
Libellé Installation Libellé Emplacement Libellé Equipement Code Intervention Libellé Intervention Date d'exécution du travail Commentaire RI

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028298874 Nettoyage 24/01/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028298874 Nettoyage 24/01/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET Ouvrage de Stockage Cuve béton 1025901084 A- NETTOYAGE PR 24/01/18 24/01/2018 20:54:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve. Prevoir de 
changer les barres de guidages (pompes et panier) 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Ouvrage de Stockage Cuve béton 1025901084 A- NETTOYAGE PR 24/01/18 24/01/2018 20:54:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve. Prevoir de 
changer les barres de guidages (pompes et panier) 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Ouvrage de Stockage Cuve béton 1025901084 A- NETTOYAGE PR 24/01/18 24/01/2018 20:54:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve. Prevoir de 
changer les barres de guidages (pompes et panier) 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028302509 remplacement barres de guidage et réparer système 
d'arrêt panier

25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Reprise barres de guidage 
panier +support panier. 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028349587 Barres de guidage. 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LABEAUME THIERRY-Recherche barres de guidage 
en fonction des ieds d assises 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028349587 Barres de guidage. 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LABEAUME THIERRY-Recherche barres de guidage 
en fonction des ieds d assises 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028349587 Barres de guidage. 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LABEAUME THIERRY-Recherche barres de guidage 
en fonction des ieds d assises 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028349587 Barres de guidage. 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LABEAUME THIERRY-Recherche barres de guidage 
en fonction des ieds d assises 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028434060 dépannage 1 démarrage par jour pour P1 et P2 depuis 
le 05 fév soir!!

07/02/18 07/02/2018 13:36:02-GATTOUSSI EDDY-Engorgement sur le réseau 
intervention camion hydrocureur 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028434060 dépannage 1 démarrage par jour pour P1 et P2 depuis 
le 05 fév soir!!

07/02/18 07/02/2018 13:36:02-GATTOUSSI EDDY-Engorgement sur le réseau 
intervention camion hydrocureur 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028991160  Démontage Remontage p2 27/04/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1028991160  Démontage Remontage p2 27/04/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 2 Motopompe Submersible 1029040476 Remplacement P2+pied d'assise HS, barres et 
 support

16/05/18 16/05/2018 18:58:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place ok test 
fonctionnement 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 2 Motopompe Submersible 1029040476 Remplacement P2+pied d'assise HS, barres et 
 support

16/05/18 16/05/2018 18:58:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place ok test 
fonctionnement 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029051967 Nettoyage pr 16/05/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029051967 Nettoyage pr 16/05/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 2 Motopompe Submersible 1029040476 Remplacement P2+pied d'assise HS, barres et 
 support

16/05/18 16/05/2018 18:58:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place ok test 
fonctionnement 

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 2 Motopompe Submersible 1029074829 mesure débit nouvelle P2 18/05/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET Pompe 2 Motopompe Submersible 1029074829 mesure débit nouvelle P2 18/05/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029101534 Recup des pieces usee 23/05/18 23/05/2018 20:52:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Recuperation du camion 
au millenaire. Arrive forte pluie et appels astreinte nombreuses. 
Impossibilité d avance dans le chemin. Plein du camion 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029106712 Recup materiel 24/05/18 26/05/2018 06:26:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Récupération 4 barres 
de guidages. Palettes et pied assise p2 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029465280 Prise de pression refoulement 16/07/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 06/09/18

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

28/09/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

28/09/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

29/09/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

30/09/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

30/09/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1029929143 Controle apave 01/10/18 02/10/2018 11:41:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nid de frelon pas.de.test 
disjonction 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

01/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

01/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

02/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

02/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

ASSAS - PR MAS DE PERRET 1030066467 Nettoyage et désherbage plus destruction du nid de 
frelons

03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

BYPASS PONT TRINQUAT 1028910213 Étalonnage des 3 sondes 02 sur le lez 13/04/18 13/04/2018 17:01:54-BOUDET Jean philippe-Étalonnage et changement 
du pas de temps de 5 mn à 15 mn 

BYPASS PONT TRINQUAT 1028910213 Étalonnage des 3 sondes 02 sur le lez 13/04/18 13/04/2018 17:01:54-BOUDET Jean philippe-Étalonnage et changement 
du pas de temps de 5 mn à 15 mn 

BYPASS PONT TRINQUAT 1029942935 Pb réception de données 03/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Test ok 

BYPASS PONT TRINQUAT 1029942935 Pb réception de données 04/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Test ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028611470 Temps de marche P2 important, voir si à recaler 06/03/18 05/04/2018 19:08:54-LAYDET KEVIN-3 rondelle rajoutée 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1027800442 4M- NETTOYAGE PR 06/03/18 05/04/2018 18:45:06-LAYDET KEVIN-Ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1027800442 4M- NETTOYAGE PR 06/03/18 05/04/2018 18:45:06-LAYDET KEVIN-Ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1027899064 A- Nettoyage PR 06/03/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1027899064 A- Nettoyage PR 06/03/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028611470 Temps de marche P2 important, voir si à recaler 06/03/18 05/04/2018 19:08:54-LAYDET KEVIN-3 rondelle rajoutée 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1027800442 4M- NETTOYAGE PR 06/03/18 05/04/2018 18:45:06-LAYDET KEVIN-Ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1027800442 4M- NETTOYAGE PR 06/03/18 05/04/2018 18:45:06-LAYDET KEVIN-Ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838854 Defaut pompe p1 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1.(bouchée au centre) .cuve tres sale appel camion pour nettoyage 
croute. 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838854 Defaut pompe p1 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1.(bouchée au centre) .cuve tres sale appel camion pour nettoyage 
croute. 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838854 Defaut pompe p1 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1.(bouchée au centre) .cuve tres sale appel camion pour nettoyage 
croute. 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838854 Defaut pompe p1 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1.(bouchée au centre) .cuve tres sale appel camion pour nettoyage 
croute. 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1028991183  Démontage Remontage p2 30/04/18 30/04/2018 17:47:49-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1028991183  Démontage Remontage p2 30/04/18 30/04/2018 17:47:49-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1028991183  Démontage Remontage p2 30/04/18 30/04/2018 17:47:49-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1028991183  Démontage Remontage p2 30/04/18 30/04/2018 17:47:49-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088538 débouchage P2 22/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088538 débouchage P2 22/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088538 débouchage P2 22/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088538 débouchage P2 22/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028890822 4M- NETTOYAGE PR 23/05/18 23/05/2018 20:43:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage compliqué 
dem rem 3 fois pompes avec pr engorgé 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028890822 4M- NETTOYAGE PR 23/05/18 23/05/2018 20:43:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage compliqué 
dem rem 3 fois pompes avec pr engorgé 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029101027 Nettoyage pr 23/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029101027 Nettoyage pr 23/05/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108642 relance P2 arrêtée depuis le 25/05 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2 (chiffon 
bloque la roue ) 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108642 relance P2 arrêtée depuis le 25/05 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2 (chiffon 
bloque la roue ) 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108642 relance P2 arrêtée depuis le 25/05 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2 (chiffon 
bloque la roue ) 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108642 relance P2 arrêtée depuis le 25/05 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2 (chiffon 
bloque la roue ) 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029546611 Point avec Mr Colin Morand pour futur PR 30/07/18 30/07/2018 18:58:42-DEHOUCH JEROME-pb pour se garer, Prise photos 
et débroussaillage regard clapet anti-retour 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Canalisation arrivée Canalisation arrivée 1029549655 tige à mettre en place sur collecteur pour trouver la 
provenance des sacs aspira

03/08/18 03/08/2018 18:45:53-LAYDET KEVIN-Prépa etmesure 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Canalisation arrivée Canalisation arrivée 1029549655 tige à mettre en place sur collecteur pour trouver la 
provenance des sacs aspira

03/08/18 03/08/2018 18:45:53-LAYDET KEVIN-Prépa etmesure 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029595052 Pose de tor sur arrivé enquete 06/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029595052 Pose de tor sur arrivé enquete 06/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029603140 Dépannage P1 en défaut 08/08/18 09/08/2018 10:36:37-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 et pompe 
2 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029603140 Dépannage P1 en défaut 08/08/18 09/08/2018 10:36:37-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 et pompe 
2 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029267330 A- Nettoyage PR 08/08/18 09/08/2018 10:35:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr ok attention 
nettoyage très contraignant voir somes. prévoir remplacement poire 
niveau bas HS 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029267330 A- Nettoyage PR 08/08/18 09/08/2018 10:35:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr ok attention 
nettoyage très contraignant voir somes. prévoir remplacement poire 
niveau bas HS 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029605083 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 08/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029605083 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 08/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029267330 A- Nettoyage PR 08/08/18 09/08/2018 10:35:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr ok attention 
nettoyage très contraignant voir somes. prévoir remplacement poire 
niveau bas HS 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029672936 dépannage défaut com 27/08/18 27/08/2018 19:20:46-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ok 
initialisation du SOFREL 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029672936 dépannage défaut com 27/08/18 27/08/2018 19:20:46-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ok 
initialisation du SOFREL 



CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029672939 dépannage défaut com 27/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029672939 dépannage défaut com 27/08/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029737137 Poire nb cassé 03/09/18 03/09/2018 18:43:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement poire ok 
gestion alarmes astreinte 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029929144 Controle apave 01/10/18 02/10/2018 11:41:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1030066479  Démontage Remontage 10/10/18 23/10/2018 16:47:01-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste dépose et 
pose des 2 pompes plusieurs fois bouchée par filasse 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1030066479  Démontage Remontage 10/10/18 23/10/2018 16:47:01-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste dépose et 
pose des 2 pompes plusieurs fois bouchée par filasse 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029982411 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 10/10/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029982411 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 10/10/18

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029993254  Démontage Remontage 10/10/18 12/10/2018 14:32:51-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029993254  Démontage Remontage 10/10/18 12/10/2018 14:32:51-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1029993328 Defaut transmissions 11/10/18 12/10/2018 14:33:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reinit modem 3g test ok 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1030066493 Préparation tôle inox Plus pliage 17/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent-Préparation tôles avec pliage 
pour Monsieur Duquesne et mise en place 

CASTELNAU - PR AUBE ROUGE 1030066493 Préparation tôle inox Plus pliage 17/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent-Préparation tôles avec pliage 
pour Monsieur Duquesne et mise en place 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028155672 Dépannage 05/01/18 05/01/2018 16:44:13-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel dysfonctionnement de l'automatisme 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028155672 Dépannage 05/01/18 05/01/2018 16:44:13-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel dysfonctionnement de l'automatisme 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028672341 Nettoyage 07/03/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028672341 Nettoyage 07/03/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028673803 Nettoyage pr 08/03/18 08/03/2018 12:51:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028922092 Panier 17/04/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1028922092 Panier 17/04/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 06/09/18

CASTELNAU - PR CAYLUS Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029843499 Nettoyage cuve 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-GEOFFROY Florent-Poste nettoyer panier 
surchargé bloc de Racine à l'arrivée 

CASTELNAU - PR CAYLUS Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029843499 Nettoyage cuve 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-GEOFFROY Florent-Poste nettoyer panier 
surchargé bloc de Racine à l'arrivée 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1029882178 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1029882178 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1029882185 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1029882185 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR CAYLUS 1029939516 Controle apave 01/10/18 03/10/2018 20:51:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1030186588 Contrôle 07/11/18 08/11/2018 08:31:57-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel sonde et poire. Tentative forçage 2 pompe à distance pour 
vidange : infructueuse. Déplacement sur site contrôle refoulement ok. 
Attention lors de l'ouverture tampon refoulement ou cuve 15 ppm H2S 

CASTELNAU - PR CAYLUS 1030186588 Contrôle 07/11/18 08/11/2018 08:31:57-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel sonde et poire. Tentative forçage 2 pompe à distance pour 
vidange : infructueuse. Déplacement sur site contrôle refoulement ok. 
Attention lors de l'ouverture tampon refoulement ou cuve 15 ppm H2S 

CASTELNAU - PR ESABORA 1028209450 défaut P1 12/01/18 15/01/2018 10:07:48-DEHOUCH JEROME-Acquittement P1 et point 
photos pour réception Mr Lefèbvre 

CASTELNAU - PR ESABORA 1028293621 point équipements et fonctionnement 23/01/18 23/01/2018 21:01:38-DEHOUCH JEROME-toujours aussi dangereux pour 
intervenir( ligne élec passants et véhicules), goupilles rouillées et vis 
fixation équerre sonde us rouillées, peinture sur armoire élec, impossible 
d'ouvrir la porte armoire éléc complètement 

CASTELNAU - PR ESABORA 1028293621 point équipements et fonctionnement 23/01/18 23/01/2018 21:01:38-DEHOUCH JEROME-toujours aussi dangereux pour 
intervenir( ligne élec passants et véhicules), goupilles rouillées et vis 
fixation équerre sonde us rouillées, peinture sur armoire élec, impossible 
d'ouvrir la porte armoire éléc complètement 

CASTELNAU - PR ESABORA 1028292172 Nettoyage 23/01/18

CASTELNAU - PR ESABORA 1028292172 Nettoyage 23/01/18

CASTELNAU - PR ESABORA Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029843451 Nettoyage cuve 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-GEOFFROY Florent-Poste très sale prévoir de le 
faire plus souvent arrivée boucher pour le panier 

CASTELNAU - PR ESABORA Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029843451 Nettoyage cuve 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-GEOFFROY Florent-Poste très sale prévoir de le 
faire plus souvent arrivée boucher pour le panier 

CASTELNAU - PR ESABORA 1029882182 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR ESABORA 1029882182 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR ESABORA 1029939520 Controle apave 01/10/18 03/10/2018 20:51:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Mesure Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028123110 Mise en place nouvelle sonde piezo 03/01/18 03/01/2018 18:29:56-GATTOUSSI EDDY-La Sonde en place n'était pas 
HS il s'agissait seulement du parafoudre qui lui était HS 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Mesure Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028123110 Mise en place nouvelle sonde piezo 03/01/18 03/01/2018 18:29:56-GATTOUSSI EDDY-La Sonde en place n'était pas 
HS il s'agissait seulement du parafoudre qui lui était HS 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Mesure Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028123110 Mise en place nouvelle sonde piezo 03/01/18 03/01/2018 18:29:56-GATTOUSSI EDDY-La Sonde en place n'était pas 
HS il s'agissait seulement du parafoudre qui lui était HS 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Mesure Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028123110 Mise en place nouvelle sonde piezo 03/01/18 03/01/2018 18:29:56-GATTOUSSI EDDY-La Sonde en place n'était pas 
HS il s'agissait seulement du parafoudre qui lui était HS 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302571 Point sur dysfonctionnement d'hier 25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 ne vide 
pas.dem/rem clapet p2 =ras.dem/rem pompe p2 = bouchée par gros 
caillou et chiffon 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302571 Point sur dysfonctionnement d'hier 25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 ne vide 
pas.dem/rem clapet p2 =ras.dem/rem pompe p2 = bouchée par gros 
caillou et chiffon 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302571 Point sur dysfonctionnement d'hier 25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 ne vide 
pas.dem/rem clapet p2 =ras.dem/rem pompe p2 = bouchée par gros 
caillou et chiffon 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302571 Point sur dysfonctionnement d'hier 25/01/18 26/01/2018 08:32:43-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 ne vide 
pas.dem/rem clapet p2 =ras.dem/rem pompe p2 = bouchée par gros 
caillou et chiffon 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1027949878 A- Nettoyage PR 01/02/18 02/02/2018 11:56:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas de passage pour le 
camion 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1028656354 Remplacement 04/03/18

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1028656354 Remplacement 04/03/18

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1029351972 Defaut sofrel 21/06/18 28/06/2018 12:47:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chien de garde bloqué 
dans sofrel suite a un defaut secteur. Enorme nid de fourmis autour de l 
armoire nettoyage des oeufs et nids avec aspirateur 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Ouvrage de Stockage Cuve 1029120552 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Voir Monsieur malnis et 
Monsieur grousset 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Ouvrage de Stockage Cuve 1029120552 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Voir Monsieur malnis et 
Monsieur grousset 

CASTELNAU - PR FARIGOULE Ouvrage de Stockage Cuve 1029120552 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Voir Monsieur malnis et 
Monsieur grousset 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1029737143 Nettoyage controle poire 03/09/18 03/09/2018 18:43:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ouverture poste difficile. 
Test de toute les poires nettoyage ok poire nh et nh1 automaintien 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1029939519 Controle apave 01/10/18 03/10/2018 20:51:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030191323 Nettoyage controle poste 08/11/18 08/11/2018 14:37:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle clapet usee p1 
p2 join p1 ok barre guidage a remettre p1 revoir sonde piezo ou carte ai 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030199848 Nettoyage du poste contrôle des pompes contrôle des 
clapet anti-retour à chan

08/11/18 08/11/2018 20:51:19-GEOFFROY Florent-Nettoyage poste contrôle des 
deux pompes et des clapet à changer modification du barreaudage à 
prévoir remettre en place barre de guidage changer potence de levage 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030199848 Nettoyage du poste contrôle des pompes contrôle des 
clapet anti-retour à chan

08/11/18 08/11/2018 20:51:19-GEOFFROY Florent-Nettoyage poste contrôle des 
deux pompes et des clapet à changer modification du barreaudage à 
prévoir remettre en place barre de guidage changer potence de levage 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030308140 Remontage barre de guidage 16/11/18 16/11/2018 17:22:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en place ok 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030495948 Reparations diverce 07/12/18 07/12/2018 17:17:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bareaudage ok, pompes 
chaine ok sonde ok 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030496481 Remplacement des Manille sur chaîne de levage des 
pompes

07/12/18 07/12/2018 19:16:21-GEOFFROY Florent-Remplacement des Manille de 
levage sur les pompes remise en place et fixation du barreaudage de 
sécurité 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030496481 Remplacement des Manille sur chaîne de levage des 
pompes

07/12/18 07/12/2018 19:16:21-GEOFFROY Florent-Remplacement des Manille de 
levage sur les pompes remise en place et fixation du barreaudage de 
sécurité 

CASTELNAU - PR FARIGOULE 1030701394 Alarmes poire niv d'appel et sonde niv d'appel 29/12/18 31/12/2018 08:21:04-DEHOUCH JEROME-les 2 pompes tournent en 
parallèle au bon ampérage , beaucoup d'eau claire dans la cuve, 
impression des plans de réseau pour voir où se jette le refoulement 

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1029357243 Nettoyage pr 28/06/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1029357243 Nettoyage pr 28/06/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1028829692 A- Nettoyage PR 26/09/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1028829692 A- Nettoyage PR 26/09/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1029882181 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1029882181 Nettoyage pr 26/09/18

CASTELNAU - PR IMPASSE DES GUILHEMS 1029939517 Rapport apave 01/10/18 03/10/2018 20:51:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle poste par apave 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029101532 Nettoyage et pompe bouchée 23/05/18 23/05/2018 20:52:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 bouchee 
nettoyage graisse sable 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029101532 Nettoyage et pompe bouchée 23/05/18 23/05/2018 20:52:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 bouchee 
nettoyage graisse sable 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029101028 Nettoyage pr 23/05/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029101028 Nettoyage pr 23/05/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029358091 Dem rem p1 28/06/18 28/06/2018 18:55:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon dans roue 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1029929145 Controle apave 01/10/18 02/10/2018 11:41:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-La potence n est pas de 
niveau. Les disjoncteurs sont a changer on du mal a disjoncter 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1030066502 Nettoyage pr 23/10/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1030066502 Nettoyage pr 23/10/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1030211244 Pompe 2 bouchee 09/11/18 09/11/2018 17:48:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1030214068  Démontage Remontage pompe P2 bouchée 09/11/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS 1030214068  Démontage Remontage pompe P2 bouchée 09/11/18

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS Pompe 1 Motopompe Submersible 1030648862 Défaut pompe2 24/12/18 24/12/2018 16:16:41-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 Chiffons dans volute 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS Pompe 1 Motopompe Submersible 1030648862 Défaut pompe2 24/12/18 24/12/2018 16:16:41-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 Chiffons dans volute 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS Pompe 1 Motopompe Submersible 1030648862 Défaut pompe2 24/12/18 24/12/2018 16:16:41-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 Chiffons dans volute 

CASTELNAU - PR LES TRIBUNS Pompe 1 Motopompe Submersible 1030648862 Défaut pompe2 24/12/18 24/12/2018 16:16:41-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 Chiffons dans volute 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028242710 dépannage P2 temps de marche important 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-GEOFFROY Florent-Pompe P2 boucher poste 
nettoyer retour à la normale 



CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028242710 dépannage P2 temps de marche important 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-GEOFFROY Florent-Pompe P2 boucher poste 
nettoyer retour à la normale 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1028253693 Nettoyage 18/01/18

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1028253693 Nettoyage 18/01/18

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1028265935 Modif 19/01/18 19/01/2018 19:11:28-GATTOUSSI EDDY-Impossibilité de fonctionner à 2 
pompes car le refoulement n'est pas assez conséquent 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1028265935 Modif 19/01/18 19/01/2018 19:11:28-GATTOUSSI EDDY-Impossibilité de fonctionner à 2 
pompes car le refoulement n'est pas assez conséquent 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028266517 Niveau appel. Pompe p2 ne vide pas 20/01/18 20/01/2018 20:06:33-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p2.=ras.roue abîmée 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028266517 Niveau appel. Pompe p2 ne vide pas 20/01/18 20/01/2018 20:06:33-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p2.=ras.roue abîmée 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028267114 dépannage P2 mise sur arrêt par thierry en astreinte 22/01/18 22/01/2018 14:51:39-LAYDET KEVIN-Boule clapet p1 hs 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028267114 dépannage P2 mise sur arrêt par thierry en astreinte 22/01/18 22/01/2018 14:51:39-LAYDET KEVIN-Boule clapet p1 hs 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028267114 dépannage P2 mise sur arrêt par thierry en astreinte 22/01/18 22/01/2018 14:51:39-LAYDET KEVIN-Boule clapet p1 hs 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028267114 dépannage P2 mise sur arrêt par thierry en astreinte 22/01/18 22/01/2018 14:51:39-LAYDET KEVIN-Boule clapet p1 hs 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028570752 dépannage défaut thermique P2 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Démontage P2  ras remise en 
service OK 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028570752 dépannage défaut thermique P2 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Démontage P2  ras remise en 
service OK 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028570752 dépannage défaut thermique P2 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Démontage P2  ras remise en 
service OK 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028570752 dépannage défaut thermique P2 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Démontage P2  ras remise en 
service OK 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1029357250 Nettoyage pr 28/06/18

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1029357250 Nettoyage pr 28/06/18

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1029534512 Paramétrage 27/07/18 27/07/2018 18:52:54-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage SOFREL pour 
communication IP paramétrage et ferme il est Lerne test communication 
ok 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1029534512 Paramétrage 27/07/18 27/07/2018 18:52:54-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage SOFREL pour 
communication IP paramétrage et ferme il est Lerne test communication 
ok 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029843087 coupure secteur ENEDIS suite travaux entre 4h et 7h 25/09/18 25/09/2018 14:34:24-LABEAUME THIERRY-Coupure alimentation poste 
de farigoule et du Mas du diable à Castelnau 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029843087 coupure secteur ENEDIS suite travaux entre 4h et 7h 25/09/18 25/09/2018 14:34:24-LABEAUME THIERRY-Coupure alimentation poste 
de farigoule et du Mas du diable à Castelnau 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1029939518 Controle apave 01/10/18

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1030495885 Paramétrage 07/12/18 07/12/2018 17:17:32-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication IP paramétrage fr 4000 une modification 
paramétrage Lerne test communication ok 

CASTELNAU - PR MAS DU DIABLE 1030495885 Paramétrage 07/12/18 07/12/2018 17:17:32-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication IP paramétrage fr 4000 une modification 
paramétrage Lerne test communication ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028209446 Point après orage du 08 janv 2018 12/01/18 15/01/2018 10:07:47-DEHOUCH JEROME-Prises photos et point , pas de 
fuite , vibration sur P3, P1 et P4 sur arrêt 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028209446 Point après orage du 08 janv 2018 12/01/18 15/01/2018 10:07:47-DEHOUCH JEROME-Prises photos et point , pas de 
fuite , vibration sur P3, P1 et P4 sur arrêt 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028302306 contrôle extincteur 20000V 24/01/18 24/01/2018 18:46:09-DEHOUCH JEROME-récupéré pour contrôle demain 
avec technicien au millénaire 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Disconnecteur Disconnecteur 1028302586 réparation fuite coffret tête de chat devant porte 
d'entrée

26/01/18 26/01/2018 18:58:21-LABEAUME THIERRY-Robinet tête de chat à 
changer prévoir achat d'une tête fermeture du robinet en attente 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Disconnecteur Disconnecteur 1028302586 réparation fuite coffret tête de chat devant porte 
d'entrée

26/01/18 26/01/2018 18:58:21-LABEAUME THIERRY-Robinet tête de chat à 
changer prévoir achat d'une tête fermeture du robinet en attente 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1028343520 Remettre l'extincteur local transfo avec autocollant 
20000V mis en place par tec

26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Mise en place extincteur local 
transfo 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1028343520 Remettre l'extincteur local transfo avec autocollant 
20000V mis en place par tec

26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Mise en place extincteur local 
transfo 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Disconnecteur Disconnecteur 1028349532 commander pièces dépannage fuite boîte à eau devant 
porte d'entrée

01/02/18 02/02/2018 11:51:05-LABEAUME THIERRY-Mise en place clapets de 
decharges neufs.1 -1/4 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Disconnecteur Disconnecteur 1028349532 commander pièces dépannage fuite boîte à eau devant 
porte d'entrée

01/02/18 02/02/2018 11:51:05-LABEAUME THIERRY-Mise en place clapets de 
decharges neufs.1 -1/4 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein 1028420283 Appel déversement sur Lerne malgres un niveau bas 05/02/18 05/02/2018 14:41:29-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde et 
vérification du positionnement et de la programmation (présence 
humidité....).Message LOE 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein 1028420283 Appel déversement sur Lerne malgres un niveau bas 05/02/18 05/02/2018 14:41:29-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde et 
vérification du positionnement et de la programmation (présence 
humidité....).Message LOE 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein 1028420283 Appel déversement sur Lerne malgres un niveau bas 05/02/18 05/02/2018 14:41:29-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde et 
vérification du positionnement et de la programmation (présence 
humidité....).Message LOE 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein 1028420283 Appel déversement sur Lerne malgres un niveau bas 05/02/18 05/02/2018 14:41:29-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde et 
vérification du positionnement et de la programmation (présence 
humidité....).Message LOE 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ouvrage de Stockage Réactifs Cuve 1028431158 livraison 8T de nutriox avec yara 07/02/18 07/02/2018 17:40:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 5 mètres cubes 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028525140 contrôle coffrage P1 16/02/18 17/02/2018 08:52:28-DEHOUCH JEROME-un côté fait , beaucoup de 
poussière dans local , charnière trappes 1200x1200 et 1000x1000 
cassées,prise de photos 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028525140 contrôle coffrage P1 16/02/18 17/02/2018 08:52:28-DEHOUCH JEROME-un côté fait , beaucoup de 
poussière dans local , charnière trappes 1200x1200 et 1000x1000 
cassées,prise de photos 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028609314 point travaux socle P1 23/02/18 23/02/2018 20:56:51-DEHOUCH JEROME-tiges fixation pas trop dans 
l'axe, béton à nettoyer, présence de rouille sur roue et volute P1 stockée 
sur plancher supérieur 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028676837 point après mise ne service P1 (nouveau châssis) et P4 08/03/18 08/03/2018 21:02:24-DEHOUCH JEROME-Pas de vibration sur P1 mais 
une fuite sur coude refoulement P4!! 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028676937 Remise en fonctionnement pompes p1 et p4 08/03/18 09/03/2018 08:22:31-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement 
pompe p1.p4 en arrêt suite fuite refoulement.etude pour reparation 
vanne de liaison. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028676937 Remise en fonctionnement pompes p1 et p4 08/03/18 09/03/2018 08:22:31-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement 
pompe p1.p4 en arrêt suite fuite refoulement.etude pour reparation 
vanne de liaison. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028692648 Defaut pompage 11/03/18 12/03/2018 10:31:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Defaut de toutes les 
ppes micro coupure . Acquit  des defauts 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028705630 Nettoyage poste et vanne 12/03/18 13/03/2018 11:52:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoayge somes et 
reparation vanne. Dem rem 4 pompes bouchee 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028705630 Nettoyage poste et vanne 12/03/18 13/03/2018 11:52:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoayge somes et 
reparation vanne. Dem rem 4 pompes bouchee 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028707880 Nettoyage travaux vanne invertion 13/03/18 13/03/2018 20:16:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Travaux étanchéité 
vanne liaison. Remise en service p3 pour nettoyage bache 1 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028707880 Nettoyage travaux vanne invertion 13/03/18 13/03/2018 20:16:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Travaux étanchéité 
vanne liaison. Remise en service p3 pour nettoyage bache 1 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028398410 A- Nettoyage PR Sous/Traité 13/03/18 05/04/2018 15:56:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et vanne dem 
rem 4x pompe 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028707880 Nettoyage travaux vanne invertion 13/03/18 13/03/2018 20:16:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Travaux étanchéité 
vanne liaison. Remise en service p3 pour nettoyage bache 1 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Cuve 1 1028712969 Nettoyage cuve 1 par entr Somes.contrôle moteurs 
ventilateur.

14/03/18 14/03/2018 23:22:50-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne liaison 
=ok.mise en place grilles ventilation apres nettoyage. Contrôle moteurs 
ventilo à nettoyer. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe Doseuse 1 Electropompe à Membranes 1028769454 Pas d' injection 21/03/18 22/03/2018 22:26:35-LABEAUME THIERRY-Nettoyage crepine aspiration. 
Amorçage pompe .contrôle injection = OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe Doseuse 1 Electropompe à Membranes 1028769454 Pas d' injection 21/03/18 22/03/2018 22:26:35-LABEAUME THIERRY-Nettoyage crepine aspiration. 
Amorçage pompe .contrôle injection = OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028838853 Ventilation 1 en panne. 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnemnt 
ventilation 1 .(disjonction ) 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028838853 Ventilation 1 en panne. 30/03/18 05/04/2018 22:36:46-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnemnt 
ventilation 1 .(disjonction ) 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028924224 point hydraulique et ventilation 17/04/18 18/04/2018 08:36:21-DEHOUCH JEROME-prise de photos, filasses à 
évacuer, fuite eau par gaine ventilation local pompes, rat mort sur 
caillebotis cuves, grille gaine désodo démontée côté cuve 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991196 Livraison nitrate 30/04/18 30/04/2018 17:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-10 m3 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991197 Dem rem p2 catec 30/04/18 30/04/2018 17:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-3 personnes pompe 
bouchée 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 



CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028991254  Démontage Remontage pb olf 30/04/18 30/04/2018 19:51:53-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue.remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029091113 Vérification étalonnage 18/05/18 22/05/2018 14:59:04-BOUDET Jean philippe-Vérification du zéro avec 
niveau optique Problème paramétrage hauteur/débit dans le 
MULTIRANGER 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029091113 Vérification étalonnage 18/05/18 22/05/2018 14:59:04-BOUDET Jean philippe-Vérification du zéro avec 
niveau optique Problème paramétrage hauteur/débit dans le 
MULTIRANGER 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029083465 Contrôle après remplacement châssis P2/P3/P4 et 
reprise coude refoulement P4 

18/05/18 19/05/2018 08:41:54-DEHOUCH JEROME-OK pour les châssis mais coude 
vraiment pétassé 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe Doseuse 1 Electropompe à Membranes 1029075039 relance injection nutriox 18/05/18 18/05/2018 20:51:06-LAYDET KEVIN-Automate hs injection en manu 6 l 
h 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029140992 Défaut pompage 28/05/18 30/05/2018 15:18:01-NAVONE GUILHEM-Reset des démarreurs. Vidange 
poste ok. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029140992 Défaut pompage 28/05/18 30/05/2018 15:18:01-NAVONE GUILHEM-Reset des démarreurs. Vidange 
poste ok. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029171261 débouchage P1 suite vidange pour nettoyage SOMES 04/06/18 04/06/2018 20:47:48-DEHOUCH JEROME-bloc de filasse récupéré dans 
roue, point avec nettoyage somes 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028829694 A- Nettoyage PR Sous/Traité 04/06/18 04/06/2018 18:49:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 2 ok 
vannes ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028829694 A- Nettoyage PR Sous/Traité 04/06/18 04/06/2018 18:49:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 2 ok 
vannes ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1028829694 A- Nettoyage PR Sous/Traité 04/06/18 04/06/2018 18:49:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 2 ok 
vannes ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029175450 Fin nettoyage 05/06/18 05/06/2018 18:54:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service p1p2 
ouvertures des vannes nettoyage cour et locaux 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029175450 Fin nettoyage 05/06/18 05/06/2018 18:54:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service p1p2 
ouvertures des vannes nettoyage cour et locaux 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029188120 Modification paramétrage hauteur/débit 07/06/18 07/06/2018 20:52:16-BOUDET Jean philippe-RAS 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Mesure de Niveau Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029188120 Modification paramétrage hauteur/débit 07/06/18 07/06/2018 20:52:16-BOUDET Jean philippe-RAS 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029351971 Defaut de l automate 21/06/18 28/06/2018 12:47:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Disjonction automate 
entree sorti  DISJONCTEUR 30 mA 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029342781 fuite sous coude refoulement  P4 25/06/18 27/06/2018 20:47:37-DEHOUCH JEROME-Point complet, affaire à suivre 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029281779 rdv 9h30 avec MR Lopez d'échelle 34 pour devis mise 
en échafaudage remplacement 

25/06/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029342383 Arret p3 fuite 25/06/18 27/06/2018 20:38:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fuite pompe a l arret p3 
condamne fermeture vanne aspi et refoul 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029281779 rdv 9h30 avec MR Lopez d'échelle 34 pour devis mise 
en échafaudage remplacement 

25/06/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029342383 Arret p3 fuite 25/06/18 27/06/2018 20:38:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fuite pompe a l arret p3 
condamne fermeture vanne aspi et refoul 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ouvrage de Stockage Réactifs Cuve 1029336556 livraison 12T de nutriox avec yara 28/06/18 28/06/2018 18:39:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029418420 dépannage P3 en défaut 09/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029418420 dépannage P3 en défaut 09/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029418420 dépannage P3 en défaut 09/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029418420 dépannage P3 en défaut 09/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ventilateurs Ventilateur Hélicoïde 1029469120 fin de matinée rdv pour mise en place échafaudage 
par Echelle 34

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Ouverture et fermeture 
trappe Castelnau pour mise en place échafaudage reprise fixation grosse 
Trappe. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ventilateurs Ventilateur Hélicoïde 1029469120 fin de matinée rdv pour mise en place échafaudage 
par Echelle 34

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Ouverture et fermeture 
trappe Castelnau pour mise en place échafaudage reprise fixation grosse 
Trappe. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ventilateurs Ventilateur Hélicoïde 1029469120 fin de matinée rdv pour mise en place échafaudage 
par Echelle 34

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Ouverture et fermeture 
trappe Castelnau pour mise en place échafaudage reprise fixation grosse 
Trappe. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ventilateurs Ventilateur Hélicoïde 1029469120 fin de matinée rdv pour mise en place échafaudage 
par Echelle 34

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Ouverture et fermeture 
trappe Castelnau pour mise en place échafaudage reprise fixation grosse 
Trappe. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483634 mise en place ventialteur 18/07/18 18/07/2018 16:38:27-LABEAUME THIERRY-Mise en place ventilateur neuf 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483634 mise en place ventialteur 18/07/18 18/07/2018 16:38:27-LABEAUME THIERRY-Mise en place ventilateur neuf 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483634 mise en place ventialteur 18/07/18 18/07/2018 16:38:27-LABEAUME THIERRY-Mise en place ventilateur neuf 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483632 mise en place ventilateur rvlt 2018 18/07/18 18/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Changement ventilateur air neuf 
cale humide et nettoyage ventilateur air neuf cale  seche 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483632 mise en place ventilateur rvlt 2018 18/07/18 18/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Changement ventilateur air neuf 
cale humide et nettoyage ventilateur air neuf cale  seche 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Centrale de production air et circuit d'air Ventilateur Centrifuge 1029483632 mise en place ventilateur rvlt 2018 18/07/18 18/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Changement ventilateur air neuf 
cale humide et nettoyage ventilateur air neuf cale  seche 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029496555 point instal ventilateur 19/07/18 19/07/2018 20:52:32-DEHOUCH JEROME-ok, la P1 tape à son arrêt, 
nettoyage à réaliser 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029501920 Point sur bruit suspect au-dessus de la roue P1 20/07/18 20/07/2018 20:51:47-DEHOUCH JEROME-contrôle et analyse,ras dans 
roue coude refoulement et aspiration, p1 laissée sur arrêt , à voir avec 
EGIS et 3M 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029502271 Démontage pompe P1 suite bruit anormal 20/07/18 21/07/2018 19:31:10-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe fait un bruit anormal. Mise sur arrêt 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029502271 Démontage pompe P1 suite bruit anormal 20/07/18 21/07/2018 19:31:10-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe fait un bruit anormal. Mise sur arrêt 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029503124 Fermeture vanne refoulement P1 suite arrêt bruit 
mécanique

23/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029503124 Fermeture vanne refoulement P1 suite arrêt bruit 
mécanique

23/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029503121 Fermeture vanne refoulement P1 suite arrêt bruit 
mécanique

24/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029503121 Fermeture vanne refoulement P1 suite arrêt bruit 
mécanique

24/07/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029521793 Ouverture pour échafaudage 25/07/18 25/07/2018 18:50:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ouverture trappes et 
fermerure a la fin 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029624600 astreinte du samedi 12/08 alarme niv trop plein bâche 
1 de 2h15

13/08/18 13/08/2018 18:58:13-DEHOUCH JEROME-contrôle des niveaux ras 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Ouvrage de Stockage Réactifs Cuve 1029656093 livraison 11T (le plein) de nutriox avec yara 22/08/18 22/08/2018 19:58:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livré 11t 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029656693 Cuve nutriox 22/08/18 22/08/2018 17:31:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplisage 11t 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029673047 dépannage pas de fonctionnement de P3 depuis le 
24/08 17h22

27/08/18 27/08/2018 19:21:17-LABEAUME THIERRY-Problème de fonctionnement 
P3 acquis défaut 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029673047 dépannage pas de fonctionnement de P3 depuis le 
24/08 17h22

27/08/18 27/08/2018 19:21:17-LABEAUME THIERRY-Problème de fonctionnement 
P3 acquis défaut 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029673048 dépannage pas de fonctionnement de P3 depuis le 
24/08 17h22

27/08/18 27/08/2018 19:21:17-MALNIS Médéric-La pompe avec défaut pompage 
le vendredi et ne vais pas remonter l'alarme elle a été bloqué au niveau 
de l'automate par sécurité. procedure acquittement défaut manuel et le 
cycle a reprit. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL Pompe de Relèvement 3 Electropompe Submersible 1029673048 dépannage pas de fonctionnement de P3 depuis le 
24/08 17h22

27/08/18 27/08/2018 19:21:17-MALNIS Médéric-La pompe avec défaut pompage 
le vendredi et ne vais pas remonter l'alarme elle a été bloqué au niveau 
de l'automate par sécurité. procedure acquittement défaut manuel et le 
cycle a reprit. 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 06/09/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 06/09/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029787339 Modification critère d'archivage 13/09/18 13/09/2018 20:46:31-BOUDET Jean philippe-Modification critère 
d'archivage bilan volume pompé journalier 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029822413 Point complet 19/09/18 19/09/2018 19:48:03-DEHOUCH JEROME-P4 mise en P1 bruit suspect, 
filasses dans panier, défaut O2 dans chaque centrale de gaz, conduite 
refoulement principale endommagée par potence agitateur , charnière 
trappe fonte 1200x1200 hs, consignation  élec à revoir,grille ventilation à 
r 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029878583 Consigniation 25/09/18 26/09/2018 08:41:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deconsigniation mis a 
jour. Reparation fuite d eau toilette nettoyage pr herbe et papier 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029882547 Dépose echelle 26/09/18 26/09/2018 18:53:07-LAYDET KEVIN-Dépose échelle pour vérification 
apave 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029882547 Dépose echelle 26/09/18 26/09/2018 18:53:07-LAYDET KEVIN-Dépose échelle pour vérification 
apave 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029882547 Dépose echelle 26/09/18 26/09/2018 18:53:07-LAYDET KEVIN-Dépose échelle pour vérification 
apave 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029882547 Dépose echelle 26/09/18 26/09/2018 18:53:07-LAYDET KEVIN-Dépose échelle pour vérification 
apave 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029904557 Preparation poids 1t250 28/09/18 28/09/2018 14:51:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Preparation camion 
manutention poids pour levage 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066475  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent- Mise en place groupe 
électrogène contrôle du fonctionnement avec le chauffeur de chez Brel 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066475  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent- Mise en place groupe 
électrogène contrôle du fonctionnement avec le chauffeur de chez Brel 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066478  Démontage Remontage 10/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066478  Démontage Remontage 10/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029982372 Nettoyage cellule transfo 10/10/18 10/10/2018 16:46:46-LABEAUME THIERRY-Démarrage groupe 
électrogène pour nettoyage cellule par entreprise SPI ( groupe 
électrogène Loxam) 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029982372 Nettoyage cellule transfo 10/10/18 10/10/2018 16:46:46-LABEAUME THIERRY-Démarrage groupe 
électrogène pour nettoyage cellule par entreprise SPI ( groupe 
électrogène Loxam) 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1029982372 Nettoyage cellule transfo 10/10/18 10/10/2018 16:46:46-LABEAUME THIERRY-Démarrage groupe 
électrogène pour nettoyage cellule par entreprise SPI ( groupe 
électrogène Loxam) 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030016888 Nettoyage cuve 2 debut cuve 1 16/10/18 16/10/2018 18:48:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage somes 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066489  Démontage Remontage 16/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066489  Démontage Remontage 16/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030033049 Nettoyage bache 2 remise en service 17/10/18 17/10/2018 18:48:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066494 Ouverture des vannes débouchage PR rangement du 
matériel et contrôle

17/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030066494 Ouverture des vannes débouchage PR rangement du 
matériel et contrôle

17/10/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030069103 Dépotage de 12 tonnes et demi de nutriox cuve pleine 
petit accrochage portail

23/10/18 23/10/2018 21:01:38-GEOFFROY Florent-Portail à réparer 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030069103 Dépotage de 12 tonnes et demi de nutriox cuve pleine 
petit accrochage portail

23/10/18 23/10/2018 21:01:38-GEOFFROY Florent-Portail à réparer 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030216420 Défaut pompe 10/11/18 12/11/2018 09:26:36-NAVONE GUILHEM-Remise en route ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030216420 Défaut pompe 10/11/18 12/11/2018 09:26:36-NAVONE GUILHEM-Remise en route ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030370100 Controle veritas catec 22/11/18 22/11/2018 18:16:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle 1250kg cote 
pompe et 250 cote cuve plus plein camion penurie gasoil possible camion 
en reserve 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030370100 Controle veritas catec 22/11/18 22/11/2018 18:16:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle 1250kg cote 
pompe et 250 cote cuve plus plein camion penurie gasoil possible camion 
en reserve 



CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030429643 Récupération échelle déposé en cale sèche premier 
palier avec le petit cam

29/11/18 29/11/2018 17:21:22-GEOFFROY Florent-Récupération échelle avec le 
petit camion au niveau du premier palier prévoir de réparer charnière des 
Trappes 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030429643 Récupération échelle déposé en cale sèche premier 
palier avec le petit cam

29/11/18 29/11/2018 17:21:22-GEOFFROY Florent-Récupération échelle avec le 
petit camion au niveau du premier palier prévoir de réparer charnière des 
Trappes 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030491154 Préparation rallonge pour centrale air 06/12/18 07/12/2018 10:16:24-LAYDET KEVIN-Rallonge tétra 16 à 6h achat 
matériel et fabrication 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030491154 Préparation rallonge pour centrale air 06/12/18 07/12/2018 10:16:24-LAYDET KEVIN-Rallonge tétra 16 à 6h achat 
matériel et fabrication 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030491154 Préparation rallonge pour centrale air 06/12/18 07/12/2018 10:16:24-LAYDET KEVIN-Rallonge tétra 16 à 6h achat 
matériel et fabrication 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030491154 Préparation rallonge pour centrale air 06/12/18 07/12/2018 10:16:24-LAYDET KEVIN-Rallonge tétra 16 à 6h achat 
matériel et fabrication 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030495868 Test sonde 07/12/18 07/12/2018 17:17:28-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030495868 Test sonde 07/12/18 07/12/2018 17:17:28-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030499803 Inspection p1 07/12/18 10/12/2018 09:26:16-LAYDET KEVIN-Resserage boulonnerie pompe 1 2 
3.la pompe 1 vis dévissé sur support 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030499803 Inspection p1 07/12/18 10/12/2018 09:26:16-LAYDET KEVIN-Resserage boulonnerie pompe 1 2 
3.la pompe 1 vis dévissé sur support 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030499803 Inspection p1 07/12/18 10/12/2018 09:26:16-LAYDET KEVIN-Resserage boulonnerie pompe 1 2 
3.la pompe 1 vis dévissé sur support 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030499803 Inspection p1 07/12/18 10/12/2018 09:26:16-LAYDET KEVIN-Resserage boulonnerie pompe 1 2 
3.la pompe 1 vis dévissé sur support 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505761 Point avec SPIE avant chantier platelage 10/12/18 10/12/2018 18:16:55-DEHOUCH JEROME-Vu avec Mr Laporte et JC ,tout 
a été vu pour demain rdv 8h30 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505707 Nettoyage pr avec somes 10/12/18 10/12/2018 18:16:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage toillette, 
poubelle, ballet, exterieur papier et verre enlever, visite bache problème a 
3 metre la vanne fuit un peu marnage 2,85 2,00m 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505388 Préparation chantier consigntion pompe 2 10/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505388 Préparation chantier consigntion pompe 2 10/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505388 Préparation chantier consigntion pompe 2 10/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030505388 Préparation chantier consigntion pompe 2 10/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030515473 ouverture et point matériel livré futur platelage par 
SPIE et point pompage 

11/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030530129 Préparation chantier 13/12/18 13/12/2018 20:41:14-GEOFFROY Florent-Préparation chantier avec 
Monsieur Labeaume 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030530129 Préparation chantier 13/12/18 13/12/2018 20:41:14-GEOFFROY Florent-Préparation chantier avec 
Monsieur Labeaume 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030529615 Petite réparation .Nettoyage et remise en service p2 13/12/18 13/12/2018 17:22:23-LAYDET KEVIN-Réparation tuyaux ventilation cuve 
1.Nettoyage ligne de vie passage du loup demontage des potence 
agitateur.remise en eau cuve 1 ouverture vanne refoulement 
pompe2.deconsignation pompe2 remise en service 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030550810 Livraison nitriox 14/12/18 14/12/2018 18:17:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 14 t 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564570 13/12/2018 Opération de maintenance cuve Castelnau 
ventilation et démontage Vi

17/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564570 13/12/2018 Opération de maintenance cuve Castelnau 
ventilation et démontage Vi

17/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030562919 Nettoyage somes 17/12/18 17/12/2018 16:16:48-GATTOUSSI EDDY-Consignation des vannes 
+pompes pour intervention sur somes. Surveillance chantier. Nettoyage 
local Elec + armoire. Nettoyage local nutriox. Des consignation des 
équipements et remise en service OK 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564491 Lundi 10 decembre. Nettoyage cuve un PR Castelnau. 17/12/18 17/12/2018 17:22:00-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve 1 Castelnau 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564491 Lundi 10 decembre. Nettoyage cuve un PR Castelnau. 17/12/18 17/12/2018 17:22:00-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve 1 Castelnau 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564570 13/12/2018 Opération de maintenance cuve Castelnau 
ventilation et démontage Vi

17/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030564570 13/12/2018 Opération de maintenance cuve Castelnau 
ventilation et démontage Vi

17/12/18

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030575033  Démontage Remontage 18/12/18 18/12/2018 17:16:44-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut P3 
démontage remontage mise en service ok vérification débit ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030575033  Démontage Remontage 18/12/18 18/12/2018 17:16:44-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut P3 
démontage remontage mise en service ok vérification débit ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030573580 Débouchage P3 18/12/18 18/12/2018 16:21:24-MALNIS Médéric- Silas dans la roue P3 chiffon 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030652072 Défaut pompe 3 25/12/18 26/12/2018 08:16:21-NAVONE GUILHEM-Pompe désamorcée 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030652072 Défaut pompe 3 25/12/18 26/12/2018 08:16:21-NAVONE GUILHEM-Pompe désamorcée 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030652072 Défaut pompe 3 25/12/18 26/12/2018 08:16:21-NAVONE GUILHEM-Pompe désamorcée 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030652072 Défaut pompe 3 25/12/18 26/12/2018 08:16:21-NAVONE GUILHEM-Pompe désamorcée 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030697726 Réparation 28/12/18 28/12/2018 16:16:47-GATTOUSSI EDDY-Démontage portail pour 
réparation atelier soudure et remise en place peinture ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030697726 Réparation 28/12/18 28/12/2018 16:16:47-GATTOUSSI EDDY-Démontage portail pour 
réparation atelier soudure et remise en place peinture ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030697726 Réparation 28/12/18 28/12/2018 16:16:47-GATTOUSSI EDDY-Démontage portail pour 
réparation atelier soudure et remise en place peinture ok 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030698068 Démontage du portail remise en état plus soudure 28/12/18 28/12/2018 20:41:11-GEOFFROY Florent-Remise en état du portail 
démontage et remise en place peinture 

CASTELNAU - PR PRINCIPAL 1030698068 Démontage du portail remise en état plus soudure 28/12/18 28/12/2018 20:41:11-GEOFFROY Florent-Remise en état du portail 
démontage et remise en place peinture 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028162051 Défaut communication Soffrel 08/01/18 08/01/2018 12:56:52-GICQUEL PATRICK-Vérification de la tension ligne 
téléphonique au Soffrels pb de tension Mr NAVONE G du défaut de plus le 
Pr bypasse en permanance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028162051 Défaut communication Soffrel 08/01/18 08/01/2018 12:56:52-GICQUEL PATRICK-Vérification de la tension ligne 
téléphonique au Soffrels pb de tension Mr NAVONE G du défaut de plus le 
Pr bypasse en permanance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028162051 Défaut communication Soffrel 08/01/18 08/01/2018 12:56:52-GICQUEL PATRICK-Vérification de la tension ligne 
téléphonique au Soffrels pb de tension Mr NAVONE G du défaut de plus le 
Pr bypasse en permanance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028162051 Défaut communication Soffrel 08/01/18 08/01/2018 12:56:52-GICQUEL PATRICK-Vérification de la tension ligne 
téléphonique au Soffrels pb de tension Mr NAVONE G du défaut de plus le 
Pr bypasse en permanance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028184419 Modif 09/01/18 09/01/2018 21:03:54-GATTOUSSI EDDY-Modification paramétrage et 
installation d'un modem GSM avec une carte multi opérateur 
communication IP 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028184419 Modif 09/01/18 09/01/2018 21:03:54-GATTOUSSI EDDY-Modification paramétrage et 
installation d'un modem GSM avec une carte multi opérateur 
communication IP 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028204299 Vérification du fct de la sonde du pr bypass 12/01/18 12/01/2018 13:42:30-GICQUEL PATRICK-Test de simulation de hauteur 
de débordement sonde by pass ok mais pas de mesure de débit pris en 
compte dans le Sofrel à faire vérifier par l automaticien Spie 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028204299 Vérification du fct de la sonde du pr bypass 12/01/18 12/01/2018 13:42:30-GICQUEL PATRICK-Test de simulation de hauteur 
de débordement sonde by pass ok mais pas de mesure de débit pris en 
compte dans le Sofrel à faire vérifier par l automaticien Spie 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028204299 Vérification du fct de la sonde du pr bypass 12/01/18 12/01/2018 13:42:30-GICQUEL PATRICK-Test de simulation de hauteur 
de débordement sonde by pass ok mais pas de mesure de débit pris en 
compte dans le Sofrel à faire vérifier par l automaticien Spie 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028204299 Vérification du fct de la sonde du pr bypass 12/01/18 12/01/2018 13:42:30-GICQUEL PATRICK-Test de simulation de hauteur 
de débordement sonde by pass ok mais pas de mesure de débit pris en 
compte dans le Sofrel à faire vérifier par l automaticien Spie 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028231380 Prog Lerne 17/01/18 17/01/2018 10:46:36-NAVONE GUILHEM-fait. A controler prog sofrel 
S550 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028277530 CATEC Nettoyage cuve poste orage pour 
remplacement par SPIE des pieds d'assise a

23/01/18 23/01/2018 18:46:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok nettoyage fait pris 
cote 



CASTRIES - PR CASTRIES 1028277530 CATEC Nettoyage cuve poste orage pour 
remplacement par SPIE des pieds d'assise a

23/01/18 23/01/2018 18:46:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok nettoyage fait pris 
cote 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028342983 dépannage P2 en défaut 26/01/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1028342983 dépannage P2 en défaut 26/01/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1028536602 rdv 8h30 avec CAL pour mettre en place GE, cablage 
et test

20/02/18 20/02/2018 18:42:15-LABEAUME THIERRY-Branchement +essaîs GE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028536602 rdv 8h30 avec CAL pour mettre en place GE, cablage 
et test

20/02/18 20/02/2018 18:42:15-LABEAUME THIERRY-Branchement +essaîs GE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028536602 rdv 8h30 avec CAL pour mettre en place GE, cablage 
et test

20/02/18 20/02/2018 18:42:15-LABEAUME THIERRY-Branchement +essaîs GE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028536602 rdv 8h30 avec CAL pour mettre en place GE, cablage 
et test

20/02/18 20/02/2018 18:42:15-LABEAUME THIERRY-Branchement +essaîs GE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028583179 Nettoyage 21/02/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1028583179 Nettoyage 21/02/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028570684 NETTOYAGE CUVE, vidange chambre de vanne et 
chambre débitmètre,test levage pompe

21/02/18 21/02/2018 16:36:09-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028651811  Réenclenchement 03/03/18 03/03/2018 08:41:30-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement et verif by 
pass 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028651811  Réenclenchement 03/03/18 03/03/2018 08:41:30-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement et verif by 
pass 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028651812  Réenclenchement 03/03/18 03/03/2018 08:41:30-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement et shunt 
sonde température sur p2 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028651812  Réenclenchement 03/03/18 03/03/2018 08:41:30-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement et shunt 
sonde température sur p2 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676569 Test Sonde trop plein by pass du Pr step Castrie 08/03/18 08/03/2018 17:12:59-GICQUEL PATRICK-Verification mesure du 
feversement du trop plein sur Sofrel et sonde.Deversement à  530mm 
affichage sonde 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676569 Test Sonde trop plein by pass du Pr step Castrie 08/03/18 08/03/2018 17:12:59-GICQUEL PATRICK-Verification mesure du 
feversement du trop plein sur Sofrel et sonde.Deversement à  530mm 
affichage sonde 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676569 Test Sonde trop plein by pass du Pr step Castrie 08/03/18 08/03/2018 17:12:59-GICQUEL PATRICK-Verification mesure du 
feversement du trop plein sur Sofrel et sonde.Deversement à  530mm 
affichage sonde 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676569 Test Sonde trop plein by pass du Pr step Castrie 08/03/18 08/03/2018 17:12:59-GICQUEL PATRICK-Verification mesure du 
feversement du trop plein sur Sofrel et sonde.Deversement à  530mm 
affichage sonde 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676465 Démontage Remontage 08/03/18 08/03/2018 17:12:32-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2  aucun prob 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676465 Démontage Remontage 08/03/18 08/03/2018 17:12:32-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2  aucun prob 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028676465 Démontage Remontage 08/03/18 08/03/2018 17:12:32-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2  aucun prob 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028916368 Inspection chantier 16/04/18 16/04/2018 20:56:39-GATTOUSSI EDDY-Relever anomalie sur l'ensemble 
du poste il manque à tester tout l'automatisme ainsi que le groupe 
électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028916368 Inspection chantier 16/04/18 16/04/2018 20:56:39-GATTOUSSI EDDY-Relever anomalie sur l'ensemble 
du poste il manque à tester tout l'automatisme ainsi que le groupe 
électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028916368 Inspection chantier 16/04/18 16/04/2018 20:56:39-GATTOUSSI EDDY-Relever anomalie sur l'ensemble 
du poste il manque à tester tout l'automatisme ainsi que le groupe 
électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1028916368 Inspection chantier 16/04/18 16/04/2018 20:56:39-GATTOUSSI EDDY-Relever anomalie sur l'ensemble 
du poste il manque à tester tout l'automatisme ainsi que le groupe 
électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093221 Élaboration du manuel autosurveillance du réseau 3M 
et vérification sonde deb

22/05/18 22/05/2018 19:13:32-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde de débordement et commencement du manuel autosurveillance du 
réseau 3M 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093221 Élaboration du manuel autosurveillance du réseau 3M 
et vérification sonde deb

22/05/18 22/05/2018 19:13:32-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde de débordement et commencement du manuel autosurveillance du 
réseau 3M 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093803 Manuel autosurveillance Contrôle du trop plein 22/05/18 23/05/2018 08:42:13-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde du trop 
plein Rapport par mail à M. Loison Prise d'informations pour le  manuel 
d'autosurveillance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093803 Manuel autosurveillance Contrôle du trop plein 22/05/18 23/05/2018 08:42:13-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde du trop 
plein Rapport par mail à M. Loison Prise d'informations pour le  manuel 
d'autosurveillance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093221 Élaboration du manuel autosurveillance du réseau 3M 
et vérification sonde deb

22/05/18 22/05/2018 19:13:32-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde de débordement et commencement du manuel autosurveillance du 
réseau 3M 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093221 Élaboration du manuel autosurveillance du réseau 3M 
et vérification sonde deb

22/05/18 22/05/2018 19:13:32-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde de débordement et commencement du manuel autosurveillance du 
réseau 3M 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093803 Manuel autosurveillance Contrôle du trop plein 22/05/18 23/05/2018 08:42:13-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde du trop 
plein Rapport par mail à M. Loison Prise d'informations pour le  manuel 
d'autosurveillance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029093803 Manuel autosurveillance Contrôle du trop plein 22/05/18 23/05/2018 08:42:13-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde du trop 
plein Rapport par mail à M. Loison Prise d'informations pour le  manuel 
d'autosurveillance 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029105980 Point sur problème câble arraché. 24/05/18 24/05/2018 16:57:00-LAYDET KEVIN-Câble arraché et tuyau bo arraché 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029105980 Point sur problème câble arraché. 24/05/18 24/05/2018 16:57:00-LAYDET KEVIN-Câble arraché et tuyau bo arraché 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029105980 Point sur problème câble arraché. 24/05/18 24/05/2018 16:57:00-LAYDET KEVIN-Câble arraché et tuyau bo arraché 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029105980 Point sur problème câble arraché. 24/05/18 24/05/2018 16:57:00-LAYDET KEVIN-Câble arraché et tuyau bo arraché 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029112068 Vérification fonctionnement poste avec spie 25/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029112068 Vérification fonctionnement poste avec spie 25/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029112068 Vérification fonctionnement poste avec spie 25/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029112068 Vérification fonctionnement poste avec spie 25/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029113484  Réenclenchement 28/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029113484  Réenclenchement 28/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029113484  Réenclenchement 28/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029113484  Réenclenchement 28/05/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029206609 Réception instrumentation du PR 12/06/18 12/06/2018 19:02:14-BOUDET Jean philippe-Contrôle debimètre, bypass 
et bilans  Sofrel avec automaticien de chez SPIE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029206609 Réception instrumentation du PR 12/06/18 12/06/2018 19:02:14-BOUDET Jean philippe-Contrôle debimètre, bypass 
et bilans  Sofrel avec automaticien de chez SPIE 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029454804 dépannage alarme poire nid d'appel régulière depuis le 
10/07

13/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Sonde piezo flottante 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029454804 dépannage alarme poire nid d'appel régulière depuis le 
10/07

13/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Sonde piezo flottante 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029454804 dépannage alarme poire nid d'appel régulière depuis le 
10/07

13/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Sonde piezo flottante 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029454804 dépannage alarme poire nid d'appel régulière depuis le 
10/07

13/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Sonde piezo flottante 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029456893 Niveau d'appel 14/07/18 16/07/2018 08:57:55-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste. Reprise poire 
niveau d'appel de 10 cm 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029456893 Niveau d'appel 14/07/18 16/07/2018 08:57:55-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste. Reprise poire 
niveau d'appel de 10 cm 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029465287 Lestage sonde piezo 16/07/18 16/07/2018 18:51:37-LAYDET KEVIN-Le stage et verif de fonctionnement 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029530386 PR VIA DOMITIA nettoyage cuve et point complet PR 26/07/18 26/07/2018 20:52:30-DEHOUCH JEROME-PR VIA DOMITIA bouteilles 
plastique et alu, prise photos, P1 en défaut mais rien dans la roue 
réenclenchée 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029530386 PR VIA DOMITIA nettoyage cuve et point complet PR 26/07/18 26/07/2018 20:52:30-DEHOUCH JEROME-PR VIA DOMITIA bouteilles 
plastique et alu, prise photos, P1 en défaut mais rien dans la roue 
réenclenchée 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029530387 Mise en place capot de protection flotteurs par 
Campagnol après notre nettoyage

26/07/18 26/07/2018 20:52:30-DEHOUCH JEROME-pb le capot prend aussi le 
tuyau de la sonde piezo, on fera avec 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522606  nettoyage cuve 26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522606  nettoyage cuve 26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522614 Mise en place tôles de protection pour flotteurs par 
Campagnol

26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522614 Mise en place tôles de protection pour flotteurs par 
Campagnol

26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029527254 PR VIA DOMITIA nettoyage cuve et point complet sur 
PR

26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029527254 PR VIA DOMITIA nettoyage cuve et point complet sur 
PR

26/07/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522584  nettoyage cuve 27/07/18 28/07/2018 08:27:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029522607 Mise en place tôles de protection pour flotteurs par 
Campagnol

27/07/18 28/07/2018 08:27:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029527724 réhausser la sonde piezo de quelques cm dans le tube 
dn50

27/07/18 28/07/2018 08:27:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029627576 Bilan déversement 14/08/18 14/08/2018 16:47:37-BOUDET Jean philippe-Problème sur la formule du 
débit du trop plein 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029627576 Bilan déversement 14/08/18 14/08/2018 16:47:37-BOUDET Jean philippe-Problème sur la formule du 
débit du trop plein 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030034425 niv d'appel poire 15/08/18 18/10/2018 12:46:59-DEHOUCH JEROME-la sonde piezo remonte malgré 
le lest ,démarrage sur niv d'appel, tube débloqué,point complet avant 
réunion sur levée des réserves le 24 août, 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029651061 Contrôle instrumentation 21/08/18 21/08/2018 16:48:00-BOUDET Jean philippe-Contrôle bâche  BO 
Debimètre entrée PR Niveau BO Contrôle  débit pompe bâche BO 



CASTRIES - PR CASTRIES 1029651061 Contrôle instrumentation 21/08/18 21/08/2018 16:48:00-BOUDET Jean philippe-Contrôle bâche  BO 
Debimètre entrée PR Niveau BO Contrôle  débit pompe bâche BO 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029651061 Contrôle instrumentation 21/08/18 21/08/2018 16:48:00-BOUDET Jean philippe-Contrôle bâche  BO 
Debimètre entrée PR Niveau BO Contrôle  débit pompe bâche BO 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029651061 Contrôle instrumentation 21/08/18 21/08/2018 16:48:00-BOUDET Jean philippe-Contrôle bâche  BO 
Debimètre entrée PR Niveau BO Contrôle  débit pompe bâche BO 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029667056 réunion aire de dépotage et levée des réserves PR 24/08/18 24/08/2018 20:52:56-DEHOUCH JEROME-3/4 fait réunion à prévoir 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029691784 Réglage fonctionnement du poste BO et du bassin 
d'orage

28/08/18 28/08/2018 20:52:04-BOUDET Jean philippe-Réglage des seuils de 
fonctionnement, correspondance  4-20mA sonde BO et Sofrel, et 
correction des dysfonctionnements BO et poste BO 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029691784 Réglage fonctionnement du poste BO et du bassin 
d'orage

28/08/18 28/08/2018 20:52:04-BOUDET Jean philippe-Réglage des seuils de 
fonctionnement, correspondance  4-20mA sonde BO et Sofrel, et 
correction des dysfonctionnements BO et poste BO 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029786723 Nettoyage pr 13/09/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029786723 Nettoyage pr 13/09/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780213 nettoyage cuve 13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LABEAUME THIERRY-Nettoyage de la cuve avec 
Eric et Kevin 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780213 nettoyage cuve 13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LABEAUME THIERRY-Nettoyage de la cuve avec 
Eric et Kevin 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780222 déplacer s'il faut le tube piezo ou le capot, voir avec 
une sonde E+H inversée s

13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LABEAUME THIERRY-Mise en place tube pour 
sonde piezo déplacement de celle-ci lecture de la sonde apparemment 
bonne 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780222 déplacer s'il faut le tube piezo ou le capot, voir avec 
une sonde E+H inversée s

13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LABEAUME THIERRY-Mise en place tube pour 
sonde piezo déplacement de celle-ci lecture de la sonde apparemment 
bonne 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780214 nettoyage cuve 13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LAYDET KEVIN-fait 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029780223 déplacer s'il faut le tube piezo ou le capot, voir avec 
une sonde E+H inversée s

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LAYDET KEVIN-mise en place nouveau tube pvc 
ecoulement diam 50 et deplacement de la sonde piezo 

CASTRIES - PR CASTRIES 1029969023 Defaut ge 07/10/18 08/10/2018 17:58:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-acquit defaut ras 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030066474  Remplacement 09/10/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1030066474  Remplacement 09/10/18

CASTRIES - PR CASTRIES 1030160150  Réenclenchement 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche 
groupe électrogène plus défaut P1 et p2. Panne secteur en attente de 
rétablissement. Shunt protection température P1 P2. Sonde bassin 
d'orage 2 mètres 27. Le père orage ne peux donc pas fonctionner 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030160150  Réenclenchement 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche 
groupe électrogène plus défaut P1 et p2. Panne secteur en attente de 
rétablissement. Shunt protection température P1 P2. Sonde bassin 
d'orage 2 mètres 27. Le père orage ne peux donc pas fonctionner 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030160150  Réenclenchement 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche 
groupe électrogène plus défaut P1 et p2. Panne secteur en attente de 
rétablissement. Shunt protection température P1 P2. Sonde bassin 
d'orage 2 mètres 27. Le père orage ne peux donc pas fonctionner 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030160150  Réenclenchement 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche 
groupe électrogène plus défaut P1 et p2. Panne secteur en attente de 
rétablissement. Shunt protection température P1 P2. Sonde bassin 
d'orage 2 mètres 27. Le père orage ne peux donc pas fonctionner 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030183611 Ge 07/11/18 07/11/2018 19:51:32-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche ge. 
Panne réseau EDF. Contrôle niveau gasoil moitié cuve. cuve de 700 L 
capacité 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030183611 Ge 07/11/18 07/11/2018 19:51:32-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite marche ge. 
Panne réseau EDF. Contrôle niveau gasoil moitié cuve. cuve de 700 L 
capacité 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030671513 Contrôle niveau bas fioul 26/12/18 27/12/2018 09:16:10-LABEAUME THIERRY-Pigeage cuve fioul repérage 
niveau bas fioul recherche problème sur groupe électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030671513 Contrôle niveau bas fioul 26/12/18 27/12/2018 09:16:10-LABEAUME THIERRY-Pigeage cuve fioul repérage 
niveau bas fioul recherche problème sur groupe électrogène 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030689829 Groupe électrogène non-alimenté batterie 
complètement déchargée

27/12/18 27/12/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Mise en charge batterie 
changement disjoncteur alimentation carte groupe electrogene contrôle 
OK 

CASTRIES - PR CASTRIES 1030689829 Groupe électrogène non-alimenté batterie 
complètement déchargée

27/12/18 27/12/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Mise en charge batterie 
changement disjoncteur alimentation carte groupe electrogene contrôle 
OK 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028349590 Modification 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LAYDET KEVIN-Parametrage et modification 
schema 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028349590 Modification 26/01/18 26/01/2018 19:13:25-LAYDET KEVIN-Parametrage et modification 
schema 

CASTRIES - PR GYMNASE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028395322 reprise cablage armoire et paramétrage sofrel 01/02/18 02/02/2018 11:52:53-LAYDET KEVIN-Câblage et mise en service 
parametrage. 

CASTRIES - PR GYMNASE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028395322 reprise cablage armoire et paramétrage sofrel 01/02/18 02/02/2018 11:52:53-LAYDET KEVIN-Câblage et mise en service 
parametrage. 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028416531 dépannage P1 et P2 fonctionnement 24h/24h 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 2 bouchée 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028416531 dépannage P1 et P2 fonctionnement 24h/24h 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 2 bouchée 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028416531 dépannage P1 et P2 fonctionnement 24h/24h 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 2 bouchée 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028416531 dépannage P1 et P2 fonctionnement 24h/24h 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 2 bouchée 

CASTRIES - PR GYMNASE 1026321386 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1027763782 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:44-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage poste et chambre de Vannes 

CASTRIES - PR GYMNASE 1027763782 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:44-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage poste et chambre de Vannes 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028476464 Point précis de chaque équipement+PHOTOS(roues, 
volutes, armoire élec, schéma él

14/02/18 14/02/2018 15:37:11-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 p2 vérification 
sens de rotation reprise fixation poire reprise cablage pompe prévoir deux 
serrures SAREL pour armoire 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028476464 Point précis de chaque équipement+PHOTOS(roues, 
volutes, armoire élec, schéma él

14/02/18 14/02/2018 15:37:11-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 p2 vérification 
sens de rotation reprise fixation poire reprise cablage pompe prévoir deux 
serrures SAREL pour armoire 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028503252 Nettoyage 14/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1028503252 Nettoyage 14/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1026321386 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1027763782 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:44-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage poste et chambre de Vannes 

CASTRIES - PR GYMNASE 1027763782 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:44-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage poste et chambre de Vannes 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028476464 Point précis de chaque équipement+PHOTOS(roues, 
volutes, armoire élec, schéma él

14/02/18 14/02/2018 15:37:11-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 p2 vérification 
sens de rotation reprise fixation poire reprise cablage pompe prévoir deux 
serrures SAREL pour armoire 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028476464 Point précis de chaque équipement+PHOTOS(roues, 
volutes, armoire élec, schéma él

14/02/18 14/02/2018 15:37:11-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 p2 vérification 
sens de rotation reprise fixation poire reprise cablage pompe prévoir deux 
serrures SAREL pour armoire 

CASTRIES - PR GYMNASE 1028519156 Commande fermeture pour gymnase et cadoule 15/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1028519156 Commande fermeture pour gymnase et cadoule 15/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1028519156 Commande fermeture pour gymnase et cadoule 15/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE 1028519156 Commande fermeture pour gymnase et cadoule 15/02/18

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776318 P2 bouchée depuis le 02/03 29/03/18 05/04/2018 18:21:26-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 P2 bouchée 
attention problème clapet P2 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776318 P2 bouchée depuis le 02/03 29/03/18 05/04/2018 18:21:26-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 P2 bouchée 
attention problème clapet P2 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776318 P2 bouchée depuis le 02/03 29/03/18 05/04/2018 18:21:26-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 P2 bouchée 
attention problème clapet P2 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776318 P2 bouchée depuis le 02/03 29/03/18 05/04/2018 18:21:26-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 P2 bouchée 
attention problème clapet P2 

CASTRIES - PR GYMNASE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776318 P2 bouchée depuis le 02/03 29/03/18 05/04/2018 18:21:26-GATTOUSSI EDDY-Démontage P1 P2 bouchée 
attention problème clapet P2 

CASTRIES - PR GYMNASE Clapet 2 Clapet à Boule 1028838851 Clapet pompe p2 30/03/18 05/04/2018 22:36:45-LABEAUME THIERRY-Prise mesure clapet p2 .dem 
/rem clapet( boule usée et se bloque).clapet 2' à changer. 

CASTRIES - PR GYMNASE Clapet 2 Clapet à Boule 1028838851 Clapet pompe p2 30/03/18 05/04/2018 22:36:45-LABEAUME THIERRY-Prise mesure clapet p2 .dem 
/rem clapet( boule usée et se bloque).clapet 2' à changer. 

CASTRIES - PR GYMNASE Vanne 1 Vanne manuelle 1029006339 Clapet + vanne 2' = hs 02/05/18 06/05/2018 13:36:30-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapets et 
vannes 2' 

CASTRIES - PR GYMNASE Vanne 1 Vanne manuelle 1029006339 Clapet + vanne 2' = hs 02/05/18 06/05/2018 13:36:30-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapets et 
vannes 2' 

CASTRIES - PR GYMNASE Vanne 1 Vanne manuelle 1029006339 Clapet + vanne 2' = hs 02/05/18 06/05/2018 13:36:30-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapets et 
vannes 2' 

CASTRIES - PR GYMNASE Vanne 1 Vanne manuelle 1029006339 Clapet + vanne 2' = hs 02/05/18 06/05/2018 13:36:30-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapets et 
vannes 2' 

CASTRIES - PR GYMNASE Clapet 2 Clapet à Boule 1029004167 finir remplacement clapets P2 08/05/18 14/05/2018 11:40:09-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet+ vanne 
2'. 

CASTRIES - PR GYMNASE Clapet 2 Clapet à Boule 1029004167 finir remplacement clapets P2 08/05/18 14/05/2018 11:40:09-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet+ vanne 
2'. 

CASTRIES - PR GYMNASE 1029939525 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES - PR GYMNASE 1030495979 Mise en place protection cuve 07/12/18 07/12/2018 17:17:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-4 barrieres plus palette 
et photo diam cuve 112 cm 

CASTRIES - PR GYMNASE 1030499546  Démontage Remontage 08/12/18 10/12/2018 08:27:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
pompage nettoyage des flotteurs remise en service 

CASTRIES - PR GYMNASE 1030499546  Démontage Remontage 08/12/18 10/12/2018 08:27:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
pompage nettoyage des flotteurs remise en service 

CASTRIES - PR LA CADOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266511 Defaut pompe  p1. Niveau appel 20/01/18 20/01/2018 20:06:21-LABEAUME THIERRY-Inversion rotation pompe 
p1.= ok 

CASTRIES - PR LA CADOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266511 Defaut pompe  p1. Niveau appel 20/01/18 20/01/2018 20:06:21-LABEAUME THIERRY-Inversion rotation pompe 
p1.= ok 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028336051 Modification 24/01/18 25/01/2018 18:08:35-LAYDET KEVIN-Modification câblage et installation 
s550 et modification du schéma 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028336051 Modification 24/01/18 25/01/2018 18:08:35-LAYDET KEVIN-Modification câblage et installation 
s550 et modification du schéma 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028336051 Modification 25/01/18 25/01/2018 18:08:35-LAYDET KEVIN-Modification câblage et installation 
s550 et modification du schéma 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028336051 Modification 25/01/18 25/01/2018 18:08:35-LAYDET KEVIN-Modification câblage et installation 
s550 et modification du schéma 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028343118 modification suite remplacement sofrel S510 par S550 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-LAYDET KEVIN-Modification câblage 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028343118 modification suite remplacement sofrel S510 par S550 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-LAYDET KEVIN-Modification câblage 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028465583  Démontage Remontage 08/02/18 09/02/2018 14:46:59-LAYDET KEVIN-Recalage p2 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028465583  Démontage Remontage 08/02/18 09/02/2018 14:46:59-LAYDET KEVIN-Recalage p2 



CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028672309 Défaut ligne RTC transmission Sofrel S550 pour Lerne 07/03/18 07/03/2018 15:07:41-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
36mV avant parafoudre transmission téléphonique de l intervention à Mr 
Navone G 

CASTRIES - PR LA CADOULE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028672309 Défaut ligne RTC transmission Sofrel S550 pour Lerne 07/03/18 07/03/2018 15:07:41-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
36mV avant parafoudre transmission téléphonique de l intervention à Mr 
Navone G 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028707806 Défaut communication ligne RTC avec le poste de 
telegestion Sofrel

13/03/18 13/03/2018 20:16:03-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC valeur 
mesurée 30V prévenu de l incident à Mr NAVONE G par téléphone 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028707806 Défaut communication ligne RTC avec le poste de 
telegestion Sofrel

13/03/18 13/03/2018 20:16:03-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC valeur 
mesurée 30V prévenu de l incident à Mr NAVONE G par téléphone 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028713277 Pompe 2 defaut et ligne telephone 14/03/18 15/03/2018 09:02:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réparation ligne 
Debouchage p2 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028713277 Pompe 2 defaut et ligne telephone 14/03/18 15/03/2018 09:02:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réparation ligne 
Debouchage p2 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028713277 Pompe 2 defaut et ligne telephone 14/03/18 15/03/2018 09:02:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réparation ligne 
Debouchage p2 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028713277 Pompe 2 defaut et ligne telephone 14/03/18 15/03/2018 09:02:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réparation ligne 
Debouchage p2 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028727342 Paramétrage 15/03/18 15/03/2018 21:50:22-GATTOUSSI EDDY-Parametrage SOFREL s550 pour 
communication IP et paramétrage et fr1000 et Lerne 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028727342 Paramétrage 15/03/18 15/03/2018 21:50:22-GATTOUSSI EDDY-Parametrage SOFREL s550 pour 
communication IP et paramétrage et fr1000 et Lerne 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028916232 Poire nh2 bloqué 15/04/18 16/04/2018 19:08:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vidange du poste et 
nettoyage des poires p1 p2 debit a controler 

CASTRIES - PR LA CADOULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108401 dépannage P2 en défaut 28/05/18

CASTRIES - PR LA CADOULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108401 dépannage P2 en défaut 28/05/18

CASTRIES - PR LA CADOULE 1028804157 T- NETTOYAGE PR 31/05/18 31/05/2018 18:45:36-GEOFFROY Florent-Intempéries 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1029571321 Nettoyage pr 02/08/18

CASTRIES - PR LA CADOULE 1029571321 Nettoyage pr 02/08/18

CASTRIES - PR LA CADOULE 05/09/18

CASTRIES - PR LA CADOULE 05/09/18

CASTRIES - PR LA CADOULE 1029929150 Contrôle apave 02/10/18 02/10/2018 11:41:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras 

CASTRIES - PR LA CADOULE 1029939521 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028165242 Modification numéro esclave 08/01/18 08/01/2018 16:38:32-LAYDET KEVIN-Numéro esclave 193 Sorel s50 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028165242 Modification numéro esclave 08/01/18 08/01/2018 16:38:32-LAYDET KEVIN-Numéro esclave 193 Sorel s50 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191668 Modification séquence appel 10/01/18

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191668 Modification séquence appel 10/01/18

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028225276 Paramétrage 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-GATTOUSSI EDDY- remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage journée du 15 01 2018 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028225276 Paramétrage 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-GATTOUSSI EDDY- remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage journée du 15 01 2018 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028225276 Paramétrage 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-GATTOUSSI EDDY- remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage journée du 15 01 2018 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028225276 Paramétrage 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-GATTOUSSI EDDY- remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage journée du 15 01 2018 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028231414 Prog Lerne Sofrel 17/01/18 17/01/2018 10:46:51-NAVONE GUILHEM-fait 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028769541 Test ligne Tel 21/03/18 22/03/2018 22:26:58-NAVONE GUILHEM-ligne HS, appel SFR dépannage 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1028769541 Test ligne Tel 21/03/18 22/03/2018 22:26:58-NAVONE GUILHEM-ligne HS, appel SFR dépannage 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028930194 arrêt du PR vidange refoulement pour travaux RDL 
refoulement cassé

19/04/18 19/04/2018 18:51:36-LABEAUME THIERRY-Arrét du poste .reparation 
canalisation refoulement par RDL. 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028930194 arrêt du PR vidange refoulement pour travaux RDL 
refoulement cassé

19/04/18 19/04/2018 18:51:36-LABEAUME THIERRY-Arrét du poste .reparation 
canalisation refoulement par RDL. 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028930280 Contrôle refoulement poste. 19/04/18 19/04/2018 08:51:17-LABEAUME THIERRY-Fuite sur tuyau 
refoulement.prevoir intervention. 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028930280 Contrôle refoulement poste. 19/04/18 19/04/2018 08:51:17-LABEAUME THIERRY-Fuite sur tuyau 
refoulement.prevoir intervention. 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1029571322 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 02/08/18

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1029571322 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 02/08/18

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029780216 remplacement batterie sofrel 13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LAYDET KEVIN-fait 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029780216 remplacement batterie sofrel 13/09/18 13/09/2018 18:38:39-LAYDET KEVIN-fait 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1029929154 Contrôle apave 02/10/18 02/10/2018 11:41:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Barreaudage faible a 
changer 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1029939522 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1030069065 Mise en place modem GSM 3 paramétrage s550, 
fr1000 et Lerne test communication 

23/10/18 23/10/2018 21:01:31-GATTOUSSI EDDY- en place modem GSM 3 
paramétrage s550, fr1000 et Lerne test communication ok 

CASTRIES - PR LES CANDINIERES 1030069065 Mise en place modem GSM 3 paramétrage s550, 
fr1000 et Lerne test communication 

23/10/18 23/10/2018 21:01:31-GATTOUSSI EDDY- en place modem GSM 3 
paramétrage s550, fr1000 et Lerne test communication ok 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028198148 Parametrage alarme 11/01/18 11/01/2018 15:37:11-LAYDET KEVIN-Reprise des alarmes et verif 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028198148 Parametrage alarme 11/01/18 11/01/2018 15:37:11-LAYDET KEVIN-Reprise des alarmes et verif 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028198148 Parametrage alarme 11/01/18 11/01/2018 15:37:11-LAYDET KEVIN-Reprise des alarmes et verif 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028198148 Parametrage alarme 11/01/18 11/01/2018 15:37:11-LAYDET KEVIN-Reprise des alarmes et verif 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029127085 Nettoyage pr 29/05/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029127085 Nettoyage pr 29/05/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1028976427 A- Nettoyage PR 31/05/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1028976427 A- Nettoyage PR 31/05/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029446925 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 13/07/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029446925 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 13/07/18

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029624616 P2 défaut thermique 13/08/18 13/08/2018 18:58:22-DEHOUCH JEROME-réenclenchement ok, point des 
équipements, trop de gecko dans l'armoire, support barre de guidage hs 
et échelle hs 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029629628 dépannage P2 en défaut 16/08/18 16/08/2018 18:48:44-GATTOUSSI EDDY-Débouchage pompe 2 ok 
paramétrage Sofrel pour communication IP et paramétrage et fr 1000 et 
Lerne 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029629628 dépannage P2 en défaut 16/08/18 16/08/2018 18:48:44-GATTOUSSI EDDY-Débouchage pompe 2 ok 
paramétrage Sofrel pour communication IP et paramétrage et fr 1000 et 
Lerne 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029629629 dépannage P2 en défaut 16/08/18 16/08/2018 18:48:44-LAYDET KEVIN-Debouchage 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029629629 dépannage P2 en défaut 16/08/18 16/08/2018 18:48:44-LAYDET KEVIN-Debouchage 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029930439 Controle apave 02/10/18 02/10/2018 13:57:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Disjoncteur hs 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES 1029939523 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Ouvrage de Stockage Cuve inox 1030689589 Nettoyage cuve 27/12/18 27/12/2018 15:16:11-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve vanne 
d'arrivée ne fonctionne pas prévois changer molette SOFREL 

CASTRIES - PR LES OLIVIADES Ouvrage de Stockage Cuve inox 1030689589 Nettoyage cuve 27/12/18 27/12/2018 15:16:11-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve vanne 
d'arrivée ne fonctionne pas prévois changer molette SOFREL 

CASTRIES - PR RN 110 1028180505  Réenclenchement 09/01/18 09/01/2018 13:02:40-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement disjoncteur 

CASTRIES - PR RN 110 1028180505  Réenclenchement 09/01/18 09/01/2018 13:02:40-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement disjoncteur 

CASTRIES - PR RN 110 1028198145 Paramétrage 11/01/18 11/01/2018 15:37:09-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 
remplacement relais défaut thermique pompe 2 HS 

CASTRIES - PR RN 110 1028198145 Paramétrage 11/01/18 11/01/2018 15:37:09-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 
remplacement relais défaut thermique pompe 2 HS 

CASTRIES - PR RN 110 1028198145 Paramétrage 11/01/18 11/01/2018 15:37:09-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 
remplacement relais défaut thermique pompe 2 HS 

CASTRIES - PR RN 110 1028198145 Paramétrage 11/01/18 11/01/2018 15:37:09-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 
remplacement relais défaut thermique pompe 2 HS 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028954085 Débouchage P1 23/04/18 23/04/2018 18:48:41-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée pour boule de 
pétanque en plastique poste très gras à nettoyer8 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028954085 Débouchage P1 23/04/18 23/04/2018 18:48:41-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée pour boule de 
pétanque en plastique poste très gras à nettoyer8 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028954085 Débouchage P1 23/04/18 23/04/2018 18:48:41-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée pour boule de 
pétanque en plastique poste très gras à nettoyer8 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028954085 Débouchage P1 23/04/18 23/04/2018 18:48:41-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée pour boule de 
pétanque en plastique poste très gras à nettoyer8 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028945298 dépannage temps de marche P1 important 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-LAYDET KEVIN-Pompe 1 à débouché. Arrêt pompe 
1 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1028945298 dépannage temps de marche P1 important 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-LAYDET KEVIN-Pompe 1 à débouché. Arrêt pompe 
1 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029019727 Ppe p1 ne vide pas. 08/05/18 11/05/2018 15:06:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1=ras.(pompe desamorçée).reprise sonde de niveau. 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029019727 Ppe p1 ne vide pas. 08/05/18 11/05/2018 15:06:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1=ras.(pompe desamorçée).reprise sonde de niveau. 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029019727 Ppe p1 ne vide pas. 08/05/18 11/05/2018 15:06:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1=ras.(pompe desamorçée).reprise sonde de niveau. 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029019727 Ppe p1 ne vide pas. 08/05/18 11/05/2018 15:06:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p1=ras.(pompe desamorçée).reprise sonde de niveau. 

CASTRIES - PR RN 110 1029105974  Démontage Remontage clapet et pompe 24/05/18

CASTRIES - PR RN 110 1029105974  Démontage Remontage clapet et pompe 24/05/18

CASTRIES - PR RN 110 1029105974  Démontage Remontage clapet et pompe 24/05/18

CASTRIES - PR RN 110 1029105974  Démontage Remontage clapet et pompe 24/05/18

CASTRIES - PR RN 110 Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029111772 Rdv 14h pour dépannage ligne RTC 28/05/18 29/05/2018 18:37:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CASTRIES - PR RN 110 1029127084 Nettoyage pr 29/05/18

CASTRIES - PR RN 110 1029127084 Nettoyage pr 29/05/18

CASTRIES - PR RN 110 1028940043 A- Nettoyage PR 30/05/18 30/05/2018 17:15:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage geoffroy 
labeaume grousset 

CASTRIES - PR RN 110 1028940043 A- Nettoyage PR 30/05/18 30/05/2018 17:15:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage geoffroy 
labeaume grousset 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029342931 Pompe  p1 ne vide pas. 21/06/18 27/06/2018 20:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe un ras 
démontage clapet changement boule clapet prévoir changement complet 
clapet + vanne P1 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029342931 Pompe  p1 ne vide pas. 21/06/18 27/06/2018 20:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe un ras 
démontage clapet changement boule clapet prévoir changement complet 
clapet + vanne P1 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029342931 Pompe  p1 ne vide pas. 21/06/18 27/06/2018 20:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe un ras 
démontage clapet changement boule clapet prévoir changement complet 
clapet + vanne P1 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029342931 Pompe  p1 ne vide pas. 21/06/18 27/06/2018 20:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe un ras 
démontage clapet changement boule clapet prévoir changement complet 
clapet + vanne P1 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 



CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 

CASTRIES - PR RN 110 Clapet 1 Clapet à Boule 1029359225 piquer le mur et remplecement clapet P1 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-GEOFFROY Florent- Contrôle de la Pompe elle 
n'était pas boucher contrôle du sens de rotation rien à signaler bilan à 
surveiller 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029454805 Dépannage P1 qui tourne en premanence 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LAYDET KEVIN-Pompe démonté pas de coup 
étranger 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029454805 Dépannage P1 qui tourne en premanence 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LAYDET KEVIN-Pompe démonté pas de coup 
étranger 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029454805 Dépannage P1 qui tourne en premanence 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LAYDET KEVIN-Pompe démonté pas de coup 
étranger 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029454805 Dépannage P1 qui tourne en premanence 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LAYDET KEVIN-Pompe démonté pas de coup 
étranger 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 1029465292 Pb 1 pompe 16/07/18 16/07/2018 18:51:39-LAYDET KEVIN-Suite fuite sur bride pvc resserage 
et casse de ma bride pvc 90 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029511503 Démontage Remontage 24/07/18 24/07/2018 16:46:49-LAYDET KEVIN-Changement bride en 80 avant 
clapet.vanne à changer 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029511503 Démontage Remontage 24/07/18 24/07/2018 16:46:49-LAYDET KEVIN-Changement bride en 80 avant 
clapet.vanne à changer 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029535695 Faire un point sur temps de marche P1 important 30/07/18 30/07/2018 18:41:42-LAYDET KEVIN-Aucun probleme 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029535695 Faire un point sur temps de marche P1 important 30/07/18 30/07/2018 18:41:42-LAYDET KEVIN-Aucun probleme 

CASTRIES - PR RN 110 1029606947  Démontage Remontage 09/08/18 09/08/2018 18:50:14-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 ras 
démontage clapet P1 pour passage caméra ras amorçage P1 test vidange 
ok 

CASTRIES - PR RN 110 1029606947  Démontage Remontage 09/08/18 09/08/2018 18:50:14-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 ras 
démontage clapet P1 pour passage caméra ras amorçage P1 test vidange 
ok 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029629632 P1 fonctionne depuis le 14/08 14h57!!! 16/08/18 16/08/2018 18:48:45-GATTOUSSI EDDY-Débouchage pompe 1 
paramétrage Sofrel pour communication IP et paramétrage Lerne et 
fr1000 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029629632 P1 fonctionne depuis le 14/08 14h57!!! 16/08/18 16/08/2018 18:48:45-GATTOUSSI EDDY-Débouchage pompe 1 
paramétrage Sofrel pour communication IP et paramétrage Lerne et 
fr1000 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029629633 P1 fonctionne depuis le 14/08 14h57!!! 16/08/18 16/08/2018 18:48:45-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029629633 P1 fonctionne depuis le 14/08 14h57!!! 16/08/18 16/08/2018 18:48:45-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CASTRIES - PR RN 110 1029648448 Contrôles suite temps de marche P1 important 
réguliers 

20/08/18 20/08/2018 20:51:45-DEHOUCH JEROME-Fuite à hauteur de la chambre 
de vanne sur le refoulement principal, prise photos et point avec RDL 
pour intervention rapide 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029643246 Dépannage P1 temps de marche important 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GATTOUSSI EDDY-Demontage pompe 1 ras Fuite 
sur refoulement après  chambre de vannes. Prevour terrassement par rdl 
urgent 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029643246 Dépannage P1 temps de marche important 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GATTOUSSI EDDY-Demontage pompe 1 ras Fuite 
sur refoulement après  chambre de vannes. Prevour terrassement par rdl 
urgent 

CASTRIES - PR RN 110 Bâche de relevage Cuve résine 1029643244 Nettoyage cuve suite pompage très important de P1 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR RN 110 Bâche de relevage Cuve résine 1029643244 Nettoyage cuve suite pompage très important de P1 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029643251 Dépannage P1 temps de marche important 20/08/18

CASTRIES - PR RN 110 Bâche de relevage Cuve résine 1029643245 Nettoyage cuve suite pompage très important de P1 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve + poires 
(sable ) 

CASTRIES - PR RN 110 Bâche de relevage Cuve résine 1029643245 Nettoyage cuve suite pompage très important de P1 20/08/18 20/08/2018 18:42:41-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve + poires 
(sable ) 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029656100 vidange chambre de vanne,démontage boule d'un 
clapet pour vidange aprés terrasse

22/08/18 23/08/2018 11:04:21-GEOFFROY Florent-Ouverture de la fouille PVC de 
diamètre 160 réparation reporter à jeudi 

CASTRIES - PR RN 110 Pompe 1 Motopompe Submersible 1029656100 vidange chambre de vanne,démontage boule d'un 
clapet pour vidange aprés terrasse

22/08/18 23/08/2018 11:04:21-GEOFFROY Florent-Ouverture de la fouille PVC de 
diamètre 160 réparation reporter à jeudi 

CASTRIES - PR RN 110 Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029656981 vidange refoulement pour réparation par RDL de la 
fuite refoulement à hauteur du

23/08/18 23/08/2018 20:46:26-LABEAUME THIERRY-Vidange refoulement avec 
camion somes et camion Veolia. Reprise refoulement plus mise en place 
Vanne  dn150 

CASTRIES - PR RN 110 Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029656981 vidange refoulement pour réparation par RDL de la 
fuite refoulement à hauteur du

23/08/18 23/08/2018 20:46:26-LABEAUME THIERRY-Vidange refoulement avec 
camion somes et camion Veolia. Reprise refoulement plus mise en place 
Vanne  dn150 

CASTRIES - PR RN 110 Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029656981 vidange refoulement pour réparation par RDL de la 
fuite refoulement à hauteur du

23/08/18 23/08/2018 20:46:26-LABEAUME THIERRY-Vidange refoulement avec 
camion somes et camion Veolia. Reprise refoulement plus mise en place 
Vanne  dn150 

CASTRIES - PR RN 110 05/09/18

CASTRIES - PR RN 110 05/09/18

CASTRIES - PR RN 110 06/09/18

CASTRIES - PR RN 110 1029939524 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028165866 Repérage poste 08/01/18 08/01/2018 18:59:45-LAYDET KEVIN-Pas de prise dans coffret 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028165866 Repérage poste 08/01/18 08/01/2018 18:59:45-LAYDET KEVIN-Pas de prise dans coffret 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191954 Modification sequence 10/01/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191954 Modification sequence 10/01/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028228623 Paramétrage 16/01/18 17/01/2018 09:08:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage plus installation d'une sonde Piezo manque 
création mode dégradé 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028228623 Paramétrage 16/01/18 17/01/2018 09:08:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage plus installation d'une sonde Piezo manque 
création mode dégradé 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028228623 Paramétrage 16/01/18 17/01/2018 09:08:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage plus installation d'une sonde Piezo manque 
création mode dégradé 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028228623 Paramétrage 16/01/18 17/01/2018 09:08:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement Sofrel s 50 par s 
550 câblage et paramétrage plus installation d'une sonde Piezo manque 
création mode dégradé 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028237868 Prog Sofrel Lerne 17/01/18 17/01/2018 14:51:14-NAVONE GUILHEM-fait 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028474392 Nettoyage 08/02/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028474392 Nettoyage 08/02/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1027763784 6M- NETTOYAGE PR 08/02/18 08/02/2018 18:49:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve .prise de 
mesures 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1027763784 6M- NETTOYAGE PR 08/02/18 08/02/2018 18:49:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve .prise de 
mesures 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1027763784 6M- NETTOYAGE PR 08/02/18 08/02/2018 18:49:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve .prise de 
mesures 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1027763784 6M- NETTOYAGE PR 08/02/18 08/02/2018 18:49:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve .prise de 
mesures 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1028443053 Point précis de chaque équipement+PHOTOS(roues, 
volutes, armoire élec, schéma él

09/02/18 10/02/2018 08:48:47-LABEAUME THIERRY-Déjà fait 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029446918 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 13/07/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029446918 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 13/07/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029774757  Démontage Remontage 11/09/18 11/09/2018 16:47:21-GATTOUSSI EDDY-Preparation chantier 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029786724 Nettoyage pr 13/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029786724 Nettoyage pr 13/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029780347 Nettoyage cuve pour point avant intervention 
renouvellement pompe pour audit séc

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric et 
Kevin prise de mesure contrôle poste avant audit sécurité du mercredi 
prochain 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029780347 Nettoyage cuve pour point avant intervention 
renouvellement pompe pour audit séc

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric et 
Kevin prise de mesure contrôle poste avant audit sécurité du mercredi 
prochain 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029780348 Nettoyage cuve pour point avant intervention 
renouvellement pompe pour audit séc

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LAYDET KEVIN-nettoyage du poste .prise de cote 
du poste pvc 90   

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029780348 Nettoyage cuve pour point avant intervention 
renouvellement pompe pour audit séc

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LAYDET KEVIN-nettoyage du poste .prise de cote 
du poste pvc 90   

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029780348 Nettoyage cuve pour point avant intervention 
renouvellement pompe pour audit séc

13/09/18 13/09/2018 18:38:40-LAYDET KEVIN-nettoyage du poste .prise de cote 
du poste pvc 90   

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029822391 Point complet avant audit de demain 19/09/18 19/09/2018 19:47:59-DEHOUCH JEROME-chaîne P2 à revoir, porte 
armoire élec à revoir, combler autour de la cuve et chambre de vanne, 2 
CMU sur rail portique?, point avec voisin sur branchement eau, compteur 
EDF HS,bride refoulement pompe cassée dans chambre de vannes, 
charnière po 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029822391 Point complet avant audit de demain 19/09/18 19/09/2018 19:47:59-DEHOUCH JEROME-chaîne P2 à revoir, porte 
armoire élec à revoir, combler autour de la cuve et chambre de vanne, 2 
CMU sur rail portique?, point avec voisin sur branchement eau, compteur 
EDF HS,bride refoulement pompe cassée dans chambre de vannes, 
charnière po 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806738 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806738 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806738 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GATTOUSSI EDDY-Ok 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029120587 6M- NETTOYAGE PR 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029120587 6M- NETTOYAGE PR 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029833257 Nettoyage pr +Pomper réseau 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029833257 Nettoyage pr +Pomper réseau 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806739 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 21/09/2018 08:32:30-LABEAUME THIERRY-Changement pompe P1 Plus 
pied d'Assise mise en place 4 barre de guidage inox 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806739 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 21/09/2018 08:32:30-LABEAUME THIERRY-Changement pompe P1 Plus 
pied d'Assise mise en place 4 barre de guidage inox 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806739 Audit sécurité, remplacement P1,pied d'assise, barres 
et suppot rvlt 2018

20/09/18 21/09/2018 08:32:30-LABEAUME THIERRY-Changement pompe P1 Plus 
pied d'Assise mise en place 4 barre de guidage inox 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029120587 6M- NETTOYAGE PR 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029120587 6M- NETTOYAGE PR 20/09/18

CASTRIES - PR VILLEMAGNE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029854815 dépannage défaut com 25/09/18 25/09/2018 18:43:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel s 550 et fr1000 et Lerne pour communication IP test 
OK 



CASTRIES - PR VILLEMAGNE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029854815 dépannage défaut com 25/09/18 25/09/2018 18:43:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel s 550 et fr1000 et Lerne pour communication IP test 
OK 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029930441 Controle apave 02/10/18 02/10/2018 13:57:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Piquet de terre a revoir 
terrre a 400 ohm 

CASTRIES - PR VILLEMAGNE 1029939526 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028165863 Repérage poste 08/01/18 08/01/2018 18:59:43-LAYDET KEVIN-Portail à reprendre 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028165863 Repérage poste 08/01/18 08/01/2018 18:59:43-LAYDET KEVIN-Portail à reprendre 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191955 Modification séquence 10/01/18

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028191955 Modification séquence 10/01/18

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028215144 Défaut communication Lerne ligne RTC 15/01/18 15/01/2018 14:23:29-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct  de la ligne 
¿TC test voltage 51V avant et après  parafoudre et Sofrel 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028215144 Défaut communication Lerne ligne RTC 15/01/18 15/01/2018 14:23:29-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct  de la ligne 
¿TC test voltage 51V avant et après  parafoudre et Sofrel 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028215144 Défaut communication Lerne ligne RTC 15/01/18 15/01/2018 14:23:29-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct  de la ligne 
¿TC test voltage 51V avant et après  parafoudre et Sofrel 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028215144 Défaut communication Lerne ligne RTC 15/01/18 15/01/2018 14:23:29-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct  de la ligne 
¿TC test voltage 51V avant et après  parafoudre et Sofrel 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 18/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 19/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 19/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 19/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028242676 paramétrage nouveau S550 suite remplacement S50 19/01/18 22/01/2018 08:33:04-LAYDET KEVIN-Câblage électrique modification 
schéma. Parametrage  Sorel s500 

CASTRIES  - PR RESERVE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028433420 Contrôle fonctionnement poste. 06/02/18 06/02/2018 18:48:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 4 poires 
amorçage de la Pompe 2 contrôle fonctionnement reprise des hauteurs 
marnage 

CASTRIES  - PR RESERVE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028433420 Contrôle fonctionnement poste. 06/02/18 06/02/2018 18:48:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 4 poires 
amorçage de la Pompe 2 contrôle fonctionnement reprise des hauteurs 
marnage 

CASTRIES  - PR RESERVE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028433420 Contrôle fonctionnement poste. 06/02/18 06/02/2018 18:48:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 4 poires 
amorçage de la Pompe 2 contrôle fonctionnement reprise des hauteurs 
marnage 

CASTRIES  - PR RESERVE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028433420 Contrôle fonctionnement poste. 06/02/18 06/02/2018 18:48:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 4 poires 
amorçage de la Pompe 2 contrôle fonctionnement reprise des hauteurs 
marnage 

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 09/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 09/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1026321385 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028503247 Nettoyage 14/02/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1028503247 Nettoyage 14/02/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1026321385 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1027763781 6M- NETTOYAGE PR 14/02/18 10/02/2018 08:48:34-LABEAUME THIERRY-Non fait 14/02/2018 
15:36:45-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste démontage des 2 
pompes vérification sens de rotation identification des 2 pompes création 
support câble et chaîne manque schéma dans l' armoire 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028707772 Défaut communication Ligne RTC avec le poste de 
telegestion Sofrel

13/03/18 13/03/2018 20:15:54-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC valeur 
mesurée 37V prévenu par téléphone Mr NAVONE G de l.incident 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028707772 Défaut communication Ligne RTC avec le poste de 
telegestion Sofrel

13/03/18 13/03/2018 20:15:54-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC valeur 
mesurée 37V prévenu par téléphone Mr NAVONE G de l.incident 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028769667 test ligne tel RTC 21/03/18 22/03/2018 22:27:35-NAVONE GUILHEM-ligne HS appel sfr dépannage 

CASTRIES  - PR RESERVE 1028769667 test ligne tel RTC 21/03/18 22/03/2018 22:27:35-NAVONE GUILHEM-ligne HS appel sfr dépannage 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028776330 dépannage pas de com depuis le 16/03 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-LAYDET KEVIN-Changement de carte com par 
carte gsm 3. 

CASTRIES  - PR RESERVE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028776330 dépannage pas de com depuis le 16/03 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-LAYDET KEVIN-Changement de carte com par 
carte gsm 3. 

CASTRIES  - PR RESERVE 1029543023 Defaut secteur 29/07/18 30/07/2018 13:01:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sous disjoncteur 
manque une phase appel erdf pour reparation ok 

CASTRIES  - PR RESERVE 1029774652 Nettoyage pr 11/09/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1029774652 Nettoyage pr 11/09/18

CASTRIES  - PR RESERVE 1029939527 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET 1028555917 point sur clapets et vannes en place 19/02/18 19/02/2018 20:56:28-DEHOUCH JEROME-prise photos pour point mais 
difficile à voir graisse sur équipements 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 1 Clapet à Boule 1029026979 Remplacement clapet P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:43-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 1 Clapet à Boule 1029026979 Remplacement clapet P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:43-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 2 Clapet à Boule 1029027106 Remplacement clapet P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 2 Clapet à Boule 1029027106 Remplacement clapet P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 1 Vanne manuelle 1029026933 Remplacement vanne refoulement P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:42-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 1 Vanne manuelle 1029026933 Remplacement vanne refoulement P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:42-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 2 Vanne manuelle 1029027035 Remplacement vanne refoulement P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 2 Vanne manuelle 1029027035 Remplacement vanne refoulement P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET 1029034710 Nettoyage pr 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET 1029034710 Nettoyage pr 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 1 Clapet à Boule 1029026979 Remplacement clapet P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:43-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 1 Clapet à Boule 1029026979 Remplacement clapet P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:43-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 2 Clapet à Boule 1029027106 Remplacement clapet P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Clapet 2 Clapet à Boule 1029027106 Remplacement clapet P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 1 Vanne manuelle 1029026933 Remplacement vanne refoulement P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:42-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 1 Vanne manuelle 1029026933 Remplacement vanne refoulement P1 15/05/18 15/05/2018 17:22:42-LAYDET KEVIN-Ok 

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 2 Vanne manuelle 1029027035 Remplacement vanne refoulement P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET Vanne 2 Vanne manuelle 1029027035 Remplacement vanne refoulement P2 15/05/18

CLAPIERS - PR BAILLARGUET 1029939528 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1027899120 A- Nettoyage PR 01/02/18 02/02/2018 11:53:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas fait 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Vanne d'Isolement Cuve Vanne Manuelle 1028713015 Vanne arrivée pr 14/03/18 14/03/2018 23:23:02-LABEAUME THIERRY-Essais manoeuvre 
vanne.impossible 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Vanne d'Isolement Cuve Vanne Manuelle 1028713015 Vanne arrivée pr 14/03/18 14/03/2018 23:23:02-LABEAUME THIERRY-Essais manoeuvre 
vanne.impossible 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Vanne d'Isolement Cuve Vanne Manuelle 1028713015 Vanne arrivée pr 14/03/18 14/03/2018 23:23:02-LABEAUME THIERRY-Essais manoeuvre 
vanne.impossible 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Vanne d'Isolement Cuve Vanne Manuelle 1028713015 Vanne arrivée pr 14/03/18 14/03/2018 23:23:02-LABEAUME THIERRY-Essais manoeuvre 
vanne.impossible 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1028774920 Mesure pour brancher les ipso 23/03/18 25/03/2018 13:59:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Boite plexo a changer 
ralonger le cable entre cuve et armoire 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1028839225 Cablage ipsotherme 03/04/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028857751 finir cablage ipsotherme 11/04/18 13/04/2018 19:06:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028857751 finir cablage ipsotherme 13/04/18 13/04/2018 19:06:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1028910485 Insertion defaut ipso dans chaine défaut pompes 13/04/18 13/04/2018 19:18:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablage ok 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Pompe 2 Motopompe Submersible 1029031546 Defaut pompe2 14/05/18 15/05/2018 14:59:02-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 2. (A 
suivre) 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Pompe 2 Motopompe Submersible 1029031546 Defaut pompe2 14/05/18 15/05/2018 14:59:02-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 2. (A 
suivre) 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029034655 Reenclenchement p2 14/05/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029034655 Reenclenchement p2 14/05/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029052238 Reenclenchement  p2 16/05/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029052238 Reenclenchement  p2 16/05/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028697857 A- NETTOYAGE PR. 03/07/18 03/07/2018 18:38:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029387911 Nettoyage pr 03/07/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029387911 Nettoyage pr 03/07/18

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029929209  Démontage Remontage p1 01/10/18 02/10/2018 11:41:53-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029929209  Démontage Remontage p1 01/10/18 02/10/2018 11:41:53-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029929209  Démontage Remontage p1 01/10/18 02/10/2018 11:41:53-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029929209  Démontage Remontage p1 01/10/18 02/10/2018 11:41:53-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

CLAPIERS - PR CAP ALPHA 1029939530 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028123087 dépannage défaut batterie sofrel 03/01/18 03/01/2018 12:41:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1028675016 Nettoyage 08/03/18

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1028675016 Nettoyage 08/03/18

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029530308 Paramétrage 26/07/18 26/07/2018 18:55:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip paramétrage SOFREL et fr1000 et Lerne 

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029530308 Paramétrage 26/07/18 26/07/2018 18:55:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip paramétrage SOFREL et fr1000 et Lerne 

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029530308 Paramétrage 26/07/18 26/07/2018 18:55:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip paramétrage SOFREL et fr1000 et Lerne 



CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029530308 Paramétrage 26/07/18 26/07/2018 18:55:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip paramétrage SOFREL et fr1000 et Lerne 

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029821640 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029821640 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR CLOS DU FESQUET 1029939532 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1028199607 Poire niveau bas hs 11/01/18 12/01/2018 08:26:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
pompage et niveau d appel. Poire niveau bas hs a remplacer et prevoir de 
récupérer un contact sur le relais niveau  bas et le cabler sur le sofrel( DI 
dispo) pour avoir l info niveau bas en consultation sur le sofrel et le 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1028199607 Poire niveau bas hs 11/01/18 12/01/2018 08:26:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
pompage et niveau d appel. Poire niveau bas hs a remplacer et prevoir de 
récupérer un contact sur le relais niveau  bas et le cabler sur le sofrel( DI 
dispo) pour avoir l info niveau bas en consultation sur le sofrel et le 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL regulateur Poires de niveaux 1028199678 Remplacement niv bas hs pendant astreinte Eddy 12/01/18 12/01/2018 13:32:09-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe and Suites 
défaut thermique ras à suivre 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL regulateur Poires de niveaux 1028199678 Remplacement niv bas hs pendant astreinte Eddy 12/01/18 12/01/2018 13:32:09-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe and Suites 
défaut thermique ras à suivre 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL regulateur Poires de niveaux 1028199678 Remplacement niv bas hs pendant astreinte Eddy 12/01/18 12/01/2018 13:32:09-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe and Suites 
défaut thermique ras à suivre 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL regulateur Poires de niveaux 1028199678 Remplacement niv bas hs pendant astreinte Eddy 12/01/18 12/01/2018 13:32:09-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe and Suites 
défaut thermique ras à suivre 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1028675025 Nettoyage 08/03/18

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1028675025 Nettoyage 08/03/18

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1029820809 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1029820809 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1029939534 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1030697722 Paramétrage 28/12/18 28/12/2018 16:16:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
paramétrage Sofrel paramétrage fr 1000 et Lerne test communication IP 
ok. Remise en service pompon suite disjonction 

CLAPIERS - PR COTEAUX DE LAURIOL 1030697722 Paramétrage 28/12/18 28/12/2018 16:16:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
paramétrage Sofrel paramétrage fr 1000 et Lerne test communication IP 
ok. Remise en service pompon suite disjonction 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028242713 dépannage marche imporatnte des pompes 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste contrôle 
des pompes pompes à surveiller nettoyage du dessableur 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028242713 dépannage marche imporatnte des pompes 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste contrôle 
des pompes pompes à surveiller nettoyage du dessableur 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028253696 Nettoyage 18/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028253696 Nettoyage 18/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302452 Niveau appel 24/01/18 24/01/2018 21:01:58-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 
=ras.contrôle vannes et clapets (peut être air ) 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302452 Niveau appel 24/01/18 24/01/2018 21:01:58-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 
=ras.contrôle vannes et clapets (peut être air ) 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302452 Niveau appel 24/01/18 24/01/2018 21:01:58-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 
=ras.contrôle vannes et clapets (peut être air ) 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028302452 Niveau appel 24/01/18 24/01/2018 21:01:58-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 
=ras.contrôle vannes et clapets (peut être air ) 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302513 analyse pb de fonctionnement 25/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302513 analyse pb de fonctionnement 25/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302513 analyse pb de fonctionnement 25/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302513 analyse pb de fonctionnement 25/01/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028896152 Preparation au remplacement pompes 11/04/18 11/04/2018 18:44:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Preparation pour la mise 
en place des pompes 1 et 2 joint et cablage en atelier 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028956502 remplacement P1 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place ok photo 
test ok 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956581 remplacement P2 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-P2 arrêter problème thermique 
porte du cabanon dessouder 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956581 remplacement P2 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-P2 arrêter problème thermique 
porte du cabanon dessouder 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1027949875 A- Nettoyage PR 24/04/18 13/04/2018 19:06:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait pluie 
24/04/2018 16:37:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028956502 remplacement P1 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place ok photo 
test ok 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956581 remplacement P2 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-P2 arrêter problème thermique 
porte du cabanon dessouder 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956581 remplacement P2 et GV2 24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-P2 arrêter problème thermique 
porte du cabanon dessouder 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1027949875 A- Nettoyage PR 24/04/18 13/04/2018 19:06:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait pluie 
24/04/2018 16:37:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028965279 Nettoyage pr 24/04/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028965279 Nettoyage pr 24/04/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028980543 point après travaux rvlt P1 et P2 d'hier 25/04/18 25/04/2018 21:01:57-DEHOUCH JEROME-nettoyage espaces verts à 
prévoir, remplacer porte par de alu, nettoyer boue eaux usées sur 
chemin, graisser chaque cadenas, remplacer GV2 comme prévu 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981185 remplacement GV2 P1 26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablage ok 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Pompe 2 Motopompe Submersible 1028981186 remplacement GV2 P2 26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablage ok 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028981367 Nettoyage espaces verts, dessus armoire élec,nettoyer 
la boue eaux usées laissée

26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement de la porte 
pour atelier.  Nettoyage abord. Nettoyage interieur armoire. Sur le sol 
couche de feuilles enlevées a terminer . Remplissage oi voiture déchargé. 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028981367 Nettoyage espaces verts, dessus armoire élec,nettoyer 
la boue eaux usées laissée

26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement de la porte 
pour atelier.  Nettoyage abord. Nettoyage interieur armoire. Sur le sol 
couche de feuilles enlevées a terminer . Remplissage oi voiture déchargé. 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1028988765 Nettoyage poste et porte 27/04/18 30/04/2018 12:13:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Porte en place casse 
nettoyage du tour de cuve feuille terre. 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029761033 Arrêt du poste suite chantier 07/09/18 08/09/2018 08:31:19-LABEAUME THIERRY-Arrêt du poste suite chantier 
sur tuyau refoulement par entreprise Malet 

CLAPIERS - PR DU FESQUET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029761033 Arrêt du poste suite chantier 07/09/18 08/09/2018 08:31:19-LABEAUME THIERRY-Arrêt du poste suite chantier 
sur tuyau refoulement par entreprise Malet 

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1029821650 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1029821650 Nettoyage pr 19/09/18

CLAPIERS - PR DU FESQUET 1029939535 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028358105 câbler EN P2 la P1 rvlt 2017 et mettre conforme les 
repères au sol ou dans la cu

29/01/18 29/01/2018 15:03:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1028413521 Pompe 2 01/02/18 02/02/2018 14:13:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Contrôle débit dem rem 
pompe ras. Contrôle des clapet ok 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028413035 Pompe p2 marche trop longue 01/02/18 02/02/2018 14:07:10-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p2.ras.contrôle sens de rotation et es 2 clapets . 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028413035 Pompe p2 marche trop longue 01/02/18 02/02/2018 14:07:10-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 
p2.ras.contrôle sens de rotation et es 2 clapets . 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1028474393 Nettoyage 08/02/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1028474393 Nettoyage 08/02/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029281815 Dépannage P1 en défaut 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontange enlevement 
pompe 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029281815 Dépannage P1 en défaut 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontange enlevement 
pompe 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029343205 Nettoyage pr 26/06/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029343205 Nettoyage pr 26/06/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029442207 dépannage niv d'appel sonde ( la P2 qui reste ne vide 
pas)

11/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029442207 dépannage niv d'appel sonde ( la P2 qui reste ne vide 
pas)

11/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029442207 dépannage niv d'appel sonde ( la P2 qui reste ne vide 
pas)

11/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029442207 dépannage niv d'appel sonde ( la P2 qui reste ne vide 
pas)

11/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029456469  Réenclenchement 12/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029456469  Réenclenchement 12/07/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029486520 Niveau appel 17/07/18 18/07/2018 16:48:31-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée. 
Déboucher en inversant les phases. 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029486520 Niveau appel 17/07/18 18/07/2018 16:48:31-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée. 
Déboucher en inversant les phases. 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535548 P2 à déboucher 30/07/18 30/07/2018 18:41:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non bouchee 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535549 P2 à déboucher 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe ras. Panier a nettoyer 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535549 P2 à déboucher 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe ras. Panier a nettoyer 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1030034424 alarme défaut secteur arrivée dans la nuit 15/08/18 18/10/2018 12:46:59-DEHOUCH JEROME-relais de phases hs , contact 
shunté 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029637441 remplacement relais de phase hs pendant astreinte 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Matériel commandé chez rexel 
disponible mardi 21 après-midi prévoir intervention pour mise en place 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029637441 remplacement relais de phase hs pendant astreinte 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Matériel commandé chez rexel 
disponible mardi 21 après-midi prévoir intervention pour mise en place 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029637442 préparer châssis future P1 17/08/18 17/08/2018 20:47:20-LAYDET KEVIN-Préparé 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029643257 Remplacer relais de phase 22/08/18 23/08/2018 11:04:18-GATTOUSSI EDDY-Mise en place relais de phase 
démontage pompe 2 bouchée, mise en service OK Attention panier plein 
et tuyauterie PVC pompe 1 complètement tordu 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029643257 Remplacer relais de phase 22/08/18 23/08/2018 11:04:18-GATTOUSSI EDDY-Mise en place relais de phase 
démontage pompe 2 bouchée, mise en service OK Attention panier plein 
et tuyauterie PVC pompe 1 complètement tordu 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029656114 nettoyage panier 22/08/18 23/08/2018 11:04:21-GEOFFROY Florent-Panier nettoyer au revoir 
fixation et support de poires à renforcer 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029656114 nettoyage panier 22/08/18 23/08/2018 11:04:21-GEOFFROY Florent-Panier nettoyer au revoir 
fixation et support de poires à renforcer 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029643257 Remplacer relais de phase 22/08/18 23/08/2018 11:04:18-GATTOUSSI EDDY-Mise en place relais de phase 
démontage pompe 2 bouchée, mise en service OK Attention panier plein 
et tuyauterie PVC pompe 1 complètement tordu 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029643257 Remplacer relais de phase 22/08/18 23/08/2018 11:04:18-GATTOUSSI EDDY-Mise en place relais de phase 
démontage pompe 2 bouchée, mise en service OK Attention panier plein 
et tuyauterie PVC pompe 1 complètement tordu 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029736992 Préparation et chargement camion 03/09/18 03/09/2018 18:42:52-LAYDET KEVIN-Préparation chantier p1 et 
chargement camion 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029345782 A- Nettoyage PR 04/09/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029345782 A- Nettoyage PR 04/09/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1029939537 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1030066492 Démontage et remontage P1 plus nettoyage du clapet 
bouchée par filasse

17/10/18



CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1030066492 Démontage et remontage P1 plus nettoyage du clapet 
bouchée par filasse

17/10/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1030037088 Nettoyage pr 18/10/18

CLAPIERS - PR GENDARMERIE 1030037088 Nettoyage pr 18/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028131207  Réenclenchement 03/01/18 03/01/2018 18:44:50-GATTOUSSI EDDY-Mise en place groupe 
électrogène suite coupure EDF 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028131207  Réenclenchement 03/01/18 03/01/2018 18:44:50-GATTOUSSI EDDY-Mise en place groupe 
électrogène suite coupure EDF 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028135229 Défaut secteur enedis 04/01/18 04/01/2018 10:32:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Retour du courant ok 
 décablage du ge en place remise sur secteur pr enlèvement du groupe 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028135229 Défaut secteur enedis 04/01/18 04/01/2018 10:32:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Retour du courant ok 
 décablage du ge en place remise sur secteur pr enlèvement du groupe 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Sonde Sonde Ultrason 1028189630 Nettoyage de la sonde. 10/01/18 10/01/2018 14:37:39-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Sonde Sonde Ultrason 1028189630 Nettoyage de la sonde. 10/01/18 10/01/2018 14:37:39-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028293342 Test 23/01/18 23/01/2018 18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Test paramétrage débitmètre 
non concluant à renouveler 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028293342 Test 23/01/18 23/01/2018 18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Test paramétrage débitmètre 
non concluant à renouveler 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028293342 Test 23/01/18 23/01/2018 18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Test paramétrage débitmètre 
non concluant à renouveler 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028293342 Test 23/01/18 23/01/2018 18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Test paramétrage débitmètre 
non concluant à renouveler 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302449 Defaut debimetre 24/01/18 24/01/2018 21:01:57-LABEAUME THIERRY-Recherhe panne sur 
debitmetre. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302449 Defaut debimetre 24/01/18 24/01/2018 21:01:57-LABEAUME THIERRY-Recherhe panne sur 
debitmetre. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302449 Defaut debimetre 24/01/18 24/01/2018 21:01:57-LABEAUME THIERRY-Recherhe panne sur 
debitmetre. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028302449 Defaut debimetre 24/01/18 24/01/2018 21:01:57-LABEAUME THIERRY-Recherhe panne sur 
debitmetre. 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Cuve Cuve 1028403428 Livraison 3T de nutriox avec yara 02/02/18 02/02/2018 19:45:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dosage en panne. 
Livraison un demi cube 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1028416199 Dépanner l'injection nutriox 05/02/18 05/02/2018 19:07:03-GATTOUSSI EDDY-Prévoir remplacement des 
clapet 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1028416199 Dépanner l'injection nutriox 05/02/18 05/02/2018 19:07:03-GATTOUSSI EDDY-Prévoir remplacement des 
clapet 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1028416199 Dépanner l'injection nutriox 05/02/18 05/02/2018 19:07:03-GATTOUSSI EDDY-Prévoir remplacement des 
clapet 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1028416199 Dépanner l'injection nutriox 05/02/18 05/02/2018 19:07:03-GATTOUSSI EDDY-Prévoir remplacement des 
clapet 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028692701 Niveau haut poste  Démontage Remontage 11/03/18 12/03/2018 10:31:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe. Pompe 
2 bouchee p1 ras 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028736868 GE 16/03/18 17/03/2018 01:12:38-GATTOUSSI EDDY-Installation et raccordement du 
GIE puis désinstallation ge 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028924164 Demontage p1 p2 17/04/18 17/04/2018 20:56:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas bouchee . Plus 
preparation chantier maera 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028924164 Demontage p1 p2 17/04/18 17/04/2018 20:56:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas bouchee . Plus 
preparation chantier maera 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1028956731 expertise de P1 ( état des roues,volutes et voir si 
filasses derrière roues)

24/04/18 24/04/2018 16:37:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Volute troué roue ras. 
Prise de photo 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956733 expertise de P2 ( état des roues,volutes et voir si 
filasses derrière roues)

24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-Pompe nettoyer volute Persée 
et fissuré garniture défectueuse joint mécanique fuyard clapet en bon état 
pas de retour beaucoup d'arriver d'eau usée 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1027899119 A- Nettoyage PR 24/04/18 24/04/2018 16:37:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ras porte du 
cabanon dé soudé 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1028956731 expertise de P1 ( état des roues,volutes et voir si 
filasses derrière roues)

24/04/18 24/04/2018 16:37:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Volute troué roue ras. 
Prise de photo 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028956733 expertise de P2 ( état des roues,volutes et voir si 
filasses derrière roues)

24/04/18 24/04/2018 16:37:40-GEOFFROY Florent-Pompe nettoyer volute Persée 
et fissuré garniture défectueuse joint mécanique fuyard clapet en bon état 
pas de retour beaucoup d'arriver d'eau usée 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1027899119 A- Nettoyage PR 24/04/18 24/04/2018 16:37:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ras porte du 
cabanon dé soudé 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028965280 Nettoyage pr 24/04/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1028965280 Nettoyage pr 24/04/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Mesure trop plein sur lame mince Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029006457 Contrôle réglementaire de la sonde hauteur ultrasons 02/05/18 06/05/2018 13:57:25-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire H zéro 1250mm H contrôle 1100mm soit 150mm de 
débordement. Calcul Q:72,64m3/h Volbypass:6,07m3 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Mesure trop plein sur lame mince Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029006457 Contrôle réglementaire de la sonde hauteur ultrasons 02/05/18 06/05/2018 13:57:25-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire H zéro 1250mm H contrôle 1100mm soit 150mm de 
débordement. Calcul Q:72,64m3/h Volbypass:6,07m3 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Mesure trop plein sur lame mince Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029006457 Contrôle réglementaire de la sonde hauteur ultrasons 02/05/18 06/05/2018 13:57:25-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire H zéro 1250mm H contrôle 1100mm soit 150mm de 
débordement. Calcul Q:72,64m3/h Volbypass:6,07m3 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Mesure trop plein sur lame mince Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029006457 Contrôle réglementaire de la sonde hauteur ultrasons 02/05/18 06/05/2018 13:57:25-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire H zéro 1250mm H contrôle 1100mm soit 150mm de 
débordement. Calcul Q:72,64m3/h Volbypass:6,07m3 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1029074924  relance injection nutriox 18/05/18 18/05/2018 20:51:06-LAYDET KEVIN-Démontage remontage limiteur de 
pression 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe Doseuse Electropompe à Membranes 1029074924  relance injection nutriox 18/05/18 18/05/2018 20:51:06-LAYDET KEVIN-Démontage remontage limiteur de 
pression 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029188214 dépannage P2 qui ne fonctionne pas depuis cette nuit 08/06/18 08/06/2018 19:03:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Defaut logique vu Eddy 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Cuve Cuve 1029370274 livraison 3T de nutriox avec yara 02/07/18 02/07/2018 14:35:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-2 cubes 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549628 test remplacement P1 par ancienne P1 de la Lauze 
avec pied DN100/100

01/08/18 01/08/2018 14:40:28-GATTOUSSI EDDY-Impossible de mettre en place 
la pompe car la section des câbles puissance est trop faible le démarreur 
et également trop faible ainsi que les disjoncteur général 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549628 test remplacement P1 par ancienne P1 de la Lauze 
avec pied DN100/100

01/08/18 01/08/2018 14:40:28-GATTOUSSI EDDY-Impossible de mettre en place 
la pompe car la section des câbles puissance est trop faible le démarreur 
et également trop faible ainsi que les disjoncteur général 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029267325 A- Nettoyage PR 01/08/18 01/08/2018 14:41:08-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la surface du 
poste 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029267325 A- Nettoyage PR 01/08/18 01/08/2018 14:41:08-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la surface du 
poste 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029559100 Pomper surface 01/08/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029559100 Pomper surface 01/08/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549630 test remplacement P1 par ancienne P1 de la Lauze 
avec pied DN100/100

01/08/18 01/08/2018 14:40:28-LAYDET KEVIN-Problème de puissance de 
pompe.demareur max 15 kw et pompe 16kw.demande à ksb pour type 
de volute adaptatrive.et demande courbe chez flyer pompe station 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549630 test remplacement P1 par ancienne P1 de la Lauze 
avec pied DN100/100

01/08/18 01/08/2018 14:40:28-LAYDET KEVIN-Problème de puissance de 
pompe.demareur max 15 kw et pompe 16kw.demande à ksb pour type 
de volute adaptatrive.et demande courbe chez flyer pompe station 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029586932 Recherche pompe de remplacement 03/08/18 03/08/2018 18:58:00-LAYDET KEVIN-Pas trouvé 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120542 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr démontage  P1 P2 
pour soudure sur volutes  percées remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120542 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr démontage  P1 P2 
pour soudure sur volutes  percées remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029606721 Nettoyage pr 09/08/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029606721 Nettoyage pr 09/08/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029605614  démontage P2 pour test résiner la volute percée 09/08/18 09/08/2018 20:43:26-LAYDET KEVIN-Soudure effectuée 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120542 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr démontage  P1 P2 
pour soudure sur volutes  percées remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120542 A- NETTOYAGE PR 09/08/18 09/08/2018 14:33:29-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr démontage  P1 P2 
pour soudure sur volutes  percées remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029648111  Réenclenchement 19/08/18 20/08/2018 16:54:15-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite disjonction 
disjoncteur général remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029648111  Réenclenchement 19/08/18 20/08/2018 16:54:15-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite disjonction 
disjoncteur général remise en service OK 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Cuve Cuve 1029656094 livraison 3T (le plein) de nutriox avec yara 22/08/18 22/08/2018 19:58:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livré 3t 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029656687 Cuve nutriox 22/08/18 22/08/2018 17:31:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage cuve 3 t 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029737136 Defaut sofrel 03/09/18 03/09/2018 18:43:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Carte do relais p2 hs 
remplacé 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029737018 Vérification électrique pour changement pompe 03/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029737018 Vérification électrique pour changement pompe 03/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 04/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 04/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 04/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029861962 prise débits nouvelles P1 et P2 suite avec refoulement 
raccourci

25/09/18 25/09/2018 18:43:54-GATTOUSSI EDDY- P1 75 m3/h. P2 75m3/h 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843055 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 20:47:05-LABEAUME THIERRY-Reprise soudure sous Vanne 
clapuse mise en place renforts 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843055 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 20:47:05-LABEAUME THIERRY-Reprise soudure sous Vanne 
clapuse mise en place renforts 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029843076 4H30 reprise soudure bride clapuse refoulement 25/09/18 25/09/2018 18:43:46-LAYDET KEVIN-Reparation fuite sur refoulement 
pose de gousset et renfort sur conduite lyre 



CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029843434 8h ouvrir portail et trappe pont roulant et refermer 26/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029843434 8h ouvrir portail et trappe pont roulant et refermer 26/09/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029893268 Contrôle fuite dans la chambre de Vannes 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle chambre de Vannes 
suite reprise soudure contrôle nouveau poste clapiers avec un essai 
alarme poire niveau appel 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029893268 Contrôle fuite dans la chambre de Vannes 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle chambre de Vannes 
suite reprise soudure contrôle nouveau poste clapiers avec un essai 
alarme poire niveau appel 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029893268 Contrôle fuite dans la chambre de Vannes 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle chambre de Vannes 
suite reprise soudure contrôle nouveau poste clapiers avec un essai 
alarme poire niveau appel 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029893268 Contrôle fuite dans la chambre de Vannes 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle chambre de Vannes 
suite reprise soudure contrôle nouveau poste clapiers avec un essai 
alarme poire niveau appel 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029939533 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029993251 Remise   en service p3 10/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029993251 Remise   en service p3 10/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030066486  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Problème sur pompe numéro 3 
morceau de Chevron dans la volute nous avons remarqué problème de 
fixation des pompes voir avec Thierry Labeaume 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030066486  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Problème sur pompe numéro 3 
morceau de Chevron dans la volute nous avons remarqué problème de 
fixation des pompes voir avec Thierry Labeaume 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029996682 Défaut pompe 3 12/10/18 13/10/2018 08:36:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P3 bouchée par un morceau de bois 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1029996682 Défaut pompe 3 12/10/18 13/10/2018 08:36:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P3 bouchée par un morceau de bois 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030008511 Depannage p3 15/10/18 15/10/2018 18:48:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fonctionnement 
uniquement p3 voir automatisme fonctionnement p3 sur heures 
basculement p1 ok quand defaut 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030037231 Vérification du bon fonctionnement poste 15/10/18 18/10/2018 16:51:39-LAYDET KEVIN-Petit problème dans la 
configuration qui équilibré le fonctionnement 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030037231 Vérification du bon fonctionnement poste 15/10/18 18/10/2018 16:51:39-LAYDET KEVIN-Petit problème dans la 
configuration qui équilibré le fonctionnement 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030037737 point complet nouveau PR Closades 18/10/18 18/10/2018 20:56:33-DEHOUCH JEROME-point photos avec pas mal de 
remarque voir mail Métropole 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030037737 point complet nouveau PR Closades 18/10/18 18/10/2018 20:56:33-DEHOUCH JEROME-point photos avec pas mal de 
remarque voir mail Métropole 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030042519 NOUVEAU PR CLAPIERS 2ème point 19/10/18 19/10/2018 20:56:45-DEHOUCH JEROME-point chevilles P4 foirées, capot 
désodo indémontable... 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105577 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage chambre d'arrivée + 
cuve 1et 2 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105577 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage chambre d'arrivée + 
cuve 1et 2 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105577 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage chambre d'arrivée + 
cuve 1et 2 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105578 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 09:29:57-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec 
entreprise somes 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105578 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 09:29:57-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec 
entreprise somes 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105578 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 09:29:57-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec 
entreprise somes 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105579 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-LAYDET KEVIN-Fait 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105579 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-LAYDET KEVIN-Fait 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105579 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18 30/10/2018 13:31:23-LAYDET KEVIN-Fait 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105580 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 29/10/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105577 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 30/10/18 30/10/2018 13:31:23-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage chambre d'arrivée + 
cuve 1et 2 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030105577 NOUVEAU PR CLAPIERS TEST NETTOYAGE CUVES 30/10/18 30/10/2018 13:31:23-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage chambre d'arrivée + 
cuve 1et 2 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030236711 point suite orage violent 09/11/18 12/11/2018 19:36:35-DEHOUCH JEROME-point complet des 
équipements, présence eau dans local pompes, flaques d'eau sur le toit 
de goudron 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030367606 Nettoyage pr 22/11/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES 1030367606 Nettoyage pr 22/11/18

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1030370292 Nettoyage de cuve 22/11/18 22/11/2018 20:41:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
sable et gravier 

CLAPIERS - PR LES CLOSADES Ouvrage de Stockage Cuve béton 1030370292 Nettoyage de cuve 22/11/18 22/11/2018 20:41:09-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
sable et gravier 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR 1028474387 Nettoyage 06/02/18

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR 1028474387 Nettoyage 06/02/18

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR 04/09/18

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR 04/09/18

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029844069 Défaut pompage disjonction 23/09/18 24/09/2018 12:47:07-LABEAUME THIERRY-Disjonction Générale pompe 
P2 mise sur arrêt 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029844069 Défaut pompage disjonction 23/09/18 24/09/2018 12:47:07-LABEAUME THIERRY-Disjonction Générale pompe 
P2 mise sur arrêt 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029842653 dépannage P1 qui fait disjoncter 24/09/18 24/09/2018 14:34:20-GEOFFROY Florent-I pompe rapatrier à l'atelier 
pour contrôler enroulement armoire consignée par Monsieur Labeaume 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029842653 dépannage P1 qui fait disjoncter 24/09/18 24/09/2018 14:34:20-GEOFFROY Florent-I pompe rapatrier à l'atelier 
pour contrôler enroulement armoire consignée par Monsieur Labeaume 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029842652 dépannage P1 qui fait disjoncter 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-Pompe P2 fait disjoncter le 
général 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029842652 dépannage P1 qui fait disjoncter 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-Pompe P2 fait disjoncter le 
général 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029861788 contrôle P2 qui fait disjoncter 26/09/18 26/09/2018 17:08:31-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe de suite 
Dijonctions pompe HS 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029861788 contrôle P2 qui fait disjoncter 26/09/18 26/09/2018 17:08:31-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe de suite 
Dijonctions pompe HS 

CLAPIERS - PR MAIL DU PRIEUR 1029939531 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1028335843 Nettoyage 25/01/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1028335843 Nettoyage 25/01/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029175274 Nettoyage pr 05/06/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029175274 Nettoyage pr 05/06/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029179520  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:34-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029179520  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:34-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029179520  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:34-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029179520  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:34-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029592636 remplacement par roue 255 suite P1 rvlt 2018 reçue 
avec roue 256

06/08/18 06/08/2018 18:43:09-GATTOUSSI EDDY-Roue fournit pas adaptable 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029592636 remplacement par roue 255 suite P1 rvlt 2018 reçue 
avec roue 256

06/08/18 06/08/2018 18:43:09-GATTOUSSI EDDY-Roue fournit pas adaptable 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029592637 remplacement par roue 255 suite P1 rvlt 2018 reçue 
avec roue 256

06/08/18 06/08/2018 18:43:09-LAYDET KEVIN-Roue pas adaptable 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029592637 remplacement par roue 255 suite P1 rvlt 2018 reçue 
avec roue 256

06/08/18 06/08/2018 18:43:09-LAYDET KEVIN-Roue pas adaptable 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838606 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY- mise en place roue neuve 
types 255 sur pompe P1. 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838606 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY- mise en place roue neuve 
types 255 sur pompe P1. 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838606 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY- mise en place roue neuve 
types 255 sur pompe P1. 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838606 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY- mise en place roue neuve 
types 255 sur pompe P1. 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838611 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029838611 remplacement roue 266 par 255+ pièces sur P1 21/09/18

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1029939538 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1030582974 P2 en défaut thermique 19/12/18 19/12/2018 11:16:13-MALNIS Médéric-RAS la pompe retourne 
normalement 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1030582974 P2 en défaut thermique 19/12/18 19/12/2018 11:16:13-MALNIS Médéric-RAS la pompe retourne 
normalement 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1030582974 P2 en défaut thermique 19/12/18 19/12/2018 11:16:13-MALNIS Médéric-RAS la pompe retourne 
normalement 

CLAPIERS - PR VAL AUX VIGNES 1030582974 P2 en défaut thermique 19/12/18 19/12/2018 11:16:13-MALNIS Médéric-RAS la pompe retourne 
normalement 

CLAPIERS - PR VALLON 1028474388 Nettoyage 06/02/18

CLAPIERS - PR VALLON 1028474388 Nettoyage 06/02/18

CLAPIERS - PR VALLON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029116374 dépannage pas de com 29/05/18 29/05/2018 18:37:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

CLAPIERS - PR VALLON 1029126678 Controle poste 29/05/18 29/05/2018 14:43:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle bon 
fonctionnement sofrel test ok ras reinit sofrel 

CLAPIERS - PR VALLON Pompe 1 Motopompe Submersible 1029116375 voir pourquoi P1 temps de marche important 31/05/18

CLAPIERS - PR VALLON Pompe 1 Motopompe Submersible 1029116375 voir pourquoi P1 temps de marche important 31/05/18

CLAPIERS - PR VALLON 1029342388 Demontage p1 25/06/18 27/06/2018 20:38:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enmevement pompe car 
joint meca abime fuite huile a suivre a l atelier 

CLAPIERS - PR VALLON 1029342388 Demontage p1 25/06/18 27/06/2018 20:38:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enmevement pompe car 
joint meca abime fuite huile a suivre a l atelier 

CLAPIERS - PR VALLON 04/09/18

CLAPIERS - PR VALLON 04/09/18

CLAPIERS - PR VALLON 1029939529 Controle apave 02/10/18 03/10/2018 20:51:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 2 Motopompe Submersible 1028115815 dépannage P2 en défaut 03/01/18 03/01/2018 12:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 2 Motopompe Submersible 1028115815 dépannage P2 en défaut 03/01/18 03/01/2018 12:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 1 Motopompe Submersible 1028520215 dépannage défaut thermique P1 16/02/18 16/02/2018 16:41:20-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe 1 
bouchée mise en place communication IP sur s550 

GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 1 Motopompe Submersible 1028520215 dépannage défaut thermique P1 16/02/18 16/02/2018 16:41:20-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe 1 
bouchée mise en place communication IP sur s550 



GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 1 Motopompe Submersible 1028520215 dépannage défaut thermique P1 16/02/18 16/02/2018 16:41:20-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe 1 
bouchée mise en place communication IP sur s550 

GRABELS - PR LE CHATEAU Pompe 1 Motopompe Submersible 1028520215 dépannage défaut thermique P1 16/02/18 16/02/2018 16:41:20-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe 1 
bouchée mise en place communication IP sur s550 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1028922021 Nettoyage pr 17/04/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1028922021 Nettoyage pr 17/04/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029628681 Dépannage 14/08/18 14/08/2018 18:58:15-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 ras verif clapet 
nettoyage sonde et modification marnage 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029628681 Dépannage 14/08/18 14/08/2018 18:58:15-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 ras verif clapet 
nettoyage sonde et modification marnage 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029628681 Dépannage 14/08/18 14/08/2018 18:58:15-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 ras verif clapet 
nettoyage sonde et modification marnage 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029628681 Dépannage 14/08/18 14/08/2018 18:58:15-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 ras verif clapet 
nettoyage sonde et modification marnage 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1028804158 A- Nettoyage PR 25/09/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1028804158 A- Nettoyage PR 25/09/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029872134 Nettoyage pr 25/09/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029872134 Nettoyage pr 25/09/18

GRABELS - PR LE CHATEAU 1029949764 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 14:41:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1030479757 Defaut p1 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchée 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1030479781 Débouchage pompe p1 filasse coincé dans la V 05/12/18 05/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe p1 filasse 
coincée dans la volute 

GRABELS - PR LE CHATEAU 1030479781 Débouchage pompe p1 filasse coincé dans la V 05/12/18 05/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe p1 filasse 
coincée dans la volute 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028228695 défaut pompage pendant orage 14/01/18 17/01/2018 09:09:03-DEHOUCH JEROME-la pompe 2 fonctionne sur 
fotteur, réinitialisation simple du Sofrel ,relance , pattes verrouillage à 
revoir 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028427976 Défaut  pompage 05/02/18 05/02/2018 20:56:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Réunit du sofrel controle 
retour bon fonctionnement 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028428085 Défaut pompage regulier 05/02/18 06/02/2018 08:36:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Apres plusieur reinit 
rectification à distance de la config. Mise en place tc chien de garde. 
Retour normal ok . A surveiller au moment du démarrage et arrêt au 
niveau bas sonde 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028428085 Défaut pompage regulier 05/02/18 06/02/2018 08:36:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Apres plusieur reinit 
rectification à distance de la config. Mise en place tc chien de garde. 
Retour normal ok . A surveiller au moment du démarrage et arrêt au 
niveau bas sonde 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028440538 Défaut sofrel 07/02/18 07/02/2018 11:35:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Automatisme sofrel à 
reprendre mise en mode poire poste. Intervention le 6 février 2018 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Barreaudage Barreaudage 1028416197 Reprise patte capots 09/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise des 2 fixations capot. 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Barreaudage Barreaudage 1028416197 Reprise patte capots 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise des 2 fixations capot. 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Barreaudage Barreaudage 1028416197 Reprise patte capots 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise des 2 fixations capot. 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028560878 Dépannage défauts pompage survenus 17/19/20 
février

20/02/18 20/02/2018 18:42:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voir poire niveau bas 
controle par sofrel 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028586639 Dépannage défauts pompage survenus 17/19/20/22 
février

26/02/18 26/02/2018 18:44:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depanage cablage chien 
de garde et controle bon fonctionnement 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Ouvrage de Stockage Cuve résine 1026471252 A- NETTOYAGE PR 24/05/18 05/12/2017 18:17:32-GEOFFROY Florent-Camion de curage plein 
24/05/2018 22:14:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas fait 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1028804154 A- Nettoyage PR 24/05/18 24/05/2018 22:20:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas fait 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029205153 Nettoyage pr 12/06/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029205153 Nettoyage pr 12/06/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 06/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 06/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Pompe 1 Motopompe Submersible 06/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029775639 Dépannage pb acquit défaut thermique P2 11/09/18 11/09/2018 20:51:32-DEHOUCH JEROME-Analyse, relais défaut RDF2 hs, 
forcé en attendant en mettant celui de RDF1 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029787346 Défaut secteur 13/09/18 13/09/2018 20:46:32-NAVONE GUILHEM-Bouton arrêt urgence 
enclenché... Sans commentaire... 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029787346 Défaut secteur 13/09/18 13/09/2018 20:46:32-NAVONE GUILHEM-Bouton arrêt urgence 
enclenché... Sans commentaire... 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029806553 recherche bout du refoulement 17/09/18 17/09/2018 18:48:34-DEHOUCH JEROME-regard trouvé mais légèrement 
ouvert, sanglier qui déboule et qui qui se fait un longueur dans la Mosson, 
2ème regard aussi légèrement ouvert!, tuyau refoulement DN 110 
extérieur 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR Ouvrage de Stockage Cuve résine 1029265375 A- NETTOYAGE PR 25/09/18 25/09/2018 20:46:48-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste à 
programmer sur le planning 

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029891486 Nettoyage pr 27/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029891486 Nettoyage pr 27/09/18

GRABELS - PR MAS DE MATOUR 1029949829 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 14:42:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343564 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-GATTOUSSI EDDY-Demotage p2 bouchée remise 
en service ok 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028381263 Défaut communication Lerne plus de données 30/01/18 30/01/2018 12:47:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 du TP Pr avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +351927107317 GSM RSSI -79dBm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028381263 Défaut communication Lerne plus de données 30/01/18 30/01/2018 12:47:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 du TP Pr avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +351927107317 GSM RSSI -79dBm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028381263 Défaut communication Lerne plus de données 30/01/18 30/01/2018 12:47:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 du TP Pr avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +351927107317 GSM RSSI -79dBm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028381263 Défaut communication Lerne plus de données 30/01/18 30/01/2018 12:47:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 du TP Pr avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +351927107317 GSM RSSI -79dBm 

GRABELS - PR MOSSON Armoire de Commande GE Armoire de Commande 1028769922 Defaut contrôleur de phase. 21/03/18 22/03/2018 22:28:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle contrôleur de phase 
.probleme serrure sur portail ainsi que local disjoncteur. 

GRABELS - PR MOSSON Armoire de Commande GE Armoire de Commande 1028769922 Defaut contrôleur de phase. 21/03/18 22/03/2018 22:28:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle contrôleur de phase 
.probleme serrure sur portail ainsi que local disjoncteur. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028849719 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 06/04/18 06/04/2018 22:54:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
TP Grabels Mosson  IJA0101-00000326 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927107317 
GSM RSSI SFR -112dBm Pas de temps des mesures à 1mn modifié à 
5mn. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028849719 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 06/04/18 06/04/2018 22:54:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
TP Grabels Mosson  IJA0101-00000326 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927107317 
GSM RSSI SFR -112dBm Pas de temps des mesures à 1mn modifié à 
5mn. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1028929603 Sonde ijinus 18/04/18 18/04/2018 18:48:23-BOUDET Jean philippe-Test de la sonde 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1028929603 Sonde ijinus 18/04/18 18/04/2018 18:48:23-BOUDET Jean philippe-Test de la sonde 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028944171 Problème de transmission des données au lerne 20/04/18 20/04/2018 21:06:46-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une carte 
SIM multi opérateurs 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028944171 Problème de transmission des données au lerne 20/04/18 20/04/2018 21:06:46-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une carte 
SIM multi opérateurs 

GRABELS - PR MOSSON 1028956557 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:06:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 avec test étalonnage pb sur table de hauteur 
débit.Situation a revoir pour étalonnage calibrage complet.Carte Sim 
+351921107317 GSM RSSI SFR -97dBm 

GRABELS - PR MOSSON 1028956557 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:06:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 avec test étalonnage pb sur table de hauteur 
débit.Situation a revoir pour étalonnage calibrage complet.Carte Sim 
+351921107317 GSM RSSI SFR -97dBm 

GRABELS - PR MOSSON 1028956557 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:06:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 avec test étalonnage pb sur table de hauteur 
débit.Situation a revoir pour étalonnage calibrage complet.Carte Sim 
+351921107317 GSM RSSI SFR -97dBm 

GRABELS - PR MOSSON 1028956557 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:06:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000326 avec test étalonnage pb sur table de hauteur 
débit.Situation a revoir pour étalonnage calibrage complet.Carte Sim 
+351921107317 GSM RSSI SFR -97dBm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028980497 Paramétrage sonde ijinus trop plein 24/04/18 25/04/2018 21:01:41-BOUDET Jean philippe-Reprise de tout le 
paramétrage de la sonde du trop plein. RAS 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028980497 Paramétrage sonde ijinus trop plein 24/04/18 25/04/2018 21:01:41-BOUDET Jean philippe-Reprise de tout le 
paramétrage de la sonde du trop plein. RAS 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028980496 Modification du paramétrage 25/04/18 25/04/2018 21:01:40-BOUDET Jean philippe-Modification paramétrage 
RAS 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028980496 Modification du paramétrage 25/04/18 25/04/2018 21:01:40-BOUDET Jean philippe-Modification paramétrage 
RAS 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029052232 Réinitialisation usine du capteur et remise en service 15/05/18 16/05/2018 19:15:16-BOUDET Jean philippe-Changement de la pile Mise 
à jour du logiciel Réinitialisation usine du capteur Paramétrage remise en 
service 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029052232 Réinitialisation usine du capteur et remise en service 15/05/18 16/05/2018 19:15:16-BOUDET Jean philippe-Changement de la pile Mise 
à jour du logiciel Réinitialisation usine du capteur Paramétrage remise en 
service 

GRABELS - PR MOSSON 1029106645 Nettoyage en 2 etapes 24/05/18 26/05/2018 06:25:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste avec du sable au 
fond. peu de répis lorsque on ferme la vanne. Pr fais en 2 fois 

GRABELS - PR MOSSON 1029105584 Nettoyage pr 24/05/18

GRABELS - PR MOSSON 1029105584 Nettoyage pr 24/05/18

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029108640 dépannage mode dégradé,pb de sonde 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage sonde + renvoie 
angle.essais .mauvaise lecture .sonde à changer. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029108640 dépannage mode dégradé,pb de sonde 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage sonde + renvoie 
angle.essais .mauvaise lecture .sonde à changer. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029108640 dépannage mode dégradé,pb de sonde 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage sonde + renvoie 
angle.essais .mauvaise lecture .sonde à changer. 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029108640 dépannage mode dégradé,pb de sonde 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Nettoyage sonde + renvoie 
angle.essais .mauvaise lecture .sonde à changer. 



GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029116002 contrôle du câble sonde US XRS5 29/05/18 29/05/2018 18:37:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

GRABELS - PR MOSSON Armoire de Commande Armoire de Commande 1029116003 contrôle des câbles qui touchent l'échappement du GE 
et voir si possibilité de l

29/05/18 29/05/2018 18:37:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

GRABELS - PR MOSSON 1029126681 Defaut sonde 29/05/18 29/05/2018 14:43:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Recherche panne loe 
signifie sonde mal positionné  a voir a deux 

GRABELS - PR MOSSON 1029127387 Sonde xpr5 hs 29/05/18 29/05/2018 18:51:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sonde hs . Enlèvement. 
 Remplacement flotteur demarrage. Douteux pour le mode dégradé 

GRABELS - PR MOSSON 1029127387 Sonde xpr5 hs 29/05/18 29/05/2018 18:51:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sonde hs . Enlèvement. 
 Remplacement flotteur demarrage. Douteux pour le mode dégradé 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029127698 remplacement sonde US XRS5 HS apr sonde US XPS 
10 ou 15 en équerre sur la paroi

30/05/18 30/05/2018 15:06:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ri car pas d oi au 
moment 

GRABELS - PR MOSSON 1029141087 Remplacement sonde 30/05/18 30/05/2018 15:19:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pose sonde piezzo et 
parametrage 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029127698 remplacement sonde US XRS5 HS apr sonde US XPS 
10 ou 15 en équerre sur la paroi

30/05/18 30/05/2018 15:06:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ri car pas d oi au 
moment 

GRABELS - PR MOSSON 1029141087 Remplacement sonde 30/05/18 30/05/2018 15:19:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pose sonde piezzo et 
parametrage 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029158185 Commencement paramétrage de la sonde du DO sur 
sofrel

31/05/18 01/06/2018 08:32:11-BOUDET Jean philippe-Préparation au 
remplacement de la sonde de mesure autonome ijinus du DO par un 
multiranger 100 raccordé au sofrel 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029158185 Commencement paramétrage de la sonde du DO sur 
sofrel

31/05/18 01/06/2018 08:32:11-BOUDET Jean philippe-Préparation au 
remplacement de la sonde de mesure autonome ijinus du DO par un 
multiranger 100 raccordé au sofrel 

GRABELS - PR MOSSON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029143837 modification automatisme suite enclenchement des 2 
pompes lors du fonctionnement

31/05/18 31/05/2018 18:47:51-GATTOUSSI EDDY-Impossibilité de fonctionner sur 
le GE avec deux pompes. Prévoir remplacement contrôleur de phase 
spécifique marche ge 

GRABELS - PR MOSSON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029143837 modification automatisme suite enclenchement des 2 
pompes lors du fonctionnement

31/05/18 31/05/2018 18:47:51-GATTOUSSI EDDY-Impossibilité de fonctionner sur 
le GE avec deux pompes. Prévoir remplacement contrôleur de phase 
spécifique marche ge 

GRABELS - PR MOSSON Groupe Electrogène Moteur 1029143701 test si GE accepte 2 pompes 31/05/18 31/05/2018 20:50:35-LABEAUME THIERRY-Test GE.probleme 
fonctionnement avec 2 pompes . 

GRABELS - PR MOSSON Groupe Electrogène Moteur 1029143701 test si GE accepte 2 pompes 31/05/18 31/05/2018 20:50:35-LABEAUME THIERRY-Test GE.probleme 
fonctionnement avec 2 pompes . 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029143691 Test ancienne sonde piezo avec capuchon et remettre 
en place le multiranger pour

01/06/18 01/06/2018 13:41:45-GATTOUSSI EDDY-Test sonde piezo dérive de 15 
cm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029143691 Test ancienne sonde piezo avec capuchon et remettre 
en place le multiranger pour

01/06/18 01/06/2018 13:41:45-GATTOUSSI EDDY-Test sonde piezo dérive de 15 
cm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029143691 Test ancienne sonde piezo avec capuchon et remettre 
en place le multiranger pour

01/06/18 01/06/2018 13:41:45-GATTOUSSI EDDY-Test sonde piezo dérive de 15 
cm 

GRABELS - PR MOSSON Mesure de niveau Cuve Mesure de Niveau par Ultrasons 1029143691 Test ancienne sonde piezo avec capuchon et remettre 
en place le multiranger pour

01/06/18 01/06/2018 13:41:45-GATTOUSSI EDDY-Test sonde piezo dérive de 15 
cm 

GRABELS - PR MOSSON 1029711999 Nettoyage pr 30/08/18 30/08/2018 20:54:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage pr ok 

GRABELS - PR MOSSON 1029947319 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 12:42:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave test ge 
ras 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030411809 Récupération renvoie d'angle ancienne sonde du PR 27/11/18 27/11/2018 17:17:03-BOUDET Jean philippe-RAS 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030411809 Récupération renvoie d'angle ancienne sonde du PR 27/11/18 27/11/2018 17:17:03-BOUDET Jean philippe-RAS 

GRABELS - PR MOSSON 1030411978 Nettoyage pr 27/11/18 27/11/2018 18:57:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et enlevement 
renvoi angle sonde 

GRABELS - PR MOSSON 1030411978 Nettoyage pr 27/11/18 27/11/2018 18:57:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et enlevement 
renvoi angle sonde 

GRABELS - PR MOSSON 1030408822 Nettoyage pr 27/11/18

GRABELS - PR MOSSON 1030408822 Nettoyage pr 27/11/18

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030459017 Plus de communication avec le lerne 03/12/18 04/12/2018 08:16:10-BOUDET Jean philippe-Nettoyant contact sur le 
connecteur de l'antenne et changement d'antenne 

GRABELS - PR MOSSON Mesure Trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030459017 Plus de communication avec le lerne 03/12/18 04/12/2018 08:16:10-BOUDET Jean philippe-Nettoyant contact sur le 
connecteur de l'antenne et changement d'antenne 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434305 débouchage P2 09/02/18 09/02/2018 12:53:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe ras 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434305 débouchage P2 09/02/18 09/02/2018 12:53:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe ras 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434305 débouchage P2 09/02/18 09/02/2018 12:53:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe ras 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434305 débouchage P2 09/02/18 09/02/2018 12:53:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe ras 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL 1028922017 Nettoyage pr 17/04/18

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL 1028922017 Nettoyage pr 17/04/18

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL 1029712000 Nettoyage pr 30/08/18 30/08/2018 20:54:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage pr 

GRABELS - PR PLEIN SOLEIL 1029942972 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 10:41:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

GRABELS PR Impasse Bellevue 1029105588 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 24/05/18

GRABELS PR Impasse Bellevue 1029105588 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 24/05/18

GRABELS PR Impasse Bellevue Ouvrage de Stockage Bâche 1029843106 Nettoyage cuve 25/09/18

GRABELS PR Impasse Bellevue Ouvrage de Stockage Bâche 1029843106 Nettoyage cuve 25/09/18

GRABELS PR Impasse Bellevue 1029872133 Nettoyage pr 25/09/18

GRABELS PR Impasse Bellevue 1029872133 Nettoyage pr 25/09/18

GRABELS PR Impasse Bellevue 1029947321 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 12:42:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

HV10_mtp_collect_est Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028196910 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d accès au 
capteurs de mesures et poste de telegestion immergée voir photos de 
G.M 

HV10_mtp_collect_est Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028196910 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d accès au 
capteurs de mesures et poste de telegestion immergée voir photos de 
G.M 

HV10_mtp_collect_est Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028196910 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d accès au 
capteurs de mesures et poste de telegestion immergée voir photos de 
G.M 

HV10_mtp_collect_est Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028196910 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d accès au 
capteurs de mesures et poste de telegestion immergée voir photos de 
G.M 

HV10_mtp_collect_est 1029158316 Demontage Capteurs pour travaux 01/06/18 01/06/2018 19:36:08-GICQUEL PATRICK-Démontage des équipements 
Sonde radar RAVEN et  de la fin de de hauteur US et de la LT US  ainsi 
que les supports avec utilisation du du stop chute bodrier cobra... 

HV10_mtp_collect_est 1029158316 Demontage Capteurs pour travaux 01/06/18 01/06/2018 19:36:08-GICQUEL PATRICK-Démontage des équipements 
Sonde radar RAVEN et  de la fin de de hauteur US et de la LT US  ainsi 
que les supports avec utilisation du du stop chute bodrier cobra... 

HV10_mtp_collect_est 1029158316 Demontage Capteurs pour travaux 01/06/18 01/06/2018 19:36:08-GICQUEL PATRICK-Démontage des équipements 
Sonde radar RAVEN et  de la fin de de hauteur US et de la LT US  ainsi 
que les supports avec utilisation du du stop chute bodrier cobra... 

HV10_mtp_collect_est 1029158316 Demontage Capteurs pour travaux 01/06/18 01/06/2018 19:36:08-GICQUEL PATRICK-Démontage des équipements 
Sonde radar RAVEN et  de la fin de de hauteur US et de la LT US  ainsi 
que les supports avec utilisation du du stop chute bodrier cobra... 

HV10_mtp_collect_est 1029800427 Recherche d un nouveau point de mesure sur réseau 
EU 

14/09/18 14/09/2018 18:59:44-GICQUEL PATRICK-Nouvelle situation impraticable 
en attente de plan et d information de la part du service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1029800427 Recherche d un nouveau point de mesure sur réseau 
EU 

14/09/18 14/09/2018 18:59:44-GICQUEL PATRICK-Nouvelle situation impraticable 
en attente de plan et d information de la part du service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1029800427 Recherche d un nouveau point de mesure sur réseau 
EU 

14/09/18 14/09/2018 18:59:44-GICQUEL PATRICK-Nouvelle situation impraticable 
en attente de plan et d information de la part du service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1029800427 Recherche d un nouveau point de mesure sur réseau 
EU 

14/09/18 14/09/2018 18:59:44-GICQUEL PATRICK-Nouvelle situation impraticable 
en attente de plan et d information de la part du service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1030016969 Compte rendu de la modification de l installation suite 
aux trx

16/10/18 16/10/2018 18:48:17-GICQUEL PATRICK-Prises de photos suite aux 
textes du tampon d accès à l équipement Sonde radar et de hauteur 
situation déclarée CATEC pour la nouvelle pose des équipements il serait 
judicieux de déplacer ce pt de mesures 

HV10_mtp_collect_est 1030016969 Compte rendu de la modification de l installation suite 
aux trx

16/10/18 16/10/2018 18:48:17-GICQUEL PATRICK-Prises de photos suite aux 
textes du tampon d accès à l équipement Sonde radar et de hauteur 
situation déclarée CATEC pour la nouvelle pose des équipements il serait 
judicieux de déplacer ce pt de mesures 

HV10_mtp_collect_est 1030016969 Compte rendu de la modification de l installation suite 
aux trx

16/10/18 16/10/2018 18:48:17-GICQUEL PATRICK-Prises de photos suite aux 
textes du tampon d accès à l équipement Sonde radar et de hauteur 
situation déclarée CATEC pour la nouvelle pose des équipements il serait 
judicieux de déplacer ce pt de mesures 

HV10_mtp_collect_est 1030016969 Compte rendu de la modification de l installation suite 
aux trx

16/10/18 16/10/2018 18:48:17-GICQUEL PATRICK-Prises de photos suite aux 
textes du tampon d accès à l équipement Sonde radar et de hauteur 
situation déclarée CATEC pour la nouvelle pose des équipements il serait 
judicieux de déplacer ce pt de mesures 

HV10_mtp_collect_est 1030080590 Recherche d un nouveau pt de mesure sur le 
collecteur suite aux trx 

25/10/18 25/10/2018 18:54:24-GICQUEL PATRICK-Recherche d un autre point de 
mesure sur réseau collecteur suite aux trx.Pas de nouveau point  trouvé 
pour mise en service de l équipement en toute sécurité et 
expoitable.Etude à entreprendre par le service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1030080590 Recherche d un nouveau pt de mesure sur le 
collecteur suite aux trx 

25/10/18 25/10/2018 18:54:24-GICQUEL PATRICK-Recherche d un autre point de 
mesure sur réseau collecteur suite aux trx.Pas de nouveau point  trouvé 
pour mise en service de l équipement en toute sécurité et 
expoitable.Etude à entreprendre par le service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1030080590 Recherche d un nouveau pt de mesure sur le 
collecteur suite aux trx 

25/10/18 25/10/2018 18:54:24-GICQUEL PATRICK-Recherche d un autre point de 
mesure sur réseau collecteur suite aux trx.Pas de nouveau point  trouvé 
pour mise en service de l équipement en toute sécurité et 
expoitable.Etude à entreprendre par le service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1030080590 Recherche d un nouveau pt de mesure sur le 
collecteur suite aux trx 

25/10/18 25/10/2018 18:54:24-GICQUEL PATRICK-Recherche d un autre point de 
mesure sur réseau collecteur suite aux trx.Pas de nouveau point  trouvé 
pour mise en service de l équipement en toute sécurité et 
expoitable.Etude à entreprendre par le service ingénierie 

HV10_mtp_collect_est 1030466177 Repérage pour installation ultérieure 04/12/18 05/12/2018 08:16:30-BOUDET Jean philippe-RAS 

HV10_mtp_collect_est 1030466177 Repérage pour installation ultérieure 04/12/18 05/12/2018 08:16:30-BOUDET Jean philippe-RAS 

HV10_mtp_collect_est 1030465214 Recherche nouveau point de mesure 04/12/18 04/12/2018 16:21:29-CANTO CLEMENT-Recherche d'un nouveau point 
de mesure pour la sécurité 

HV10_mtp_collect_est 1030465214 Recherche nouveau point de mesure 04/12/18 04/12/2018 16:21:29-CANTO CLEMENT-Recherche d'un nouveau point 
de mesure pour la sécurité 

HV2_prades_rte_mtp Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029956198 Plus de communication avec le lerne 05/10/18 05/10/2018 12:51:52-BOUDET Jean philippe-Changement de la pile 

HV2_prades_rte_mtp Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029956198 Plus de communication avec le lerne 05/10/18 05/10/2018 12:51:52-BOUDET Jean philippe-Changement de la pile 

HV2_prades_rte_mtp 1030016982 Pas de mesure de vitesse de la sonde radar 16/10/18 16/10/2018 18:48:19-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
remplacement de la batterie de la LTUS avec test d envoies des données 
et test envoie SMS et PC carte SIM +33629787304 SFR 14 nettoyage des 
connectiques câble et LTUS 



HV2_prades_rte_mtp 1030016982 Pas de mesure de vitesse de la sonde radar 16/10/18 16/10/2018 18:48:19-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
remplacement de la batterie de la LTUS avec test d envoies des données 
et test envoie SMS et PC carte SIM +33629787304 SFR 14 nettoyage des 
connectiques câble et LTUS 

HV2_prades_rte_mtp 1030016982 Pas de mesure de vitesse de la sonde radar 16/10/18 16/10/2018 18:48:19-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
remplacement de la batterie de la LTUS avec test d envoies des données 
et test envoie SMS et PC carte SIM +33629787304 SFR 14 nettoyage des 
connectiques câble et LTUS 

HV2_prades_rte_mtp 1030016982 Pas de mesure de vitesse de la sonde radar 16/10/18 16/10/2018 18:48:19-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
remplacement de la batterie de la LTUS avec test d envoies des données 
et test envoie SMS et PC carte SIM +33629787304 SFR 14 nettoyage des 
connectiques câble et LTUS 

HV5_stjvedas_rieucou Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1029181235 Étalonnage et vérification 06/06/18 07/06/2018 08:37:15-BOUDET Jean philippe-RAS 

HV5_stjvedas_rieucou Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1029181235 Étalonnage et vérification 06/06/18 07/06/2018 08:37:15-BOUDET Jean philippe-RAS 

HV5_stjvedas_rieucou 1029175210 Probleme archivage. Voir prog Sofrel 06/06/18 06/06/2018 13:50:26-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification de la 
sonde US  avec Lunette géomètre et mire et test envoie SMS et PC carte 
SIM +33610016246 sfr 21 modification 3 créneaux d appel 

HV5_stjvedas_rieucou 1029175210 Probleme archivage. Voir prog Sofrel 06/06/18 06/06/2018 13:50:26-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification de la 
sonde US  avec Lunette géomètre et mire et test envoie SMS et PC carte 
SIM +33610016246 sfr 21 modification 3 créneaux d appel 

HV5_stjvedas_rieucou 1029175210 Probleme archivage. Voir prog Sofrel 06/06/18 06/06/2018 13:50:26-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification de la 
sonde US  avec Lunette géomètre et mire et test envoie SMS et PC carte 
SIM +33610016246 sfr 21 modification 3 créneaux d appel 

HV5_stjvedas_rieucou 1029175210 Probleme archivage. Voir prog Sofrel 06/06/18 06/06/2018 13:50:26-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification de la 
sonde US  avec Lunette géomètre et mire et test envoie SMS et PC carte 
SIM +33610016246 sfr 21 modification 3 créneaux d appel 

HV6_mtp_lantissarg 1028839911 Démontage complet de l ensemble capteur vitesse et 
hauteur et telegestion 

03/04/18 05/04/2018 22:42:49-GICQUEL PATRICK-Déposé et repose complète de l 
installation capteur radar et hauteur et telegestion LT42 sur un nouveau 
point de mesure // au cours d eau Lantissargue et chemin Mas Saporta. 
Aucun test effectué de mise en service de l ensemble. 

HV6_mtp_lantissarg 1028839911 Démontage complet de l ensemble capteur vitesse et 
hauteur et telegestion 

03/04/18 05/04/2018 22:42:49-GICQUEL PATRICK-Déposé et repose complète de l 
installation capteur radar et hauteur et telegestion LT42 sur un nouveau 
point de mesure // au cours d eau Lantissargue et chemin Mas Saporta. 
Aucun test effectué de mise en service de l ensemble. 

HV6_mtp_lantissarg 1028839911 Démontage complet de l ensemble capteur vitesse et 
hauteur et telegestion 

03/04/18 05/04/2018 22:42:49-GICQUEL PATRICK-Déposé et repose complète de l 
installation capteur radar et hauteur et telegestion LT42 sur un nouveau 
point de mesure // au cours d eau Lantissargue et chemin Mas Saporta. 
Aucun test effectué de mise en service de l ensemble. 

HV6_mtp_lantissarg 1028839911 Démontage complet de l ensemble capteur vitesse et 
hauteur et telegestion 

03/04/18 05/04/2018 22:42:49-GICQUEL PATRICK-Déposé et repose complète de l 
installation capteur radar et hauteur et telegestion LT42 sur un nouveau 
point de mesure // au cours d eau Lantissargue et chemin Mas Saporta. 
Aucun test effectué de mise en service de l ensemble. 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028869962 Étalonnage et vérification du bon fonctionnement de l 
ensemble des équipement

10/04/18 10/04/2018 19:08:32-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde Radar Raven avec remplacement du boîtier de raccordement et de 
son câble ainsi que la sonde US et remplacement de la batterie de la LT 
US avec test d envoie SMS et PC carte SIM +33610016262 sfr 22 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028869962 Étalonnage et vérification du bon fonctionnement de l 
ensemble des équipement

10/04/18 10/04/2018 19:08:32-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde Radar Raven avec remplacement du boîtier de raccordement et de 
son câble ainsi que la sonde US et remplacement de la batterie de la LT 
US avec test d envoie SMS et PC carte SIM +33610016262 sfr 22 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028869962 Étalonnage et vérification du bon fonctionnement de l 
ensemble des équipement

10/04/18 10/04/2018 19:08:32-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde Radar Raven avec remplacement du boîtier de raccordement et de 
son câble ainsi que la sonde US et remplacement de la batterie de la LT 
US avec test d envoie SMS et PC carte SIM +33610016262 sfr 22 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028869962 Étalonnage et vérification du bon fonctionnement de l 
ensemble des équipement

10/04/18 10/04/2018 19:08:32-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde Radar Raven avec remplacement du boîtier de raccordement et de 
son câble ainsi que la sonde US et remplacement de la batterie de la LT 
US avec test d envoie SMS et PC carte SIM +33610016262 sfr 22 

HV6_mtp_lantissarg 1028900822 Contrôle de l installation avec photos et pt GPS pour 
GAMA 

12/04/18 12/04/2018 14:47:41-GICQUEL PATRICK-Point GPS 43.584498 3.896513 
pour mise à jour installation dans GAMA avec photos chemin de Saporta 
Lantissargue 

HV6_mtp_lantissarg 1028900822 Contrôle de l installation avec photos et pt GPS pour 
GAMA 

12/04/18 12/04/2018 14:47:41-GICQUEL PATRICK-Point GPS 43.584498 3.896513 
pour mise à jour installation dans GAMA avec photos chemin de Saporta 
Lantissargue 

HV6_mtp_lantissarg 1028900822 Contrôle de l installation avec photos et pt GPS pour 
GAMA 

12/04/18 12/04/2018 14:47:41-GICQUEL PATRICK-Point GPS 43.584498 3.896513 
pour mise à jour installation dans GAMA avec photos chemin de Saporta 
Lantissargue 

HV6_mtp_lantissarg 1028900822 Contrôle de l installation avec photos et pt GPS pour 
GAMA 

12/04/18 12/04/2018 14:47:41-GICQUEL PATRICK-Point GPS 43.584498 3.896513 
pour mise à jour installation dans GAMA avec photos chemin de Saporta 
Lantissargue 

HV6_mtp_lantissarg Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1030065764 Mauvaises mesures 23/10/18 23/10/2018 14:41:50-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs 

HV6_mtp_lantissarg Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1030065764 Mauvaises mesures 23/10/18 23/10/2018 14:41:50-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1030546586 Capteurs encrassés 14/12/18 14/12/2018 13:21:25-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs 

HV6_mtp_lantissarg Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1030546586 Capteurs encrassés 14/12/18 14/12/2018 13:21:25-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs 

HV6_mtp_lantissarg 1030532837 HV6 Plus de com 20/12/18 20/12/2018 09:15:12-NAVONE GUILHEM-Fait 

HV6_mtp_lantissarg 1030532837 HV6 Plus de com 20/12/18 20/12/2018 09:15:12-NAVONE GUILHEM-Fait 

HV8_mtp_maera_ouest 1028377007 Récupération de l ensemble support et capteur radar 
Raven à la step de Maera

29/01/18 29/01/2018 19:11:30-GICQUEL PATRICK-Récupération de l ensemble des 
équipements support et sonde radar Raven à la step de Maera pour 
stockage au bureau Veolia Rue H.Becquerel Montpellier et photo du 
tampon accident pour Mr Chauvin À. 

HV8_mtp_maera_ouest 1028377007 Récupération de l ensemble support et capteur radar 
Raven à la step de Maera

29/01/18 29/01/2018 19:11:30-GICQUEL PATRICK-Récupération de l ensemble des 
équipements support et sonde radar Raven à la step de Maera pour 
stockage au bureau Veolia Rue H.Becquerel Montpellier et photo du 
tampon accident pour Mr Chauvin À. 

HV8_mtp_maera_ouest 1028377007 Récupération de l ensemble support et capteur radar 
Raven à la step de Maera

29/01/18 29/01/2018 19:11:30-GICQUEL PATRICK-Récupération de l ensemble des 
équipements support et sonde radar Raven à la step de Maera pour 
stockage au bureau Veolia Rue H.Becquerel Montpellier et photo du 
tampon accident pour Mr Chauvin À. 

HV8_mtp_maera_ouest 1028377007 Récupération de l ensemble support et capteur radar 
Raven à la step de Maera

29/01/18 29/01/2018 19:11:30-GICQUEL PATRICK-Récupération de l ensemble des 
équipements support et sonde radar Raven à la step de Maera pour 
stockage au bureau Veolia Rue H.Becquerel Montpellier et photo du 
tampon accident pour Mr Chauvin À. 

HV8_mtp_maera_ouest 1028850107 Remise en service de l ensemble de l équipement 
Sonde radar sonde US et LT US

06/04/18 06/04/2018 22:56:38-GICQUEL PATRICK-Remise en service complet des 
équipements Sonde radar vitesse et sonde hauteur US et de la LT US 
SOFREL avec paramétrage avec F.Thariot et G.Navone 

HV8_mtp_maera_ouest 1028850107 Remise en service de l ensemble de l équipement 
Sonde radar sonde US et LT US

06/04/18 06/04/2018 22:56:38-GICQUEL PATRICK-Remise en service complet des 
équipements Sonde radar vitesse et sonde hauteur US et de la LT US 
SOFREL avec paramétrage avec F.Thariot et G.Navone 

HV8_mtp_maera_ouest 1028850107 Remise en service de l ensemble de l équipement 
Sonde radar sonde US et LT US

06/04/18 06/04/2018 22:56:38-GICQUEL PATRICK-Remise en service complet des 
équipements Sonde radar vitesse et sonde hauteur US et de la LT US 
SOFREL avec paramétrage avec F.Thariot et G.Navone 

HV8_mtp_maera_ouest 1028850107 Remise en service de l ensemble de l équipement 
Sonde radar sonde US et LT US

06/04/18 06/04/2018 22:56:38-GICQUEL PATRICK-Remise en service complet des 
équipements Sonde radar vitesse et sonde hauteur US et de la LT US 
SOFREL avec paramétrage avec F.Thariot et G.Navone 

HV8_mtp_maera_ouest 1028900813 Remise en service totale de la telegestion LT US 
SOFREL avec nouvelle carte SIM 

12/04/18 12/04/2018 14:47:40-GICQUEL PATRICK-Pose de la nouvelle carte SIM 
Rowing +351927900227 avec test d envoie SMS et PC  SFR 23 

HV8_mtp_maera_ouest 1028900813 Remise en service totale de la telegestion LT US 
SOFREL avec nouvelle carte SIM 

12/04/18 12/04/2018 14:47:40-GICQUEL PATRICK-Pose de la nouvelle carte SIM 
Rowing +351927900227 avec test d envoie SMS et PC  SFR 23 

HV8_mtp_maera_ouest 1028900813 Remise en service totale de la telegestion LT US 
SOFREL avec nouvelle carte SIM 

12/04/18 12/04/2018 14:47:40-GICQUEL PATRICK-Pose de la nouvelle carte SIM 
Rowing +351927900227 avec test d envoie SMS et PC  SFR 23 

HV8_mtp_maera_ouest 1028900813 Remise en service totale de la telegestion LT US 
SOFREL avec nouvelle carte SIM 

12/04/18 12/04/2018 14:47:40-GICQUEL PATRICK-Pose de la nouvelle carte SIM 
Rowing +351927900227 avec test d envoie SMS et PC  SFR 23 

HV8_mtp_maera_ouest Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029021033 Paramétrage communication carte SIM 04/05/18 11/05/2018 16:55:03-BOUDET Jean philippe-Modification du paramètre 
de la carte SIM du Sofrel LT-US 

HV8_mtp_maera_ouest Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029021033 Paramétrage communication carte SIM 04/05/18 11/05/2018 16:55:03-BOUDET Jean philippe-Modification du paramètre 
de la carte SIM du Sofrel LT-US 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029200384 Mesures identique en continu pour la sonde Radar 
Raven

11/06/18 11/06/2018 18:55:28-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven sous l eau d 
ou mesures identiques en continu 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029200384 Mesures identique en continu pour la sonde Radar 
Raven

11/06/18 11/06/2018 18:55:28-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven sous l eau d 
ou mesures identiques en continu 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029200384 Mesures identique en continu pour la sonde Radar 
Raven

11/06/18 11/06/2018 18:55:28-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven sous l eau d 
ou mesures identiques en continu 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029200384 Mesures identique en continu pour la sonde Radar 
Raven

11/06/18 11/06/2018 18:55:28-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven sous l eau d 
ou mesures identiques en continu 

HV8_mtp_maera_ouest 1029176713 Controle radar de vitesse. Vitesse nulle. 15/06/18 15/06/2018 14:42:51-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven toujours 
sous l eau pas de mesure de vitesse logique. 

HV8_mtp_maera_ouest 1029176713 Controle radar de vitesse. Vitesse nulle. 15/06/18 15/06/2018 14:42:51-GICQUEL PATRICK-Sonde radar Raven toujours 
sous l eau pas de mesure de vitesse logique. 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029787345 Vérification du capteur de vitesse 13/09/18 13/09/2018 20:46:32-BOUDET Jean philippe-Contrôle capteur de vitesse 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029787345 Vérification du capteur de vitesse 13/09/18 13/09/2018 20:46:32-BOUDET Jean philippe-Contrôle capteur de vitesse 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029800407 Pas de mesure de vitesse du raven-eye 14/09/18 14/09/2018 18:59:41-BOUDET Jean philippe-Nettoyage avec camion 
hydrocureur 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029800407 Pas de mesure de vitesse du raven-eye 14/09/18 14/09/2018 18:59:41-BOUDET Jean philippe-Nettoyage avec camion 
hydrocureur 

HV8_mtp_maera_ouest 1029935332 Pb mesure vitesse 03/10/18 03/10/2018 12:42:02-CLASTRES SYLVAIN-Nettoyage. Test. Essais 
remontée info sur lerne. Ok 

HV8_mtp_maera_ouest 1029935332 Pb mesure vitesse 03/10/18 03/10/2018 12:42:02-CLASTRES SYLVAIN-Nettoyage. Test. Essais 
remontée info sur lerne. Ok 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029968902 Défaut communication Lerne 08/10/18 08/10/2018 17:58:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
modification paramétrage LTUS avec test d envoies des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927900227 GSM RSSI SFR 20 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029968902 Défaut communication Lerne 08/10/18 08/10/2018 17:58:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
modification paramétrage LTUS avec test d envoies des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927900227 GSM RSSI SFR 20 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029968902 Défaut communication Lerne 08/10/18 08/10/2018 17:58:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
modification paramétrage LTUS avec test d envoies des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927900227 GSM RSSI SFR 20 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Vitesse Sonde Radar 1029968902 Défaut communication Lerne 08/10/18 08/10/2018 17:58:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde Radar et 
modification paramétrage LTUS avec test d envoies des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927900227 GSM RSSI SFR 20 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1030259921 Nettoyage et contrôle des valeurs. 13/11/18 13/11/2018 20:41:14-BOUDET Jean philippe-RAS 

HV8_mtp_maera_ouest Mesure de Niveau Mesure de Niveau par Ultrasons 1030259921 Nettoyage et contrôle des valeurs. 13/11/18 13/11/2018 20:41:14-BOUDET Jean philippe-RAS 



HV8_mtp_maera_ouest 1030532838 Nettoyage avec hydro 14/12/18 14/12/2018 11:13:15-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs. 

HV8_mtp_maera_ouest 1030532838 Nettoyage avec hydro 14/12/18 14/12/2018 11:13:15-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et contrôle des 
valeurs. 

HV9_perols_mirabel 1029433722 Recuperation des données LT US 42 10/07/18 10/07/2018 16:47:41-GICQUEL PATRICK-Recuperation des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351937124720 sfr 8 pour Mr 
Dubreuil Josselin et Mme Hugueny Julie 

HV9_perols_mirabel 1029433722 Recuperation des données LT US 42 10/07/18 10/07/2018 16:47:41-GICQUEL PATRICK-Recuperation des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351937124720 sfr 8 pour Mr 
Dubreuil Josselin et Mme Hugueny Julie 

HV9_perols_mirabel 1029433722 Recuperation des données LT US 42 10/07/18 10/07/2018 16:47:41-GICQUEL PATRICK-Recuperation des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351937124720 sfr 8 pour Mr 
Dubreuil Josselin et Mme Hugueny Julie 

HV9_perols_mirabel 1029433722 Recuperation des données LT US 42 10/07/18 10/07/2018 16:47:41-GICQUEL PATRICK-Recuperation des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351937124720 sfr 8 pour Mr 
Dubreuil Josselin et Mme Hugueny Julie 

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 05/09/18

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 05/09/18

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029779505 Défaut communication Lerne depuis le 09 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:22-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
LTUS  et test envoie SMS et PC avec tampon fermé et ouvert .RAS "SFR" : 
8 

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029779505 Défaut communication Lerne depuis le 09 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:22-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
LTUS  et test envoie SMS et PC avec tampon fermé et ouvert .RAS "SFR" : 
8 

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029779505 Défaut communication Lerne depuis le 09 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:22-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
LTUS  et test envoie SMS et PC avec tampon fermé et ouvert .RAS "SFR" : 
8 

HV9_perols_mirabel Support de Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029779505 Défaut communication Lerne depuis le 09 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:22-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
LTUS  et test envoie SMS et PC avec tampon fermé et ouvert .RAS "SFR" : 
8 

HV9_perols_mirabel 1029942939 Pb mesure vitesse 04/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Nettoyage ok. Regard avec 
beaucoup de graisse 

HV9_perols_mirabel 1029942939 Pb mesure vitesse 04/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Nettoyage ok. Regard avec 
beaucoup de graisse 

HV9_perols_mirabel 1030016974 Défaut communication Lerne 16/10/18 16/10/2018 18:48:18-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
la LT US  avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927124 729 Orange 10 

HV9_perols_mirabel 1030016974 Défaut communication Lerne 16/10/18 16/10/2018 18:48:18-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
la LT US  avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927124 729 Orange 10 

HV9_perols_mirabel 1030016974 Défaut communication Lerne 16/10/18 16/10/2018 18:48:18-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
la LT US  avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927124 729 Orange 10 

HV9_perols_mirabel 1030016974 Défaut communication Lerne 16/10/18 16/10/2018 18:48:18-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
la LT US  avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927124 729 Orange 10 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028377025  Réenclenchement 29/01/18 29/01/2018 19:11:35-GATTOUSSI EDDY-Analyse et reenclenchement 
disjoncteur général remise en service contrôle OK 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028377025  Réenclenchement 29/01/18 29/01/2018 19:11:35-GATTOUSSI EDDY-Analyse et reenclenchement 
disjoncteur général remise en service contrôle OK 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028901038 Renouvement pompe 2 12/04/18 12/04/2018 16:47:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 neuve 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028901038 Renouvement pompe 2 12/04/18 12/04/2018 16:47:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 neuve 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028901038 Renouvement pompe 2 12/04/18 12/04/2018 16:47:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 neuve 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028901038 Renouvement pompe 2 12/04/18 12/04/2018 16:47:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 neuve 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028900882 Nettoyage pr 12/04/18

JACOU - PR CLEMENT ADER 1028900882 Nettoyage pr 12/04/18

JACOU - PR CLEMENT ADER Pompe 2 Motopompe Submersible 1028900347 remplacement P2 13/04/18 13/04/2018 19:06:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé ri 

JACOU - PR CLEMENT ADER Pompe 2 Motopompe Submersible 1028900347 remplacement P2 13/04/18 13/04/2018 19:06:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé ri 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1029599954 Nettoyage pr 07/08/18

JACOU - PR CLEMENT ADER 1029599954 Nettoyage pr 07/08/18

JACOU - PR CLEMENT ADER 1029939536 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JACOU - PR CLEMENT ADER 1030513741 Nettoyage pr 11/12/18

JACOU - PR CLEMENT ADER 1030513741 Nettoyage pr 11/12/18

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028277532 point sur chaque pompe et diamètre pied d'assise 
suite rvlt 2017 

24/01/18 24/01/2018 20:55:05-LABEAUME THIERRY-Contrôle pieds assises dn 
65.nettoyage cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028298873 Nettoyage 24/01/18

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028298873 Nettoyage 24/01/18

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028277532 point sur chaque pompe et diamètre pied d'assise 
suite rvlt 2017 

24/01/18 24/01/2018 20:55:05-LABEAUME THIERRY-Contrôle pieds assises dn 
65.nettoyage cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028277532 point sur chaque pompe et diamètre pied d'assise 
suite rvlt 2017 

24/01/18 24/01/2018 20:55:05-LABEAUME THIERRY-Contrôle pieds assises dn 
65.nettoyage cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028474391 Enlever échelle 08/02/18

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028474391 Enlever échelle 08/02/18

JACOU - PR LES SYLVAINS Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028433136 suppression échelle cuve hs 08/02/18 08/02/2018 18:49:48-LABEAUME THIERRY-Suppression echelle cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028433136 suppression échelle cuve hs 08/02/18 08/02/2018 18:49:48-LABEAUME THIERRY-Suppression echelle cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028433136 suppression échelle cuve hs 08/02/18 08/02/2018 18:49:48-LABEAUME THIERRY-Suppression echelle cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Ouvrage de Stockage Cuve acier 1028433136 suppression échelle cuve hs 08/02/18 08/02/2018 18:49:48-LABEAUME THIERRY-Suppression echelle cuve. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Porte / Portail Portail 1028416195 resceller le poteau portillon 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non faiit 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise fixation poteau portillon avec 
ciment 

JACOU - PR LES SYLVAINS Porte / Portail Portail 1028416195 resceller le poteau portillon 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non faiit 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise fixation poteau portillon avec 
ciment 

JACOU - PR LES SYLVAINS Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028416194 colmater gravier qui retombe dans ch de vanne 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Ciment autour conduite refoulement dans 
chambre de vanne. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028416194 colmater gravier qui retombe dans ch de vanne 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Ciment autour conduite refoulement dans 
chambre de vanne. 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029594876 mise en place P1 et pied d'assise rvlt 2018 07/08/18 07/08/2018 18:41:13-GATTOUSSI EDDY-Impossible prevoir platine + 2 
collets et 2 brides point bleu 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029594876 mise en place P1 et pied d'assise rvlt 2018 07/08/18 07/08/2018 18:41:13-GATTOUSSI EDDY-Impossible prevoir platine + 2 
collets et 2 brides point bleu 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028829689 A- Nettoyage PR 07/08/18 07/08/2018 18:42:24-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage ok mais impossible 
de faire le chantier le jour j manque de matériels 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028829689 A- Nettoyage PR 07/08/18 07/08/2018 18:42:24-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage ok mais impossible 
de faire le chantier le jour j manque de matériels 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029599948 Nettoyage pr 07/08/18

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029599948 Nettoyage pr 07/08/18

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029594877 mise en place P1 et pied d'assise rvlt 2018 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-LAYDET KEVIN-Problème de mise en place 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029594877 mise en place P1 et pied d'assise rvlt 2018 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-LAYDET KEVIN-Problème de mise en place 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028829689 A- Nettoyage PR 07/08/18 07/08/2018 18:42:24-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage ok mais impossible 
de faire le chantier le jour j manque de matériels 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1028829689 A- Nettoyage PR 07/08/18 07/08/2018 18:42:24-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage ok mais impossible 
de faire le chantier le jour j manque de matériels 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029779364 preparation chantier 11/09/18 12/09/2018 18:42:54-LABEAUME THIERRY-preparation materiel+ 
chargement materiel chantier renouvelement 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029779364 preparation chantier 11/09/18 12/09/2018 18:42:54-LABEAUME THIERRY-preparation materiel+ 
chargement materiel chantier renouvelement 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029779209 Nettoyage pr +Pomper  réseau 12/09/18

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029779209 Nettoyage pr +Pomper  réseau 12/09/18

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029779380 Renouvellement pompe 1 12/09/18 12/09/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe P1 + 
pied d'Assise barre de guidage et support barre 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029787080 branche 13/09/18 13/09/2018 18:47:58-LAYDET KEVIN-évacuation déchetterie branche 
suite travaux effectué 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029787080 branche 13/09/18 13/09/2018 18:47:58-LAYDET KEVIN-évacuation déchetterie branche 
suite travaux effectué 

JACOU - PR LES SYLVAINS Armoire de Commande Armoire de Commande 1029838774 achat et préparation chantier 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Achat matériel pour chantier 
Sylvain 

JACOU - PR LES SYLVAINS Armoire de Commande Armoire de Commande 1029838774 achat et préparation chantier 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Achat matériel pour chantier 
Sylvain 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806691 changer GV2 P1+ câble puissance 25/09/18 25/09/2018 14:34:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement boite p1 
p2 et poires mise en place cable ipso raccordement 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029878048 Cablage ipso et schema 25/09/18 25/09/2018 18:53:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ipso p1 p2 ok schema ok 
enlevemenr cable genant sous général apave 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806690 changer GV2 P1+ câble puissance 25/09/18 25/09/2018 18:45:21-GATTOUSSI EDDY-Remplacement GV2 P1 tirage 
de câble pour ipso P1 et P2 remplacement des boîte Plexo et leurs 
support 

JACOU - PR LES SYLVAINS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806690 changer GV2 P1+ câble puissance 25/09/18 25/09/2018 18:45:21-GATTOUSSI EDDY-Remplacement GV2 P1 tirage 
de câble pour ipso P1 et P2 remplacement des boîte Plexo et leurs 
support 

JACOU - PR LES SYLVAINS 1029939539 Controle apave 03/10/18 03/10/2018 20:51:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1028130466 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:47:55-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1028130466 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:47:55-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028135223 Nettoyage surface desableur 04/01/18 04/01/2018 10:32:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Importante surface 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028138562 Nettoyage pr 04/01/18 04/01/2018 18:43:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves. 
Nettoyage des locaux elec et ge remise en service pr ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1027468860 A- Nettoyage PR 04/01/18 04/01/2018 18:32:40-VALLAT STEPHANE-2 jours  (+ dépotage) 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1027468860 A- Nettoyage PR 04/01/18 04/01/2018 18:32:40-VALLAT STEPHANE-2 jours  (+ dépotage) 



JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620927 Passage adresse IP 27/02/18 27/02/2018 16:29:43-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage pour communication ip 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620927 Passage adresse IP 27/02/18 27/02/2018 16:29:43-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage pour communication ip 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028651476 Defaut pompe p2 02/03/18 02/03/2018 18:54:16-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut . 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028651476 Defaut pompe p2 02/03/18 02/03/2018 18:54:16-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut . 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028651476 Defaut pompe p2 02/03/18 02/03/2018 18:54:16-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut . 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028651476 Defaut pompe p2 02/03/18 02/03/2018 18:54:16-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut . 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028657471 Réenclenchement 05/03/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028657471 Réenclenchement 05/03/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028657400 Réenclenchementp1 05/03/18 05/03/2018 17:02:45-LAYDET KEVIN-Ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028657400 Réenclenchementp1 05/03/18 05/03/2018 17:02:45-LAYDET KEVIN-Ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028657471 Réenclenchement 05/03/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028707235 Démontage Remontage 13/03/18 13/03/2018 16:02:15-LAYDET KEVIN-Bouchée par embout d'arrosage 
gris et orange non récupérable 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028707235 Démontage Remontage 13/03/18 13/03/2018 16:02:15-LAYDET KEVIN-Bouchée par embout d'arrosage 
gris et orange non récupérable 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028707235 Démontage Remontage 13/03/18 13/03/2018 16:02:15-LAYDET KEVIN-Bouchée par embout d'arrosage 
gris et orange non récupérable 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028707235 Démontage Remontage 13/03/18 13/03/2018 16:02:15-LAYDET KEVIN-Bouchée par embout d'arrosage 
gris et orange non récupérable 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028737188 Tirage cable ipsotherme 16/03/18 17/03/2018 11:26:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Trou pour acces au 
gaines. Prevoir nouvelle boite pour cablage. Tirage de 3 cables pour ipso 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028737188 Tirage cable ipsotherme 16/03/18 17/03/2018 11:26:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Trou pour acces au 
gaines. Prevoir nouvelle boite pour cablage. Tirage de 3 cables pour ipso 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028774924 Confection boite pour raccord ipsotherme 23/03/18 25/03/2018 14:00:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-A mettre en place 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776282 dépannage P2 en défaut 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Armoire de Commande Armoire de Commande 1028776274 Cablage ipsotherme 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Déjà traité 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028776282 dépannage P2 en défaut 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Armoire de Commande Armoire de Commande 1028776274 Cablage ipsotherme 30/03/18 05/04/2018 18:21:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Déjà traité 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028838918 Cablage ipsotherme 03/04/18 05/04/2018 22:37:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablage p1 p2 p3 
ipsotherme 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915113 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915113 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915113 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915113 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029236183 Contrôle apès cablage terre GE par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Terre raccordée = ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029236183 Contrôle apès cablage terre GE par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Terre raccordée = ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029236183 Contrôle apès cablage terre GE par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Terre raccordée = ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029236183 Contrôle apès cablage terre GE par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Terre raccordée = ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1029433731 Mesures permanentes du pluviometre dans Lerne 10/07/18 10/07/2018 16:47:46-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
pluviometre au Sofrel S550.RAS démontage et nettoyage de l 
équipement. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1029433731 Mesures permanentes du pluviometre dans Lerne 10/07/18 10/07/2018 16:47:46-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
pluviometre au Sofrel S550.RAS démontage et nettoyage de l 
équipement. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1029433731 Mesures permanentes du pluviometre dans Lerne 10/07/18 10/07/2018 16:47:46-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
pluviometre au Sofrel S550.RAS démontage et nettoyage de l 
équipement. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Pluviométre Pluviomètre 1029433731 Mesures permanentes du pluviometre dans Lerne 10/07/18 10/07/2018 16:47:46-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
pluviometre au Sofrel S550.RAS démontage et nettoyage de l 
équipement. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029624544 Modification 13/08/18 13/08/2018 18:57:43-GATTOUSSI EDDY-Modif cablage et modif 
paramétrage 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029624544 Modification 13/08/18 13/08/2018 18:57:43-GATTOUSSI EDDY-Modif cablage et modif 
paramétrage 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029624544 Modification 13/08/18 13/08/2018 18:57:43-GATTOUSSI EDDY-Modif cablage et modif 
paramétrage 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029624544 Modification 13/08/18 13/08/2018 18:57:43-GATTOUSSI EDDY-Modif cablage et modif 
paramétrage 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1028976426 A- Nettoyage PR 16/08/18 16/08/2018 18:49:43-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage dessableur 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2 cuves) 1029637439 nettoyage cuve 1 et 2 suite désableur d'hier 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve 1 cuve 2 ok 
remise en service des 3 pompes ras 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2 cuves) 1029637439 nettoyage cuve 1 et 2 suite désableur d'hier 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve 1 cuve 2 ok 
remise en service des 3 pompes ras 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2 cuves) 1029637440 nettoyage cuve 1 et 2 suite désableur d'hier 17/08/18 17/08/2018 20:47:20-LAYDET KEVIN-Fait 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2 cuves) 1029637440 nettoyage cuve 1 et 2 suite désableur d'hier 17/08/18 17/08/2018 20:47:20-LAYDET KEVIN-Fait 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029649873  Démontage Remontage 21/08/18 21/08/2018 14:46:20-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite poire niveau 
d'appel dysfonctionnement due à la sonde piezo nettoyage de la sonde 
remise en service et contrôle OK 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029649873  Démontage Remontage 21/08/18 21/08/2018 14:46:20-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite poire niveau 
d'appel dysfonctionnement due à la sonde piezo nettoyage de la sonde 
remise en service et contrôle OK 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029651376 Contrôle jauge fioul réservoir rempli à 70 % prévoit 
recherche cause niveau 

21/08/18 21/08/2018 18:51:28-LABEAUME THIERRY-Contrôle réservoir gasoil 
réservoir rempli à 70 % prévoir recherche pourquoi niveau bas fioul 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Groupe Electrogène Moteur 1029651376 Contrôle jauge fioul réservoir rempli à 70 % prévoit 
recherche cause niveau 

21/08/18 21/08/2018 18:51:28-LABEAUME THIERRY-Contrôle réservoir gasoil 
réservoir rempli à 70 % prévoir recherche pourquoi niveau bas fioul 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029655250 Modification pluviometre 22/08/18 22/08/2018 14:37:14-CLASTRES SYLVAIN-Modification version logicielle. 
1.50.3. Du pluviométrie. Essais dosage 250ml ok. Remontée sur Sofres ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029655250 Modification pluviometre 22/08/18 22/08/2018 14:37:14-CLASTRES SYLVAIN-Modification version logicielle. 
1.50.3. Du pluviométrie. Essais dosage 250ml ok. Remontée sur Sofres ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029655250 Modification pluviometre 22/08/18 22/08/2018 14:37:14-CLASTRES SYLVAIN-Modification version logicielle. 
1.50.3. Du pluviométrie. Essais dosage 250ml ok. Remontée sur Sofres ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029655250 Modification pluviometre 22/08/18 22/08/2018 14:37:14-CLASTRES SYLVAIN-Modification version logicielle. 
1.50.3. Du pluviométrie. Essais dosage 250ml ok. Remontée sur Sofres ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029656860 Défaut sonde niveau appel 22/08/18 22/08/2018 20:11:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sur place . Ras. 
Nettoyage sonde et tube avec pression. Des 2 côtés 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029662302 Modification 23/08/18 23/08/2018 18:56:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème sur 
sonde bâche 1 ok. Modification paramétrage retour niveau bas fuel Ge ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029662302 Modification 23/08/18 23/08/2018 18:56:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème sur 
sonde bâche 1 ok. Modification paramétrage retour niveau bas fuel Ge ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029662302 Modification 23/08/18 23/08/2018 18:56:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème sur 
sonde bâche 1 ok. Modification paramétrage retour niveau bas fuel Ge ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029662302 Modification 23/08/18 23/08/2018 18:56:31-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème sur 
sonde bâche 1 ok. Modification paramétrage retour niveau bas fuel Ge ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029666891  Remplacement 24/08/18 24/08/2018 19:10:38-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
simulation ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029666891  Remplacement 24/08/18 24/08/2018 19:10:38-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
simulation ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029666891  Remplacement 24/08/18 24/08/2018 19:10:38-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
simulation ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029666891  Remplacement 24/08/18 24/08/2018 19:10:38-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
simulation ok 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029822084 Installation sonde radar VEGA trop plein 19/09/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029822084 Installation sonde radar VEGA trop plein 19/09/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029822084 Installation sonde radar VEGA trop plein 19/09/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029822084 Installation sonde radar VEGA trop plein 19/09/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029935371 Déplacement de la sonde ultrason Vega 03/10/18 03/10/2018 12:42:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
ultrason Vega impossibilité de passage du câble à l armoire pour 
alimentation.Intervention à reprogrammer pour passage de câble et 
programmation. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029935371 Déplacement de la sonde ultrason Vega 03/10/18 03/10/2018 12:42:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
ultrason Vega impossibilité de passage du câble à l armoire pour 
alimentation.Intervention à reprogrammer pour passage de câble et 
programmation. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029935371 Déplacement de la sonde ultrason Vega 03/10/18 03/10/2018 12:42:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
ultrason Vega impossibilité de passage du câble à l armoire pour 
alimentation.Intervention à reprogrammer pour passage de câble et 
programmation. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029935371 Déplacement de la sonde ultrason Vega 03/10/18 03/10/2018 12:42:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
ultrason Vega impossibilité de passage du câble à l armoire pour 
alimentation.Intervention à reprogrammer pour passage de câble et 
programmation. 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029951882 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 16:47:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029993135 Travaux sur sonde Vega 12/10/18 12/10/2018 14:32:27-GICQUEL PATRICK-Passage du cable dans fourreau 
de la sonde et prise des différentes mesures  à là lunette et à la mire pour 
réglage lors de sa mise en service prochainement 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029993135 Travaux sur sonde Vega 12/10/18 12/10/2018 14:32:27-GICQUEL PATRICK-Passage du cable dans fourreau 
de la sonde et prise des différentes mesures  à là lunette et à la mire pour 
réglage lors de sa mise en service prochainement 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029993135 Travaux sur sonde Vega 12/10/18 12/10/2018 14:32:27-GICQUEL PATRICK-Passage du cable dans fourreau 
de la sonde et prise des différentes mesures  à là lunette et à la mire pour 
réglage lors de sa mise en service prochainement 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1029993135 Travaux sur sonde Vega 12/10/18 12/10/2018 14:32:27-GICQUEL PATRICK-Passage du cable dans fourreau 
de la sonde et prise des différentes mesures  à là lunette et à la mire pour 
réglage lors de sa mise en service prochainement 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030033156 Câblage sonde Vega au Soffrels550 17/10/18 17/10/2018 18:48:56-GICQUEL PATRICK-Pb sur carte AI du Sofrel 
prévoir remplacement de la carte AI avec 4 entrée pour raccordement de 
la sonde Vega.intervention à reprogrammer un matin 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030033156 Câblage sonde Vega au Soffrels550 17/10/18 17/10/2018 18:48:56-GICQUEL PATRICK-Pb sur carte AI du Sofrel 
prévoir remplacement de la carte AI avec 4 entrée pour raccordement de 
la sonde Vega.intervention à reprogrammer un matin 



JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030033156 Câblage sonde Vega au Soffrels550 17/10/18 17/10/2018 18:48:56-GICQUEL PATRICK-Pb sur carte AI du Sofrel 
prévoir remplacement de la carte AI avec 4 entrée pour raccordement de 
la sonde Vega.intervention à reprogrammer un matin 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030033156 Câblage sonde Vega au Soffrels550 17/10/18 17/10/2018 18:48:56-GICQUEL PATRICK-Pb sur carte AI du Sofrel 
prévoir remplacement de la carte AI avec 4 entrée pour raccordement de 
la sonde Vega.intervention à reprogrammer un matin 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030076491 Mise en service sonde trop plein radar vega 24/10/18 24/10/2018 18:47:53-BOUDET Jean philippe-Changement carte AI sofrel 
Changement fusible voie 4AI Paramétrage à finir avec la Pocket Vega 
suite à  un problème de connexion en Bluetooth 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030076491 Mise en service sonde trop plein radar vega 24/10/18 24/10/2018 18:47:53-BOUDET Jean philippe-Changement carte AI sofrel 
Changement fusible voie 4AI Paramétrage à finir avec la Pocket Vega 
suite à  un problème de connexion en Bluetooth 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030076491 Mise en service sonde trop plein radar vega 24/10/18 24/10/2018 18:47:53-BOUDET Jean philippe-Changement carte AI sofrel 
Changement fusible voie 4AI Paramétrage à finir avec la Pocket Vega 
suite à  un problème de connexion en Bluetooth 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030076491 Mise en service sonde trop plein radar vega 24/10/18 24/10/2018 18:47:53-BOUDET Jean philippe-Changement carte AI sofrel 
Changement fusible voie 4AI Paramétrage à finir avec la Pocket Vega 
suite à  un problème de connexion en Bluetooth 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030080582 Mise en service de la ultrason Vega 25/10/18 25/10/2018 18:54:23-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
ultrason Vega paramétrage  et calibrage complet avec essai de différentes 
mesures de hauteur et du pt zéro en attente d archivage dans le Lerne 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030080582 Mise en service de la ultrason Vega 25/10/18 25/10/2018 18:54:23-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
ultrason Vega paramétrage  et calibrage complet avec essai de différentes 
mesures de hauteur et du pt zéro en attente d archivage dans le Lerne 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030080582 Mise en service de la ultrason Vega 25/10/18 25/10/2018 18:54:23-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
ultrason Vega paramétrage  et calibrage complet avec essai de différentes 
mesures de hauteur et du pt zéro en attente d archivage dans le Lerne 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030080582 Mise en service de la ultrason Vega 25/10/18 25/10/2018 18:54:23-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
ultrason Vega paramétrage  et calibrage complet avec essai de différentes 
mesures de hauteur et du pt zéro en attente d archivage dans le Lerne 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030351006 Photos et relevés d'informations pour mise à jour du 
manuel d autosurveillance

21/11/18 22/11/2018 08:16:09-BOUDET Jean philippe-RAS 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE Mesure trop Plein Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1030351006 Photos et relevés d'informations pour mise à jour du 
manuel d autosurveillance

21/11/18 22/11/2018 08:16:09-BOUDET Jean philippe-RAS 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030429721 Nettoyage pr 29/11/18 29/11/2018 17:21:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Desableur cuve 1 et 2 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030429633 Nettoyage dessableur plus cuve attention dépôt de 
végétaux devant le portail

29/11/18 29/11/2018 17:21:20-GEOFFROY Florent-Nettoyage du dessableur 
beaucoup de sable et de gros cailloux plus nettoyage des deux cuves 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030429633 Nettoyage dessableur plus cuve attention dépôt de 
végétaux devant le portail

29/11/18 29/11/2018 17:21:20-GEOFFROY Florent-Nettoyage du dessableur 
beaucoup de sable et de gros cailloux plus nettoyage des deux cuves 

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030426681 Nettoyage pr 29/11/18

JUVIGNAC - PR FONTCAUDE 1030426681 Nettoyage pr 29/11/18

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029624548  Réenclenchement 13/08/18 13/08/2018 18:57:45-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe remise en service OK 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029624548  Réenclenchement 13/08/18 13/08/2018 18:57:45-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe remise en service OK 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029624548  Réenclenchement 13/08/18 13/08/2018 18:57:45-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe remise en service OK 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029624548  Réenclenchement 13/08/18 13/08/2018 18:57:45-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe remise en service OK 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029666782 Paramétrage 24/08/18 24/08/2018 19:09:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage fr1000 et Lerne ok 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029666782 Paramétrage 24/08/18 24/08/2018 19:09:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage fr1000 et Lerne ok 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029666782 Paramétrage 24/08/18 24/08/2018 19:09:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage fr1000 et Lerne ok 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029666782 Paramétrage 24/08/18 24/08/2018 19:09:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage fr1000 et Lerne ok 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029711818 Defaut disjonction 30/08/18 30/08/2018 20:52:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 
reenclenchement ok et coype ronce 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1029958370 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1030042522 point accès 19/10/18 19/10/2018 20:56:45-DEHOUCH JEROME-pb notre cadenas n'est plus là 
et il y a un cadenas Juvignac, la chaîne mise en place a des maillons trop 
petits pour notre cadenas! à voir avec les services techniques 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1030066507 Nettoyage pr 23/10/18

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL 1030066507 Nettoyage pr 23/10/18

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132243 Défaut pompe 2 02/11/18 02/11/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Acquit  défaut pompe 2. 
Contrôle pompage ok 

JUVIGNAC - PR INTERET LOCAL Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132243 Défaut pompe 2 02/11/18 02/11/2018 18:42:57-LABEAUME THIERRY-Acquit  défaut pompe 2. 
Contrôle pompage ok 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028155675 Modification 05/01/18 05/01/2018 16:44:15-GATTOUSSI EDDY-Installation de l'antenne GSM à 
l'extérieur de l'armoire pour améliorer la réception et la communication 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028155675 Modification 05/01/18 05/01/2018 16:44:15-GATTOUSSI EDDY-Installation de l'antenne GSM à 
l'extérieur de l'armoire pour améliorer la réception et la communication 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028442828 Défaut pompe un 07/02/18 07/02/2018 17:49:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 
pompe test OK 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028699144 Démontage Remontage p2 12/03/18 12/03/2018 19:17:14-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028699144 Démontage Remontage p2 12/03/18 12/03/2018 19:17:14-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028699144 Démontage Remontage p2 12/03/18 12/03/2018 19:17:14-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028699144 Démontage Remontage p2 12/03/18 12/03/2018 19:17:14-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028737164 Pompe 2 bouchee 16/03/18 17/03/2018 11:26:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchee 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028737164 Pompe 2 bouchee 16/03/18 17/03/2018 11:26:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchee 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1028799189 Pompe 2 défaut 26/03/18 28/03/2018 12:40:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage inversion 
phases 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028944043 Defaut pompe 2 20/04/18 20/04/2018 19:10:04-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
au centre. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028944043 Defaut pompe 2 20/04/18 20/04/2018 19:10:04-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
au centre. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028944043 Defaut pompe 2 20/04/18 20/04/2018 19:10:04-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
au centre. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028944043 Defaut pompe 2 20/04/18 20/04/2018 19:10:04-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
au centre. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029071041 dépannage P2 en défaut 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029071041 dépannage P2 en défaut 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088534 dépannage P2 en défaut 22/05/18 23/05/2018 08:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee et 
clapet p2 fuyard a changer 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029088534 dépannage P2 en défaut 22/05/18 23/05/2018 08:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee et 
clapet p2 fuyard a changer 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029438141 Débouchage P2 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2. Boucher 
par un caleçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029438141 Débouchage P2 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2. Boucher 
par un caleçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029444382 Nettoyage pr 11/07/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029444382 Nettoyage pr 11/07/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029438141 Débouchage P2 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2. Boucher 
par un caleçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029438141 Débouchage P2 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2. Boucher 
par un caleçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535546 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 18:41:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535547 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535547 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029607176 dépannage P2 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:29-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029607176 dépannage P2 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:29-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029607516 dépannage P2 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Presence calçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029607516 dépannage P2 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Presence calçon 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029811110 débouchage P2 19/09/18 19/09/2018 13:41:51-GATTOUSSI EDDY-Démontage p2 suite defaut 
thermique. Pompe bouchée. Remise en service, vérification vidange ok. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029811110 débouchage P2 19/09/18 19/09/2018 13:41:51-GATTOUSSI EDDY-Démontage p2 suite defaut 
thermique. Pompe bouchée. Remise en service, vérification vidange ok. 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029811113 débouchage P2 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée par filasse 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029811113 débouchage P2 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée par filasse 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842743 dépannage P2 en défaut 24/09/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842743 dépannage P2 en défaut 24/09/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842743 dépannage P2 en défaut 24/09/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842743 dépannage P2 en défaut 24/09/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842747 dépannage P2 en défaut 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe P2 fait 
disjoncter le général 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029842747 dépannage P2 en défaut 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe P2 fait 
disjoncter le général 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029929310 Défaut pompe 2 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 petit chiffon poste certainement très sale au fond 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029929310 Défaut pompe 2 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 petit chiffon poste certainement très sale au fond 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029929310 Défaut pompe 2 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 petit chiffon poste certainement très sale au fond 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Pompe 2 Motopompe Submersible 1029929310 Défaut pompe 2 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 petit chiffon poste certainement très sale au fond 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029951979 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 18:48:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029977971 Réception nouveau PR labournas 09/10/18 09/10/2018 18:53:04-GATTOUSSI EDDY-Réception nouveau Pr labournas 
vidange refoulement ancien PR pour raccordement nouveau. Paramétrage 
Sofrel et fr 1000 lerne. Test communication ok 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029977971 Réception nouveau PR labournas 09/10/18 09/10/2018 18:53:04-GATTOUSSI EDDY-Réception nouveau Pr labournas 
vidange refoulement ancien PR pour raccordement nouveau. Paramétrage 
Sofrel et fr 1000 lerne. Test communication ok 



JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029977971 Réception nouveau PR labournas 09/10/18 09/10/2018 18:53:04-GATTOUSSI EDDY-Réception nouveau Pr labournas 
vidange refoulement ancien PR pour raccordement nouveau. Paramétrage 
Sofrel et fr 1000 lerne. Test communication ok 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029993238 Récupération sonde piezo 10/10/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029993238 Récupération sonde piezo 10/10/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029996287 Rdv enedis 12/10/18 12/10/2018 18:03:21-GATTOUSSI EDDY-Rendez-vous avec enedis pour 
passer le compteur Linky de 9 à 35 kilowatt 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029996287 Rdv enedis 12/10/18 12/10/2018 18:03:21-GATTOUSSI EDDY-Rendez-vous avec enedis pour 
passer le compteur Linky de 9 à 35 kilowatt 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030066488  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Démontage et mise en sécurité 
du poste labournas rapatriement de l'armoire électrique du portail et du 
portique 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030066488  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Démontage et mise en sécurité 
du poste labournas rapatriement de l'armoire électrique du portail et du 
portique 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029996685 Récupération matériel 12/10/18 13/10/2018 08:36:34-LABEAUME THIERRY-Récupération armoire 
électrique plus les 2 pompes Plus portique et portail suite PR abandonné 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029996685 Récupération matériel 12/10/18 13/10/2018 08:36:34-LABEAUME THIERRY-Récupération armoire 
électrique plus les 2 pompes Plus portique et portail suite PR abandonné 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1029996685 Récupération matériel 12/10/18 13/10/2018 08:36:34-LABEAUME THIERRY-Récupération armoire 
électrique plus les 2 pompes Plus portique et portail suite PR abandonné 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030016653 Nettoyage pr 16/10/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030016653 Nettoyage pr 16/10/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030042520 POINT SUITE ARRÊT DU PR 19/10/18 19/10/2018 20:56:45-DEHOUCH JEROME-pb d'arrivée sur nouveau 
collecteur,bareaudage à récupérer,serrure nouveau PR... 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030350605 réception et point avec 3M et entrprises 21/11/18 21/11/2018 20:41:06-DEHOUCH JEROME-Quelques point à 
revoir,sécurité pompes sur bornier,boîte à eau avec raccord et 
robinet,pied potence sans collerette,chambre de vannes pas droite,cales 
sous piliers en pvc!!,presse étoupe à serrer, pompes qui fuient sur les 
côtés,manque capu 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030367605 Nettoyage pr 22/11/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS 1030367605 Nettoyage pr 22/11/18

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030366042 Nettoyage panier cuve plus essai vanne d'arrivée 22/11/18 22/11/2018 11:16:30-LABEAUME THIERRY-Nettoyage panier ok et c'est 
vanne d'arriver ok (vanne étanche =40 tours ) 

JUVIGNAC - PR LABOURNAS Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030366042 Nettoyage panier cuve plus essai vanne d'arrivée 22/11/18 22/11/2018 11:16:30-LABEAUME THIERRY-Nettoyage panier ok et c'est 
vanne d'arriver ok (vanne étanche =40 tours ) 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1028896420 dépannage P2 désamorcée suite nettoyage cuve d'hier 12/04/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1028896420 dépannage P2 désamorcée suite nettoyage cuve d'hier 12/04/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1028896420 dépannage P2 désamorcée suite nettoyage cuve d'hier 12/04/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1028896420 dépannage P2 désamorcée suite nettoyage cuve d'hier 12/04/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435361 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
neuve. 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435361 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
neuve. 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435361 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
neuve. 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435361 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
neuve. 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029646102 dépannage P2 en marche depuis le 19/08 22h 20/08/18 20/08/2018 18:42:59-GATTOUSSI EDDY-P2 désamorcée remise en 
service ok A suivre 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029646102 dépannage P2 en marche depuis le 19/08 22h 20/08/18 20/08/2018 18:42:59-GATTOUSSI EDDY-P2 désamorcée remise en 
service ok A suivre 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029646103 dépannage P2 en marche depuis le 19/08 22h 20/08/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029673018 dépannage P2 temps de marche important 27/08/18 27/08/2018 19:20:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1 .contrôle 
pompage ok 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029673018 dépannage P2 temps de marche important 27/08/18 27/08/2018 19:20:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1 .contrôle 
pompage ok 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029673044 dépannage P2 temps de marche important 27/08/18 27/08/2018 19:21:17-MALNIS Médéric-Quels sont pris dans l'hélice de la 
Pompe 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 2 Motopompe Submersible 1029673044 dépannage P2 temps de marche important 27/08/18 27/08/2018 19:21:17-MALNIS Médéric-Quels sont pris dans l'hélice de la 
Pompe 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR 1029736217 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR 1029736217 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806682 Débouchage P1 18/09/18 18/09/2018 18:35:56-GEOFFROY Florent-Pompe désamorcée 
remplacement chaîne oxyder par chaîne inox prévoir installer une prise en 
220 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806682 Débouchage P1 18/09/18 18/09/2018 18:35:56-GEOFFROY Florent-Pompe désamorcée 
remplacement chaîne oxyder par chaîne inox prévoir installer une prise en 
220 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806683 Débouchage P1 18/09/18 18/09/2018 18:35:56-MALNIS Médéric-Remplacement chaîne en galva 
oxydée par chaîne inox pompe non bouchée mais désamorcée prévoir 
modification de la prise 230 non non standard par une prise standard en 
façade d'armoire 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806683 Débouchage P1 18/09/18 18/09/2018 18:35:56-MALNIS Médéric-Remplacement chaîne en galva 
oxydée par chaîne inox pompe non bouchée mais désamorcée prévoir 
modification de la prise 230 non non standard par une prise standard en 
façade d'armoire 

JUVIGNAC - PR SAINT SAUVEUR 1029958368 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1028474390 Nettoyage 07/02/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1028474390 Nettoyage 07/02/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1028916234 Arret p2 15/04/18 16/04/2018 19:08:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise a l arret ne vide pas 
bouchee 

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 2 Electropompe Submersible 1028915112 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 2 Electropompe Submersible 1028915112 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 2 Electropompe Submersible 1028915112 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 2 Electropompe Submersible 1028915112 débouchage P2 16/04/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Dispositif Anti-Bélier Soupape Anti-Bélier 1028917100 nettoyage clapuse 20/04/18 20/04/2018 18:59:11-LABEAUME THIERRY-Non fait 

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Dispositif Anti-Bélier Soupape Anti-Bélier 1028917100 nettoyage clapuse 20/04/18 20/04/2018 18:59:11-LABEAUME THIERRY-Non fait 

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1029735935 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1029735935 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 1 Electropompe Submersible 04/09/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE Pompe 1 Electropompe Submersible 04/09/18

JUVIGNAC - PR VALLAT DE LA FOSSE 1029951982 Controle apave 04/10/18 04/10/2018 18:48:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028474389 Nettoyage 07/02/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028474389 Nettoyage 07/02/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 1 Motopompe Submersible 1028433146 Remplacement P1 hs 07/02/18 07/02/2018 17:40:06-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 
neuve. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 1 Motopompe Submersible 1028433146 Remplacement P1 hs 07/02/18 07/02/2018 17:40:06-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 
neuve. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028167639 A- Nettoyage PR 07/02/18 07/02/2018 19:58:43-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028167639 A- Nettoyage PR 07/02/18 07/02/2018 19:58:43-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 1 Motopompe Submersible 1028445991 Débit nouvelle P1 09/02/18 10/02/2018 08:48:47-LABEAUME THIERRY-Déjà fait 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028859117 Reprise reglage roue. 06/04/18 09/04/2018 14:41:41-LABEAUME THIERRY-Reglage roue .descente roue 
de 1 mm. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028859117 Reprise reglage roue. 06/04/18 09/04/2018 14:41:41-LABEAUME THIERRY-Reglage roue .descente roue 
de 1 mm. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028859117 Reprise reglage roue. 06/04/18 09/04/2018 14:41:41-LABEAUME THIERRY-Reglage roue .descente roue 
de 1 mm. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028859117 Reprise reglage roue. 06/04/18 09/04/2018 14:41:41-LABEAUME THIERRY-Reglage roue .descente roue 
de 1 mm. 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028981398 nettoyage cuve, débouchage et calage P2 26/04/18 26/04/2018 21:55:26-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.demontage et 
remontage roue 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028981398 nettoyage cuve, débouchage et calage P2 26/04/18 26/04/2018 21:55:26-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.demontage et 
remontage roue 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028986390 Nettoyage pr 26/04/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1028986390 Nettoyage pr 26/04/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028981398 nettoyage cuve, débouchage et calage P2 26/04/18 26/04/2018 21:55:26-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.demontage et 
remontage roue 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1028981398 nettoyage cuve, débouchage et calage P2 26/04/18 26/04/2018 21:55:26-LAYDET KEVIN- Présence Filasses.demontage et 
remontage roue 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081993 Defaut pompec2 17/05/18 18/05/2018 15:08:37-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081993 Defaut pompec2 17/05/18 18/05/2018 15:08:37-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081993 Defaut pompec2 17/05/18 18/05/2018 15:08:37-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081993 Defaut pompec2 17/05/18 18/05/2018 15:08:37-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029543024 Defaut secteur 29/07/18 30/07/2018 13:01:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 fais disjoncter 
mise a l arret condanation 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535534 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 12:45:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029543026 Dem rem p2 30/07/18 30/07/2018 13:01:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee remise 
en service ok 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535538 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029535538 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 14:40:38-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029543026 Dem rem p2 30/07/18 30/07/2018 13:01:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee remise 
en service ok 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029735938 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029735938 Nettoyage pr 03/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 06/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 06/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 06/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 06/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029761107 Reparation portail 07/09/18 08/09/2018 12:31:10-LAYDET KEVIN-Reparation portail 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029761107 Reparation portail 07/09/18 08/09/2018 12:31:10-LAYDET KEVIN-Reparation portail 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029779368 Reparation 12/09/18 12/09/2018 18:42:55-LAYDET KEVIN-Remontage portail et première 
couche de peinture 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029779368 Reparation 12/09/18 12/09/2018 18:42:55-LAYDET KEVIN-Remontage portail et première 
couche de peinture 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029779368 Reparation 12/09/18 12/09/2018 18:42:55-LAYDET KEVIN-Remontage portail et première 
couche de peinture 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Porte / Portail cloture / portillon 1029779368 Reparation 12/09/18 12/09/2018 18:42:55-LAYDET KEVIN-Remontage portail et première 
couche de peinture 



JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029780359 débouchage P2 13/09/18 13/09/2018 14:34:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee pas d 
eau 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029780360 débouchage P2 13/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN Pompe 2 Motopompe Submersible 1029780360 débouchage P2 13/09/18

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029930474  Réenclenchement 30/09/18 02/10/2018 13:57:33-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
secteur Remise en service ok prevoir démontage p2 Disjonction 
intempestif, a surveiller 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029930474  Réenclenchement 30/09/18 02/10/2018 13:57:33-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
secteur Remise en service ok prevoir démontage p2 Disjonction 
intempestif, a surveiller 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029958365 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1029969024 Poste disjoncté 07/10/18 08/10/2018 17:58:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030366044 Relève compteur EDF 22/11/18 22/11/2018 11:16:30-LABEAUME THIERRY-Relève compteur EDF(81923 
kwh) 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030366044 Relève compteur EDF 22/11/18 22/11/2018 11:16:30-LABEAUME THIERRY-Relève compteur EDF(81923 
kwh) 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030489230  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage remontage remise en service OK 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030489230  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage remontage remise en service OK 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030489230  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage remontage remise en service OK 

JUVIGNAC - PR ZAC COURPOURIAN 1030489230  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage remontage remise en service OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028115798 remettre cablage variateur N°1 sur M1 03/01/18 03/01/2018 12:41:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028122446 rapatriement moteur N°2 pour expertise et réparation 
si nécessaire chez Midi Bob

03/01/18 03/01/2018 18:29:54-GATTOUSSI EDDY-Dépose moteur dip chez midi 
bobinage 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028122446 rapatriement moteur N°2 pour expertise et réparation 
si nécessaire chez Midi Bob

03/01/18 03/01/2018 18:29:54-GATTOUSSI EDDY-Dépose moteur dip chez midi 
bobinage 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028115798 remettre cablage variateur N°1 sur M1 03/01/18 03/01/2018 12:41:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028138762 dépannage défaut pompage 05/01/18 05/01/2018 18:40:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Micro coupure. Et 
coupure enedis occitanie . Rue de l'étang et cabane de perols 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165709  Réenclenchement 07/01/18 08/01/2018 18:58:16-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
pompage remise en service ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165709  Réenclenchement 07/01/18 08/01/2018 18:58:16-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
pompage remise en service ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165724  Démontage Remontage 08/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165724  Démontage Remontage 08/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165724  Démontage Remontage 08/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028165724  Démontage Remontage 08/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028199351  Réenclenchement 11/01/18 11/01/2018 19:33:30-GATTOUSSI EDDY-Remise en service variateur un 
suite défaut contrôle vidange ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028199351  Réenclenchement 11/01/18 11/01/2018 19:33:30-GATTOUSSI EDDY-Remise en service variateur un 
suite défaut contrôle vidange ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028199686 Inspection M1 suite défauts pendant astreinte d'Eddy 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Contrôle moteur =ok. (Petite 
fuite) 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028199686 Inspection M1 suite défauts pendant astreinte d'Eddy 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Contrôle moteur =ok. (Petite 
fuite) 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028199686 Inspection M1 suite défauts pendant astreinte d'Eddy 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Contrôle moteur =ok. (Petite 
fuite) 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028199686 Inspection M1 suite défauts pendant astreinte d'Eddy 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Contrôle moteur =ok. (Petite 
fuite) 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028228697 défaut M1 pendant orage 14/01/18 17/01/2018 09:09:03-DEHOUCH JEROME-arrêt , acquit et relance 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028227237 Mise en place nouveau moteur 16/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028227237 Mise en place nouveau moteur 16/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028227237 Mise en place nouveau moteur 16/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028227237 Mise en place nouveau moteur 16/01/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028266521 Defaut pompe p1. 20/01/18 20/01/2018 20:06:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle niveau appel fesquet 
=vide doucement. Acquit demarreur pompe p1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028266521 Defaut pompe p1. 20/01/18 20/01/2018 20:06:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle niveau appel fesquet 
=vide doucement. Acquit demarreur pompe p1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028343312 Dépannage M1 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 
p1.contrôle fuite moteur =ras. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028343312 Dépannage M1 en défaut 26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 
p1.contrôle fuite moteur =ras. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1028302603 Prendre photos des moteurs en place 26/01/18 26/01/2018 18:58:21-LAYDET KEVIN-Pris 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028411431 dépannage M1 ne défaut 02/02/18 03/02/2018 08:58:25-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 
p1.contrôle chambre de pompage .depannage defaut secteur. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028411431 dépannage M1 ne défaut 02/02/18 03/02/2018 08:58:25-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut pompe 
p1.contrôle chambre de pompage .depannage defaut secteur. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028427707 Défaut p2 05/02/18 05/02/2018 19:18:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relance du variateur 
controle pompe ok. Forte pluie 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028440535 Défaut p2 07/02/18 07/02/2018 11:35:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe petit 
chiffon. Remise en service ok le 06 fev 2018 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028539070 Remplacement parafoudre général 20/02/18 20/02/2018 18:42:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Devis accord 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028594679 Dépannage M1 en défaut 23/02/18 23/02/2018 20:53:40-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1.contrôle 
local ppes. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028594679 Dépannage M1 en défaut 23/02/18 23/02/2018 20:53:40-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1.contrôle 
local ppes. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028586402 Voir si parafoudre comandé par Chris peut s'adapter 
en tête de l'armoire élec

23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Montage nouveau 
parafoudre. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028586402 Voir si parafoudre comandé par Chris peut s'adapter 
en tête de l'armoire élec

23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Montage nouveau 
parafoudre. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028594679 Dépannage M1 en défaut 23/02/18 23/02/2018 20:53:40-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1.contrôle 
local ppes. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028594679 Dépannage M1 en défaut 23/02/18 23/02/2018 20:53:40-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1.contrôle 
local ppes. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028586402 Voir si parafoudre comandé par Chris peut s'adapter 
en tête de l'armoire élec

23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Montage nouveau 
parafoudre. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1028586402 Voir si parafoudre comandé par Chris peut s'adapter 
en tête de l'armoire élec

23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Montage nouveau 
parafoudre. 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028737152 Depannage variateur p1 16/03/18 17/03/2018 11:26:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Variateur en chien de 
garde reinit controle régulation des parametre ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028737152 Depannage variateur p1 16/03/18 17/03/2018 11:26:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Variateur en chien de 
garde reinit controle régulation des parametre ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028784570 dépannage défaut M1 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Démontage et remontage présence 
filasse 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028784570 dépannage défaut M1 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Démontage et remontage présence 
filasse 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028784570 dépannage défaut M1 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Démontage et remontage présence 
filasse 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1028784570 dépannage défaut M1 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Démontage et remontage présence 
filasse 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028839449 Réunion suite accident Kévin 30/03/18 05/04/2018 22:40:31-DEHOUCH JEROME-Reconstitution et point de 
correction à amener 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028900733 Évaluation des risques 30/03/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028900733 Évaluation des risques 30/03/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028900733 Évaluation des risques 30/03/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028900733 Évaluation des risques 30/03/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028991161  Démontage Remontage p1 27/04/18 30/04/2018 17:47:41-LAYDET KEVIN-Roulement à Changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028991161  Démontage Remontage p1 27/04/18 30/04/2018 17:47:41-LAYDET KEVIN-Roulement à Changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028991161  Démontage Remontage p1 27/04/18 30/04/2018 17:47:41-LAYDET KEVIN-Roulement à Changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1028991161  Démontage Remontage p1 27/04/18 30/04/2018 17:47:41-LAYDET KEVIN-Roulement à Changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029019728 Defaut pompe p1 08/05/18 11/05/2018 15:06:37-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029019728 Defaut pompe p1 08/05/18 11/05/2018 15:06:37-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe p1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029108613 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029108613 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029178090 remplacement roulement M1 06/06/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029178090 remplacement roulement M1 06/06/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029178090 remplacement roulement M1 06/06/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029178090 remplacement roulement M1 06/06/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029179805 remplacement vis rouillées sur M1 en atelier et mise 
en place 

07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Changement vis et roulement et 
remontage 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029179805 remplacement vis rouillées sur M1 en atelier et mise 
en place 

07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Changement vis et roulement et 
remontage 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029281830 Dépannage P1 en défaut 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relance test regulation 
ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029281830 Dépannage P1 en défaut 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Relance test regulation 
ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029362792  pb capteur déclaré par Guilhem 29/06/18 29/06/2018 18:49:33-LABEAUME THIERRY-Dem /rem pompe p1 
(filasse). Probleme garniture. Reprise connectique dans boîte et sur 
parafoudre capteur 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029362792  pb capteur déclaré par Guilhem 29/06/18 29/06/2018 18:49:33-LABEAUME THIERRY-Dem /rem pompe p1 
(filasse). Probleme garniture. Reprise connectique dans boîte et sur 
parafoudre capteur 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029362792  pb capteur déclaré par Guilhem 29/06/18 29/06/2018 18:49:33-LABEAUME THIERRY-Dem /rem pompe p1 
(filasse). Probleme garniture. Reprise connectique dans boîte et sur 
parafoudre capteur 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029362792  pb capteur déclaré par Guilhem 29/06/18 29/06/2018 18:49:33-LABEAUME THIERRY-Dem /rem pompe p1 
(filasse). Probleme garniture. Reprise connectique dans boîte et sur 
parafoudre capteur 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029370342 démontage M1 pour réparation et mettre le nouveau 
IP67, voir si poids 155kg et s

02/07/18 02/07/2018 20:44:41-GATTOUSSI EDDY-Presse-étoupe inadapté à la 
section du câble prévoir remplacement presse-étoupe ou remplacement 
câble 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029370342 démontage M1 pour réparation et mettre le nouveau 
IP67, voir si poids 155kg et s

02/07/18 02/07/2018 20:44:41-GATTOUSSI EDDY-Presse-étoupe inadapté à la 
section du câble prévoir remplacement presse-étoupe ou remplacement 
câble 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029370342 démontage M1 pour réparation et mettre le nouveau 
IP67, voir si poids 155kg et s

02/07/18 02/07/2018 20:44:41-GATTOUSSI EDDY-Presse-étoupe inadapté à la 
section du câble prévoir remplacement presse-étoupe ou remplacement 
câble 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029370342 démontage M1 pour réparation et mettre le nouveau 
IP67, voir si poids 155kg et s

02/07/18 02/07/2018 20:44:41-GATTOUSSI EDDY-Presse-étoupe inadapté à la 
section du câble prévoir remplacement presse-étoupe ou remplacement 
câble 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418575 commander câble adapté et presse  étoupe nouveau 
M1

09/07/18 09/07/2018 18:41:06-LAYDET KEVIN-Aller chercher jeudi 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418575 commander câble adapté et presse  étoupe nouveau 
M1

09/07/18 09/07/2018 18:41:06-LAYDET KEVIN-Aller chercher jeudi 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418575 commander câble adapté et presse  étoupe nouveau 
M1

09/07/18 09/07/2018 18:41:06-LAYDET KEVIN-Aller chercher jeudi 



JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418575 commander câble adapté et presse  étoupe nouveau 
M1

09/07/18 09/07/2018 18:41:06-LAYDET KEVIN-Aller chercher jeudi 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418569 expertise ancien M1 et le dépanner pour stock 10/07/18 11/07/2018 18:36:05-LAYDET KEVIN-Roue envoyé à refaire la portée. 
Moteur à étuver 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029418569 expertise ancien M1 et le dépanner pour stock 10/07/18 11/07/2018 18:36:05-LAYDET KEVIN-Roue envoyé à refaire la portée. 
Moteur à étuver 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029465296 Préparation chantier 16/07/18 16/07/2018 18:51:42-LAYDET KEVIN-Récupération et câble chez Rexel et 
préparation de pied 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029465296 Préparation chantier 16/07/18 16/07/2018 18:51:42-LAYDET KEVIN-Récupération et câble chez Rexel et 
préparation de pied 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029465296 Préparation chantier 16/07/18 16/07/2018 18:51:42-LAYDET KEVIN-Récupération et câble chez Rexel et 
préparation de pied 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029465296 Préparation chantier 16/07/18 16/07/2018 18:51:42-LAYDET KEVIN-Récupération et câble chez Rexel et 
préparation de pied 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468408 réalisation supports sous chaque moteur suite 
nouveau M1 155kg et M2 76kg

17/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468408 réalisation supports sous chaque moteur suite 
nouveau M1 155kg et M2 76kg

17/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468555 mettre en place nouveau presse étoupe et câble 4G6 
sur M1 neuf

17/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468555 mettre en place nouveau presse étoupe et câble 4G6 
sur M1 neuf

17/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1029478667 Niveau appel 17/07/18 17/07/2018 17:02:05-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
+pvc dans coude aspiration 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 2 Pompe 2 1029478667 Niveau appel 17/07/18 17/07/2018 17:02:05-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
+pvc dans coude aspiration 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468449 réalisation supports sous chaque moteur suite 
nouveau M1 155kg et M2 76kg

17/07/18 17/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Pose de  2  sous la pompe1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468449 réalisation supports sous chaque moteur suite 
nouveau M1 155kg et M2 76kg

17/07/18 17/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Pose de  2  sous la pompe1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468558 mettre en place nouveau presse étoupe et câble 4G6 
sur M1 neuf

17/07/18 17/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Ok . Extracteur d'air HS 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468558 mettre en place nouveau presse étoupe et câble 4G6 
sur M1 neuf

17/07/18 17/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Ok . Extracteur d'air HS 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029468558 mettre en place nouveau presse étoupe et câble 4G6 
sur M1 neuf

17/07/18 17/07/2018 18:46:14-LAYDET KEVIN-Ok . Extracteur d'air HS 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029473324  Démontage Remontage 17/07/18 17/07/2018 14:47:13-LAYDET KEVIN-Aspiration bouché 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029473324  Démontage Remontage 17/07/18 17/07/2018 14:47:13-LAYDET KEVIN-Aspiration bouché 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029486725 Rénovation moteur 1 18/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029486725 Rénovation moteur 1 18/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029521467  Démontage ventilateur 23/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029521467  Démontage ventilateur 23/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503134 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

25/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503134 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

25/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503133 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

26/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503133 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

26/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503133 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

26/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029503133 dépannage flotteur arrêt qui ne stoppe pas le DIP en 
cas d'immersion de la chamb

26/07/18

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029527855 Réaliser  l'arrêt du DIP par flotteur en cas d'immersion 
de la chambre moteurs

27/07/18 27/07/2018 18:39:34-LAYDET KEVIN-Fait 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029549660 Réhabilitation M1 pour stock après rebagage pièce 
support roue +garniture et rou

03/08/18 03/08/2018 18:45:53-LAYDET KEVIN-Gait 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029592638 dépannage M1 en défaut 06/08/18 06/08/2018 18:43:09-GATTOUSSI EDDY-Remise en service moteur 1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029592638 dépannage M1 en défaut 06/08/18 06/08/2018 18:43:09-GATTOUSSI EDDY-Remise en service moteur 1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029592639 dépannage M1 en défaut 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-LAYDET KEVIN-Ok remise en route 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029592639 dépannage M1 en défaut 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-LAYDET KEVIN-Ok remise en route 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607518 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-GATTOUSSI EDDY-Remplacement extracteur d'air 
démontage moteur 1 bouché remise en service OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607518 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-GATTOUSSI EDDY-Remplacement extracteur d'air 
démontage moteur 1 bouché remise en service OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607518 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-GATTOUSSI EDDY-Remplacement extracteur d'air 
démontage moteur 1 bouché remise en service OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Extracteur d'air Extracteur d'air 1029616055 Remplacement ventilateur local moteurs DIP hs 10/08/18 10/08/2018 18:44:31-LAYDET KEVIN-Remplacé et remis en service 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607519 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607519 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607519 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 18:44:30-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029607520 dépannage M1 en défaut 10/08/18 10/08/2018 14:38:24-MALNIS Médéric-Quelques filas dans la pompe + 
remplacement ventilatoon 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029624547  Réenclenchement pompe 1 13/08/18 13/08/2018 18:57:44-LAYDET KEVIN-Reenclenchement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029624547  Réenclenchement pompe 1 13/08/18 13/08/2018 18:57:44-LAYDET KEVIN-Reenclenchement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029624547  Réenclenchement pompe 1 13/08/18 13/08/2018 18:57:44-LAYDET KEVIN-Reenclenchement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029624547  Réenclenchement pompe 1 13/08/18 13/08/2018 18:57:44-LAYDET KEVIN-Reenclenchement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029662519 dépannage M1 en défaut 24/08/18 24/08/2018 18:57:30-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
test OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029662519 dépannage M1 en défaut 24/08/18 24/08/2018 18:57:30-GATTOUSSI EDDY-Reprise protection sonde piezo 
test OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029662520 dépannage M1 en défaut 24/08/18 24/08/2018 18:57:30-LABEAUME THIERRY-Démontage moteur un 
boucher remise en service 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029929311 Défaut pompe 1 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe bouchée au niveau du refroidissement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029929311 Défaut pompe 1 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe bouchée au niveau du refroidissement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029929311 Défaut pompe 1 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe bouchée au niveau du refroidissement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1029929311 Défaut pompe 1 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe bouchée au niveau du refroidissement 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029958369 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029969260 Defaut p1 08/10/18 09/10/2018 08:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remisr en service 
intensite ok 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1029983039 Defaut pompage pluie 10/10/18 10/10/2018 20:51:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service ras 
pluie fort debit 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030027291 Défaut pompage. P1 P2 en défaut. Les pompes 
disjonctent

15/10/18 17/10/2018 12:51:58-NAVONE GUILHEM-De rem P1 et P2 bouchees 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030027291 Défaut pompage. P1 P2 en défaut. Les pompes 
disjonctent

15/10/18 17/10/2018 12:51:58-NAVONE GUILHEM-De rem P1 et P2 bouchees 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030027291 Défaut pompage. P1 P2 en défaut. Les pompes 
disjonctent

15/10/18 17/10/2018 12:51:58-NAVONE GUILHEM-De rem P1 et P2 bouchees 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030027291 Défaut pompage. P1 P2 en défaut. Les pompes 
disjonctent

15/10/18 17/10/2018 12:51:58-NAVONE GUILHEM-De rem P1 et P2 bouchees 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123914 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123914 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle OK 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030421726 Dépannage p1 27/11/18 28/11/2018 17:17:16-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030421726 Dépannage p1 27/11/18 28/11/2018 17:17:16-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030421726 Dépannage p1 27/11/18 28/11/2018 17:17:16-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030421726 Dépannage p1 27/11/18 28/11/2018 17:17:16-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030572480 Dip Juvignac P1 défaut thermique 18/12/18 18/12/2018 14:16:12-MALNIS Médéric-Bout de bois coincé dans la vanne 
filasse P1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030572480 Dip Juvignac P1 défaut thermique 18/12/18 18/12/2018 14:16:12-MALNIS Médéric-Bout de bois coincé dans la vanne 
filasse P1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030572480 Dip Juvignac P1 défaut thermique 18/12/18 18/12/2018 14:16:12-MALNIS Médéric-Bout de bois coincé dans la vanne 
filasse P1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030572480 Dip Juvignac P1 défaut thermique 18/12/18 18/12/2018 14:16:12-MALNIS Médéric-Bout de bois coincé dans la vanne 
filasse P1 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1030626362 Défaut pompe 1 21/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un garniture pompe à changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1030626362 Défaut pompe 1 21/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un garniture pompe à changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1030626362 Défaut pompe 1 21/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un garniture pompe à changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC Pompe 1 Pompe 1 1030626362 Défaut pompe 1 21/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un garniture pompe à changer 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030648014 Relève compteur Juvignac 24/12/18 24/12/2018 14:17:16-MALNIS Médéric-Portail intérêt local loquet portail 
est cassé et fontcaude portail non réparé 

JUVIGNAC- -PR JUVIGNAC 1030648014 Relève compteur Juvignac 24/12/18 24/12/2018 14:17:16-MALNIS Médéric-Portail intérêt local loquet portail 
est cassé et fontcaude portail non réparé 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028159150 dépannage défaut P2 suite orage 09/01/18 09/01/2018 10:41:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028195359 P1 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028195359 P1 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028195357 P2 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée remise en 
service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028195357 P2 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée remise en 
service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028195359 P1 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028195359 P1 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028195357 P2 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée remise en 
service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028195357 P2 à déboucher 11/01/18 11/01/2018 15:31:50-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée remise en 
service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028253689 Nettoyage 18/01/18

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028253689 Nettoyage 18/01/18

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028434063 débouchage P1 07/02/18 07/02/2018 17:40:07-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 bouchée 
remise en service OK 



LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028434063 débouchage P1 07/02/18 07/02/2018 17:40:07-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 bouchée 
remise en service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028434063 débouchage P1 07/02/18 07/02/2018 17:40:07-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 bouchée 
remise en service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028434063 débouchage P1 07/02/18 07/02/2018 17:40:07-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 bouchée 
remise en service OK 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028667739 débouchage P1 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et 
p2.bouchées au centre. 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028667739 débouchage P1 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et 
p2.bouchées au centre. 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028667739 débouchage P1 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et 
p2.bouchées au centre. 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028667739 débouchage P1 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et 
p2.bouchées au centre. 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1028667739 débouchage P1 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et 
p2.bouchées au centre. 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028900884 Dem rem p2 bouchee 12/04/18 12/04/2018 14:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchée 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028900884 Dem rem p2 bouchee 12/04/18 12/04/2018 14:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchée 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028900883 Nettoyage pr 12/04/18

LATTES - PR 2° ECLUSE 1028900883 Nettoyage pr 12/04/18

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028896423 dépannage P2 en défaut 13/04/18 13/04/2018 19:06:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028896423 dépannage P2 en défaut 13/04/18 13/04/2018 19:06:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Terminé 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019722 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:05:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2.( 
bouchées) 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019722 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:05:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2.( 
bouchées) 

LATTES - PR 2° ECLUSE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029004170 rdv entre 10h et 12h  remplacement cpt linky 08/05/18 14/05/2018 11:40:12-LABEAUME THIERRY-Non fait 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019722 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:05:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2.( 
bouchées) 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019722 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:05:46-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2.( 
bouchées) 

LATTES - PR 2° ECLUSE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026908 Ouvrir le portail avant 8h30 et le refermer avant 12h 
Mise en place cpt linky

17/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Non Fait 

LATTES - PR 2° ECLUSE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026908 Ouvrir le portail avant 8h30 et le refermer avant 12h 
Mise en place cpt linky

18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Non Fait 

LATTES - PR 2° ECLUSE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029109146 mise en place cpt linky 28/05/18 29/05/2018 18:37:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029225304 remise en place chaîne sur P1 et relance 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029225304 remise en place chaîne sur P1 et relance 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE 1029233942 Nettoyage pr 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE 1029233942 Nettoyage pr 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029225304 remise en place chaîne sur P1 et relance 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE Pompe de Relèvement 1 Electropompe Submersible 1029225304 remise en place chaîne sur P1 et relance 14/06/18

LATTES - PR 2° ECLUSE 1029958371 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1030159994  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage et remontage mise en service défaut persistant 
récupération P2 pour analyses à l'atelier 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1030159994  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage et remontage mise en service défaut persistant 
récupération P2 pour analyses à l'atelier 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1030159994  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage et remontage mise en service défaut persistant 
récupération P2 pour analyses à l'atelier 

LATTES - PR 2° ECLUSE 1030159994  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P2 démontage et remontage mise en service défaut persistant 
récupération P2 pour analyses à l'atelier 

LATTES - PR CARREFOUR Cuve extèrieure  ~1000L Cuve 1028287293 Livraison 9T de nutriox avec yara 24/01/18 24/01/2018 18:36:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Annulé 

LATTES - PR CARREFOUR 1028344978 Dépotage nutriox 26/01/18 26/01/2018 14:56:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-7 m3 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028349616 Defaut secteur 26/01/18 26/01/2018 19:13:33-LABEAUME THIERRY-acquit compteur linky 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028349616 Defaut secteur 26/01/18 26/01/2018 19:13:33-LABEAUME THIERRY-acquit compteur linky 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028358724 Dépannage P1 en défaut 29/01/18 29/01/2018 18:57:34-GEOFFROY Florent-Nettoyage pompe filasse 
remise en place plus essai 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028358724 Dépannage P1 en défaut 29/01/18 29/01/2018 18:57:34-GEOFFROY Florent-Nettoyage pompe filasse 
remise en place plus essai 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028358724 Dépannage P1 en défaut 29/01/18 29/01/2018 18:57:34-GEOFFROY Florent-Nettoyage pompe filasse 
remise en place plus essai 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028358724 Dépannage P1 en défaut 29/01/18 29/01/2018 18:57:34-GEOFFROY Florent-Nettoyage pompe filasse 
remise en place plus essai 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410967 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Ok 12 kva 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410967 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Ok 12 kva 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410967 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Ok 12 kva 

LATTES - PR CARREFOUR Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410967 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Ok 12 kva 

LATTES - PR CARREFOUR 1028427711 Débit p2 05/02/18 05/02/2018 19:18:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Contrôle refoulement du 
débit p2 très faible. Mise à l arrêt dans sofrel . 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028416532 dépannage P2 temps de marche important 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ( beaucoup d 
eau). Pompe impossible à demonter. 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028416532 dépannage P2 temps de marche important 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ( beaucoup d 
eau). Pompe impossible à demonter. 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028416532 dépannage P2 temps de marche important 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ( beaucoup d 
eau). Pompe impossible à demonter. 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028416532 dépannage P2 temps de marche important 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste ( beaucoup d 
eau). Pompe impossible à demonter. 

LATTES - PR CARREFOUR 1028430506  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:50-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe deux sous la 
pluie rien à signaler contrôle sens de rotation ok remise en service ras 

LATTES - PR CARREFOUR 1028430506  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:50-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe deux sous la 
pluie rien à signaler contrôle sens de rotation ok remise en service ras 

LATTES - PR CARREFOUR 1028430506  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:50-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe deux sous la 
pluie rien à signaler contrôle sens de rotation ok remise en service ras 

LATTES - PR CARREFOUR 1028430506  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:50-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe deux sous la 
pluie rien à signaler contrôle sens de rotation ok remise en service ras 

LATTES - PR CARREFOUR 1028440559 Défaut pompe 2 07/02/18 07/02/2018 11:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 
pompe test OK 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028585276 Débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY- pompe P2 impossible à 
démonter avec camion M150 donc inversion sens de rotation puis essaie à 
suivre 

LATTES - PR CARREFOUR Cuve extèrieure  ~1000L Cuve 1028611380 livraison 3T de nutriox avec yara 27/02/18 27/02/2018 18:38:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR CARREFOUR Bâche Bâche 1028666877 Contrôle suite appel Mr dubreuil 06/03/18 06/03/2018 16:11:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR ras fuite d'eau 
sous les rochers à côté des cuves nutriox. A suivre! 

LATTES - PR CARREFOUR Bâche Bâche 1028666877 Contrôle suite appel Mr dubreuil 06/03/18 06/03/2018 16:11:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR ras fuite d'eau 
sous les rochers à côté des cuves nutriox. A suivre! 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945527 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:50-GEOFFROY Florent-Serpillère plus caleçon coincé 
dans la volute 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945527 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:50-GEOFFROY Florent-Serpillère plus caleçon coincé 
dans la volute 

LATTES - PR CARREFOUR 1028956680 Defaut p2 23/04/18 23/04/2018 17:07:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem chiffon dans 
roue 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945527 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:50-GEOFFROY Florent-Serpillère plus caleçon coincé 
dans la volute 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945527 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:50-GEOFFROY Florent-Serpillère plus caleçon coincé 
dans la volute 

LATTES - PR CARREFOUR 1028956680 Defaut p2 23/04/18 23/04/2018 17:07:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem chiffon dans 
roue 

LATTES - PR CARREFOUR Cuve extèrieure  ~1000L Cuve 1028981173 rdv 8h15 livraison de 9T de Nutriox avec Yara 26/04/18 26/04/2018 16:37:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 9t ok 

LATTES - PR CARREFOUR 1029233939 Nettoyage pr 14/06/18

LATTES - PR CARREFOUR 1029233939 Nettoyage pr 14/06/18

LATTES - PR CARREFOUR 1029234886 Nettoyage cuve 14/06/18

LATTES - PR CARREFOUR 1029234886 Nettoyage cuve 14/06/18

LATTES - PR CARREFOUR Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029236204 remplacement des 3 flotteurs hs 15/06/18

LATTES - PR CARREFOUR Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029236204 remplacement des 3 flotteurs hs 15/06/18

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029236196 remplacement support barres de guidage 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LAYDET KEVIN-Remplacement 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029236196 remplacement support barres de guidage 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LAYDET KEVIN-Remplacement 

LATTES - PR CARREFOUR Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029236204 remplacement des 3 flotteurs hs 15/06/18

LATTES - PR CARREFOUR Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029236204 remplacement des 3 flotteurs hs 15/06/18

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029236196 remplacement support barres de guidage 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LAYDET KEVIN-Remplacement 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029236196 remplacement support barres de guidage 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LAYDET KEVIN-Remplacement 

LATTES - PR CARREFOUR Cuve extèrieure  ~1000L Cuve 1029549632 faire le plein,livraison 8T de nutriox avec yara 02/08/18 02/08/2018 20:44:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-5m3 

LATTES - PR CARREFOUR 1029582306  Réenclenchement 03/08/18 03/08/2018 16:59:56-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2. Inversion des phases pour déboucher la pompe en 
attendant un nettoyage complet du poste pour un démontage de la 
Pompe 

LATTES - PR CARREFOUR 1029582306  Réenclenchement 03/08/18 03/08/2018 16:59:56-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2. Inversion des phases pour déboucher la pompe en 
attendant un nettoyage complet du poste pour un démontage de la 
Pompe 

LATTES - PR CARREFOUR Cuve extèrieure  ~1000L Cuve 1029693439 Livraison 5.5T de Nutriox avec Yara 31/08/18 31/08/2018 18:59:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok controle 
injection 20 cp min et 75 ml h en manu 

LATTES - PR CARREFOUR 05/09/18



LATTES - PR CARREFOUR 06/09/18

LATTES - PR CARREFOUR 06/09/18

LATTES - PR CARREFOUR 06/09/18

LATTES - PR CARREFOUR 06/09/18

LATTES - PR CARREFOUR 1029850753 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:27-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR CARREFOUR 1029850753 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:27-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842718 dépannage P1 en défaut 24/09/18 24/09/2018 14:34:20-GEOFFROY Florent-Pompe nettoyer fixation de la 
potence ranger dans le compteur Linky 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842718 dépannage P1 en défaut 24/09/18 24/09/2018 14:34:20-GEOFFROY Florent-Pompe nettoyer fixation de la 
potence ranger dans le compteur Linky 

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842723 dépannage P1 en défaut 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-P1 boucher au centre gros 
chiffon   

LATTES - PR CARREFOUR Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842723 dépannage P1 en défaut 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LABEAUME THIERRY-P1 boucher au centre gros 
chiffon   

LATTES - PR CARREFOUR 1029958375 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

LATTES - PR CARREFOUR 1029987495 Poire nth bloqué 11/10/18 11/10/2018 18:48:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deblocage. Pr sale 

LATTES - PR CARREFOUR 1030349312 Remplissage nutriox 21/11/18 21/11/2018 17:21:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-6 cubes 

LATTES - PR CARREFOUR 1030689814 Nettoyage poste 27/12/18 27/12/2018 17:21:20-LAYDET KEVIN-Nettoyage avec somes. 

LATTES - PR CARREFOUR 1030689814 Nettoyage poste 27/12/18 27/12/2018 17:21:20-LAYDET KEVIN-Nettoyage avec somes. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028242666 dépannage P2 en défaut 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 en defaut. Pr plein 
de graisse. Inversion de sens=ok.pompe à suivre. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028242666 dépannage P2 en défaut 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 en defaut. Pr plein 
de graisse. Inversion de sens=ok.pompe à suivre. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1028253692 Nettoyage 18/01/18

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1028253692 Nettoyage 18/01/18

LATTES - PR CLOS MEJEAN Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028242666 dépannage P2 en défaut 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 en defaut. Pr plein 
de graisse. Inversion de sens=ok.pompe à suivre. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028242666 dépannage P2 en défaut 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 en defaut. Pr plein 
de graisse. Inversion de sens=ok.pompe à suivre. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1028440700 Point en fermant l'arrivée sur débit pompes, trop de 
temps de marche!!

07/02/18 07/02/2018 17:40:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Contrôle refoulement ok 
contrôle poste de relevage ok niveau correct cycles correct 

LATTES - PR CLOS MEJEAN Local Local 1028416196 reprise maçonnerie gont de la porte 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise fixation gont de porte avec 
ciment. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN Local Local 1028416196 reprise maçonnerie gont de la porte 12/02/18 10/02/2018 08:48:46-LABEAUME THIERRY-Non fait 12/02/2018 
20:54:22-LABEAUME THIERRY-Reprise fixation gont de porte avec 
ciment. 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029343237 Nettoyage pr 26/06/18

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029343237 Nettoyage pr 26/06/18

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029658766 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:51-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
Carte m2m modification paramétrage Sofrel pour communication IP 
paramétrage fr 1000 et Lerne test ok 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029658766 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:51-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
Carte m2m modification paramétrage Sofrel pour communication IP 
paramétrage fr 1000 et Lerne test ok 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029958376 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

LATTES - PR CLOS MEJEAN 1029969025 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe Doseuse Pompe doseuse Nitrate Calcium 1028115816 relance injection Nutriox 03/01/18 03/01/2018 12:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe Doseuse Pompe doseuse Nitrate Calcium 1028122449 relance injection Nutriox suite arrêt depuis nettoyage 
cuve sem dernière

03/01/18 03/01/2018 12:41:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028225881 Cotrôle des vannes et sortie cannalisation by-pass 
europe .maurin.pontil . Le .

16/01/18 16/01/2018 14:37:39-LABEAUME THIERRY-Vannes et sorties by-
pass.europe. pontil. Mas. Maison de la nature. Maurin. 

LATTES - PR DE L'EUROPE Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028225881 Cotrôle des vannes et sortie cannalisation by-pass 
europe .maurin.pontil . Le .

16/01/18 16/01/2018 14:37:39-LABEAUME THIERRY-Vannes et sorties by-
pass.europe. pontil. Mas. Maison de la nature. Maurin. 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028344987 Livraison nitrate 26/01/18 26/01/2018 14:56:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dépotage du reste de 
carrefour 1m3 car livraison à espagnol pas praticable. Plein véhicule de 
service 

LATTES - PR DE L'EUROPE Débitmètre Délestage Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028381193 Le debitmetre électromagnétique mesure un débit ? 30/01/18 30/01/2018 12:46:41-GICQUEL PATRICK-La roubine est actuellement en 
charge d ou le sens de débit inverse du sens de délestage.Prevoir pose de 
clapet dn250 pour éviter le phénomène.Photos prises par Mr Mathieu G et 
prévoir vidange du tampon accès au debitmetre 

LATTES - PR DE L'EUROPE Débitmètre Délestage Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028381193 Le debitmetre électromagnétique mesure un débit ? 30/01/18 30/01/2018 12:46:41-GICQUEL PATRICK-La roubine est actuellement en 
charge d ou le sens de débit inverse du sens de délestage.Prevoir pose de 
clapet dn250 pour éviter le phénomène.Photos prises par Mr Mathieu G et 
prévoir vidange du tampon accès au debitmetre 

LATTES - PR DE L'EUROPE Débitmètre Délestage Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028381193 Le debitmetre électromagnétique mesure un débit ? 30/01/18 30/01/2018 12:46:41-GICQUEL PATRICK-La roubine est actuellement en 
charge d ou le sens de débit inverse du sens de délestage.Prevoir pose de 
clapet dn250 pour éviter le phénomène.Photos prises par Mr Mathieu G et 
prévoir vidange du tampon accès au debitmetre 

LATTES - PR DE L'EUROPE Débitmètre Délestage Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028381193 Le debitmetre électromagnétique mesure un débit ? 30/01/18 30/01/2018 12:46:41-GICQUEL PATRICK-La roubine est actuellement en 
charge d ou le sens de débit inverse du sens de délestage.Prevoir pose de 
clapet dn250 pour éviter le phénomène.Photos prises par Mr Mathieu G et 
prévoir vidange du tampon accès au debitmetre 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1028755998 Dépannage électrique 20/03/18 21/03/2018 04:32:46-GATTOUSSI EDDY-Dépannage électrique: reprise 
câblage des boites plexo dans les cuves 

LATTES - PR DE L'EUROPE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029004174 rdv entre 14h et 16h remplacement cpt linky 08/05/18 14/05/2018 12:46:27-LABEAUME THIERRY-Non fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029025655 Nettoyage des baches 09/05/18 14/05/2018 16:20:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage beaucoup de 
fillasse 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029026274 Nettoyage pr  +depotage hydro à la Stp de lunel 09/05/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029026274 Nettoyage pr  +depotage hydro à la Stp de lunel 09/05/18

LATTES - PR DE L'EUROPE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026855 Ouvrir le portail avant 8h30 et le refermer avant 12h 
Mise en place cpt linky

17/05/18 18/05/2018 14:58:05-LABEAUME THIERRY-Déjà fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029108970 mise en place cpt linky 28/05/18 29/05/2018 18:37:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029194820 Controle instrum autosurveillance 12/06/18 12/06/2018 18:41:44-NAVONE GUILHEM-fait 

LATTES - PR DE L'EUROPE Automate Injection Réactif Automate 1029447227 Température effluent HS 12/07/18 12/07/2018 16:47:43-BOUDET Jean philippe-La sonde nous semble 
défectueuse (résistance trop élevée). Sonde en commande. 

LATTES - PR DE L'EUROPE Automate Injection Réactif Automate 1029447227 Température effluent HS 12/07/18 12/07/2018 16:47:43-BOUDET Jean philippe-La sonde nous semble 
défectueuse (résistance trop élevée). Sonde en commande. 

LATTES - PR DE L'EUROPE Automate Injection Réactif Automate 1029447227 Température effluent HS 12/07/18 12/07/2018 16:47:43-BOUDET Jean philippe-La sonde nous semble 
défectueuse (résistance trop élevée). Sonde en commande. 

LATTES - PR DE L'EUROPE Automate Injection Réactif Automate 1029447227 Température effluent HS 12/07/18 12/07/2018 16:47:43-BOUDET Jean philippe-La sonde nous semble 
défectueuse (résistance trop élevée). Sonde en commande. 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029456512 Verif injection nutriox 13/07/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029456512 Verif injection nutriox 13/07/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029456512 Verif injection nutriox 13/07/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029456512 Verif injection nutriox 13/07/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 04/09/18

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029822695 dépannage P2 temps de marche important 20/09/18 20/09/2018 18:48:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Misr a l arret car pas 
debit 

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029838737 dépannage P2 temps de marche important 21/09/18 21/09/2018 18:45:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029822701 dépannage P2 temps de marche important 21/09/18

LATTES - PR DE L'EUROPE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029822701 dépannage P2 temps de marche important 21/09/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029929313 Contrôle poste suite demande Jerome Dehouch 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Contrôle fonctionnement PR. 
Cycle pompe P1 P2 P3 ok 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029929313 Contrôle poste suite demande Jerome Dehouch 01/10/18 02/10/2018 11:42:16-LABEAUME THIERRY-Contrôle fonctionnement PR. 
Cycle pompe P1 P2 P3 ok 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030066468  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent- Poste nettoyer beaucoup de 
grosses filasse 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030066468  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent- Poste nettoyer beaucoup de 
grosses filasse 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029951743 Nettoyage pr + depotage  hydro à la Stp de lunel 04/10/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029951743 Nettoyage pr + depotage  hydro à la Stp de lunel 04/10/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029969171 Nutriox 08/10/18 08/10/2018 20:22:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage 6t 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029993083 Contrôle APAVE levage et elec 08/10/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1029993083 Contrôle APAVE levage et elec 08/10/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030489252 Nettoyage pr 06/12/18

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030495964 Dem rem p1 07/12/18 07/12/2018 17:17:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030496475 Débouchage pompe p 1 07/12/18 07/12/2018 19:16:20-GEOFFROY Florent-Débouchage p1 filasse coincé 
dans la volute 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030496475 Débouchage pompe p 1 07/12/18 07/12/2018 19:16:20-GEOFFROY Florent-Débouchage p1 filasse coincé 
dans la volute 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030513743 Acquit pompe P1 plus récupération téléphone secours 
pour astreinte

10/12/18 11/12/2018 15:21:06-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe pe + 
récupération téléphone secours 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030513743 Acquit pompe P1 plus récupération téléphone secours 
pour astreinte

10/12/18 11/12/2018 15:21:06-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe pe + 
récupération téléphone secours 

LATTES - PR DE L'EUROPE 1030712427 Mise en manu pompe 2 nutriox 31/12/18 31/12/2018 17:16:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en mode manu sur 
indice 15 

LATTES - PR DOMAINE DE BOIRARGUES 06/09/18

LATTES - PR DOMAINE DE BOIRARGUES 06/09/18

LATTES - PR DOMAINE DE BOIRARGUES 1029850767 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:30-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR DOMAINE DE BOIRARGUES 1029850767 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:30-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR DOMAINE DE BOIRARGUES 1029958373 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028186620 tester le moteur secours sur étagère hangar et si ok 
mise en place en M2

11/01/18 11/01/2018 20:50:25-LABEAUME THIERRY-Test moteur = hs 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028186620 tester le moteur secours sur étagère hangar et si ok 
mise en place en M2

11/01/18 11/01/2018 20:50:25-LABEAUME THIERRY-Test moteur = hs 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028230730 dépannage M1 17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage remontage 
clapet pompe chiffon dans coude joint mécanique HS ventilation HS à 
surveiller 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028229055 Contrôle fonctionnement depuis l'orage du 14/01 17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE- Prise de photo câble 
électrique et dossier photos Saporta pompe arrêter à démonter 



LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028230730 dépannage M1 17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage remontage 
clapet pompe chiffon dans coude joint mécanique HS ventilation HS à 
surveiller 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242715 remplacement ventilo M1 qui a fondu? peut-être 
utiliser le ventilo de celui sur 

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GEOFFROY Florent-Démontage du ventilo sur 
l'ancien moteur P1 remise en place ventilo sur moteur P2 le moteur n'était 
pas chaud 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242715 remplacement ventilo M1 qui a fondu? peut-être 
utiliser le ventilo de celui sur 

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GEOFFROY Florent-Démontage du ventilo sur 
l'ancien moteur P1 remise en place ventilo sur moteur P2 le moteur n'était 
pas chaud 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028343572 point dépannage ENEDIS suite vandalisme fusibless 
gens du voyage

26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Toujours pas alim.appel erdf 
.prevoir pompage avec hydro dans local pompes. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028343572 point dépannage ENEDIS suite vandalisme fusibless 
gens du voyage

26/01/18 26/01/2018 16:50:11-LABEAUME THIERRY-Toujours pas alim.appel erdf 
.prevoir pompage avec hydro dans local pompes. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028350329 Point depuis dégradation des gens du voyage 29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Probleme niche alim erdf.2 
phases manquantes suite branchement gens du voyage. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028350329 Point depuis dégradation des gens du voyage 29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Probleme niche alim erdf.2 
phases manquantes suite branchement gens du voyage. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410416 Contrôler si le secteur a été réparé par ENEDIS 
(attente protection police)

02/02/18 03/02/2018 08:58:25-LABEAUME THIERRY-Pas de secteur .appel pour 
pompage dans local pompes. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410416 Contrôler si le secteur a été réparé par ENEDIS 
(attente protection police)

02/02/18 03/02/2018 08:58:25-LABEAUME THIERRY-Pas de secteur .appel pour 
pompage dans local pompes. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028427973 Chambre électrique présence d eau 05/02/18 05/02/2018 20:56:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Appel hydro pour 
pompage . Présence d eau jusqu au ras de volute pompe. 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028427815 Defaut secteur 05/02/18 05/02/2018 19:18:37-LABEAUME THIERRY-Prevoir pompage avec 
camion hydro 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028427815 Defaut secteur 05/02/18 05/02/2018 19:18:37-LABEAUME THIERRY-Prevoir pompage avec 
camion hydro 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028427815 Defaut secteur 05/02/18 05/02/2018 19:18:37-LABEAUME THIERRY-Prevoir pompage avec 
camion hydro 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028427815 Defaut secteur 05/02/18 05/02/2018 19:18:37-LABEAUME THIERRY-Prevoir pompage avec 
camion hydro 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028430503  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la chambre cale 
sèche Plus démontage moteur problème EDF 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028430503  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la chambre cale 
sèche Plus démontage moteur problème EDF 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028474385 Pomper chambre 06/02/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028474385 Pomper chambre 06/02/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028430503  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la chambre cale 
sèche Plus démontage moteur problème EDF 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028430503  Démontage Remontage 06/02/18 06/02/2018 12:47:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage de la chambre cale 
sèche Plus démontage moteur problème EDF 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1028440557 Contrôle inondation du poste 07/02/18 07/02/2018 11:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-20 cm d'eau dans la 
chambre appelle pour pompage intervention le 6 février 2018 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028442891 remise en place moteur démonté suite attente Police 
pour ENEDIS

08/02/18 08/02/2018 16:40:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage pompe elle 
vide ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028442891 remise en place moteur démonté suite attente Police 
pour ENEDIS

08/02/18 08/02/2018 16:40:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage pompe elle 
vide ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028621060 Defaut pompe p2 26/02/18 26/02/2018 18:53:02-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée.nettoyage 
garniture . 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028621060 Defaut pompe p2 26/02/18 26/02/2018 18:53:02-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée.nettoyage 
garniture . 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028621060 Defaut pompe p2 26/02/18 26/02/2018 18:53:02-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée.nettoyage 
garniture . 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028621060 Defaut pompe p2 26/02/18 26/02/2018 18:53:02-LABEAUME THIERRY-Pompe p2 bouchée.nettoyage 
garniture . 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028620930 Cerclage moteur et colis pour expédition SIDE 27/02/18 27/02/2018 18:38:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026859 Ouvrir le capot avant 8h30 et le refermer avant 12h 
Mise en place cpt linky

17/05/18 18/05/2018 14:58:05-LABEAUME THIERRY-Déja fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029108646 mise en place cpt linky 28/05/18 29/05/2018 18:37:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029592643 dépannage défaut secteur d'hier soir 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-GATTOUSSI EDDY-Remplacement ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029592643 dépannage défaut secteur d'hier soir 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-GATTOUSSI EDDY-Remplacement ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029592644 dépannage défaut secteur d'hier soir 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-LAYDET KEVIN-Ras 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029592644 dépannage défaut secteur d'hier soir 06/08/18 06/08/2018 18:43:10-LAYDET KEVIN-Ras 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029596047 dépannage défaut alim sofrel déjà signalé hier!! 07/08/18 07/08/2018 18:41:16-GATTOUSSI EDDY-Ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029596047 dépannage défaut alim sofrel déjà signalé hier!! 07/08/18 07/08/2018 18:41:16-GATTOUSSI EDDY-Ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029658596 Modification et paramétrage 22/08/18 23/08/2018 11:13:02-GATTOUSSI EDDY-Achat matériel rexel 
modification cablage pour arrêter les moteurs après 1h de 
fonctionnement max remplacement S530 par s550 mise en place une 
carte do qui pilote les relais mise en place modem GSM pour 
communication IP paramétrage fr 1000 et Ler 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029658596 Modification et paramétrage 22/08/18 23/08/2018 11:13:02-GATTOUSSI EDDY-Achat matériel rexel 
modification cablage pour arrêter les moteurs après 1h de 
fonctionnement max remplacement S530 par s550 mise en place une 
carte do qui pilote les relais mise en place modem GSM pour 
communication IP paramétrage fr 1000 et Ler 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029658596 Modification et paramétrage 22/08/18 23/08/2018 11:13:02-GATTOUSSI EDDY-Achat matériel rexel 
modification cablage pour arrêter les moteurs après 1h de 
fonctionnement max remplacement S530 par s550 mise en place une 
carte do qui pilote les relais mise en place modem GSM pour 
communication IP paramétrage fr 1000 et Ler 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029658596 Modification et paramétrage 22/08/18 23/08/2018 11:13:02-GATTOUSSI EDDY-Achat matériel rexel 
modification cablage pour arrêter les moteurs après 1h de 
fonctionnement max remplacement S530 par s550 mise en place une 
carte do qui pilote les relais mise en place modem GSM pour 
communication IP paramétrage fr 1000 et Ler 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029662298  Remplacement 23/08/18 23/08/2018 18:56:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place moteur 2 mise en 
service OK test pour fonctionnement max 1h suite modification câblage et 
paramétrage ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029662298  Remplacement 23/08/18 23/08/2018 18:56:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place moteur 2 mise en 
service OK test pour fonctionnement max 1h suite modification câblage et 
paramétrage ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029662298  Remplacement 23/08/18 23/08/2018 18:56:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place moteur 2 mise en 
service OK test pour fonctionnement max 1h suite modification câblage et 
paramétrage ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029662298  Remplacement 23/08/18 23/08/2018 18:56:28-GATTOUSSI EDDY-Mise en place moteur 2 mise en 
service OK test pour fonctionnement max 1h suite modification câblage et 
paramétrage ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029802028 dépannage M1 qui ne tourne pas et alarmes déf 
variateur 1 et 2

17/09/18 17/09/2018 18:40:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Y a pas de souci au 
niveau local voir sur rapatriment config lerne com. Lacbus et softbus pb 
version pc au bureau 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842651 dépannage M1 qui fonctionne 3x/jour vers 13h et 17h 
,alorsque M2 fonctionne tout

28/09/18 28/09/2018 18:48:58-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage variateur 1 comme 
le variateur 2 test OK à suivre 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842651 dépannage M1 qui fonctionne 3x/jour vers 13h et 17h 
,alorsque M2 fonctionne tout

28/09/18 28/09/2018 18:48:58-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage variateur 1 comme 
le variateur 2 test OK à suivre 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842651 dépannage M1 qui fonctionne 3x/jour vers 13h et 17h 
,alorsque M2 fonctionne tout

28/09/18 28/09/2018 18:48:58-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage variateur 1 comme 
le variateur 2 test OK à suivre 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842651 dépannage M1 qui fonctionne 3x/jour vers 13h et 17h 
,alorsque M2 fonctionne tout

28/09/18 28/09/2018 18:48:58-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage variateur 1 comme 
le variateur 2 test OK à suivre 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029929213 Modif programme voir kevin 01/10/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029929213 Modif programme voir kevin 01/10/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029929204 Pb d alternance pompe 01/10/18 02/10/2018 11:41:52-LAYDET KEVIN-Diminution de durée de 
fonctionnement par pompe pour augmenter l'alternance 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029929204 Pb d alternance pompe 01/10/18 02/10/2018 11:41:52-LAYDET KEVIN-Diminution de durée de 
fonctionnement par pompe pour augmenter l'alternance 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029929213 Modif programme voir kevin 01/10/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029993188 Contrôle apave levage et elec 08/10/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1029993188 Contrôle apave levage et elec 08/10/18

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030033262 Non fonctionnement du poste 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Contrôle poire local acquit 
défaut démarreur. Contrôle vidange réseau ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030033262 Non fonctionnement du poste 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Contrôle poire local acquit 
défaut démarreur. Contrôle vidange réseau ok 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030042225  Réenclenchement Remplacement poire déçu calé 
seche

19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030042225  Réenclenchement Remplacement poire déçu calé 
seche

19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030042225  Réenclenchement Remplacement poire déçu calé 
seche

19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030042225  Réenclenchement Remplacement poire déçu calé 
seche

19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Fait 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030388239 défauts secteur,M1,M2,poire niv d'appel 25/11/18 26/11/2018 10:26:21-DEHOUCH JEROME-local moteurs DIP inondé fait 
disjoncter, à voir demain avec hydro, j'ai vu avec les gens du voyage, ils 
déplaceront leur fourgon 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030399961 Poste en defaut 26/11/18 26/11/2018 18:16:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 fais disjoncter 
demontage p2 vide cave disjoncte. Demontage pour reparation. Eclairage 
hs 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030429628 Nettoyage du poste suite inondation 26/11/18 29/11/2018 17:21:19-GEOFFROY Florent-Vidange et nettoyage du poste 
suite inondation contrôle des pompes pompe numéro 2 inondé vide-cave 
HS problème sur éclairage 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030429628 Nettoyage du poste suite inondation 26/11/18 29/11/2018 17:21:19-GEOFFROY Florent-Vidange et nettoyage du poste 
suite inondation contrôle des pompes pompe numéro 2 inondé vide-cave 
HS problème sur éclairage 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030422199 défaut M1 et niv d'appel 28/11/18 28/11/2018 19:16:12-DEHOUCH JEROME-pas de fonctioNnement mais le 
moteur tourne si appui sur relais tempo 1h M1, pas de niv d'appel 
apparent? 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030421721 Pompe vide cave 28/11/18 28/11/2018 17:17:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Condo hs 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030429719 Remplacement du condo vide cave 29/11/18 29/11/2018 17:21:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en eau vide cave 
et pr p1 shunt duree 1h 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030441789 Démontage vide cave contrôle moteur vide-cave HS 
après expertise

30/11/18 30/11/2018 19:16:14-GEOFFROY Florent-Démontage expertise du vide 
cave vide-cave HS 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030441843 Mise en place nouveaux vide cave contrôle du moteur 
P1 basculer sur le variateu

30/11/18 30/11/2018 20:41:15-GEOFFROY Florent-Mise en place nouveaux vide 
cave essai plus contrôle moteur P1 sur variateur numéro 2 pour essai 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030441843 Mise en place nouveaux vide cave contrôle du moteur 
P1 basculer sur le variateu

30/11/18 30/11/2018 20:41:15-GEOFFROY Florent-Mise en place nouveaux vide 
cave essai plus contrôle moteur P1 sur variateur numéro 2 pour essai 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030465252 Réparation moteur 04/12/18 04/12/2018 16:21:37-GATTOUSSI EDDY-Récupération du moteur chez 
Midi bobinage 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030465252 Réparation moteur 04/12/18 04/12/2018 16:21:37-GATTOUSSI EDDY-Récupération du moteur chez 
Midi bobinage 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030479756 Enlevement variateur p1 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Difficulté pour remise en 
service p2 auto shunt du ground p2 vers sorti a2 relais poire local sec 

LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030479421  Démontage 05/12/18 05/12/2018 17:22:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage variateur un pour 
réparation 



LATTES - PR DOMAINE DE SAPORTA 1030479421  Démontage 05/12/18 05/12/2018 17:22:04-GATTOUSSI EDDY-Démontage variateur un pour 
réparation 

LATTES - PR DU MAS 1028225294 Test batterie sofrel 16/01/18 16/01/2018 12:56:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test par sofrel en ras 
prévoir une batterie de 12ah 

LATTES - PR DU MAS Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1028225316 dépannage défaut batterie sofrel 17/01/18 17/01/2018 16:46:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test de la batterie ok 
remise en service OK 

LATTES - PR DU MAS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028386260 dépannage P2 en défaut 01/02/18 02/02/2018 11:51:47-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

LATTES - PR DU MAS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028386260 dépannage P2 en défaut 01/02/18 02/02/2018 11:51:47-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

LATTES - PR DU MAS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028386260 dépannage P2 en défaut 01/02/18 02/02/2018 11:51:47-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

LATTES - PR DU MAS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028386260 dépannage P2 en défaut 01/02/18 02/02/2018 11:51:47-GATTOUSSI EDDY-Pompe bouchée 

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410973 réparer ou remplacer les supports poires, chaînes 
pompes

02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410973 réparer ou remplacer les supports poires, chaînes 
pompes

02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410979 remplacer flotteur bas 02/02/18

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410979 remplacer flotteur bas 02/02/18

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410973 réparer ou remplacer les supports poires, chaînes 
pompes

02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410973 réparer ou remplacer les supports poires, chaînes 
pompes

02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410979 remplacer flotteur bas 02/02/18

LATTES - PR DU MAS Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028410979 remplacer flotteur bas 02/02/18

LATTES - PR DU MAS 1028728163 Defaut pompage 16/03/18 16/03/2018 10:57:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Shunt poire niveau bas 
pour reprendre regulation sofrel 

LATTES - PR DU MAS 1028737122 Poire ntb 16/03/18 17/03/2018 11:26:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement poire 
niveau tres bas casé 

LATTES - PR DU MAS 1028737122 Poire ntb 16/03/18 17/03/2018 11:26:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement poire 
niveau tres bas casé 

LATTES - PR DU MAS Cuve ~ 5000L Cuve 1029358544 livraison 5T de nutriox avec yara 29/06/18 29/06/2018 20:47:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DU MAS 1029363479 Remplissage cuve nutriox 29/06/18

LATTES - PR DU MAS 1028359033 A- Nettoyage PR 05/07/18 05/07/2018 19:26:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ri 

LATTES - PR DU MAS 1029408693 Nettoyage pr nettoyage herbe 05/07/18 05/07/2018 17:37:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Herbe 

LATTES - PR DU MAS 1029408133 Nettoyage pr 05/07/18

LATTES - PR DU MAS 1029408133 Nettoyage pr 05/07/18

LATTES - PR DU MAS Télétransmission Poste de Télégestion Autonome GSM 1029527671 élagage figuier et remise en place antenne sofrel sur 
socle et évacuer la palett

27/07/18 28/07/2018 08:27:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR DU MAS Bâtiment / Local Local 1029549543 nettoyage locaux élec,pompes 
doseuse,débroussaillage...

02/08/18 02/08/2018 20:44:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Manque de temps par 
cause de contre temps lors de la livraison nitrate 

LATTES - PR DU MAS 1029760783 Remplissage cuve nutriox 07/09/18 07/09/2018 18:53:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-5t 

LATTES - PR DU MAS 1029983030 Controle apave 10/10/18 10/10/2018 20:51:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle ok 

LATTES - PR DU MAS 1030399952 Remplissage nutriox 26/11/18 26/11/2018 18:16:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-4 cubes 

LATTES - PR GRAMENET 1028228696 défaut secteur 14/01/18 17/01/2018 09:09:03-DEHOUCH JEROME-suite compteur linky une ne 
peut tourner, laisse une pompe en fonctionnement 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028229206 Basculement  sur P2 suite P1 qui a du mal à vider 
depuis l'orage où j'ai mis P2 

17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise à l'arrêt P1 bruit 
mécanique sonde en défaut perte de parametrage paramétrage sonde P2 
auto 

LATTES - PR GRAMENET 1028349770  Réenclenchement 26/01/18 26/01/2018 19:14:15-GATTOUSSI EDDY-Penser a monter la puissance 
du nouveau compteur 

LATTES - PR GRAMENET 1028349770  Réenclenchement 26/01/18 26/01/2018 19:14:15-GATTOUSSI EDDY-Penser a monter la puissance 
du nouveau compteur 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410715 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Toujours 6 kva 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410715 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Toujours 6 kva 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410715 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Toujours 6 kva 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028410715 contrôle si la puissance linky a été augmentée à 12KVA 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-GATTOUSSI EDDY-Toujours 6 kva 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028449271 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Puissance souscrite toujours à 6 
KVA 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028449271 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Puissance souscrite toujours à 6 
KVA 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028449271 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Puissance souscrite toujours à 6 
KVA 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028449271 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Puissance souscrite toujours à 6 
KVA 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028468780 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Pas de modification de tarif souscrit 
à 6kva 

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028468780 contrôler si compteur Linky passé à 12 KVA et si oui 
remise en service P2

12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Pas de modification de tarif souscrit 
à 6kva 

LATTES - PR GRAMENET 1028850620 Pompe 2 ne vide pas 05/04/18 06/04/2018 22:59:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chaine hs et barre de 
guidage cassé. Demontage pompe ras. Remise en place avec changement 
de chaine. Reste a changer la barre de guidage 

LATTES - PR GRAMENET 1028850620 Pompe 2 ne vide pas 05/04/18 06/04/2018 22:59:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chaine hs et barre de 
guidage cassé. Demontage pompe ras. Remise en place avec changement 
de chaine. Reste a changer la barre de guidage 

LATTES - PR GRAMENET 1029031536 Barre guidage hs 15/05/18 15/05/2018 14:58:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Apport de deux barre 
guidage inox pour remplacement diam 50 60 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029026838 remplacement barre de guidage et support de barre 
P2

15/05/18 17/05/2018 08:39:33-LABEAUME THIERRY-Remplacement barres de 
guidages +support.( pompe p2) 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029026838 remplacement barre de guidage et support de barre 
P2

15/05/18 17/05/2018 08:39:33-LABEAUME THIERRY-Remplacement barres de 
guidages +support.( pompe p2) 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029026838 remplacement barre de guidage et support de barre 
P2

15/05/18 17/05/2018 08:39:33-LABEAUME THIERRY-Remplacement barres de 
guidages +support.( pompe p2) 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029026838 remplacement barre de guidage et support de barre 
P2

15/05/18 17/05/2018 08:39:33-LABEAUME THIERRY-Remplacement barres de 
guidages +support.( pompe p2) 

LATTES - PR GRAMENET Bâche Bâche 1029188106 test autonomie 08/06/18 08/06/2018 19:03:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test autonomie 14h 16h 
 0.75m et 3m35 

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029527874 Débouchage P1 26/07/18

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029527874 Débouchage P1 26/07/18

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029527874 Débouchage P1 26/07/18

LATTES - PR GRAMENET Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029527874 Débouchage P1 26/07/18

LATTES - PR GRAMENET Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029643237 rdv avec ENEDIS entre 8h et 12h pour changement de 
puissance de 6KVA à 12KVA

20/08/18 20/08/2018 18:42:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement 
augmention puissance test 2 ppe phase equilibre 3 amp. Remise en servic 
des 2 pompes 

LATTES - PR GRAMENET Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780396 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR GRAMENET Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780396 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR GRAMENET 1030066466  Démontage Remontage 03/10/18

LATTES - PR GRAMENET 1030066466  Démontage Remontage 03/10/18

LATTES - PR GRAMENET 1029936449 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR GRAMENET 1029936449 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR GRAMENET 1029993216 Contrôle APAVE Elec levage 08/10/18

LATTES - PR GRAMENET 1029993216 Contrôle APAVE Elec levage 08/10/18

LATTES - PR ICV 1028624550 Nettoyage 27/02/18

LATTES - PR ICV 1028624550 Nettoyage 27/02/18

LATTES - PR ICV 1028651384  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 17:07:01-GATTOUSSI EDDY-Alim sofrel hs prevoir 
remplacement 

LATTES - PR ICV 1028651384  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 17:07:01-GATTOUSSI EDDY-Alim sofrel hs prevoir 
remplacement 

LATTES - PR ICV 1028651384  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 17:07:01-GATTOUSSI EDDY-Alim sofrel hs prevoir 
remplacement 

LATTES - PR ICV 1028651384  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 17:07:01-GATTOUSSI EDDY-Alim sofrel hs prevoir 
remplacement 

LATTES - PR ICV Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028896512 Defaut pompage 11/04/18 12/04/2018 08:47:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle alimentation 
armoire.( manque 1 phase) 

LATTES - PR ICV Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028896512 Defaut pompage 11/04/18 12/04/2018 08:47:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle alimentation 
armoire.( manque 1 phase) 

LATTES - PR ICV Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028896512 Defaut pompage 11/04/18 12/04/2018 08:47:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle alimentation 
armoire.( manque 1 phase) 

LATTES - PR ICV Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028896512 Defaut pompage 11/04/18 12/04/2018 08:47:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle alimentation 
armoire.( manque 1 phase) 

LATTES - PR ICV 1029484293 Nettoyage pr 18/07/18

LATTES - PR ICV 1029484293 Nettoyage pr 18/07/18

LATTES - PR ICV Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780399 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR ICV Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780399 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR ICV 1029851011 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:17-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr1000 et Lerne pour communication IP test OK 

LATTES - PR ICV 1029851011 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:17-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr1000 et Lerne pour communication IP test OK 

LATTES - PR ICV 1029996482 Contrôle APAVE Elec et levage 11/10/18

LATTES - PR ICV 1029996482 Contrôle APAVE Elec et levage 11/10/18

LATTES - PR ICV 1030074736 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR ICV 1030074736 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR LA CALADE 1028238967 Nettoyage 17/01/18

LATTES - PR LA CALADE 1028238967 Nettoyage 17/01/18

LATTES - PR LA CALADE 1029478573 Nettoyage pr 17/07/18

LATTES - PR LA CALADE 1029478573 Nettoyage pr 17/07/18

LATTES - PR LA CALADE 1029850745 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:25-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR LA CALADE 1029850745 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:58:25-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR LA VASQUE 1028848416  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:39-GATTOUSSI EDDY-Modem gsm pour com ip et 
paramétrage fr1000 et lerne 

LATTES - PR LA VASQUE 1028848416  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:39-GATTOUSSI EDDY-Modem gsm pour com ip et 
paramétrage fr1000 et lerne 

LATTES - PR LA VASQUE 1028848416  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:39-GATTOUSSI EDDY-Modem gsm pour com ip et 
paramétrage fr1000 et lerne 

LATTES - PR LA VASQUE 1028848416  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:39-GATTOUSSI EDDY-Modem gsm pour com ip et 
paramétrage fr1000 et lerne 

LATTES - PR LA VASQUE 1029069157 Nettoyage pr 17/05/18

LATTES - PR LA VASQUE 1029069157 Nettoyage pr 17/05/18

LATTES - PR LA VASQUE 1029993228 Contrôle APAVE Elec et levage 08/10/18

LATTES - PR LA VASQUE 1029993228 Contrôle APAVE Elec et levage 08/10/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028583182 Nettoyage 21/02/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028583182 Nettoyage 21/02/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028774654 Dem p1 p2  problème clapet pompe1 23/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028774654 Dem p1 p2  problème clapet pompe1 23/03/18



LATTES - PR LANTISSARGUES 1028774654 Dem p1 p2  problème clapet pompe1 23/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028774654 Dem p1 p2  problème clapet pompe1 23/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028784560 dépannage pb clapet,voir pourquoi autant d'eau! 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Boule changé 

LATTES - PR LANTISSARGUES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028784560 dépannage pb clapet,voir pourquoi autant d'eau! 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Boule changé 

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028426760 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028426760 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028784560 dépannage pb clapet,voir pourquoi autant d'eau! 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Boule changé 

LATTES - PR LANTISSARGUES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028784560 dépannage pb clapet,voir pourquoi autant d'eau! 27/03/18 05/04/2018 18:30:36-LAYDET KEVIN-Boule changé 

LATTES - PR LANTISSARGUES Bâche Bâche 1027270258 6M- NETTOYAGE PR 27/03/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1028944155 Contrôle si arbre tombé dégagé par ciel vert? 20/04/18 20/04/2018 21:06:41-DEHOUCH JEROME-Toujours pas , je relance ciel 
vert 

LATTES - PR LANTISSARGUES 1029996487 Contrôle APAVE Elec et levage 11/10/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1029996487 Contrôle APAVE Elec et levage 11/10/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1030074734 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR LANTISSARGUES 1030074734 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR LANTISSARGUES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1030099103 débouchage P2 29/10/18 30/10/2018 11:41:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee  tube a 
enlever en fond de cuve 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1028847976 Pose d un capteur H2S en comparaison d un capteur 
H2S IJINUS 

04/04/18 06/04/2018 22:46:32-GICQUEL PATRICK-Pose d un capteur H2S 
n°MT003502 en comparaison d un capteur H2S IJINUS au refoulement 
du pr Fenouillet situé au tampon marché du Lez 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1028847976 Pose d un capteur H2S en comparaison d un capteur 
H2S IJINUS 

04/04/18 06/04/2018 22:46:32-GICQUEL PATRICK-Pose d un capteur H2S 
n°MT003502 en comparaison d un capteur H2S IJINUS au refoulement 
du pr Fenouillet situé au tampon marché du Lez 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1028935027 Enlèvement de la sonde IJINUS Capteur H2S pour 
SAV 

19/04/18 19/04/2018 16:51:28-GICQUEL PATRICK-Enlèvement de la sonde IJINUS 
IJA0101-00007226 LOGAZ 2000H2S 82 3G Capteur H2S pour SAV 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1028935027 Enlèvement de la sonde IJINUS Capteur H2S pour 
SAV 

19/04/18 19/04/2018 16:51:28-GICQUEL PATRICK-Enlèvement de la sonde IJINUS 
IJA0101-00007226 LOGAZ 2000H2S 82 3G Capteur H2S pour SAV 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1028991203 Ligne telephonique 30/04/18 30/04/2018 17:47:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas de tension. Pas de 
transmission. Poste ok 

LATTES - PR LE FENOUILLET Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028987311 dépannage défaut com 03/05/18 04/05/2018 20:41:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ri faite 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029031044 Inventaire di préleveur fixe Endress Hauser 14/05/18 15/05/2018 14:49:05-GICQUEL PATRICK-Prise de photos pour inventaire 
de l équipement préleveur autosurveillance réseau de type Endress 
Hauseur programmation etvtrx de mise en conformité voir photos 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029031044 Inventaire di préleveur fixe Endress Hauser 14/05/18 15/05/2018 14:49:05-GICQUEL PATRICK-Prise de photos pour inventaire 
de l équipement préleveur autosurveillance réseau de type Endress 
Hauseur programmation etvtrx de mise en conformité voir photos 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029031044 Inventaire di préleveur fixe Endress Hauser 14/05/18 15/05/2018 14:49:05-GICQUEL PATRICK-Prise de photos pour inventaire 
de l équipement préleveur autosurveillance réseau de type Endress 
Hauseur programmation etvtrx de mise en conformité voir photos 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029031044 Inventaire di préleveur fixe Endress Hauser 14/05/18 15/05/2018 14:49:05-GICQUEL PATRICK-Prise de photos pour inventaire 
de l équipement préleveur autosurveillance réseau de type Endress 
Hauseur programmation etvtrx de mise en conformité voir photos 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029120583 A- Nettoyage PR 20/06/18 22/06/2018 21:01:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret faisse. 
Remplacement flotteur nh bassin hs. Chlorure p1 hs fuite photo. 
Nettoyage complet fenouillet 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029120583 A- Nettoyage PR 20/06/18 22/06/2018 21:01:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret faisse. 
Remplacement flotteur nh bassin hs. Chlorure p1 hs fuite photo. 
Nettoyage complet fenouillet 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029120583 A- Nettoyage PR 20/06/18 22/06/2018 21:01:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret faisse. 
Remplacement flotteur nh bassin hs. Chlorure p1 hs fuite photo. 
Nettoyage complet fenouillet 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029120583 A- Nettoyage PR 20/06/18 22/06/2018 21:01:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret faisse. 
Remplacement flotteur nh bassin hs. Chlorure p1 hs fuite photo. 
Nettoyage complet fenouillet 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029550064 Arret pompe doseuse p1 31/07/18 31/07/2018 18:52:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Embout refoulement 
cassé achat somedi. Controle injection de la p2 ok 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029658770 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:53-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm3 et 
carte m2m pour com ip. Paramétrage fr1000 et lerne test ok 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029658770 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:53-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm3 et 
carte m2m pour com ip. Paramétrage fr1000 et lerne test ok 

LATTES - PR LE FENOUILLET 1029973867 Controle apave 09/10/18 09/10/2018 14:42:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle ok 

LATTES - PR LE PONTIL 1028225298 Contrôle débit suite pluie 16/01/18 16/01/2018 12:56:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-P1 p2 p3 moyenne 120 
m3h. P1p2, p2 p3, p3p1 moyenne 150m3h pr plein limite bypass au pr 20 
cm en dessous 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028225328 contrôle débit pompes suite temps de marche 
important

17/01/18 17/01/2018 16:46:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Débit des 3 pompes 110 
mètres cubes par heure 2 pompes 150 mètres cubes par heure 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe Doseuse Pompe à Pistons-Membranes 1028327872 remettre en service l'injection arrêtée par Christophe 
lors des dernières pluies

25/01/18 25/01/2018 20:12:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service ok 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028350924 point sur les débits de chaque pompe suite Pr encore 
en débordement

29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite 
fonctionnement  important .probleme clapet p1.prevoir nettoyage panier. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028350924 point sur les débits de chaque pompe suite Pr encore 
en débordement

29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite 
fonctionnement  important .probleme clapet p1.prevoir nettoyage panier. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028350924 point sur les débits de chaque pompe suite Pr encore 
en débordement

29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite 
fonctionnement  important .probleme clapet p1.prevoir nettoyage panier. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028350924 point sur les débits de chaque pompe suite Pr encore 
en débordement

29/01/18 30/01/2018 08:53:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite 
fonctionnement  important .probleme clapet p1.prevoir nettoyage panier. 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 1 Clapet à Boule 1028377275 Remplacer Clapet P1 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-LABEAUME THIERRY-Remplaçement clapet + 
adaptateurdn 150 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 1 Clapet à Boule 1028377275 Remplacer Clapet P1 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-LABEAUME THIERRY-Remplaçement clapet + 
adaptateurdn 150 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 3 Clapet à Boule 1028381276 Remplacer CLAPET P3 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Plus adaptateur 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 1 Clapet à Boule 1028377275 Remplacer Clapet P1 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-LABEAUME THIERRY-Remplaçement clapet + 
adaptateurdn 150 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 1 Clapet à Boule 1028377275 Remplacer Clapet P1 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-LABEAUME THIERRY-Remplaçement clapet + 
adaptateurdn 150 

LATTES - PR LE PONTIL Clapet 3 Clapet à Boule 1028381276 Remplacer CLAPET P3 30/01/18 30/01/2018 18:49:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Plus adaptateur 

LATTES - PR LE PONTIL Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028406851 point sur manoeuvre vanne refoulement suite regard 
remis à la cote

02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Manoeuvre cle de vanne 
refoulement pontil=ok. (Vanne anti horaire 30 tours) 

LATTES - PR LE PONTIL Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028406851 point sur manoeuvre vanne refoulement suite regard 
remis à la cote

02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Manoeuvre cle de vanne 
refoulement pontil=ok. (Vanne anti horaire 30 tours) 

LATTES - PR LE PONTIL Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028407764 faire un point du dysfonctionnement des pompes sur 
site car problème sur courbe

02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompes p1/p2/p3 ( 
pompe 1moins performante 95m3).recherche arrivée eau parasie. 

LATTES - PR LE PONTIL Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028407764 faire un point du dysfonctionnement des pompes sur 
site car problème sur courbe

02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompes p1/p2/p3 ( 
pompe 1moins performante 95m3).recherche arrivée eau parasie. 

LATTES - PR LE PONTIL Cuve ~ 5000L Cuve 1028416191 Livraison 8T de nutriox avec yara 05/02/18

LATTES - PR LE PONTIL Cuve ~ 5000L Cuve 1028416191 Livraison 8T de nutriox avec yara 05/02/18

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028544363 OI Contrôler pourquoi P2 vient régulièrement en 
secours de P1 et P3

20/02/18 20/02/2018 16:35:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR.beaucoup d' 
arrivée.manoeuvre vanne sur refoulement= RAS.contrôle refoulement à 
ariane2. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028544363 OI Contrôler pourquoi P2 vient régulièrement en 
secours de P1 et P3

20/02/18 20/02/2018 16:35:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR.beaucoup d' 
arrivée.manoeuvre vanne sur refoulement= RAS.contrôle refoulement à 
ariane2. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028544363 OI Contrôler pourquoi P2 vient régulièrement en 
secours de P1 et P3

20/02/18 20/02/2018 16:35:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR.beaucoup d' 
arrivée.manoeuvre vanne sur refoulement= RAS.contrôle refoulement à 
ariane2. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028544363 OI Contrôler pourquoi P2 vient régulièrement en 
secours de P1 et P3

20/02/18 20/02/2018 16:35:53-LABEAUME THIERRY-Contrôle PR.beaucoup d' 
arrivée.manoeuvre vanne sur refoulement= RAS.contrôle refoulement à 
ariane2. 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857756 dépannage P1 en défaut 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GEOFFROY Florent-Pompe HS à récupérer sur site 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857756 dépannage P1 en défaut 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GEOFFROY Florent-Pompe HS à récupérer sur site 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857756 dépannage P1 en défaut 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GEOFFROY Florent-Pompe HS à récupérer sur site 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857756 dépannage P1 en défaut 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GEOFFROY Florent-Pompe HS à récupérer sur site 

LATTES - PR LE PONTIL 1029006747 Remplissage cuve nutriox 02/05/18 06/05/2018 14:45:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Complement du reste de 
maurin env 7m3 

LATTES - PR LE PONTIL 1029101273 Vérification de la sonde US débordement de la boîte d 
engouffrement Multirang

23/05/18 23/05/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour simulation 
débordement à 1185mm décalage P006 modification 4720mm à 4660mm 
soit 60mm volume débordement 11m3 en 5 mn soit 132m3/h au lieu 
134m3/h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029101273 Vérification de la sonde US débordement de la boîte d 
engouffrement Multirang

23/05/18 23/05/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour simulation 
débordement à 1185mm décalage P006 modification 4720mm à 4660mm 
soit 60mm volume débordement 11m3 en 5 mn soit 132m3/h au lieu 
134m3/h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029101273 Vérification de la sonde US débordement de la boîte d 
engouffrement Multirang

23/05/18 23/05/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour simulation 
débordement à 1185mm décalage P006 modification 4720mm à 4660mm 
soit 60mm volume débordement 11m3 en 5 mn soit 132m3/h au lieu 
134m3/h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029101273 Vérification de la sonde US débordement de la boîte d 
engouffrement Multirang

23/05/18 23/05/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour simulation 
débordement à 1185mm décalage P006 modification 4720mm à 4660mm 
soit 60mm volume débordement 11m3 en 5 mn soit 132m3/h au lieu 
134m3/h 

LATTES - PR LE PONTIL Cuve ~ 5000L Cuve 1029358491 livraison 6T de nutriox avec yara 29/06/18 29/06/2018 20:47:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR LE PONTIL 1029363473 Remplissage cuve nutriox 29/06/18 29/06/2018 14:50:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Plein 

LATTES - PR LE PONTIL 1029456508 Modif injection nitrate de calcium 13/07/18 13/07/2018 18:59:40-LAYDET KEVIN-Passé de 5 l h à  7.5l h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029456508 Modif injection nitrate de calcium 13/07/18 13/07/2018 18:59:40-LAYDET KEVIN-Passé de 5 l h à  7.5l h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029456508 Modif injection nitrate de calcium 13/07/18 13/07/2018 18:59:40-LAYDET KEVIN-Passé de 5 l h à  7.5l h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029456508 Modif injection nitrate de calcium 13/07/18 13/07/2018 18:59:40-LAYDET KEVIN-Passé de 5 l h à  7.5l h 

LATTES - PR LE PONTIL 1029564155 Remplissage cuve nutriox 8t 01/08/18 01/08/2018 18:57:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage 3/4 plein 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029549582 remplacement p1 hs 01/08/18 01/08/2018 14:40:27-GATTOUSSI EDDY-Mise en place pompe 1 
(renouvellement), vérification des enroulements couplage moteur câblage 
dans boîte Plexo. Mise en service et  test fonctionnement OK. débit 100 
m3/h. Paramétrage SOFREL pour débit pompe 1 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029549582 remplacement p1 hs 01/08/18 01/08/2018 14:40:27-GATTOUSSI EDDY-Mise en place pompe 1 
(renouvellement), vérification des enroulements couplage moteur câblage 
dans boîte Plexo. Mise en service et  test fonctionnement OK. débit 100 
m3/h. Paramétrage SOFREL pour débit pompe 1 

LATTES - PR LE PONTIL 1029559095 Nettoyage pr 01/08/18



LATTES - PR LE PONTIL 1029559095 Nettoyage pr 01/08/18

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029549585 remplacement p1 hs 01/08/18 01/08/2018 14:40:27-LAYDET KEVIN-Nettoyage du poste remplacement 
et cablage pompe numéro 1 et mise en service 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029549585 remplacement p1 hs 01/08/18 01/08/2018 14:40:27-LAYDET KEVIN-Nettoyage du poste remplacement 
et cablage pompe numéro 1 et mise en service 

LATTES - PR LE PONTIL 1029264297 A- Nettoyage PR 01/08/18 01/08/2018 14:41:07-LAYDET KEVIN-Fait 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029596136 pourquoi la nouvelle P1 mise en place le 01/08 ne 
fonctionne pas?

09/08/18 09/08/2018 14:32:22-GATTOUSSI EDDY-Je pense qu'un simple coup de 
téléphone aurait été beaucoup plus rapide et efficace qu' une oi 

LATTES - PR LE PONTIL Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029596162 pourquoi la nouvelle P1 mise en place le 01/08 ne 
fonctionne pas?

09/08/18 09/08/2018 14:32:23-LAYDET KEVIN-Bravo nouveaux mode de dialogue 

LATTES - PR LE PONTIL Cuve ~ 5000L Cuve 1029643285 livraison 8T de nutriox avec yara 21/08/18 21/08/2018 12:46:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 8m3 controle 
injection manuelle a 20lh baisse du debit sur 10lh 

LATTES - PR LE PONTIL Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029702003 Défaut secteur 29/08/18 29/08/2018 14:46:27-LABEAUME THIERRY-Contrôle Poste mise sous 
tension pendant intervention 

LATTES - PR LE PONTIL Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029702003 Défaut secteur 29/08/18 29/08/2018 14:46:27-LABEAUME THIERRY-Contrôle Poste mise sous 
tension pendant intervention 

LATTES - PR LE PONTIL 1029725639 Reinit sofrel test alarme ip 31/08/18 31/08/2018 19:13:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reninit sofrel test ip 
sofrel ok alarme ok vers serveur 

LATTES - PR LE PONTIL 04/09/18

LATTES - PR LE PONTIL 1029969169 Plein nutriox 08/10/18 08/10/2018 20:22:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-8 t 

LATTES - PR LE PONTIL 1029973868 Contrôle apave 09/10/18 09/10/2018 14:42:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle ok 

LATTES - PR LE PONTIL 1030399954 Remplisage nutriox 26/11/18 26/11/2018 18:16:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-4 cubes 

LATTES - PR LE PONTIL 1030421699 Nettoyage pr 28/11/18 28/11/2018 17:17:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-2 cuves ok 

LATTES - PR LE PONTIL 1030419709 Nettoyage pr 28/11/18

LATTES - PR LE PONTIL 1030419709 Nettoyage pr 28/11/18

LATTES - PR LE PONTIL 1030421903 Nettoyage cuve 28/11/18

LATTES - PR LE PONTIL 1030421903 Nettoyage cuve 28/11/18

LATTES - PR LE PONTIL 1030530126 Remplissage cuve Nutriox rien à signaler 13/12/18 13/12/2018 20:41:13-GEOFFROY Florent-Remplissage cuve Nutriox rien 
à signaler 

LATTES - PR LE PONTIL 1030530126 Remplissage cuve Nutriox rien à signaler 13/12/18 13/12/2018 20:41:13-GEOFFROY Florent-Remplissage cuve Nutriox rien 
à signaler 

LATTES - PR LES AIGRETTES Bâche Bâche 1028395325 Contrôler si la sonde piezo récupérée sur l'étagère 
hangar et testée bonne doit 

01/02/18 02/02/2018 11:52:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voir ri 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1028672314 Nettoyage 07/03/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1028672314 Nettoyage 07/03/18

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029093727 Ligne téléphonique 18/05/18 23/05/2018 08:41:42-BOUDET Jean philippe-Intervention technicien 
Télécoms 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029093727 Ligne téléphonique 18/05/18 23/05/2018 08:41:42-BOUDET Jean philippe-Intervention technicien 
Télécoms 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029093727 Ligne téléphonique 18/05/18 23/05/2018 08:41:42-BOUDET Jean philippe-Intervention technicien 
Télécoms 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029093727 Ligne téléphonique 18/05/18 23/05/2018 08:41:42-BOUDET Jean philippe-Intervention technicien 
Télécoms 

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029108634 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
 =OK 

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029108634 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:50-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
 =OK 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029236215 dépannage défaut com 15/06/18 15/06/2018 14:39:12-LAYDET KEVIN-Carte mère hs changé 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029236215 dépannage défaut com 15/06/18 15/06/2018 14:39:12-LAYDET KEVIN-Carte mère hs changé 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029599957 Nettoyage pr 07/08/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029599957 Nettoyage pr 07/08/18

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029684947 Défaut batterie 27/08/18 27/08/2018 19:54:42-LABEAUME THIERRY-Mise en place batterie reprise 
fixation portail 

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029684947 Défaut batterie 27/08/18 27/08/2018 19:54:42-LABEAUME THIERRY-Mise en place batterie reprise 
fixation portail 

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029684947 Défaut batterie 27/08/18 27/08/2018 19:54:42-LABEAUME THIERRY-Mise en place batterie reprise 
fixation portail 

LATTES - PR LES AIGRETTES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029684947 Défaut batterie 27/08/18 27/08/2018 19:54:42-LABEAUME THIERRY-Mise en place batterie reprise 
fixation portail 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029687678 Dépannage pas de com 29/08/18 29/08/2018 08:33:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle ligne téléphonique 
ok 50 V reprise connexion sur parafoudre 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029687678 Dépannage pas de com 29/08/18 29/08/2018 08:33:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle ligne téléphonique 
ok 50 V reprise connexion sur parafoudre 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029693422 Toujours dépannage défaut com 29/08/18 29/08/2018 18:40:43-LABEAUME THIERRY-Contrôle tension ligne RTC 
ok. Suppression du parafoudre pour faire essai à suivre. 

LATTES - PR LES AIGRETTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029693422 Toujours dépannage défaut com 29/08/18 29/08/2018 18:40:43-LABEAUME THIERRY-Contrôle tension ligne RTC 
ok. Suppression du parafoudre pour faire essai à suivre. 

LATTES - PR LES AIGRETTES 05/09/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029787423 Paramétrage 12/09/18 14/09/2018 08:36:22-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip. Paramétrage sofrel fr1000 et lerne. Test 
communication ok. 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029787423 Paramétrage 12/09/18 14/09/2018 08:36:22-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour communication ip. Paramétrage sofrel fr1000 et lerne. Test 
communication ok. 

LATTES - PR LES AIGRETTES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029929394 Pompe de ne vide pas 01/10/18 02/10/2018 11:42:34-LABEAUME THIERRY-Essaie d'inversion de rotation 
pompe 2 remise en fonctionnement normal pompe de ne vide pas prévoir 
démontage 

LATTES - PR LES AIGRETTES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029929394 Pompe de ne vide pas 01/10/18 02/10/2018 11:42:34-LABEAUME THIERRY-Essaie d'inversion de rotation 
pompe 2 remise en fonctionnement normal pompe de ne vide pas prévoir 
démontage 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1030066464  Démontage Remontage 03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent-Fabriquer plate-forme pour 
installation potence de levage en en béton 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1030066464  Démontage Remontage 03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent-Fabriquer plate-forme pour 
installation potence de levage en en béton 

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029938703 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029938703 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029996478 Contrôle APAVE Elec 11/10/18

LATTES - PR LES AIGRETTES 1029996478 Contrôle APAVE Elec 11/10/18

LATTES - PR LES MARESTELLES 1028667290 Paramétrage 06/03/18 06/03/2018 17:58:03-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage pour 
communication IP 

LATTES - PR LES MARESTELLES 1028667290 Paramétrage 06/03/18 06/03/2018 17:58:03-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage pour 
communication IP 

LATTES - PR LES MARESTELLES 1028838984 Nettoyage 29/03/18

LATTES - PR LES MARESTELLES 1028838984 Nettoyage 29/03/18

LATTES - PR LES MARESTELLES Ouvrage de Stockage Cuve 1029188107 test autonomie 08/06/18 08/06/2018 19:03:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test autonomie 14h 16h 
1m27 et 3.01m 

LATTES - PR LES MARESTELLES 1029993190 Contrôle APAVE levage et elec 08/10/18

LATTES - PR LES MARESTELLES 1029993190 Contrôle APAVE levage et elec 08/10/18

LATTES - PR LES MARESTELLES 1030074737 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR LES MARESTELLES 1030074737 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR LES TREILLES 1029220865 Nettoyage pr 13/06/18

LATTES - PR LES TREILLES 1029220865 Nettoyage pr 13/06/18

LATTES - PR LES TREILLES 1029850928 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:01-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR LES TREILLES 1029850928 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:01-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR LES TREILLES 1029993938 Contrôle APAVE levage et elec 11/10/18

LATTES - PR LES TREILLES 1029993938 Contrôle APAVE levage et elec 11/10/18

LATTES - PR LES TREILLES 1030489271  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:08-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie s550 HS 

LATTES - PR LES TREILLES 1030489271  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:08-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie s550 HS 

LATTES - PR LES TREILLES 1030689857 Nettoyage poste avec somes 27/12/18

LATTES - PR LES TREILLES 1030689857 Nettoyage poste avec somes 27/12/18

LATTES - PR L'ESTAGNOL Cuve Cuve 1028287297 Livraison 3T de nutriox avec yara 24/01/18 24/01/2018 18:36:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Annulé 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Cuve Cuve 1028611374 livraison 9T de nutriox avec yara 27/02/18 27/02/2018 18:38:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028624546 Nettoyage 27/02/18

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028624546 Nettoyage 27/02/18

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028651447  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:08-GATTOUSSI EDDY-Remise en service suite 
disjonction 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028651447  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:08-GATTOUSSI EDDY-Remise en service suite 
disjonction 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028651447  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:08-GATTOUSSI EDDY-Remise en service suite 
disjonction 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1028651447  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:08-GATTOUSSI EDDY-Remise en service suite 
disjonction 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Cuve Cuve 1028981174 livraison de 3T de Nutriox avec Yara 26/04/18 26/04/2018 16:37:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok 3t 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029437797 dépannage pas de com 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LAYDET KEVIN-Pas de problème 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029437797 dépannage pas de com 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LAYDET KEVIN-Pas de problème 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029437797 dépannage pas de com 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LAYDET KEVIN-Pas de problème 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029437797 dépannage pas de com 11/07/18 11/07/2018 18:36:52-LAYDET KEVIN-Pas de problème 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Pompe Doseuse Pompe à Pistons-Membranes 1029672933 dépannage injection 27/08/18 27/08/2018 19:20:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage et controle 
debit pompe doseuse 6l/h pompe etait désamorcé 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Cuve Cuve 1029693432 Livraison 5.5T de Nutriox avec Yara 31/08/18 31/08/2018 18:59:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok controle 
injection ok 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1030066463  Démontage Remontage 03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1030066463  Démontage Remontage 03/10/18 23/10/2018 16:46:58-GEOFFROY Florent- RAS 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029938697 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029938697 Nettoyage pr 03/10/18

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029958189 Paramétrage 05/10/18 05/10/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage Sofrel paramétrage fr1000 et lerne 
test communication ok 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029958189 Paramétrage 05/10/18 05/10/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage Sofrel paramétrage fr1000 et lerne 
test communication ok 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029958189 Paramétrage 05/10/18 05/10/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage Sofrel paramétrage fr1000 et lerne 
test communication ok 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029958189 Paramétrage 05/10/18 05/10/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
pour communication IP paramétrage Sofrel paramétrage fr1000 et lerne 
test communication ok 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1029969022 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1030066527 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:12-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

LATTES - PR L'ESTAGNOL 1030066527 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:12-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

LATTES - PR L'ESTAGNOL Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1030099100 Remplacement batterie Sofrel 29/10/18 30/10/2018 11:41:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok fait 



LATTES - PR L'ESTAGNOL 1030344353 Schema neuf et porte nitrate 19/11/18 21/11/2018 12:06:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Schema neuf et 
reparation porte nutriox par terre 

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE 1029408134 Nettoyage pr 05/07/18

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE 1029408134 Nettoyage pr 05/07/18

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029496563 Renouvellement pompe P2 19/07/18 19/07/2018 20:52:36-LABEAUME THIERRY- Renouvellement pompe P2 

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029496563 Renouvellement pompe P2 19/07/18 19/07/2018 20:52:36-LABEAUME THIERRY- Renouvellement pompe P2 

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE 1029546614 ouverture et fermeture pour changement de puissance 
par ENEDIS, point photos

30/07/18 30/07/2018 18:58:44-DEHOUCH JEROME-passage à 12kva 

LATTES - PR MAISON DE LA NATURE 1029983031 Controle apave 10/10/18 10/10/2018 20:51:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle ok 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028849705 Nettoyage 05/04/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028849705 Nettoyage 05/04/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857754 dépannage P1 24h de marche 09/04/18 09/04/2018 14:33:18-LABEAUME THIERRY-Poste tourne à sec. Barre de 
guidage cassée poire coincée sur pompe. 

LATTES - PR MAS DE JAUMES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857754 dépannage P1 24h de marche 09/04/18 09/04/2018 14:33:18-LABEAUME THIERRY-Poste tourne à sec. Barre de 
guidage cassée poire coincée sur pompe. 

LATTES - PR MAS DE JAUMES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857754 dépannage P1 24h de marche 09/04/18 09/04/2018 14:33:18-LABEAUME THIERRY-Poste tourne à sec. Barre de 
guidage cassée poire coincée sur pompe. 

LATTES - PR MAS DE JAUMES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028857754 dépannage P1 24h de marche 09/04/18 09/04/2018 14:33:18-LABEAUME THIERRY-Poste tourne à sec. Barre de 
guidage cassée poire coincée sur pompe. 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028867403 Nettoyage 10/04/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028867403 Nettoyage 10/04/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1028869930  Remplacement 10/04/18 10/04/2018 19:08:23-GATTOUSSI EDDY-Mise en place barre de guidage 
inox + support de barre 

LATTES - PR MAS DE JAUMES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026925 rdv passage par ENEDIS de 6KVA à 9kva 17/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR MAS DE JAUMES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026925 rdv passage par ENEDIS de 6KVA à 9kva 18/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1029496186 Nettoyage pr 19/07/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1029496186 Nettoyage pr 19/07/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1029983034 Controle apave 10/10/18 10/10/2018 20:51:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave ok 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030074733 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030074733 Nettoyage pr 24/10/18

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030345083  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:55-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 Démontage de la pompe, remise en service OK 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030345083  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:55-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 Démontage de la pompe, remise en service OK 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030345083  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:55-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 Démontage de la pompe, remise en service OK 

LATTES - PR MAS DE JAUMES 1030345083  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:55-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 Démontage de la pompe, remise en service OK 

LATTES - PR MAURIN 1028122636 Relève des compteurs 02/01/18 02/01/2018 18:55:02-GATTOUSSI EDDY-Relève des compteurs EDF sur 
la commune de maurin et de Boirargues 

LATTES - PR MAURIN 1028122636 Relève des compteurs 02/01/18 02/01/2018 18:55:02-GATTOUSSI EDDY-Relève des compteurs EDF sur 
la commune de maurin et de Boirargues 

LATTES - PR MAURIN 1028199458 Point sur vanne bypass 11/01/18 11/01/2018 20:56:59-DEHOUCH JEROME-La vanne est bien en position 
ouverte pastille rouge anti-horaire, peilles sur site!!, tas devant grillage 
dépotage , regard signalé cassé sur chemin, presse étoupe armoire élec à 
revoir, fermeture enveloppe armoire élec à renforcer, manque r 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199061 Vérification bon fonctionnement sonde de trop plein. 11/01/18 11/01/2018 17:52:13-MATHIEU GUILHEM-Simulation du débordement, 
bon fonctionnement de la sonde, mais pas de remonté du volume dans le 
sofrel. Remplacement du relais KA12. 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199061 Vérification bon fonctionnement sonde de trop plein. 11/01/18 11/01/2018 17:52:13-MATHIEU GUILHEM-Simulation du débordement, 
bon fonctionnement de la sonde, mais pas de remonté du volume dans le 
sofrel. Remplacement du relais KA12. 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199090 Étalonnage et vérification du bon fct de la sonde de 
debordement 

11/01/18 11/01/2018 17:52:29-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée avec cible 
pour la sonde de débordement prévoir remplacement du relais KA12 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199090 Étalonnage et vérification du bon fct de la sonde de 
debordement 

11/01/18 11/01/2018 17:52:29-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée avec cible 
pour la sonde de débordement prévoir remplacement du relais KA12 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199061 Vérification bon fonctionnement sonde de trop plein. 11/01/18 11/01/2018 17:52:13-MATHIEU GUILHEM-Simulation du débordement, 
bon fonctionnement de la sonde, mais pas de remonté du volume dans le 
sofrel. Remplacement du relais KA12. 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199061 Vérification bon fonctionnement sonde de trop plein. 11/01/18 11/01/2018 17:52:13-MATHIEU GUILHEM-Simulation du débordement, 
bon fonctionnement de la sonde, mais pas de remonté du volume dans le 
sofrel. Remplacement du relais KA12. 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199090 Étalonnage et vérification du bon fct de la sonde de 
debordement 

11/01/18 11/01/2018 17:52:29-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée avec cible 
pour la sonde de débordement prévoir remplacement du relais KA12 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1028199090 Étalonnage et vérification du bon fct de la sonde de 
debordement 

11/01/18 11/01/2018 17:52:29-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée avec cible 
pour la sonde de débordement prévoir remplacement du relais KA12 

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1028416190 Livraison 17T de nutriox avec yara 05/02/18

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1028416190 Livraison 17T de nutriox avec yara 05/02/18

LATTES - PR MAURIN 1028476490 fixer porte cpt eau, reprendre correctement la 
fermeture de la 1ère enveloppe,me

14/02/18 14/02/2018 17:35:24-GATTOUSSI EDDY-Reprise fermeture armoire et 
Coffret Eau repérage dans armoire électrique débroussaillage extérieur 

LATTES - PR MAURIN 1028476490 fixer porte cpt eau, reprendre correctement la 
fermeture de la 1ère enveloppe,me

14/02/18 14/02/2018 17:35:24-GATTOUSSI EDDY-Reprise fermeture armoire et 
Coffret Eau repérage dans armoire électrique débroussaillage extérieur 

LATTES - PR MAURIN 1028476490 fixer porte cpt eau, reprendre correctement la 
fermeture de la 1ère enveloppe,me

14/02/18 14/02/2018 17:35:24-GATTOUSSI EDDY-Reprise fermeture armoire et 
Coffret Eau repérage dans armoire électrique débroussaillage extérieur 

LATTES - PR MAURIN 1028476490 fixer porte cpt eau, reprendre correctement la 
fermeture de la 1ère enveloppe,me

14/02/18 14/02/2018 17:35:24-GATTOUSSI EDDY-Reprise fermeture armoire et 
Coffret Eau repérage dans armoire électrique débroussaillage extérieur 

LATTES - PR MAURIN 1028519098 Travaux 15/02/18 15/02/2018 17:44:07-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique et 
local nutriox 

LATTES - PR MAURIN 1028519098 Travaux 15/02/18 15/02/2018 17:44:07-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique et 
local nutriox 

LATTES - PR MAURIN 1028519098 Travaux 15/02/18 15/02/2018 17:44:07-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique et 
local nutriox 

LATTES - PR MAURIN 1028519098 Travaux 15/02/18 15/02/2018 17:44:07-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique et 
local nutriox 

LATTES - PR MAURIN 1028667749 Visite 14H30 PR avec métropole et Safège 07/03/18 05/04/2018 18:41:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR MAURIN 1028667749 Visite 14H30 PR avec métropole et Safège 07/03/18 05/04/2018 18:41:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR MAURIN 1028784041 alarme niveau d'appel sonde 2h26 24/03/18 27/03/2018 04:42:02-DEHOUCH JEROME-contrôle sur site P2 en marche 
a du mal à vider, retour normal vers 3h 

LATTES - PR MAURIN 1028784160 niveaux d'appel sonde 24/03/18 27/03/2018 04:42:34-DEHOUCH JEROME-à revoir , la sonde est 
positionnée sur la pompe et la pompe est inclinée? 

LATTES - PR MAURIN 1028869855 Reglage 10/04/18 10/04/2018 19:08:01-GATTOUSSI EDDY-Réglage sonde US plus réglage 
temporisation mode dégradé 

LATTES - PR MAURIN 1028869855 Reglage 10/04/18 10/04/2018 19:08:01-GATTOUSSI EDDY-Réglage sonde US plus réglage 
temporisation mode dégradé 

LATTES - PR MAURIN 1028869855 Reglage 10/04/18 10/04/2018 19:08:01-GATTOUSSI EDDY-Réglage sonde US plus réglage 
temporisation mode dégradé 

LATTES - PR MAURIN 1028869855 Reglage 10/04/18 10/04/2018 19:08:01-GATTOUSSI EDDY-Réglage sonde US plus réglage 
temporisation mode dégradé 

LATTES - PR MAURIN 1029006746 Remplissage cuve 1 2 nutriox 02/05/18 06/05/2018 14:45:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret un peu avant pour 
pontil 

LATTES - PR MAURIN Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029088547 rdv 9h Ouverture pour que SPIE ait accès à l'armoire 
électrique et récup config

22/05/18 23/05/2018 08:36:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait ce jour 

LATTES - PR MAURIN 1029171255 réunion avec SPIE/Safège/Campagnol sur point 
électrique et équipements suite

24/05/18 04/06/2018 20:47:45-DEHOUCH JEROME-récup config sofrel, point 
futurs travaux et point sur futur pr Cheminée Gramenet 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141660 Vérification et contrôle de la sonde US SIEMENS 30/05/18 30/05/2018 19:18:58-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde US Hauteur avec cible et correction dans multi-rageur de 5mm 
connection au Sofrel récupération de la configuration 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141660 Vérification et contrôle de la sonde US SIEMENS 30/05/18 30/05/2018 19:18:58-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde US Hauteur avec cible et correction dans multi-rageur de 5mm 
connection au Sofrel récupération de la configuration 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141660 Vérification et contrôle de la sonde US SIEMENS 30/05/18 30/05/2018 19:18:58-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde US Hauteur avec cible et correction dans multi-rageur de 5mm 
connection au Sofrel récupération de la configuration 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141660 Vérification et contrôle de la sonde US SIEMENS 30/05/18 30/05/2018 19:18:58-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
sonde US Hauteur avec cible et correction dans multi-rageur de 5mm 
connection au Sofrel récupération de la configuration 

LATTES - PR MAURIN 1029188268 recherche s'il existe une sonde de nappe 07/06/18 08/06/2018 08:36:58-DEHOUCH JEROME-rien trouvé, site à 
débroussailler pour y voir plus clair 

LATTES - PR MAURIN Bâche Bâche 1029188108 test autonomie 08/06/18 08/06/2018 19:03:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test autonomie 14h 16h 
3m63 reste 70 cm avant lame deversante 

LATTES - PR MAURIN 1029188109 débroussaillage pour voir s'il existe un tuyau comme 
au MAS pour une sonde piezo

08/06/18 08/06/2018 19:03:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Coupage herbe pas 
trouvé la bouche a cle 

LATTES - PR MAURIN 1029200432 Cheminée gramenet 11/06/18 11/06/2018 18:55:54-GATTOUSSI EDDY-Manipulation vanne de 
refoulement, problème. prévoir rénovation avec remplacement de 
différentes pièces 

LATTES - PR MAURIN 1029200432 Cheminée gramenet 11/06/18 11/06/2018 18:55:54-GATTOUSSI EDDY-Manipulation vanne de 
refoulement, problème. prévoir rénovation avec remplacement de 
différentes pièces 

LATTES - PR MAURIN 1029200432 Cheminée gramenet 11/06/18 11/06/2018 18:55:54-GATTOUSSI EDDY-Manipulation vanne de 
refoulement, problème. prévoir rénovation avec remplacement de 
différentes pièces 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029225665 dépannage niveau d'appel sonde 14/06/18

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029225665 dépannage niveau d'appel sonde 14/06/18

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029225665 dépannage niveau d'appel sonde 14/06/18

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029225665 dépannage niveau d'appel sonde 14/06/18

LATTES - PR MAURIN 1029244348 rechercher si bouche à clé sonde piezo pour nappe 
avec détecteur de métaux

20/06/18 20/06/2018 16:40:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reporté pas de temps 

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1029336559 livraison 13T de nutriox avec yara 28/06/18 28/06/2018 18:39:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR MAURIN 1029264293 A- Nettoyage PR 05/07/18 05/07/2018 19:25:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait ri 

LATTES - PR MAURIN 1029408692 Nettoyage pr 05/07/18 05/07/2018 17:37:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage recherche 
bouche a clé 

LATTES - PR MAURIN 1029408132 Nettoyage pr 05/07/18



LATTES - PR MAURIN 1029408132 Nettoyage pr 05/07/18

LATTES - PR MAURIN Pompe Doseuse 1 Motopompe à Membranes 1029410020 remplacement pompe doseuse 06/07/18 06/07/2018 16:47:00-LAYDET KEVIN-Mise en place er parametrage 

LATTES - PR MAURIN Pompe Doseuse 1 Motopompe à Membranes 1029410020 remplacement pompe doseuse 06/07/18 06/07/2018 16:47:00-LAYDET KEVIN-Mise en place er parametrage 

LATTES - PR MAURIN 1029465433 Défaut secteur 16/07/18 16/07/2018 20:51:45-DEHOUCH JEROME-réenclenchement et contrôle , 
la porte du coffret compteur Linky ne se ferme pas à cause du cpt linky 

LATTES - PR MAURIN Pompe Doseuse 1 Motopompe à Membranes 1029469150 augmenter l'injection nutriox suite point avec Pascal, 
toujours H2S 11ppm en hau

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
pompe injection en manuel sur 60 

LATTES - PR MAURIN Pompe Doseuse 1 Motopompe à Membranes 1029469150 augmenter l'injection nutriox suite point avec Pascal, 
toujours H2S 11ppm en hau

17/07/18 17/07/2018 18:46:15-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
pompe injection en manuel sur 60 

LATTES - PR MAURIN 1029564147 Remplissage cuve 17t nitrate 01/08/18 01/08/2018 18:57:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage 3/4 cuve 

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1029606598 Point sur baisse imporatnte cuves de Nutriox, livraison 
17T du mercredi 01/08 vi

09/08/18 09/08/2018 20:43:26-LAYDET KEVIN-Probleme de parametrage. Resté 
en manuel 

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1029606598 Point sur baisse imporatnte cuves de Nutriox, livraison 
17T du mercredi 01/08 vi

09/08/18 09/08/2018 20:43:26-LAYDET KEVIN-Probleme de parametrage. Resté 
en manuel 

LATTES - PR MAURIN 1029642882 Test niveau débordement et repérage alimentation 
eau

17/08/18 17/08/2018 20:52:30-DEHOUCH JEROME-l'eau du bypass passe sous la 
lame à revoir , le bypass est bien ouvert, attention fuite eau sous dalle 
rince-oeil 

LATTES - PR MAURIN Local Local 1029643281 réparation fuite eau sous dalle rince-oeil 20/08/18 20/08/2018 18:42:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Levage de la plaque pour 
reparation raccord tuyau rince Yeux 

LATTES - PR MAURIN Local Local 1029643282 réparation fuite eau sous dalle rince-oeil 20/08/18 20/08/2018 18:42:42-GEOFFROY Florent-Décollage de la dalle 
découpage béton pour réparer fuite remise en place de la dalle 

LATTES - PR MAURIN Local Local 1029643282 réparation fuite eau sous dalle rince-oeil 20/08/18 20/08/2018 18:42:42-GEOFFROY Florent-Décollage de la dalle 
découpage béton pour réparer fuite remise en place de la dalle 

LATTES - PR MAURIN 2 Cuves Cuves 1029643284  Livraison 17T de Nutriox avec yara 21/08/18 21/08/2018 12:46:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 10 m3 plus 
controle injection analogique 7 lh puis 8lh 2h après 

LATTES - PR MAURIN 1029656858 Mesure injection jour 22/08/18 22/08/2018 20:11:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Injection 7 coups par 
min, 200 ml par min, 12 l par h 

LATTES - PR MAURIN 04/09/18

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029907944 Contrôle poste suite alarme dans la nuit 28/09/18 28/09/2018 20:51:34-LABEAUME THIERRY-Visite poste plus reprise 
sonde ultrason 

LATTES - PR MAURIN Mesure de Niveau Appareil de Mesure de Niveau par Ultrasons 1029907944 Contrôle poste suite alarme dans la nuit 28/09/18 28/09/2018 20:51:34-LABEAUME THIERRY-Visite poste plus reprise 
sonde ultrason 

LATTES - PR MAURIN Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029896028 Niveau appel 28/09/18 28/09/2018 10:47:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite niveau 
d'appel sounde poste un chantier ras 

LATTES - PR MAURIN Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029896028 Niveau appel 28/09/18 28/09/2018 10:47:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite niveau 
d'appel sounde poste un chantier ras 

LATTES - PR MAURIN 1029933641 Contrôle accès camion livraison Nutriox 02/10/18 03/10/2018 08:41:40-DEHOUCH JEROME-pas possible , porte local 
nutriox coincée par GE et cuve fioul Locawatt, vu avec Mr Perez de SCAM 
OK pour lundi 08/10/18 

LATTES - PR MAURIN 1030066469  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Mise à l'arrêt pompe doseuse et 
nettoyage poire de niveau d'appel au poste des aigrettes 

LATTES - PR MAURIN 1030066469  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Mise à l'arrêt pompe doseuse et 
nettoyage poire de niveau d'appel au poste des aigrettes 

LATTES - PR MAURIN 1029969173 Livraison Nutriox 08/10/18 08/10/2018 20:22:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-15t 

LATTES - PR MAURIN 1029996473 Contrôle APAVE Elec élevage 11/10/18

LATTES - PR MAURIN 1029996473 Contrôle APAVE Elec élevage 11/10/18

LATTES - PR MAURIN 1030042524 fermeture vanne bypass 19/10/18 19/10/2018 20:56:46-DEHOUCH JEROME-le pompage provisoire SCAM 
bypasse ils sont avertis, point photos, fermeture vanne bypass ok 

LATTES - PR MAURIN 1030412347 Point avant nettoyage cuve de demain pour 
remplacement pompes par SPIE vers 9h30

27/11/18 28/11/2018 08:21:14-DEHOUCH JEROME-le camion devra travailler du 
portail prévoir manches 

LATTES - PR MAURIN 1030422235 Point travaux mise en place nouvelles pompes par 
SPIE et fosse dégrilleur

28/11/18 28/11/2018 19:16:20-DEHOUCH JEROME-Point avec 3M et SUEZ, la 
chaudronnerie n'est pas droite 

LATTES - PR MAURIN 1030421689 Nettoyage pr 28/11/18 28/11/2018 17:17:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et enlevement 
barre de guidage agitateur 

LATTES - PR MAURIN 1030419115 Nettoyage pr 28/11/18

LATTES - PR MAURIN 1030419115 Nettoyage pr 28/11/18

LATTES - PR MAURIN 1030421739 Nettoyage poste 28/11/18

LATTES - PR MAURIN 1030421739 Nettoyage poste 28/11/18

LATTES - PR MERE COSTE Bâche Bâche 1028182293 Voir si bypass existant 10/01/18 10/01/2018 18:31:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR MERE COSTE 1027763780 A- Nettoyage PR 10/01/18 10/01/2018 18:28:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR MERE COSTE 1028191666 Nettoyage 10/01/18

LATTES - PR MERE COSTE 1028191666 Nettoyage 10/01/18

LATTES - PR MERE COSTE Bâche Bâche 1028199272 préparer schéma pour refaire les trappes cuve 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Prise de mesure 

LATTES - PR MERE COSTE Bâche Bâche 1028199273 test si bypass 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Hauteur au bout de 
5h30 d arrêt 2m50 plafonnement 

LATTES - PR MERE COSTE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028199673 Remplacement façade SOFREL afficheur défectueux 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas de façade approprié 
gsm 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242670 dépannage temps de marche important sur P1 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe1 =ras. 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242670 dépannage temps de marche important sur P1 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe1 =ras. 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242670 dépannage temps de marche important sur P1 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe1 =ras. 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028242670 dépannage temps de marche important sur P1 18/01/18 18/01/2018 14:28:32-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe1 =ras. 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028408628 Faire un état de la P1 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-GATTOUSSI EDDY-Pompe non bouchée roue un 
peu poli mais ok 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028408628 Faire un état de la P1 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-GATTOUSSI EDDY-Pompe non bouchée roue un 
peu poli mais ok 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028410401 Réparer ou remplacer les trappes cuve 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-LAYDET KEVIN-Prise de côte 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028408628 Faire un état de la P1 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-GATTOUSSI EDDY-Pompe non bouchée roue un 
peu poli mais ok 

LATTES - PR MERE COSTE Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028408628 Faire un état de la P1 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-GATTOUSSI EDDY-Pompe non bouchée roue un 
peu poli mais ok 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028410401 Réparer ou remplacer les trappes cuve 02/02/18 02/02/2018 19:26:56-LAYDET KEVIN-Prise de côte 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028416201 Réparer ou remplacer les trappes cuve 05/02/18 09/02/2018 16:41:51-LAYDET KEVIN-Pas fini 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028416201 Réparer ou remplacer les trappes cuve 05/02/18 09/02/2018 16:41:51-LAYDET KEVIN-Pas fini 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028416201 Réparer ou remplacer les trappes cuve 06/02/18 09/02/2018 16:41:51-LAYDET KEVIN-Pas fini 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028416201 Réparer ou remplacer les trappes cuve 06/02/18 09/02/2018 16:41:51-LAYDET KEVIN-Pas fini 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028468787 Peinture trappe arrivée et mise en place 12/02/18 14/02/2018 17:35:23-LAYDET KEVIN-Peinture 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028468787 Peinture trappe arrivée et mise en place 13/02/18 14/02/2018 17:35:23-LAYDET KEVIN-Peinture 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028499507 mise en place trappes cuve 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place 2 trappe alu 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028499507 mise en place trappes cuve 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place 2 trappe alu 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028499507 mise en place trappes cuve 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place 2 trappe alu 

LATTES - PR MERE COSTE Barreaudage Barreaudage 1028499507 mise en place trappes cuve 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place 2 trappe alu 

LATTES - PR MERE COSTE 1029343316  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:05:28-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
ras piezzo nettoyant prévoir fixation protection piezo 

LATTES - PR MERE COSTE 1029343316  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:05:28-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
ras piezzo nettoyant prévoir fixation protection piezo 

LATTES - PR MERE COSTE 1029343316  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:05:28-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
ras piezzo nettoyant prévoir fixation protection piezo 

LATTES - PR MERE COSTE 1029343316  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:05:28-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
ras piezzo nettoyant prévoir fixation protection piezo 

LATTES - PR MERE COSTE 1029411520  Remplacement 06/07/18 06/07/2018 14:50:38-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
communications IP paramétrage et ferme il est lerne test OK 

LATTES - PR MERE COSTE 1029411520  Remplacement 06/07/18 06/07/2018 14:50:38-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
communications IP paramétrage et ferme il est lerne test OK 

LATTES - PR MERE COSTE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780401 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR MERE COSTE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780401 remplacement batterie sofrel 17/09/18

LATTES - PR MERE COSTE 1029983032 Controle apave 10/10/18 10/10/2018 20:51:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave ok 

LATTES - PR MERE COSTE 1030411988 Pompe 1 dem rem 27/11/18 27/11/2018 18:57:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ras rien dans roue p1 6a 
p2 8a a voir 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028180534 dépannage P2 en défaut voir si hs 09/01/18 10/01/2018 08:18:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem rien à signalé 
sur la roue et toute le circuit puissance pompe légère résistance entre 
phase et terre à surveiller 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028180534 dépannage P2 en défaut voir si hs 09/01/18 10/01/2018 08:18:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem rien à signalé 
sur la roue et toute le circuit puissance pompe légère résistance entre 
phase et terre à surveiller 

LATTES - PR MONTOUZERES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028199275 Paramétrer le mode assainissement 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-À poursuivre config 

LATTES - PR MONTOUZERES 1028225288 Câblage pour mode assainissement 16/01/18 16/01/2018 12:56:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Préparation du câblage 
auto manu chien de garde et télécommande p1 p2 à suivre configuration 
sofrel inter le 15 01 2018 

LATTES - PR MONTOUZERES 1028225290 Câblage modif schéma 16/01/18 16/01/2018 12:56:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Câblage suite hier 

LATTES - PR MONTOUZERES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028228383 modification du schéma électrique 17/01/18 17/01/2018 16:46:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Modification faite ok 

LATTES - PR MONTOUZERES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028225315 suite cablage mode assainissement 17/01/18 17/01/2018 16:46:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ri déjà fait câblage 
terminé 

LATTES - PR MONTOUZERES 1028923704 Nettoyage pr 17/04/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1028923704 Nettoyage pr 17/04/18

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019725 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:06:06-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
dans la roue. 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019725 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:06:06-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
dans la roue. 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019725 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:06:06-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
dans la roue. 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029019725 Defaut pompe p2. 08/05/18 11/05/2018 15:06:06-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon 
dans la roue. 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029003199 dépannage P2 qui fait disjoncter 09/05/18 11/05/2018 21:59:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait par thierry 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029003199 dépannage P2 qui fait disjoncter 09/05/18 11/05/2018 21:59:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait par thierry 

LATTES - PR MONTOUZERES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026929 rdv passage par ENEDIS de 6KVA à 9kva 17/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR MONTOUZERES Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026929 rdv passage par ENEDIS de 6KVA à 9kva 18/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR MONTOUZERES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029088545 dépannage défaut com 22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LABEAUME THIERRY-Reprise cablage boite ligne 
rtc.pas de tension.appe sfr. 

LATTES - PR MONTOUZERES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029088545 dépannage défaut com 22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LABEAUME THIERRY-Reprise cablage boite ligne 
rtc.pas de tension.appe sfr. 

LATTES - PR MONTOUZERES 1029171256 rdv avec ADSL suite ligne RTC en panne 24/05/18 04/06/2018 20:47:45-DEHOUCH JEROME-Plusieurs de 
dysfonctionnement réparé mais rdv reporté à 13h45 pour accès armoire 
élec 

LATTES - PR MONTOUZERES 1029171259 coupure secteur 30/05/18 04/06/2018 20:47:47-DEHOUCH JEROME-toujours pas de secteur après 
11h30 , vu avec ENEDIS sur place ils ont du retard 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029418421 dépannage P2 en défaut 09/07/18 09/07/2018 18:41:04-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029418421 dépannage P2 en défaut 09/07/18 09/07/2018 18:41:04-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029418421 dépannage P2 en défaut 09/07/18 09/07/2018 18:41:04-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029418421 dépannage P2 en défaut 09/07/18 09/07/2018 18:41:04-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029437906 dépannage P2 qui tourne depuis le 09/07 14h 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Remise en place 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029437906 dépannage P2 qui tourne depuis le 09/07 14h 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Remise en place 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029437906 dépannage P2 qui tourne depuis le 09/07 14h 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Remise en place 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029437906 dépannage P2 qui tourne depuis le 09/07 14h 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Remise en place 



LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029454813 Dépannage P2 en défaut 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe P2. 
Bouchées au centre par un gros chiffon 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029454813 Dépannage P2 en défaut 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe P2. 
Bouchées au centre par un gros chiffon 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029454813 Dépannage P2 en défaut 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe P2. 
Bouchées au centre par un gros chiffon 

LATTES - PR MONTOUZERES Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029454813 Dépannage P2 en défaut 13/07/18 13/07/2018 18:41:13-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe P2. 
Bouchées au centre par un gros chiffon 

LATTES - PR MONTOUZERES 1029993956 Contrôle APAVE elec 11/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1029993956 Contrôle APAVE elec 11/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1030098516  Réenclenchement p2 26/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1030098516  Réenclenchement p2 26/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1030098516  Réenclenchement p2 26/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1030098516  Réenclenchement p2 26/10/18

LATTES - PR MONTOUZERES 1030138554  Démontage Remontage p2 05/11/18 05/11/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030138554  Démontage Remontage p2 05/11/18 05/11/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030138554  Démontage Remontage p2 05/11/18 05/11/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030138554  Démontage Remontage p2 05/11/18 05/11/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Rien dans la roue 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030571259 Vérification télégestion plus vidange du poste et 
remise en situation normale

18/12/18 18/12/2018 11:16:37-MALNIS Médéric-Problème sur télégestion 
opération manuel de vidange plus arrêt du poste pour travaux. 
Télégestion au fonctionnel mais revoir mise à jour adresse IP 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030571259 Vérification télégestion plus vidange du poste et 
remise en situation normale

18/12/18 18/12/2018 11:16:37-MALNIS Médéric-Problème sur télégestion 
opération manuel de vidange plus arrêt du poste pour travaux. 
Télégestion au fonctionnel mais revoir mise à jour adresse IP 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030571259 Vérification télégestion plus vidange du poste et 
remise en situation normale

18/12/18 18/12/2018 11:16:37-MALNIS Médéric-Problème sur télégestion 
opération manuel de vidange plus arrêt du poste pour travaux. 
Télégestion au fonctionnel mais revoir mise à jour adresse IP 

LATTES - PR MONTOUZERES 1030571259 Vérification télégestion plus vidange du poste et 
remise en situation normale

18/12/18 18/12/2018 11:16:37-MALNIS Médéric-Problème sur télégestion 
opération manuel de vidange plus arrêt du poste pour travaux. 
Télégestion au fonctionnel mais revoir mise à jour adresse IP 

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1028191671 Nettoyage 10/01/18

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1028191671 Nettoyage 10/01/18

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029343206 Nettoyage pr 26/06/18

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029343206 Nettoyage pr 26/06/18

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029658762 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:49-GATTOUSSI EDDY-Modification paramétrage Sofrel 
et mise en place cate m2m pour communication IP paramétrage et 
fr1000 et Lerne test OK 

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029658762 Modification 23/08/18 23/08/2018 13:01:49-GATTOUSSI EDDY-Modification paramétrage Sofrel 
et mise en place cate m2m pour communication IP paramétrage et 
fr1000 et Lerne test OK 

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029996491 Contrôle APAVE elec 12/10/18

LATTES - PR PONT DE GUERRE 1029996491 Contrôle APAVE elec 12/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028519031  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:43:58-GATTOUSSI EDDY-Reprise connexion puissance 
suite défaut secteur remise en service OK ( le nôtre était débranché ) 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028519031  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:43:58-GATTOUSSI EDDY-Reprise connexion puissance 
suite défaut secteur remise en service OK ( le nôtre était débranché ) 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028519031  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:43:58-GATTOUSSI EDDY-Reprise connexion puissance 
suite défaut secteur remise en service OK ( le nôtre était débranché ) 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028519031  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:43:58-GATTOUSSI EDDY-Reprise connexion puissance 
suite défaut secteur remise en service OK ( le nôtre était débranché ) 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028622332 Remplacer support de barre P1 HS 27/02/18 27/02/2018 18:38:41-LABEAUME THIERRY-Remplacement support 
barres de guidage. 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028622332 Remplacer support de barre P1 HS 27/02/18 27/02/2018 18:38:41-LABEAUME THIERRY-Remplacement support 
barres de guidage. 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028622332 Remplacer support de barre P1 HS 27/02/18 27/02/2018 18:38:41-LABEAUME THIERRY-Remplacement support 
barres de guidage. 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028622332 Remplacer support de barre P1 HS 27/02/18 27/02/2018 18:38:41-LABEAUME THIERRY-Remplacement support 
barres de guidage. 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028635465 Nettoyage 28/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028635465 Nettoyage 28/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Bâche Bâche 1028627690 découpe échelle hs et glissières panier dans cuve 02/03/18 02/03/2018 12:48:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Neige nettoyage pr fait 
degagement echelle et reste non fait car intempéries 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1028426787 A- Nettoyage PR 02/03/18 02/03/2018 12:49:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Bâche Bâche 1028627690 découpe échelle hs et glissières panier dans cuve 02/03/18 02/03/2018 12:48:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Neige nettoyage pr fait 
degagement echelle et reste non fait car intempéries 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029445722 dépannage P2 en défaut 12/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Impossible à manoeuvre 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029445722 dépannage P2 en défaut 12/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Impossible à manoeuvre 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029456478  Réenclenchement 12/07/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029456478  Réenclenchement 12/07/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029445722 dépannage P2 en défaut 12/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Impossible à manoeuvre 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029445722 dépannage P2 en défaut 12/07/18 13/07/2018 18:41:12-LAYDET KEVIN-Impossible à manoeuvre 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029456478  Réenclenchement 12/07/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029456478  Réenclenchement 12/07/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029993223 Contrôle APAVE Elec 08/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029993223 Contrôle APAVE Elec 08/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1029983038 Remise en service p1 10/10/18 10/10/2018 20:51:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service test 
amperage ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030066495  Réenclenchement P1 poste à nettoyer 17/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent- Présence Filasses et de graisse 
importantes 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030066495  Réenclenchement P1 poste à nettoyer 17/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent- Présence Filasses et de graisse 
importantes 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030042084  Réenclenchement p1 19/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030042084  Réenclenchement p1 19/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030042084  Réenclenchement p1 19/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030042084  Réenclenchement p1 19/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1030255729 Défaut température pompe 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:50-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut températures 
contrôle ampérage ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1030255729 Défaut température pompe 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:50-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut températures 
contrôle ampérage ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030689878  Remplacement 27/12/18 27/12/2018 17:21:33-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie Ariane 1 
mas de Figuiere Castelnau 

LATTES - PR PORT ARIANE 1 1030689878  Remplacement 27/12/18 27/12/2018 17:21:33-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie Ariane 1 
mas de Figuiere Castelnau 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Portail Portail 1028160282 remettre la clé VEOLIA à Mr Nazare 0788402430 
Service Technique Lattes pour accè

08/01/18 08/01/2018 16:27:07-LAYDET KEVIN-Remis 2 clefs à monsieur Nazare 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Portail Portail 1028160282 remettre la clé VEOLIA à Mr Nazare 0788402430 
Service Technique Lattes pour accè

08/01/18 08/01/2018 16:27:07-LAYDET KEVIN-Remis 2 clefs à monsieur Nazare 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028191753 dépannage P2 en défaut 12/01/18 12/01/2018 13:32:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement flotteur niveau 
bas et cablage informations niveau bas sur Sofrel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028191753 dépannage P2 en défaut 12/01/18 12/01/2018 13:32:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement flotteur niveau 
bas et cablage informations niveau bas sur Sofrel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028191753 dépannage P2 en défaut 12/01/18 12/01/2018 13:32:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement flotteur niveau 
bas et cablage informations niveau bas sur Sofrel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028191753 dépannage P2 en défaut 12/01/18 12/01/2018 13:32:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement flotteur niveau 
bas et cablage informations niveau bas sur Sofrel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028228817 dépannage P1 en défaut 17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 
pompe ras voir remplacement du variateur démarreur 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028229562 Commander un démarreur schneider pour P1 comme 
P2 et P3

19/01/18 19/01/2018 18:58:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Achat et remplacement 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028277430 Défaut communication capteur H2S avec système 
d'exploitation telegestion 

22/01/18 22/01/2018 18:55:51-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
des 2 capteurs H2S du Pr port Ariane 2 et du refoulement Pr le Pontil 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028277430 Défaut communication capteur H2S avec système 
d'exploitation telegestion 

22/01/18 22/01/2018 18:55:51-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
des 2 capteurs H2S du Pr port Ariane 2 et du refoulement Pr le Pontil 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028277430 Défaut communication capteur H2S avec système 
d'exploitation telegestion 

22/01/18 22/01/2018 18:55:51-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
des 2 capteurs H2S du Pr port Ariane 2 et du refoulement Pr le Pontil 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028277430 Défaut communication capteur H2S avec système 
d'exploitation telegestion 

22/01/18 22/01/2018 18:55:51-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
des 2 capteurs H2S du Pr port Ariane 2 et du refoulement Pr le Pontil 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028350340 Dépannage P1 en défaut 30/01/18 30/01/2018 10:51:34-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe 
p1(temperature) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028350340 Dépannage P1 en défaut 30/01/18 30/01/2018 10:51:34-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe 
p1(temperature) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028350340 Dépannage P1 en défaut 30/01/18 30/01/2018 10:51:34-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe 
p1(temperature) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028350340 Dépannage P1 en défaut 30/01/18 30/01/2018 10:51:34-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe 
p1(temperature) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028349529 mise en place désodo 31/01/18 31/01/2018 20:57:53-LABEAUME THIERRY-Mise en place desodo 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028349529 mise en place désodo 31/01/18 31/01/2018 20:57:53-LABEAUME THIERRY-Mise en place desodo 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028349529 mise en place désodo 31/01/18 31/01/2018 20:57:53-LABEAUME THIERRY-Mise en place desodo 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028349529 mise en place désodo 31/01/18 31/01/2018 20:57:53-LABEAUME THIERRY-Mise en place desodo 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028395321 mettre en place charbon dans cuve désodo 01/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028395321 mettre en place charbon dans cuve désodo 01/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028395321 mettre en place charbon dans cuve désodo 01/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028395321 mettre en place charbon dans cuve désodo 01/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028468781 Dépannage P1 en défaut 12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Reenclenchement pompe1 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028468781 Dépannage P1 en défaut 12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Reenclenchement pompe1 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028507524  Réenclenchement 14/02/18 14/02/2018 17:44:05-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028507524  Réenclenchement 14/02/18 14/02/2018 17:44:05-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028507524  Réenclenchement 14/02/18 14/02/2018 17:44:05-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028507524  Réenclenchement 14/02/18 14/02/2018 17:44:05-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028569047 dépannage P1 en défaut 22/02/18 22/02/2018 18:51:13-LABEAUME THIERRY-Pompe en défaut acquit 
défaut à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028569047 dépannage P1 en défaut 22/02/18 22/02/2018 18:51:13-LABEAUME THIERRY-Pompe en défaut acquit 
défaut à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028569047 dépannage P1 en défaut 22/02/18 22/02/2018 18:51:13-LABEAUME THIERRY-Pompe en défaut acquit 
défaut à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028569047 dépannage P1 en défaut 22/02/18 22/02/2018 18:51:13-LABEAUME THIERRY-Pompe en défaut acquit 
défaut à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028585129 Arrêt Europe/PONTIL pour prise cotes future vanne 
murale, état du béton, longueu

23/02/18



LATTES - PR PORT ARIANE 2 Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028585129 Arrêt Europe/PONTIL pour prise cotes future vanne 
murale, état du béton, longueu

23/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028585129 Arrêt Europe/PONTIL pour prise cotes future vanne 
murale, état du béton, longueu

23/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1028585129 Arrêt Europe/PONTIL pour prise cotes future vanne 
murale, état du béton, longueu

23/02/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028651468  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:14-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028651468  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:14-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028651468  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:14-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028651468  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:14-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028652717 dépannage P1 en défaut 06/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028652717 dépannage P1 en défaut 06/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028652717 dépannage P1 en défaut 06/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028652717 dépannage P1 en défaut 06/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028699123 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:17:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028699123 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:17:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028699123 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:17:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028699123 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:17:09-LAYDET KEVIN-Ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028737155 Controle pompe 1 16/03/18 17/03/2018 11:26:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret relance pompe 
debit 270 m3h  p2 p3 aussi. Surdebit pluie. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028737155 Controle pompe 1 16/03/18 17/03/2018 11:26:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arret relance pompe 
debit 270 m3h  p2 p3 aussi. Surdebit pluie. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1027763779 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1027763779 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1027763779 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1027763779 A- Nettoyage PR 27/03/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028839247  Démontage Remontage 03/04/18 05/04/2018 22:39:05-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement clapuse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028848840 Dépose de 2 capteurs H2S au Pr Ariane 2 04/04/18 06/04/2018 22:50:40-GICQUEL PATRICK-Déposé du capteur H2S pour 
étalonnage n° Df594500 et batterie 5785A607 piste cyclable tampon et 
du capteur H2S pour étalonnage 0024500 et batterie 3F85A607 tampon 
intérieur pr Ariane 2 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028848840 Dépose de 2 capteurs H2S au Pr Ariane 2 04/04/18 06/04/2018 22:50:40-GICQUEL PATRICK-Déposé du capteur H2S pour 
étalonnage n° Df594500 et batterie 5785A607 piste cyclable tampon et 
du capteur H2S pour étalonnage 0024500 et batterie 3F85A607 tampon 
intérieur pr Ariane 2 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028862375 Defaut pompage 10/04/18 10/04/2018 08:36:44-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale. Apport 
vieux capots allu à pont trinquat. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028862375 Defaut pompage 10/04/18 10/04/2018 08:36:44-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale. Apport 
vieux capots allu à pont trinquat. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028862375 Defaut pompage 10/04/18 10/04/2018 08:36:44-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale. Apport 
vieux capots allu à pont trinquat. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028862375 Defaut pompage 10/04/18 10/04/2018 08:36:44-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale. Apport 
vieux capots allu à pont trinquat. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028915109 dépannage défaut P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028915109 dépannage défaut P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028915109 dépannage défaut P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028915109 dépannage défaut P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028930243 Defaut pompe 1 19/04/18 19/04/2018 08:51:06-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028930243 Defaut pompe 1 19/04/18 19/04/2018 08:51:06-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut p1. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028930245 Defaut pompage 19/04/18 19/04/2018 08:51:06-LABEAUME THIERRY-Poste disjoncté.installation 
compteur linky.probleme de puissance.remisede l ancien compteur. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028930245 Defaut pompage 19/04/18 19/04/2018 08:51:06-LABEAUME THIERRY-Poste disjoncté.installation 
compteur linky.probleme de puissance.remisede l ancien compteur. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1028991211 Pompe 1 defaut 30/04/18 30/04/2018 19:51:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test . Retombe en 
defaut. Chiffon en surface 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028987313 dépannage P1 en défaut 03/05/18 04/05/2018 20:41:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ri faite 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029035023  Réenclenchement 15/05/18 15/05/2018 21:50:51-LAYDET KEVIN-Remise en service p1 bcp d arrivé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029035023  Réenclenchement 15/05/18 15/05/2018 21:50:51-LAYDET KEVIN-Remise en service p1 bcp d arrivé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029035023  Réenclenchement 15/05/18 15/05/2018 21:50:51-LAYDET KEVIN-Remise en service p1 bcp d arrivé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029035023  Réenclenchement 15/05/18 15/05/2018 21:50:51-LAYDET KEVIN-Remise en service p1 bcp d arrivé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029070781 Point travaux remplacement clapets et positionnement 
sonde H2S pour Maera

17/05/18 18/05/2018 08:51:09-DEHOUCH JEROME-voir pourquoi les clapets 
tappes et qu'il y ait autant d'air échappée par la clapuse, capteur H2s à 
mettre en place vers la désodo voir avec Pascal 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029069154 Pomper chambre de vanne 17/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029069154 Pomper chambre de vanne 17/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Canalisation / Tuyauterie Canalisation 1029051921 Test ou mise en place châssis et  vanne arrivée 18/05/18 18/05/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 1 Clapet à Boule 1 1029051912 Remplacement clapet P1 18/05/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Clapet 2 Clapet à Boule 2 1029051914 Remplacement clapet P2 18/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p2 DN 
250.+ visseries 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029088542 dépannage P1 en défaut 22/05/18 23/05/2018 08:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pr a enlever filasse. 
difficulté à reposer la pompe en place 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029088542 dépannage P1 en défaut 22/05/18 23/05/2018 08:36:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pr a enlever filasse. 
difficulté à reposer la pompe en place 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029157741 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 13:41:47-LABEAUME THIERRY-Intervention suite défaut 
thermique pompe une remise en service contrôle ampérage et débit ok à 
suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029157741 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 13:41:47-LABEAUME THIERRY-Intervention suite défaut 
thermique pompe une remise en service contrôle ampérage et débit ok à 
suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029157741 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 13:41:47-LABEAUME THIERRY-Intervention suite défaut 
thermique pompe une remise en service contrôle ampérage et débit ok à 
suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029157741 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 13:41:47-LABEAUME THIERRY-Intervention suite défaut 
thermique pompe une remise en service contrôle ampérage et débit ok à 
suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029179686 débouchage P1 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Dem/Rem pompe p1.rien 
dans la pompe.reprise reglage roue. 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 



LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029179699 mise en place vanne murale d'arrivée 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LABEAUME THIERRY-Preparation chassis  + 
nettoyage surface cuve.achat materiel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029188213 Dépannage P1 en défaut 08/06/18 08/06/2018 16:38:34-GATTOUSSI EDDY-Manque de temps 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029188213 Dépannage P1 en défaut 08/06/18 08/06/2018 16:38:34-GATTOUSSI EDDY-Manque de temps 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029188213 Dépannage P1 en défaut 08/06/18 08/06/2018 16:38:34-GATTOUSSI EDDY-Manque de temps 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029188213 Dépannage P1 en défaut 08/06/18 08/06/2018 16:38:34-GATTOUSSI EDDY-Manque de temps 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976387 3M- NETTOYAGE PR 08/06/18 08/06/2018 19:01:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029236213 dépannage défaut thermique P1 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-GEOFFROY Florent-Recherche de la panne 
changement d'un câble brûlée puis essaie relais thermique à changer 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029236213 dépannage défaut thermique P1 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-GEOFFROY Florent-Recherche de la panne 
changement d'un câble brûlée puis essaie relais thermique à changer 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029236213 dépannage défaut thermique P1 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-GEOFFROY Florent-Recherche de la panne 
changement d'un câble brûlée puis essaie relais thermique à changer 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029236213 dépannage défaut thermique P1 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-GEOFFROY Florent-Recherche de la panne 
changement d'un câble brûlée puis essaie relais thermique à changer 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029242746 Mise en place rallonge vanne arrivée 18/06/18 22/06/2018 21:08:45-LAYDET KEVIN-Posse barre de manoeuvre vanne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029351990 Préparation barre pour vanne arrivé 20/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029242746 Mise en place rallonge vanne arrivée 21/06/18 22/06/2018 21:08:45-LAYDET KEVIN-Posse barre de manoeuvre vanne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029242746 Mise en place rallonge vanne arrivée 21/06/18 22/06/2018 21:08:45-LAYDET KEVIN-Posse barre de manoeuvre vanne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1028976385 3M- NETTOYAGE PR 21/06/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029242746 Mise en place rallonge vanne arrivée 21/06/18 22/06/2018 21:08:45-LAYDET KEVIN-Posse barre de manoeuvre vanne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1029242746 Mise en place rallonge vanne arrivée 21/06/18 22/06/2018 21:08:45-LAYDET KEVIN-Posse barre de manoeuvre vanne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029447238 Pose de la sonde Microtronics H2S 12/07/18 12/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
H2S Microtronics SN: OC2A4500 et SN:3F85A607 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029447238 Pose de la sonde Microtronics H2S 12/07/18 12/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
H2S Microtronics SN: OC2A4500 et SN:3F85A607 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029447238 Pose de la sonde Microtronics H2S 12/07/18 12/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
H2S Microtronics SN: OC2A4500 et SN:3F85A607 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029447238 Pose de la sonde Microtronics H2S 12/07/18 12/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Mise en service de la sonde 
H2S Microtronics SN: OC2A4500 et SN:3F85A607 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029535551 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 18:41:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029535552 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 18:41:41-GATTOUSSI EDDY-Bouchée 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029535552 dépannage P2 en défaut 30/07/18 30/07/2018 18:41:41-GATTOUSSI EDDY-Bouchée 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029702901 Remplacement rack s500 29/08/18 29/08/2018 18:52:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement car hs. 
Mise a jour logiciel et configuration 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029702801 Défaut secteur 29/08/18 29/08/2018 18:51:48-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite défaut 
secteur problème sur le SOFREL mise en mode dégradé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029702801 Défaut secteur 29/08/18 29/08/2018 18:51:48-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste suite défaut 
secteur problème sur le SOFREL mise en mode dégradé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029929402 Pompe 2 et 3 en défaut 01/10/18 02/10/2018 11:42:36-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 et 3 défauts 
thermique réenclenchement disjoncteur contrôle pompage P2 et P3 ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029929402 Pompe 2 et 3 en défaut 01/10/18 02/10/2018 11:42:36-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 et 3 défauts 
thermique réenclenchement disjoncteur contrôle pompage P2 et P3 ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1029929418  défaut pompe 3 02/10/18 02/10/2018 11:42:39-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
P3 essai pompe à démonter (bouchée) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1029929418  défaut pompe 3 02/10/18 02/10/2018 11:42:39-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
P3 essai pompe à démonter (bouchée) 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029958033  Réenclenchement 05/10/18 05/10/2018 18:53:40-GATTOUSSI EDDY-Remise en service P2 contrôle 
débit et ampérage ok. P3 impossible à sortir du PR car M150 le bras est 
trop court prévoir nettoyage du poste à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029958033  Réenclenchement 05/10/18 05/10/2018 18:53:40-GATTOUSSI EDDY-Remise en service P2 contrôle 
débit et ampérage ok. P3 impossible à sortir du PR car M150 le bras est 
trop court prévoir nettoyage du poste à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029958033  Réenclenchement 05/10/18 05/10/2018 18:53:40-GATTOUSSI EDDY-Remise en service P2 contrôle 
débit et ampérage ok. P3 impossible à sortir du PR car M150 le bras est 
trop court prévoir nettoyage du poste à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029958033  Réenclenchement 05/10/18 05/10/2018 18:53:40-GATTOUSSI EDDY-Remise en service P2 contrôle 
débit et ampérage ok. P3 impossible à sortir du PR car M150 le bras est 
trop court prévoir nettoyage du poste à suivre 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029968854 P2 defaut p3 defaut 07/10/18 08/10/2018 17:58:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p3 phase hs 
p2 sensible a la coupure pas de chiffons dans les roues 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029969177 Pompe2 et 3 08/10/18 08/10/2018 20:22:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Branchement p2 sur p3 
et p3 cable hs 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029993227 Contrôle à Apave elec 08/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029993227 Contrôle à Apave elec 08/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030066473  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste en surface 
beaucoup de grosses filasse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030066473  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste en surface 
beaucoup de grosses filasse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029977505 Nettoyage pr 09/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029977505 Nettoyage pr 09/10/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1029987465 Defaut pompage 11/10/18 11/10/2018 18:48:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p1 p2 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030066491  Démontage Remontage 15/10/18 23/10/2018 16:47:04-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste beaucoup 
de sable dans le fond fermeture vanne excellente nettoyage chambre de 
Vannes remise en eau prévoir de sortir P3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030066491  Démontage Remontage 15/10/18 23/10/2018 16:47:04-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste beaucoup 
de sable dans le fond fermeture vanne excellente nettoyage chambre de 
Vannes remise en eau prévoir de sortir P3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1030011132 Nettoyage cuve 15/10/18 16/10/2018 08:41:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
filasse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Bâche Bâche 1030011132 Nettoyage cuve 15/10/18 16/10/2018 08:41:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
filasse 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030037508  Démontage Remontage 18/10/18 18/10/2018 18:53:00-GATTOUSSI EDDY-Démontage P3 pour analyse à 
l'atelier impossible de remplacer le démarreur deux car cadenas 
Christophe duquesne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030037508  Démontage Remontage 18/10/18 18/10/2018 18:53:00-GATTOUSSI EDDY-Démontage P3 pour analyse à 
l'atelier impossible de remplacer le démarreur deux car cadenas 
Christophe duquesne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030037508  Démontage Remontage 18/10/18 18/10/2018 18:53:00-GATTOUSSI EDDY-Démontage P3 pour analyse à 
l'atelier impossible de remplacer le démarreur deux car cadenas 
Christophe duquesne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030037508  Démontage Remontage 18/10/18 18/10/2018 18:53:00-GATTOUSSI EDDY-Démontage P3 pour analyse à 
l'atelier impossible de remplacer le démarreur deux car cadenas 
Christophe duquesne 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030042222  Démontage Remontage 19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Remplacement démarreur P2 et 
remise pompeux 2 en pompe 2 et Consignation pompe 3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030042222  Démontage Remontage 19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Remplacement démarreur P2 et 
remise pompeux 2 en pompe 2 et Consignation pompe 3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030042222  Démontage Remontage 19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Remplacement démarreur P2 et 
remise pompeux 2 en pompe 2 et Consignation pompe 3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030042222  Démontage Remontage 19/10/18 19/10/2018 18:59:52-LAYDET KEVIN-Remplacement démarreur P2 et 
remise pompeux 2 en pompe 2 et Consignation pompe 3 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030069068 Analyse pompe 23/10/18 23/10/2018 21:01:32-GATTOUSSI EDDY-Analyse pompe 3 câble 
défectueux manque une phase prévoir renouvellement du câble ainsi que 
le presse-étoupe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030110041 Défaut secteur 29/10/18 30/10/2018 08:32:28-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste problème sur 
SOFREL 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030110041 Défaut secteur 29/10/18 30/10/2018 08:32:28-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste problème sur 
SOFREL 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030113442 Dépannage 30/10/18 30/10/2018 13:37:19-GATTOUSSI EDDY-Défaut secteur après diagnostic 
contrôleur de phase HS commande rexel pénible mardi 06.11.18 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030113442 Dépannage 30/10/18 30/10/2018 13:37:19-GATTOUSSI EDDY-Défaut secteur après diagnostic 
contrôleur de phase HS commande rexel pénible mardi 06.11.18 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030122645  Remplacement 31/10/18 31/10/2018 17:46:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement du câble HS 
remontage nouveau câble avec presse-étoupe en attente de remise en 
place sur site et de mise en service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1030123768 Défaut pompe 1 31/10/18 31/10/2018 20:46:36-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe un contrôle 
pompage ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1030123768 Défaut pompe 1 31/10/18 31/10/2018 20:46:36-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe un contrôle 
pompage ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030122645  Remplacement 31/10/18 31/10/2018 17:46:43-GATTOUSSI EDDY-Remplacement du câble HS 
remontage nouveau câble avec presse-étoupe en attente de remise en 
place sur site et de mise en service 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030159992  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:08-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
P1 boucher. Remise en service contrôle débit et ampérage ok 
récupération contrôleur de phases chez rexel et installation de celui-ci 
mise en service OK 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030159992  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:08-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
P1 boucher. Remise en service contrôle débit et ampérage ok 
récupération contrôleur de phases chez rexel et installation de celui-ci 
mise en service OK 



LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030159992  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:08-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
P1 boucher. Remise en service contrôle débit et ampérage ok 
récupération contrôleur de phases chez rexel et installation de celui-ci 
mise en service OK 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030159992  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:08-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
P1 boucher. Remise en service contrôle débit et ampérage ok 
récupération contrôleur de phases chez rexel et installation de celui-ci 
mise en service OK 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030177052 Dem rem p1 07/11/18 07/11/2018 16:31:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 
debouchage pr ok 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030182084  Réenclenchement 07/11/18 07/11/2018 17:42:24-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite def 
thermique p1 p2. Remise en service p2. Prevoir demontage p1 qui est 
bouchée 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030182084  Réenclenchement 07/11/18 07/11/2018 17:42:24-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite def 
thermique p1 p2. Remise en service p2. Prevoir demontage p1 qui est 
bouchée 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1030199860 Remise en place pompe 3 08/11/18 08/11/2018 20:51:22-LABEAUME THIERRY-Installation pompe P3 suite 
changement câble alimentation pompe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1030199860 Remise en place pompe 3 08/11/18 08/11/2018 20:51:22-LABEAUME THIERRY-Installation pompe P3 suite 
changement câble alimentation pompe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1030199860 Remise en place pompe 3 08/11/18 08/11/2018 20:51:22-LABEAUME THIERRY-Installation pompe P3 suite 
changement câble alimentation pompe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1030199860 Remise en place pompe 3 08/11/18 08/11/2018 20:51:22-LABEAUME THIERRY-Installation pompe P3 suite 
changement câble alimentation pompe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 Pompe de Relèvement 3 Motopompe Submersible 1030199860 Remise en place pompe 3 08/11/18 08/11/2018 20:51:22-LABEAUME THIERRY-Installation pompe P3 suite 
changement câble alimentation pompe 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030208706 Deconsignation pompe3 08/11/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030208706 Deconsignation pompe3 08/11/18

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030344351 Controle fonctionnement 19/11/18 21/11/2018 12:06:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Beuacoup de debit ce 
jour les pompes seules on du mal a vider 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030399950 Controle des pompes 26/11/18 26/11/2018 18:16:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-240 m3h chacunes ok 
beaucoup d arrivé 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030411982 Pompage a sec 27/11/18 27/11/2018 18:57:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voir pour remplacement 
carte do, remplacement poire nb hs . Arret p1 car relais do faible. Reinit 
sofrel 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030421710 Remplacement carte do 28/11/18 28/11/2018 17:17:13-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise.en service p1 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030562880 Nettoyage Ariane 2 avec somes car pour Trinquat 
impraticable (10/12/2018)

17/12/18 17/12/2018 16:16:40-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve avec somme S 
Plus entretien poste 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030562880 Nettoyage Ariane 2 avec somes car pour Trinquat 
impraticable (10/12/2018)

17/12/18 17/12/2018 16:16:40-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve avec somme S 
Plus entretien poste 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030562880 Nettoyage Ariane 2 avec somes car pour Trinquat 
impraticable (10/12/2018)

17/12/18 17/12/2018 16:16:40-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve avec somme S 
Plus entretien poste 

LATTES - PR PORT ARIANE 2 1030562880 Nettoyage Ariane 2 avec somes car pour Trinquat 
impraticable (10/12/2018)

17/12/18 17/12/2018 16:16:40-MALNIS Médéric-Nettoyage cuve avec somme S 
Plus entretien poste 

LATTES - PR PUECH RADIER Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028363390 Mettre en place le schéma élec dans armoire 29/01/18 29/01/2018 18:57:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Formation schéma et 
mise en place contrôlé poste ras 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028849545  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:53:59-GATTOUSSI EDDY-Inter suite niveau d'appel : 
poire niveau bas bloquée. Mise modem 3g et com en ip + paramétrage 
fr1000 et lerne 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028849545  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:53:59-GATTOUSSI EDDY-Inter suite niveau d'appel : 
poire niveau bas bloquée. Mise modem 3g et com en ip + paramétrage 
fr1000 et lerne 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028849545  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:53:59-GATTOUSSI EDDY-Inter suite niveau d'appel : 
poire niveau bas bloquée. Mise modem 3g et com en ip + paramétrage 
fr1000 et lerne 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028849545  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:53:59-GATTOUSSI EDDY-Inter suite niveau d'appel : 
poire niveau bas bloquée. Mise modem 3g et com en ip + paramétrage 
fr1000 et lerne 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028479264 A- Nettoyage PR 10/04/18 10/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric. 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028479264 A- Nettoyage PR 10/04/18 10/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric. 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028865471 Remplacement clapuse et sa vanne DN100 dans 
chambre de vanne

10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028865471 Remplacement clapuse et sa vanne DN100 dans 
chambre de vanne

10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028867402 Nettoyage 10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028867402 Nettoyage 10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028479264 A- Nettoyage PR 10/04/18 10/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric. 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028479264 A- Nettoyage PR 10/04/18 10/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve avec Eric. 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028865471 Remplacement clapuse et sa vanne DN100 dans 
chambre de vanne

10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028865471 Remplacement clapuse et sa vanne DN100 dans 
chambre de vanne

10/04/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1028917101 mettre en place un support de la nouvelle clapuse 20/04/18 20/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Non fait 

LATTES - PR PUECH RADIER 1028917101 mettre en place un support de la nouvelle clapuse 20/04/18 20/04/2018 18:59:12-LABEAUME THIERRY-Non fait 

LATTES - PR PUECH RADIER Dispositif Anti-Bélier Clapet Anti-Bélier 1029242735 mise en place tige de maintien clapuse 20/06/18 22/06/2018 21:08:45-GATTOUSSI EDDY-Réalisation support intervention 
à planifier deux personnes pour mise en place 

LATTES - PR PUECH RADIER 1029351947 Mise en place support de clapuse 21/06/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1029351947 Mise en place support de clapuse 21/06/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1029351947 Mise en place support de clapuse 21/06/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1029351947 Mise en place support de clapuse 21/06/18

LATTES - PR PUECH RADIER 1029987492 Local disoncteur clé 11/10/18 11/10/2018 18:48:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Recherche de cle et 
fabrication double remise en service pr ok 

LATTES - PR PUECH RADIER 1029996499 Contrôle APAVE Elec 12/10/18 12/10/2018 18:04:01-LAYDET KEVIN-Potence absente 

LATTES - PR PUECH RADIER 1029996499 Contrôle APAVE Elec 12/10/18 12/10/2018 18:04:01-LAYDET KEVIN-Potence absente 

LATTES - PR PUECH RADIER 1030051173 poire niv d'appel 22/10/18 22/10/2018 11:12:20-DEHOUCH JEROME-contrôle ok, disparition au bout 
de quelques minutes de l'alarme, voir si la poire de niveau n'est pas trop 
basse? 

LATTES - PR PUECH RADIER Détecteur Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1030080662 voir si le niveau d'appel n'est pas trop proche du 
niveau de démarrage

26/10/18 26/10/2018 16:49:34-LABEAUME THIERRY-Reprise. Poire Niveau d'appel 
remontée de 10 cm 

LATTES - PR PUECH RADIER Détecteur Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1030080662 voir si le niveau d'appel n'est pas trop proche du 
niveau de démarrage

26/10/18 26/10/2018 16:49:34-LABEAUME THIERRY-Reprise. Poire Niveau d'appel 
remontée de 10 cm 

LATTES - PR REGANOUS Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029026913 remplacement cpt linky par OK service 17/05/18 18/05/2018 14:58:05-LABEAUME THIERRY-Déja fait 

LATTES - PR REGANOUS Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029483636 dépannage défaut com 18/07/18

LATTES - PR REGANOUS Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029483636 dépannage défaut com 18/07/18

LATTES - PR REGANOUS 1029595101 Point après pb astreinte lié au vandalisme fosse 
coupure par les gens du voyag

06/08/18 06/08/2018 20:51:06-DEHOUCH JEROME-contrôle et prise photos 
rapport à faire pour la sécurité à ENEDIS et chez nous 

LATTES - PR REGANOUS 1029648112  Disjoncteur  19/08/18 20/08/2018 16:54:15-GATTOUSSI EDDY-Problème sur le Sofrel s 550 
raccordement sauvage des gens du voyage prévoir remplacement Sofrel 

LATTES - PR REGANOUS 1029648112  Disjoncteur  19/08/18 20/08/2018 16:54:15-GATTOUSSI EDDY-Problème sur le Sofrel s 550 
raccordement sauvage des gens du voyage prévoir remplacement Sofrel 

LATTES - PR REGANOUS 1029648112  Disjoncteur  19/08/18 20/08/2018 16:54:15-GATTOUSSI EDDY-Problème sur le Sofrel s 550 
raccordement sauvage des gens du voyage prévoir remplacement Sofrel 

LATTES - PR REGANOUS 1029711814 Defaut chien de garde 30/08/18 30/08/2018 20:52:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Carte DO hs a remplacer 
pr en chien de garde 

LATTES - PR REGANOUS 1029760793 Reparation defaut chien de garde 07/09/18 07/09/2018 18:53:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle carte, 
Connexion test, remise service automatique pr. Achat baures 

LATTES - PR REGANOUS 1029993955 Contrôle APAVE elec et levage 11/10/18

LATTES - PR REGANOUS 1029993955 Contrôle APAVE elec et levage 11/10/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028159151 dépannage défaut secteur 09/01/18 09/01/2018 10:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Faot 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028182798 Nettoyage 09/01/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028182798 Nettoyage 09/01/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028667300 Paramétrage 06/03/18 06/03/2018 17:58:06-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage pour 
communication IP 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028667300 Paramétrage 06/03/18 06/03/2018 17:58:06-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage pour 
communication IP 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028692668 Niveau tres haut 11/03/18 12/03/2018 10:31:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem 2ppes ras .. a 
suivre débit 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773680 Pomper réseau 22/03/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773680 Pomper réseau 22/03/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773840 Démontage Remontage p1 et p2 22/03/18 24/03/2018 08:39:03-LAYDET KEVIN-Débit refoulement faible 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773840 Démontage Remontage p1 et p2 22/03/18 24/03/2018 08:39:03-LAYDET KEVIN-Débit refoulement faible 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773840 Démontage Remontage p1 et p2 22/03/18 24/03/2018 08:39:03-LAYDET KEVIN-Débit refoulement faible 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028773840 Démontage Remontage p1 et p2 22/03/18 24/03/2018 08:39:03-LAYDET KEVIN-Débit refoulement faible 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028774592 Démontage Remontage 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-LAYDET KEVIN-Curage refoulement 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028774592 Démontage Remontage 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-LAYDET KEVIN-Curage refoulement 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028774592 Démontage Remontage 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-LAYDET KEVIN-Curage refoulement 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028774592 Démontage Remontage 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-LAYDET KEVIN-Curage refoulement 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028915107 dépannage défauts ALIM SOFREL et P2 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Défaut secteur pompage 
avec hydro eric 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028915107 dépannage défauts ALIM SOFREL et P2 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Défaut secteur pompage 
avec hydro eric 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028915107 dépannage défauts ALIM SOFREL et P2 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Défaut secteur pompage 
avec hydro eric 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028922023 Nettoyage pr 17/04/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1028922023 Nettoyage pr 17/04/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1029026920 rdv passage par ENEDIS de 9KVA à 12kva 17/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1029026920 rdv passage par ENEDIS de 9KVA à 12kva 18/05/18 18/05/2018 20:49:27-LABEAUME THIERRY-Ok 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1029109572 mise en place cpt linky 28/05/18 29/05/2018 18:37:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1030066472  Démontage Remontage 05/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-  Déplacement groupe 
électrogène à Morin pour livraison lundi nettoyage PR ICV fabriquer une 
porte en urgence nettoyage deuxième écluse et Saint-Hubert 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1030066472  Démontage Remontage 05/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-  Déplacement groupe 
électrogène à Morin pour livraison lundi nettoyage PR ICV fabriquer une 
porte en urgence nettoyage deuxième écluse et Saint-Hubert 

LATTES - PR SAINT HUBERT 1029993092 Contrôle APAVE elec 08/10/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1029993092 Contrôle APAVE elec 08/10/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1030409365 Nettoyage pr 27/11/18

LATTES - PR SAINT HUBERT 1030409365 Nettoyage pr 27/11/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028773673 Nettoyage 22/03/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028773673 Nettoyage 22/03/18



LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773874 Renouvellement 22/03/18 24/03/2018 08:39:12-LAYDET KEVIN-Renouvellement pied d'Assise 
pompe tuyauterie dn 50 PVC mise en place manchon 2 pouces 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028901141 Paramétrage 12/04/18 12/04/2018 16:47:50-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s 550 pour 
communication IP plus paramétrage fr 1000 et Lerne. Prise débit P1 
renouvellement pompe 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028901141 Paramétrage 12/04/18 12/04/2018 16:47:50-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s 550 pour 
communication IP plus paramétrage fr 1000 et Lerne. Prise débit P1 
renouvellement pompe 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028901141 Paramétrage 12/04/18 12/04/2018 16:47:50-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s 550 pour 
communication IP plus paramétrage fr 1000 et Lerne. Prise débit P1 
renouvellement pompe 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1028901141 Paramétrage 12/04/18 12/04/2018 16:47:50-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s 550 pour 
communication IP plus paramétrage fr 1000 et Lerne. Prise débit P1 
renouvellement pompe 

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029456585  Réenclenchement 13/07/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029456585  Réenclenchement 13/07/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029456585  Réenclenchement 13/07/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1029456585  Réenclenchement 13/07/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1029606723 Nettoyage pr 09/08/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1029606723 Nettoyage pr 09/08/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1029993949 Contrôle APAVE elec 11/10/18

LATTES - PR SAINT MARTIAL BOIRARGUES 1029993949 Contrôle APAVE elec 11/10/18

LATTES - PR SORIECH 1028249406 Arrêt du PR vers 12h15 pour inspection suite 
collecteur cassé vers le Soriech

18/01/18 18/01/2018 14:36:34-DEHOUCH JEROME-remise en service à 13h15 
niveau 1.14m RAS 

LATTES - PR SORIECH Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028271193 Défaut communication ligne RTC  en liaison avec le 
poste de telegestion Sofrel 

22/01/18 22/01/2018 11:14:00-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
RTC valeur mesurée 15 V ligne hs Mr Navone G prevenu de l incident. 

LATTES - PR SORIECH Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028271193 Défaut communication ligne RTC  en liaison avec le 
poste de telegestion Sofrel 

22/01/18 22/01/2018 11:14:00-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
RTC valeur mesurée 15 V ligne hs Mr Navone G prevenu de l incident. 

LATTES - PR SORIECH Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028271193 Défaut communication ligne RTC  en liaison avec le 
poste de telegestion Sofrel 

22/01/18 22/01/2018 11:14:00-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
RTC valeur mesurée 15 V ligne hs Mr Navone G prevenu de l incident. 

LATTES - PR SORIECH Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028271193 Défaut communication ligne RTC  en liaison avec le 
poste de telegestion Sofrel 

22/01/18 22/01/2018 11:14:00-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne téléphonique 
RTC valeur mesurée 15 V ligne hs Mr Navone G prevenu de l incident. 

LATTES - PR SORIECH 1028296319 Défaillance communication Sofrel ligne RTC 24/01/18 24/01/2018 12:52:40-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC test 
voltage 17V pb sur ligne Mr NAVONE Gaverti de l incident 

LATTES - PR SORIECH 1028296319 Défaillance communication Sofrel ligne RTC 24/01/18 24/01/2018 12:52:40-GICQUEL PATRICK-Test de la ligne ¿TC test 
voltage 17V pb sur ligne Mr NAVONE Gaverti de l incident 

LATTES - PR SORIECH 1029606724 Nettoyage pr 09/08/18

LATTES - PR SORIECH 1029606724 Nettoyage pr 09/08/18

LATTES - PR SORIECH 1029662533  Réenclenchement 23/08/18 24/08/2018 08:41:05-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite branchement 
gens du voyage remise en service OK 

LATTES - PR SORIECH 1029662533  Réenclenchement 23/08/18 24/08/2018 08:41:05-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite branchement 
gens du voyage remise en service OK 

LATTES - PR SORIECH 1029662533  Réenclenchement 23/08/18 24/08/2018 08:41:05-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite branchement 
gens du voyage remise en service OK 

LATTES - PR SORIECH 1029711804 Controle sonde 30/08/18 30/08/2018 20:52:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test ok pr en bon 
fonction 

LATTES - PR SORIECH Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029736911 Défaut secteur 30/08/18 03/09/2018 18:42:36-LABEAUME THIERRY-Poste disjoncté 
réenclenchement du disjoncteur 

LATTES - PR SORIECH Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029736911 Défaut secteur 30/08/18 03/09/2018 18:42:36-LABEAUME THIERRY-Poste disjoncté 
réenclenchement du disjoncteur 

LATTES - PR SORIECH 1029850933 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:02-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR SORIECH 1029850933 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:02-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

LATTES - PR SORIECH 1029993089 Contrôle APAVE elec 08/10/18

LATTES - PR SORIECH 1029993089 Contrôle APAVE elec 08/10/18

LATTES - PR SORIECH 1030465586  Démontage Remontage 04/12/18 04/12/2018 17:16:58-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage sonde de piezo 
vérification connexion ok 

LATTES - PR SORIECH 1030465586  Démontage Remontage 04/12/18 04/12/2018 17:16:58-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage sonde de piezo 
vérification connexion ok 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1028774854 Graisse sous sonde 23/03/18 25/03/2018 13:59:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage enlevement 
croute 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1028774854 Graisse sous sonde 23/03/18 25/03/2018 13:59:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage enlevement 
croute 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1029220862 Nettoyage pr 13/06/18

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1029220862 Nettoyage pr 13/06/18

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1029958374 Controle apave 05/10/18 06/10/2018 08:36:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle apave 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1030489250 Nettoyage pr 06/12/18 06/12/2018 17:17:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1030489267 Paramétrage 06/12/18 06/12/2018 17:17:08-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
paramétrage s550 pour communication IP paramétrage et fr4000 et 
Lerne 

LATTES - PR ZAC COMMANDEURS 1030489267 Paramétrage 06/12/18 06/12/2018 17:17:08-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
paramétrage s550 pour communication IP paramétrage et fr4000 et 
Lerne 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028342819 dépannage P2 en défaut 26/01/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028342819 dépannage P2 en défaut 26/01/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028503253 Nettoyage 14/02/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028503253 Nettoyage 14/02/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028516349  Remplacement 15/02/18 15/02/2018 14:45:37-GATTOUSSI EDDY-Réparation fixation panier 
prévoir de souder un barreau au portillon 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028516349  Remplacement 15/02/18 15/02/2018 14:45:37-GATTOUSSI EDDY-Réparation fixation panier 
prévoir de souder un barreau au portillon 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028516349  Remplacement 15/02/18 15/02/2018 14:45:37-GATTOUSSI EDDY-Réparation fixation panier 
prévoir de souder un barreau au portillon 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1028516349  Remplacement 15/02/18 15/02/2018 14:45:37-GATTOUSSI EDDY-Réparation fixation panier 
prévoir de souder un barreau au portillon 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028520777 débouchage P2 et peut-être calage 16/02/18 16/02/2018 19:45:36-LABEAUME THIERRY-Démontage P2 bouchée 
calage de la roue 1 mm prévoir renouvellement roue tres us¿e presvoir de 
resouder un barreau sur le portillon + peinture 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028520777 débouchage P2 et peut-être calage 16/02/18 16/02/2018 19:45:36-LABEAUME THIERRY-Démontage P2 bouchée 
calage de la roue 1 mm prévoir renouvellement roue tres us¿e presvoir de 
resouder un barreau sur le portillon + peinture 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028520777 débouchage P2 et peut-être calage 16/02/18 16/02/2018 19:45:36-LABEAUME THIERRY-Démontage P2 bouchée 
calage de la roue 1 mm prévoir renouvellement roue tres us¿e presvoir de 
resouder un barreau sur le portillon + peinture 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1028520777 débouchage P2 et peut-être calage 16/02/18 16/02/2018 19:45:36-LABEAUME THIERRY-Démontage P2 bouchée 
calage de la roue 1 mm prévoir renouvellement roue tres us¿e presvoir de 
resouder un barreau sur le portillon + peinture 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1029175280 Nettoyage pr 05/06/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1029175280 Nettoyage pr 05/06/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Ouvrage de Stockage Bâche 1028976392 A- NETTOYAGE PR 22/08/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS Ouvrage de Stockage Bâche 1028976392 A- NETTOYAGE PR 22/08/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030066458  Réenclenchement P1 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Remise en route pompe P1 
vérifier fixation pour la potence bleu pr via dimitia castrie 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030066458  Réenclenchement P1 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Remise en route pompe P1 
vérifier fixation pour la potence bleu pr via dimitia castrie 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030008688 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:28-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030008688 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:28-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030211234 Défaut pompe 2 09/11/18 09/11/2018 17:48:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage pluie 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030214050 Pompe numéro 2 boucher par filasse 09/11/18 10/11/2018 15:18:23-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe 2 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030214050 Pompe numéro 2 boucher par filasse 09/11/18 10/11/2018 15:18:23-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe 2 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030499545  Démontage Remontage 08/12/18 10/12/2018 08:27:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel inversion de phase sur les deux pompes pour déboucher remise 
en service OK 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030499545  Démontage Remontage 08/12/18 10/12/2018 08:27:00-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel inversion de phase sur les deux pompes pour déboucher remise 
en service OK 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030505399  Démontage Remontage p1 et p2 10/12/18 10/12/2018 17:21:46-LAYDET KEVIN-Levage des 2 pompes ras 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030505399  Démontage Remontage p1 et p2 10/12/18 10/12/2018 17:21:46-LAYDET KEVIN-Levage des 2 pompes ras 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030505399  Démontage Remontage p1 et p2 10/12/18 10/12/2018 17:21:46-LAYDET KEVIN-Levage des 2 pompes ras 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030505399  Démontage Remontage p1 et p2 10/12/18 10/12/2018 17:21:46-LAYDET KEVIN-Levage des 2 pompes ras 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030513738 Nettoyage pr 11/12/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030513738 Nettoyage pr 11/12/18

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030530131 Recherche de l'arrivée d'eau importante dans le poste 13/12/18 13/12/2018 20:41:14-GEOFFROY Florent-Recherche de l'arrivée d'eau 
importante dans le poste après recherche entreprise BRL en cause 

LE CRES - PR VIA DOMITIA LES FAISANS 1030530131 Recherche de l'arrivée d'eau importante dans le poste 13/12/18 13/12/2018 20:41:14-GEOFFROY Florent-Recherche de l'arrivée d'eau 
importante dans le poste après recherche entreprise BRL en cause 

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1026652315 A- Nettoyage PR 16/01/18

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1026652315 A- Nettoyage PR 16/01/18

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1029484298 Nettoyage pr 18/07/18

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1029484298 Nettoyage pr 18/07/18

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1030008692 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:29-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR DES AIGUEILLERES 1030008692 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:29-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1026652314 A- Nettoyage PR 16/01/18

MONTFERRIER - PR FESCAU 1026652314 A- Nettoyage PR 16/01/18

MONTFERRIER - PR FESCAU 1026652519 A- Nettoyage PR 19/01/18 19/01/2018 18:57:18-LABEAUME THIERRY-Non fait 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1028737488 Defaut pompage 17/03/18 17/03/2018 22:27:10-NAVONE GUILHEM-Poire niveau bas 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1028737488 Defaut pompage 17/03/18 17/03/2018 22:27:10-NAVONE GUILHEM-Poire niveau bas 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1028865469 dépannage 230 démarrages par pompe 10/04/18 10/04/2018 19:00:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem clapet p1 p2 
vanne difficile ouverture grippé 



MONTFERRIER - PR FESCAU Pompe 2 Motopompe Submersible 1028903154 dépannage 232 démarrage de P2 alors quelle est 
arrêtée?

13/04/18 13/04/2018 19:06:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Incoerence bilan réalité 
fermeture vanne p2 plus fort 

MONTFERRIER - PR FESCAU Trappe TAMPON 1029406461 Trou ancien passage gaz oil 04/07/18 05/07/2018 15:53:00-LABEAUME THIERRY-Trous ancien passage gaz oil 
 obturés avec ciment. 

MONTFERRIER - PR FESCAU Trappe TAMPON 1029406461 Trou ancien passage gaz oil 04/07/18 05/07/2018 15:53:00-LABEAUME THIERRY-Trous ancien passage gaz oil 
 obturés avec ciment. 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1029432000 Nettoyage pr 10/07/18

MONTFERRIER - PR FESCAU 1029432000 Nettoyage pr 10/07/18

MONTFERRIER - PR FESCAU 1030008689 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:28-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR FESCAU 1030008689 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:28-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028227177 Pomper surface 16/01/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028227177 Pomper surface 16/01/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1027899124 A- Nettoyage PR 19/01/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 16/04/2018 
18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Non fait 25/04/2018 18:56:04-DUQUESNE 
CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 1 2 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1027522026 A- Nettoyage PR 25/01/18 25/01/2018 20:12:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait manque de 
temps 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Ouvrage de Stockage 2 Cuve béton 2 1028044434 6M- NETTOYAGE PR 01/02/18 02/02/2018 11:51:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage effectué 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028413471 Pompe 3 bouchee 01/02/18 02/02/2018 14:11:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem bouchon 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028413078 Nettoyage 01/02/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028413078 Nettoyage 01/02/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Cuve de Rétention Cuve 1028403429 Livraison 12T de nutriox avec yara 02/02/18 02/02/2018 19:45:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 10 m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028427709 Défaut p3 05/02/18 05/02/2018 19:18:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchee pluie 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028449928 Dépannage nombreux réenclenchement P3 09/02/18 09/02/2018 18:48:06-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 bouchée 
remise en service contrôle débit ok Prise de mesure chambre de vanne 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028449928 Dépannage nombreux réenclenchement P3 09/02/18 09/02/2018 18:48:06-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 bouchée 
remise en service contrôle débit ok Prise de mesure chambre de vanne 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028449928 Dépannage nombreux réenclenchement P3 09/02/18 09/02/2018 18:48:06-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 bouchée 
remise en service contrôle débit ok Prise de mesure chambre de vanne 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028449928 Dépannage nombreux réenclenchement P3 09/02/18 09/02/2018 18:48:06-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 bouchée 
remise en service contrôle débit ok Prise de mesure chambre de vanne 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028659125 Pompes en defauts 14/02/18 06/03/2018 08:57:37-NAVONE GUILHEM-Contrôle ok 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028659125 Pompes en defauts 14/02/18 06/03/2018 08:57:37-NAVONE GUILHEM-Contrôle ok 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028520214 dépannage défaut thermique P3 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 boucher 
mise à l'arrêt dans l'automatisme cette pompe servira en secours en 
attendant son renouvellement 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028520214 dépannage défaut thermique P3 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 boucher 
mise à l'arrêt dans l'automatisme cette pompe servira en secours en 
attendant son renouvellement 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028520214 dépannage défaut thermique P3 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 boucher 
mise à l'arrêt dans l'automatisme cette pompe servira en secours en 
attendant son renouvellement 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028520214 dépannage défaut thermique P3 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 3 boucher 
mise à l'arrêt dans l'automatisme cette pompe servira en secours en 
attendant son renouvellement 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028555918 point sur équipements chambre de vannes 19/02/18 19/02/2018 20:56:28-DEHOUCH JEROME-prise photos pour rvlt 2018 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028585147 point équipements chambre de vanne pour rvlt 2018 21/02/18 21/02/2018 21:01:26-DEHOUCH JEROME-prise diamètre conduites inox 
et position par rapport au mur, vanne fsih!!, 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028910765 réunion avec MR Fonteneau et Mme Huet cabinet 
dépêché pour le futur Condamin

13/04/18 14/04/2018 08:41:34-DEHOUCH JEROME-suite au contrôle du collecteur 
dans ruisseau, un regard est resté ouvert? et les égouts dégueulent par le 
regard dans ruisseau démonté par un habitant, visite avec Mme Huet 
pour exemple futur PR Condamine OK 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028966329 remplacement P3 25/04/18 25/04/2018 18:49:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem ancienne 
pompe mise en service nouvelle pompe ok prise de photos 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1027899124 A- Nettoyage PR 25/04/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 16/04/2018 
18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Non fait 25/04/2018 18:56:04-DUQUESNE 
CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 1 2 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028966330 Remplacer guides tige vannes murales liaison cuve 1et 
2

25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028966330 Remplacer guides tige vannes murales liaison cuve 1et 
2

25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028966329 remplacement P3 25/04/18 25/04/2018 18:49:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem ancienne 
pompe mise en service nouvelle pompe ok prise de photos 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1027899124 A- Nettoyage PR 25/04/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 16/04/2018 
18:57:20-GATTOUSSI EDDY-Non fait 25/04/2018 18:56:04-DUQUESNE 
CHRISTOPHE-Nettoyage cuve 1 2 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028966330 Remplacer guides tige vannes murales liaison cuve 1et 
2

25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028966330 Remplacer guides tige vannes murales liaison cuve 1et 
2

25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028979836 Nettoyage pr 25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028979836 Nettoyage pr 25/04/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981394 Rectification OI d'hier remplacement P3 et non P2 26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981394 Rectification OI d'hier remplacement P3 et non P2 26/04/18 26/04/2018 16:37:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028991182 Livraison nitratre 30/04/18 30/04/2018 17:47:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vide au depart plein fini 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1028991186 Livraison nitatre 30/04/18 30/04/2018 17:47:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-10 m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Mesure de niveau Sonde ultra son 1029006465 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/05/18 06/05/2018 13:58:44-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire de la sonde US H zéro:1320mm H:1220mm soit 100mm de 
débordement.Calcul Q:34,42m3/h Volbypass:2,90m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Mesure de niveau Sonde ultra son 1029006465 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/05/18 06/05/2018 13:58:44-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire de la sonde US H zéro:1320mm H:1220mm soit 100mm de 
débordement.Calcul Q:34,42m3/h Volbypass:2,90m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Mesure de niveau Sonde ultra son 1029006465 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/05/18 06/05/2018 13:58:44-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire de la sonde US H zéro:1320mm H:1220mm soit 100mm de 
débordement.Calcul Q:34,42m3/h Volbypass:2,90m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Mesure de niveau Sonde ultra son 1029006465 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/05/18 06/05/2018 13:58:44-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle 
réglementaire de la sonde US H zéro:1320mm H:1220mm soit 100mm de 
débordement.Calcul Q:34,42m3/h Volbypass:2,90m3 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Cuve de Rétention Cuve 1028987276 livraison de 13T de nutriox avec yara 03/05/18 04/05/2018 20:41:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ri faite 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 15/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 15/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 16/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 16/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 16/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 1 Clapet à Boule 1029027362 Remplacement clapet P1 16/05/18 16/05/2018 18:58:28-GATTOUSSI EDDY-Préparation chantier 
intervention impossible 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 3 Clapet à Boule 1029027410 Remplacement clapet P3 17/05/18 18/05/2018 14:58:06-LABEAUME THIERRY-Non fait 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Clapet 3 Clapet à Boule 1029027410 Remplacement clapet P3 17/05/18 18/05/2018 14:58:06-LABEAUME THIERRY-Non fait 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Vanne 2 Vanne manuelle 2 1029027399 Remplacement vanne refoulement P2 18/05/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Vanne 2 Vanne manuelle 2 1029027399 Remplacement vanne refoulement P2 18/05/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Cuve de Rétention Cuve 1029370277 livraison 3T de nutriox avec yara 02/07/18 02/07/2018 16:41:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-3 cubes 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029487026 Pas d'injection nutriox 18/07/18 19/07/2018 08:37:02-LABEAUME THIERRY-Pas réussi à amorcer la 
pompe prévoir démontage du tube aspiration 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029487026 Pas d'injection nutriox 18/07/18 19/07/2018 08:37:02-LABEAUME THIERRY-Pas réussi à amorcer la 
pompe prévoir démontage du tube aspiration 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029530390 contrôle man?uvre vanne refoulement DN250 après 
terrassement RDL

26/07/18 26/07/2018 20:52:32-DEHOUCH JEROME-Possibilité de seulement 4.5 
tours!!!, voir si possibilité d'améliorer en démontant le presse étoupe? 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029531834 Manoeuvre vanne refoulement après terrassement 
RDL

27/07/18 27/07/2018 18:39:36-LAYDET KEVIN-Ce manoeuvre pas 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029531834 Manoeuvre vanne refoulement après terrassement 
RDL

27/07/18 27/07/2018 18:39:36-LAYDET KEVIN-Ce manoeuvre pas 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029544095  Démontage Remontage 30/07/18 30/07/2018 14:56:47-LAYDET KEVIN-Remplacement boulon  vanne 
refoulement en dn 250. 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029544095  Démontage Remontage 30/07/18 30/07/2018 14:56:47-LAYDET KEVIN-Remplacement boulon  vanne 
refoulement en dn 250. 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029544095  Démontage Remontage 30/07/18 30/07/2018 14:56:47-LAYDET KEVIN-Remplacement boulon  vanne 
refoulement en dn 250. 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029544095  Démontage Remontage 30/07/18 30/07/2018 14:56:47-LAYDET KEVIN-Remplacement boulon  vanne 
refoulement en dn 250. 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029535566 Remplacer les boulons de la vanne refoulement 
DN250 en attendant de la remplacer

01/08/18 01/08/2018 14:43:03-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029687657 test vidange refoulement pour remplacement vanne 
refoulement DN250

28/08/18 28/08/2018 18:40:43-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement clapet p3 
pour vidange rapide du refoulement. Test hauteur bypass en 20 min. 
2m74 Remise en service pr station et pr peugeot 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029687658 test vidange refoulement pour remplacement vanne 
refoulement DN250

28/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029687658 test vidange refoulement pour remplacement vanne 
refoulement DN250

28/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029691498 test vidange et maintien arrivée PR, SI OK 
remplacement vanne refoulement princi

29/08/18 29/08/2018 18:40:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Intetvention reussi 
vanne en place rotation de camion ok et pas de debordement 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029691497 test vidange et maintien arrivée PR, SI OK 
remplacement vanne refoulement princi

29/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029691497 test vidange et maintien arrivée PR, SI OK 
remplacement vanne refoulement princi

29/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1030066461 Nettoyage du poste extérieur pour intervention 29/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1030066461 Nettoyage du poste extérieur pour intervention 29/08/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 05/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 06/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 06/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 06/09/18

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 06/09/18



MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029760801 Ballon anti bellier 07/09/18 07/09/2018 18:53:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service apres 
pose ok. Nettoyage vehicule 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029760801 Ballon anti bellier 07/09/18 07/09/2018 18:53:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service apres 
pose ok. Nettoyage vehicule 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029780356 Dépannage temps de pompage important de chaque 
pompe depuis la vidange du refoul

13/09/18 13/09/2018 14:33:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Purge demontage 
clapuse avant le pont 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 2 Motopompe Submersible 1029780376 dépannage défaut thermique P2 13/09/18 13/09/2018 14:34:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon dans roue pas d 
eau pr tres sale 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029780358 Dépannage temps de pompage important de chaque 
pompe depuis la vidange du refoul

13/09/18 13/09/2018 20:44:02-GEOFFROY Florent-Dépannage en cours prévu 
pour demain nettoyage du poste complet 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029780358 Dépannage temps de pompage important de chaque 
pompe depuis la vidange du refoul

13/09/18 13/09/2018 20:44:02-GEOFFROY Florent-Dépannage en cours prévu 
pour demain nettoyage du poste complet 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 2 Motopompe Submersible 1029780380 dépannage défaut thermique P2 13/09/18 13/09/2018 20:44:03-GEOFFROY Florent-Prévoir un point d'eau en 
urgence merci cela fait partie de la sécurité 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029789285 Contrôle si P1 bouchée 14/09/18 14/09/2018 18:50:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem bouché 
controle jeux roue bague ok purge air conduite 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 2 Motopompe Submersible 1029789289 Contrôle si P2 bouchée 14/09/18 14/09/2018 18:50:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchée.  Controle jeux bague roue 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1029789291 Contrôle si P3 bouchée 14/09/18 14/09/2018 18:50:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe filasse. 
 Controle jeux roue bagues ok 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029451653 A- Nettoyage PR 14/09/18 14/09/2018 18:50:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage catec filasse 
sable 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029789287 Contrôle si P1 bouchée 14/09/18 14/09/2018 20:42:46-GEOFFROY Florent-Poste très sale les deux cuves 
nettoyées les 3 pompes nettoyer problème de débit a trouvé beaucoup 
d'air au niveau de la clap use 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029789287 Contrôle si P1 bouchée 14/09/18 14/09/2018 20:42:46-GEOFFROY Florent-Poste très sale les deux cuves 
nettoyées les 3 pompes nettoyer problème de débit a trouvé beaucoup 
d'air au niveau de la clap use 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1029789292 Contrôle si P3 bouchée 14/09/18 14/09/2018 20:42:46-GEOFFROY Florent-Cuve numéro 2 nettoyer 
beaucoup de sable et de filasse pompe bouchée trois fois 3 x nettoyer 
toujours le même problème de débit que les autres pompes 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Pompe 3 Motopompe Submersible 1029789292 Contrôle si P3 bouchée 14/09/18 14/09/2018 20:42:46-GEOFFROY Florent-Cuve numéro 2 nettoyer 
beaucoup de sable et de filasse pompe bouchée trois fois 3 x nettoyer 
toujours le même problème de débit que les autres pompes 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029451653 A- Nettoyage PR 14/09/18 14/09/2018 18:50:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage catec filasse 
sable 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802032  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 17/09/2018 18:40:58-GEOFFROY Florent-Toujours de l'air dans le réseau 
prévoir camion hydrocurage pour chasser l'air de La clap use 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802032  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 17/09/2018 18:40:58-GEOFFROY Florent-Toujours de l'air dans le réseau 
prévoir camion hydrocurage pour chasser l'air de La clap use 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802033  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Recherche problème d'air sur 
canalisation refoulement tentative de purge sur canalisation pas 
d'amélioration 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802033  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Recherche problème d'air sur 
canalisation refoulement tentative de purge sur canalisation pas 
d'amélioration 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802034  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 17/09/2018 16:42:40-MALNIS Médéric-Vous avez réussi à chasser de 
l'eau il y a la capuche au rond-point et celle de la chambre de Van mais la 
bulle est encore présente Thierry a repéré une vanne de purge voir avec 
la vanne de purge 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029802034  Dépannage PB air dans refoulement 17/09/18 17/09/2018 16:42:40-MALNIS Médéric-Vous avez réussi à chasser de 
l'eau il y a la capuche au rond-point et celle de la chambre de Van mais la 
bulle est encore présente Thierry a repéré une vanne de purge voir avec 
la vanne de purge 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852465 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 20:47:05-LABEAUME THIERRY-Air dans canalisation 
refoulement problème sur clapuse chambre de Vannes ainsi que Clapuse 
sur canalisation 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852465 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 20:47:05-LABEAUME THIERRY-Air dans canalisation 
refoulement problème sur clapuse chambre de Vannes ainsi que Clapuse 
sur canalisation 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852467 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 18:43:47-LAYDET KEVIN-Problème de clapuse.a démonté et 
à nettoyer ou à changer 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852467 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 18:43:47-LAYDET KEVIN-Problème de clapuse.a démonté et 
à nettoyer ou à changer 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852467 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 18:43:47-LAYDET KEVIN-Problème de clapuse.a démonté et 
à nettoyer ou à changer 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029852467 recherche pb temps de marche P1 et P2 importants 
depuis le 28/08/18!!

25/09/18 25/09/2018 18:43:47-LAYDET KEVIN-Problème de clapuse.a démonté et 
à nettoyer ou à changer 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029996909 Contrôle apave Elec et levage 12/10/18 13/10/2018 19:31:13-LAYDET KEVIN-Suite contrôle et disjonction 
disjoncteur edf rester bloquée .intervention edf et camion de pompage 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029996909 Contrôle apave Elec et levage 12/10/18 13/10/2018 19:31:13-LAYDET KEVIN-Suite contrôle et disjonction 
disjoncteur edf rester bloquée .intervention edf et camion de pompage 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029996909 Contrôle apave Elec et levage 12/10/18 13/10/2018 19:31:13-LAYDET KEVIN-Suite contrôle et disjonction 
disjoncteur edf rester bloquée .intervention edf et camion de pompage 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1029996909 Contrôle apave Elec et levage 12/10/18 13/10/2018 19:31:13-LAYDET KEVIN-Suite contrôle et disjonction 
disjoncteur edf rester bloquée .intervention edf et camion de pompage 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1030308094 Nettoyage et demontage p2 16/11/18 16/11/2018 17:22:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage bache 1 2 et 
chiffon dans roue p2 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT 1030343694 Défaut p2 19/11/18 21/11/2018 12:03:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service defaut 
logique sur poste 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Cuve de Rétention Cuve 1030370296 Remplissage cuve nutriox presque pleine( 9m3) 22/11/18 22/11/2018 20:41:10-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve environ 12 
tonnes cuve pratiquement pleine 

MONTFERRIER - PR PEUGEOT Cuve de Rétention Cuve 1030370296 Remplissage cuve nutriox presque pleine( 9m3) 22/11/18 22/11/2018 20:41:10-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve environ 12 
tonnes cuve pratiquement pleine 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1027899118 A- Nettoyage PR 19/01/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 25/09/2018 
12:50:07-GEOFFROY Florent-Poste nettoyer beaucoup de gravier au fond 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1027800441 6M- NETTOYAGE PR 25/01/18 25/01/2018 17:53:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok morceau 
de racine dans le fond du poste 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028335841 Nettoyage 25/01/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028335841 Nettoyage 25/01/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028555920 point équipements chambre de vannes et relevés 
hauteurs/débits

19/02/18 19/02/2018 20:56:29-DEHOUCH JEROME-arbre mort tombé sur ligne 
enedis, j'ai réussi à le faire basculer, ok pour relevés et mesures, prise 
photos 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028585150 point vanne arrivée, diamètre des conduites inox et 
fonte, point cuve

21/02/18 21/02/2018 21:01:27-DEHOUCH JEROME-étude possibilité de mettre une 
vanne murale à la place du remplacement de la vanne guillotine dans 
regard étroit, prise film fonctionnement ballon anti-bélier,prise photos 
équipements 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1028609305 Niveau appel poire ballon. 23/02/18 23/02/2018 20:56:48-LABEAUME THIERRY-Contrôle ballon anti 
belier.probleme sur la poire.changement de celle -ci 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1028609305 Niveau appel poire ballon. 23/02/18 23/02/2018 20:56:48-LABEAUME THIERRY-Contrôle ballon anti 
belier.probleme sur la poire.changement de celle -ci 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028620995 Clapuse et vanne arrivé 26/02/18 26/02/2018 18:52:46-LAYDET KEVIN-Changement écrou clapuse par 
écrou inox .prise de côtes avec RDL pour changement vanne dn 400 et 2 
joint de demontage 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028620995 Clapuse et vanne arrivé 26/02/18 26/02/2018 18:52:46-LAYDET KEVIN-Changement écrou clapuse par 
écrou inox .prise de côtes avec RDL pour changement vanne dn 400 et 2 
joint de demontage 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028620995 Clapuse et vanne arrivé 26/02/18 26/02/2018 18:52:46-LAYDET KEVIN-Changement écrou clapuse par 
écrou inox .prise de côtes avec RDL pour changement vanne dn 400 et 2 
joint de demontage 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028620995 Clapuse et vanne arrivé 26/02/18 26/02/2018 18:52:46-LAYDET KEVIN-Changement écrou clapuse par 
écrou inox .prise de côtes avec RDL pour changement vanne dn 400 et 2 
joint de demontage 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1028728274 Prises de mesures 15/03/18 16/03/2018 10:58:05-LABEAUME THIERRY-Prises mesures support 
echelle +tuyau reniflar anti belier. 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1028728274 Prises de mesures 15/03/18 16/03/2018 10:58:05-LABEAUME THIERRY-Prises mesures support 
echelle +tuyau reniflar anti belier. 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Mesure de niveau sonde radar 1029158203 Relevé de la distance entre la sonde et le DO avec la 
lunette se chantier

31/05/18 01/06/2018 08:32:22-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Mesure de niveau sonde radar 1029158203 Relevé de la distance entre la sonde et le DO avec la 
lunette se chantier

31/05/18 01/06/2018 08:32:22-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028976326 A- Nettoyage PR 05/06/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028976326 A- Nettoyage PR 05/06/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1028976422 A- Nettoyage PR 05/06/18 06/06/2018 15:45:40-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029179535  Démontage Remontage 05/06/18 06/06/2018 15:56:43-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 2 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029198681 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Vega  trop 
plein 

11/06/18 11/06/2018 14:42:50-GICQUEL PATRICK-Prise de mesure avec lunette et 
mire pour contrôle débordement test hauteur 2.29m  connection au 
sofrel.RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029198681 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Vega  trop 
plein 

11/06/18 11/06/2018 14:42:50-GICQUEL PATRICK-Prise de mesure avec lunette et 
mire pour contrôle débordement test hauteur 2.29m  connection au 
sofrel.RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029198681 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Vega  trop 
plein 

11/06/18 11/06/2018 14:42:50-GICQUEL PATRICK-Prise de mesure avec lunette et 
mire pour contrôle débordement test hauteur 2.29m  connection au 
sofrel.RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029198681 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Vega  trop 
plein 

11/06/18 11/06/2018 14:42:50-GICQUEL PATRICK-Prise de mesure avec lunette et 
mire pour contrôle débordement test hauteur 2.29m  connection au 
sofrel.RAS 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029205299 Niveau appel poire ballon 11/06/18 12/06/2018 16:48:56-LABEAUME THIERRY-Contrôle niveau appel poire 
ballon.( orage ) 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029205299 Niveau appel poire ballon 11/06/18 12/06/2018 16:48:56-LABEAUME THIERRY-Contrôle niveau appel poire 
ballon.( orage ) 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1029444409 Casse flotteur ballon. 10/07/18 11/07/2018 16:52:17-LABEAUME THIERRY-Ouverture ballon anti-bélier 
récupération flotteur cassée mise en place flotteur neuf 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1029444409 Casse flotteur ballon. 10/07/18 11/07/2018 16:52:17-LABEAUME THIERRY-Ouverture ballon anti-bélier 
récupération flotteur cassée mise en place flotteur neuf 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029431996 Pomper chambre de vanne 10/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029431996 Pomper chambre de vanne 10/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1029444409 Casse flotteur ballon. 10/07/18 11/07/2018 16:52:17-LABEAUME THIERRY-Ouverture ballon anti-bélier 
récupération flotteur cassée mise en place flotteur neuf 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1029444409 Casse flotteur ballon. 10/07/18 11/07/2018 16:52:17-LABEAUME THIERRY-Ouverture ballon anti-bélier 
récupération flotteur cassée mise en place flotteur neuf 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 1 Clapet à Boule 1029444548 remplacement clapet 1 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 2 Clapet à Boule 1029444549 remplacement clapet 2 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet P2 et 
son adaptateur( dn150) 



MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 2 Clapet à Boule 1029444549 remplacement clapet 2 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet P2 et 
son adaptateur( dn150) 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 1 Vanne manuelle 1029444550 remplacement vanne 1 rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 1 Vanne manuelle 1029444550 remplacement vanne 1 rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 2 Vanne manuelle 1029444551 remplacement vanne 2 rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement vanne DN 150 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 2 Vanne manuelle 1029444551 remplacement vanne 2 rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement vanne DN 150 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029447404 Pomper réseau 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029447404 Pomper réseau 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 1 Clapet à Boule 1029444548 remplacement clapet 1 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 2 Clapet à Boule 1029444549 remplacement clapet 2 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet P2 et 
son adaptateur( dn150) 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Clapet 2 Clapet à Boule 1029444549 remplacement clapet 2 et adaptateur rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement clapet P2 et 
son adaptateur( dn150) 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 1 Vanne manuelle 1029444550 remplacement vanne 1 rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 1 Vanne manuelle 1029444550 remplacement vanne 1 rvlt 2018 12/07/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 2 Vanne manuelle 1029444551 remplacement vanne 2 rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement vanne DN 150 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Vanne 2 Vanne manuelle 1029444551 remplacement vanne 2 rvlt 2018 12/07/18 13/07/2018 20:46:20-LABEAUME THIERRY-Remplacement vanne DN 150 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029806686 dépannage non fonctionnement de P1 18/09/18 18/09/2018 18:35:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 1 coincee revoir 
la ligne de defaut des pompes mise a arrêt p1 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029813579 dépannage P1 en défaut et revoir cablage 
hypsotherme

19/09/18 19/09/2018 19:40:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage defaut a 
suivre pompe coincee 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029813580 dépannage P1 en défaut et revoir cablage 
hypsotherme

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reperage schema 
controle fonctionnement 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029811269 OI dépannage P1 en défaut et revoir cablage 
hypsotherme

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GEOFFROY Florent-Pose et dépose pompe bouchée 
grosse filasse 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029811269 OI dépannage P1 en défaut et revoir cablage 
hypsotherme

20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GEOFFROY Florent-Pose et dépose pompe bouchée 
grosse filasse 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1027899118 A- Nettoyage PR 25/09/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 25/09/2018 
12:50:07-GEOFFROY Florent-Poste nettoyer beaucoup de gravier au fond 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1027899118 A- Nettoyage PR 25/09/18 19/01/2018 18:58:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 25/09/2018 
12:50:07-GEOFFROY Florent-Poste nettoyer beaucoup de gravier au fond 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029872132 Nettoyage pr 25/09/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1029872132 Nettoyage pr 25/09/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030008696 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030008696 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030369538 Analyse pose ballon anti bélier. 22/11/18 22/11/2018 17:16:47-LAYDET KEVIN-Etude plan et faisabilité 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030369538 Analyse pose ballon anti bélier. 22/11/18 22/11/2018 17:16:47-LAYDET KEVIN-Etude plan et faisabilité 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030441581  Démontage Remontage ballon anti belier 30/11/18 30/11/2018 17:23:17-LAYDET KEVIN-Reprise ballon pour ajout de vanne 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030458481 Préparation ballon anti bélier et achat de piece 03/12/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030458481 Préparation ballon anti bélier et achat de piece 03/12/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030490567 Préparation ballon 04/12/18 07/12/2018 09:16:25-LAYDET KEVIN-Modification hydraulique   

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030479779 Remplacement ballon anti bélier plus mise en place 
vanne

05/12/18 05/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Remplacement ballon anti-
bélier plus mise en place à Vannes fabrication de réhausse 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030479779 Remplacement ballon anti bélier plus mise en place 
vanne

05/12/18 05/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Remplacement ballon anti-
bélier plus mise en place à Vannes fabrication de réhausse 

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030472267 Pomper réseau 05/12/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE 1030472267 Pomper réseau 05/12/18

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTFERRIER - PR PIDOULE Ballon Anti Bélier Ballon Anti-Bélier 1030479754 Ballon anti bellier 05/12/18 05/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY-Renouvellement ballon anti 
bellier 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298879 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Amont 
1

24/01/18 24/01/2018 16:48:29-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Amont 1 valeur de reference 474mm valeur mesurée 
479mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298879 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Amont 
1

24/01/18 24/01/2018 16:48:29-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Amont 1 valeur de reference 474mm valeur mesurée 
479mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298899 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Aval 24/01/18 24/01/2018 16:48:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Aval mesure de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298899 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Aval 24/01/18 24/01/2018 16:48:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Aval mesure de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298879 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Amont 
1

24/01/18 24/01/2018 16:48:29-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Amont 1 valeur de reference 474mm valeur mesurée 
479mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298879 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Amont 
1

24/01/18 24/01/2018 16:48:29-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Amont 1 valeur de reference 474mm valeur mesurée 
479mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298899 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Aval 24/01/18 24/01/2018 16:48:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Aval mesure de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298899 Vérification réglementaire de la sonde ultrason Aval 24/01/18 24/01/2018 16:48:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde ultrason Aval mesure de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028769745 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:58-GICQUEL PATRICK-Capteur Amont DO1200 
ÎJMA0114-00000143 15min HT:908mm.Fct ok 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028769745 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:58-GICQUEL PATRICK-Capteur Amont DO1200 
ÎJMA0114-00000143 15min HT:908mm.Fct ok 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028769741 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:57-GICQUEL PATRICK-Capteur Aval DO1200 IJMA-
00000135 15min HT:913mm Fct ok recuperation de la configuration 
complète 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028769741 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:57-GICQUEL PATRICK-Capteur Aval DO1200 IJMA-
00000135 15min HT:913mm Fct ok recuperation de la configuration 
complète 

MONTPELLIER - DO 1200 1028769784 Défaut communication Lerne avec le concentrateur 
GSM Box

21/03/18 22/03/2018 22:28:09-GICQUEL PATRICK-Récupération de la 
configuration du Concentrateur IJA0101-00003353 ID Site:142 les 2 
capteurs sont bien apparaires. Test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610414916 GSM RSSI SFR -
79dBm.Batterie 3,4V 

MONTPELLIER - DO 1200 1028769784 Défaut communication Lerne avec le concentrateur 
GSM Box

21/03/18 22/03/2018 22:28:09-GICQUEL PATRICK-Récupération de la 
configuration du Concentrateur IJA0101-00003353 ID Site:142 les 2 
capteurs sont bien apparaires. Test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610414916 GSM RSSI SFR -
79dBm.Batterie 3,4V 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028936343 Contrôle sonde DO 1200 19/04/18 19/04/2018 18:59:05-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde RAS 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028936343 Contrôle sonde DO 1200 19/04/18 19/04/2018 18:59:05-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde RAS 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028936343 Contrôle sonde DO 1200 19/04/18 19/04/2018 18:59:05-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde RAS 

MONTPELLIER - DO 1200 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028936343 Contrôle sonde DO 1200 19/04/18 19/04/2018 18:59:05-BOUDET Jean philippe-Contrôle sonde RAS 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298833 Vérification réglementaire de la sonde ultra Amont 1 
avec cible

24/01/18 24/01/2018 16:48:05-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour 
vérification réglementaire de la hauteur valeur de référence 418mm 
valeur mesuree 422mm   

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298833 Vérification réglementaire de la sonde ultra Amont 1 
avec cible

24/01/18 24/01/2018 16:48:05-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour 
vérification réglementaire de la hauteur valeur de référence 418mm 
valeur mesuree 422mm   

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298841 Vérification réglementaire de la sonde hauteur 
ultrason 2

24/01/18 24/01/2018 16:48:08-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur ultrasons 2 valeur de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298841 Vérification réglementaire de la sonde hauteur 
ultrason 2

24/01/18 24/01/2018 16:48:08-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur ultrasons 2 valeur de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298833 Vérification réglementaire de la sonde ultra Amont 1 
avec cible

24/01/18 24/01/2018 16:48:05-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour 
vérification réglementaire de la hauteur valeur de référence 418mm 
valeur mesuree 422mm   

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028298833 Vérification réglementaire de la sonde ultra Amont 1 
avec cible

24/01/18 24/01/2018 16:48:05-GICQUEL PATRICK-Pose de la cible pour 
vérification réglementaire de la hauteur valeur de référence 418mm 
valeur mesuree 422mm   

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298841 Vérification réglementaire de la sonde hauteur 
ultrason 2

24/01/18 24/01/2018 16:48:08-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur ultrasons 2 valeur de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028298841 Vérification réglementaire de la sonde hauteur 
ultrason 2

24/01/18 24/01/2018 16:48:08-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur ultrasons 2 valeur de reference 0mm valeur mesurée 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028769692 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:43-GICQUEL PATRICK-Nettoyage du capteur Aval 
IJM0114-00000139 15min HT:1522mm.Recuperation complète de sa 
configuration.Fct ok test mesuré 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028769692 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:43-GICQUEL PATRICK-Nettoyage du capteur Aval 
IJM0114-00000139 15min HT:1522mm.Recuperation complète de sa 
configuration.Fct ok test mesuré 0mm 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028769688 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage du capteur Amont 
IJM0114-00000138 15min HT:1516mm.Recuperation des données et de 
son paramétrage complet.Batterie 3,4V. Enlèvement du sable avec pelle 
test de mesure 0mm.Ok 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028769688 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:27:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage du capteur Amont 
IJM0114-00000138 15min HT:1516mm.Recuperation des données et de 
son paramétrage complet.Batterie 3,4V. Enlèvement du sable avec pelle 
test de mesure 0mm.Ok 

MONTPELLIER - DO 1800 1028769786 Défaut communication Lerne avec concentrateur GSM 
Box

21/03/18 22/03/2018 22:28:10-GICQUEL PATRICK-Test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC et de la configuration complète appairer 
de 2 peripheriques sonde Aval et Amont.IJA101-00006346 ID Site 143 
Carte SIM +336010416845 GSM RSSI SFR-101dBm.Rev 20.2 

MONTPELLIER - DO 1800 1028769786 Défaut communication Lerne avec concentrateur GSM 
Box

21/03/18 22/03/2018 22:28:10-GICQUEL PATRICK-Test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC et de la configuration complète appairer 
de 2 peripheriques sonde Aval et Amont.IJA101-00006346 ID Site 143 
Carte SIM +336010416845 GSM RSSI SFR-101dBm.Rev 20.2 



MONTPELLIER - DO 1800 1028936341 Contrôle sonde DO 1800 19/04/18 19/04/2018 18:59:04-BOUDET Jean philippe-Contrôle Ras 

MONTPELLIER - DO 1800 1028936341 Contrôle sonde DO 1800 19/04/18 19/04/2018 18:59:04-BOUDET Jean philippe-Contrôle Ras 

MONTPELLIER - DO 1800 1028936341 Contrôle sonde DO 1800 19/04/18 19/04/2018 18:59:04-BOUDET Jean philippe-Contrôle Ras 

MONTPELLIER - DO 1800 1028936341 Contrôle sonde DO 1800 19/04/18 19/04/2018 18:59:04-BOUDET Jean philippe-Contrôle Ras 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028944168 Test logger ijinus 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-Problème sur le modem du 
logger 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028944168 Test logger ijinus 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-Problème sur le modem du 
logger 

MONTPELLIER - DO 1800 1028956679 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la carte SIM 
par carte multi opérateur dans le concentrateur IJINUS avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

MONTPELLIER - DO 1800 1028956679 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la carte SIM 
par carte multi opérateur dans le concentrateur IJINUS avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

MONTPELLIER - DO 1800 1028956679 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la carte SIM 
par carte multi opérateur dans le concentrateur IJINUS avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

MONTPELLIER - DO 1800 1028956679 Défaut communication Lerne 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la carte SIM 
par carte multi opérateur dans le concentrateur IJINUS avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028980495 Concentrateur  DO 1800 24/04/18 25/04/2018 21:01:40-BOUDET Jean philippe-Mauvaise réception, 
changement d'emplacement du logger 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028980495 Concentrateur  DO 1800 24/04/18 25/04/2018 21:01:40-BOUDET Jean philippe-Mauvaise réception, 
changement d'emplacement du logger 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1029021021 Concentrateur du DO 1800 04/05/18 11/05/2018 16:54:03-BOUDET Jean philippe-Changement 
d'emplacement du concentrateur du DO 1800 et mise en place d'une 
antenne déportée. 

MONTPELLIER - DO 1800 Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1029021021 Concentrateur du DO 1800 04/05/18 11/05/2018 16:54:03-BOUDET Jean philippe-Changement 
d'emplacement du concentrateur du DO 1800 et mise en place d'une 
antenne déportée. 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028415709 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Capteur 
ultra son Amont 

02/02/18 02/02/2018 17:19:09-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde avec cible étalonnage avec différents points de mesures......chgt du 
pas de mesure à 2 minutes 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028415709 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Capteur 
ultra son Amont 

02/02/18 02/02/2018 17:19:09-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde avec cible étalonnage avec différents points de mesures......chgt du 
pas de mesure à 2 minutes 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028415722 Contrôle et modification du pas de temps de mesure 02/02/18 02/02/2018 17:19:12-GICQUEL PATRICK-Modification du pas de temps 
de mesure à 2 minutes et test de récupération des données et prise de 
mesuré de la lame déversante Amont et de l ovoide. 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028415722 Contrôle et modification du pas de temps de mesure 02/02/18 02/02/2018 17:19:12-GICQUEL PATRICK-Modification du pas de temps 
de mesure à 2 minutes et test de récupération des données et prise de 
mesuré de la lame déversante Amont et de l ovoide. 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028415709 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Capteur 
ultra son Amont 

02/02/18 02/02/2018 17:19:09-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde avec cible étalonnage avec différents points de mesures......chgt du 
pas de mesure à 2 minutes 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028415709 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Capteur 
ultra son Amont 

02/02/18 02/02/2018 17:19:09-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde avec cible étalonnage avec différents points de mesures......chgt du 
pas de mesure à 2 minutes 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028415722 Contrôle et modification du pas de temps de mesure 02/02/18 02/02/2018 17:19:12-GICQUEL PATRICK-Modification du pas de temps 
de mesure à 2 minutes et test de récupération des données et prise de 
mesuré de la lame déversante Amont et de l ovoide. 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028415722 Contrôle et modification du pas de temps de mesure 02/02/18 02/02/2018 17:19:12-GICQUEL PATRICK-Modification du pas de temps 
de mesure à 2 minutes et test de récupération des données et prise de 
mesuré de la lame déversante Amont et de l ovoide. 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT 1028755337 Pb de remonté des données de la sonde Amont que le 
Lerne depuis le 21 Février

19/03/18 21/03/2018 04:29:51-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
Concentrateur et des 2 sondes Amont et Aval mesures correctes 
dialogues ok avec concentrateur mais pb d'archivage des mesures de la 
part de la sonde Amont tension ok batterie te voir la programmation de la 
sonde IJINUS 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT 1028755337 Pb de remonté des données de la sonde Amont que le 
Lerne depuis le 21 Février

19/03/18 21/03/2018 04:29:51-GICQUEL PATRICK-Vérification du fct du 
Concentrateur et des 2 sondes Amont et Aval mesures correctes 
dialogues ok avec concentrateur mais pb d'archivage des mesures de la 
part de la sonde Amont tension ok batterie te voir la programmation de la 
sonde IJINUS 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028774374 Pb de fonctionnement du capteur Amont du DO 23/03/18 25/03/2018 13:57:36-GICQUEL PATRICK-Capteur Amont du DO IJM0111-
00000181 modification du pas de temps de 2min à 5min et HT:1326mm 
et vérification du positionnement et fonctionnement.Pb d archivage des 
données sonde à renouveler en priori.Reinitialisation de celle ci mais ne 
suffit 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028774374 Pb de fonctionnement du capteur Amont du DO 23/03/18 25/03/2018 13:57:36-GICQUEL PATRICK-Capteur Amont du DO IJM0111-
00000181 modification du pas de temps de 2min à 5min et HT:1326mm 
et vérification du positionnement et fonctionnement.Pb d archivage des 
données sonde à renouveler en priori.Reinitialisation de celle ci mais ne 
suffit 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028774393 Modification du temps de mesure de 2min à 5min et 
vérification du bon fct

23/03/18 25/03/2018 13:57:41-GICQUEL PATRICK-Capteur Aval DO IJA0101-
00003840 avec pas de remps à 5min HT:20009mm test de mesures 
0mm.Recuperation de la configuration complète.OK Batterie 3.45V 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Aval Détecteur surverse capacitif 1028774393 Modification du temps de mesure de 2min à 5min et 
vérification du bon fct

23/03/18 25/03/2018 13:57:41-GICQUEL PATRICK-Capteur Aval DO IJA0101-
00003840 avec pas de remps à 5min HT:20009mm test de mesures 
0mm.Recuperation de la configuration complète.OK Batterie 3.45V 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028923838 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Amont 
trimestriel autosurveillance 

17/04/18 17/04/2018 17:16:58-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification du la 
sonde IJINUS IJM0111-00000181 H:1328mm avec cible de 72mm 
mesure forcee 70mm.Recuperation des données en envoie SMS et PC 
carte SIM +336144471499 par le concentrateur IJA0101-00003354 GSM 
RSSI -77dBm 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028923838 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Amont 
trimestriel autosurveillance 

17/04/18 17/04/2018 17:16:58-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification du la 
sonde IJINUS IJM0111-00000181 H:1328mm avec cible de 72mm 
mesure forcee 70mm.Recuperation des données en envoie SMS et PC 
carte SIM +336144471499 par le concentrateur IJA0101-00003354 GSM 
RSSI -77dBm 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028923838 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Amont 
trimestriel autosurveillance 

17/04/18 17/04/2018 17:16:58-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification du la 
sonde IJINUS IJM0111-00000181 H:1328mm avec cible de 72mm 
mesure forcee 70mm.Recuperation des données en envoie SMS et PC 
carte SIM +336144471499 par le concentrateur IJA0101-00003354 GSM 
RSSI -77dBm 

MONTPELLIER - DO FLAHAUT Sonde ultra sons Amont sonde ultra son 1 1028923838 Contrôle réglementaire de la sonde IJINUS Amont 
trimestriel autosurveillance 

17/04/18 17/04/2018 17:16:58-GICQUEL PATRICK-Étalonnage et vérification du la 
sonde IJINUS IJM0111-00000181 H:1328mm avec cible de 72mm 
mesure forcee 70mm.Recuperation des données en envoie SMS et PC 
carte SIM +336144471499 par le concentrateur IJA0101-00003354 GSM 
RSSI -77dBm 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028415586 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/02/18 02/02/2018 17:18:38-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec cible pendant une durée de 20 minutes vérification à 
effectuer sur Lerne lundi matin hauteur de cible 346mm 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028415586 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/02/18 02/02/2018 17:18:38-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec cible pendant une durée de 20 minutes vérification à 
effectuer sur Lerne lundi matin hauteur de cible 346mm 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028415586 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/02/18 02/02/2018 17:18:38-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec cible pendant une durée de 20 minutes vérification à 
effectuer sur Lerne lundi matin hauteur de cible 346mm 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028415586 Contrôle réglementaire de la sonde US 02/02/18 02/02/2018 17:18:38-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec cible pendant une durée de 20 minutes vérification à 
effectuer sur Lerne lundi matin hauteur de cible 346mm 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028501274 Vérification mesure. 12/02/18 14/02/2018 15:10:02-MATHIEU GUILHEM-Modification p006 1778.5 mm. 
Conforme (anc. Val. 1769 mm) 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028501274 Vérification mesure. 12/02/18 14/02/2018 15:10:02-MATHIEU GUILHEM-Modification p006 1778.5 mm. 
Conforme (anc. Val. 1769 mm) 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028501274 Vérification mesure. 12/02/18 14/02/2018 15:10:02-MATHIEU GUILHEM-Modification p006 1778.5 mm. 
Conforme (anc. Val. 1769 mm) 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028501274 Vérification mesure. 12/02/18 14/02/2018 15:10:02-MATHIEU GUILHEM-Modification p006 1778.5 mm. 
Conforme (anc. Val. 1769 mm) 

MONTPELLIER - DO PROUDHON 1028774418 Vérification du fct du Concentrateur de données 23/03/18 25/03/2018 13:57:48-GICQUEL PATRICK-Concentrateur IJINUS IJA0101-
00003354 Rev 20.2 Récupération des données et test envoie SMS et PC. 
2 appareils de connecter les 2 capteurs Amont et Aval DO.Carte Sim 
+33614471499 GSM RSSI SFR -77dBm. 

MONTPELLIER - DO PROUDHON 1028774418 Vérification du fct du Concentrateur de données 23/03/18 25/03/2018 13:57:48-GICQUEL PATRICK-Concentrateur IJINUS IJA0101-
00003354 Rev 20.2 Récupération des données et test envoie SMS et PC. 
2 appareils de connecter les 2 capteurs Amont et Aval DO.Carte Sim 
+33614471499 GSM RSSI SFR -77dBm. 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028848289 Prise de photos pour mise à jour référence sonde du 
DO

06/04/18 06/04/2018 22:48:03-GICQUEL PATRICK-Prise de photos de la sonde US 
SIEMENS XPS15 pouf mise à jour du matériel pour renouvellement 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028848289 Prise de photos pour mise à jour référence sonde du 
DO

06/04/18 06/04/2018 22:48:03-GICQUEL PATRICK-Prise de photos de la sonde US 
SIEMENS XPS15 pouf mise à jour du matériel pour renouvellement 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028944170 Contrôle de la sonde du DO 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - DO PROUDHON Sonde ultra sons sonde ultra son 1 1028944170 Contrôle de la sonde du DO 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028415535 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Amont du 
DO

02/02/18 02/02/2018 17:18:25-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Radar Amont avec pose d une cible de hauteur et vérification des 
mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028415535 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Amont du 
DO

02/02/18 02/02/2018 17:18:25-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Radar Amont avec pose d une cible de hauteur et vérification des 
mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde ultra sons Aval sonde  Ultrasons aval 1028415538 Contrôle réglementaire de la sonde Aval du DO 02/02/18 02/02/2018 17:18:26-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Aval avec cible et vérification des mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde ultra sons Aval sonde  Ultrasons aval 1028415538 Contrôle réglementaire de la sonde Aval du DO 02/02/18 02/02/2018 17:18:26-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Aval avec cible et vérification des mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028415535 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Amont du 
DO

02/02/18 02/02/2018 17:18:25-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Radar Amont avec pose d une cible de hauteur et vérification des 
mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028415535 Contrôle réglementaire de la sonde Radar Amont du 
DO

02/02/18 02/02/2018 17:18:25-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Radar Amont avec pose d une cible de hauteur et vérification des 
mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde ultra sons Aval sonde  Ultrasons aval 1028415538 Contrôle réglementaire de la sonde Aval du DO 02/02/18 02/02/2018 17:18:26-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Aval avec cible et vérification des mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde ultra sons Aval sonde  Ultrasons aval 1028415538 Contrôle réglementaire de la sonde Aval du DO 02/02/18 02/02/2018 17:18:26-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde Aval avec cible et vérification des mesures sur Sofrel S550 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028944169 Contrôle de la sonde du DO 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1028944169 Contrôle de la sonde du DO 20/04/18 20/04/2018 21:06:45-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES 1029366909 Défaut mesure des valeurs du FLODAR 29/06/18 29/06/2018 16:54:11-GICQUEL PATRICK-Test du Flodar avec cible 
aucune mesure ne remonte  sur le Lerne. Programmation d une nou belle 
intervention pour test reset ou démontage complet de l eq uipement à 2 
personnes 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES 1029366909 Défaut mesure des valeurs du FLODAR 29/06/18 29/06/2018 16:54:11-GICQUEL PATRICK-Test du Flodar avec cible 
aucune mesure ne remonte  sur le Lerne. Programmation d une nou belle 
intervention pour test reset ou démontage complet de l eq uipement à 2 
personnes 



MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029447489 Problème de mesure du flo-dar 02/07/18 12/07/2018 16:49:16-BOUDET Jean philippe-Perte du paramétrage du 
capteur suite à une coupure de courant et de la pile de sauvegarde HS. 
Commande et changement de la pile de sauvegarde qui est soudée sur la 
platine électronique. 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029408644 Défaut communication entre Flodar et S550 lors du 
contrôle CEREG

05/07/18 05/07/2018 17:37:30-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
sauvegarde boîtier paramètre avec soudure à l atelier Maera paramétrage 
complet du Flodar avec cible de mesure 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029408644 Défaut communication entre Flodar et S550 lors du 
contrôle CEREG

05/07/18 05/07/2018 17:37:30-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
sauvegarde boîtier paramètre avec soudure à l atelier Maera paramétrage 
complet du Flodar avec cible de mesure 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029408644 Défaut communication entre Flodar et S550 lors du 
contrôle CEREG

05/07/18 05/07/2018 17:37:30-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
sauvegarde boîtier paramètre avec soudure à l atelier Maera paramétrage 
complet du Flodar avec cible de mesure 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029408644 Défaut communication entre Flodar et S550 lors du 
contrôle CEREG

05/07/18 05/07/2018 17:37:30-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie de 
sauvegarde boîtier paramètre avec soudure à l atelier Maera paramétrage 
complet du Flodar avec cible de mesure 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029444725 Réglage ajustement de la sonde Flodar avant contrôle 
CEREG 

11/07/18 11/07/2018 18:52:25-GICQUEL PATRICK-Réglage ajustement de la 
sonde Radar Flodar avec cible et contrôle sur Sofrel S550 et logiciel Flodar 
avant controle officiel du CEREG 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029444725 Réglage ajustement de la sonde Flodar avant contrôle 
CEREG 

11/07/18 11/07/2018 18:52:25-GICQUEL PATRICK-Réglage ajustement de la 
sonde Radar Flodar avec cible et contrôle sur Sofrel S550 et logiciel Flodar 
avant controle officiel du CEREG 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029444725 Réglage ajustement de la sonde Flodar avant contrôle 
CEREG 

11/07/18 11/07/2018 18:52:25-GICQUEL PATRICK-Réglage ajustement de la 
sonde Radar Flodar avec cible et contrôle sur Sofrel S550 et logiciel Flodar 
avant controle officiel du CEREG 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029444725 Réglage ajustement de la sonde Flodar avant contrôle 
CEREG 

11/07/18 11/07/2018 18:52:25-GICQUEL PATRICK-Réglage ajustement de la 
sonde Radar Flodar avec cible et contrôle sur Sofrel S550 et logiciel Flodar 
avant controle officiel du CEREG 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029691821 Reprise réglages 27/08/18 28/08/2018 20:52:24-BOUDET Jean philippe-Reprise réglage sur le radar 
de vitesse du Flo-Dar avec un technicien par téléphone 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Sonde Radar Amont Mesure de niveau ultra son 1029691821 Reprise réglages 27/08/18 28/08/2018 20:52:24-BOUDET Jean philippe-Reprise réglage sur le radar 
de vitesse du Flo-Dar avec un technicien par téléphone 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Télégestion autonome Poste de Télégestion Autonome RTC 1029725780 Changement batterie Sofrel 31/08/18 31/08/2018 21:02:14-BOUDET Jean philippe-RAD 

MONTPELLIER - DO RUISSEAU DES VACHES Télégestion autonome Poste de Télégestion Autonome RTC 1029725780 Changement batterie Sofrel 31/08/18 31/08/2018 21:02:14-BOUDET Jean philippe-RAD 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1028130972 Simulation  250 ml. 03/01/18 03/01/2018 17:07:37-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1028130972 Simulation  250 ml. 03/01/18 03/01/2018 17:07:37-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1028986719 Contrôle pluviomètre 26/04/18 28/04/2018 09:25:42-BOUDET Jean philippe-Contrôle + relève des 
références RAS 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1028986719 Contrôle pluviomètre 26/04/18 28/04/2018 09:25:42-BOUDET Jean philippe-Contrôle + relève des 
références RAS 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Ouvrage de Stockage Cuve Béton 1028829672 6M- NETTOYAGE PR 03/07/18 03/07/2018 18:38:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE 1029387909 Nettoyage pr 03/07/18

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE 1029387909 Nettoyage pr 03/07/18

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1029691825 Mise à jour du logiciel 27/08/18 28/08/2018 20:52:26-BOUDET Jean philippe-Ras 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE Pluviomètre Pluviomètre 1029691825 Mise à jour du logiciel 27/08/18 28/08/2018 20:52:26-BOUDET Jean philippe-Ras 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE 1029850962 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:08-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

MONTPELLIER - PR AIGUELONGUE 1029850962 Paramétrage 24/09/18 24/09/2018 18:59:08-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel fr 1000 et Lerne pour communication IP test ok 

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1028238905 Nettoyage 17/01/18

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1028238905 Nettoyage 17/01/18

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1029478569 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1029478569 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1030041977  contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR BACHELARD 1030041977  contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028130477 Vérification du débitmètre. 03/01/18 03/01/2018 14:48:01-MATHIEU GUILHEM-Pas de défaut, juste passage 
du mode positif en négatif et inversement dû au tube vide. Bon 
fonctionnement. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028130477 Vérification du débitmètre. 03/01/18 03/01/2018 14:48:01-MATHIEU GUILHEM-Pas de défaut, juste passage 
du mode positif en négatif et inversement dû au tube vide. Bon 
fonctionnement. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028165229 Vérification du fct du debitmetre by pass 08/01/18 08/01/2018 16:38:25-GICQUEL PATRICK-Vérification du bon fct du 
debitmetre debittrop plein par connection sur Sofrel S550 prévoir 
remplaclément de la carte 8AI20 du sofrel 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028165229 Vérification du fct du debitmetre by pass 08/01/18 08/01/2018 16:38:25-GICQUEL PATRICK-Vérification du bon fct du 
debitmetre debittrop plein par connection sur Sofrel S550 prévoir 
remplaclément de la carte 8AI20 du sofrel 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028165229 Vérification du fct du debitmetre by pass 08/01/18 08/01/2018 16:38:25-GICQUEL PATRICK-Vérification du bon fct du 
debitmetre debittrop plein par connection sur Sofrel S550 prévoir 
remplaclément de la carte 8AI20 du sofrel 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1028165229 Vérification du fct du debitmetre by pass 08/01/18 08/01/2018 16:38:25-GICQUEL PATRICK-Vérification du bon fct du 
debitmetre debittrop plein par connection sur Sofrel S550 prévoir 
remplaclément de la carte 8AI20 du sofrel 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028199454 Point travaux remplacement refoulement sous 
chaussée par Rdl et Boisson

11/01/18 11/01/2018 20:56:56-DEHOUCH JEROME-La longueur refoulement béton 
âme tôle a été démontée par RDL , son remplacement commencera 
demain par l'équipe Boissson en acier 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028165386 Repérage Carotage dalle pour manoeuvrer la vanne 
avec clé de vanne et louer une 

12/01/18 15/01/2018 08:51:21-LABEAUME THIERRY-Non fait. 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028228700 travaux renouvellement tronçon refoulement 16/01/18 17/01/2018 09:09:04-DEHOUCH JEROME-après mise en eau fuite sous 
adaptateur sous la dalle et il faut retarauder toute les brides des 
adaptateurs , achat tarauds 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028228700 travaux renouvellement tronçon refoulement 16/01/18 17/01/2018 09:09:04-DEHOUCH JEROME-après mise en eau fuite sous 
adaptateur sous la dalle et il faut retarauder toute les brides des 
adaptateurs , achat tarauds 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228501 Manoeuvre vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:08-LABEAUME THIERRY-Manoeuvre vanne 
refoulement.probleme sur raccord bride demontage. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228501 Manoeuvre vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:08-LABEAUME THIERRY-Manoeuvre vanne 
refoulement.probleme sur raccord bride demontage. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228507 Acces vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:09-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 100 pour 
accés vanne. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228507 Acces vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:09-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 100 pour 
accés vanne. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228507 Acces vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:09-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 100 pour 
accés vanne. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Vanne de Refoulement réseau Vanne Manuelle 1028228507 Acces vanne 16/01/18 17/01/2018 09:08:09-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 100 pour 
accés vanne. 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028240226 2ème test de démarrage nouveau refoulement suite 
fuite d'hier

17/01/18 17/01/2018 20:56:46-DEHOUCH JEROME-ok , prise mesure débit de 
chaque pompe bypass ouvert et fermé 

MONTPELLIER - PR BIONNE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028230740 régulariser avec carte achat les tarauds pris hier chez 
BAURES suite à la repris

17/01/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028230740 régulariser avec carte achat les tarauds pris hier chez 
BAURES suite à la repris

17/01/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028225322 rdv 13h30 pour mise en service nouveau refoulement 17/01/18 17/01/2018 20:52:28-LABEAUME THIERRY-Mise en service nouvelle 
canalisation refoulement.manoeuvre vannes et essais. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028225322 rdv 13h30 pour mise en service nouveau refoulement 17/01/18 17/01/2018 20:52:28-LABEAUME THIERRY-Mise en service nouvelle 
canalisation refoulement.manoeuvre vannes et essais. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Clapet 2 Clapet à Boule 1028266854 Contrôle Clapet P2 suite aux faibles débits à des 
moments

23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Contrôle clapet P2 rien à 
signaler contrôle de la conduite rien à signaler 

MONTPELLIER - PR BIONNE Clapet 2 Clapet à Boule 1028266854 Contrôle Clapet P2 suite aux faibles débits à des 
moments

23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Contrôle clapet P2 rien à 
signaler contrôle de la conduite rien à signaler 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266849 Contrôle P1 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-LABEAUME THIERRY-Reprise calage flasque volute. 
(5.5 mm).500 m 3 à2.4 m. 126amp 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266849 Contrôle P1 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-LABEAUME THIERRY-Reprise calage flasque volute. 
(5.5 mm).500 m 3 à2.4 m. 126amp 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028266851 Contrôle P2 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Reprise calage flasque volute 
calage des 8 mm débit 470 pour une hauteur de 2 mètres 40 ampérage 
120 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028266851 Contrôle P2 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Reprise calage flasque volute 
calage des 8 mm débit 470 pour une hauteur de 2 mètres 40 ampérage 
120 

MONTPELLIER - PR BIONNE Armoire de Commande Armoire de Commande 1028267084  Nettoyage grille armoire élec 23/01/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Armoire de Commande Armoire de Commande 1028267084  Nettoyage grille armoire élec 23/01/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Clapet 2 Clapet à Boule 1028266854 Contrôle Clapet P2 suite aux faibles débits à des 
moments

23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Contrôle clapet P2 rien à 
signaler contrôle de la conduite rien à signaler 

MONTPELLIER - PR BIONNE Clapet 2 Clapet à Boule 1028266854 Contrôle Clapet P2 suite aux faibles débits à des 
moments

23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Contrôle clapet P2 rien à 
signaler contrôle de la conduite rien à signaler 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266849 Contrôle P1 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-LABEAUME THIERRY-Reprise calage flasque volute. 
(5.5 mm).500 m 3 à2.4 m. 126amp 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028266849 Contrôle P1 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-LABEAUME THIERRY-Reprise calage flasque volute. 
(5.5 mm).500 m 3 à2.4 m. 126amp 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028266851 Contrôle P2 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Reprise calage flasque volute 
calage des 8 mm débit 470 pour une hauteur de 2 mètres 40 ampérage 
120 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028266851 Contrôle P2 suite aux faibles débits à des moments 23/01/18 23/01/2018 16:44:36-GEOFFROY Florent-Reprise calage flasque volute 
calage des 8 mm débit 470 pour une hauteur de 2 mètres 40 ampérage 
120 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028302329 Contrôle débits pompes après calage d'hier sur P1 et 
P2

24/01/18 24/01/2018 18:46:17-DEHOUCH JEROME-P1 (126 A, 510m3/h à 2.75m) , 
P2 ( 121A, 468m3/h à 2.75m) et P3 (556 m3/h 129A à 2.75m) 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028626700  Démontage Remontage p2 27/02/18 27/02/2018 18:48:04-LAYDET KEVIN-Pas d anomalie constatée 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028626700  Démontage Remontage p2 27/02/18 27/02/2018 18:48:04-LAYDET KEVIN-Pas d anomalie constatée 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028626700  Démontage Remontage p2 27/02/18 27/02/2018 18:48:04-LAYDET KEVIN-Pas d anomalie constatée 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028626700  Démontage Remontage p2 27/02/18 27/02/2018 18:48:04-LAYDET KEVIN-Pas d anomalie constatée 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028799121 Controle pour nettoyage mercredi 26/03/18 28/03/2018 12:40:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voiture et tapis demande 
de deplacement pour mercredi 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 



MONTPELLIER - PR BIONNE 1027590370 A- Nettoyage PR Sous/Traité 26/03/18 05/04/2018 18:44:54-LAYDET KEVIN-Nettoyage complet des cuve 1 cuve 
2 et vérification de la vanne entre les bâches 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028799419 nettoyage extérieur 28/03/18

MONTPELLIER - PR BIONNE 1028799419 nettoyage extérieur 28/03/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028857758 contrôle suite P2 temps de marche très important 12/04/18 12/04/2018 19:39:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.Contrôle 
clapet +conduite clapet/pompe=ras. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028857758 contrôle suite P2 temps de marche très important 12/04/18 12/04/2018 19:39:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.Contrôle 
clapet +conduite clapet/pompe=ras. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028857758 contrôle suite P2 temps de marche très important 12/04/18 12/04/2018 19:39:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.Contrôle 
clapet +conduite clapet/pompe=ras. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028857758 contrôle suite P2 temps de marche très important 12/04/18 12/04/2018 19:39:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.Contrôle 
clapet +conduite clapet/pompe=ras. 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028857758 contrôle suite P2 temps de marche très important 12/04/18 12/04/2018 19:39:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p2.Contrôle 
clapet +conduite clapet/pompe=ras. 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029031166 Inventaire de l équipement préleveur autosurveillance 
du réseau 3M 

14/05/18 15/05/2018 14:51:51-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser programmation et modification 
tuyau aspiration....voir photos 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029031166 Inventaire de l équipement préleveur autosurveillance 
du réseau 3M 

14/05/18 15/05/2018 14:51:51-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser programmation et modification 
tuyau aspiration....voir photos 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029031166 Inventaire de l équipement préleveur autosurveillance 
du réseau 3M 

14/05/18 15/05/2018 14:51:51-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser programmation et modification 
tuyau aspiration....voir photos 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029031166 Inventaire de l équipement préleveur autosurveillance 
du réseau 3M 

14/05/18 15/05/2018 14:51:51-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser programmation et modification 
tuyau aspiration....voir photos 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029180130 Nettoyage cuve 1 et 2 06/06/18 06/06/2018 19:53:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Manip vannes. vidange 
bache. manip vannes reamorcage pompes 1 2 vidange bache 2 beaucoup 
de sable fin de l intervention pour demain 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029180130 Nettoyage cuve 1 et 2 06/06/18 06/06/2018 19:53:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Manip vannes. vidange 
bache. manip vannes reamorcage pompes 1 2 vidange bache 2 beaucoup 
de sable fin de l intervention pour demain 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029342763 inter du dimanche 24 défaut secteur 25/06/18 27/06/2018 20:47:28-DEHOUCH JEROME-retour du secteur après 
quelques minutes, contrôle ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029521797 Releve edf 25/07/18 25/07/2018 18:50:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enregistré par mederic 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1029806545 point compresseur GE 17/09/18 17/09/2018 18:48:33-DEHOUCH JEROME-prise des 
références,photos,beaucoup d'eau branchement ROM's, point valves 
ballon anti-bélier, beaucoup de déchets ROM's   

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029843111 dépannage non démarrage vide-cave,nettoyage 
extérieur et intérieur

25/09/18 25/09/2018 20:47:05-GEOFFROY Florent-Démontage du vide cave pour 
expertise atelier problème de Dijon ctions le nettoyage n'est pas terminé 

MONTPELLIER - PR BIONNE Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029843111 dépannage non démarrage vide-cave,nettoyage 
extérieur et intérieur

25/09/18 25/09/2018 20:47:05-GEOFFROY Florent-Démontage du vide cave pour 
expertise atelier problème de Dijon ctions le nettoyage n'est pas terminé 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène génératrice Génératrice 1029907939 Défaut groupe électrogène 28/09/18 28/09/2018 20:51:33-LABEAUME THIERRY-Problème sur groupe 
electrogene et sur compresseur de mise en route 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène génératrice Génératrice 1029907939 Défaut groupe électrogène 28/09/18 28/09/2018 20:51:33-LABEAUME THIERRY-Problème sur groupe 
electrogene et sur compresseur de mise en route 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1029929407 Essai groupe électrogène 01/10/18 02/10/2018 11:42:37-LABEAUME THIERRY-Non démarrage groupe 
électrogène problème de compresseur et de batterie 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1029929407 Essai groupe électrogène 01/10/18 02/10/2018 11:42:37-LABEAUME THIERRY-Non démarrage groupe 
électrogène problème de compresseur et de batterie 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1029932722 Groupe électrogène ne fonctionne pas 02/10/18 02/10/2018 19:52:15-LABEAUME THIERRY-Problème sur bobine relais 
électro compresseur changement de celle-ci changement clapet anti-
retour sur bouteille air compresseur essai ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1029932722 Groupe électrogène ne fonctionne pas 02/10/18 02/10/2018 19:52:15-LABEAUME THIERRY-Problème sur bobine relais 
électro compresseur changement de celle-ci changement clapet anti-
retour sur bouteille air compresseur essai ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1029932722 Groupe électrogène ne fonctionne pas 02/10/18 02/10/2018 19:52:15-LABEAUME THIERRY-Problème sur bobine relais 
électro compresseur changement de celle-ci changement clapet anti-
retour sur bouteille air compresseur essai ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030066465  Démontage Remontage 03/10/18

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030066465  Démontage Remontage 03/10/18

MONTPELLIER - PR BIONNE Local transfo Local transfo 1029978085 Nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 
démarrage GE

09/10/18 09/10/2018 18:53:26-LABEAUME THIERRY-Démarrage groupe 
électrogène ok nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 

MONTPELLIER - PR BIONNE Local transfo Local transfo 1029978085 Nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 
démarrage GE

09/10/18 09/10/2018 18:53:26-LABEAUME THIERRY-Démarrage groupe 
électrogène ok nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 18/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 18/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 18/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 18/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030066496 Nettoyage des cuves une et deux beaucoup de sable 
et de gros cailloux

19/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent-Débroussaillage et nettoyage 
du poste intérieur extérieur faire de plus gros carottage évacuation de 
l'eau 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030066496 Nettoyage des cuves une et deux beaucoup de sable 
et de gros cailloux

19/10/18 23/10/2018 16:47:05-GEOFFROY Florent-Débroussaillage et nettoyage 
du poste intérieur extérieur faire de plus gros carottage évacuation de 
l'eau 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 19/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 19/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 19/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030042078 Vérification du fonctionnement P2 19/10/18 19/10/2018 16:53:42-LAYDET KEVIN-Inspection canalisation par passage 
caméra vérification du bon fonctionnement problème du à l'usure 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030213903 marche sur une pompe 2 pompes en defaut 10/11/18 10/11/2018 15:17:51-NAVONE GUILHEM-reset ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030213903 marche sur une pompe 2 pompes en defaut 10/11/18 10/11/2018 15:17:51-NAVONE GUILHEM-reset ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030255688 Prise référence soupape de sécurité sur bouteille 
compresseur

13/11/18 13/11/2018 16:16:46-LABEAUME THIERRY-Prise référence soupape de 
sécurité pour éventuel changement 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030255688 Prise référence soupape de sécurité sur bouteille 
compresseur

13/11/18 13/11/2018 16:16:46-LABEAUME THIERRY-Prise référence soupape de 
sécurité pour éventuel changement 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030309095 Défaut groupe électrogène 16/11/18 16/11/2018 20:41:13-LABEAUME THIERRY-Recherche devis pour 
bouteille air comprimé recherche panne groupe électrogène 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030309095 Défaut groupe électrogène 16/11/18 16/11/2018 20:41:13-LABEAUME THIERRY-Recherche devis pour 
bouteille air comprimé recherche panne groupe électrogène 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030345131 Nouveau clapet sur bouteille air comprimé groupe 
électrogène coincé

20/11/18 21/11/2018 12:09:05-LABEAUME THIERRY-Reprise clapet anti-retour sur 
compresseur remplissage bouteille plus essai ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030345131 Nouveau clapet sur bouteille air comprimé groupe 
électrogène coincé

20/11/18 21/11/2018 12:09:05-LABEAUME THIERRY-Reprise clapet anti-retour sur 
compresseur remplissage bouteille plus essai ok 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030350336 Ouverture et visite pour futurs travaux ballon anti-
bélier

21/11/18 21/11/2018 18:17:05-LABEAUME THIERRY-Visite à chantier pour travaux 
anti bélier 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030350336 Ouverture et visite pour futurs travaux ballon anti-
bélier

21/11/18 21/11/2018 18:17:05-LABEAUME THIERRY-Visite à chantier pour travaux 
anti bélier 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1030466176 Debimètre hors service 04/12/18 05/12/2018 08:16:30-BOUDET Jean philippe-Câble bobine détérioré par 
un rongeur Réparation du câble Resserage câble électrodes suite à un 
faux contact engendrant des débits intempestifs 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1030466176 Debimètre hors service 04/12/18 05/12/2018 08:16:30-BOUDET Jean philippe-Câble bobine détérioré par 
un rongeur Réparation du câble Resserage câble électrodes suite à un 
faux contact engendrant des débits intempestifs 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030465217 Diagnostic problème debimetre bypass 04/12/18 04/12/2018 16:21:30-CANTO CLEMENT-Câble abîmé réparation câble . 
Mauvaise connections des câbles dans le transmetteur 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030465217 Diagnostic problème debimetre bypass 04/12/18 04/12/2018 16:21:30-CANTO CLEMENT-Câble abîmé réparation câble . 
Mauvaise connections des câbles dans le transmetteur 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030465641 Enlevement vessis 04/12/18 04/12/2018 17:17:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vessis jetée 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène génératrice Génératrice 1030479789 Consignation compresseur groupe électrogène 05/12/18 05/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Arrêt groupe électrogène 
consignation compresseur 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène génératrice Génératrice 1030479789 Consignation compresseur groupe électrogène 05/12/18 05/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Arrêt groupe électrogène 
consignation compresseur 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030489585 Épreuve bouteille compresseur à 48 bars 06/12/18 06/12/2018 20:41:07-LABEAUME THIERRY-Épreuve bouteille 
compresseur à 48 bars par organisme Apave 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030489585 Épreuve bouteille compresseur à 48 bars 06/12/18 06/12/2018 20:41:07-LABEAUME THIERRY-Épreuve bouteille 
compresseur à 48 bars par organisme Apave 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1030523239 Mise en place d'une gaine pour protéger le câble 12/12/18 12/12/2018 16:16:47-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une gaine 
pour protéger le câble du debimètre du bypass 

MONTPELLIER - PR BIONNE Débitmètre Trop plein Débitmètre Electromagnétique en Conduite 1030523239 Mise en place d'une gaine pour protéger le câble 12/12/18 12/12/2018 16:16:47-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une gaine 
pour protéger le câble du debimètre du bypass 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE 1030547872 mise en place pour nettoyage cuve 1 et 2 14/12/18 14/12/2018 16:21:52-LAYDET KEVIN-nettoyage cuve 1 et 2.Vide de cave 
à remplacer d'urgence.à la demande de la somes mettre en place une 
prise tetra 16A sur façade armoire elec local cuve(à la place de la prise 
triphasé) . 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030671507 Soupape compresseur démarrage groupe électrogène 
hors norme

26/12/18 27/12/2018 09:16:09-LABEAUME THIERRY-Changement soupapes de 
sécurité démarrage groupe électrogène(32 bar ) 

MONTPELLIER - PR BIONNE Groupe Electrogène moteur Moteur 1030671507 Soupape compresseur démarrage groupe électrogène 
hors norme

26/12/18 27/12/2018 09:16:09-LABEAUME THIERRY-Changement soupapes de 
sécurité démarrage groupe électrogène(32 bar ) 



MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028440532 Défaut p1 07/02/18 07/02/2018 11:35:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Rearmement ok controle 
ok 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651489 Defaut pompe p1 02/03/18 02/03/2018 18:54:20-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651489 Defaut pompe p1 02/03/18 02/03/2018 18:54:20-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651489 Defaut pompe p1 02/03/18 02/03/2018 18:54:20-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651489 Defaut pompe p1 02/03/18 02/03/2018 18:54:20-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028657560 Réenclenchement 05/03/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028657560 Réenclenchement 05/03/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028657389 Réenclenchement 05/03/18 05/03/2018 17:02:41-LAYDET KEVIN-Prévoir camion et repose barre de 
guidage et chaine 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028657389 Réenclenchement 05/03/18 05/03/2018 17:02:41-LAYDET KEVIN-Prévoir camion et repose barre de 
guidage et chaine 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028657560 Réenclenchement 05/03/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028652718 dépannage P1 en défaut 06/03/18 05/04/2018 18:12:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028657438 Remplacement barres de guidage et support 06/03/18 05/04/2018 18:45:57-LAYDET KEVIN-Pose barre de guidage 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028657439 débouchage P1 06/03/18 05/04/2018 18:45:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028044408 A- Nettoyage PR 06/03/18 05/04/2018 19:00:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028652718 dépannage P1 en défaut 06/03/18 05/04/2018 18:12:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028044367 A- Nettoyage PR 06/03/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028044367 A- Nettoyage PR 06/03/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028657438 Remplacement barres de guidage et support 06/03/18 05/04/2018 18:45:57-LAYDET KEVIN-Pose barre de guidage 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028657439 débouchage P1 06/03/18 05/04/2018 18:45:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028044408 A- Nettoyage PR 06/03/18 05/04/2018 19:00:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028980539 Point TAGS pour 3M 25/04/18 25/04/2018 21:01:55-DEHOUCH JEROME-Prises photos du bâtiment et 
équipements 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029418425 dépannage P1 en défaut 09/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029418425 dépannage P1 en défaut 09/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029418425 dépannage P1 en défaut 09/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029418425 dépannage P1 en défaut 09/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503136 dépannage P1 temps de marche très important 24/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503136 dépannage P1 temps de marche très important 24/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1028976421 A- Nettoyage PR 27/07/18 28/07/2018 08:27:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029531831 débouchage P1 27/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029531831 débouchage P1 27/07/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Armoire de Commande Armoire de Commande 05/09/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Armoire de Commande Armoire de Commande 05/09/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Armoire de Commande Armoire de Commande 05/09/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Armoire de Commande Armoire de Commande 05/09/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE Armoire de Commande Armoire de Commande 05/09/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1030041973 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR CHAMP DE FOIRE 1030041973 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR CHARLES GOUNOD 1029351962 Nettoyage pr 21/06/18

MONTPELLIER - PR CHARLES GOUNOD 1029351962 Nettoyage pr 21/06/18

MONTPELLIER - PR CHARLES GOUNOD 1030037248 Contrôle APAVE 18/10/18 18/10/2018 16:51:42-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR CHARLES GOUNOD 1030037248 Contrôle APAVE 18/10/18 18/10/2018 16:51:42-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029116009 test de la ligne 29/05/18 29/05/2018 18:37:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON 1029126677 Controle poste 29/05/18 29/05/2018 14:43:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sofrel disjoncté ligne rtc 
ok test defaut thermique p2 ok 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029143695 rdv 10h pour dépannage ligne RTC 31/05/18 31/05/2018 16:42:35-GATTOUSSI EDDY-Parafoudre HS prévoir 
remplacement 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029143695 rdv 10h pour dépannage ligne RTC 31/05/18 31/05/2018 16:42:35-GATTOUSSI EDDY-Parafoudre HS prévoir 
remplacement 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON 1028044405 A- Nettoyage PR 31/05/18 31/05/2018 18:49:26-GEOFFROY Florent-Non fait 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157743 remplacer parafoudre 01/06/18 01/06/2018 11:37:20-GATTOUSSI EDDY-Achat parafoudre et mise en 
place sur site test ligne ok 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157743 remplacer parafoudre 01/06/18 01/06/2018 11:37:20-GATTOUSSI EDDY-Achat parafoudre et mise en 
place sur site test ligne ok 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157743 remplacer parafoudre 01/06/18 01/06/2018 11:37:20-GATTOUSSI EDDY-Achat parafoudre et mise en 
place sur site test ligne ok 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157743 remplacer parafoudre 01/06/18 01/06/2018 11:37:20-GATTOUSSI EDDY-Achat parafoudre et mise en 
place sur site test ligne ok 

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON 1030037173 Nettoyage pr 18/10/18

MONTPELLIER - PR CHATEAUBON 1030037173 Nettoyage pr 18/10/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Moteur Groupe Electrogène moteur 1028240184 Remplaçement GE. 17/01/18 17/01/2018 20:56:35-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux nouveau 
 groupe electrogene 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Moteur Groupe Electrogène moteur 1028240184 Remplaçement GE. 17/01/18 17/01/2018 20:56:35-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux nouveau 
 groupe electrogene 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Moteur Groupe Electrogène moteur 1028408156 Point sur site le matin avec Neoler 02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Probleme sur cuve fioul 
exterieure. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Moteur Groupe Electrogène moteur 1028408156 Point sur site le matin avec Neoler 02/02/18 02/02/2018 17:01:07-LABEAUME THIERRY-Probleme sur cuve fioul 
exterieure. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028468555 Débouchage P2 suite engorgement "merci pour la 
pelle" 

12/02/18 12/02/2018 14:35:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee .. débouché ok 
remise en service ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028468555 Débouchage P2 suite engorgement "merci pour la 
pelle" 

12/02/18 12/02/2018 14:35:41-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee .. débouché ok 
remise en service ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028512676  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 11:37:41-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite  disjonction 
Générale enclenchement et démontage pompe 2 bouchée bague et roue 
usée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028512676  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 11:37:41-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite  disjonction 
Générale enclenchement et démontage pompe 2 bouchée bague et roue 
usée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028512676  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 11:37:41-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite  disjonction 
Générale enclenchement et démontage pompe 2 bouchée bague et roue 
usée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028512676  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 11:37:41-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite  disjonction 
Générale enclenchement et démontage pompe 2 bouchée bague et roue 
usée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028520755 dépannage P2 en défaut 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
bouchées attention palan électrique dangereux 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028520755 dépannage P2 en défaut 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
bouchées attention palan électrique dangereux 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028520755 dépannage P2 en défaut 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
bouchées attention palan électrique dangereux 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028520755 dépannage P2 en défaut 16/02/18 16/02/2018 19:45:35-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe 1 pompe 2 
bouchées attention palan électrique dangereux 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028570680 Dépannage P2 fonctionnement important et continu 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 mise à l'arrêt dans 
l'automatisme démontage prévu pendant nettoyage 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028570680 Dépannage P2 fonctionnement important et continu 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 mise à l'arrêt dans 
l'automatisme démontage prévu pendant nettoyage 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028570680 Dépannage P2 fonctionnement important et continu 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 mise à l'arrêt dans 
l'automatisme démontage prévu pendant nettoyage 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028570680 Dépannage P2 fonctionnement important et continu 21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 mise à l'arrêt dans 
l'automatisme démontage prévu pendant nettoyage 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028585127 débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 12:35:15-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 bouchée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028591573 Nettoyage 22/02/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028591573 Nettoyage 22/02/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028585127 débouchage P2 22/02/18 22/02/2018 12:35:15-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 bouchée 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028585126 NETTOYAGE CUVE suite nombreux débouchage de 
pompes, encore merci au hydros pour 

22/02/18 22/02/2018 12:35:15-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve . 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028651510 Pompe p1 et pompe p2 bouchées 02/03/18 02/03/2018 18:54:27-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompes p1 et p2 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652714 débouchage P2 05/03/18 05/04/2018 18:12:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage canette 
dans la pompe 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652714 débouchage P2 05/03/18 05/04/2018 18:12:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage canette 
dans la pompe 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Clôture / Portail Clôture 1028667755 test clés ouverture portail par le chemin 07/03/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Clôture / Portail Clôture 1028667755 test clés ouverture portail par le chemin 07/03/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Ouvrage de Stockage Cuve béton 1028667754 Mise en place panier 07/03/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028667805 aide curage réseau côté PR suite bouchages réguliers 
des pompes

07/03/18 05/04/2018 18:30:47-GEOFFROY Florent-Beaucoup de sable dans le 
réseau 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1028667740 Visite devis armoire élec avec ITECOM 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LAYDET KEVIN-Ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1028667740 Visite devis armoire élec avec ITECOM 07/03/18 05/04/2018 18:38:42-LAYDET KEVIN-Ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1028692676 Defaut  secteur 11/03/18 12/03/2018 10:31:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle retour edf et 
acquit du defaut pompage ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1028896534 faire point sur devis armoire Itecom 12/04/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1029019695 Defaut alim sofrel 04/05/18 11/05/2018 15:01:23-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste. Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1029019695 Defaut alim sofrel 04/05/18 11/05/2018 15:01:23-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste. Acquit defaut. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029070977 débouchage P1 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Canette 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029070977 débouchage P1 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Canette 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande GE Armoire de Commande GE 1029106811 Armoire GE 24/05/18 26/05/2018 06:27:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle chantier 
renouvellement GE. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande GE Armoire de Commande GE 1029106811 Armoire GE 24/05/18 26/05/2018 06:27:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle chantier 
renouvellement GE. 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1029242730 point schéma future armoire élec 20/06/18



MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029281827 Débouchage P1 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE- Canette dans pompe 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 1 Motopompe Submersible 1029281827 Débouchage P1 25/06/18 25/06/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE- Canette dans pompe 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1029496184 Nettoyage pr 19/07/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1029496184 Nettoyage pr 19/07/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1029488585 Remplacement P2 rvlt 2018 19/07/18 19/07/2018 14:38:58-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
renouvellement 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Pompe 2 Motopompe Submersible 1029488585 Remplacement P2 rvlt 2018 19/07/18 19/07/2018 14:38:58-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P2 
renouvellement 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1029527850 étude et remarques sur nouveau schéma élec 27/07/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1029666799  Démontage Remontage 24/08/18 24/08/2018 19:09:48-LABEAUME THIERRY-Test Ge et alarme sur 
SOFREL reprise cablage ge 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1029666799  Démontage Remontage 24/08/18 24/08/2018 19:09:48-LABEAUME THIERRY-Test Ge et alarme sur 
SOFREL reprise cablage ge 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1029996297 Paramétrage 12/10/18 12/10/2018 18:03:23-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage config s550 suite 
réception nouveau schéma électrique. Les tests s'effectueront lors de 
l'installation de la nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030037470 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030037470 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030399521 Apport nouvelles armoires 26/11/18 26/11/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Apport nouvelle armoire 
électrique renouvellement début de recherche repérage câble 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030399521 Apport nouvelles armoires 26/11/18 26/11/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Apport nouvelle armoire 
électrique renouvellement début de recherche repérage câble 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030399521 Apport nouvelles armoires 26/11/18 26/11/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Apport nouvelle armoire 
électrique renouvellement début de recherche repérage câble 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030399521 Apport nouvelles armoires 26/11/18 26/11/2018 17:21:23-LABEAUME THIERRY-Apport nouvelle armoire 
électrique renouvellement début de recherche repérage câble 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030410662 Remplacement armoire électrique 27/11/18 27/11/2018 16:16:43-LABEAUME THIERRY-Commencement démontage 
vieille armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030410662 Remplacement armoire électrique 27/11/18 27/11/2018 16:16:43-LABEAUME THIERRY-Commencement démontage 
vieille armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030410662 Remplacement armoire électrique 27/11/18 27/11/2018 16:16:43-LABEAUME THIERRY-Commencement démontage 
vieille armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030410662 Remplacement armoire électrique 27/11/18 27/11/2018 16:16:43-LABEAUME THIERRY-Commencement démontage 
vieille armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030421974 Changement armoire électrique 28/11/18 28/11/2018 18:16:52-LABEAUME THIERRY-Retrait ancienne armoire 
électrique mise en place nouvelle armoire 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030441873 Renouvellement armoire électrique 29/11/18 30/11/2018 20:41:21-LABEAUME THIERRY-Renouvellement armoire 
électrique 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030441873 Renouvellement armoire électrique 29/11/18 30/11/2018 20:41:21-LABEAUME THIERRY-Renouvellement armoire 
électrique 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030441873 Renouvellement armoire électrique 29/11/18 30/11/2018 20:41:21-LABEAUME THIERRY-Renouvellement armoire 
électrique 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030441873 Renouvellement armoire électrique 29/11/18 30/11/2018 20:41:21-LABEAUME THIERRY-Renouvellement armoire 
électrique 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT Armoire de Commande générale Armoire de Commande 1030441873 Renouvellement armoire électrique 30/11/18 30/11/2018 20:41:21-LABEAUME THIERRY-Renouvellement armoire 
électrique 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030458632 Paramétrage 03/12/18 03/12/2018 18:21:32-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 avec 
vérification bon fonctionnement et test de toutes les alarmes ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030458632 Paramétrage 03/12/18 03/12/2018 18:21:32-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 avec 
vérification bon fonctionnement et test de toutes les alarmes ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030458632 Paramétrage 03/12/18 03/12/2018 18:21:32-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 avec 
vérification bon fonctionnement et test de toutes les alarmes ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030458632 Paramétrage 03/12/18 03/12/2018 18:21:32-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage s550 avec 
vérification bon fonctionnement et test de toutes les alarmes ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030465258 Paramétrage 04/12/18 04/12/2018 16:21:38-GATTOUSSI EDDY-Intégration configuration dans 
le Lerne paramétrage des alarmes vérification communication ok 

MONTPELLIER - PR CIMETIERE GRAMMONT 1030479428 Paramétrage 05/12/18 05/12/2018 17:22:05-GATTOUSSI EDDY-Création de l'archivage de la 
page d'exploitation et des courbes 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029106697 Nettoyage pr 24/05/18 26/05/2018 06:26:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vidange et nettoyage du 
fond de cuve ras 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029181223 réunion avec syndic sur présence eau dans un garage 
de la résidence

06/06/18 07/06/2018 08:37:08-DEHOUCH JEROME-point et explication du bon 
fonctionnement de notre DIP 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029177815  Contrôle bon fonctionnement 06/06/18 06/06/2018 15:46:54-GATTOUSSI EDDY-Démontage pompe et 
nettoyage local pour visite 

MONTPELLIER - PR GABARRES Pompe de Relèvement Electropompe Submersible 1029487022 Defaut pompe p1 18/07/18 19/07/2018 08:37:00-LABEAUME THIERRY-Problème sur démarreur. 
Nettoyage de grille ventilation suite défaut sur le démarreur de la Pompe 
ok 

MONTPELLIER - PR GABARRES Pompe de Relèvement Electropompe Submersible 1029487022 Defaut pompe p1 18/07/18 19/07/2018 08:37:00-LABEAUME THIERRY-Problème sur démarreur. 
Nettoyage de grille ventilation suite défaut sur le démarreur de la Pompe 
ok 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029501735  Réenclenchement 18/07/18 20/07/2018 19:00:53-LAYDET KEVIN-Problème de surchauffe 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1029501735  Réenclenchement 18/07/18 20/07/2018 19:00:53-LAYDET KEVIN-Problème de surchauffe 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1030008698 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR GABARRES 1030008698 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028839769 Nettoyage 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028839769 Nettoyage 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167630 A- Nettoyage PR 29/03/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028992438 point accès nettoyage cuve avant le FISE 30/04/18 02/05/2018 11:24:12-DEHOUCH JEROME-Vu avec des techniciens sur site 
, l'accès à la cuve sera dégagé 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1028479249 3M- NETTOYAGE PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1028479249 3M- NETTOYAGE PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167600 A- Nettoyage PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1028167600 A- Nettoyage PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1028479249 3M- NETTOYAGE PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1028479249 3M- NETTOYAGE PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029177914 mise en place nouvelle P1 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029179496 Nettoyage pr 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029179496 Nettoyage pr 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029177914 mise en place nouvelle P1 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029177914 mise en place nouvelle P1 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029035763 A- Nettoyage PR 06/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029351950 Verif pb de poire 21/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029351950 Verif pb de poire 21/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029351950 Verif pb de poire 21/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1029351950 Verif pb de poire 21/06/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030032031 Nettoyage pr 17/10/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030032031 Nettoyage pr 17/10/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1030033258 Nettoyage cuve 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
graisse et changement poire niveau 1 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Ouvrage de Stockage Cuve résine 1030033258 Nettoyage cuve 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve beaucoup de 
graisse et changement poire niveau 1 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132258 Contrôle pompe P2 02/11/18 02/11/2018 18:43:00-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe P2 ok 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132258 Contrôle pompe P2 02/11/18 02/11/2018 18:43:00-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe P2 ok 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030160082 Pompe P2 ne fonctionne pas (bilans journalier) 05/11/18 06/11/2018 17:42:26-LABEAUME THIERRY-Contrôle fonctionnement 
pompe P2 problème sur carte DO. Pere fonctionnent en mode dégradé 
surP1 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030160082 Pompe P2 ne fonctionne pas (bilans journalier) 05/11/18 06/11/2018 17:42:26-LABEAUME THIERRY-Contrôle fonctionnement 
pompe P2 problème sur carte DO. Pere fonctionnent en mode dégradé 
surP1 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030235985  Remplacement 12/11/18 12/11/2018 17:16:51-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème 
mode dégradé remplacement carte do. sortie chien de garde HS. 
Attention nous n'avons toujours pas le badge pour accéder au local elec 
intervention en astreinte sera très compliqué merci de faire le nécessaire 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030235985  Remplacement 12/11/18 12/11/2018 17:16:51-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite problème 
mode dégradé remplacement carte do. sortie chien de garde HS. 
Attention nous n'avons toujours pas le badge pour accéder au local elec 
intervention en astreinte sera très compliqué merci de faire le nécessaire 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030505417 Vérification probleme pompage 10/12/18 10/12/2018 17:21:50-LAYDET KEVIN-Clapet p1 laisse passer 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030505417 Vérification probleme pompage 10/12/18 10/12/2018 17:21:50-LAYDET KEVIN-Clapet p1 laisse passer 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030505417 Vérification probleme pompage 10/12/18 10/12/2018 17:21:50-LAYDET KEVIN-Clapet p1 laisse passer 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030505417 Vérification probleme pompage 10/12/18 10/12/2018 17:21:50-LAYDET KEVIN-Clapet p1 laisse passer 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030513737 Nettoyage pr 11/12/18

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE 1030513737 Nettoyage pr 11/12/18



MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Clapet 1 Clapet à Boule 1030514193 Clapet pompe 1 laisse passer 11/12/18 11/12/2018 16:16:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage clapet 
pompe 1 capsule + chiffon à l'intérieur 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Clapet 1 Clapet à Boule 1030514193 Clapet pompe 1 laisse passer 11/12/18 11/12/2018 16:16:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage clapet 
pompe 1 capsule + chiffon à l'intérieur 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Clapet 1 Clapet à Boule 1030514193 Clapet pompe 1 laisse passer 11/12/18 11/12/2018 16:16:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage clapet 
pompe 1 capsule + chiffon à l'intérieur 

MONTPELLIER - PR GUINGUETTE Clapet 1 Clapet à Boule 1030514193 Clapet pompe 1 laisse passer 11/12/18 11/12/2018 16:16:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage clapet 
pompe 1 capsule + chiffon à l'intérieur 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028624539 Nettoyage 27/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028624539 Nettoyage 27/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 2 Motopompe Submersible 1028622292 débouchage P2 28/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 2 Motopompe Submersible 1028622292 débouchage P2 28/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 2 Motopompe Submersible 1028622292 débouchage P2 28/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 2 Motopompe Submersible 1028622292 débouchage P2 28/02/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028712761 Dem pompe 2 14/03/18 14/03/2018 23:21:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028712761 Dem pompe 2 14/03/18 14/03/2018 23:21:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838852 Pompe p2 (temps trop long) 30/03/18 05/04/2018 22:36:45-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.RAS. 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Pompe 1 Motopompe Submersible 1028838852 Pompe p2 (temps trop long) 30/03/18 05/04/2018 22:36:45-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.RAS. 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028849028 Demontage dip p1 p2 04/04/18 06/04/2018 22:51:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ouverture des entree d 
eau des 2 pompes pour inspection probleme clapet dip p2 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028850356  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:57:48-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm pour 
com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028850356  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:57:48-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm pour 
com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028044368 A- Nettoyage PR 04/04/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028044368 A- Nettoyage PR 04/04/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028850356  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:57:48-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm pour 
com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028850356  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:57:48-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm pour 
com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1028849030 Démontage dip p2 pour reparation 05/04/18 06/04/2018 22:51:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Clapet défait dans la 
boite du dip nettoyage et reparation apres demontage 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028844679 remise en place piéce clapet côté P2 06/04/18 06/04/2018 21:38:18-GEOFFROY Florent-Nettoyage et remontage D2 
clapet installation des écrous frein 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1028844679 remise en place piéce clapet côté P2 06/04/18 06/04/2018 21:38:18-GEOFFROY Florent-Nettoyage et remontage D2 
clapet installation des écrous frein 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029351961 Nettoyage pr 21/06/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029351961 Nettoyage pr 21/06/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029478570 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029478570 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029772047 Dip bouchée 10/09/18 11/09/2018 08:36:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Intervention hydrau, 
pour demontage du systeme clapet du dip 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029772047 Dip bouchée 10/09/18 11/09/2018 08:36:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Intervention hydrau, 
pour demontage du systeme clapet du dip 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029774734  Démontage Remontage 10/09/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029774734  Démontage Remontage 10/09/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029772083 Pas d'arrivée dans cuve Poste engorgement dans 
clapet

10/09/18 11/09/2018 08:36:28-LABEAUME THIERRY-Pas d'arrivée d'un poste 
démontage tuyauterie pour accéder au clapet nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029772083 Pas d'arrivée dans cuve Poste engorgement dans 
clapet

10/09/18 11/09/2018 08:36:28-LABEAUME THIERRY-Pas d'arrivée d'un poste 
démontage tuyauterie pour accéder au clapet nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029772083 Pas d'arrivée dans cuve Poste engorgement dans 
clapet

10/09/18 11/09/2018 08:36:28-LABEAUME THIERRY-Pas d'arrivée d'un poste 
démontage tuyauterie pour accéder au clapet nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029773569 nettoyage debouchage 10/09/18 11/09/2018 12:41:58-LAYDET KEVIN-Vidange du resau.nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029773569 nettoyage debouchage 10/09/18 11/09/2018 12:41:58-LAYDET KEVIN-Vidange du resau.nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029773569 nettoyage debouchage 10/09/18 11/09/2018 12:41:58-LAYDET KEVIN-Vidange du resau.nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1029773569 nettoyage debouchage 10/09/18 11/09/2018 12:41:58-LAYDET KEVIN-Vidange du resau.nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030041975 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030041975 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Canalisation arrivée Canalisation arrivée 1030132279 Arrivée poste de relèvement bouchee 02/11/18 02/11/2018 18:43:05-LABEAUME THIERRY-Démontage pièces inox pour 
nettoyage clapet 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH Canalisation arrivée Canalisation arrivée 1030132279 Arrivée poste de relèvement bouchee 02/11/18 02/11/2018 18:43:05-LABEAUME THIERRY-Démontage pièces inox pour 
nettoyage clapet 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030172601  Remplacement schéma 06/11/18 07/11/2018 13:31:21-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030172601  Remplacement schéma 06/11/18 07/11/2018 13:31:21-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030378976 Nettoyage plus debouchage P1 P2 23/11/18 23/11/2018 17:22:55-GEOFFROY Florent-Nettoyage poste par entreprise 
somes nettoyage P1 P2 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030378976 Nettoyage plus debouchage P1 P2 23/11/18 23/11/2018 17:22:55-GEOFFROY Florent-Nettoyage poste par entreprise 
somes nettoyage P1 P2 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030712435 Pompe 2 disjoncte 31/12/18 31/12/2018 17:16:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Rotation inversé apres 
levage. Inversion des phase pour retour normal. Descente et reamorcage 
pompe 

MONTPELLIER - PR IMP FLOUCH 1030712435 Pompe 2 disjoncte 31/12/18 31/12/2018 17:16:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Rotation inversé apres 
levage. Inversion des phase pour retour normal. Descente et reamorcage 
pompe 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028209453 point après orage du 08 janv 2017 12/01/18 15/01/2018 10:07:49-DEHOUCH JEROME-oreilles de chaque adaptateur 
cassées, fuite autour volute P1, vibration sur refoulement N°1, bloc de 
béton cassés et tombés des piliers, voyant ge hs, tags sur murs 
bâtiments, nettoyage autour du PR 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028210017 Joint de volutes à changer 12/01/18 15/01/2018 10:09:23-LAYDET KEVIN-Pose de pâte sur joint spi 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028210017 Joint de volutes à changer 12/01/18 15/01/2018 10:09:23-LAYDET KEVIN-Pose de pâte sur joint spi 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028228694 Niveaux d'appel des PR's 14/01/18 17/01/2018 09:09:02-DEHOUCH JEROME-Acquittement alarmes et 
passage en mode orage 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Bâtiment / Local Local 1028266827 stockage bareaudage oliviers et armoires élec 22/01/18 22/01/2018 18:41:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028343106 commandes U renforts collonnes refoulement pompes 26/01/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028343106 commandes U renforts collonnes refoulement pompes 26/01/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028349531 reprendre tous les U de maitien sur chaque collonne 
de refoulement pompes

30/01/18 31/01/2018 19:03:20-LAYDET KEVIN-Reprise soudure et oreille des 
brides adaptateur des 3 pompes 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028349531 reprendre tous les U de maitien sur chaque collonne 
de refoulement pompes

30/01/18 31/01/2018 19:03:20-LAYDET KEVIN-Reprise soudure et oreille des 
brides adaptateur des 3 pompes 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028395358 Paramétrage 31/01/18 31/01/2018 19:13:59-GATTOUSSI EDDY-Modification paramétrage 
langage ST pour données energie hch hph 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028349531 reprendre tous les U de maitien sur chaque collonne 
de refoulement pompes

31/01/18 31/01/2018 19:03:20-LAYDET KEVIN-Reprise soudure et oreille des 
brides adaptateur des 3 pompes 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1028349531 reprendre tous les U de maitien sur chaque collonne 
de refoulement pompes

31/01/18 31/01/2018 19:03:20-LAYDET KEVIN-Reprise soudure et oreille des 
brides adaptateur des 3 pompes 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028416200 Remplacement ampèremètre Pompes en façade 
armoire élec

05/02/18 06/02/2018 10:32:54-GATTOUSSI EDDY-P2 ok reste p1 et p3 manque 
protections en commande 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028416200 Remplacement ampèremètre Pompes en façade 
armoire élec

05/02/18 06/02/2018 10:32:54-GATTOUSSI EDDY-P2 ok reste p1 et p3 manque 
protections en commande 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028416200 Remplacement ampèremètre Pompes en façade 
armoire élec

05/02/18 06/02/2018 10:32:54-GATTOUSSI EDDY-P2 ok reste p1 et p3 manque 
protections en commande 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028416200 Remplacement ampèremètre Pompes en façade 
armoire élec

05/02/18 06/02/2018 10:32:54-GATTOUSSI EDDY-P2 ok reste p1 et p3 manque 
protections en commande 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028707968 Soudure et cablage 13/03/18 13/03/2018 20:16:45-GATTOUSSI EDDY-Soudure refoulement et cablage 
ampèremetres 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028707968 Soudure et cablage 13/03/18 13/03/2018 20:16:45-GATTOUSSI EDDY-Soudure refoulement et cablage 
ampèremetres 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028707968 Soudure et cablage 13/03/18 13/03/2018 20:16:45-GATTOUSSI EDDY-Soudure refoulement et cablage 
ampèremetres 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028707968 Soudure et cablage 13/03/18 13/03/2018 20:16:45-GATTOUSSI EDDY-Soudure refoulement et cablage 
ampèremetres 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1028980548 recherche ventouses sur futur refoulement 25/04/18 25/04/2018 21:01:58-DEHOUCH JEROME-ventouses VE2 et VE4 trouvées 
le long de la piste cyclable à la demande de Mme Voilet 3M, à protéger 
des passants et vélos lors de leur contrôle 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029031547 Vanuses sur nouveau refoulement lavalette. 14/05/18 15/05/2018 14:59:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle des 2 vanuses sur 
nouveau refoulement 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029031547 Vanuses sur nouveau refoulement lavalette. 14/05/18 15/05/2018 14:59:04-LABEAUME THIERRY-Contrôle des 2 vanuses sur 
nouveau refoulement 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029024892 Contrôle  ventouses VE2 et VE4 sur futur refoulement 
( voir photos pour les situ

15/05/18 15/05/2018 21:01:02-LABEAUME THIERRY-Déjà fait 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029074854 relance injection nutriox 18/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029074854 relance injection nutriox 18/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029088546 point fuite refoulement,préparer le chantier réparation 
de jeudi 2h, vérifier le

22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LAYDET KEVIN-3 fissure sur la lyre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029088546 point fuite refoulement,préparer le chantier réparation 
de jeudi 2h, vérifier le

22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LAYDET KEVIN-3 fissure sur la lyre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029088546 point fuite refoulement,préparer le chantier réparation 
de jeudi 2h, vérifier le

22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LAYDET KEVIN-3 fissure sur la lyre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029088546 point fuite refoulement,préparer le chantier réparation 
de jeudi 2h, vérifier le

22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LAYDET KEVIN-3 fissure sur la lyre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029101294 Préparation chantier 23/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029101294 Préparation chantier 23/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029101294 Préparation chantier 23/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029101294 Préparation chantier 23/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029101294 Préparation chantier 23/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029171257 point suite travaux cette nuit reprise fuite sur 
refoulement

24/05/18 04/06/2018 20:47:46-DEHOUCH JEROME-point photos ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Canalisation refoulement Canalisation refoulement 1029105972 Casse soudure nour.rice 24/05/18 24/05/2018 16:56:56-LABEAUME THIERRY-Vidange nourrice pour reprise 
soudure.pompage effluent dans arrivée avec camion hydro.(3 camions 
Somes) 



MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152603 Vanne arrivée poste bloquée. 30/05/18 31/05/2018 16:54:13-LABEAUME THIERRY-Deblocage vanne arrivée. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152603 Vanne arrivée poste bloquée. 30/05/18 31/05/2018 16:54:13-LABEAUME THIERRY-Deblocage vanne arrivée. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029141567 Nettoyage pr 30/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029141567 Nettoyage pr 30/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1028829671 6M- NETTOYAGE PR 30/05/18 30/05/2018 20:57:59-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1probleme 
fermeture vanne  .(beaucoup de sable et de pierres).vanne arrivée poste 
cassée.A reparer. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152603 Vanne arrivée poste bloquée. 30/05/18 31/05/2018 16:54:13-LABEAUME THIERRY-Deblocage vanne arrivée. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152603 Vanne arrivée poste bloquée. 30/05/18 31/05/2018 16:54:13-LABEAUME THIERRY-Deblocage vanne arrivée. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Sonde Ultrason Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029148360 Vérification et contrôle de la sonde US du Trop plein 31/05/18 31/05/2018 12:47:55-GICQUEL PATRICK-Pose d une cible avec 0.090mm 
hauteur débordement 1090mm valeur calculée  1180mm valeur lue 
1195mm soit 15mm de difference modification et etalonnage de la sonde 
sur Multiranger Siemens 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Sonde Ultrason Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029148360 Vérification et contrôle de la sonde US du Trop plein 31/05/18 31/05/2018 12:47:55-GICQUEL PATRICK-Pose d une cible avec 0.090mm 
hauteur débordement 1090mm valeur calculée  1180mm valeur lue 
1195mm soit 15mm de difference modification et etalonnage de la sonde 
sur Multiranger Siemens 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1029143654 nettoyage des arrivées 31/05/18 31/05/2018 18:47:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage  avec pluie et 
orage 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1029143669 suite nettoyage cuves 31/05/18 31/05/2018 18:47:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage avec pluie et 
orage. Arret poste amont pour l arrive principale 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1029143654 nettoyage des arrivées 31/05/18 31/05/2018 18:47:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage  avec pluie et 
orage 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Ouvrage de Stockage Cuve 1029143669 suite nettoyage cuves 31/05/18 31/05/2018 18:47:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage avec pluie et 
orage. Arret poste amont pour l arrive principale 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Sonde Ultrason Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029148360 Vérification et contrôle de la sonde US du Trop plein 31/05/18 31/05/2018 12:47:55-GICQUEL PATRICK-Pose d une cible avec 0.090mm 
hauteur débordement 1090mm valeur calculée  1180mm valeur lue 
1195mm soit 15mm de difference modification et etalonnage de la sonde 
sur Multiranger Siemens 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Sonde Ultrason Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029148360 Vérification et contrôle de la sonde US du Trop plein 31/05/18 31/05/2018 12:47:55-GICQUEL PATRICK-Pose d une cible avec 0.090mm 
hauteur débordement 1090mm valeur calculée  1180mm valeur lue 
1195mm soit 15mm de difference modification et etalonnage de la sonde 
sur Multiranger Siemens 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152604 Nettoyage pr 31/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029152604 Nettoyage pr 31/05/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029389904 Recherche sur sofrel 03/07/18 03/07/2018 20:52:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Recherche dans formule 
le pb du discordance. A poursuivre les formules. Discordance des niveaux 
de marnage réglé. Voyant a remplacer démontage a prevoir  plus  ancien 
socle telemeca a douile a mettre sur ge 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1029386016 dépannage socle et ampoule hs sur châssis GE 05/07/18 05/07/2018 19:25:11-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage pour 
reparation a venir vu socle ampoule a remplacer manque de temps pour 
remplacer 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029386015 dépannage défaut discordance sur chaque pompe 
lorsqu'on les arrête dans leur cyc

05/07/18 05/07/2018 19:25:11-DUQUESNE CHRISTOPHE- Vu reglae pb de 
marnage . Voir liste de prog sofrel pour defaut a l arret pompe 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029487023 Pas d'injection nutriox 18/07/18 19/07/2018 08:37:01-LABEAUME THIERRY-Amorçage pompe nutriox 
contrôle injection ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029487023 Pas d'injection nutriox 18/07/18 19/07/2018 08:37:01-LABEAUME THIERRY-Amorçage pompe nutriox 
contrôle injection ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029488328 Point sur fuite refoulement P2 19/07/18 20/07/2018 18:47:06-LAYDET KEVIN-Boule de clapet hs 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029488328 Point sur fuite refoulement P2 19/07/18 20/07/2018 18:47:06-LAYDET KEVIN-Boule de clapet hs 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029496322 voir si possibilité d'arrêter une pompe lorsqu'elle en 
manque d'intensité

20/07/18 20/07/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Modification programme lavalette 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Automate Gestion Traitement Automate 1029503173 Programmation sous puissance et passage en alarme 23/07/18 24/07/2018 16:37:30-LAYDET KEVIN-Coupure de la pompe si 30 % de 
sous intensité. 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Clapet 2 Clapet à Boule 1029594879 remplacement boule clapet P2 HS 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-GATTOUSSI EDDY-Ok + reprise soudures des 
renforts 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Clapet 2 Clapet à Boule 1029594879 remplacement boule clapet P2 HS 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-GATTOUSSI EDDY-Ok + reprise soudures des 
renforts 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Clapet 2 Clapet à Boule 1029594880 remplacement boule clapet P2 HS 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-LAYDET KEVIN-Changement boule et reprise 
soudure 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Clapet 2 Clapet à Boule 1029594880 remplacement boule clapet P2 HS 07/08/18 07/08/2018 18:41:14-LAYDET KEVIN-Changement boule et reprise 
soudure 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029651278 Remplacement voyant hs 21/08/18 21/08/2018 18:50:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voyant ge 24 v remplace 
ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1029648490 Remplacement voyant vert façade GE par LED 22/08/18 22/08/2018 19:58:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe Doseuse Motopompe à Membranes 1029672935 dépannage injection 27/08/18 27/08/2018 19:20:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe desamorce 
controle debit 3l/h apres remise en service 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 05/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029765959 Remise en service p2 10/09/18 10/09/2018 14:41:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debit et intesite ok. 
Acquit defaut discordance. Controle pr ok pompe doseuse en defaut fan a 
suivre. Recup kevin renaud rvi 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029806525 contrôle chantier refoulement 17/09/18 17/09/2018 18:48:28-DEHOUCH JEROME-pb le palan électrique se 
bloque, à réparer ou à changer demain,prise photos chantier ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Bâtiment / Local Local 1029802064 démontage des WC pour travaux 17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Bâtiment / Local Local 1029802064 démontage des WC pour travaux 17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802050 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802050 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Bâtiment / Local Local 1029802065 démontage des WC pour travaux 17/09/18 18/09/2018 08:31:39-LABEAUME THIERRY-Démontage vieux wc mis à 
l'extérieur pour ne pas gêner au chantier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Bâtiment / Local Local 1029802065 démontage des WC pour travaux 17/09/18 18/09/2018 08:31:39-LABEAUME THIERRY-Démontage vieux wc mis à 
l'extérieur pour ne pas gêner au chantier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029802044 consignation P3 et démontage par OTV pour 
modification roue par XYLEM

17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Consignation pompe P3 suite 
chantier démontage par OTV 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029802044 consignation P3 et démontage par OTV pour 
modification roue par XYLEM

17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Consignation pompe P3 suite 
chantier démontage par OTV 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802053 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Déplacement ancienne 
pompe mise en place à l'extérieur sur le côté 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802053 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18 18/09/2018 08:31:38-LABEAUME THIERRY-Déplacement ancienne 
pompe mise en place à l'extérieur sur le côté 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029802045 consignation P3 et démontage par OTV pour 
modification roue par XYLEM

17/09/18 17/09/2018 16:42:40-MALNIS Médéric-Consignation de PA finalement et 
démontage des WC de La Valette 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802054 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029802054 mettre la pompe en stock dans le local à côté ou 
ferraille

17/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806675 dépannage fonctionnement palan électrique,il 
semblerait que la connexion dans le

18/09/18 18/09/2018 14:35:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pas de defaut alim rail. 
 Pb connexion bornier moteur sur phase. Pb sur cable commande le palan 
ne s arrête pas. Remplacement par celui de vendargues 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806677 dépannage fonctionnement palan électrique,il 
semblerait que la connexion dans le

18/09/18 18/09/2018 18:35:55-GEOFFROY Florent-Dépose du palan en panne 
mise en place du nouveau palan remise en état fixation graissage avec 
essai 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806677 dépannage fonctionnement palan électrique,il 
semblerait que la connexion dans le

18/09/18 18/09/2018 18:35:55-GEOFFROY Florent-Dépose du palan en panne 
mise en place du nouveau palan remise en état fixation graissage avec 
essai 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806679 Récupérer le palan électrique suite pb de patinage sur 
celui en place

18/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806679 Récupérer le palan électrique suite pb de patinage sur 
celui en place

18/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029802038 consignation P3 et démontage par OTV pour 
modification roue par XYLEM

18/09/18 18/09/2018 18:35:54-GEOFFROY Florent-Je n'étais pas sur le chantier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029802038 consignation P3 et démontage par OTV pour 
modification roue par XYLEM

18/09/18 18/09/2018 18:35:54-GEOFFROY Florent-Je n'étais pas sur le chantier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806678 dépannage fonctionnement palan électrique,il 
semblerait que la connexion dans le

18/09/18 18/09/2018 18:35:55-MALNIS Médéric-Remplacement de la Manille  non 
conforme aux normes de sécurité ancien palan démonter pour entretien à 
l'atelier certainement défaut câble et défaut contacteur à vérifier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806678 dépannage fonctionnement palan électrique,il 
semblerait que la connexion dans le

18/09/18 18/09/2018 18:35:55-MALNIS Médéric-Remplacement de la Manille  non 
conforme aux normes de sécurité ancien palan démonter pour entretien à 
l'atelier certainement défaut câble et défaut contacteur à vérifier 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806680 Récupérer le palan électrique suite pb de patinage sur 
celui en place

18/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Palan électrique Palan Electrique 1029806680 Récupérer le palan électrique suite pb de patinage sur 
celui en place

18/09/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029838613 mise en place démarreur P3 à la place de démarreur 
P2 HS

21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Démarreur pompe 2 HS mise 
en place du démarreur 3 à la place 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029838613 mise en place démarreur P3 à la place de démarreur 
P2 HS

21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Démarreur pompe 2 HS mise 
en place du démarreur 3 à la place 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029838614 mise en place démarreur P3 à la place de démarreur 
P2 HS

21/09/18 21/09/2018 14:32:07-MALNIS Médéric-Démarreur P2 mort interverti 
entre démarreur P3 et P2P de ramener à la boîte pour examen 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029838614 mise en place démarreur P3 à la place de démarreur 
P2 HS

21/09/18 21/09/2018 14:32:07-MALNIS Médéric-Démarreur P2 mort interverti 
entre démarreur P3 et P2P de ramener à la boîte pour examen 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029953879  Démontage Remontage variateur 03/10/18 05/10/2018 10:42:20-LAYDET KEVIN-Remise en place variateur 
p3.remplacement variateur p 2 et parametrage 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029953879  Démontage Remontage variateur 03/10/18 05/10/2018 10:42:20-LAYDET KEVIN-Remise en place variateur 
p3.remplacement variateur p 2 et parametrage 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029958041 Nettoyage 05/10/18 05/10/2018 18:53:42-GATTOUSSI EDDY-Récupération conduite inox est 
clapet suite début des travaux 3 m 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029958041 Nettoyage 05/10/18 05/10/2018 18:53:42-GATTOUSSI EDDY-Récupération conduite inox est 
clapet suite début des travaux 3 m 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029958041 Nettoyage 05/10/18 05/10/2018 18:53:42-GATTOUSSI EDDY-Récupération conduite inox est 
clapet suite début des travaux 3 m 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029958041 Nettoyage 05/10/18 05/10/2018 18:53:42-GATTOUSSI EDDY-Récupération conduite inox est 
clapet suite début des travaux 3 m 



MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1029993330 Pompe doseuse 12/10/18 12/10/2018 14:33:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Defaut fan. Rearmement 
voir pour demontage nettoyage pompe . Prise de photo 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030008519 Joint pompe 1 15/10/18 15/10/2018 18:48:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Join cassé remplacement 
ok palan a changer 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030008700 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030008700 Contrôle APAVE 15/10/18 15/10/2018 20:51:30-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255720 Nettoyage cuve 1 13/11/18 13/11/2018 16:16:49-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage cuve une beaucoup 
de filasse et énormément de gravier attention extracteur d'air local cuve 
hs urgent!!! 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255883 Nettoyage pr la 1er cuve à poursuivre 13/11/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030255883 Nettoyage pr la 1er cuve à poursuivre 13/11/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030268789 Nettoyage cuve 2 14/11/18 14/11/2018 15:16:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030265334 Nettoyage 2e cuve peu de filasse mais beaucoup de 
sable

14/11/18 14/11/2018 14:16:13-GEOFFROY Florent-Nettoyage cuve numéro 2 peu 
de filasse mais beaucoup de sable 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030265334 Nettoyage 2e cuve peu de filasse mais beaucoup de 
sable

14/11/18 14/11/2018 14:16:13-GEOFFROY Florent-Nettoyage cuve numéro 2 peu 
de filasse mais beaucoup de sable 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030268794 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 14/11/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030268794 Nettoyage pr +depotage hydro à la Stp de lunel 14/11/18

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030294119 Demontage barreau 15/11/18 15/11/2018 17:17:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Barreaudage enleve et 
rangé 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030350283 Défaut groupe electrogene 21/11/18 21/11/2018 18:16:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle batterie hs dans 
les elements emportement des pieces pour renouellement 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030350338 Groupe électrogène en défaut 21/11/18 21/11/2018 18:17:05-LABEAUME THIERRY-Recherche panne j'ai un 
problème sur une batterie à suivre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030350338 Groupe électrogène en défaut 21/11/18 21/11/2018 18:17:05-LABEAUME THIERRY-Recherche panne j'ai un 
problème sur une batterie à suivre 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030399483 Dépannage groupe électrogène 26/11/18 26/11/2018 17:21:15-LABEAUME THIERRY-Mise en place nouvelle 
batterie essaie groupe électrogène ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030399483 Dépannage groupe électrogène 26/11/18 26/11/2018 17:21:15-LABEAUME THIERRY-Mise en place nouvelle 
batterie essaie groupe électrogène ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030399483 Dépannage groupe électrogène 26/11/18 26/11/2018 17:21:15-LABEAUME THIERRY-Mise en place nouvelle 
batterie essaie groupe électrogène ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE Génératrice Groupe Electrogène Génératrice GE 1030399483 Dépannage groupe électrogène 26/11/18 26/11/2018 17:21:15-LABEAUME THIERRY-Mise en place nouvelle 
batterie essaie groupe électrogène ok 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030524066 Élagage arbuste pour entreprise peinture 12/12/18 13/12/2018 08:16:17-GEOFFROY Florent-Élagage arbuste pour 
entreprise peinture 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030524066 Élagage arbuste pour entreprise peinture 12/12/18 13/12/2018 08:16:17-GEOFFROY Florent-Élagage arbuste pour 
entreprise peinture 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030582980 Pompe nutriox en défaut FAN 19/12/18 19/12/2018 11:16:14-MALNIS Médéric-Pompe rapatrier sur le millénaire 
pour démontage et inspection roulement ventilation dure plus possibilité 
de tuyau d'arrivée bouchée. Prévoir deux tubes néon fluo compact 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030582980 Pompe nutriox en défaut FAN 19/12/18 19/12/2018 11:16:14-MALNIS Médéric-Pompe rapatrier sur le millénaire 
pour démontage et inspection roulement ventilation dure plus possibilité 
de tuyau d'arrivée bouchée. Prévoir deux tubes néon fluo compact 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030582980 Pompe nutriox en défaut FAN 19/12/18 19/12/2018 11:16:14-MALNIS Médéric-Pompe rapatrier sur le millénaire 
pour démontage et inspection roulement ventilation dure plus possibilité 
de tuyau d'arrivée bouchée. Prévoir deux tubes néon fluo compact 

MONTPELLIER - PR LAVALETTE 1030582980 Pompe nutriox en défaut FAN 19/12/18 19/12/2018 11:16:14-MALNIS Médéric-Pompe rapatrier sur le millénaire 
pour démontage et inspection roulement ventilation dure plus possibilité 
de tuyau d'arrivée bouchée. Prévoir deux tubes néon fluo compact 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028180414 réparation fuite sur coude refoulement P2 09/01/18 09/01/2018 18:32:57-LAYDET KEVIN-Réparé 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028180414 réparation fuite sur coude refoulement P2 09/01/18 09/01/2018 18:32:57-LAYDET KEVIN-Réparé 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1028180413 débouchage P3 09/01/18 09/01/2018 20:54:16-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 bouchée dans le 
coude (morçeau de palette ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1028180413 débouchage P3 09/01/18 09/01/2018 20:54:16-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 bouchée dans le 
coude (morçeau de palette ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028180414 réparation fuite sur coude refoulement P2 09/01/18 09/01/2018 18:32:57-LAYDET KEVIN-Réparé 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028180414 réparation fuite sur coude refoulement P2 09/01/18 09/01/2018 18:32:57-LAYDET KEVIN-Réparé 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1028180413 débouchage P3 09/01/18 09/01/2018 20:54:16-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 bouchée dans le 
coude (morçeau de palette ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1028180413 débouchage P3 09/01/18 09/01/2018 20:54:16-LABEAUME THIERRY-Pompe p3 bouchée dans le 
coude (morçeau de palette ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028184899 Débouchage P2 10/01/18 10/01/2018 20:51:30-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon+ 
morçeau de bois .depannage elect  eclairage. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028184899 Débouchage P2 10/01/18 10/01/2018 20:51:30-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon+ 
morçeau de bois .depannage elect  eclairage. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028184899 Débouchage P2 10/01/18 10/01/2018 20:51:30-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon+ 
morçeau de bois .depannage elect  eclairage. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028184899 Débouchage P2 10/01/18 10/01/2018 20:51:30-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.chiffon+ 
morçeau de bois .depannage elect  eclairage. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1028189724 Vérification  débitmètre.  Suite problème de phase. 10/01/18 10/01/2018 14:38:30-MATHIEU GUILHEM-Débitmètre mis à l'arrêt car 
problème  de phase non résolu par les PR. Passage en mode comptage 
sur le Sofrel. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1028189724 Vérification  débitmètre.  Suite problème de phase. 10/01/18 10/01/2018 14:38:30-MATHIEU GUILHEM-Débitmètre mis à l'arrêt car 
problème  de phase non résolu par les PR. Passage en mode comptage 
sur le Sofrel. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028225277 Travaux refoulement p3 joint dilato 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise à l arrêt 
refoulement p3 pour rehausser le dilatoire remise en service ras inter le 
15 jan 2018 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028225277 Travaux refoulement p3 joint dilato 16/01/18 16/01/2018 12:56:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise à l arrêt 
refoulement p3 pour rehausser le dilatoire remise en service ras inter le 
15 jan 2018 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028302314 contrôle reprise joint dilato par Campagnol 24/01/18 24/01/2018 18:46:13-DEHOUCH JEROME-PB lorsque j'ai éclairé le local 
par l'inter rotatif toutes les pompes se sont mises en défaut,acquit 
,contrôle mise en place joint par Campagnol et donc passage en dessous 
de 256mm, point photos des équipements local pompes, 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028302314 contrôle reprise joint dilato par Campagnol 24/01/18 24/01/2018 18:46:13-DEHOUCH JEROME-PB lorsque j'ai éclairé le local 
par l'inter rotatif toutes les pompes se sont mises en défaut,acquit 
,contrôle mise en place joint par Campagnol et donc passage en dessous 
de 256mm, point photos des équipements local pompes, 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028302199 Nettoyage espace vert 24/01/18 24/01/2018 18:45:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ramassage de branches 
et feuilles vidange à Gramont 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028302199 Nettoyage espace vert 24/01/18 24/01/2018 18:45:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ramassage de branches 
et feuilles vidange à Gramont 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028341003 Achat nettoyage remplacement interrupteur 25/01/18 26/01/2018 10:42:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement 
interrupteur 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028449923 Dépannage défaut thermique P2 09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement pompe deux 
contrôles vidange sur un cycle ampérage ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028449923 Dépannage défaut thermique P2 09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement pompe deux 
contrôles vidange sur un cycle ampérage ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028449923 Dépannage défaut thermique P2 09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement pompe deux 
contrôles vidange sur un cycle ampérage ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028449923 Dépannage défaut thermique P2 09/02/18 09/02/2018 14:36:47-GATTOUSSI EDDY-Reenclenchement pompe deux 
contrôles vidange sur un cycle ampérage ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028476066 Nettoyage espaces verts 15/02/18 15/02/2018 19:58:50-GEOFFROY Florent-Non  fais 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028687813 Defaut pompes 10/03/18 10/03/2018 19:15:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-P1 p2 defaut 
rearmement ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028849861 Reglage pompe p1 06/04/18 06/04/2018 22:55:28-LABEAUME THIERRY-Reprise calage roue.( 
descente de la roue =2 mm ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1028896515 Prise de mesure et contrôle suite fiche VEritas 11/04/18 12/04/2018 08:47:37-LABEAUME THIERRY-Achat materiel+contrôle 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1028896515 Prise de mesure et contrôle suite fiche VEritas 11/04/18 12/04/2018 08:47:37-LABEAUME THIERRY-Achat materiel+contrôle 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1028896515 Prise de mesure et contrôle suite fiche VEritas 11/04/18 12/04/2018 08:47:37-LABEAUME THIERRY-Achat materiel+contrôle 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1028896515 Prise de mesure et contrôle suite fiche VEritas 11/04/18 12/04/2018 08:47:37-LABEAUME THIERRY-Achat materiel+contrôle 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1028945516 Contrôle bon fonctionnement de la sonde cuve 23/04/18 23/04/2018 18:48:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle niveau cuve et 
niveau sonde ok pas de graisse sur bord de cuve.  Prevoir une sonde 
piezzo pour eviter echo parasite. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945222 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-GEOFFROY Florent-Défaut sur le variateur remise 
en route pompe 2 ampérage et débit bon 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945222 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-GEOFFROY Florent-Défaut sur le variateur remise 
en route pompe 2 ampérage et débit bon 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028956676 Defaut p2 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Achat cle pour 16 pour 
demontage. Rearmement pompe tourne bien ok défaut variateur olf 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945222 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-GEOFFROY Florent-Défaut sur le variateur remise 
en route pompe 2 ampérage et débit bon 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945222 dépannage P2 en défaut 23/04/18 23/04/2018 14:34:49-GEOFFROY Florent-Défaut sur le variateur remise 
en route pompe 2 ampérage et débit bon 



MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028956676 Defaut p2 23/04/18 23/04/2018 17:07:12-DUQUESNE CHRISTOPHE-Achat cle pour 16 pour 
demontage. Rearmement pompe tourne bien ok défaut variateur olf 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028980360 Sonde defaut et p1 defaut 25/04/18 25/04/2018 19:40:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue p1. 
la sonde ce fige. Malgres le nettoyage sous sonde et le carré qui gene au 
bon fonctionnement dans la cuve passage mode secours test des 
differentes poires ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028980360 Sonde defaut et p1 defaut 25/04/18 25/04/2018 19:40:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue p1. 
la sonde ce fige. Malgres le nettoyage sous sonde et le carré qui gene au 
bon fonctionnement dans la cuve passage mode secours test des 
differentes poires ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028980221 Débouchage P1 d'hier 26/04/18 26/04/2018 16:37:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok deja rempli en oi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1028980221 Débouchage P1 d'hier 26/04/18 26/04/2018 16:37:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok deja rempli en oi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028988764 Depanage mode degrade 27/04/18 30/04/2018 12:13:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Marnage sonde different 
2.20 marche et 1.9 arret. Test poire niveau debordement 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1028992445 rdv avec ENEDIS pour remettre la clé portail 30/04/18 02/05/2018 11:24:24-DEHOUCH JEROME-ils ont mis en place un coffret 
sur le pilier et accrocher la clé portail de façon à avoir l'accès au transfo, 
espaces verts à nettoyer 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029006439 contrôle suite disjonction pendant astreinte 02/05/18 06/05/2018 13:54:25-DEHOUCH JEROME-pb sur inter à l'entrée, pb de 
neutre arrivée disjoncteur bypass, pb sur éclairage armoire 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029006439 contrôle suite disjonction pendant astreinte 02/05/18 06/05/2018 13:54:25-DEHOUCH JEROME-pb sur inter à l'entrée, pb de 
neutre arrivée disjoncteur bypass, pb sur éclairage armoire 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029007028 Depannage electriqie 02/05/18 06/05/2018 15:32:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Eclairage et sonde 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029005710 marche GE et disjonction 03/05/18 06/05/2018 11:51:53-DEHOUCH JEROME-inter en astreinte du mercredi 
02/05 6h pb disjonction multiranger hs et écl armoire , pb su inter écl 
local à voir 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1028995900 remplacement inter local élec+relais de 
phase,branchement sonde piezo,voir avec 

03/05/18 04/05/2018 18:49:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Inter eclairage armoire 
ok sonde provisoire ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1029005731 Recherche  cause disjonction generale.achat materiel. 
Remplacement pieces HS.

03/05/18 06/05/2018 11:55:22-LABEAUME THIERRY-Remplaçement interrupteur / 
neons armoire .essais sonde piezo. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1029005731 Recherche  cause disjonction generale.achat materiel. 
Remplacement pieces HS.

03/05/18 06/05/2018 11:55:22-LABEAUME THIERRY-Remplaçement interrupteur / 
neons armoire .essais sonde piezo. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029003209 carottage pour implantation tube et sonde piezo,tirage 
câble jusqu'à armoire

04/05/18 07/05/2018 12:13:57-LABEAUME THIERRY-Carrottage diam 132mm pour 
passage sonde ultra son.mise en place tuyau pvc90 pour sonde . 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde ultrason Cuve Ultrasons 1029004165 Cablage contrôleur de phases,finir câblage sonde 
piezo

09/05/18 12/05/2018 00:30:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement 
controleur de phase test avec ge. Ras. Apparition des defaut thermique 
lors arret ge. Mise en place sonde et parametrage recherche panne defaut 
lors d arret ge a suivre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029031155 Inventaire des équipements autosurveillance du 
réseau 3M préleveur Endress Ha

14/05/18 15/05/2018 14:51:37-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser. Matériel en panne prévoir une 
nouvelle intervention pour diagnostique voir photos pour ttc.. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029031155 Inventaire des équipements autosurveillance du 
réseau 3M préleveur Endress Ha

14/05/18 15/05/2018 14:51:37-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser. Matériel en panne prévoir une 
nouvelle intervention pour diagnostique voir photos pour ttc.. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029031155 Inventaire des équipements autosurveillance du 
réseau 3M préleveur Endress Ha

14/05/18 15/05/2018 14:51:37-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser. Matériel en panne prévoir une 
nouvelle intervention pour diagnostique voir photos pour ttc.. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029031155 Inventaire des équipements autosurveillance du 
réseau 3M préleveur Endress Ha

14/05/18 15/05/2018 14:51:37-GICQUEL PATRICK-Récapitulatif de l équipement 
autosurveillance préleveur Endress Hauser. Matériel en panne prévoir une 
nouvelle intervention pour diagnostique voir photos pour ttc.. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029070932 P3 à déboucher 18/05/18 18/05/2018 20:51:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe desamorce 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029070932 P3 à déboucher 18/05/18 18/05/2018 20:51:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe desamorce 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029200377 Contrôle et vérification de la sonde US 11/06/18 11/06/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Mesuré avec Lunette et mire 
pour contrôle débordement test hauteur vérification à refaire pour cause 
de débordement pluie sur place après midi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029200377 Contrôle et vérification de la sonde US 11/06/18 11/06/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Mesuré avec Lunette et mire 
pour contrôle débordement test hauteur vérification à refaire pour cause 
de débordement pluie sur place après midi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029200377 Contrôle et vérification de la sonde US 11/06/18 11/06/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Mesuré avec Lunette et mire 
pour contrôle débordement test hauteur vérification à refaire pour cause 
de débordement pluie sur place après midi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029200377 Contrôle et vérification de la sonde US 11/06/18 11/06/2018 18:55:25-GICQUEL PATRICK-Mesuré avec Lunette et mire 
pour contrôle débordement test hauteur vérification à refaire pour cause 
de débordement pluie sur place après midi 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029217811 Contrôle réglementaire de la sonde US du Trop plein 13/06/18 13/06/2018 13:06:14-GICQUEL PATRICK-Vérification des mesures avec 
Lunette géomètre et mire réglage de la cible à 689mm pour un 
débordement de 10mm connection au Sofrel S550 mesure lue 1940mm 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029217811 Contrôle réglementaire de la sonde US du Trop plein 13/06/18 13/06/2018 13:06:14-GICQUEL PATRICK-Vérification des mesures avec 
Lunette géomètre et mire réglage de la cible à 689mm pour un 
débordement de 10mm connection au Sofrel S550 mesure lue 1940mm 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029217811 Contrôle réglementaire de la sonde US du Trop plein 13/06/18 13/06/2018 13:06:14-GICQUEL PATRICK-Vérification des mesures avec 
Lunette géomètre et mire réglage de la cible à 689mm pour un 
débordement de 10mm connection au Sofrel S550 mesure lue 1940mm 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1029217811 Contrôle réglementaire de la sonde US du Trop plein 13/06/18 13/06/2018 13:06:14-GICQUEL PATRICK-Vérification des mesures avec 
Lunette géomètre et mire réglage de la cible à 689mm pour un 
débordement de 10mm connection au Sofrel S550 mesure lue 1940mm 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029409161 Defaut pompe3 05/07/18 06/07/2018 08:42:28-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 3.gros 
chiffon dans la roue. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029409161 Defaut pompe3 05/07/18 06/07/2018 08:42:28-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 3.gros 
chiffon dans la roue. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029409161 Defaut pompe3 05/07/18 06/07/2018 08:42:28-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 3.gros 
chiffon dans la roue. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029409161 Defaut pompe3 05/07/18 06/07/2018 08:42:28-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 3.gros 
chiffon dans la roue. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe de Transfert Motopompe Vide-Cave 1029418450 refoulement vide-cave à revoir 09/07/18 09/07/2018 20:41:28-LABEAUME THIERRY-Achat materiel pour 
modification refoulement vide cave.(passage en pvc dn 63 ) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029496323 démontage P3 et rapatriement sur palette avec 
cerclage au Millénaire

20/07/18 21/07/2018 19:26:47-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe P3 
rapatriement au Millénaire avec petit camion 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029496323 démontage P3 et rapatriement sur palette avec 
cerclage au Millénaire

20/07/18 21/07/2018 19:26:47-LABEAUME THIERRY-Démontage pompe P3 
rapatriement au Millénaire avec petit camion 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029496324 démontage P3 et rapatriement sur palette avec 
cerclage au Millénaire

20/07/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029496324 démontage P3 et rapatriement sur palette avec 
cerclage au Millénaire

20/07/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029503115 à 8h mettre sur palette et cerclage P3 suite fuite 
liquide refroidissement pour 

23/07/18 23/07/2018 12:40:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sur palette et cerclage 
ok 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029503116 à 8h mettre sur palette et cerclage P3 suite fuite 
liquide refroidissement pour 

23/07/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1029521795 Releve edf 25/07/18 25/07/2018 18:50:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enregistré par mederic 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029648349 Remise en service 20/08/18 20/08/2018 18:56:05-BOUDET Jean philippe-Installation du transmetteur 
Paramétrages Test 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029648349 Remise en service 20/08/18 20/08/2018 18:56:05-BOUDET Jean philippe-Installation du transmetteur 
Paramétrages Test 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029651194 Modification paramétrage 21/08/18 21/08/2018 18:49:48-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029651194 Modification paramétrage 21/08/18 21/08/2018 18:49:48-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029651194 Modification paramétrage 21/08/18 21/08/2018 18:49:48-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Débitmètre Refoulement Débitmètre Ultrasons en Conduite 1029651194 Modification paramétrage 21/08/18 21/08/2018 18:49:48-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1029711852 Reprise Coffret Elec niveau local pompe 30/08/18 30/08/2018 20:53:14-LABEAUME THIERRY-Achat matériel Plus 
démontage Coffret Elec côté local pompe 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Armoire de Commande Générale Armoire Electrique BT 1029711852 Reprise Coffret Elec niveau local pompe 30/08/18 30/08/2018 20:53:14-LABEAUME THIERRY-Achat matériel Plus 
démontage Coffret Elec côté local pompe 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029800598 Contrôle consignation 13/09/18 15/09/2018 08:31:24-LABEAUME THIERRY-Contrôle consignation pompe 
3 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1029800598 Contrôle consignation 13/09/18 15/09/2018 08:31:24-LABEAUME THIERRY-Contrôle consignation pompe 
3 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1029907942 Essai groupe électrogène 28/09/18 28/09/2018 20:51:34-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène plus 
remplissage cuve journalière 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1029907942 Essai groupe électrogène 28/09/18 28/09/2018 20:51:34-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène plus 
remplissage cuve journalière 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1029987153 Nettoyage cellule transfo 11/10/18 11/10/2018 18:47:43-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
groupe électrogène pour nettoyage cellule transfo 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1029987153 Nettoyage cellule transfo 11/10/18 11/10/2018 18:47:43-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
groupe électrogène pour nettoyage cellule transfo 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030037241 Contrôle APAVE 18/10/18 18/10/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030037241 Contrôle APAVE 18/10/18 18/10/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030037241 Contrôle APAVE 18/10/18 18/10/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030255707 Prise référence soupape sécurité compresseur 13/11/18 13/11/2018 16:16:48-LABEAUME THIERRY-Prise référence soupape 
sécurité compresseur pour éventuel achat chez MD hydraulique 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030255707 Prise référence soupape sécurité compresseur 13/11/18 13/11/2018 16:16:48-LABEAUME THIERRY-Prise référence soupape 
sécurité compresseur pour éventuel achat chez MD hydraulique 



MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030349404 P3 21/11/18 21/11/2018 17:21:55-GATTOUSSI EDDY-Chargement de la P3 sur le 
camion et dépose sur site pour mise en place à suivre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030349404 P3 21/11/18 21/11/2018 17:21:55-GATTOUSSI EDDY-Chargement de la P3 sur le 
camion et dépose sur site pour mise en place à suivre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030349404 P3 21/11/18 21/11/2018 17:21:55-GATTOUSSI EDDY-Chargement de la P3 sur le 
camion et dépose sur site pour mise en place à suivre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030349404 P3 21/11/18 21/11/2018 17:21:55-GATTOUSSI EDDY-Chargement de la P3 sur le 
camion et dépose sur site pour mise en place à suivre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030350626 Chargement pompe P2 et livraison sur le site 21/11/18 21/11/2018 20:41:11-GEOFFROY Florent-Changement pompe P2 sur le 
camion livraison sur le site 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS 1030350626 Chargement pompe P2 et livraison sur le site 21/11/18 21/11/2018 20:41:11-GEOFFROY Florent-Changement pompe P2 sur le 
camion livraison sur le site 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Pompe 3 Motopompe Submersible 1030380024 Mise en place pompe P3 23/11/18 24/11/2018 13:11:03-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe P3 suite 
retour réparation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030479665 Multi ranger SIEMENS en défaut 05/12/18 05/12/2018 18:16:49-GICQUEL PATRICK-Remise en service de l afficheur 
SIEMENS Multi ranger court circuit déconnection de l appareil HS en 
attente ded remplacement afficheur câble et sonde 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030479665 Multi ranger SIEMENS en défaut 05/12/18 05/12/2018 18:16:49-GICQUEL PATRICK-Remise en service de l afficheur 
SIEMENS Multi ranger court circuit déconnection de l appareil HS en 
attente ded remplacement afficheur câble et sonde 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030479665 Multi ranger SIEMENS en défaut 05/12/18 05/12/2018 18:16:49-GICQUEL PATRICK-Remise en service de l afficheur 
SIEMENS Multi ranger court circuit déconnection de l appareil HS en 
attente ded remplacement afficheur câble et sonde 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030479665 Multi ranger SIEMENS en défaut 05/12/18 05/12/2018 18:16:49-GICQUEL PATRICK-Remise en service de l afficheur 
SIEMENS Multi ranger court circuit déconnection de l appareil HS en 
attente ded remplacement afficheur câble et sonde 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030479791 Consignation bouteille compresseur 05/12/18 05/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Consignation groupe 
électrogène plus compresseur 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030479791 Consignation bouteille compresseur 05/12/18 05/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Consignation groupe 
électrogène plus compresseur 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030489588 Épreuve bouteille compresseur à 48 bars 06/12/18 06/12/2018 20:41:07-LABEAUME THIERRY-Épreuve bouteille 
compresseur 48 bars par organisme à part 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030489588 Épreuve bouteille compresseur à 48 bars 06/12/18 06/12/2018 20:41:07-LABEAUME THIERRY-Épreuve bouteille 
compresseur 48 bars par organisme à part 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030505389 Changement de transmetteur de la sonde du trop 
plein 

10/12/18 10/12/2018 17:21:44-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030505389 Changement de transmetteur de la sonde du trop 
plein 

10/12/18 10/12/2018 17:21:44-BOUDET Jean philippe-RAS 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030515287 Contrôle sonde DO + inclinomètre 11/12/18 11/12/2018 18:16:40-BOUDET Jean philippe-Suite au contrôle de la 
sonde du DO, j'ai constaté que l'inclinomètre est HS. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Sonde Ultrason Trop plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1030515287 Contrôle sonde DO + inclinomètre 11/12/18 11/12/2018 18:16:40-BOUDET Jean philippe-Suite au contrôle de la 
sonde du DO, j'ai constaté que l'inclinomètre est HS. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030649337 Soupape de sécurité compresseur démarrage groupe 
électrogène non conforme

24/12/18 24/12/2018 17:16:59-LABEAUME THIERRY-Remplacement des 3 
soupapes de sécurité les bouteilles démarrage groupe électrogène(32 
bars) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ARTIS Génératrice Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène à Fuel 1030649337 Soupape de sécurité compresseur démarrage groupe 
électrogène non conforme

24/12/18 24/12/2018 17:16:59-LABEAUME THIERRY-Remplacement des 3 
soupapes de sécurité les bouteilles démarrage groupe électrogène(32 
bars) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028240186  Remplacement 17/01/18 17/01/2018 20:56:35-LABEAUME THIERRY-Remplacement GE.contrôle 
travaux. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028240186  Remplacement 17/01/18 17/01/2018 20:56:35-LABEAUME THIERRY-Remplacement GE.contrôle 
travaux. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028408233 Point fin des travaux remplacement GE par Neoler 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LABEAUME THIERRY-Probleme cuve fioul 
exterieure. (Perçée) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028408233 Point fin des travaux remplacement GE par Neoler 02/02/18 02/02/2018 17:01:08-LABEAUME THIERRY-Probleme cuve fioul 
exterieure. (Perçée) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028594672 Prise références GE (photos) 23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Prise references GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028594672 Prise références GE (photos) 23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Prise references GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028594672 Prise références GE (photos) 23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Prise references GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028594672 Prise références GE (photos) 23/02/18 23/02/2018 20:53:39-LABEAUME THIERRY-Prise references GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028687789 Defauts secteur 10/03/18 10/03/2018 18:12:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Disjoncteur 24v tombe 
intempestivement. A suivre pas d anomalie visible pour le moment 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028709138 Essais Groupe electrogène. 13/03/18 14/03/2018 11:57:41-LABEAUME THIERRY-Essais GE avec entr Neoler et 
3 M 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Groupe Electrogène Groupe Electrogène à Fuel 1028709138 Essais Groupe electrogène. 13/03/18 14/03/2018 11:57:41-LABEAUME THIERRY-Essais GE avec entr Neoler et 
3 M 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028850765  Réenclenchement 07/04/18 07/04/2018 12:31:27-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
secteur 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028850765  Réenclenchement 07/04/18 07/04/2018 12:31:27-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite defaut 
secteur 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028869861 Essais 10/04/18 10/04/2018 19:08:02-GATTOUSSI EDDY-Test dem ge 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028869861 Essais 10/04/18 10/04/2018 19:08:02-GATTOUSSI EDDY-Test dem ge 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028869861 Essais 10/04/18 10/04/2018 19:08:02-GATTOUSSI EDDY-Test dem ge 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1028869861 Essais 10/04/18 10/04/2018 19:08:02-GATTOUSSI EDDY-Test dem ge 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Moteur Groupe Electrogène Moteur à Fuel 1029074825 Test complet du GE 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Non fait 22/05/2018 
18:53:04-LABEAUME THIERRY-Test + remarques GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Moteur Groupe Electrogène Moteur à Fuel 1029074825 Test complet du GE 22/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Non fait 22/05/2018 
18:53:04-LABEAUME THIERRY-Test + remarques GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Moteur Groupe Electrogène Moteur à Fuel 1029074825 Test complet du GE 22/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Non fait 22/05/2018 
18:53:04-LABEAUME THIERRY-Test + remarques GE. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029108643 rdv à 8h30 mise en place cpt linky 28/05/18 29/05/2018 18:37:21-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029236167 visite porte côté cuve pour devis en inox suite porte hs 
par le sulfure

15/06/18 15/06/2018 14:39:10-LABEAUME THIERRY-Mesure par entreprise a2m 
pour devis changement porte cuve. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029236167 visite porte côté cuve pour devis en inox suite porte hs 
par le sulfure

15/06/18 15/06/2018 14:39:10-LABEAUME THIERRY-Mesure par entreprise a2m 
pour devis changement porte cuve. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029236167 visite porte côté cuve pour devis en inox suite porte hs 
par le sulfure

15/06/18 15/06/2018 14:39:10-LABEAUME THIERRY-Mesure par entreprise a2m 
pour devis changement porte cuve. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029236167 visite porte côté cuve pour devis en inox suite porte hs 
par le sulfure

15/06/18 15/06/2018 14:39:10-LABEAUME THIERRY-Mesure par entreprise a2m 
pour devis changement porte cuve. 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029593473 Contrôle si présence mauvaises odeurs signalées par 
Elodie Bousquet Mairie Montp

06/08/18 07/08/2018 08:35:40-MALNIS Médéric-Odeur provenant de la cuve 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029593473 Contrôle si présence mauvaises odeurs signalées par 
Elodie Bousquet Mairie Montp

06/08/18 07/08/2018 08:35:40-MALNIS Médéric-Odeur provenant de la cuve 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029595104 pb odeurs signalé par 3M Mme Guidera 06/08/18 06/08/2018 20:51:07-DEHOUCH JEROME-effectivement il y a de 
mauvaises odeurs émanant du local cuve, à voir demain en arrêtant la 
ventilation 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029593473 Contrôle si présence mauvaises odeurs signalées par 
Elodie Bousquet Mairie Montp

06/08/18 07/08/2018 08:35:40-MALNIS Médéric-Odeur provenant de la cuve 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029593473 Contrôle si présence mauvaises odeurs signalées par 
Elodie Bousquet Mairie Montp

06/08/18 07/08/2018 08:35:40-MALNIS Médéric-Odeur provenant de la cuve 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029600474 Point odeurs suite arrêt ventilateur local cuves 07/08/18 07/08/2018 20:52:09-DEHOUCH JEROME-les odeurs sont toujours 
présentes, mail à la métropole (Laurence Guidera) 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029637962 Contrôle odeurs 16/08/18 17/08/2018 08:37:39-DEHOUCH JEROME-moins d'odeurs, pris niveaux 
démarrage et arrêt SOFREL  trop de croûte pour mesurer la hauteur dans 
la cuve, voir demain avec une perche, pas de mouvement de la clapuse à 
nettoyer demain 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029642864 Relevés hauteurs arrêt et démarrage 17/08/18 17/08/2018 19:02:11-DEHOUCH JEROME-odeurs venant du Nord 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Système CLAPUSE Clapuse anti bélier 1029631883 Contrôle et nettoyage clapuse refoulement 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Démontage Clapuse pour 
nettoyage remise en service problème identique démontage Clapuse pour 
inspection complète atelier ok prévoir remise en place et mise en service 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Système CLAPUSE Clapuse anti bélier 1029631883 Contrôle et nettoyage clapuse refoulement 17/08/18 17/08/2018 18:45:19-GATTOUSSI EDDY-Démontage Clapuse pour 
nettoyage remise en service problème identique démontage Clapuse pour 
inspection complète atelier ok prévoir remise en place et mise en service 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Système CLAPUSE Clapuse anti bélier 1029631889 Contrôle et nettoyage clapuse refoulement 17/08/18 17/08/2018 20:47:20-LAYDET KEVIN-Démonté et nettoyé. À remettre en 
place 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Système CLAPUSE Clapuse anti bélier 1029631889 Contrôle et nettoyage clapuse refoulement 17/08/18 17/08/2018 20:47:20-LAYDET KEVIN-Démonté et nettoyé. À remettre en 
place 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029737005  Remplacement porte cuve 03/09/18 03/09/2018 18:42:54-LAYDET KEVIN-Prise de côte et commande matiere 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029737005  Remplacement porte cuve 03/09/18 03/09/2018 18:42:54-LAYDET KEVIN-Prise de côte et commande matiere 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029760492 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Mise en place clapuse test OK 
câblage info ge et paramétrage Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029760492 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Mise en place clapuse test OK 
câblage info ge et paramétrage Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029760492 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Mise en place clapuse test OK 
câblage info ge et paramétrage Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029760492 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:41-GATTOUSSI EDDY-Mise en place clapuse test OK 
câblage info ge et paramétrage Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029765963 Preparation encadrement porte 10/09/18 10/09/2018 14:41:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chaudronerie perçage et 
decoupe soudure 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029772045 Preparation soudure porte 10/09/18 11/09/2018 08:36:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Contour fait preparation 
pour la porte 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029773562 Fabrication porté côté cuve 10/09/18 11/09/2018 12:41:57-LAYDET KEVIN-Fabrication encadrement 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1029774740 Porte cote cuve 11/09/18 11/09/2018 16:47:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Soudure du cadre 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029775548 Fabrication porte 11/09/18 11/09/2018 18:48:17-LAYDET KEVIN-Fabrication porte 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029842614 finir réalisation et mise en place porte local cuves 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Inter rentrer avec kevin 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029842615 finir réalisation et mise en place porte local cuves 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LAYDET KEVIN-Soudure de la porte.pas fini .achat 
peinture 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029842615 finir réalisation et mise en place porte local cuves 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LAYDET KEVIN-Soudure de la porte.pas fini .achat 
peinture 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029842615 finir réalisation et mise en place porte local cuves 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LAYDET KEVIN-Soudure de la porte.pas fini .achat 
peinture 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Bâtiment / Local Local 1029842615 finir réalisation et mise en place porte local cuves 24/09/18 24/09/2018 18:51:23-LAYDET KEVIN-Soudure de la porte.pas fini .achat 
peinture 



MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030008516 Porte soudure 15/10/18 15/10/2018 18:48:57-DUQUESNE CHRISTOPHE-Soudure interieur porte 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030066490  Démontage Remontage 15/10/18 23/10/2018 16:47:04-GEOFFROY Florent-Nettoyage de l'arrivée Plus cuve 
porte d'entrée à changer 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030066490  Démontage Remontage 15/10/18 23/10/2018 16:47:04-GEOFFROY Florent-Nettoyage de l'arrivée Plus cuve 
porte d'entrée à changer 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2) 1030011134 Nettoyage cuve 15/10/18 16/10/2018 08:41:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des deux cuves 
beaucoup de sable 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2) 1030011134 Nettoyage cuve 15/10/18 16/10/2018 08:41:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des deux cuves 
beaucoup de sable 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Ouvrage de Stockage Cuve béton (2) 1030011134 Nettoyage cuve 15/10/18 16/10/2018 08:41:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des deux cuves 
beaucoup de sable 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030042465 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030042465 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030186942 Fabrication porte 08/11/18 08/11/2018 09:31:15-LAYDET KEVIN-Fabrication et peinture et achat 
fourniturem 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030186942 Fabrication porte 08/11/18 08/11/2018 09:31:15-LAYDET KEVIN-Fabrication et peinture et achat 
fourniturem 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030412349 point après remplacement de la porte par Kévin et 
Médéric

27/11/18 28/11/2018 08:21:14-DEHOUCH JEROME-bon travail propre, prévoir un 
peu de crépis beige, arbre Métropolis à faire élaguer , odeurs 
désagréables dehors! 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030410659 Mise en place porte local cuve 27/11/18 27/11/2018 16:16:42-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030410659 Mise en place porte local cuve 27/11/18 27/11/2018 16:16:42-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE 1030523725 Nettoyage avec somes 12/12/18

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Moteur Groupe Electrogène Moteur à Fuel 1030626359 Travaux vanne de police 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne de police 
pompe fioul entreprise neoler 

MONTPELLIER - PR MAS D'ASTRE Moteur Groupe Electrogène Moteur à Fuel 1030626359 Travaux vanne de police 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Contrôle vanne de police 
pompe fioul entreprise neoler 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1029478571 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1029478571 Nettoyage pr 17/07/18

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1029969031 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1029987483 Defaut p2 intempestif 11/10/18 11/10/2018 18:48:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem désamorcé. 
 Difficulte pour la remisr en place manque joint.  Mis arrêt a suivre 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030066484  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Poste à débroussailler 
compteur d'eau introuvable pas d'eau sur le poste 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030066484  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Poste à débroussailler 
compteur d'eau introuvable pas d'eau sur le poste 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1029996422 Pompe 2 12/10/18 12/10/2018 18:03:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Replacement prevoir join 
80 90. Point du poste pb rencontrés prise de photos 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030037500 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030037500 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030458635 Vérification 03/12/18 03/12/2018 18:21:33-GATTOUSSI EDDY-Vérification du bon 
fonctionnement du poste et contrôle de la clapuse ras 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030458635 Vérification 03/12/18 03/12/2018 18:21:33-GATTOUSSI EDDY-Vérification du bon 
fonctionnement du poste et contrôle de la clapuse ras 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030458635 Vérification 03/12/18 03/12/2018 18:21:33-GATTOUSSI EDDY-Vérification du bon 
fonctionnement du poste et contrôle de la clapuse ras 

MONTPELLIER - PR MAS DES BROUSSES 1030458635 Vérification 03/12/18 03/12/2018 18:21:33-GATTOUSSI EDDY-Vérification du bon 
fonctionnement du poste et contrôle de la clapuse ras 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028277220 Défaut sonde H2S sur refoulement du pr 22/01/18 22/01/2018 18:54:57-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde H2S 
batterie sur chaussée  et test de fct sur le refoulement du Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028277220 Défaut sonde H2S sur refoulement du pr 22/01/18 22/01/2018 18:54:57-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde H2S 
batterie sur chaussée  et test de fct sur le refoulement du Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028277220 Défaut sonde H2S sur refoulement du pr 22/01/18 22/01/2018 18:54:57-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde H2S 
batterie sur chaussée  et test de fct sur le refoulement du Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028277220 Défaut sonde H2S sur refoulement du pr 22/01/18 22/01/2018 18:54:57-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde H2S 
batterie sur chaussée  et test de fct sur le refoulement du Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Cuve Cuves 1028403430 Livraison 10T de nutriox avec yara 02/02/18 02/02/2018 19:45:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 8m3 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028585154 point future sonde piezo 21/02/18 21/02/2018 21:01:28-DEHOUCH JEROME-prise longueur de câble pour la 
future sonde piezo, prise photos de tous les équipements armoire élec, 
armoire thiaubox et coffret EDF 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028593182 point portique 22/02/18 22/02/2018 20:56:34-DEHOUCH JEROME-problème double marquage 
CMU  sur portiques, petites trappes cuves pas verrouillées!! 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620928 Passage adresse IP 27/02/18 27/02/2018 16:29:43-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage pour communication IP 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620928 Passage adresse IP 27/02/18 27/02/2018 16:29:43-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage pour communication IP 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028850289 Dépose du capteur H2S n°F1A91700 et de la batterie 
n°415B1307 au refoulement 

04/04/18 06/04/2018 22:57:29-GICQUEL PATRICK-Dépose du capteur H2S 
n°F1A91700 et de la batterie n°415B1307 au refoulement  Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028850289 Dépose du capteur H2S n°F1A91700 et de la batterie 
n°415B1307 au refoulement 

04/04/18 06/04/2018 22:57:29-GICQUEL PATRICK-Dépose du capteur H2S 
n°F1A91700 et de la batterie n°415B1307 au refoulement  Pr 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028916239 Contrôle réglementaire autosurveillance de la sonde 
US SIEMENS 

16/04/18 16/04/2018 19:08:34-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire 
autosurveillance avec étalonnage utilisation d une cible regle de 13mm au 
dessus de la lame.vérification et connection au Sofrel S500 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028916239 Contrôle réglementaire autosurveillance de la sonde 
US SIEMENS 

16/04/18 16/04/2018 19:08:34-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire 
autosurveillance avec étalonnage utilisation d une cible regle de 13mm au 
dessus de la lame.vérification et connection au Sofrel S500 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028916239 Contrôle réglementaire autosurveillance de la sonde 
US SIEMENS 

16/04/18 16/04/2018 19:08:34-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire 
autosurveillance avec étalonnage utilisation d une cible regle de 13mm au 
dessus de la lame.vérification et connection au Sofrel S500 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028916239 Contrôle réglementaire autosurveillance de la sonde 
US SIEMENS 

16/04/18 16/04/2018 19:08:34-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire 
autosurveillance avec étalonnage utilisation d une cible regle de 13mm au 
dessus de la lame.vérification et connection au Sofrel S500 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028922024 Contrôle étalonnage de la sonde US trimestriel 17/04/18 17/04/2018 14:42:36-GICQUEL PATRICK-Étalonnage avec cible de 
mesure de 72mm réglage du pt P006 de 3.246 à 3.259 Débit 
déversement lu 30.98m3/h.Controle ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028922024 Contrôle étalonnage de la sonde US trimestriel 17/04/18 17/04/2018 14:42:36-GICQUEL PATRICK-Étalonnage avec cible de 
mesure de 72mm réglage du pt P006 de 3.246 à 3.259 Débit 
déversement lu 30.98m3/h.Controle ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028922024 Contrôle étalonnage de la sonde US trimestriel 17/04/18 17/04/2018 14:42:36-GICQUEL PATRICK-Étalonnage avec cible de 
mesure de 72mm réglage du pt P006 de 3.246 à 3.259 Débit 
déversement lu 30.98m3/h.Controle ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Sonde Ultrasons Trop Plein Mesure de Niveau par Ultrasons 1028922024 Contrôle étalonnage de la sonde US trimestriel 17/04/18 17/04/2018 14:42:36-GICQUEL PATRICK-Étalonnage avec cible de 
mesure de 72mm réglage du pt P006 de 3.246 à 3.259 Débit 
déversement lu 30.98m3/h.Controle ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1029025703 Poste arrêté. Poire niveau d'appel 26/04/18 14/05/2018 16:27:28-NAVONE GUILHEM-Poire niveau bas bloquée par 
graisse. Le poste est pourri. Nettoyage en urgence 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1029025703 Poste arrêté. Poire niveau d'appel 26/04/18 14/05/2018 16:27:28-NAVONE GUILHEM-Poire niveau bas bloquée par 
graisse. Le poste est pourri. Nettoyage en urgence 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167598 A- Nettoyage PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167598 A- Nettoyage PR 02/05/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1028167628 A- Nettoyage PR 02/05/18 05/05/2018 05:22:08-LAYDET KEVIN-Sonde piezo installé. Poste nettoyé. 
Problème ouverture vanne d arrivé. 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Vanne de liaison cuves (1) Vanne Manuelle (opercule) 1029016503 reprise fixation tige de manoeuvre vanne arrivée cuve 
1

11/05/18 14/05/2018 21:52:05-LAYDET KEVIN-Reprise goupille 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Cuve Cuves 1029358483 livraison 14T de nutriox avec yara 29/06/18 29/06/2018 20:47:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1029363466 Remplissage cuve nutriox 29/06/18 29/06/2018 14:50:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Plein 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030066459 Débroussaillage intérieur extérieur du poste 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Débroussaillage intérieur 
extérieur du poste 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030066459 Débroussaillage intérieur extérieur du poste 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Débroussaillage intérieur 
extérieur du poste 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1029725635 Reinit sofrel test alarme 31/08/18 31/08/2018 19:13:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle ip test alarme 
ok defaut p 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1029969027 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030037466 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030037466 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030027294 Poste disjoncté 16/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Remise en marche ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030027294 Poste disjoncté 16/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Remise en marche ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030032034 Nettoyage pr 17/10/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030032034 Nettoyage pr 17/10/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Ouvrage de Stockage Cuve résine (2) 1030033255 Nettoyage des deux cuves plus chambre arrivée 17/10/18 17/10/2018 20:51:28-LABEAUME THIERRY-Nettoyage chambre d'arrivée 
très sale et nettoyage cuve 1 et cuve 2 beaucoup de graisse 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Ouvrage de Stockage Cuve résine (2) 1030033255 Nettoyage des deux cuves plus chambre arrivée 17/10/18 17/10/2018 20:51:28-LABEAUME THIERRY-Nettoyage chambre d'arrivée 
très sale et nettoyage cuve 1 et cuve 2 beaucoup de graisse 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Ouvrage de Stockage Cuve résine (2) 1030033255 Nettoyage des deux cuves plus chambre arrivée 17/10/18 17/10/2018 20:51:28-LABEAUME THIERRY-Nettoyage chambre d'arrivée 
très sale et nettoyage cuve 1 et cuve 2 beaucoup de graisse 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030350278 Poire bas cassé 21/11/18 21/11/2018 18:16:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement ok 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Cuve Cuves 1030370300 Remplissage cuve nutriox 22/11/18 22/11/2018 20:41:11-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve nutriox 
cuve pleine 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM Cuve Cuves 1030370300 Remplissage cuve nutriox 22/11/18 22/11/2018 20:41:11-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve nutriox 
cuve pleine 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030484380 Pomper chambre de vanne 06/12/18



MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030484380 Pomper chambre de vanne 06/12/18

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030491144 Réparation vannes liaison 06/12/18 07/12/2018 10:16:22-LAYDET KEVIN-Soudure tige manoeuvre.prevoir 
changement pièce 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030491144 Réparation vannes liaison 06/12/18 07/12/2018 10:16:22-LAYDET KEVIN-Soudure tige manoeuvre.prevoir 
changement pièce 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030491144 Réparation vannes liaison 06/12/18 07/12/2018 10:16:22-LAYDET KEVIN-Soudure tige manoeuvre.prevoir 
changement pièce 

MONTPELLIER - PR ODYSSEUM 1030491144 Réparation vannes liaison 06/12/18 07/12/2018 10:16:22-LAYDET KEVIN-Soudure tige manoeuvre.prevoir 
changement pièce 

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444410 Nettoyage 11/07/18 11/07/2018 16:52:18-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr 

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444410 Nettoyage 11/07/18 11/07/2018 16:52:18-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr 

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444371 Nettoyage pr 11/07/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444371 Nettoyage pr 11/07/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444410 Nettoyage 11/07/18 11/07/2018 16:52:18-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr 

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1029444410 Nettoyage 11/07/18 11/07/2018 16:52:18-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage pr 

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1030037522 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE FOOT 1030037522 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435360 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 16:39:54-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement pompe de mise 
en service ok 

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435360 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 16:39:54-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement pompe de mise 
en service ok 

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1029444376 Nettoyage pr 11/07/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1029444376 Nettoyage pr 11/07/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435360 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 16:39:54-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement pompe de mise 
en service ok 

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY Pompe 2 Motopompe Submersible 1029435360 mise en place P2 rvlt 2018 11/07/18 11/07/2018 16:39:54-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement pompe de mise 
en service ok 

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030041967 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030041967 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030348041 Nettoyage pr 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030348041 Nettoyage pr 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PAILLADE RUGBY 1030346536 Nettoyage cuve 21/11/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159611 dépannage défaut P1 suite orage 08/01/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159611 dépannage défaut P1 suite orage 08/01/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159611 dépannage défaut P1 suite orage 08/01/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159611 dépannage défaut P1 suite orage 08/01/18

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028180509  Réenclenchement 09/01/18 09/01/2018 13:02:42-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
secteur et non démarrage groupe électrogène panne constatée pompe 
une en court-circuit 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028180509  Réenclenchement 09/01/18 09/01/2018 13:02:42-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
secteur et non démarrage groupe électrogène panne constatée pompe 
une en court-circuit 

MONTPELLIER - PR PISCINE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028184422 Disjonction generale 09/01/18 09/01/2018 21:03:56-LABEAUME THIERRY-Recherche cause 
disjontion.probleme sur pompe p1. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028184422 Disjonction generale 09/01/18 09/01/2018 21:03:56-LABEAUME THIERRY-Recherche cause 
disjontion.probleme sur pompe p1. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028184905 Expertise P1 car elle fait disjoncter le PR 10/01/18 10/01/2018 18:27:25-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 en court-circuit voir 
photos8 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028184905 Expertise P1 car elle fait disjoncter le PR 10/01/18 10/01/2018 18:27:25-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 en court-circuit voir 
photos8 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028184905 Expertise P1 car elle fait disjoncter le PR 10/01/18 10/01/2018 18:27:25-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 en court-circuit voir 
photos8 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028184905 Expertise P1 car elle fait disjoncter le PR 10/01/18 10/01/2018 18:27:25-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 en court-circuit voir 
photos8 

MONTPELLIER - PR PISCINE Vanne de Refoulement 1 Vanne Manuelle 1028267795 contrôler si vanne refoulement P1 fermée suite P1 hs 23/01/18 23/01/2018 20:56:06-LABEAUME THIERRY-Vannes aspi et refoulement 
fermées. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Vanne de Refoulement 1 Vanne Manuelle 1028267795 contrôler si vanne refoulement P1 fermée suite P1 hs 23/01/18 23/01/2018 20:56:06-LABEAUME THIERRY-Vannes aspi et refoulement 
fermées. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028857745 remplacement P1 hs 09/04/18 09/04/2018 18:39:10-GATTOUSSI EDDY-800 m3/h 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028865468 récupération roue+volute P1 HS suite remplacement 
le 09/04/18

10/04/18 10/04/2018 19:00:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise au rebut le reste de 
la pompe. En stock roue et bague usure 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028896047  Remplacement 11/04/18 11/04/2018 18:43:56-GATTOUSSI EDDY-Préparation pièces atelier 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028901124  Réenclenchement 12/04/18 12/04/2018 16:47:44-GATTOUSSI EDDY-Réamorçage pompe 1 plus mise 
en place protection accès vanne extérieure 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028901124  Réenclenchement 12/04/18 12/04/2018 16:47:44-GATTOUSSI EDDY-Réamorçage pompe 1 plus mise 
en place protection accès vanne extérieure 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028901124  Réenclenchement 12/04/18 12/04/2018 16:47:44-GATTOUSSI EDDY-Réamorçage pompe 1 plus mise 
en place protection accès vanne extérieure 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028901124  Réenclenchement 12/04/18 12/04/2018 16:47:44-GATTOUSSI EDDY-Réamorçage pompe 1 plus mise 
en place protection accès vanne extérieure 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028902732 Dépannage dysfonctionnement marche pompes 
depuis mise en service P1

13/04/18 13/04/2018 19:06:46-GATTOUSSI EDDY-Inspection pompe 3 HS prévoir 
intervention xylem. Nettoyage armoire électrique. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028930247 Controle casse pompe p3 19/04/18 19/04/2018 08:51:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p3 avec entr 
Xylem 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028930247 Controle casse pompe p3 19/04/18 19/04/2018 08:51:07-LABEAUME THIERRY-Contrôle pompe p3 avec entr 
Xylem 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028943912 Preparation au transport des pompes pour expertise 20/04/18 20/04/2018 19:09:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cerclage et mise sur 
palettes 2 pompes pour expertise 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028935433 démonter et rapatrier la P3 sur palette au millénaire 20/04/18 20/04/2018 18:59:29-LABEAUME THIERRY-Demontage pompe 3. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028935433 démonter et rapatrier la P3 sur palette au millénaire 20/04/18 20/04/2018 18:59:29-LABEAUME THIERRY-Demontage pompe 3. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028935428 mettre sur palette la P1 hs avec sa roue, sa chemise et 
sa volute

20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Mise en place pompe p1 et 
p3 sur palettes. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028935433 démonter et rapatrier la P3 sur palette au millénaire 20/04/18 20/04/2018 18:59:29-LABEAUME THIERRY-Demontage pompe 3. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028935433 démonter et rapatrier la P3 sur palette au millénaire 20/04/18 20/04/2018 18:59:29-LABEAUME THIERRY-Demontage pompe 3. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1028945136 Une fois les camions sortis du hangar, sortir les deux 
palettes P3 et ancienne P

23/04/18 23/04/2018 18:48:26-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028980537 Point TAGS 25/04/18 25/04/2018 21:01:55-DEHOUCH JEROME-Prises photos pour 3M, 
espaces verts à débroussailler, locaux à nettoyer 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028986933 alarmes niv appel poire et sonde 28/04/18 28/04/2018 17:16:44-DEHOUCH JEROME-sur site , contrôle débit de 
chaque pompe OK, hauteur de démarrage OK, les pompes fonctionnent 
correctement, à 5h15 il y a eu un défaut logique P1 le niveau est monté 
jusqu'aux niv appel poire et sonde, ils sont peut-être à rehausser? 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028987315 Débroussaillage extérieur et intérieur 03/05/18 04/05/2018 20:41:46-GEOFFROY Florent-Reste à faire couper les grosses 
branches à la tronçonneuse prévoir 2 camion 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1028987315 Débroussaillage extérieur et intérieur 03/05/18 04/05/2018 20:41:46-GEOFFROY Florent-Reste à faire couper les grosses 
branches à la tronçonneuse prévoir 2 camion 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029031169 Espace vert 14/05/18 15/05/2018 14:51:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bois cyprès  coupé 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029031540 Decharge et preparation espace vert 15/05/18 15/05/2018 14:58:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Decharge cypres a 
grammont et preparation du 150 pour pince grue pour enlevement 
grosse branche 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029034904 Espace vert 15/05/18 15/05/2018 21:48:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement grosse 
branche avec pince 150 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029070922 Vider la benne du S150 suite nettoyage espaces verts 18/05/18 18/05/2018 20:51:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029070922 Vider la benne du S150 suite nettoyage espaces verts 18/05/18 18/05/2018 20:51:04-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029126671 Espace vert 25/05/18 29/05/2018 14:43:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Coupe des cypres et 
nettoyage grillage 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029157737 Nettoyage espaces verts 01/06/18 01/06/2018 19:36:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-A terminer 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029157737 Nettoyage espaces verts 01/06/18 01/06/2018 19:36:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-A terminer 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18



MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 3 Motopompe Submersible 1029454483 mise en place P3 N°1630048 revenue de réparation 13/07/18

MONTPELLIER - PR PISCINE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029456892 Niveau appel 14/07/18 16/07/2018 08:57:55-LABEAUME THIERRY-Pompes p1 etp2 
désamorcées 

MONTPELLIER - PR PISCINE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029456892 Niveau appel 14/07/18 16/07/2018 08:57:55-LABEAUME THIERRY-Pompes p1 etp2 
désamorcées 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029505648 Nettoyage espaces verts 23/07/18 23/07/2018 20:47:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement des 
branches vers grammont releve compteur 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029549643 Finir nettoyage espaces verts!!! 02/08/18 02/08/2018 20:44:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Manque de temps 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029120527 A- NETTOYAGE PR 21/08/18 21/08/2018 14:37:51-GATTOUSSI EDDY-Manipulation des vannes de la 
Somedy fermeture vanne pr, vidange du poste, nettoyage du poste et 
remise en service après amorçage des pompes ras 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815588 Dépannage P1 en défaut 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GATTOUSSI EDDY-Démarreur hs. Consignation 
puissance et alimentation 230 v. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815588 Dépannage P1 en défaut 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GATTOUSSI EDDY-Démarreur hs. Consignation 
puissance et alimentation 230 v. 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815589 Dépannage P1 en défaut 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GEOFFROY Florent-Variateur HS 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815589 Dépannage P1 en défaut 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GEOFFROY Florent-Variateur HS 

MONTPELLIER - PR PISCINE Vanne de Refoulement 1 Vanne Manuelle 1029822689 Fermeture vanne refoulement P1 suite démarreur hs 20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GEOFFROY Florent- fermeture des vannes 
notification sur l'armoire 

MONTPELLIER - PR PISCINE Vanne de Refoulement 1 Vanne Manuelle 1029822689 Fermeture vanne refoulement P1 suite démarreur hs 20/09/18 20/09/2018 18:48:38-GEOFFROY Florent- fermeture des vannes 
notification sur l'armoire 

MONTPELLIER - PR PISCINE Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029932416 Essai groupe électrogène 02/10/18 02/10/2018 17:56:27-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
suite futurs travaux sur cellule transfo 

MONTPELLIER - PR PISCINE Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029932416 Essai groupe électrogène 02/10/18 02/10/2018 17:56:27-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
suite futurs travaux sur cellule transfo 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029956945 Remplacement variateur p1 04/10/18 05/10/2018 14:47:44-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1029956945 Remplacement variateur p1 04/10/18 05/10/2018 14:47:44-LAYDET KEVIN-Fait 

MONTPELLIER - PR PISCINE Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1029978098 Nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 09/10/18 09/10/2018 18:53:29-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
groupe électrogène nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 

MONTPELLIER - PR PISCINE Transformateur Triphasé Transformateur Abaisseur 1029978098 Nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 09/10/18 09/10/2018 18:53:29-LABEAUME THIERRY-Mise en fonctionnement 
groupe électrogène nettoyage cellule transfo par entreprise SPIE 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030033260 Défaut pompe 2 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 en défaut 
température contrôle pompe . Purge pompe 2 remise en fonctionnement 
OK 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030033260 Défaut pompe 2 17/10/18 17/10/2018 20:51:29-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 en défaut 
température contrôle pompe . Purge pompe 2 remise en fonctionnement 
OK 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030042527 point arbres tombé dans cours 19/10/18 19/10/2018 20:56:46-DEHOUCH JEROME-arbre à débiter par des 
professionnels et clôture par Agripal 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030042464 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030042464 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132266 Débit pompe 2 faible 02/11/18 02/11/2018 18:43:02-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 désamorcer 

MONTPELLIER - PR PISCINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030132266 Débit pompe 2 faible 02/11/18 02/11/2018 18:43:02-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 désamorcer 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030160154  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite arrêt P2 dans 
l'automatisme car elle ne vider pas. Après analyse la pompe était 
désamorcer remise en service OK modification du niveau d'arrêt 1,40 a 
1,50 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030160154  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite arrêt P2 dans 
l'automatisme car elle ne vider pas. Après analyse la pompe était 
désamorcer remise en service OK modification du niveau d'arrêt 1,40 a 
1,50 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030160154  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite arrêt P2 dans 
l'automatisme car elle ne vider pas. Après analyse la pompe était 
désamorcer remise en service OK modification du niveau d'arrêt 1,40 a 
1,50 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030160154  Démontage Remontage 06/11/18 06/11/2018 17:42:40-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite arrêt P2 dans 
l'automatisme car elle ne vider pas. Après analyse la pompe était 
désamorcer remise en service OK modification du niveau d'arrêt 1,40 a 
1,50 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030255890 Fermeture portail suite évacuation arbre tombé 13/11/18 13/11/2018 16:17:03-LABEAUME THIERRY-Fermeture portail suite 
évacuation arbre 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030255890 Fermeture portail suite évacuation arbre tombé 13/11/18 13/11/2018 16:17:03-LABEAUME THIERRY-Fermeture portail suite 
évacuation arbre 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030296167 Réparation clôture abîmé par le peuplier déraciner 14/11/18 16/11/2018 08:21:08-GEOFFROY Florent-Réparation clôture dégradé par 
le peuplier tombé par la tempête 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030296167 Réparation clôture abîmé par le peuplier déraciner 14/11/18 16/11/2018 08:21:08-GEOFFROY Florent-Réparation clôture dégradé par 
le peuplier tombé par la tempête 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030348040 Nettoyage pr 21/11/18

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030348040 Nettoyage pr 21/11/18

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030346531 Nettoyage cuve 21/11/18 21/11/2018 13:21:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030466070 Élagage des deux pins tomber sur le toit par la 
tempête

04/12/18 04/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Élagage des deux pins tomber 
sur le toit suite à la tempête élagage pas terminée on peut prévoir la 
réparation de l'échelle 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030466070 Élagage des deux pins tomber sur le toit par la 
tempête

04/12/18 04/12/2018 20:41:10-GEOFFROY Florent-Élagage des deux pins tomber 
sur le toit suite à la tempête élagage pas terminée on peut prévoir la 
réparation de l'échelle 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030479752 Enlevement vessis ballon 05/12/18 05/12/2018 19:16:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depose benne vessis 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030496473 Finition de la coupe du pin 06/12/18 07/12/2018 19:16:19-GEOFFROY Florent-Finition de la coupe du pin pour 
raison de sécurité 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030496473 Finition de la coupe du pin 06/12/18 07/12/2018 19:16:19-GEOFFROY Florent-Finition de la coupe du pin pour 
raison de sécurité 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030515368 Élagage et nettoyage des murs pour intervention 
entreprise peinture

10/12/18 11/12/2018 18:16:57-GEOFFROY Florent-Élagage et destruction branche 
et du lierre pour intervention entreprise peinture chantier à finir 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030515368 Élagage et nettoyage des murs pour intervention 
entreprise peinture

10/12/18 11/12/2018 18:16:57-GEOFFROY Florent-Élagage et destruction branche 
et du lierre pour intervention entreprise peinture chantier à finir 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030524069 Finition de l'élagage pour entreprise de peinture 
diagnostic de l'échelle à r

12/12/18 13/12/2018 08:16:17-GEOFFROY Florent-Finition de l'élagage pour 
entreprise de peinture diagnostic pour réparation de l'échelle voir photos 

MONTPELLIER - PR PISCINE 1030524069 Finition de l'élagage pour entreprise de peinture 
diagnostic de l'échelle à r

12/12/18 13/12/2018 08:16:17-GEOFFROY Florent-Finition de l'élagage pour 
entreprise de peinture diagnostic pour réparation de l'échelle voir photos 

MONTPELLIER - PR Restanque 1029342463 Nettoyage pr 25/06/18

MONTPELLIER - PR Restanque 1029342463 Nettoyage pr 25/06/18

MONTPELLIER - PR Restanque 1030037084 Nettoyage pr 18/10/18

MONTPELLIER - PR Restanque 1030037084 Nettoyage pr 18/10/18

MONTPELLIER - PR Restanque 1030042463 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR Restanque 1030042463 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028411085 Remplacer trappes arrivée collecteur 02/02/18 02/02/2018 19:26:57-LAYDET KEVIN-Prise de cote 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1028468566 nettoyage extérieur et espaces verts, aplanir le gravier 12/02/18 12/02/2018 18:40:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Travaul seul travail 
avancé à  ternimer 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1028502492 Espace vert 13/02/18 14/02/2018 15:26:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Feuilles et gravier 
enlever avec camion 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028468782 Peinture trappe arrivée et mise en place 13/02/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028499505 mise en place trappe 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place trappe alu 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028499505 mise en place trappe 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place trappe alu 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028499505 mise en place trappe 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place trappe alu 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Barreaudage Barreaudage 1028499505 mise en place trappe 14/02/18 14/02/2018 17:35:32-LAYDET KEVIN-Mise en place trappe alu 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1028520370 Espace vert 15/02/18 16/02/2018 08:52:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Decoupe de pirankatas 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1028520370 Espace vert 15/02/18 16/02/2018 08:52:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Decoupe de pirankatas 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Pompe 1 Motopompe Submersible 1028915087 débouchage P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Pompe 1 Motopompe Submersible 1028915087 débouchage P1 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029024868 finir nettoyage espaces verts 15/05/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029024868 finir nettoyage espaces verts 15/05/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029024868 finir nettoyage espaces verts 15/05/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029024868 finir nettoyage espaces verts 15/05/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029179775 test après remplacement durite et vidange huile par 
NEOLER

09/06/18 12/06/2018 18:43:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux entreprise 
Neoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029179775 test après remplacement durite et vidange huile par 
NEOLER

09/06/18 12/06/2018 18:43:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux entreprise 
Neoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029179775 test après remplacement durite et vidange huile par 
NEOLER

09/06/18 12/06/2018 18:43:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux entreprise 
Neoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029179775 test après remplacement durite et vidange huile par 
NEOLER

09/06/18 12/06/2018 18:43:36-LABEAUME THIERRY-Contrôle travaux entreprise 
Neoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029411522  Remplacement 06/07/18 06/07/2018 14:50:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
parametrage SOFREL paramétrage éclaire 1000 et paramétrage Lerne 
test communication ok 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029411522  Remplacement 06/07/18 06/07/2018 14:50:39-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
parametrage SOFREL paramétrage éclaire 1000 et paramétrage Lerne 
test communication ok 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029483637 ouverture local GE à NEOLER pour travaux sur pompe 
à injection

18/07/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029483637 ouverture local GE à NEOLER pour travaux sur pompe 
à injection

18/07/18



MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029483638 point avec Neoler qui révise la pompe injection 18/07/18 19/07/2018 08:33:01-LABEAUME THIERRY-Contrôle groupe électrogène 
suite chantier entreprise de Néoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029483638 point avec Neoler qui révise la pompe injection 18/07/18 19/07/2018 08:33:01-LABEAUME THIERRY-Contrôle groupe électrogène 
suite chantier entreprise de Néoler 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029505639 Nettoyage espaces verts 23/07/18 23/07/2018 20:47:45-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement des 
branches vers grammont 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029549642 Finir nettoyage espaces verts!!! 02/08/18 02/08/2018 20:44:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement  des déchets 
dans cour desherbage cote droit gauche et derriere. Prevoir temps pour 
faire la haie cote gauche. 2 bennes de dechet vert pour intervention. 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029586946 Espace vert 03/08/18 03/08/2018 18:58:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ronce cote 
droit du pr plus decharge decheterie 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029687660 préparer le remplissage de la cuve 500L 29/08/18 29/08/2018 08:33:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle cuve fioul pour futur 
remplissage déblocage serrure portail 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029687660 préparer le remplissage de la cuve 500L 29/08/18 29/08/2018 08:33:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle cuve fioul pour futur 
remplissage déblocage serrure portail 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029691501 remplissage cuve journalière 500L avec Mazout 
Service

29/08/18 29/08/2018 18:40:42-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve fioul 
groupe électrogène 500 litres. Mise en fonctionnement GE après 
amorçage 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029691501 remplissage cuve journalière 500L avec Mazout 
Service

29/08/18 29/08/2018 18:40:42-LABEAUME THIERRY-Remplissage cuve fioul 
groupe électrogène 500 litres. Mise en fonctionnement GE après 
amorçage 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029691504 test GE après remplissage 29/08/18 29/08/2018 18:40:43-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
après amorçage de celui-ci ok 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1029691504 test GE après remplissage 29/08/18 29/08/2018 18:40:43-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
après amorçage de celui-ci ok 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029760505 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:43-GATTOUSSI EDDY-câblage info ge et paramétrage 
Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029760505 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:43-GATTOUSSI EDDY-câblage info ge et paramétrage 
Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029760505 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:43-GATTOUSSI EDDY-câblage info ge et paramétrage 
Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029760505 Paramétrage 07/09/18 07/09/2018 16:51:43-GATTOUSSI EDDY-câblage info ge et paramétrage 
Sofrel et Lerne 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029996504 Contrôle APAVE Elec et levage 12/10/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1029996504 Contrôle APAVE Elec et levage 12/10/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030142561 Contrôle serrure du portail tournezy démontage de la 
serrure cassée

05/11/18 05/11/2018 20:51:29-GEOFFROY Florent-Serrure forcée pièce mécanique 
cassée serrure à changer 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030142561 Contrôle serrure du portail tournezy démontage de la 
serrure cassée

05/11/18 05/11/2018 20:51:29-GEOFFROY Florent-Serrure forcée pièce mécanique 
cassée serrure à changer 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030166088 Démontage remontage serrure portail mise en place 
d'un poteau amovible

06/11/18 06/11/2018 20:51:07-GEOFFROY Florent-Changement serrure portail 
mise en place poteau amovible cimentation et peinture du Poteau 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030166088 Démontage remontage serrure portail mise en place 
d'un poteau amovible

06/11/18 06/11/2018 20:51:07-GEOFFROY Florent-Changement serrure portail 
mise en place poteau amovible cimentation et peinture du Poteau 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345076 Nettoyage du poste.arrive ,cuve1 et 2 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-LAYDET KEVIN-Extracteur d'air qui veut une cuve 
deux HS capteur d'oxygène HS. aucun éclairage par cuve. il serait 
judicieux d'installer une ventilation local pompe 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345076 Nettoyage du poste.arrive ,cuve1 et 2 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-LAYDET KEVIN-Extracteur d'air qui veut une cuve 
deux HS capteur d'oxygène HS. aucun éclairage par cuve. il serait 
judicieux d'installer une ventilation local pompe 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345329 Nettoyage pr 20/11/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345329 Nettoyage pr 20/11/18

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345076 Nettoyage du poste.arrive ,cuve1 et 2 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-LAYDET KEVIN-Extracteur d'air qui veut une cuve 
deux HS capteur d'oxygène HS. aucun éclairage par cuve. il serait 
judicieux d'installer une ventilation local pompe 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY 1030345076 Nettoyage du poste.arrive ,cuve1 et 2 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-LAYDET KEVIN-Extracteur d'air qui veut une cuve 
deux HS capteur d'oxygène HS. aucun éclairage par cuve. il serait 
judicieux d'installer une ventilation local pompe 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1030626358 Mise en place vanne de police 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Mise en place vanne de police 
par entreprise Neoler. Coffret vanne de police non installé 

MONTPELLIER - PR TOURNEZY Groupe Electrogène génératrice Groupe Electrogène génératrice 1030626358 Mise en place vanne de police 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Mise en place vanne de police 
par entreprise Neoler. Coffret vanne de police non installé 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1028167627 A- Nettoyage PR 01/02/18 02/02/2018 11:49:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage effectué 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1028413514 Pompe 2 01/02/18 02/02/2018 14:13:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem pompe 
bouchee 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1028413080 Nettoyage 01/02/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1028413080 Nettoyage 01/02/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029113488  Démontage Remontage 28/05/18 28/05/2018 15:02:36-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029113488  Démontage Remontage 28/05/18 28/05/2018 15:02:36-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029113488  Démontage Remontage 28/05/18 28/05/2018 15:02:36-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029113488  Démontage Remontage 28/05/18 28/05/2018 15:02:36-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029343505 Remplissage cuve nutriox 26/06/18 27/06/2018 21:11:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-3 cube 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029408862 Verfication clapet ras 05/07/18 05/07/2018 19:45:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage du pr a faire 
enlever les branches coupées 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029465298 Défaut pompe p1 16/07/18 16/07/2018 18:51:43-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1.chiffon 
dans la roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029465298 Défaut pompe p1 16/07/18 16/07/2018 18:51:43-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1.chiffon 
dans la roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029465298 Défaut pompe p1 16/07/18 16/07/2018 18:51:43-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1.chiffon 
dans la roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029465298 Défaut pompe p1 16/07/18 16/07/2018 18:51:43-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p1.chiffon 
dans la roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029484294 Nettoyage pr 18/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029484294 Nettoyage pr 18/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503164 dépannage P1 bouchée 23/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503164 dépannage P1 bouchée 23/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503164 dépannage P1 bouchée 23/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503164 dépannage P1 bouchée 23/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503163 dépannage P1 bouchée 25/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029503163 dépannage P1 bouchée 25/07/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815591 débouchage P1 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GATTOUSSI EDDY-Pour rappel roue HS, inversion 
des phases .remise en service contrôle vidange ok 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815591 débouchage P1 19/09/18 19/09/2018 13:41:52-GATTOUSSI EDDY-Pour rappel roue HS, inversion 
des phases .remise en service contrôle vidange ok 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815592 débouchage P1 19/09/18 19/09/2018 19:40:04-GEOFFROY Florent-Interventions exécutés par par 
Monsieur Eddy gattoussi 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029815592 débouchage P1 19/09/18 19/09/2018 19:40:04-GEOFFROY Florent-Interventions exécutés par par 
Monsieur Eddy gattoussi 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029891485 Nettoyage pr 27/09/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029891485 Nettoyage pr 27/09/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029893270 Défaut pompe un 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un chiffon dans roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029893270 Défaut pompe un 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un chiffon dans roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029893270 Défaut pompe un 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un chiffon dans roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS Pompe 1 Motopompe Submersible 1029893270 Défaut pompe un 27/09/18 27/09/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe un chiffon dans roue 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030066482  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Débouchage P1 nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030066482  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Débouchage P1 nettoyage du 
poste 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029985343 Nettoyage pr 11/10/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1029985343 Nettoyage pr 11/10/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030037239 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030037239 Contrôle Apave 16/10/18

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030489255 Paramétrage 06/12/18 06/12/2018 17:17:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie HS 
paramétrage Sofrel pour communication IP modification paramétrage fr 
4000 et Lerne test OK 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030489255 Paramétrage 06/12/18 06/12/2018 17:17:05-GATTOUSSI EDDY-Remplacement batterie HS 
paramétrage Sofrel pour communication IP modification paramétrage fr 
4000 et Lerne test OK 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030499548  Réenclenchement 08/12/18 10/12/2018 08:27:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 inversion de phase pour déboucher la pompe remise en 
service OK 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030499548  Réenclenchement 08/12/18 10/12/2018 08:27:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 inversion de phase pour déboucher la pompe remise en 
service OK 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030575023 Dem rem 18/12/18 18/12/2018 17:16:42-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 démontage remontage. remise en service ok 

MONTPELLIER - PR VERTBOIS 1030575023 Dem rem 18/12/18 18/12/2018 17:16:42-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 démontage remontage. remise en service ok 

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030037519 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030037519 Contrôle Apave 17/10/18

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030369645 Vérification poire niveau d appel. 22/11/18 22/11/2018 17:17:10-LAYDET KEVIN-Ok ras 

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030369645 Vérification poire niveau d appel. 22/11/18 22/11/2018 17:17:10-LAYDET KEVIN-Ok ras 

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030369645 Vérification poire niveau d appel. 22/11/18 22/11/2018 17:17:10-LAYDET KEVIN-Ok ras 

MONTPELLIER - PR ZAC EUROMEDECINE 1030369645 Vérification poire niveau d appel. 22/11/18 22/11/2018 17:17:10-LAYDET KEVIN-Ok ras 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719113 Maintenance de la sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:48:16-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00006985 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897940 
GSM RSSI SFR-103dBm 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719113 Maintenance de la sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:48:16-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00006985 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897940 
GSM RSSI SFR-103dBm 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719113 Maintenance de la sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:48:16-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00006985 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897940 
GSM RSSI SFR-103dBm 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719113 Maintenance de la sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:48:16-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00006985 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897940 
GSM RSSI SFR-103dBm 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 04/09/18

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 04/09/18

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 04/09/18



Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 04/09/18

Oxygéne 3ème Ecluse 1029936379 Récupération des données sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029936379 Récupération des données sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029936379 Récupération des données sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029936379 Récupération des données sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029996234 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur lez 12/10/18 12/10/2018 18:03:10-GICQUEL PATRICK-Récupération des données sur 
fichier Excel et vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur Lez 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029996234 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur lez 12/10/18 12/10/2018 18:03:10-GICQUEL PATRICK-Récupération des données sur 
fichier Excel et vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur Lez 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029996234 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur lez 12/10/18 12/10/2018 18:03:10-GICQUEL PATRICK-Récupération des données sur 
fichier Excel et vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur Lez 

Oxygéne 3ème Ecluse 1029996234 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur lez 12/10/18 12/10/2018 18:03:10-GICQUEL PATRICK-Récupération des données sur 
fichier Excel et vérification de l heure de la sonde Kor Exo sur Lez 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1030422250 Plus d'envoi des données au lerne 28/11/18 28/11/2018 20:41:09-BOUDET Jean philippe-RAS 

Oxygéne 3ème Ecluse Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1030422250 Plus d'envoi des données au lerne 28/11/18 28/11/2018 20:41:09-BOUDET Jean philippe-RAS 

Oxygéne 3ème Ecluse 1030504773 Nettoyage sonde 2° ecluse 10/12/18

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle 1029200523 contrôle fermeture et ouverture vanne maurin 11/06/18 11/06/2018 20:52:35-DEHOUCH JEROME-pb de réouverture , démontage 
châssis et déverrouillage montée de la vanne avec clé à griffe sur tige de 
man?uvre 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle 1029200523 contrôle fermeture et ouverture vanne maurin 11/06/18 11/06/2018 20:52:35-DEHOUCH JEROME-pb de réouverture , démontage 
châssis et déverrouillage montée de la vanne avec clé à griffe sur tige de 
man?uvre 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029233986 Plus de communication avec Lerne 14/06/18 14/06/2018 16:57:02-GICQUEL PATRICK-Sonde sous l eau nettoyage et 
test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029233986 Plus de communication avec Lerne 14/06/18 14/06/2018 16:57:02-GICQUEL PATRICK-Sonde sous l eau nettoyage et 
test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029233986 Plus de communication avec Lerne 14/06/18 14/06/2018 16:57:02-GICQUEL PATRICK-Sonde sous l eau nettoyage et 
test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029233986 Plus de communication avec Lerne 14/06/18 14/06/2018 16:57:02-GICQUEL PATRICK-Sonde sous l eau nettoyage et 
test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029627589 Pas de mesure dans le lerne 14/08/18 14/08/2018 16:47:42-BOUDET Jean philippe-Récupération des données 
et purge du capteur 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029627589 Pas de mesure dans le lerne 14/08/18 14/08/2018 16:47:42-BOUDET Jean philippe-Récupération des données 
et purge du capteur 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719081 Maintenance sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:47:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde oxygène 
IJINUS IJA0101-00007046 avec test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI SFR -
63dBm 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719081 Maintenance sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:47:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde oxygène 
IJINUS IJA0101-00007046 avec test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI SFR -
63dBm 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719081 Maintenance sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:47:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde oxygène 
IJINUS IJA0101-00007046 avec test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI SFR -
63dBm 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719081 Maintenance sonde oxygène IJINUS 31/08/18 31/08/2018 14:47:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde oxygène 
IJINUS IJA0101-00007046 avec test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI SFR -
63dBm 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029775576 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:22-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS oxygène 
retrouvée cassée démontage de l ensemble de l équipement pour un 
retour bureau ou sav. L équipement ne fct plus depuis la campagne 
nettoyage du Lez organisée par l association Rescue Océan. 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029775576 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:22-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS oxygène 
retrouvée cassée démontage de l ensemble de l équipement pour un 
retour bureau ou sav. L équipement ne fct plus depuis la campagne 
nettoyage du Lez organisée par l association Rescue Océan. 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029775576 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:22-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS oxygène 
retrouvée cassée démontage de l ensemble de l équipement pour un 
retour bureau ou sav. L équipement ne fct plus depuis la campagne 
nettoyage du Lez organisée par l association Rescue Océan. 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029775576 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:22-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS oxygène 
retrouvée cassée démontage de l ensemble de l équipement pour un 
retour bureau ou sav. L équipement ne fct plus depuis la campagne 
nettoyage du Lez organisée par l association Rescue Océan. 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle 1030504763 Remise en service sonde 10/12/18 10/12/2018 16:16:32-CANTO CLEMENT-Remise en place de la sonde 

Oxygéne Diffuseur Aiguerelle 1030504763 Remise en service sonde 10/12/18 10/12/2018 16:16:32-CANTO CLEMENT-Remise en place de la sonde 

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719064 Maintenance sur la sonde oxygène 31/08/18 31/08/2018 14:47:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00007004 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613770851 GSM RSSI 
SFR -83dBm 

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719064 Maintenance sur la sonde oxygène 31/08/18 31/08/2018 14:47:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00007004 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613770851 GSM RSSI 
SFR -83dBm 

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719064 Maintenance sur la sonde oxygène 31/08/18 31/08/2018 14:47:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00007004 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613770851 GSM RSSI 
SFR -83dBm 

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1029719064 Maintenance sur la sonde oxygène 31/08/18 31/08/2018 14:47:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la cellule de la 
sonde oxygène IJINUS IJA0101-00007004 avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613770851 GSM RSSI 
SFR -83dBm 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029936380 Récupération des données de la sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029936380 Récupération des données de la sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029936380 Récupération des données de la sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029936380 Récupération des données de la sonde Kor Exo 03/10/18 03/10/2018 14:42:28-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029993299 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo 12/10/18 12/10/2018 14:33:00-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel et vérification de l heure ok 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029993299 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo 12/10/18 12/10/2018 14:33:00-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel et vérification de l heure ok 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029993299 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo 12/10/18 12/10/2018 14:33:00-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel et vérification de l heure ok 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1029993299 Vérification de l heure de la sonde Kor Exo 12/10/18 12/10/2018 14:33:00-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde Kor Exo sur fichier Excel et vérification de l heure ok 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030196455 Déplacement sonde 08/11/18 08/11/2018 16:51:40-CANTO CLEMENT-Déplacement sonde à côté de la 
sonde EXO,in Installation d'une sonde de conductivité, contrôle 
fonctionnement 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030306913 Déplacement 16/11/18 16/11/2018 16:26:45-CLASTRES SYLVAIN-Déplacement dans les ronces 
(plus discret) 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030306913 Déplacement 16/11/18 16/11/2018 16:26:45-CLASTRES SYLVAIN-Déplacement dans les ronces 
(plus discret) 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030504776 Remise en place sonde EXO 10/12/18

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030504776 Remise en place sonde EXO 10/12/18

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1030567116 Plus de communication avec le lerne 17/12/18 18/12/2018 08:16:11-BOUDET Jean philippe-Problème de soudure sur la 
carte électronique 

Oxygéne Moulin de l'Eveque Oxygène 3ème Ecluse Oxymètre (oxygène dissous ds eau) 1030567116 Plus de communication avec le lerne 17/12/18 18/12/2018 08:16:11-BOUDET Jean philippe-Problème de soudure sur la 
carte électronique 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030690124 Controle sonde plus de com 28/12/18 28/12/2018 12:12:03-NAVONE GUILHEM-Ok Ras 

Oxygéne Moulin de l'Eveque 1030690124 Controle sonde plus de com 28/12/18 28/12/2018 12:12:03-NAVONE GUILHEM-Ok Ras 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141110 Contrôle et vérification de la hauteur de la sonde 
IJINUS réglementaire 

30/05/18 30/05/2018 15:19:16-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
hauteur de la sonde IJINUS avec Lunette géomètre et mire.Valeur 
mesurée 80mm valeur lue 65mm rectificatif de 15mm sur la sonde et test 
de récupération et d envoie SMS et PC 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141110 Contrôle et vérification de la hauteur de la sonde 
IJINUS réglementaire 

30/05/18 30/05/2018 15:19:16-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
hauteur de la sonde IJINUS avec Lunette géomètre et mire.Valeur 
mesurée 80mm valeur lue 65mm rectificatif de 15mm sur la sonde et test 
de récupération et d envoie SMS et PC 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141110 Contrôle et vérification de la hauteur de la sonde 
IJINUS réglementaire 

30/05/18 30/05/2018 15:19:16-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
hauteur de la sonde IJINUS avec Lunette géomètre et mire.Valeur 
mesurée 80mm valeur lue 65mm rectificatif de 15mm sur la sonde et test 
de récupération et d envoie SMS et PC 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029141110 Contrôle et vérification de la hauteur de la sonde 
IJINUS réglementaire 

30/05/18 30/05/2018 15:19:16-GICQUEL PATRICK-Vérification et contrôle de la 
hauteur de la sonde IJINUS avec Lunette géomètre et mire.Valeur 
mesurée 80mm valeur lue 65mm rectificatif de 15mm sur la sonde et test 
de récupération et d envoie SMS et PC 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029787336 Modification paramétrage 13/09/18 13/09/2018 20:46:30-BOUDET Jean philippe-RAS 

PCR JACOU DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029787336 Modification paramétrage 13/09/18 13/09/2018 20:46:30-BOUDET Jean philippe-RAS 

PCR SAINT JEAN DE VEDAS DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029759664 Contrôle de la sonde US avec Endress Hauser sur 
plusieurs points de mesures 

07/09/18 07/09/2018 14:37:42-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec Endress Hauser sur plusieurs points de mesures et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610016246 GSM SFR 18 

PCR SAINT JEAN DE VEDAS DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029759664 Contrôle de la sonde US avec Endress Hauser sur 
plusieurs points de mesures 

07/09/18 07/09/2018 14:37:42-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec Endress Hauser sur plusieurs points de mesures et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610016246 GSM SFR 18 

PCR SAINT JEAN DE VEDAS DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029759664 Contrôle de la sonde US avec Endress Hauser sur 
plusieurs points de mesures 

07/09/18 07/09/2018 14:37:42-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec Endress Hauser sur plusieurs points de mesures et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610016246 GSM SFR 18 

PCR SAINT JEAN DE VEDAS DEBITMETRE Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1029759664 Contrôle de la sonde US avec Endress Hauser sur 
plusieurs points de mesures 

07/09/18 07/09/2018 14:37:42-GICQUEL PATRICK-Contrôle réglementaire de la 
sonde US avec Endress Hauser sur plusieurs points de mesures et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33610016246 GSM SFR 18 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029141105 Contrôle et vérification de la mesure de la sonde 
IJINUS

30/05/18 30/05/2018 15:19:13-GICQUEL PATRICK-Contrôle de la mesure de la 
sonde IJINUS avec Lunette géomètre et d une mire.Mesure hauteur d eau 
mesurée 93mm mesurée lue 93mmm et test de récupération des 
mesures envoie SMS et PC 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029141105 Contrôle et vérification de la mesure de la sonde 
IJINUS

30/05/18 30/05/2018 15:19:13-GICQUEL PATRICK-Contrôle de la mesure de la 
sonde IJINUS avec Lunette géomètre et d une mire.Mesure hauteur d eau 
mesurée 93mm mesurée lue 93mmm et test de récupération des 
mesures envoie SMS et PC 



PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029141105 Contrôle et vérification de la mesure de la sonde 
IJINUS

30/05/18 30/05/2018 15:19:13-GICQUEL PATRICK-Contrôle de la mesure de la 
sonde IJINUS avec Lunette géomètre et d une mire.Mesure hauteur d eau 
mesurée 93mm mesurée lue 93mmm et test de récupération des 
mesures envoie SMS et PC 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029141105 Contrôle et vérification de la mesure de la sonde 
IJINUS

30/05/18 30/05/2018 15:19:13-GICQUEL PATRICK-Contrôle de la mesure de la 
sonde IJINUS avec Lunette géomètre et d une mire.Mesure hauteur d eau 
mesurée 93mm mesurée lue 93mmm et test de récupération des 
mesures envoie SMS et PC 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759636 Plus de communication 07/09/18 07/09/2018 14:37:35-BOUDET Jean philippe-Démontage, nettoyage des 
contacts de la carte sim et de la carte électronique avec une bombe 
nettoyage contact 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759683 Défaut communication Lerne depuis le 06 Août 07/09/18 07/09/2018 14:37:47-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure de la sobde IJINUS IJA0101-0000341 test envoie SMS et PC 
carte SIM +33613770793 GSM RSSI SFR -93dBm 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759683 Défaut communication Lerne depuis le 06 Août 07/09/18 07/09/2018 14:37:47-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure de la sobde IJINUS IJA0101-0000341 test envoie SMS et PC 
carte SIM +33613770793 GSM RSSI SFR -93dBm 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759636 Plus de communication 07/09/18 07/09/2018 14:37:35-BOUDET Jean philippe-Démontage, nettoyage des 
contacts de la carte sim et de la carte électronique avec une bombe 
nettoyage contact 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759683 Défaut communication Lerne depuis le 06 Août 07/09/18 07/09/2018 14:37:47-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure de la sobde IJINUS IJA0101-0000341 test envoie SMS et PC 
carte SIM +33613770793 GSM RSSI SFR -93dBm 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029759683 Défaut communication Lerne depuis le 06 Août 07/09/18 07/09/2018 14:37:47-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure de la sobde IJINUS IJA0101-0000341 test envoie SMS et PC 
carte SIM +33613770793 GSM RSSI SFR -93dBm 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029775536 Défaut communication Lerne depuis le 08 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:14-GICQUEL PATRICK-Mise à jour date et heure de la 
sonde IJINUS IJA0101-0000341 avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33613770796 GSM RSSI -99dBm 
version 20.2 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029775536 Défaut communication Lerne depuis le 08 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:14-GICQUEL PATRICK-Mise à jour date et heure de la 
sonde IJINUS IJA0101-0000341 avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33613770796 GSM RSSI -99dBm 
version 20.2 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029775536 Défaut communication Lerne depuis le 08 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:14-GICQUEL PATRICK-Mise à jour date et heure de la 
sonde IJINUS IJA0101-0000341 avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33613770796 GSM RSSI -99dBm 
version 20.2 

PCR TEYRAN DEBITMETRE Sonde de niveau Sonde ultrason 1029775536 Défaut communication Lerne depuis le 08 Septembre 
2018

11/09/18 11/09/2018 18:48:14-GICQUEL PATRICK-Mise à jour date et heure de la 
sonde IJINUS IJA0101-0000341 avec test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33613770796 GSM RSSI -99dBm 
version 20.2 

PCR ZI VENDARGUES Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1028189627 Nettoyage de la sonde. 10/01/18 10/01/2018 14:37:38-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

PCR ZI VENDARGUES Sonde US Mesure de Niveau par Ultrasons 1028189627 Nettoyage de la sonde. 10/01/18 10/01/2018 14:37:38-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

PEROLS - DO1 COLLEGE MISTRAL 1030409362 Defaut com 27/11/18 27/11/2018 15:16:14-CLASTRES SYLVAIN-Redemarrage. Batterie ok. 
Test ok 

PEROLS - DO1 COLLEGE MISTRAL 1030409362 Defaut com 27/11/18 27/11/2018 15:16:14-CLASTRES SYLVAIN-Redemarrage. Batterie ok. 
Test ok 

PEROLS - DO2 RUE COMETE 1030409381 Pas de com 27/11/18 27/11/2018 15:16:18-CLASTRES SYLVAIN-Capteur diverses tout ou rien 
relié à boîtier ijinus 

PEROLS - DO2 RUE COMETE 1030409381 Pas de com 27/11/18 27/11/2018 15:16:18-CLASTRES SYLVAIN-Capteur diverses tout ou rien 
relié à boîtier ijinus 

PEROLS - DO3 RUE COSTE BELLONTE 1030419971 Ne fonctionne pas 28/11/18 28/11/2018 16:21:17-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement batterie. 
Nouveau programme. Remise en service ok 

PEROLS - DO3 RUE COSTE BELLONTE 1030419971 Ne fonctionne pas 28/11/18 28/11/2018 16:21:17-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement batterie. 
Nouveau programme. Remise en service ok 

PEROLS - DO4 RUE DU VIEUX CHENE 1030419973 Ne fonctionne pas 28/11/18 28/11/2018 16:21:17-CLASTRES SYLVAIN-Pas de mesure . Pas de 
transmission. Humidité dans le transmetteur. Depose 

PEROLS - DO4 RUE DU VIEUX CHENE 1030419973 Ne fonctionne pas 28/11/18 28/11/2018 16:21:17-CLASTRES SYLVAIN-Pas de mesure . Pas de 
transmission. Humidité dans le transmetteur. Depose 

PEROLS - PR CABANES 1028182793 Pomper surface 09/01/18

PEROLS - PR CABANES 1028182793 Pomper surface 09/01/18

PEROLS - PR CABANES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028231245 dépannage défaut tempo poire appel 17/01/18 17/01/2018 16:46:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Flotteur niveau 2 tomber 

PEROLS - PR CABANES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028242674 acrocher sérieusement les flotteurs car pendant 
l'orage celui du niv d'appel s'e

18/01/18 18/01/2018 18:45:10-LABEAUME THIERRY-Reprise des 3 
flotteurs.rangement atelier 

PEROLS - PR CABANES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028242674 acrocher sérieusement les flotteurs car pendant 
l'orage celui du niv d'appel s'e

18/01/18 18/01/2018 18:45:10-LABEAUME THIERRY-Reprise des 3 
flotteurs.rangement atelier 

PEROLS - PR CABANES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028242674 acrocher sérieusement les flotteurs car pendant 
l'orage celui du niv d'appel s'e

18/01/18 18/01/2018 18:45:10-LABEAUME THIERRY-Reprise des 3 
flotteurs.rangement atelier 

PEROLS - PR CABANES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028242674 acrocher sérieusement les flotteurs car pendant 
l'orage celui du niv d'appel s'e

18/01/18 18/01/2018 18:45:10-LABEAUME THIERRY-Reprise des 3 
flotteurs.rangement atelier 

PEROLS - PR CABANES 1028412852 Nettoyage pr 31/01/18 02/02/2018 14:06:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage graisse et 
tampon 

PEROLS - PR CABANES 1028395277 Nettoyage 31/01/18

PEROLS - PR CABANES 1028395277 Nettoyage 31/01/18

PEROLS - PR CABANES 1029605862  Réenclenchement 08/08/18 09/08/2018 10:46:22-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 inversion de phase pour déboucher la pompe car les 
trappes sont bloqués. Achat matériel chez Rexel 

PEROLS - PR CABANES 1029605862  Réenclenchement 08/08/18 09/08/2018 10:46:22-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique P1 inversion de phase pour déboucher la pompe car les 
trappes sont bloqués. Achat matériel chez Rexel 

PEROLS - PR CABANES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842631 préparation matériel  pour mise en place P1 ce jeudi 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-LAYDET KEVIN-Préparation chantier bride major 
stop pompe et pied d assise 

PEROLS - PR CABANES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029842631 préparation matériel  pour mise en place P1 ce jeudi 26/09/18 26/09/2018 18:43:56-LAYDET KEVIN-Préparation chantier bride major 
stop pompe et pied d assise 

PEROLS - PR CABANES 1030076576 Préparation chantier 24/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030080717 audit sécurité rvlt P1 25/10/18 25/10/2018 20:56:37-DEHOUCH JEROME-AUDIT SECURITE BUREAU et 
sur site, point avec auditeur sur chantier rvlt P1 et pied d'assise 

PEROLS - PR CABANES 1030080717 audit sécurité rvlt P1 25/10/18 25/10/2018 20:56:37-DEHOUCH JEROME-AUDIT SECURITE BUREAU et 
sur site, point avec auditeur sur chantier rvlt P1 et pied d'assise 

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CABANES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029843506 remplacement P1, pies d'assise, barres et support, il 
faudra piquer le sol béton

25/10/18 26/10/2018 08:34:23-GEOFFROY Florent-Rien à signaler tout s'est bien 
passé malgré l'emplacement 

PEROLS - PR CABANES Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029843506 remplacement P1, pies d'assise, barres et support, il 
faudra piquer le sol béton

25/10/18 26/10/2018 08:34:23-GEOFFROY Florent-Rien à signaler tout s'est bien 
passé malgré l'emplacement 

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030080358 Nettoyage pr + Pomper  réseau 25/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030080358 Nettoyage pr + Pomper  réseau 25/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030082097 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR CABANES 1030082097 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES Bâche Bâche 1029120551 A- NETTOYAGE PR 25/10/18

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CABANES 1030080474  Remplacement 25/10/18 25/10/2018 18:54:01-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage du poste, dépose p1 
et son pied d'Assise pour renouvellement. reprise tuyauterie PVC 

PEROLS - PR CLOS LAGARDE 1028182788 Nettoyage 09/01/18

PEROLS - PR CLOS LAGARDE 1028182788 Nettoyage 09/01/18

PEROLS - PR CLOS LAGARDE Cuve Cuve 1029693429 Rdcv 8h15 Livraison 1T de Nutriox avec Yara 31/08/18 31/08/2018 18:59:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 500 l mise en 
service 250 ml h nettoyage armoire presse etoupe et coupure de l 
alimention resistance chauffante 

PEROLS - PR CLOS LAGARDE 1030082093 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR CLOS LAGARDE 1030082093 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:02-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028467887 Verif linky 09/02/18 09/02/2018 19:00:03-LAYDET KEVIN-Toujours 6 kva 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028467887 Verif linky 09/02/18 09/02/2018 19:00:03-LAYDET KEVIN-Toujours 6 kva 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028467887 Verif linky 09/02/18 09/02/2018 19:00:03-LAYDET KEVIN-Toujours 6 kva 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028467887 Verif linky 09/02/18 09/02/2018 19:00:03-LAYDET KEVIN-Toujours 6 kva 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028651456  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028651456  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028651456  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028651456  Réenclenchement 02/03/18 02/03/2018 18:54:11-GATTOUSSI EDDY-Réenclenchement 

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028707232 Démontage Remontage 12/03/18 13/03/2018 16:02:14-LAYDET KEVIN-Faire nettoyage du poste. 

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028707232 Démontage Remontage 12/03/18 13/03/2018 16:02:14-LAYDET KEVIN-Faire nettoyage du poste. 

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028707232 Démontage Remontage 12/03/18 13/03/2018 16:02:14-LAYDET KEVIN-Faire nettoyage du poste. 

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028707232 Démontage Remontage 12/03/18 13/03/2018 16:02:14-LAYDET KEVIN-Faire nettoyage du poste. 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028756150 Nettoyage 20/03/18

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028756150 Nettoyage 20/03/18

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773937 Defaut ppe p1 22/03/18 24/03/2018 08:39:29-LABEAUME THIERRY-Pompe bouchée. Tentative en 
sens inverse. A suivre . 

PEROLS - PR ETOILE DE MER Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1028773937 Defaut ppe p1 22/03/18 24/03/2018 08:39:29-LABEAUME THIERRY-Pompe bouchée. Tentative en 
sens inverse. A suivre . 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028774642 Parametrage 23/03/18 25/03/2018 13:58:47-LAYDET KEVIN-Modif marnage 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028774642 Parametrage 23/03/18 25/03/2018 13:58:47-LAYDET KEVIN-Modif marnage 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028774642 Parametrage 23/03/18 25/03/2018 13:58:47-LAYDET KEVIN-Modif marnage 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1028774642 Parametrage 23/03/18 25/03/2018 13:58:47-LAYDET KEVIN-Modif marnage 



PEROLS - PR ETOILE DE MER 1029378645  Démontage Remontage 02/07/18 02/07/2018 20:52:20-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
pour communication IP paramétrage et ferme il est Lerne ok démontage 
pompe à ras 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1029378645  Démontage Remontage 02/07/18 02/07/2018 20:52:20-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
pour communication IP paramétrage et ferme il est Lerne ok démontage 
pompe à ras 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1029378645  Démontage Remontage 02/07/18 02/07/2018 20:52:20-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
pour communication IP paramétrage et ferme il est Lerne ok démontage 
pompe à ras 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1029378645  Démontage Remontage 02/07/18 02/07/2018 20:52:20-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modème GSM 3 
pour communication IP paramétrage et ferme il est Lerne ok démontage 
pompe à ras 

PEROLS - PR ETOILE DE MER 1029969029 Poste disjoncté 07/10/18

PEROLS - PR IMPASSE DE LA GUETTE 1028225292 Remplacent batterie 7ah 16/01/18 16/01/2018 12:56:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Test ok remplacé 

PEROLS - PR IMPASSE DE LA GUETTE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1028225317 dépannage défaut batterie sofrel 17/01/18 17/01/2018 16:46:27-DUQUESNE CHRISTOPHE- Remplacement de la 
batterie ok 

PEROLS - PR IMPASSE DE LA GUETTE 1029969028 Defaut secteurs 07/10/18 08/10/2018 17:58:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

PEROLS - PR IMPASSE DE LA GUETTE 1030527987 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR IMPASSE DE LA GUETTE 1030527987 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR LAC DES REVES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028199459 Poire niveau appel 11/01/18 11/01/2018 20:57:00-LABEAUME THIERRY-Reprise poire niveau appel 

PEROLS - PR LAC DES REVES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028199459 Poire niveau appel 11/01/18 11/01/2018 20:57:00-LABEAUME THIERRY-Reprise poire niveau appel 

PEROLS - PR LAC DES REVES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028231353 dépannage poire niv d'appel suite orage du 14/01 17/01/18 17/01/2018 18:47:08-GEOFFROY Florent-Poire nettoyer postes à prévoir 
de nettoyer 

PEROLS - PR LAC DES REVES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028231353 dépannage poire niv d'appel suite orage du 14/01 17/01/18 17/01/2018 18:47:08-GEOFFROY Florent-Poire nettoyer postes à prévoir 
de nettoyer 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1028377108 Contrôle nutriox et flotteur bache 29/01/18 29/01/2018 19:11:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nutriox sur 3m de 
hauteur reste 0.95m de nitrate. Flotteur niveau haut coincée. Pr sale. 
Fuite sur refoulement pompe 2 prise de photos 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1028440621 Défaut  secteur 07/02/18 07/02/2018 11:36:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reenclenchement linki 
arrêt p2 dans sofrel 

PEROLS - PR LAC DES REVES Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028468561 Acquittement poire niv d'appel 12/02/18 12/02/2018 12:51:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage poire 
acquittement poire appel ok. Contrôle nitrate ne fonctionne pas. Arrêt 
dosage à suivre 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1028712794 Pompe doseuse 14/03/18 14/03/2018 23:22:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reamorcage ok 

PEROLS - PR LAC DES REVES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945488 Remettre en marche la P2 suite mail de passage à 
12KVA ce week-end à distance, a

23/04/18 23/04/2018 14:34:50-LAYDET KEVIN-Réparation crochet 
cadenas.reamorcage pompe dosseuse.remise en route pompe 2 .passage 
compteur linké 12kva.prevoir debroussalliage. 

PEROLS - PR LAC DES REVES Pompe de Relèvement 2 Motopompe Submersible 1028945488 Remettre en marche la P2 suite mail de passage à 
12KVA ce week-end à distance, a

23/04/18 23/04/2018 14:34:50-LAYDET KEVIN-Réparation crochet 
cadenas.reamorcage pompe dosseuse.remise en route pompe 2 .passage 
compteur linké 12kva.prevoir debroussalliage. 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1029186230 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR LAC DES REVES 1029186230 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR LAC DES REVES Cuve Cuves 1029643283 Livraison 12.5T nutriox avec yara 20/08/18 20/08/2018 18:42:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage cuve 3 
quart yara 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030082095 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030082095 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 26/10/2018 08:41:03-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172469 Casse refoulement 06/11/18 07/11/2018 12:31:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reparation du 
refoulement casse avant debimetre 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172469 Casse refoulement 06/11/18 07/11/2018 12:31:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reparation du 
refoulement casse avant debimetre 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172608  Démontage Remontage portail.reparation 
refoulement 

06/11/18 07/11/2018 13:31:22-LAYDET KEVIN-Réparation et réglage portail.mise 
en camion de pompage pour vidange. Remplacement tube en 150 entre 
lyre et debimetre et remplacement joint de démontage dn 150 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172608  Démontage Remontage portail.reparation 
refoulement 

06/11/18 07/11/2018 13:31:22-LAYDET KEVIN-Réparation et réglage portail.mise 
en camion de pompage pour vidange. Remplacement tube en 150 entre 
lyre et debimetre et remplacement joint de démontage dn 150 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172608  Démontage Remontage portail.reparation 
refoulement 

06/11/18 07/11/2018 13:31:22-LAYDET KEVIN-Réparation et réglage portail.mise 
en camion de pompage pour vidange. Remplacement tube en 150 entre 
lyre et debimetre et remplacement joint de démontage dn 150 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030172471 Nettoyage du pr 07/11/18 07/11/2018 12:31:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage apres 
reparation casse refoulement 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030369653 Modification 22/11/18 22/11/2018 17:17:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
mise à jour logiciel paramétrage Sofrel pour communication IP 
modification fr 1000 et Lerne test communication ok 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030369653 Modification 22/11/18 22/11/2018 17:17:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
mise à jour logiciel paramétrage Sofrel pour communication IP 
modification fr 1000 et Lerne test communication ok 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030369653 Modification 22/11/18 22/11/2018 17:17:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
mise à jour logiciel paramétrage Sofrel pour communication IP 
modification fr 1000 et Lerne test communication ok 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030369653 Modification 22/11/18 22/11/2018 17:17:11-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
mise à jour logiciel paramétrage Sofrel pour communication IP 
modification fr 1000 et Lerne test communication ok 

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030689879 Nettoyage avec somes 27/12/18

PEROLS - PR LAC DES REVES 1030689879 Nettoyage avec somes 27/12/18

PEROLS - PR OCCITANIE 1028924223 point état de la cheminée suite aucune données depuis 
début mars

17/04/18 18/04/2018 08:36:21-DEHOUCH JEROME-Ras , prise de photos 

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028917064 dépannage niveau d'appel 18/04/18 18/04/2018 16:44:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage dehouch pb 
sonde 

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028917064 dépannage niveau d'appel 18/04/18 18/04/2018 16:44:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage dehouch pb 
sonde 

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028930200 Dépannage sonde piezo mettre tube dans cuve, 
mettre ballon obturateur, fabriquer

20/04/18 20/04/2018 12:31:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debroussaillage mise en 
place support poire controle sonde remarque sonde pincé.  Manque 
capuchon protecteur. Diagnostic sonde mecaniquement hs 

PEROLS - PR OCCITANIE 1028935436 nettoyage espaces verts coupés autours de l'armoire 
élec

20/04/18 20/04/2018 12:31:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Enlevement des 
branches vertes vers grammont. Essaie de depannage du pincage d arrivé 
 d air .panne meme effet. Essaie entree eana vers sofrel bornier 2 . Meme 
effet pas de valeur . Panne mecanique membrane tres certainement 

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1028930200 Dépannage sonde piezo mettre tube dans cuve, 
mettre ballon obturateur, fabriquer

20/04/18 20/04/2018 12:31:23-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debroussaillage mise en 
place support poire controle sonde remarque sonde pincé.  Manque 
capuchon protecteur. Diagnostic sonde mecaniquement hs 

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029225230 dépannage fonctionnement 24h sur P1 14/06/18

PEROLS - PR OCCITANIE Détecteur de niveau Jeu de Détecteurs de Niveau Poires 1029225230 dépannage fonctionnement 24h sur P1 14/06/18

PEROLS - PR OCCITANIE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029854817 dépannage défaut com 25/09/18 25/09/2018 18:43:54-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel s 550 et fr1000 et Lerne pour communication IP test 
OK 

PEROLS - PR OCCITANIE Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029854817 dépannage défaut com 25/09/18 25/09/2018 18:43:54-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 
paramétrage Sofrel s 550 et fr1000 et Lerne pour communication IP test 
OK 

PEROLS - PR OCCITANIE 1029969026 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

PEROLS - PR OCCITANIE 1029993332 Remplacement sonde 12/10/18 12/10/2018 14:33:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Tirage cable controle 
bon fonctionnement.  Controle niveau et automatisme 

PEROLS - PR OCCITANIE 1029993235 Sonde Piezo 12/10/18 12/10/2018 14:32:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place sonde de piezzo 
vérification bon fonctionnement ok 

PEROLS - PR OCCITANIE 1029993235 Sonde Piezo 12/10/18 12/10/2018 14:32:47-GATTOUSSI EDDY-Mise en place sonde de piezzo 
vérification bon fonctionnement ok 

PEROLS - PR OCCITANIE 1030080733 Contrôle poste avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:40-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

PEROLS - PR OCCITANIE 1030080733 Contrôle poste avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:40-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

PEROLS - PR OCCITANIE 1030527980 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR OCCITANIE 1030527980 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION TP2 Parc Expo Déversoir 1028430517 Défaut communication Lerne depuis le 03 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 12:47:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000360 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC 

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION TP2 Parc Expo Déversoir 1028430517 Défaut communication Lerne depuis le 03 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 12:47:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000360 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC 

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION TP2 Parc Expo Déversoir 1028430517 Défaut communication Lerne depuis le 03 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 12:47:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000360 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC 

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION TP2 Parc Expo Déversoir 1028430517 Défaut communication Lerne depuis le 03 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 12:47:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000360 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC 

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION 1029186228 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION 1029186228 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION 1030080727 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 25/10/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

PEROLS - PR PARC DES EXPOSITION 1030080727 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 25/10/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1029186229 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1029186229 Nettoyage pr 07/06/18

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1030113437  Réenclenchement 30/10/18 30/10/2018 13:37:18-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite Dépôt 
pompage nettoyage des flotteurs initialisation Sofrel contrôle 
fonctionnement OK 

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1030113437  Réenclenchement 30/10/18 30/10/2018 13:37:18-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite Dépôt 
pompage nettoyage des flotteurs initialisation Sofrel contrôle 
fonctionnement OK 

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1030527986 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR PORTES DE L'OR 1030527986 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR PROVIBAT Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029488599 Préparation remplacement P1 rvlt 2018 19/07/18 20/07/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Prépa et commande 

PEROLS - PR PROVIBAT Pompe de Relèvement 1 Motopompe Submersible 1029488599 Préparation remplacement P1 rvlt 2018 19/07/18 20/07/2018 18:47:07-LAYDET KEVIN-Prépa et commande 

PEROLS - PR PROVIBAT 1029521488  Démontage Remontage pompe1 25/07/18 25/07/2018 16:48:09-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 plus pied 
d'Assise ainsi que son socle et modifications hydraulique.refoulement 
dn65 pvc 

PEROLS - PR PROVIBAT 1029521488  Démontage Remontage pompe1 25/07/18 25/07/2018 16:48:09-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 plus pied 
d'Assise ainsi que son socle et modifications hydraulique.refoulement 
dn65 pvc 

PEROLS - PR PROVIBAT 1029521447 Pomper +Nettoyage pr pour changer pied assise 
+pompe 

25/07/18

PEROLS - PR PROVIBAT 1029521447 Pomper +Nettoyage pr pour changer pied assise 
+pompe 

25/07/18

PEROLS - PR PROVIBAT 1029521488  Démontage Remontage pompe1 25/07/18 25/07/2018 16:48:09-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 plus pied 
d'Assise ainsi que son socle et modifications hydraulique.refoulement 
dn65 pvc 



PEROLS - PR PROVIBAT 1029521488  Démontage Remontage pompe1 25/07/18 25/07/2018 16:48:09-LAYDET KEVIN-Changement pompe 1 plus pied 
d'Assise ainsi que son socle et modifications hydraulique.refoulement 
dn65 pvc 

PEROLS - PR PROVIBAT 1029546456 Mise en service p 1 30/07/18

PEROLS - PR PROVIBAT 1029546456 Mise en service p 1 30/07/18

PEROLS - PR PROVIBAT 1030527984 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR PROVIBAT 1030527984 Nettoyage pr 13/12/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1027800458 A- Nettoyage PR 09/01/18 10/01/2018 08:18:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Plus pr clos Lagarde et 
cabane de perols 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028182795 Pomper surface 09/01/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028182795 Pomper surface 09/01/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028242673 dépannage marche 24h/24h des pompes, débit 
refoulement anormal

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GATTOUSSI EDDY-Contrôle débit de pompe ok 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028242673 dépannage marche 24h/24h des pompes, débit 
refoulement anormal

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GATTOUSSI EDDY-Contrôle débit de pompe ok 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028242673 dépannage marche 24h/24h des pompes, débit 
refoulement anormal

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GATTOUSSI EDDY-Contrôle débit de pompe ok 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028242673 dépannage marche 24h/24h des pompes, débit 
refoulement anormal

18/01/18 18/01/2018 16:54:02-GATTOUSSI EDDY-Contrôle débit de pompe ok 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028265948 dem rem p1 p2 19/01/18 19/01/2018 19:11:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-remise en service ok 3m 
avec 2 ppes non bouchées = 70 m3/h, plein du vehicule s150 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028265948 dem rem p1 p2 19/01/18 19/01/2018 19:11:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-remise en service ok 3m 
avec 2 ppes non bouchées = 70 m3/h, plein du vehicule s150 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1027270254 A- Nettoyage PR 22/02/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1027270254 A- Nettoyage PR 22/02/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Bâche Bâche 1028557829 6M- NETTOYAGE PR 22/02/18 22/02/2018 18:51:12-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve très sale 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028585128 état des pompes, vannes et clapets chambre de vanne 
suite temps bypass important

22/02/18 22/02/2018 18:51:14-LABEAUME THIERRY-Contrôle clapet ok contrôle 
pompe P1 P2 ok reprendre fixation d'Assise P1 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028712728 Dem rem p1 p2 14/03/18 14/03/2018 23:21:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 bouche p1 ras 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1028712728 Dem rem p1 p2 14/03/18 14/03/2018 23:21:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 2 bouche p1 ras 

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780368 remplacement batterie sofrel 17/09/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES Télétransmission Poste de Télégestion Autonome RTC 1029780368 remplacement batterie sofrel 17/09/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1030689871 Nettoyage avec somes 27/12/18

PEROLS - PR ROUTE DE LATTES 1030689871 Nettoyage avec somes 27/12/18

PEROLS - PR RUE DE L'ETANG 1030080743 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:42-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR RUE DE L'ETANG 1030080743 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:42-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS - PR RUE DE L'ETANG 1030689866 Nettoyage poste avec somes 27/12/18

PEROLS - PR RUE DE L'ETANG 1030689866 Nettoyage poste avec somes 27/12/18

PEROLS - PR TABARLY 1029034713 Nettoyage pr 15/05/18

PEROLS - PR TABARLY 1029034713 Nettoyage pr 15/05/18

PEROLS - PR TABARLY Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029535557 dépannage P2 temps de marche important 30/07/18 30/07/2018 18:41:42-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee 

PEROLS - PR TABARLY Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029535558 dépannage P2 temps de marche important 30/07/18 30/07/2018 18:41:42-GATTOUSSI EDDY-Bouchée 

PEROLS - PR TABARLY Pompe de Relèvement 2 Electropompe Submersible 1029535558 dépannage P2 temps de marche important 30/07/18 30/07/2018 18:41:42-GATTOUSSI EDDY-Bouchée 

PEROLS - PR TABARLY 1030484435 Nettoyage pr 06/12/18 06/12/2018 13:16:23-GROUSSET ERIC-Nettoyage pr 

PEROLS - PR TABARLY 1030484435 Nettoyage pr 06/12/18 06/12/2018 13:16:23-GROUSSET ERIC-Nettoyage pr 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Bâche Bâche 1028160886 Contrôle si passage de l'hydro possible demain pour le 
nettoyage cuve

08/01/18 08/01/2018 16:27:08-LAYDET KEVIN-Pas possible de passer un vehicule 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Bâche Bâche 1028160886 Contrôle si passage de l'hydro possible demain pour le 
nettoyage cuve

08/01/18 08/01/2018 16:27:08-LAYDET KEVIN-Pas possible de passer un vehicule 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1027215679 A- Nettoyage PR 10/01/18 10/01/2018 18:29:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028191673 Nettoyage 10/01/18

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028191673 Nettoyage 10/01/18

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028555970 Coupure secteur 18/02/18 19/02/2018 20:56:42-DEHOUCH JEROME-Gens du voyage installé hez 
Truffaut!, portail ouvert et forcé, grillage côté formation 
ouvert,parafoudre sofrel hs ,shunté, point coffrets dépotage nutriox et 
pompe doseuse ( présence d'eau ,clés coffret rouillées, gaine à protéger, 
sché 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028533180 Remplacer le parafoudre alim SOFREL hs suite 
vandalisme gens du voyage, mettre e

19/02/18 19/02/2018 18:58:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Parafoudre remplacé 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028570922 Dépannage pas de données depuis dépannage 
(Christophe) parafoudre le 19/02 mati

21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Ligne débranché reprise du 
portail et fermeture 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028570922 Dépannage pas de données depuis dépannage 
(Christophe) parafoudre le 19/02 mati

21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Ligne débranché reprise du 
portail et fermeture 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028570922 Dépannage pas de données depuis dépannage 
(Christophe) parafoudre le 19/02 mati

21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Ligne débranché reprise du 
portail et fermeture 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028570922 Dépannage pas de données depuis dépannage 
(Christophe) parafoudre le 19/02 mati

21/02/18 21/02/2018 18:54:02-GATTOUSSI EDDY-Ligne débranché reprise du 
portail et fermeture 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028606920 Travaux 23/02/18 23/02/2018 15:06:56-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique 
mise en place de bouchon à la place des presse-étoupe non présent 
bouchage gaine électrique avec mousse expansive et prise de mesures 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028606920 Travaux 23/02/18 23/02/2018 15:06:56-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage armoire électrique 
mise en place de bouchon à la place des presse-étoupe non présent 
bouchage gaine électrique avec mousse expansive et prise de mesures 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Portail Portail 1028667328 Prises de mesures 06/03/18 06/03/2018 19:01:07-LABEAUME THIERRY-Prises mesures.contrôle 
finition chantier 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Portail Portail 1028667328 Prises de mesures 06/03/18 06/03/2018 19:01:07-LABEAUME THIERRY-Prises mesures.contrôle 
finition chantier 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1028727332 Mise a jour plan electrique 15/03/18 15/03/2018 21:50:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise a jour sur plan 
modification s550 et sonde 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1029617359 point complet suite gens du voyage 10/08/18 10/08/2018 20:52:45-DEHOUCH JEROME-accès impossible avec tout 
véhicule, le directeur d'AFTRAL nous autorise à passer par l'arrière du 
parking pour la prochaine livraison de nutriox et point avec gens du 
voyage 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Cuve Cuve 1029643239 Rdv 13h30 Livraison 12.5T nutriox avec yara,prévoir 
de passer par l'arrière du p

20/08/18 20/08/2018 18:42:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage complet de 
la cuve 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Cuve Cuve 1029643240 Rdv 13h30 Livraison 12.5T nutriox avec yara,prévoir 
de passer par l'arrière du p

20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GEOFFROY Florent-Mise en route pompe doseuse 
Nutriox remplissage cuve et nettoyage de la plate-forme 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE Cuve Cuve 1029643240 Rdv 13h30 Livraison 12.5T nutriox avec yara,prévoir 
de passer par l'arrière du p

20/08/18 20/08/2018 18:42:41-GEOFFROY Florent-Mise en route pompe doseuse 
Nutriox remplissage cuve et nettoyage de la plate-forme 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1029662482 Contrôle injection nutriox 23/08/18 23/08/2018 20:52:18-DEHOUCH JEROME-circuit ok mais peut-être pb 
débit pompe doseuse, excréments de partout, tente un dialogue avec les 
gens du voyage , à voir 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1029969030 Defaut secteur 07/10/18 08/10/2018 17:58:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Poste disjoncté 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1030080728 Contrôle avec organisme Apave 24/10/18 25/10/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Poste insalubre non fait 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1030080728 Contrôle avec organisme Apave 24/10/18 25/10/2018 20:56:39-LABEAUME THIERRY-Poste insalubre non fait 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1030138605 Controle apave 05/11/18 05/11/2018 18:47:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage du site 
controle elec apave. Pompe doseuse hs 

PEROLS - PR ZAC MEDITERRANEE 1030259131 Moteur pompe doseuse 13/11/18 13/11/2018 18:21:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Moteur hs ne tourne plus 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029220643 Nettoyage pr 13/06/18

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029220643 Nettoyage pr 13/06/18

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES TP1 Mas de figuieres Déversoir 1029648364 Problème de communication 20/08/18 20/08/2018 18:56:13-BOUDET Jean philippe-Test Installation d'une 
antenne externe 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES TP1 Mas de figuieres Déversoir 1029648364 Problème de communication 20/08/18 20/08/2018 18:56:13-BOUDET Jean philippe-Test Installation d'une 
antenne externe 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029655247 Modification programme 22/08/18 22/08/2018 14:37:12-CLASTRES SYLVAIN-Modification heure d'appel. 
 Toutes les 6h. Essais appel ok 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029655247 Modification programme 22/08/18 22/08/2018 14:37:12-CLASTRES SYLVAIN-Modification heure d'appel. 
 Toutes les 6h. Essais appel ok 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029655247 Modification programme 22/08/18 22/08/2018 14:37:12-CLASTRES SYLVAIN-Modification heure d'appel. 
 Toutes les 6h. Essais appel ok 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1029655247 Modification programme 22/08/18 22/08/2018 14:37:12-CLASTRES SYLVAIN-Modification heure d'appel. 
 Toutes les 6h. Essais appel ok 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1030080744 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:42-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1030080744 Contrôle avec organisme Apave 25/10/18 25/10/2018 20:56:42-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1030479759 Tronçon arbre haut 05/12/18 05/12/2018 19:16:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Tronçon a l entree du 
chemin et mi chemin pour hydrocureur passage 

PEROLS-MAUGUIO - PR MAS DE FIGUIERES 1030489236 Nettoyage pr 06/12/18 06/12/2018 17:17:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

PRADES LE LEZ - PR CD 17 1029357241 Nettoyage pr 28/06/18

PRADES LE LEZ - PR CD 17 1029357241 Nettoyage pr 28/06/18

PRADES LE LEZ - PR CD 17 1030037242 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR CD 17 1030037242 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR CD 17 1030259137 Nettoyage poste 13/11/18 13/11/2018 18:21:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Cablette de terre a revoir 
nettoyage ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157750 dépannage défaut com 01/06/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157750 dépannage défaut com 01/06/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157750 dépannage défaut com 01/06/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029157750 dépannage défaut com 01/06/18



PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029178389 Paramétrage et câblage sauf réel pour communication 
IP

05/06/18 06/06/2018 12:44:43-GATTOUSSI EDDY-Installation modem GSM 3 pour 
communication IP paramétrage souffre elle a l'air n'était termine test 
communication ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029178389 Paramétrage et câblage sauf réel pour communication 
IP

05/06/18 06/06/2018 12:44:43-GATTOUSSI EDDY-Installation modem GSM 3 pour 
communication IP paramétrage souffre elle a l'air n'était termine test 
communication ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029178389 Paramétrage et câblage sauf réel pour communication 
IP

05/06/18 06/06/2018 12:44:43-GATTOUSSI EDDY-Installation modem GSM 3 pour 
communication IP paramétrage souffre elle a l'air n'était termine test 
communication ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029178389 Paramétrage et câblage sauf réel pour communication 
IP

05/06/18 06/06/2018 12:44:43-GATTOUSSI EDDY-Installation modem GSM 3 pour 
communication IP paramétrage souffre elle a l'air n'était termine test 
communication ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029779582 Contrôle accès camion 12/09/18 12/09/2018 20:51:22-DEHOUCH JEROME-pb deux plots béton ont été 
installés au milieu du passage , impossible au camion de passer, vu avec 
service de la ville , je dois faire une demande par mail, faite ok voir pour 
vendredi ou mardi prochains 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029779393 Préparation chantier 12/09/18 12/09/2018 18:43:00-LAYDET KEVIN-Déchargement Préparation et 
chargement 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029779393 Préparation chantier 12/09/18 12/09/2018 18:43:00-LAYDET KEVIN-Déchargement Préparation et 
chargement 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029779393 Préparation chantier 12/09/18 12/09/2018 18:43:00-LAYDET KEVIN-Déchargement Préparation et 
chargement 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806687 fin déplacement du 1er bloc béton par service Prades 
vers 8h45, nettoyage cuve r

18/09/18 18/09/2018 18:35:56-GATTOUSSI EDDY-Ok + préparation chantier 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806687 fin déplacement du 1er bloc béton par service Prades 
vers 8h45, nettoyage cuve r

18/09/18 18/09/2018 18:35:56-GATTOUSSI EDDY-Ok + préparation chantier 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029815642 Retour chantier changement pompe Plus pied d'Assise 18/09/18 19/09/2018 08:36:06-LABEAUME THIERRY-Rangement matériel suite 
chantier perdu stade préparation support pied d'assise pour chantier 
Villemagne 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029815642 Retour chantier changement pompe Plus pied d'Assise 18/09/18 19/09/2018 08:36:06-LABEAUME THIERRY-Rangement matériel suite 
chantier perdu stade préparation support pied d'assise pour chantier 
Villemagne 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029810122 Nettoyage pr 18/09/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1029810122 Nettoyage pr 18/09/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806688 fin déplacement du 1er bloc béton par service Prades 
vers 8h45, nettoyage cuve r

18/09/18 18/09/2018 18:35:56-LABEAUME THIERRY-Déplacement gros bloc 
ciment par mairie 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806688 fin déplacement du 1er bloc béton par service Prades 
vers 8h45, nettoyage cuve r

18/09/18 18/09/2018 18:35:56-LABEAUME THIERRY-Déplacement gros bloc 
ciment par mairie 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029815642 Retour chantier changement pompe Plus pied d'Assise 18/09/18 19/09/2018 08:36:06-LABEAUME THIERRY-Rangement matériel suite 
chantier perdu stade préparation support pied d'assise pour chantier 
Villemagne 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029815642 Retour chantier changement pompe Plus pied d'Assise 18/09/18 19/09/2018 08:36:06-LABEAUME THIERRY-Rangement matériel suite 
chantier perdu stade préparation support pied d'assise pour chantier 
Villemagne 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1028222811 A- Nettoyage PR 18/09/18 18/09/2018 18:36:04-GATTOUSSI EDDY-Renouvellement tuyauterie pied 
d'assise et pompe P2 ok 

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1030037459 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR DU STADE 1030037459 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1028130429 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:47:35-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1028130429 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:47:35-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

PRADES LE LEZ - PR STATION Cuve de Rétention Cuve 1028431108 livraison 4T de nutriox avec yara 07/02/18 07/02/2018 17:40:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison OK 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1028585152 point équipements chambre de vanne pour rvlt 2017 21/02/18 21/02/2018 21:01:27-DEHOUCH JEROME-prise dimensions et photos, 
vanne fsih!!, adaptateur à prévoir, prise diamètre conduites inox 

PRADES LE LEZ - PR STATION Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620929 Passage adresse IP 27/02/18 28/02/2018 10:44:26-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage communication IP 

PRADES LE LEZ - PR STATION Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1028620929 Passage adresse IP 27/02/18 28/02/2018 10:44:26-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem GSM 3 et 
paramétrage communication IP 

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Vanne 1 Vanne manuelle 1028844620 Remplacement adaptateur clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Vanne 1 Vanne manuelle 1028844620 Remplacement adaptateur clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Clapet 1 Clapet à Boule 1028844614 Remplacement clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Vanne 1 Vanne manuelle 1028844620 Remplacement adaptateur clapet P1 (rvlt 21017) 06/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Ouvrage de Stockage 2 Cuve béton 2 1028398390 6M- NETTOYAGE PR 25/04/18 26/04/2018 16:36:54-DUQUESNE CHRISTOPHE- Non fait ce jour 

PRADES LE LEZ - PR STATION Ouvrage de Stockage 2 Cuve béton 2 1028398390 6M- NETTOYAGE PR 25/04/18 26/04/2018 16:36:54-DUQUESNE CHRISTOPHE- Non fait ce jour 

PRADES LE LEZ - PR STATION Ouvrage de Stockage 2 Cuve béton 2 1028398390 6M- NETTOYAGE PR 26/04/18 26/04/2018 16:36:54-DUQUESNE CHRISTOPHE- Non fait ce jour 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981384 remplacement P3 26/04/18 26/04/2018 21:55:17-GEOFFROY Florent-Poste à tondre et à 
débroussailler 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981384 remplacement P3 26/04/18 26/04/2018 21:55:17-GEOFFROY Florent-Poste à tondre et à 
débroussailler 

PRADES LE LEZ - PR STATION Ouvrage de Stockage 2 Cuve béton 2 1028398390 6M- NETTOYAGE PR 26/04/18 26/04/2018 16:36:54-DUQUESNE CHRISTOPHE- Non fait ce jour 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1028986388 Nettoyage pr 26/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION 1028986388 Nettoyage pr 26/04/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 1 Motopompe Submersible 1028981378 remplacement P2 KSB(rvlt 2014 Bouaziz) par Xylem 26/04/18 26/04/2018 21:55:16-LAYDET KEVIN-45 m3 /h.remplacement boite de 
raccordement 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981384 remplacement P3 26/04/18 26/04/2018 21:55:17-GEOFFROY Florent-Poste à tondre et à 
débroussailler 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pompe 3 Motopompe Submersible 1028981384 remplacement P3 26/04/18 26/04/2018 21:55:17-GEOFFROY Florent-Poste à tondre et à 
débroussailler 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1029006203 Vérification étalonnage de la sonde US trop plein et 
Pluviometre 

02/05/18 06/05/2018 13:13:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur US avec cible Hzero:1390mm Hcible:1290mm soit 100mm 
de débordement calibrage via l hydroranger plus P006:6285mm.Calcul 
Q:28,66m3/h et Volbypass:2,26m3 affichage 5,107 à 5,111.Contrôle 
Pluviometre av 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1029006203 Vérification étalonnage de la sonde US trop plein et 
Pluviometre 

02/05/18 06/05/2018 13:13:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur US avec cible Hzero:1390mm Hcible:1290mm soit 100mm 
de débordement calibrage via l hydroranger plus P006:6285mm.Calcul 
Q:28,66m3/h et Volbypass:2,26m3 affichage 5,107 à 5,111.Contrôle 
Pluviometre av 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1029006203 Vérification étalonnage de la sonde US trop plein et 
Pluviometre 

02/05/18 06/05/2018 13:13:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur US avec cible Hzero:1390mm Hcible:1290mm soit 100mm 
de débordement calibrage via l hydroranger plus P006:6285mm.Calcul 
Q:28,66m3/h et Volbypass:2,26m3 affichage 5,107 à 5,111.Contrôle 
Pluviometre av 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1029006203 Vérification étalonnage de la sonde US trop plein et 
Pluviometre 

02/05/18 06/05/2018 13:13:38-GICQUEL PATRICK-Vérification réglementaire de la 
sonde hauteur US avec cible Hzero:1390mm Hcible:1290mm soit 100mm 
de débordement calibrage via l hydroranger plus P006:6285mm.Calcul 
Q:28,66m3/h et Volbypass:2,26m3 affichage 5,107 à 5,111.Contrôle 
Pluviometre av 

PRADES LE LEZ - PR STATION Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029031545 Cont¿ôle travaux renouvellement. 14/05/18 15/05/2018 14:59:01-LABEAUME THIERRY-Contrôle renouvellement 
clapet vanne en DN 150 + vanne en DN 100 

PRADES LE LEZ - PR STATION Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1029031545 Cont¿ôle travaux renouvellement. 14/05/18 15/05/2018 14:59:01-LABEAUME THIERRY-Contrôle renouvellement 
clapet vanne en DN 150 + vanne en DN 100 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1029171258 point photos après travaux remplacement clapet et 
vanne P1 + vanne vidange

24/05/18 04/06/2018 20:47:46-DEHOUCH JEROME-prise photos pour 3M 

PRADES LE LEZ - PR STATION Cuve de Rétention Cuve 1029370308 livraison 6T de nutriox avec yara 02/07/18 02/07/2018 14:35:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-4 cubes 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1029691824 Mise à jour du logiciel 27/08/18 28/08/2018 20:52:26-BOUDET Jean philippe-Ras 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1029691824 Mise à jour du logiciel 27/08/18 28/08/2018 20:52:26-BOUDET Jean philippe-Ras 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1029822435 Indique une hauteur de pluie même par temps sec 19/09/18 19/09/2018 19:48:08-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et remise de 
niveau 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1029822435 Indique une hauteur de pluie même par temps sec 19/09/18 19/09/2018 19:48:08-BOUDET Jean philippe-Nettoyage et remise de 
niveau 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030037246 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030037246 Contrôle Apave 16/10/18

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1030065768 Mise en place d'un moustiquaire afin d empêcher l 
intrusion des gekkos 

23/10/18 23/10/2018 14:41:51-BOUDET Jean philippe-Ras 

PRADES LE LEZ - PR STATION Pluviomètre Pluviomètre 1030065768 Mise en place d'un moustiquaire afin d empêcher l 
intrusion des gekkos 

23/10/18 23/10/2018 14:41:51-BOUDET Jean philippe-Ras 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030186561 point gaine dans chambre pour SCAM 07/11/18 08/11/2018 08:31:51-DEHOUCH JEROME-Contrôle ,elle ne nous 
appartient pas 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030259148 Nettoyage pr 13/11/18 13/11/2018 18:21:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok reprendre 
fixation flotteurs cuve 1 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030530124  remplissage cuve Nutriox 13/12/18 13/12/2018 20:41:13-GEOFFROY Florent-Remplissage cuve Nutriox 
pourrait-on mettre une vanne sur le dépotage problème de retour de 
produits au démontage des flexibles 

PRADES LE LEZ - PR STATION 1030530124  remplissage cuve Nutriox 13/12/18 13/12/2018 20:41:13-GEOFFROY Florent-Remplissage cuve Nutriox 
pourrait-on mettre une vanne sur le dépotage problème de retour de 
produits au démontage des flexibles 

R01 AVENUE DES PLATANES LATTES 1028848984 Gestion Deshydratation 05/04/18 06/04/2018 22:51:21-VERDIER PATRICK-Nettoyage box 4 avec Laurent 

R01 AVENUE DES PLATANES LATTES 1028848984 Gestion Deshydratation 05/04/18 06/04/2018 22:51:21-VERDIER PATRICK-Nettoyage box 4 avec Laurent 

R01 ROUTE DE LATTES PEROLS 1028502417 Mise à jours du listing des sondes IJINUS sur 
commune de Perols 

13/02/18 14/02/2018 15:25:43-GICQUEL PATRICK-Vérification sur place la sonde 
IJINUS n existe plus reste le support et l antenne à mettre hors service 
dans le Lerne 



R01 ROUTE DE LATTES PEROLS 1028502417 Mise à jours du listing des sondes IJINUS sur 
commune de Perols 

13/02/18 14/02/2018 15:25:43-GICQUEL PATRICK-Vérification sur place la sonde 
IJINUS n existe plus reste le support et l antenne à mettre hors service 
dans le Lerne 

R02 ROUTE DE LATTES PEROLS 1028502430 Vérification de la présence ou non de la sonde IJINUS 13/02/18 14/02/2018 15:25:46-GICQUEL PATRICK-Présence de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000354 ID Site Lerne 164 test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33623758131 GSM RSSI -99dBm mise 
à jour du firmware 20.03 

R02 ROUTE DE LATTES PEROLS 1028502430 Vérification de la présence ou non de la sonde IJINUS 13/02/18 14/02/2018 15:25:46-GICQUEL PATRICK-Présence de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000354 ID Site Lerne 164 test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33623758131 GSM RSSI -99dBm mise 
à jour du firmware 20.03 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES 1028413731 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:18:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000379 avec étalonnage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI -
103dBm 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES 1028413731 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:18:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000379 avec étalonnage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI -
103dBm 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES 1028413731 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:18:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000379 avec étalonnage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI -
103dBm 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES 1028413731 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:18:35-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000379 avec étalonnage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI -
103dBm 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431007 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:47-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
niveau très haut dans le reseau 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431007 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:47-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
niveau très haut dans le reseau 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431007 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:47-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
niveau très haut dans le reseau 

R03 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431007 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:47-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
niveau très haut dans le reseau 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413725 Défaut communication Lerne depuis le 20 Janvier 
2018

01/02/18 02/02/2018 14:18:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33623758180 GSM RSSI -103dBm 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413725 Défaut communication Lerne depuis le 20 Janvier 
2018

01/02/18 02/02/2018 14:18:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33623758180 GSM RSSI -103dBm 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413725 Défaut communication Lerne depuis le 20 Janvier 
2018

01/02/18 02/02/2018 14:18:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33623758180 GSM RSSI -103dBm 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413725 Défaut communication Lerne depuis le 20 Janvier 
2018

01/02/18 02/02/2018 14:18:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33623758180 GSM RSSI -103dBm 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029456251 Défaut communication Lerne 13/07/18 13/07/2018 16:58:02-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33623758180 GSM RSSI SFR - 103dBm mise à jour du firmware 20.3 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029456251 Défaut communication Lerne 13/07/18 13/07/2018 16:58:02-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33623758180 GSM RSSI SFR - 103dBm mise à jour du firmware 20.3 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030074750 Défaut communication Lerne depuis le 12 octobre 
2018

24/10/18 24/10/2018 14:46:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC et test récupération des données carte SIM 
 +33623758180 GSM RSSI -97dBm 

R03 TRUFFAUT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030074750 Défaut communication Lerne depuis le 12 octobre 
2018

24/10/18 24/10/2018 14:46:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000337 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC et test récupération des données carte SIM 
 +33623758180 GSM RSSI -97dBm 

R04 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220610 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-000OO369 13/06/18 13/06/2018 14:51:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000369 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI SFR-103dBm 

R04 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220610 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-000OO369 13/06/18 13/06/2018 14:51:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000369 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI SFR-103dBm 

R04 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220610 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-000OO369 13/06/18 13/06/2018 14:51:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000369 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI SFR-103dBm 

R04 AVENUE DE L'EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220610 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-000OO369 13/06/18 13/06/2018 14:51:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000369 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +351927849338 GSM RSSI SFR-103dBm 

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS 1029627523 Problème remontée infos 14/08/18 14/08/2018 16:47:18-CLASTRES SYLVAIN-Réinitialisation sonde. 
Parametrage et essais ok 

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS 1029627523 Problème remontée infos 14/08/18 14/08/2018 16:47:18-CLASTRES SYLVAIN-Réinitialisation sonde. 
Parametrage et essais ok 

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS 1029627523 Problème remontée infos 14/08/18 14/08/2018 16:47:18-CLASTRES SYLVAIN-Réinitialisation sonde. 
Parametrage et essais ok 

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS 1029627523 Problème remontée infos 14/08/18 14/08/2018 16:47:18-CLASTRES SYLVAIN-Réinitialisation sonde. 
Parametrage et essais ok 

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R04 RUE DES SABLES DE L'OR PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220620 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00001901 13/06/18 13/06/2018 14:51:41-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00001901 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte -SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -83dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220620 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00001901 13/06/18 13/06/2018 14:51:41-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00001901 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte -SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -83dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220620 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00001901 13/06/18 13/06/2018 14:51:41-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00001901 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte -SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -83dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029220620 Nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00001901 13/06/18 13/06/2018 14:51:41-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00001901 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte -SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -83dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1029702666 Pas de remontée d'info 29/08/18 29/08/2018 16:57:14-CLASTRES SYLVAIN-Perte du paramétrage. 
 Paramétrage de la sonde et essais ok 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1029702666 Pas de remontée d'info 29/08/18 29/08/2018 16:57:14-CLASTRES SYLVAIN-Perte du paramétrage. 
 Paramétrage de la sonde et essais ok 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030066462 Nettoyage espaces verts de tous les postes de lattes 04/09/18

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030066462 Nettoyage espaces verts de tous les postes de lattes 04/09/18

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029779489 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:19-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00001901 par la sonde IJINUS IJA0101-00000505 et de l 
antenne extérieure test de  récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -95dBm version 
20.4 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029779489 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:19-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00001901 par la sonde IJINUS IJA0101-00000505 et de l 
antenne extérieure test de  récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -95dBm version 
20.4 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029779489 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:19-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00001901 par la sonde IJINUS IJA0101-00000505 et de l 
antenne extérieure test de  récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -95dBm version 
20.4 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029779489 Défaut communication Lerne depuis le 05 Septembre 12/09/18 12/09/2018 18:43:19-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00001901 par la sonde IJINUS IJA0101-00000505 et de l 
antenne extérieure test de  récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927107258 GSM RSSI SFR -95dBm version 
20.4 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098194 Défaut communication Lerne depuis le 19 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:25-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000505 version 20.4 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927107258 GSM RSSI -87dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098194 Défaut communication Lerne depuis le 19 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:25-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000505 version 20.4 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927107258 GSM RSSI -87dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098194 Défaut communication Lerne depuis le 19 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:25-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000505 version 20.4 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927107258 GSM RSSI -87dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098194 Défaut communication Lerne depuis le 19 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:25-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000505 version 20.4 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927107258 GSM RSSI -87dBm 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030583056 Défaillance Thiobox Europe 19/12/18 19/12/2018 12:21:20-MALNIS Médéric- voir photos erreur sur la thiobox 
nécessité fait pour connexion 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030583056 Défaillance Thiobox Europe 19/12/18 19/12/2018 12:21:20-MALNIS Médéric- voir photos erreur sur la thiobox 
nécessité fait pour connexion 

R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030583056 Défaillance Thiobox Europe 19/12/18 19/12/2018 12:21:20-MALNIS Médéric- voir photos erreur sur la thiobox 
nécessité fait pour connexion 



R05 CHEMIN DU PR EUROPE LATTES 1030583056 Défaillance Thiobox Europe 19/12/18 19/12/2018 12:21:20-MALNIS Médéric- voir photos erreur sur la thiobox 
nécessité fait pour connexion 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413569 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:15:41-MATHIEU GUILHEM-Reset de la sonde. Vérification 
de la mesure. Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413569 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:15:41-MATHIEU GUILHEM-Reset de la sonde. Vérification 
de la mesure. Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413569 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:15:41-MATHIEU GUILHEM-Reset de la sonde. Vérification 
de la mesure. Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413569 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:15:41-MATHIEU GUILHEM-Reset de la sonde. Vérification 
de la mesure. Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028501160 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 12/02/18 14/02/2018 15:05:32-GICQUEL PATRICK-Capteur inactif sonde IJINUS 
0101-0000318 paramétrage complet et mise à jour du firmware 20.03 
étalonnage test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927849345 GSM RSSI -95dBm 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028501160 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 12/02/18 14/02/2018 15:05:32-GICQUEL PATRICK-Capteur inactif sonde IJINUS 
0101-0000318 paramétrage complet et mise à jour du firmware 20.03 
étalonnage test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927849345 GSM RSSI -95dBm 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028525002 Défaut communication Lerne depuis le 12 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 19:59:52-GICQUEL PATRICK-Lors de la connexion 
impossibilité de récupération ou suppression des données  par contre test 
envoie SMS et PC Ok carte SIM Rowing  +351927849345 GSM RSSI -
89dBm Firmware version 20.03 ID SITE Lerne 167 sonde IJA0101-
00000318.A revoir 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028525002 Défaut communication Lerne depuis le 12 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 19:59:52-GICQUEL PATRICK-Lors de la connexion 
impossibilité de récupération ou suppression des données  par contre test 
envoie SMS et PC Ok carte SIM Rowing  +351927849345 GSM RSSI -
89dBm Firmware version 20.03 ID SITE Lerne 167 sonde IJA0101-
00000318.A revoir 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028674821 Défaut communication Lerne 08/03/18 08/03/2018 14:32:59-GICQUEL PATRICK-Pb de connexion à la sonde 
IJINUS IJA0101-00000318 pas stable et impossibilité de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927849345.Prévoir intervention à 2 agents pour remplacement de la 
sonde 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028674821 Défaut communication Lerne 08/03/18 08/03/2018 14:32:59-GICQUEL PATRICK-Pb de connexion à la sonde 
IJINUS IJA0101-00000318 pas stable et impossibilité de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927849345.Prévoir intervention à 2 agents pour remplacement de la 
sonde 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486497 Défaut communication Lerne depuis 08 Mars 2018 18/07/18 18/07/2018 16:48:18-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000318 avec nettoyage et étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927849345 GSM RSSI S -
89dBm Version 20.3 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486497 Défaut communication Lerne depuis 08 Mars 2018 18/07/18 18/07/2018 16:48:18-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde IJINUS IJA0101-00000318 avec nettoyage et étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927849345 GSM RSSI S -
89dBm Version 20.3 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS 1029627507 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 16:47:12-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS 1029627507 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 16:47:12-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS 1029627507 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 16:47:12-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais 

R05 ROND POINT DES LEVADES PEROLS 1029627507 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 16:47:12-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais 

R06 AVENUE JEAN MONNET PEROLS 1028501179 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 12/02/18 14/02/2018 15:05:40-GICQUEL PATRICK-Capteur non actif de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000321 paramétrage complet et mise à jour du 
firmware 20.03 avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM +33623758873 GSM RSSI -91dBm 

R06 AVENUE JEAN MONNET PEROLS 1028501179 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 12/02/18 14/02/2018 15:05:40-GICQUEL PATRICK-Capteur non actif de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000321 paramétrage complet et mise à jour du 
firmware 20.03 avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM +33623758873 GSM RSSI -91dBm 

R06 AVENUE JEAN MONNET PEROLS 1029702794 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 18:51:44-CLASTRES SYLVAIN-Essai paramétrage. Test 
modem. Recalibrage sondé. Essai mesure et remontée vers lerne ok 

R06 AVENUE JEAN MONNET PEROLS 1029702794 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 18:51:44-CLASTRES SYLVAIN-Essai paramétrage. Test 
modem. Recalibrage sondé. Essai mesure et remontée vers lerne ok 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702982 Défaut communication Lerne depuis 22 Août 2018 29/08/18 29/08/2018 18:53:26-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-00000332 demo yage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702982 Défaut communication Lerne depuis 22 Août 2018 29/08/18 29/08/2018 18:53:26-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-00000332 demo yage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES 1029702668 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essai changement de pile et 
différents paramétrages. Plus de possibilité de se connecter à la sonde. 
Dépose de la sonde. A remplacer 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702982 Défaut communication Lerne depuis 22 Août 2018 29/08/18 29/08/2018 18:53:26-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-00000332 demo yage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702982 Défaut communication Lerne depuis 22 Août 2018 29/08/18 29/08/2018 18:53:26-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-00000332 demo yage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R06 ROND POINT DE L'ARCANTAIRE LATTES 1029702668 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essai changement de pile et 
différents paramétrages. Plus de possibilité de se connecter à la sonde. 
Dépose de la sonde. A remplacer 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1028501222 Remise en service complète de la sonde IJINUS 
IJA0A01-00000315176 

12/02/18 14/02/2018 15:05:54-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS IJA0101-00000315 avec paramétrage étalonnage et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33777828176 GSM RSSI -79dBm 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1028501222 Remise en service complète de la sonde IJINUS 
IJA0A01-00000315176 

12/02/18 14/02/2018 15:05:54-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS IJA0101-00000315 avec paramétrage étalonnage et test 
envoie SMS et PC carte SIM +33777828176 GSM RSSI -79dBm 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702979 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018. 29/08/18 29/08/2018 18:53:24-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-0000315 démontage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702979 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018. 29/08/18 29/08/2018 18:53:24-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-0000315 démontage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1029702669 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essais pile et paramétrage. 
Impossible de se reconnecter à la sonde. Déposé.  A remplacer 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1029702669 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essais pile et paramétrage. 
Impossible de se reconnecter à la sonde. Déposé.  A remplacer 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702979 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018. 29/08/18 29/08/2018 18:53:24-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-0000315 démontage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029702979 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018. 29/08/18 29/08/2018 18:53:24-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS IJA0101-0000315 démontage et stockage au bureau 
pour envoie SAV 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1029702669 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essais pile et paramétrage. 
Impossible de se reconnecter à la sonde. Déposé.  A remplacer 

R07 RUE DES PRUNUS LATTES 1029702669 Pas de remontée d'infos 29/08/18 29/08/2018 16:57:15-CLASTRES SYLVAIN-Essais pile et paramétrage. 
Impossible de se reconnecter à la sonde. Déposé.  A remplacer 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413436 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:10:52-MATHIEU GUILHEM-Remplacement de la sonde. 
Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413436 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:10:52-MATHIEU GUILHEM-Remplacement de la sonde. 
Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413436 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:10:52-MATHIEU GUILHEM-Remplacement de la sonde. 
Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028413436 Pas de communication avec le lerne. 01/02/18 02/02/2018 14:10:52-MATHIEU GUILHEM-Remplacement de la sonde. 
Test envoi sms et récupération des données. Ok. 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524986 Défaut communication Lerne depuis le 12 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 19:59:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000327 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33777828196 GSM RSSI -99dBm Réseau GSM 
faible prévoir une carte SIM  multi opérateur et le remplacement de l 
antenne extéri 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524986 Défaut communication Lerne depuis le 12 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 19:59:48-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000327 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33777828196 GSM RSSI -99dBm Réseau GSM 
faible prévoir une carte SIM  multi opérateur et le remplacement de l 
antenne extéri 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486499 Défaut communication Lerne 18/07/18 18/07/2018 16:48:19-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de connection à la 
sonde IJINUS IJA0101-00000327 Demo tage de la sonde et amener au 
bureau pour SAV 

R08 RUE HENRI COCHET PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486499 Défaut communication Lerne 18/07/18 18/07/2018 16:48:19-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de connection à la 
sonde IJINUS IJA0101-00000327 Demo tage de la sonde et amener au 
bureau pour SAV 

R09 AVENUE MARCEL PAGNOL PEROLS 1030409358 Defaut 27/11/18 27/11/2018 15:16:13-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement batterie. 
 Réinitialisation programme 

R09 AVENUE MARCEL PAGNOL PEROLS 1030409358 Defaut 27/11/18 27/11/2018 15:16:13-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement batterie. 
 Réinitialisation programme 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138182 Défaut communication Lerne depuis le 18 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:05-GICQUEL PATRICK-Démontage de l ensemble de l 
équipement pour SAV Bureau IJINUS 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138182 Défaut communication Lerne depuis le 18 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:05-GICQUEL PATRICK-Démontage de l ensemble de l 
équipement pour SAV Bureau IJINUS 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138182 Défaut communication Lerne depuis le 18 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:05-GICQUEL PATRICK-Démontage de l ensemble de l 
équipement pour SAV Bureau IJINUS 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138182 Défaut communication Lerne depuis le 18 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:05-GICQUEL PATRICK-Démontage de l ensemble de l 
équipement pour SAV Bureau IJINUS 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028196911 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS avec étalonnage test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028196911 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS avec étalonnage test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028196911 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS avec étalonnage test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028196911 Défaut communication Lerne 11/01/18 11/01/2018 14:32:14-GICQUEL PATRICK-Remise en service complète de 
la sonde IJINUS avec étalonnage test envoie SMS et PC 



R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431012 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:49-GICQUEL PATRICK-Niveau très haut dans réseau 
sonde IJINUS à fleur de l eau impossibilité de se connecter avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431012 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:49-GICQUEL PATRICK-Niveau très haut dans réseau 
sonde IJINUS à fleur de l eau impossibilité de se connecter avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431012 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:49-GICQUEL PATRICK-Niveau très haut dans réseau 
sonde IJINUS à fleur de l eau impossibilité de se connecter avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028431012 Défaut communication Lerne depuis le 04 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 15:01:49-GICQUEL PATRICK-Niveau très haut dans réseau 
sonde IJINUS à fleur de l eau impossibilité de se connecter avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502140 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:19:37-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS et de démontage sonde trop profonde  prévoir 2 
personnes pour nouvelle intervention sécurité 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502140 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:19:37-GICQUEL PATRICK-Impossibilité de se connecter à 
la sonde IJINUS et de démontage sonde trop profonde  prévoir 2 
personnes pour nouvelle intervention sécurité 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502444 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:25:50-GICQUEL PATRICK-Démontage et nettoyage de la 
sonde IJINUS et remplacement de la batterie avec mise à jour du 
firmware 20.03 étalonnage test récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing.Presence de Mr Boudet JP en formation 

R09 RUE DES VERGER LATTES 1029624678 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 13/08/18 13/08/2018 18:58:55-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000378 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901010 GSM RSSI SFR -
87dBm version 20.3 réinitialisation complète de la sonde 

R09 RUE DES VERGER LATTES 1029624678 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 13/08/18 13/08/2018 18:58:55-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000378 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901010 GSM RSSI SFR -
87dBm version 20.3 réinitialisation complète de la sonde 

R09 RUE DES VERGER LATTES 1029624678 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 13/08/18 13/08/2018 18:58:55-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000378 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901010 GSM RSSI SFR -
87dBm version 20.3 réinitialisation complète de la sonde 

R09 RUE DES VERGER LATTES 1029624678 Défaut communication Lerne depuis 01 Avril 2018 13/08/18 13/08/2018 18:58:55-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000378 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901010 GSM RSSI SFR -
87dBm version 20.3 réinitialisation complète de la sonde 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029778678 Défaut communication Lerne depuis le 13 Août 2018 12/09/18 12/09/2018 14:37:05-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000378 par la sonde IJINUS IJA0101-00000343 avec 
test de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
Rowing +351927901010 GSM RSSI -85dBm 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029778678 Défaut communication Lerne depuis le 13 Août 2018 12/09/18 12/09/2018 14:37:05-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000378 par la sonde IJINUS IJA0101-00000343 avec 
test de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
Rowing +351927901010 GSM RSSI -85dBm 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029778678 Défaut communication Lerne depuis le 13 Août 2018 12/09/18 12/09/2018 14:37:05-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000378 par la sonde IJINUS IJA0101-00000343 avec 
test de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
Rowing +351927901010 GSM RSSI -85dBm 

R09 RUE DES VERGER LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029778678 Défaut communication Lerne depuis le 13 Août 2018 12/09/18 12/09/2018 14:37:05-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00000378 par la sonde IJINUS IJA0101-00000343 avec 
test de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
Rowing +351927901010 GSM RSSI -85dBm 

R10 GRAND RUE PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430995 Défaut communication Lerne 06/02/18 06/02/2018 15:01:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
 envoie SMS et PC 

R10 GRAND RUE PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430995 Défaut communication Lerne 06/02/18 06/02/2018 15:01:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
 envoie SMS et PC 

R10 GRAND RUE PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430995 Défaut communication Lerne 06/02/18 06/02/2018 15:01:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
 envoie SMS et PC 

R10 GRAND RUE PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430995 Défaut communication Lerne 06/02/18 06/02/2018 15:01:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
 envoie SMS et PC 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138175 Défaut communication Lerne depuis le 19 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:01-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
paramétrage complet de la sonde IJINUS 0101-00000319 avec test 
envoie SMS et PC carte SIM +351927849342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138175 Défaut communication Lerne depuis le 19 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:01-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
paramétrage complet de la sonde IJINUS 0101-00000319 avec test 
envoie SMS et PC carte SIM +351927849342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138175 Défaut communication Lerne depuis le 19 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:01-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
paramétrage complet de la sonde IJINUS 0101-00000319 avec test 
envoie SMS et PC carte SIM +351927849342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028138175 Défaut communication Lerne depuis le 19 Décembre 
2017

04/01/18 04/01/2018 16:43:01-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la batterie 
paramétrage complet de la sonde IJINUS 0101-00000319 avec test 
envoie SMS et PC carte SIM +351927849342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502145 Contrôle vérification du bon fonctionnement de la 
sonde IJINUS 

13/02/18 14/02/2018 15:19:38-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée du bon 
fonctionnement de la sonde IJINUS IJA010A-00000319 avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927839342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502145 Contrôle vérification du bon fonctionnement de la 
sonde IJINUS 

13/02/18 14/02/2018 15:19:38-GICQUEL PATRICK-Vérification effectuée du bon 
fonctionnement de la sonde IJINUS IJA010A-00000319 avec test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927839342 GSM RSSI -101dBm 

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R10 RUE LOMBARDE LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486506 Défaut bloque hauteur 13mm en permanence 18/07/18 18/07/2018 16:48:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000OO342 Test envoie SMS et PC Ok carte SIM +33777828213 
Modem versdion 20.3 ok mais impossibilité d étalonnage demontage et 
retour au bureau pour SAV 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486506 Défaut bloque hauteur 13mm en permanence 18/07/18 18/07/2018 16:48:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000OO342 Test envoie SMS et PC Ok carte SIM +33777828213 
Modem versdion 20.3 ok mais impossibilité d étalonnage demontage et 
retour au bureau pour SAV 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029603635 Remise en place de la sonde 08/08/18 08/08/2018 12:42:58-BOUDET Jean philippe-RAS 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029603635 Remise en place de la sonde 08/08/18 08/08/2018 12:42:58-BOUDET Jean philippe-RAS 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029603635 Remise en place de la sonde 08/08/18 08/08/2018 12:42:58-BOUDET Jean philippe-RAS 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029603635 Remise en place de la sonde 08/08/18 08/08/2018 12:42:58-BOUDET Jean philippe-RAS 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS 1030409361 Defaut mesure 27/11/18 27/11/2018 15:16:14-CLASTRES SYLVAIN-Différent test. Le capteur ne 
mesure plus. Depose 

R11 AVENUE SAINT VINCENT PEROLS 1030409361 Defaut mesure 27/11/18 27/11/2018 15:16:14-CLASTRES SYLVAIN-Différent test. Le capteur ne 
mesure plus. Depose 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES 1028413448 Défaut communication Lerne depuis le 16 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:11:13-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 étalonnage et test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33635400130 GSM RSSI -101dBm 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES 1028413448 Défaut communication Lerne depuis le 16 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:11:13-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 étalonnage et test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33635400130 GSM RSSI -101dBm 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES 1028413448 Défaut communication Lerne depuis le 16 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:11:13-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 étalonnage et test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33635400130 GSM RSSI -101dBm 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES 1028413448 Défaut communication Lerne depuis le 16 Décembre 
2017

01/02/18 02/02/2018 14:11:13-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 étalonnage et test de récupération des données et 
test envoie SMS et PC carte SIM +33635400130 GSM RSSI -101dBm 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502138 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:19:36-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde sur 
place par sonde de secours  IJA0101-00000507 (0 - 3m) paramétrage 
complet étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC ID SITE Lerne 160 carte SIM +33635400130 GSM RSSI -69dBm 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028502138 Défaut communication Lerne depuis le 09 Février 2018 13/02/18 14/02/2018 15:19:36-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde sur 
place par sonde de secours  IJA0101-00000507 (0 - 3m) paramétrage 
complet étalonnage test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC ID SITE Lerne 160 carte SIM +33635400130 GSM RSSI -69dBm 



R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486507 Défaut valeur de mesures bloquées à 41mm en 
permanence 

18/07/18 18/07/2018 16:48:24-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 avec étalonnage complet et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC RSSI-81dBm.Version 20.3 

R11 ROND POINT DU MEJEAN LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486507 Défaut valeur de mesures bloquées à 41mm en 
permanence 

18/07/18 18/07/2018 16:48:24-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003103 avec étalonnage complet et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC RSSI-81dBm.Version 20.3 

R12 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES 1029447222 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:47:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000323 Impossibilité de connection pose d'une sonde de 
remplacement de secours IJA0101-00004000 avec paramétrage 
étalonnage complet test envoie SMS et PC carte SIM +33623758113 GSM 
RSSI SFR -87dBm  version 20 

R12 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES 1029447222 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:47:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000323 Impossibilité de connection pose d'une sonde de 
remplacement de secours IJA0101-00004000 avec paramétrage 
étalonnage complet test envoie SMS et PC carte SIM +33623758113 GSM 
RSSI SFR -87dBm  version 20 

R12 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES 1029447222 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:47:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000323 Impossibilité de connection pose d'une sonde de 
remplacement de secours IJA0101-00004000 avec paramétrage 
étalonnage complet test envoie SMS et PC carte SIM +33623758113 GSM 
RSSI SFR -87dBm  version 20 

R12 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES 1029447222 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:47:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000323 Impossibilité de connection pose d'une sonde de 
remplacement de secours IJA0101-00004000 avec paramétrage 
étalonnage complet test envoie SMS et PC carte SIM +33623758113 GSM 
RSSI SFR -87dBm  version 20 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028433215 Défaut communication Lerne depuis le 01 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 16:52:44-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33623758026 GSM RSSI SFR -85dBm tampon 
fermé 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028433215 Défaut communication Lerne depuis le 01 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 16:52:44-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33623758026 GSM RSSI SFR -85dBm tampon 
fermé 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028433215 Défaut communication Lerne depuis le 01 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 16:52:44-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33623758026 GSM RSSI SFR -85dBm tampon 
fermé 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028433215 Défaut communication Lerne depuis le 01 Février 2018 06/02/18 06/02/2018 16:52:44-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33623758026 GSM RSSI SFR -85dBm tampon 
fermé 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029447511 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:49:22-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec un paramétrage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33623758126 GSM RSSI 
SFR -99dBm version 20.3 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029447511 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:49:22-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec un paramétrage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33623758126 GSM RSSI 
SFR -99dBm version 20.3 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029447511 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:49:22-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec un paramétrage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33623758126 GSM RSSI 
SFR -99dBm version 20.3 

R13 CHEMIN DE MAGUELONES LATTES Appareil de Mesure Physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029447511 Défaut communication Lerne 12/07/18 12/07/2018 16:49:22-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000324 avec un paramétrage complet et test récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33623758126 GSM RSSI 
SFR -99dBm version 20.3 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU Support de Télétransmission Télégestion Autonome GSM 1028123205 dépannage défauts com fréquents 05/01/18 05/01/2018 14:28:42-GATTOUSSI EDDY-Modification de la séquence 
d'appel et installation de l'antenne à l'extérieur 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU Support de Télétransmission Télégestion Autonome GSM 1028123205 dépannage défauts com fréquents 05/01/18 05/01/2018 14:28:42-GATTOUSSI EDDY-Modification de la séquence 
d'appel et installation de l'antenne à l'extérieur 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU Support de Télétransmission Télégestion Autonome GSM 1028123205 dépannage défauts com fréquents 05/01/18 05/01/2018 14:28:42-GATTOUSSI EDDY-Modification de la séquence 
d'appel et installation de l'antenne à l'extérieur 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU Support de Télétransmission Télégestion Autonome GSM 1028123205 dépannage défauts com fréquents 05/01/18 05/01/2018 14:28:42-GATTOUSSI EDDY-Modification de la séquence 
d'appel et installation de l'antenne à l'extérieur 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1028237904 Nettoyage 17/01/18

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1028237904 Nettoyage 17/01/18

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1029074827 dépannage dysfonctionnement 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-LAYDET KEVIN-Pompé à sec 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1029074827 dépannage dysfonctionnement 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-LAYDET KEVIN-Pompé à sec 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1029351959  Remplacement 20/06/18 28/06/2018 12:46:59-GATTOUSSI EDDY-Mise en place d'une antenne 
plus performante paramétrage Sofrel test OK 

SAINT JEAN DE V - PR FON DE PONTOU 1029351959  Remplacement 20/06/18 28/06/2018 12:46:59-GATTOUSSI EDDY-Mise en place d'une antenne 
plus performante paramétrage Sofrel test OK 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159606 dépannage défaut P1 SUITE ORAGE 08/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159606 dépannage défaut P1 SUITE ORAGE 08/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159606 dépannage défaut P1 SUITE ORAGE 08/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1028159606 dépannage défaut P1 SUITE ORAGE 08/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028225282 Dem rem p2 16/01/18 16/01/2018 12:56:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchée coincée 
jeu roue volute . Inter du 15 janv 2018 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028225282 Dem rem p2 16/01/18 16/01/2018 12:56:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchée coincée 
jeu roue volute . Inter du 15 janv 2018 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343567 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-GEOFFROY Florent-Pompe bouchee par filasse 
remise en place pompe ras 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343567 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-GEOFFROY Florent-Pompe bouchee par filasse 
remise en place pompe ras 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343567 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-GEOFFROY Florent-Pompe bouchee par filasse 
remise en place pompe ras 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028343567 dépannage P2 en défaut 26/01/18 26/01/2018 18:58:23-GEOFFROY Florent-Pompe bouchee par filasse 
remise en place pompe ras 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028386175 Dépannage P2 en défaut (faire un point suite aux 
fréquents bouchage)

31/01/18 31/01/2018 20:57:54-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.bouchée 
au centre par filasse.prevoir de regler la roue. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028386175 Dépannage P2 en défaut (faire un point suite aux 
fréquents bouchage)

31/01/18 31/01/2018 20:57:54-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.bouchée 
au centre par filasse.prevoir de regler la roue. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028386175 Dépannage P2 en défaut (faire un point suite aux 
fréquents bouchage)

31/01/18 31/01/2018 20:57:54-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.bouchée 
au centre par filasse.prevoir de regler la roue. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028386175 Dépannage P2 en défaut (faire un point suite aux 
fréquents bouchage)

31/01/18 31/01/2018 20:57:54-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe p2.bouchée 
au centre par filasse.prevoir de regler la roue. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028416533 Dépannage P2 en défaut 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028416533 Dépannage P2 en défaut 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028416533 Dépannage P2 en défaut 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028416533 Dépannage P2 en défaut 05/02/18 05/02/2018 19:07:04-GATTOUSSI EDDY-Inversion de phase pour 
déboucher la pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028440556 Défaut P2 07/02/18 07/02/2018 11:36:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 
pompe 2 contrôle OK intervention le 6 février 2018 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434061 dépannage défaut P2,point sur défaut fréquent, 
contrôle calage

07/02/18 07/02/2018 17:40:06-GATTOUSSI EDDY-Débouchage et calage roue 2,5 
mm prévoir renouvellement roue + volute 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434061 dépannage défaut P2,point sur défaut fréquent, 
contrôle calage

07/02/18 07/02/2018 17:40:06-GATTOUSSI EDDY-Débouchage et calage roue 2,5 
mm prévoir renouvellement roue + volute 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434061 dépannage défaut P2,point sur défaut fréquent, 
contrôle calage

07/02/18 07/02/2018 17:40:06-GATTOUSSI EDDY-Débouchage et calage roue 2,5 
mm prévoir renouvellement roue + volute 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028434061 dépannage défaut P2,point sur défaut fréquent, 
contrôle calage

07/02/18 07/02/2018 17:40:06-GATTOUSSI EDDY-Débouchage et calage roue 2,5 
mm prévoir renouvellement roue + volute 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652716 débouchage P2 06/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652716 débouchage P2 06/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652716 débouchage P2 06/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652716 débouchage P2 06/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028672294 Nettoyage 07/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028672294 Nettoyage 07/03/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Ouvrage de Stockage Cuve 1028044429 6M- NETTOYAGE PR 08/03/18 05/04/2018 19:00:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028698896 Démontage Remontage p1 12/03/18 12/03/2018 19:16:10-LAYDET KEVIN-Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028900885 Dem rem p2 bouchee 12/04/18 12/04/2018 14:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p2 bouchee 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1028900885 Dem rem p2 bouchee 12/04/18 12/04/2018 14:47:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p2 bouchee 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029031548 Defaut  pompe 1 14/05/18 15/05/2018 14:59:05-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029031548 Defaut  pompe 1 14/05/18 15/05/2018 14:59:05-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029025173 Débouchage P2 14/05/18 15/05/2018 13:47:58-LAYDET KEVIN-Remise en route 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029025173 Débouchage P2 14/05/18 15/05/2018 13:47:58-LAYDET KEVIN-Remise en route 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029025173 Débouchage P2 14/05/18 15/05/2018 13:47:58-LAYDET KEVIN-Remise en route 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029025173 Débouchage P2 14/05/18 15/05/2018 13:47:58-LAYDET KEVIN-Remise en route 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081992 Defaut pomme p2 17/05/18 18/05/2018 15:08:36-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
dans queue de cochon. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081992 Defaut pomme p2 17/05/18 18/05/2018 15:08:36-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
dans queue de cochon. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081992 Defaut pomme p2 17/05/18 18/05/2018 15:08:36-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
dans queue de cochon. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029081992 Defaut pomme p2 17/05/18 18/05/2018 15:08:36-LABEAUME THIERRY-Dem/rem pompe 2.bouchée 
dans queue de cochon. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029070974 dépannage P2 en défaut 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029070974 dépannage P2 en défaut 18/05/18 18/05/2018 20:51:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029101536 Intervention defaut pompage 23/05/18 23/05/2018 20:52:10-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe 1 et 2 defaut. 
Intensite forte. Inversion rotation 1 fois sur chacune ok. Vidange du 
poste. Eau usee sur la chausse du a l arret du poste et forte pluie rapide 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029113494  Réenclenchement 28/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029113494  Réenclenchement 28/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029113494  Réenclenchement 28/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029113494  Réenclenchement 28/05/18



SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108146 dépannage P2 en défaut 29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108146 dépannage P2 en défaut 29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108146 dépannage P2 en défaut 29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108146 dépannage P2 en défaut 29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029127699 dépannage P2 en défaut 30/05/18 30/05/2018 19:04:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029127699 dépannage P2 en défaut 30/05/18 30/05/2018 19:04:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchon dans roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029157739 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 11:37:19-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 1 démontage pompe bouchée remise en service 
contrôle débit ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029157739 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 11:37:19-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 1 démontage pompe bouchée remise en service 
contrôle débit ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029157739 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 11:37:19-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 1 démontage pompe bouchée remise en service 
contrôle débit ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029157739 dépannage P1 en défaut 01/06/18 01/06/2018 11:37:19-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 1 démontage pompe bouchée remise en service 
contrôle débit ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029586871 Defaut pompage 03/08/18 03/08/2018 18:57:27-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage sur p2 . Mis 
p1 a l arret doit etre démonté.  Demontage remontage p1 chiffon. 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029624556  Réenclenchement thermique pompe 1 et 2 13/08/18 13/08/2018 18:57:49-LAYDET KEVIN-Inversion des phase.remise en 
service 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029624556  Réenclenchement thermique pompe 1 et 2 13/08/18 13/08/2018 18:57:49-LAYDET KEVIN-Inversion des phase.remise en 
service 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029624556  Réenclenchement thermique pompe 1 et 2 13/08/18 13/08/2018 18:57:49-LAYDET KEVIN-Inversion des phase.remise en 
service 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029624556  Réenclenchement thermique pompe 1 et 2 13/08/18 13/08/2018 18:57:49-LAYDET KEVIN-Inversion des phase.remise en 
service 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029625386 dépannage P1 en défaut 14/08/18 14/08/2018 16:34:37-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 bouchée remise en 
service test débit ok attention poire niveau bas HS prévoir remplacement 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029625386 dépannage P1 en défaut 14/08/18 14/08/2018 16:34:37-GATTOUSSI EDDY-Pompe 1 bouchée remise en 
service test débit ok attention poire niveau bas HS prévoir remplacement 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029625356 dépannage P2 en défaut 14/08/18 14/08/2018 16:34:36-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 bouchée remise en 
service test débit ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029625356 dépannage P2 en défaut 14/08/18 14/08/2018 16:34:36-GATTOUSSI EDDY-Pompe 2 bouchée remise en 
service test débit ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029625430 dépannage P1 en défaut 14/08/18 16/08/2018 12:39:17-LAYDET KEVIN-Fait 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029625430 dépannage P1 en défaut 14/08/18 16/08/2018 12:39:17-LAYDET KEVIN-Fait 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029625357 dépannage P2 en défaut 14/08/18 16/08/2018 12:39:17-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029625357 dépannage P2 en défaut 14/08/18 16/08/2018 12:39:17-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029646254 dépannage P1 en défaut 20/08/18 20/08/2018 18:43:23-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 suite defaut 
thermique Pompe bouchée Reglage de la roue et remise en service ok 
Attention: réglage pratiquement au maximum 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029646254 dépannage P1 en défaut 20/08/18 20/08/2018 18:43:23-GATTOUSSI EDDY-Démontage p1 suite defaut 
thermique Pompe bouchée Reglage de la roue et remise en service ok 
Attention: réglage pratiquement au maximum 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029646255 dépannage P1 en défaut 20/08/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029646255 dépannage P1 en défaut 20/08/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030066460 Pompe 1 bouchee 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée filasse 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030066460 Pompe 1 bouchee 30/08/18 23/10/2018 16:46:57-GEOFFROY Florent-Pompe bouchée filasse 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029711843 Défaut pompe 1 30/08/18 30/08/2018 20:53:10-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompeP1 filasse dans roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029711843 Défaut pompe 1 30/08/18 30/08/2018 20:53:10-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompeP1 filasse dans roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029766890 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:13-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre par chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029766890 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:13-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre par chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029766890 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:13-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre par chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029766890 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:13-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre par chiffon 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029930484  Démontage Remontage 01/10/18 02/10/2018 13:57:35-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2 démontage débouchage remontage et remise en 
service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029930484  Démontage Remontage 01/10/18 02/10/2018 13:57:35-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2 démontage débouchage remontage et remise en 
service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029930484  Démontage Remontage 01/10/18 02/10/2018 13:57:35-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2 démontage débouchage remontage et remise en 
service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029930484  Démontage Remontage 01/10/18 02/10/2018 13:57:35-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique pompe 2 démontage débouchage remontage et remise en 
service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029932407  Démontage Remontage 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique  pompe 2 . Pompe bouché par une grosse filasse. remontage 
pompe et remise en service, contrôle débit et ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029932407  Démontage Remontage 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique  pompe 2 . Pompe bouché par une grosse filasse. remontage 
pompe et remise en service, contrôle débit et ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029932407  Démontage Remontage 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique  pompe 2 . Pompe bouché par une grosse filasse. remontage 
pompe et remise en service, contrôle débit et ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029932407  Démontage Remontage 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut 
thermique  pompe 2 . Pompe bouché par une grosse filasse. remontage 
pompe et remise en service, contrôle débit et ampérage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029958182  Démontage Remontage 05/10/18 05/10/2018 18:54:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
démontage pompe 2 bouchée. Mise en service contrôle débit et ampérage 
ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029958182  Démontage Remontage 05/10/18 05/10/2018 18:54:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
démontage pompe 2 bouchée. Mise en service contrôle débit et ampérage 
ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029958182  Démontage Remontage 05/10/18 05/10/2018 18:54:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
démontage pompe 2 bouchée. Mise en service contrôle débit et ampérage 
ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029958182  Démontage Remontage 05/10/18 05/10/2018 18:54:09-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite analyse bilan 
démontage pompe 2 bouchée. Mise en service contrôle débit et ampérage 
ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029969259 Depannage p2 08/10/18 09/10/2018 08:41:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Intensite ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029983037 Debouchage p2 10/10/18 10/10/2018 20:51:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bouchee 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1029987477 Defaut p2 11/10/18 11/10/2018 18:48:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030042237  Démontage Remontage pompe 2 19/10/18 19/10/2018 18:59:55-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030042237  Démontage Remontage pompe 2 19/10/18 19/10/2018 18:59:55-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030042237  Démontage Remontage pompe 2 19/10/18 19/10/2018 18:59:55-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030042237  Démontage Remontage pompe 2 19/10/18 19/10/2018 18:59:55-LAYDET KEVIN- Présence Filasses 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030066520 Contrôle poste avec organisme Apave 22/10/18 23/10/2018 16:47:11-LABEAUME THIERRY-Contrôle des postes de saint-
jean-de-védas avec organisme Apave 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030066520 Contrôle poste avec organisme Apave 22/10/18 23/10/2018 16:47:11-LABEAUME THIERRY-Contrôle des postes de saint-
jean-de-védas avec organisme Apave 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030066520 Contrôle poste avec organisme Apave 22/10/18 23/10/2018 16:47:11-LABEAUME THIERRY-Contrôle des postes de saint-
jean-de-védas avec organisme Apave 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030080660 dépannage P2 en défaut, faire un point sur l'état de la 
roue ,voir si calage pos

26/10/18 26/10/2018 16:49:34-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 en défaut. 
Démontage remontage pompe P2 chiffon roue pas de calage car cales 
introuvables 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030080660 dépannage P2 en défaut, faire un point sur l'état de la 
roue ,voir si calage pos

26/10/18 26/10/2018 16:49:34-LABEAUME THIERRY-Pompe 2 en défaut. 
Démontage remontage pompe P2 chiffon roue pas de calage car cales 
introuvables 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030112787 Debouchage p2 29/10/18 30/10/2018 11:46:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee dem 
rem 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030122445  Réenclenchement p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030122445  Réenclenchement p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030122445  Réenclenchement p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030122445  Réenclenchement p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 1030135828 Depannage P2 en defaut 05/11/18 06/11/2018 17:36:55-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 1030135828 Depannage P2 en defaut 05/11/18 06/11/2018 17:36:55-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 bouchée au centre 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030214056 Défaut p2 09/11/18 10/11/2018 15:18:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Rearm ok remplacement 
bornier usee 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030345074  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-GATTOUSSI EDDY-Récupération camion rvi Dem 
rem p2 suite défaut thermique 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030345074  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-GATTOUSSI EDDY-Récupération camion rvi Dem 
rem p2 suite défaut thermique 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030345074  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-GATTOUSSI EDDY-Récupération camion rvi Dem 
rem p2 suite défaut thermique 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030345074  Démontage Remontage 20/11/18 21/11/2018 12:08:53-GATTOUSSI EDDY-Récupération camion rvi Dem 
rem p2 suite défaut thermique 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030441706 Défaut pompe 2 30/11/18 30/11/2018 18:21:52-LABEAUME THIERRY-Acquittement défaut pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030441706 Défaut pompe 2 30/11/18 30/11/2018 18:21:52-LABEAUME THIERRY-Acquittement défaut pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030441706 Défaut pompe 2 30/11/18 30/11/2018 18:21:52-LABEAUME THIERRY-Acquittement défaut pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE Pompe 2 Motopompe Submersible 1030441706 Défaut pompe 2 30/11/18 30/11/2018 18:21:52-LABEAUME THIERRY-Acquittement défaut pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030452366 Nettoyage pr 03/12/18 03/12/2018 13:21:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage sable graisse 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030454310 Nettoyage pr 03/12/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030454310 Nettoyage pr 03/12/18

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030550818 Defaut p2 14/12/18 14/12/2018 18:17:03-DUQUESNE CHRISTOPHE-Depannage p2 pompe 
bouchee 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030650522 Débouchage pompe P2 grosse filasse 24/12/18 24/12/2018 19:16:06-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe P2 grosse 
filasse 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030650522 Débouchage pompe P2 grosse filasse 24/12/18 24/12/2018 19:16:06-GEOFFROY Florent-Débouchage pompe P2 grosse 
filasse 



SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030712430 Defaut p2 31/12/18 31/12/2018 17:16:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem chiffon dans 
roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA CONDAMINE 1030712430 Defaut p2 31/12/18 31/12/2018 17:16:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem chiffon dans 
roue 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1027324220 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 14:38:06-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste poste très 
ensabler avec beaucoup de morceaux de bois 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1027324220 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 14:38:06-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste poste très 
ensabler avec beaucoup de morceaux de bois 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1027324220 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 14:38:06-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste poste très 
ensabler avec beaucoup de morceaux de bois 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1027324220 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 14:38:06-GEOFFROY Florent-Nettoyage du poste poste très 
ensabler avec beaucoup de morceaux de bois 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028687347 Casse refoulement 09/03/18 09/03/2018 18:16:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontage pompe et 
regard dans conduite refoulement sur 110m 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028678974 Contrôle pompage suite P1 et P2 temps de marche 
important

10/03/18 05/04/2018 18:22:24-LABEAUME THIERRY-Contrôle arrivée tampons 
reseau=ras.contrôle tampon refoulement poste =pas ¿arrivée.dem/rem 
pompes p1 p2 =ras.demontage bride refoulement pour envoie tuyau 
camion( 120m) a suivre. 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028678974 Contrôle pompage suite P1 et P2 temps de marche 
important

10/03/18 05/04/2018 18:22:24-LABEAUME THIERRY-Contrôle arrivée tampons 
reseau=ras.contrôle tampon refoulement poste =pas ¿arrivée.dem/rem 
pompes p1 p2 =ras.demontage bride refoulement pour envoie tuyau 
camion( 120m) a suivre. 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028678974 Contrôle pompage suite P1 et P2 temps de marche 
important

10/03/18 05/04/2018 18:22:24-LABEAUME THIERRY-Contrôle arrivée tampons 
reseau=ras.contrôle tampon refoulement poste =pas ¿arrivée.dem/rem 
pompes p1 p2 =ras.demontage bride refoulement pour envoie tuyau 
camion( 120m) a suivre. 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028698902 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:16:12-LAYDET KEVIN-Vanne refoulement fermé 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028698902 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:16:12-LAYDET KEVIN-Vanne refoulement fermé 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028698902 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:16:12-LAYDET KEVIN-Vanne refoulement fermé 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1028698902 Réenclenchement 12/03/18 12/03/2018 19:16:12-LAYDET KEVIN-Vanne refoulement fermé 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1029521817 Changement menbranne pompe dosage 25/07/18 25/07/2018 18:50:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Reparation test mise en 
place 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546376 démontage P1 pour rvlt 2018 (laisser l'aiguille pour le 
remplacement avec eddy e

31/07/18 31/07/2018 18:40:16-DUQUESNE CHRISTOPHE-Démontage ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029383435 6M- NETTOYAGE PR 31/07/18 31/07/2018 18:38:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage pr ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546386 remplacement P1 rvlt 2018 et la garder pour test 
closades

31/07/18

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546386 remplacement P1 rvlt 2018 et la garder pour test 
closades

31/07/18

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1029549315 Nettoyage pr 31/07/18

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1029549315 Nettoyage pr 31/07/18

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546387 remplacement P1 rvlt 2018 et la garder pour test 
closades

31/07/18 01/08/2018 14:43:04-LAYDET KEVIN-Pompe changé et câblage 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546387 remplacement P1 rvlt 2018 et la garder pour test 
closades

31/07/18 01/08/2018 14:43:04-LAYDET KEVIN-Pompe changé et câblage 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549652 prise débit nouvelle P1 02/08/18 02/08/2018 16:37:56-GATTOUSSI EDDY-Ok 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1029600475 Point accès site 07/08/18 07/08/2018 20:52:10-DEHOUCH JEROME-pb d'accès à voir avec la 
Métropole et A2M 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1029605346 Problème de fonctionnement suite à la man?uvre du 
sectionneur hier

08/08/18 08/08/2018 18:53:16-DEHOUCH JEROME-Point sur place ras , plusieurs 
test de man?uvre réalisés ras!!, point avec Alain pour avoir un accès plus 
facile avec hydro 

SAINT JEAN DE V - PR LA LAUZE 1030051169 alarmes du samedi 20 oct, défauts secteur, P1 et P2 21/10/18 22/10/2018 11:12:19-DEHOUCH JEROME-Contrôle sur site, pas de 
secteur, réenclenchement  du disjoncteur dans la rue au-dessus, remise 
en place de toutes les portes des coffrets ENEDIS par terre!, attente d'un 
cycle ok, beaucoup de fourmis encadrement armoire élec 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1027468878 A- Nettoyage PR 11/01/18 22/12/2017 18:31:51-LABEAUME THIERRY-Non fait 11/01/2018 
19:25:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1027468858 A- Nettoyage PR 11/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1027468858 A- Nettoyage PR 11/01/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1027468878 A- Nettoyage PR 11/01/18 22/12/2017 18:31:51-LABEAUME THIERRY-Non fait 11/01/2018 
19:25:44-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028345340 Livraison 5T de nutriox avec yara 29/01/18 29/01/2018 15:03:34-GATTOUSSI EDDY-Point de livraison modifier 
Europe 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028345340 Livraison 5T de nutriox avec yara 29/01/18 29/01/2018 15:03:34-GATTOUSSI EDDY-Point de livraison modifier 
Europe 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652715 débouchage P2 05/03/18 05/04/2018 18:12:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-50 m3 et 100 m3 
manque 20 cube au 2 ppe p2 ras 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028652715 débouchage P2 05/03/18 05/04/2018 18:12:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-50 m3 et 100 m3 
manque 20 cube au 2 ppe p2 ras 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028667748 Visite devis armoire élec avec ITECOM 07/03/18 05/04/2018 18:41:09-LAYDET KEVIN-Ok 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028667748 Visite devis armoire élec avec ITECOM 07/03/18 05/04/2018 18:41:09-LAYDET KEVIN-Ok 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028677641 livraison  5T de nutriox avec yara 09/03/18 05/04/2018 18:28:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-5t livré ok 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028896630 faire point sur devis armoire Itecom 12/04/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1028916233 Défaut p2 15/04/18 16/04/2018 19:08:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise a l arret ne vide pas 
pompe chaude pas reussi a reamorcer en astreinte 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915111 dépannage P2 en défaut 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe hs roue cassé  au 
niveau arbre moteur demontage pompe remonté au palier 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028915111 dépannage P2 en défaut 17/04/18 17/04/2018 17:05:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe hs roue cassé  au 
niveau arbre moteur demontage pompe remonté au palier 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028987331 livraison de 5T de Nutriox avec Yara 02/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028987331 livraison de 5T de Nutriox avec Yara 02/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1028987314 récupération de la pompe à l'arrivée de Vendargues 
ainsi que tout le matériel de

03/05/18 04/05/2018 20:41:44-LAYDET KEVIN-Récupéré 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029026243 Changement ppe p2 09/05/18 14/05/2018 17:47:34-LABEAUME THIERRY-Demontage volute 
 pompe2apport nouvelle pompe.reprise support plot beton. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029026243 Changement ppe p2 09/05/18 14/05/2018 17:47:34-LABEAUME THIERRY-Demontage volute 
 pompe2apport nouvelle pompe.reprise support plot beton. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029026243 Changement ppe p2 09/05/18 14/05/2018 17:47:34-LABEAUME THIERRY-Demontage volute 
 pompe2apport nouvelle pompe.reprise support plot beton. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029014938 mise en place pompe récupérée de Vendargues suite 
arbre P2 cassé net!!

09/05/18 12/05/2018 00:17:05-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe .reprise 
support.tuyauterie à reprendre 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029074824 Test complet du GE 22/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Non fait 22/05/2018 
18:53:02-LABEAUME THIERRY-Test+remarques GE. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029074824 Test complet du GE 22/05/18 19/05/2018 08:37:19-LABEAUME THIERRY-Non fait 22/05/2018 
18:53:02-LABEAUME THIERRY-Test+remarques GE. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029090479 mesure niveau fuel et devis jauge 22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LABEAUME THIERRY-Mesure niveau fioul( cuve 
 3/4 pleine).demontage vieille jauge 1'1/2.cuve fioul =220l. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029090479 mesure niveau fuel et devis jauge 22/05/18 22/05/2018 18:53:05-LABEAUME THIERRY-Mesure niveau fioul( cuve 
 3/4 pleine).demontage vieille jauge 1'1/2.cuve fioul =220l. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029108635 fabrication coude 200/200 aspiration P2 en inox 28/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029116004 mise en place nouveau coude DN 200 et P2 récupérée 
dans l'arrivée VENDARGUES

29/05/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Barreaudage Barreaudage 1029116015 remettre en place bareaudages 29/05/18 29/05/2018 18:37:33-LABEAUME THIERRY-Remise en place bareaudage 
cuve. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029127701 mise en service P2 30/05/18 30/05/2018 17:14:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en service 100 
m3/h 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029127701 mise en service P2 30/05/18 30/05/2018 17:14:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en service 100 
m3/h 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 2 Motopompe Submersible 1029127701 mise en service P2 30/05/18 30/05/2018 17:14:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en service 100 
m3/h 



SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029236171 test après  levées de réserves par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Essais GE. Ne fonctionne pas 
avec les 2 pompes. Pas de vanne de police. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029236171 test après  levées de réserves par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Essais GE. Ne fonctionne pas 
avec les 2 pompes. Pas de vanne de police. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029236171 test après  levées de réserves par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Essais GE. Ne fonctionne pas 
avec les 2 pompes. Pas de vanne de police. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029236171 test après  levées de réserves par NEOLER 15/06/18 15/06/2018 14:39:11-LABEAUME THIERRY-Essais GE. Ne fonctionne pas 
avec les 2 pompes. Pas de vanne de police. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029410459 prise mesures niveaux arrêt et 
démarrage+équipements dans local pompes

03/07/18 06/07/2018 12:49:14-DEHOUCH JEROME-photos et mesures ok 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Clapet 1 Clapet à Boule 1029409925 remplacement clapet P1 DN125 06/07/18 06/07/2018 18:39:00-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p1. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Clapet 1 Clapet à Boule 1029409925 remplacement clapet P1 DN125 06/07/18 06/07/2018 18:39:00-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p1. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Clapet 1 Clapet à Boule 1029409925 remplacement clapet P1 DN125 06/07/18 06/07/2018 18:39:00-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p1. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Clapet 1 Clapet à Boule 1029409925 remplacement clapet P1 DN125 06/07/18 06/07/2018 18:39:00-LABEAUME THIERRY-Changement clapet p1. 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1029527848 étude et remarques sur nouveau schéma élec 27/07/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1029549641 livraison 4T de nutriox avec yara 02/08/18 02/08/2018 20:44:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-3 m3 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1029549739 faire le plein, livraison 8T de nutriox avec yara 03/08/18 03/08/2018 18:45:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 8t 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029643279  test GE et vanne police 21/08/18 21/08/2018 18:39:13-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
contrôle fonctionnement vanne de police 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Groupe Electrogène Génératrice 1029643279  test GE et vanne police 21/08/18 21/08/2018 18:39:13-LABEAUME THIERRY-Essai groupe électrogène 
contrôle fonctionnement vanne de police 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1029785238 livraison 4T de Nutriox avec yara 17/09/18 17/09/2018 14:35:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok.  Plein 
essence et passage citroen pour voyant alerte sur tableau de bord 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029952067 Paramétrage 04/10/18 04/10/2018 18:49:04-GATTOUSSI EDDY-Suite réception nouvelle armoire 
paramétrage du SOFREL s550 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030066471  Démontage Remontage 05/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste Plus 
PR marque rose Valat de la Fosse ci-joint photos problème de déchets 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030066471  Démontage Remontage 05/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste Plus 
PR marque rose Valat de la Fosse ci-joint photos problème de déchets 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029973926  Démontage Remontage 08/10/18 09/10/2018 14:42:17-GATTOUSSI EDDY-Repérage de toutes les câbles 
de l'installation dépose ancienne armoire mise en place nouvelle armoire 
câblage test et mise en service 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029973926  Démontage Remontage 08/10/18 09/10/2018 14:42:17-GATTOUSSI EDDY-Repérage de toutes les câbles 
de l'installation dépose ancienne armoire mise en place nouvelle armoire 
câblage test et mise en service 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029973926  Démontage Remontage 08/10/18 09/10/2018 14:42:17-GATTOUSSI EDDY-Repérage de toutes les câbles 
de l'installation dépose ancienne armoire mise en place nouvelle armoire 
câblage test et mise en service 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1029978073 Changement armoire 08/10/18 09/10/2018 18:53:24-LABEAUME THIERRY-Remplacement vieille armoire 
de commande par armoire neuve 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1029978073 Changement armoire 08/10/18 09/10/2018 18:53:24-LABEAUME THIERRY-Remplacement vieille armoire 
de commande par armoire neuve 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1029978073 Changement armoire 08/10/18 09/10/2018 18:53:24-LABEAUME THIERRY-Remplacement vieille armoire 
de commande par armoire neuve 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029987472 Armoire elec 11/10/18 11/10/2018 18:48:24-DUQUESNE CHRISTOPHE-Eclairage et pb pompe 2 
ras 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029987426  Cablage 11/10/18 11/10/2018 18:48:15-GATTOUSSI EDDY-Câblage éclairage local elec est 
sous-sol Évacuation ancienne armoire. Câblage mini cas p1, attention 
prevoir mini cas pour la p2. Création d'un départ 2 ampères pour 
alimentation Coffret Yara mise en service OK Paramétrage hauteur 
bipasse : 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1029987426  Cablage 11/10/18 11/10/2018 18:48:15-GATTOUSSI EDDY-Câblage éclairage local elec est 
sous-sol Évacuation ancienne armoire. Câblage mini cas p1, attention 
prevoir mini cas pour la p2. Création d'un départ 2 ampères pour 
alimentation Coffret Yara mise en service OK Paramétrage hauteur 
bipasse : 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030027292 Défaut pompage 15/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Poire niveau d'appel bloquée 
Défaut pompage bis 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030027292 Défaut pompage 15/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Poire niveau d'appel bloquée 
Défaut pompage bis 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030027293 Pompe 2 ne vide pas 16/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Arrêt P2. Marche sur P1. Poire 
niveau d'appel HS 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030027293 Pompe 2 ne vide pas 16/10/18 17/10/2018 12:51:59-NAVONE GUILHEM-Arrêt P2. Marche sur P1. Poire 
niveau d'appel HS 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030034426 contrôle si accès camion SOMES possible 17/10/18 18/10/2018 12:46:59-DEHOUCH JEROME-vu avec le responsable ROM's , 
ils déplaceront les véhicules pour vendredi matin, toujours autant d'eau, 
montagne de bouteilles de gaz!!,récup bareaudage pour regard Carrefour 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030034427 point palan, P2 désamorcée 17/10/18 18/10/2018 12:46:59-DEHOUCH JEROME-palan récupéré pour levage P3 
Vendargues, porte coffret d'eau à revoir,présence eau devant armoire GE, 
rats sur bareaudage cuve 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030037501 Mise en service 18/10/18 18/10/2018 18:52:59-GATTOUSSI EDDY-Amorçage P1 remise en service 
contrôle débit ok réglage poire niveau bas attention prévoir support pour 
Port niveau bas 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030066521 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:11-LABEAUME THIERRY-Contrôle  avec organisme 
Apave 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030066521 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:11-LABEAUME THIERRY-Contrôle  avec organisme 
Apave 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 1 Motopompe Submersible 1030110032 Défaut pompe 1 28/10/18 30/10/2018 08:32:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe contrôle OK 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Pompe 1 Motopompe Submersible 1030110032 Défaut pompe 1 28/10/18 30/10/2018 08:32:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompe contrôle OK 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030122648  Réenclenchement p1 et p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030122648  Réenclenchement p1 et p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030122648  Réenclenchement p1 et p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030122648  Réenclenchement p1 et p2 31/10/18

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123911 Défaut pompage 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompes P1 et P2. 
Recherche cause problème avec poire niveau appel et niveau bas OK 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123911 Défaut pompage 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompes P1 et P2. 
Recherche cause problème avec poire niveau appel et niveau bas OK 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123912 Défaut pompage 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompes 1et 2 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123912 Défaut pompage 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Acquit pompes 1et 2 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030294114 Montage du minicas 15/11/18 15/11/2018 17:17:02-DUQUESNE CHRISTOPHE-Minicas p2 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030349316 Remplissage nutriox 21/11/18 21/11/2018 17:21:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-2 cubes 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030489256 Nettoyage pr 06/12/18 06/12/2018 17:17:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Sable 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030528762 Controle levage 12 decembre 13/12/18 13/12/2018 16:16:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Palan cmu 650 kg dans 
local pompe.  Palan coincee en position crochet tout en haut essaie de 
deblocage impossible en etat 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030528762 Controle levage 12 decembre 13/12/18 13/12/2018 16:16:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Palan cmu 650 kg dans 
local pompe.  Palan coincee en position crochet tout en haut essaie de 
deblocage impossible en etat 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030564560 Contrôle levage Apave. 12/12/2018 17/12/18 17/12/2018 17:22:14-MALNIS Médéric-RAS 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030564560 Contrôle levage Apave. 12/12/2018 17/12/18 17/12/2018 17:22:14-MALNIS Médéric-RAS 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030564560 Contrôle levage Apave. 12/12/2018 17/12/18 17/12/2018 17:22:14-MALNIS Médéric-RAS 

SAINT JEAN DE V - PR LES PRES 1030564560 Contrôle levage Apave. 12/12/2018 17/12/18 17/12/2018 17:22:14-MALNIS Médéric-RAS 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1028412853 Nettoyage poste 31/01/18 02/02/2018 14:06:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pr gras 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1028395274 Nettoyage 31/01/18

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1028395274 Nettoyage 31/01/18

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1027324219 A- Nettoyage PR 01/02/18 02/02/2018 11:58:17-DUQUESNE CHRISTOPHE-Voir ri 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028442892 dépannage P1 en défaut 09/02/18 09/02/2018 12:53:52-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe : 
bouchée remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028442892 dépannage P1 en défaut 09/02/18 09/02/2018 12:53:52-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe : 
bouchée remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028442892 dépannage P1 en défaut 09/02/18 09/02/2018 12:53:52-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe : 
bouchée remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT Pompe 1 Motopompe Submersible 1028442892 dépannage P1 en défaut 09/02/18 09/02/2018 12:53:52-GATTOUSSI EDDY-Démontage de la pompe : 
bouchée remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1029737141 Poire nb cassé 03/09/18 03/09/2018 18:43:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplacement poire 
cassé ok gestion alarme astreinte 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1029931758 Nettoyage pr 02/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1029931758 Nettoyage pr 02/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1030066470  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste 
Marcel Dassault ainsi que le poste Fernandel 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1030066470  Démontage Remontage 04/10/18 23/10/2018 16:46:59-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste 
Marcel Dassault ainsi que le poste Fernandel 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1030066477  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:01-GEOFFROY Florent-Nettoyage du réseau de 
refoulement sur 160 m aucune amélioration du débit problème à régler 

SAINT JEAN DE V - PR MARCEL DASSAULT 1030066477  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:01-GEOFFROY Florent-Nettoyage du réseau de 
refoulement sur 160 m aucune amélioration du débit problème à régler 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1027800453 A- Nettoyage PR 11/01/18 11/01/2018 19:23:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait 17/01/2018 
18:47:05-GEOFFROY Florent- nettoyage du dessableur plus le poste gros 
tas de poubelle devant le portail 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1027800453 A- Nettoyage PR 11/01/18 11/01/2018 19:23:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait 17/01/2018 
18:47:05-GEOFFROY Florent- nettoyage du dessableur plus le poste gros 
tas de poubelle devant le portail 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028227239 Piquage pression 16/01/18 16/01/2018 16:46:41-LAYDET KEVIN-Piquage en demi plus vanne inox 
demi installation capteur de pression 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028227239 Piquage pression 16/01/18 16/01/2018 16:46:41-LAYDET KEVIN-Piquage en demi plus vanne inox 
demi installation capteur de pression 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028227239 Piquage pression 16/01/18 16/01/2018 16:46:41-LAYDET KEVIN-Piquage en demi plus vanne inox 
demi installation capteur de pression 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028227239 Piquage pression 16/01/18 16/01/2018 16:46:41-LAYDET KEVIN-Piquage en demi plus vanne inox 
demi installation capteur de pression 



SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE Ouvrage de Stockage dessableur 1028230507 nettoyage désableur 17/01/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1027800453 A- Nettoyage PR 17/01/18 11/01/2018 19:23:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait 17/01/2018 
18:47:05-GEOFFROY Florent- nettoyage du dessableur plus le poste gros 
tas de poubelle devant le portail 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1027800453 A- Nettoyage PR 17/01/18 11/01/2018 19:23:46-DUQUESNE CHRISTOPHE-Non fait 17/01/2018 
18:47:05-GEOFFROY Florent- nettoyage du dessableur plus le poste gros 
tas de poubelle devant le portail 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028237902 Nettoyage  et pompé piege à sable 17/01/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1028237902 Nettoyage  et pompé piege à sable 17/01/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029444406 Arrêt  des postes 10/07/18 11/07/2018 16:52:15-GATTOUSSI EDDY-Arrêt des postes pour 
réparation casse refoulement 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029444406 Arrêt  des postes 10/07/18 11/07/2018 16:52:15-GATTOUSSI EDDY-Arrêt des postes pour 
réparation casse refoulement 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029444406 Arrêt  des postes 10/07/18 11/07/2018 16:52:15-GATTOUSSI EDDY-Arrêt des postes pour 
réparation casse refoulement 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029444406 Arrêt  des postes 10/07/18 11/07/2018 16:52:15-GATTOUSSI EDDY-Arrêt des postes pour 
réparation casse refoulement 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029439255 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1029439255 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030066485  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Démontage pompe numéro 
une bouchée réglage de la roue remplissage d'huile niveau moteur plus 
essai 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030066485  Démontage Remontage 12/10/18 23/10/2018 16:47:03-GEOFFROY Florent-Démontage pompe numéro 
une bouchée réglage de la roue remplissage d'huile niveau moteur plus 
essai 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE Pompe 1 Electropompe Submersible 1029996683 Pompe P1 temps de marche trop long 12/10/18 13/10/2018 08:36:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P1 reprise réglage de la roue test OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE Pompe 1 Electropompe Submersible 1029996683 Pompe P1 temps de marche trop long 12/10/18 13/10/2018 08:36:34-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P1 reprise réglage de la roue test OK 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030016655 Nettoyage pr +Pomper desableur 16/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030016655 Nettoyage pr +Pomper desableur 16/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030066524 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:12-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030066524 Contrôle avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 16:47:12-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

SAINT JEAN DE V - PR MARQUEROSE 1030343691 Compteur linky 19/11/18 21/11/2018 12:03:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place compteur 

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1029352019 Nettoyage pr 21/06/18

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1029352019 Nettoyage pr 21/06/18

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1030037092 Nettoyage pr 18/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1030037092 Nettoyage pr 18/10/18

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1030042462 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

SAINT JEAN DE V - PR MAS DE GRILLE 1030042462 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029439260 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029439260 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029516012 Nettoyage pr 24/07/18 25/07/2018 10:46:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage et 
deverouillage plaque 

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029511514 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029511514 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029932408  Démontage Remontage et nettoyage poste 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste .Remplacement 
sonde piezzo.prevoir remplacement des verrins  sur les trappes. Penser à 
 les remplacer pour prochaine intervention.   

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029932408  Démontage Remontage et nettoyage poste 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste .Remplacement 
sonde piezzo.prevoir remplacement des verrins  sur les trappes. Penser à 
 les remplacer pour prochaine intervention.   

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029931755 Nettoyage pr 02/10/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029931755 Nettoyage pr 02/10/18

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029932408  Démontage Remontage et nettoyage poste 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste .Remplacement 
sonde piezzo.prevoir remplacement des verrins  sur les trappes. Penser à 
 les remplacer pour prochaine intervention.   

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1029932408  Démontage Remontage et nettoyage poste 02/10/18 02/10/2018 17:56:25-LAYDET KEVIN-Nettoyage poste .Remplacement 
sonde piezzo.prevoir remplacement des verrins  sur les trappes. Penser à 
 les remplacer pour prochaine intervention.   

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 Armoire de Commande Armoire de Commande 1030098872 Défaut secteur 27/10/18 27/10/2018 17:26:00-LABEAUME THIERRY-Mauvais contact disjoncteur 
principal 

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 Armoire de Commande Armoire de Commande 1030098872 Défaut secteur 27/10/18 27/10/2018 17:26:00-LABEAUME THIERRY-Mauvais contact disjoncteur 
principal 

SAINT JEAN DE V - PR RN 113 1030344360 Compteur linky 19/11/18 21/11/2018 12:06:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pose non faite pour l 
instant car inaccessible et bloc du disjoncteur pret a tombe vu avec ents 
enedis 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029019696 Defaut secteur 05/05/18 11/05/2018 15:01:33-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement.( 
disjonction ) 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029019696 Defaut secteur 05/05/18 11/05/2018 15:01:33-LABEAUME THIERRY-Remise en fonctionnement.( 
disjonction ) 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029025554 Defaut secteur 10/05/18 14/05/2018 16:06:44-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut (disjonction) 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029025554 Defaut secteur 10/05/18 14/05/2018 16:06:44-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut (disjonction) 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029108861 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:51-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
defaut OK 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1029108861 dépannage défaut secteur 28/05/18 28/05/2018 18:49:51-LABEAUME THIERRY-Disjonction generale = acquit 
defaut OK 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC 1029205156 Nettoyage pr 12/06/18

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC 1029205156 Nettoyage pr 12/06/18

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1029809513 dépannage P2 en défaut 20/09/18 20/09/2018 18:48:38-DUQUESNE CHRISTOPHE-Dem rem p1 bouchee . 
Câblage  ipso défaut temperature et likeage 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1029838734 dépannage P2 en défaut 21/09/18 21/09/2018 18:45:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Pompe bouchee 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1029809515 dépannage P2 en défaut 21/09/18

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1029809515 dépannage P2 en défaut 21/09/18

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123913 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle OK 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123913 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:27-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle OK 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1030458905 Défaut pompe 2 03/12/18 03/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY- Acquit défaut pompe 2 après 
l'avoir fait tourner à l'envers. Pas d'accès avec le camion 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1030458905 Défaut pompe 2 03/12/18 03/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY- Acquit défaut pompe 2 après 
l'avoir fait tourner à l'envers. Pas d'accès avec le camion 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1030458905 Défaut pompe 2 03/12/18 03/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY- Acquit défaut pompe 2 après 
l'avoir fait tourner à l'envers. Pas d'accès avec le camion 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC Pompe 2 Motopompe Submersible 1030458905 Défaut pompe 2 03/12/18 03/12/2018 19:16:23-LABEAUME THIERRY- Acquit défaut pompe 2 après 
l'avoir fait tourner à l'envers. Pas d'accès avec le camion 

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC 1030628650 Relève compteur Saint-Jean-de-Védas 21/12/18

SAINT JEAN DE V - PR SAINT JEAN LE SEC 1030628650 Relève compteur Saint-Jean-de-Védas 21/12/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1028229052 prendre photos de l'état des trous cuves et chambre 
de vanne suite trappes volée

17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Prise de photo et 
création de dossier photos sigaliès 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028229046 dépose schéma elec à jour 17/01/18 17/01/2018 16:46:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Schéma électrique 
déposé 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028345287 Livraison 7T de nutriox avec yara 29/01/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028345287 Livraison 7T de nutriox avec yara 29/01/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028507755 point PR 14/02/18 14/02/2018 20:08:39-DEHOUCH JEROME-Prise mesure trappes , point 
nouveau cpt ENEDIS, point photos 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028517315 Nettoyage 15/02/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028517315 Nettoyage 15/02/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028519000 Nettoyage et prise cote 15/02/18 15/02/2018 17:43:54-LAYDET KEVIN-Prévoir remplacement capot 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028519000 Nettoyage et prise cote 15/02/18 15/02/2018 17:43:54-LAYDET KEVIN-Prévoir remplacement capot 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028519000 Nettoyage et prise cote 15/02/18 15/02/2018 17:43:54-LAYDET KEVIN-Prévoir remplacement capot 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028519000 Nettoyage et prise cote 15/02/18 15/02/2018 17:43:54-LAYDET KEVIN-Prévoir remplacement capot 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1028677504 Rdv 8h30 livraison  7T de nutriox 09/03/18 05/04/2018 18:28:15-DUQUESNE CHRISTOPHE-7t livré ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028727114 Fabrication grille anti chute 14/03/18 15/03/2018 21:47:21-LAYDET KEVIN-Fabrication  6 grille anti chute en 
barreaux 30 x 30 inox 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028727114 Fabrication grille anti chute 15/03/18 15/03/2018 21:47:21-LAYDET KEVIN-Fabrication  6 grille anti chute en 
barreaux 30 x 30 inox 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1028784164 défaut thermique P1 24/03/18 27/03/2018 04:42:35-DEHOUCH JEROME-réenclenchement P1, présence 
eau dans armoire et bac rétention cuve nutriox, plaques en fontes 
derrières rochers à l'extérieur?, clapet dans chambre de vanne à mettre 
en place 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029112067 Capot 24/05/18 28/05/2018 13:01:34-LAYDET KEVIN-Préparation capot 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029108609 réalisation caillebotis et bareaudage 28/05/18 28/05/2018 18:52:31-LAYDET KEVIN-Pose de plaque et fabrication barre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029108609 réalisation caillebotis et bareaudage 28/05/18 28/05/2018 18:52:31-LAYDET KEVIN-Pose de plaque et fabrication barre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029116008 fin de réalisation caillebotis bareaudage et mise en 
place

30/05/18 30/05/2018 19:04:34-LAYDET KEVIN-Achat peinture et fourniture pour 
poignées 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029116008 fin de réalisation caillebotis bareaudage et mise en 
place

30/05/18 30/05/2018 19:04:34-LAYDET KEVIN-Achat peinture et fourniture pour 
poignées 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029143700 sablage capots cuve et chambre de vanne 31/05/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029116006 fin de réalisation caillebotis bareaudage et mise en 
place

31/05/18 01/06/2018 11:37:36-LAYDET KEVIN-Reste 2 à poser .manque cadenas 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029116006 fin de réalisation caillebotis bareaudage et mise en 
place

31/05/18 01/06/2018 11:37:36-LAYDET KEVIN-Reste 2 à poser .manque cadenas 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029143700 sablage capots cuve et chambre de vanne 31/05/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029178114 mettre en place nouveaux bareaudages et caillebotis 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Mise en place caleboti et 
bareaudage 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029178114 mettre en place nouveaux bareaudages et caillebotis 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Mise en place caleboti et 
bareaudage 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029178114 mettre en place nouveaux bareaudages et caillebotis 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Mise en place caleboti et 
bareaudage 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Barreaudage Barreaudage 1029178114 mettre en place nouveaux bareaudages et caillebotis 07/06/18 07/06/2018 18:40:52-LAYDET KEVIN-Mise en place caleboti et 
bareaudage 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029439258 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029439258 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029516013 Pompe doseuse 24/07/18 25/07/2018 10:46:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Demontage pour 
reparation 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029516015 Nettoyage pr 24/07/18 25/07/2018 10:46:55-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage dem rem p1 
bouchée 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029511512 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029511512 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1029549740 livraison 4T de nutriox avec yara 03/08/18 03/08/2018 18:45:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison 4t 



SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736947 Pompe doseuse 03/09/18 03/09/2018 18:42:43-GATTOUSSI EDDY-Dépose ancienne pompe 
doseuse mise en place nouvelle pompe doseuse raccordement tuyauterie 
est électrique mise en service test injection ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736947 Pompe doseuse 03/09/18 03/09/2018 18:42:43-GATTOUSSI EDDY-Dépose ancienne pompe 
doseuse mise en place nouvelle pompe doseuse raccordement tuyauterie 
est électrique mise en service test injection ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736967 Groupe électrogène 03/09/18 03/09/2018 18:42:47-GATTOUSSI EDDY-Tirage de câble et mise en place 
goulotte pour 3 info supplémentaire défaut ge niveau bas fioul retour de 
marche ge paramétrage Sofrel et Lerne test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736967 Groupe électrogène 03/09/18 03/09/2018 18:42:47-GATTOUSSI EDDY-Tirage de câble et mise en place 
goulotte pour 3 info supplémentaire défaut ge niveau bas fioul retour de 
marche ge paramétrage Sofrel et Lerne test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736947 Pompe doseuse 03/09/18 03/09/2018 18:42:43-GATTOUSSI EDDY-Dépose ancienne pompe 
doseuse mise en place nouvelle pompe doseuse raccordement tuyauterie 
est électrique mise en service test injection ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736947 Pompe doseuse 03/09/18 03/09/2018 18:42:43-GATTOUSSI EDDY-Dépose ancienne pompe 
doseuse mise en place nouvelle pompe doseuse raccordement tuyauterie 
est électrique mise en service test injection ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736967 Groupe électrogène 03/09/18 03/09/2018 18:42:47-GATTOUSSI EDDY-Tirage de câble et mise en place 
goulotte pour 3 info supplémentaire défaut ge niveau bas fioul retour de 
marche ge paramétrage Sofrel et Lerne test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029736967 Groupe électrogène 03/09/18 03/09/2018 18:42:47-GATTOUSSI EDDY-Tirage de câble et mise en place 
goulotte pour 3 info supplémentaire défaut ge niveau bas fioul retour de 
marche ge paramétrage Sofrel et Lerne test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 05/09/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 05/09/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029766905 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:15-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 rien dans la volute roulement roue très dur à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029766905 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:15-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 rien dans la volute roulement roue très dur à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029766905 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:15-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 rien dans la volute roulement roue très dur à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1029766905 Défaut pompe 2 10/09/18 10/09/2018 16:47:15-LABEAUME THIERRY-Démontage remontage 
pompe P2 rien dans la volute roulement roue très dur à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Cuve de Stockage Réactifs Cuve 1029785237 rdv 8h15 livraison 8T de Nutriox avec yara 17/09/18 17/09/2018 14:35:18-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030041981 Débouchage arrivé 17/10/18 19/10/2018 16:53:22-LAYDET KEVIN-Bouchée à 1 mètres de l'arrivée 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030041981 Débouchage arrivé 17/10/18 19/10/2018 16:53:22-LAYDET KEVIN-Bouchée à 1 mètres de l'arrivée 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030034428 recherche bypass sur collecteur 17/10/18 18/10/2018 12:47:00-DEHOUCH JEROME-découverte de 3 regards sur 
collecteur arrivée,test défaut pompage,dégorgement,Arrivées importantes 
d'eaux de nape parasites dans cuve,supports de barres à remplacer,sofrel 
affichage écran hs 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030041981 Débouchage arrivé 17/10/18 19/10/2018 16:53:22-LAYDET KEVIN-Bouchée à 1 mètres de l'arrivée 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030041981 Débouchage arrivé 17/10/18 19/10/2018 16:53:22-LAYDET KEVIN-Bouchée à 1 mètres de l'arrivée 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030042461 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030042461 Contrôle APAVE 19/10/18 19/10/2018 20:56:34-GATTOUSSI EDDY-Contrôle APAVE 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030258736 Préparation chantier 13/11/18 13/11/2018 17:17:18-LAYDET KEVIN-Préparation support pied d assise. 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030284166 Nettoyage pr 15/11/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030284166 Nettoyage pr 15/11/18

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030294035  Démontage Remontage Remplacement pied assise p2 
réfection poste

15/11/18 15/11/2018 17:16:45-LAYDET KEVIN-Remplacement pied d assise p2 et 
son support reprise tuyau inox dn100 coupe et soudure.support de barre 
de guidage à changer.mise en place agitateur.modification électrique 
câblage et schéma. Bouchon en PVC 100 pression à commander etmettre 
en 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030307989  Démontage Remontage 16/11/18 16/11/2018 17:22:10-GATTOUSSI EDDY-Démontage agitateur suite 
défaut thermique remise en place et modification orientation. Modification 
paramétrage pour fonctionnement agitateur mise en service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030307989  Démontage Remontage 16/11/18 16/11/2018 17:22:10-GATTOUSSI EDDY-Démontage agitateur suite 
défaut thermique remise en place et modification orientation. Modification 
paramétrage pour fonctionnement agitateur mise en service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030307989  Démontage Remontage 16/11/18 16/11/2018 17:22:10-GATTOUSSI EDDY-Démontage agitateur suite 
défaut thermique remise en place et modification orientation. Modification 
paramétrage pour fonctionnement agitateur mise en service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030307989  Démontage Remontage 16/11/18 16/11/2018 17:22:10-GATTOUSSI EDDY-Démontage agitateur suite 
défaut thermique remise en place et modification orientation. Modification 
paramétrage pour fonctionnement agitateur mise en service test OK 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030343688 Compteur linky 19/11/18 21/11/2018 12:03:40-DUQUESNE CHRISTOPHE-Mise en place compteur 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030388237 niv d'appel sonde suite P1 25/11/18 26/11/2018 10:26:20-DEHOUCH JEROME-P1 n'arrive pas à vider, rotation 
à l'envers léger mieux, à voir demain,armoire à nettoyer encore présence 
de limon et presses étoupe ouverts 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030410641 Mise en place pompe 2.et débauchage p1. 26/11/18 27/11/2018 16:16:39-LAYDET KEVIN-Pose et raccordement p2 
.débauchage p1 .poste à nettoyer ( chambre de vannes ).support barre 
de guidage à commander 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030410641 Mise en place pompe 2.et débauchage p1. 26/11/18 27/11/2018 16:16:39-LAYDET KEVIN-Pose et raccordement p2 
.débauchage p1 .poste à nettoyer ( chambre de vannes ).support barre 
de guidage à commander 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030410641 Mise en place pompe 2.et débauchage p1. 26/11/18 27/11/2018 16:16:39-LAYDET KEVIN-Pose et raccordement p2 
.débauchage p1 .poste à nettoyer ( chambre de vannes ).support barre 
de guidage à commander 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES 1030410641 Mise en place pompe 2.et débauchage p1. 26/11/18 27/11/2018 16:16:39-LAYDET KEVIN-Pose et raccordement p2 
.débauchage p1 .poste à nettoyer ( chambre de vannes ).support barre 
de guidage à commander 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030458907 Mise en place support barre de guidage 03/12/18 03/12/2018 19:16:24-LABEAUME THIERRY-Mise en place support barre 
de guidage sur pompe 1 et pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030458907 Mise en place support barre de guidage 03/12/18 03/12/2018 19:16:24-LABEAUME THIERRY-Mise en place support barre 
de guidage sur pompe 1 et pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030458907 Mise en place support barre de guidage 03/12/18 03/12/2018 19:16:24-LABEAUME THIERRY-Mise en place support barre 
de guidage sur pompe 1 et pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR SIGALIES Accessoires hydrauliques Accessoires hydrauliques 1030458907 Mise en place support barre de guidage 03/12/18 03/12/2018 19:16:24-LABEAUME THIERRY-Mise en place support barre 
de guidage sur pompe 1 et pompe 2 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028468778 dépannage pas de fonctionnement depuis le 09/02 12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer .T du speedbox à 
nettoyer minutieusement. Prévoir opération catec 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028468778 dépannage pas de fonctionnement depuis le 09/02 12/02/18 12/02/2018 18:40:30-LAYDET KEVIN-Poste à nettoyer .T du speedbox à 
nettoyer minutieusement. Prévoir opération catec 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028517318 Nettoyage 15/02/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028517318 Nettoyage 15/02/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1028519093  Démontage Remontage 15/02/18 15/02/2018 17:44:06-LAYDET KEVIN-Démontage p1 et p2 et nettoyage 
speedbox 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945506 débouchage P2 23/04/18 23/04/2018 16:55:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Clapet p1 coincee 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT Pompe 2 Motopompe Submersible 1028945506 débouchage P2 23/04/18 23/04/2018 16:55:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Clapet p1 coincee 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930475  Démontage Remontage 29/09/18 02/10/2018 13:57:33-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel Démontage p1p2 ras Zac vide pour le week-end prevoir 
intervention lundi 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930475  Démontage Remontage 29/09/18 02/10/2018 13:57:33-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel Démontage p1p2 ras Zac vide pour le week-end prevoir 
intervention lundi 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930491 Problème refoulement 01/10/18 02/10/2018 13:57:36-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre 



SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930491 Problème refoulement 01/10/18 02/10/2018 13:57:36-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930491 Problème refoulement 01/10/18 02/10/2018 13:57:36-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029930491 Problème refoulement 01/10/18 02/10/2018 13:57:36-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029929200  Débauchage refoulement 01/10/18 02/10/2018 11:41:51-LAYDET KEVIN-Débauchage refoulement par 
curage sur 120 m et vidange refoulement. Remis en service une verif de 
htm pour l auto curage serait à faire. 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029929200  Débauchage refoulement 01/10/18 02/10/2018 11:41:51-LAYDET KEVIN-Débauchage refoulement par 
curage sur 120 m et vidange refoulement. Remis en service une verif de 
htm pour l auto curage serait à faire. 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029932588 Problème refoulement 02/10/18 02/10/2018 17:57:01-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite niveau 
d'appel démontage remontage pour contrôle des 2 pompes ras . 
refoulement bouché. curage remise en service OK à suivre. Nettoyage du 
poste remise en service OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029977510 Curage refoulement du pr 09/10/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029977510 Curage refoulement du pr 09/10/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029983036 Currage refoulement 10/10/18 10/10/2018 20:51:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Envoie de 160 m du 
refoulement vers pr. Debouchage partiel 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029983036 Currage refoulement 10/10/18 10/10/2018 20:51:29-DUQUESNE CHRISTOPHE-Envoie de 160 m du 
refoulement vers pr. Debouchage partiel 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1030066483  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Débouchage du refoulement 
nettoyage du poste 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1030066483  Démontage Remontage 11/10/18 23/10/2018 16:47:02-GEOFFROY Florent-Débouchage du refoulement 
nettoyage du poste 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029985344 Nettoyage pr 11/10/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT 1029985344 Nettoyage pr 11/10/18

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123910 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:26-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
général contrôle fonctionnement OK 

SAINT JEAN DE V - PR ZAC MARCEL DASSAULT Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123910 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:26-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
général contrôle fonctionnement OK 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1027800451 A- Nettoyage PR 30/01/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1027800451 A- Nettoyage PR 30/01/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1027800451 A- Nettoyage PR 30/01/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1027800451 A- Nettoyage PR 30/01/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1028848432  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:44-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour  com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1028848432  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:44-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour  com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1028848432  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:44-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour  com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1028848432  Remplacement 04/04/18 06/04/2018 22:48:44-GATTOUSSI EDDY-Mise en place modem gsm 3 
pour  com ip et paramétrage fr1000 et lerne 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL Regulateur Poires de niveaux 1029225501 acquit défaut niveau d'appel suite orage de mardi 14/06/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029225462 renouvellement sofrel 14/06/18 14/06/2018 18:42:31-GATTOUSSI EDDY-Mise en place Sofrel s 550 pour 
renouvellement paramétrage vérification et est communication ok 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL Support de Télétransmission Télégestion Autonome RTC 1029225462 renouvellement sofrel 14/06/18 14/06/2018 18:42:31-GATTOUSSI EDDY-Mise en place Sofrel s 550 pour 
renouvellement paramétrage vérification et est communication ok 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1029516014 Nettoyage pr 24/07/18 25/07/2018 10:46:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage. Ballonnage 
difficile 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1029511513 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1029511513 Nettoyage pr 24/07/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1030452369 Nettoyage pr 03/12/18 03/12/2018 13:21:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Gravier fillace 

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1030454306 Nettoyage pr 03/12/18

SAINT JEAN DE V PR FERNANDEL 1030454306 Nettoyage pr 03/12/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1027364341 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 16:47:53-GEOFFROY Florent-Poste très gras avec un peu de 
gravier 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1027364341 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 16:47:53-GEOFFROY Florent-Poste très gras avec un peu de 
gravier 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1027364341 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 16:47:53-GEOFFROY Florent-Poste très gras avec un peu de 
gravier 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1027364341 A- Nettoyage PR 30/01/18 30/01/2018 16:47:53-GEOFFROY Florent-Poste très gras avec un peu de 
gravier 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028611023 Defaut secteur 25/02/18 26/02/2018 08:36:55-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut disjonction. 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Armoire de Commande Armoire de Commande 1028611023 Defaut secteur 25/02/18 26/02/2018 08:36:55-LABEAUME THIERRY-Acquit defaut disjonction. 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1028900880 Nettoyage pr 12/04/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1028900880 Nettoyage pr 12/04/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029439261 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029439261 Débroussaillage dans le PR et 1m autour 11/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029521480 Préparation chantier 24/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Ouvrage de Stockage Cuve 1029531830 nettoyage cuve et point cuve et équipements 27/07/18 28/07/2018 08:27:14-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vidange poste, photos, 
cote, reamorcage, ballon obturateur fuyard. En 200. Suite apremidi releve 
edf 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546380 remplacement P1 rvlt 2018 31/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Ouvrage de Stockage Cuve 1029546377 nettoyage cuve 31/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Ouvrage de Stockage Cuve 1029546377 nettoyage cuve 31/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029549313 Nettoyage pr 31/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029549313 Nettoyage pr 31/07/18

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546381 remplacement P1 rvlt 2018 31/07/18 01/08/2018 12:41:23-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 1 plus pied 
d'Assise barre de guidage et support de barre. 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029546381 remplacement P1 rvlt 2018 31/07/18 01/08/2018 12:41:23-LAYDET KEVIN-Remplacement pompe 1 plus pied 
d'Assise barre de guidage et support de barre. 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES 1029546385 point précis des équipements, prise photos 31/07/18 01/08/2018 14:43:04-LAYDET KEVIN-Pied d'Assise entrée en 100 sortie 
en dn 100 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549553 remplacer GV2 sur P1 02/08/18 02/08/2018 18:43:15-GATTOUSSI EDDY-Achat GV2 mise en place  GV2 
calibrage du thermique en fonction de la plaque moteur mise en service 
ok. Étude schéma Saporta 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549553 remplacer GV2 sur P1 02/08/18 02/08/2018 18:43:15-GATTOUSSI EDDY-Achat GV2 mise en place  GV2 
calibrage du thermique en fonction de la plaque moteur mise en service 
ok. Étude schéma Saporta 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Pompe 1 Motopompe Submersible 1029549650 prise débit nouvelle P1 02/08/18 02/08/2018 16:37:56-GATTOUSSI EDDY-Ok 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123909 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:26-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle fonctionnement OK 

SAINT JEAN DE VEDAS - PR LES COMBES Armoire de Commande Armoire de Commande 1030123909 Défaut secteur 01/11/18 02/11/2018 08:36:26-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle fonctionnement OK 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1028769657 Prog Lerne équipements nouveau poste en IP 21/03/18 22/03/2018 22:27:32-NAVONE GUILHEM-fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1028934335 Archivages Prog Lerne LS Modif Prog Lerne collecte 
Maera

19/04/18 19/04/2018 14:52:14-NAVONE GUILHEM-fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029027937 Pb communication Lerne vers VPN Veolia 14/05/18 15/05/2018 11:12:51-NAVONE GUILHEM-Recherche panne... switch 
premier etage 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029027938 Correction archivage + bilans du week end 14/05/18 15/05/2018 11:12:52-NAVONE GUILHEM-fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029129058 Modification feuilles de bilan jour PR collecte Maera 30/05/18 30/05/2018 15:06:49-NAVONE GUILHEM-Ok 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029133572 Creation bilan debordement DO Aiguerelle pour 
archivage

01/06/18 01/06/2018 11:37:37-NAVONE GUILHEM-fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029135847 Controle Bilans debordement Aiguerelles 01/06/18 01/06/2018 13:41:44-NAVONE GUILHEM-Fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029138398 Corrections archivages capteurs autonomes 3m 01/06/18 01/06/2018 13:41:44-NAVONE GUILHEM-Fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029167528 Corrections archivages PR Collecte Maera 08/06/18 08/06/2018 14:37:28-NAVONE GUILHEM-Fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029168887 Modif organisation Lerne Sondes autonomes Collecte 
Maera pour Josselin

08/06/18 08/06/2018 14:37:29-NAVONE GUILHEM-Fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029199203 Corrections archivages PR Collecte Maera 12/06/18 12/06/2018 18:41:47-NAVONE GUILHEM-fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029204838 modif prog PR Vendargues 13/06/18 13/06/2018 12:45:43-NAVONE GUILHEM-Fait 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1029624604 défaut serveur lerne 13/08/18 13/08/2018 18:58:15-DEHOUCH JEROME-gestion des alarmes téléphone 
secours, interrogatoire vigile bâtiment suite alarme 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1030216417 Défaut fr4000 suite couper edf Plus de com 06/11/18 12/11/2018 09:26:36-NAVONE GUILHEM-Reset fr4000 ok 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1030216417 Défaut fr4000 suite couper edf Plus de com 06/11/18 12/11/2018 09:26:36-NAVONE GUILHEM-Reset fr4000 ok 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1030584995 Mise à jour softools plus préparation mesure nutriox 19/12/18 19/12/2018 18:16:49-MALNIS Médéric-Préparation de la fiche nutriox et 
mise à jour des softools du Lerne 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1030630068 Arrêt relancé serveur 23/12/18 24/12/2018 09:21:42-NAVONE GUILHEM-Arrêt relancé 

SERVEUR LERNE COLLECTE MAERA 1030630068 Arrêt relancé serveur 23/12/18 24/12/2018 09:21:42-NAVONE GUILHEM-Arrêt relancé 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030411892 Récupération des données de la sonde Exor Lez 27/11/18 27/11/2018 18:56:48-GICQUEL PATRICK-Connection en Bluetooth 
impossibilité de récupération des données de la sonde Exor.Intervention à 
reprogrammer avec cable 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030411892 Récupération des données de la sonde Exor Lez 27/11/18 27/11/2018 18:56:48-GICQUEL PATRICK-Connection en Bluetooth 
impossibilité de récupération des données de la sonde Exor.Intervention à 
reprogrammer avec cable 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030411892 Récupération des données de la sonde Exor Lez 27/11/18 27/11/2018 18:56:48-GICQUEL PATRICK-Connection en Bluetooth 
impossibilité de récupération des données de la sonde Exor.Intervention à 
reprogrammer avec cable 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030411892 Récupération des données de la sonde Exor Lez 27/11/18 27/11/2018 18:56:48-GICQUEL PATRICK-Connection en Bluetooth 
impossibilité de récupération des données de la sonde Exor.Intervention à 
reprogrammer avec cable 



Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030421649 Récupération des données de la sonde 28/11/18 28/11/2018 17:17:01-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde EXOR et envoie du fichier des données à Mr NAVONE G 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030421649 Récupération des données de la sonde 28/11/18 28/11/2018 17:17:01-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde EXOR et envoie du fichier des données à Mr NAVONE G 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030421649 Récupération des données de la sonde 28/11/18 28/11/2018 17:17:01-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde EXOR et envoie du fichier des données à Mr NAVONE G 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030421649 Récupération des données de la sonde 28/11/18 28/11/2018 17:17:01-GICQUEL PATRICK-Récupération des données de la 
sonde EXOR et envoie du fichier des données à Mr NAVONE G 

Sonde EXO Moulin de l'Eveque Montpellier 1030499453 Calibration des sondes 07/12/18

US02 Castelnau perrieres 1029187832 Controle sonde Plus de Com 15/06/18 15/06/2018 12:44:43-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000O04017 avec remplacement de la batterie étalonnage test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33648555102 GSM RSSI SFR -95dBm 

US02 Castelnau perrieres 1029187832 Controle sonde Plus de Com 15/06/18 15/06/2018 12:44:43-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000O04017 avec remplacement de la batterie étalonnage test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33648555102 GSM RSSI SFR -95dBm 

US02 Castelnau perrieres 1029630151 Défaut de communication 16/08/18 16/08/2018 12:51:22-BOUDET Jean philippe-Mise à jour du logiciel RAS 

US02 Castelnau perrieres 1029630151 Défaut de communication 16/08/18 16/08/2018 12:51:22-BOUDET Jean philippe-Mise à jour du logiciel RAS 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098188 Défaut communication Lerne depuis le 21 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:24-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004027 Version 20.3 avec test complet d envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI -87dBm 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098188 Défaut communication Lerne depuis le 21 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:24-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004027 Version 20.3 avec test complet d envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI -87dBm 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098188 Défaut communication Lerne depuis le 21 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:24-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004027 Version 20.3 avec test complet d envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI -87dBm 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098188 Défaut communication Lerne depuis le 21 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:24-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004027 Version 20.3 avec test complet d envoie 
SMS et PC carte SIM Rowing +351927897941 GSM RSSI -87dBm 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030302840 Plus de communication avec le lerne 16/11/18 16/11/2018 14:21:44-BOUDET Jean philippe-Essai avec une antenne non 
déportée ok Netoyage du connecteur de l'antenne RAS 

US05 MTP Drouet Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030302840 Plus de communication avec le lerne 16/11/18 16/11/2018 14:21:44-BOUDET Jean philippe-Essai avec une antenne non 
déportée ok Netoyage du connecteur de l'antenne RAS 

US06 MTP Ecole pharma 1029158237 Controle sonde Plus de Com 01/06/18 01/06/2018 13:41:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0004018 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing  +33613244231 GSM RSSI SFR  -87dBm 

US06 MTP Ecole pharma 1029158237 Controle sonde Plus de Com 01/06/18 01/06/2018 13:41:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0004018 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing  +33613244231 GSM RSSI SFR  -87dBm 

US07 MTP av Flahaut Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028936329 Localisation sonde 19/04/18 19/04/2018 18:59:00-BOUDET Jean philippe-Localisation sonde Sylvain 
clastres 

US07 MTP av Flahaut Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028936329 Localisation sonde 19/04/18 19/04/2018 18:59:00-BOUDET Jean philippe-Localisation sonde Sylvain 
clastres 

US07 MTP av Flahaut Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028936329 Localisation sonde 19/04/18 19/04/2018 18:59:00-BOUDET Jean philippe-Localisation sonde Sylvain 
clastres 

US07 MTP av Flahaut Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028936329 Localisation sonde 19/04/18 19/04/2018 18:59:00-BOUDET Jean philippe-Localisation sonde Sylvain 
clastres 

US08 MTP verdanson 1800 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028769812 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:28:17-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS IJA0101-
00005461 15min HT:1565mm Baterie 3,45V.Mesure forcée:183mm 
raccorde à la GSM Box IJA0101-00001183 ID Site 208 Carte SIM 
+33613244630 GSM RSSI SFR-85dBm 

US08 MTP verdanson 1800 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028769812 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:28:17-GICQUEL PATRICK-Sonde IJINUS IJA0101-
00005461 15min HT:1565mm Baterie 3,45V.Mesure forcée:183mm 
raccorde à la GSM Box IJA0101-00001183 ID Site 208 Carte SIM 
+33613244630 GSM RSSI SFR-85dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028302179 Défaut communication Lerne 24/01/18 24/01/2018 18:45:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM RSSI -83 dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028302179 Défaut communication Lerne 24/01/18 24/01/2018 18:45:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM RSSI -83 dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028302179 Défaut communication Lerne 24/01/18 24/01/2018 18:45:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM RSSI -83 dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028302179 Défaut communication Lerne 24/01/18 24/01/2018 18:45:23-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM RSSI -83 dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau 1028415495 Défaut communication Lerne suite aux pluies de début 
de semaine

02/02/18 02/02/2018 17:18:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
0101-00004010 enlèvement de culasse et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC ok 

US10 MTP verdanson ruisseau 1028415495 Défaut communication Lerne suite aux pluies de début 
de semaine

02/02/18 02/02/2018 17:18:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
0101-00004010 enlèvement de culasse et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC ok 

US10 MTP verdanson ruisseau 1028415495 Défaut communication Lerne suite aux pluies de début 
de semaine

02/02/18 02/02/2018 17:18:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
0101-00004010 enlèvement de culasse et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC ok 

US10 MTP verdanson ruisseau 1028415495 Défaut communication Lerne suite aux pluies de début 
de semaine

02/02/18 02/02/2018 17:18:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
0101-00004010 enlèvement de culasse et test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC ok 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028769803 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:28:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 05min  HT:1120mm Batterie 3,5V test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM 
RSSI SFR -83dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028769803 Défaut communication Lerne 21/03/18 22/03/2018 22:28:15-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004010 05min  HT:1120mm Batterie 3,5V test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM +33613245002 GSM 
RSSI SFR -83dBm 

US10 MTP verdanson ruisseau 1029158145 Controle sonde Plus de Com 05/06/18 05/06/2018 20:42:58-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000004010 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing  +33613246002 GSM RSSI SFR-79dBm  version 20.2 

US10 MTP verdanson ruisseau 1029158145 Controle sonde Plus de Com 05/06/18 05/06/2018 20:42:58-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-000004010 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC de récupération des données et test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing  +33613246002 GSM RSSI SFR-79dBm  version 20.2 

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

US10 MTP verdanson ruisseau Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662142 Défaut communication Lerne depuis le 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004002 avec remplacement de la batterie et mise à jour 
firmware 20.3 et test de récupération des données et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33628476913 GSM RSSI SFR -101dBm 

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662142 Défaut communication Lerne depuis le 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004002 avec remplacement de la batterie et mise à jour 
firmware 20.3 et test de récupération des données et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33628476913 GSM RSSI SFR -101dBm 

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662142 Défaut communication Lerne depuis le 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004002 avec remplacement de la batterie et mise à jour 
firmware 20.3 et test de récupération des données et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33628476913 GSM RSSI SFR -101dBm 

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662142 Défaut communication Lerne depuis le 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004002 avec remplacement de la batterie et mise à jour 
firmware 20.3 et test de récupération des données et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33628476913 GSM RSSI SFR -101dBm 

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

US11 MTP belmont Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 05/09/18

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623785 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:30-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003996 avec remplacement de la batterie et d une nouvelle 
carte SIM Rowing et antenne et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901024 GSM RSSI SFR -93dBm mise à jour du firmware 20.3 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623785 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:30-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003996 avec remplacement de la batterie et d une nouvelle 
carte SIM Rowing et antenne et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901024 GSM RSSI SFR -93dBm mise à jour du firmware 20.3 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623785 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:30-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003996 avec remplacement de la batterie et d une nouvelle 
carte SIM Rowing et antenne et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901024 GSM RSSI SFR -93dBm mise à jour du firmware 20.3 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623785 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:30-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003996 avec remplacement de la batterie et d une nouvelle 
carte SIM Rowing et antenne et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901024 GSM RSSI SFR -93dBm mise à jour du firmware 20.3 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642771 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 19:01:21-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS initiale par la sonde IJINUS IJA0101-00004009 avec étalonnage 
complet et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR -79dBm version 20.4 pose 
d'une antenne ext 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642771 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 19:01:21-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS initiale par la sonde IJINUS IJA0101-00004009 avec étalonnage 
complet et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR -79dBm version 20.4 pose 
d'une antenne ext 



US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642771 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 19:01:21-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS initiale par la sonde IJINUS IJA0101-00004009 avec étalonnage 
complet et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR -79dBm version 20.4 pose 
d'une antenne ext 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642771 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 19:01:21-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS initiale par la sonde IJINUS IJA0101-00004009 avec étalonnage 
complet et test récupération des données et test envoie SMS et PC carte 
SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR -79dBm version 20.4 pose 
d'une antenne ext 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029691828 Défaut de communication avec le lerne 28/08/18 28/08/2018 20:52:28-BOUDET Jean philippe-Vérification et modification 
de la périodicité d'envoi des données 

US16 MTP moulares nadar Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029691828 Défaut de communication avec le lerne 28/08/18 28/08/2018 20:52:28-BOUDET Jean philippe-Vérification et modification 
de la périodicité d'envoi des données 

US16 MTP moulares nadar 1029942938 Pas de réception de données 04/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Regard au milieu de la route. 
Prévoir d'intervenir à deux voitures 

US16 MTP moulares nadar 1029942938 Pas de réception de données 04/10/18 04/10/2018 10:41:32-CLASTRES SYLVAIN-Regard au milieu de la route. 
Prévoir d'intervenir à deux voitures 

US16 MTP moulares nadar 1029969185 Défaut communication Lerne depuis le 28 Septembre 
2018

08/10/18 08/10/2018 20:22:42-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure test avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR  -91dBm 

US16 MTP moulares nadar 1029969185 Défaut communication Lerne depuis le 28 Septembre 
2018

08/10/18 08/10/2018 20:22:42-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure test avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR  -91dBm 

US16 MTP moulares nadar 1029969185 Défaut communication Lerne depuis le 28 Septembre 
2018

08/10/18 08/10/2018 20:22:42-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure test avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR  -91dBm 

US16 MTP moulares nadar 1029969185 Défaut communication Lerne depuis le 28 Septembre 
2018

08/10/18 08/10/2018 20:22:42-GICQUEL PATRICK-Remplacement de l antenne 
extérieure test avec test de récupération des données et test envoie SMS 
et PC carte SIM Rowing +351927901024 GSM RSSI SFR  -91dBm 

US18 MTP dubout 1029158144 Controle sonde Plus de Com 01/06/18 01/06/2018 13:41:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA01¿1-00003364 étalonnage test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM  +33628476984 GSM RSSI SFR  -75dBm 

US18 MTP dubout 1029158144 Controle sonde Plus de Com 01/06/18 01/06/2018 13:41:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA01¿1-00003364 étalonnage test de récupération des données et test 
envoie SMS et PC carte SIM  +33628476984 GSM RSSI SFR  -75dBm 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029188113 Programmation de l'archivage 07/06/18 07/06/2018 20:52:12-BOUDET Jean philippe-RAS 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029188113 Programmation de l'archivage 07/06/18 07/06/2018 20:52:12-BOUDET Jean philippe-RAS 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030369627 Défaut communication Lerne 22/11/18 22/11/2018 17:17:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030369627 Défaut communication Lerne 22/11/18 22/11/2018 17:17:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030369627 Défaut communication Lerne 22/11/18 22/11/2018 17:17:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 

US18 MTP dubout Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030369627 Défaut communication Lerne 22/11/18 22/11/2018 17:17:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 

US19 MTP pas loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623806 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie et mise à jour du firmware 20.3 avec 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

US19 MTP pas loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623806 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie et mise à jour du firmware 20.3 avec 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

US19 MTP pas loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623806 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie et mise à jour du firmware 20.3 avec 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

US19 MTP pas loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623806 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:37-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec remplacement de la batterie et mise à jour du firmware 20.3 avec 
test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 

US20 MTP auric 1028986414 Absence de donnée depuis 10/17 26/04/18 26/04/2018 16:46:45-CLASTRES SYLVAIN-Pas de sonde dans le regard 

US20 MTP auric 1028986414 Absence de donnée depuis 10/17 26/04/18 26/04/2018 16:46:45-CLASTRES SYLVAIN-Pas de sonde dans le regard 

US20 MTP auric 1029616814 Sonde hs 10/08/18 10/08/2018 16:48:54-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais ok 

US20 MTP auric 1029616814 Sonde hs 10/08/18 10/08/2018 16:48:54-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sondé. 
Paramétrage et essais ok 

US23 Jacou Draille Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028395192 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 16:48:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000330 ave remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC 

US23 Jacou Draille Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028395192 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 16:48:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000330 ave remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC 

US23 Jacou Draille Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028395192 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 16:48:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000330 ave remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC 

US23 Jacou Draille Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028395192 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 16:48:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00000330 ave remplacement de la batterie étalonnage complet 
et test récupération des données et test envoie SMS et PC 

US24 Jacou Coubertin Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486527 Défaut communication Lerne 18/07/18 18/07/2018 16:48:35-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d étalonnage de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004004 Présence d eau dans la sonde 
démontage et retour au bureau pour étuve ou SAV 

US24 Jacou Coubertin Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486527 Défaut communication Lerne 18/07/18 18/07/2018 16:48:35-GICQUEL PATRICK-Impossibilité d étalonnage de la 
sonde IJINUS IJA0101-00004004 Présence d eau dans la sonde 
démontage et retour au bureau pour étuve ou SAV 

US24 Jacou Coubertin 1030504778 Remise en place 10/12/18 10/12/2018 16:16:36-CANTO CLEMENT-Démontage ancien support mise 
en place du nouveau. Étalonnage et paramétrage sonde. Essaie 

US24 Jacou Coubertin 1030504778 Remise en place 10/12/18 10/12/2018 16:16:36-CANTO CLEMENT-Démontage ancien support mise 
en place du nouveau. Étalonnage et paramétrage sonde. Essaie 

USE03 malbosc duchene Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029496122 Défaut communication Lerne 19/07/18 19/07/2018 16:57:40-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00006739 avec remplacement de la batterie mise à jour du 
firmware 20.3 avec test d étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM 
+33646887119 GSM RSSI SFR -69dBm.Mauvaise couverture GSM.Prévoir 
une carte multi-ope 

USE03 malbosc duchene Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029496122 Défaut communication Lerne 19/07/18 19/07/2018 16:57:40-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00006739 avec remplacement de la batterie mise à jour du 
firmware 20.3 avec test d étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM 
+33646887119 GSM RSSI SFR -69dBm.Mauvaise couverture GSM.Prévoir 
une carte multi-ope 

USE06 clapiers europe 1029069325 Déplacement vers chemin mas de jaumes 17/05/18

USE06 clapiers europe 1029069325 Déplacement vers chemin mas de jaumes 17/05/18

USE06 clapiers europe Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030307979 Plus d'envoi de donnée au lerne 16/11/18 16/11/2018 17:22:08-BOUDET Jean philippe-Batterie  HS Changement de 
batterie Test ok 

USE06 clapiers europe Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030307979 Plus d'envoi de donnée au lerne 16/11/18 16/11/2018 17:22:08-BOUDET Jean philippe-Batterie  HS Changement de 
batterie Test ok 

USE07 grabels mosson 1029642694 Pas de mesure 17/08/18 17/08/2018 19:00:39-BOUDET Jean philippe-Localisation du regard 
Initialisation du capteur Paramétrage et toujours pas de mesure Pas le 
matériel adéquat pour ouvrir le tampon Sonde toujours pas en service 

USE07 grabels mosson 1029642694 Pas de mesure 17/08/18 17/08/2018 19:00:39-BOUDET Jean philippe-Localisation du regard 
Initialisation du capteur Paramétrage et toujours pas de mesure Pas le 
matériel adéquat pour ouvrir le tampon Sonde toujours pas en service 

USE07 grabels mosson Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664520 Défaut communication Lerne 24/08/18 24/08/2018 14:49:21-GICQUEL PATRICK-Échange standard de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004012 avec étalonnage complet et test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351968787907 
GSM RSSI SFR -101dBm mise à jour du firmware 20.4 et remplacement 
de la batter 

USE07 grabels mosson Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664520 Défaut communication Lerne 24/08/18 24/08/2018 14:49:21-GICQUEL PATRICK-Échange standard de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004012 avec étalonnage complet et test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351968787907 
GSM RSSI SFR -101dBm mise à jour du firmware 20.4 et remplacement 
de la batter 

USE07 grabels mosson Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664520 Défaut communication Lerne 24/08/18 24/08/2018 14:49:21-GICQUEL PATRICK-Échange standard de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004012 avec étalonnage complet et test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351968787907 
GSM RSSI SFR -101dBm mise à jour du firmware 20.4 et remplacement 
de la batter 

USE07 grabels mosson Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664520 Défaut communication Lerne 24/08/18 24/08/2018 14:49:21-GICQUEL PATRICK-Échange standard de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004012 avec étalonnage complet et test récupération 
des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351968787907 
GSM RSSI SFR -101dBm mise à jour du firmware 20.4 et remplacement 
de la batter 

USE08 grabels rio 1029408662 Pb de parasite pour les données mesures hauteur d 
eau

05/07/18 05/07/2018 17:37:40-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004042 
nettoyage et modification du filtre écho avec test envoie SMS et PC. 

USE08 grabels rio 1029408662 Pb de parasite pour les données mesures hauteur d 
eau

05/07/18 05/07/2018 17:37:40-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004042 
nettoyage et modification du filtre écho avec test envoie SMS et PC. 

USE08 grabels rio 1029408662 Pb de parasite pour les données mesures hauteur d 
eau

05/07/18 05/07/2018 17:37:40-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004042 
nettoyage et modification du filtre écho avec test envoie SMS et PC. 

USE08 grabels rio 1029408662 Pb de parasite pour les données mesures hauteur d 
eau

05/07/18 05/07/2018 17:37:40-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004042 
nettoyage et modification du filtre écho avec test envoie SMS et PC. 

USE08 grabels rio 1030343538 Pas de remontée d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:57-CLASTRES SYLVAIN-Batterie hs.  Remplacement. 
Test modem et essais lerne ok 

USE08 grabels rio 1030343538 Pas de remontée d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:57-CLASTRES SYLVAIN-Batterie hs.  Remplacement. 
Test modem et essais lerne ok 

USE08 grabels rio 1030343538 Pas de remontée d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:57-CLASTRES SYLVAIN-Batterie hs.  Remplacement. 
Test modem et essais lerne ok 

USE08 grabels rio 1030343538 Pas de remontée d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:57-CLASTRES SYLVAIN-Batterie hs.  Remplacement. 
Test modem et essais lerne ok 

USE09 jacou flahaut 1029105970 Déplacement avenue Joseph arlery à jacou 24/05/18

USE09 jacou flahaut 1029105970 Déplacement avenue Joseph arlery à jacou 24/05/18

USE09 jacou flahaut 1030660967 Controle sonde plus de com 28/12/18 28/12/2018 15:12:22-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. 
 Paramétrage (1600mm vide). Test mesure et réception de données ok 



USE09 jacou flahaut 1030660967 Controle sonde plus de com 28/12/18 28/12/2018 15:12:22-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. 
 Paramétrage (1600mm vide). Test mesure et réception de données ok 

USE10 juvignac mosson 1028385607 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC et récupération des données 

USE10 juvignac mosson 1028385607 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC et récupération des données 

USE10 juvignac mosson 1028385607 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC et récupération des données 

USE10 juvignac mosson 1028385607 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC et récupération des données 

USE11 juvignac thermes 1028385557 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:19-GICQUEL PATRICK-Présence lingette sur sonde 
IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage et recuperation dss donnees et test 
envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1028385557 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:19-GICQUEL PATRICK-Présence lingette sur sonde 
IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage et recuperation dss donnees et test 
envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1028385557 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:19-GICQUEL PATRICK-Présence lingette sur sonde 
IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage et recuperation dss donnees et test 
envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1028385557 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:19-GICQUEL PATRICK-Présence lingette sur sonde 
IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage et recuperation dss donnees et test 
envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430402 Mesures courbe non exploitable 06/02/18 06/02/2018 12:47:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC.Reseau en charge d ou variation 
de la courbe de mesure 

USE11 juvignac thermes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430402 Mesures courbe non exploitable 06/02/18 06/02/2018 12:47:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC.Reseau en charge d ou variation 
de la courbe de mesure 

USE11 juvignac thermes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430402 Mesures courbe non exploitable 06/02/18 06/02/2018 12:47:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC.Reseau en charge d ou variation 
de la courbe de mesure 

USE11 juvignac thermes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430402 Mesures courbe non exploitable 06/02/18 06/02/2018 12:47:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec étalonnage test envoie SMS et PC.Reseau en charge d ou variation 
de la courbe de mesure 

USE11 juvignac thermes 1028934412 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 14:52:37-GICQUEL PATRICK-Présence de lingettes sur la 
sonde IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33603497356 GSM RSSI 
SFR -75dBm 

USE11 juvignac thermes 1028934412 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 14:52:37-GICQUEL PATRICK-Présence de lingettes sur la 
sonde IJINUS IJA0101-00004013 nettoyage avec test de récupération des 
données et test envoie SMS et PC carte SIM +33603497356 GSM RSSI 
SFR -75dBm 

USE11 juvignac thermes 1029433735 Nettoyage de la sonde IJINUS suite aux fortes 
précipitations 15j

10/07/18 10/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1029433735 Nettoyage de la sonde IJINUS suite aux fortes 
précipitations 15j

10/07/18 10/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1029433735 Nettoyage de la sonde IJINUS suite aux fortes 
précipitations 15j

10/07/18 10/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 

USE11 juvignac thermes 1029433735 Nettoyage de la sonde IJINUS suite aux fortes 
précipitations 15j

10/07/18 10/07/2018 16:47:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
avec test de récupération des données et test envoie SMS et PC 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028774589 Défaut communication Lerne depuis 22 Mars 18 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 et test récupération des données et envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497369 GSM RSSI SFR -91dBm.Ras sur l equipement 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028774589 Défaut communication Lerne depuis 22 Mars 18 23/03/18 25/03/2018 13:58:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 et test récupération des données et envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497369 GSM RSSI SFR -91dBm.Ras sur l equipement 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030016990 Défaut communication Lerne depuis le 14 octobre 
2018

16/10/18 16/10/2018 18:48:21-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 version 20.2 avec reconfiguration complète avec 
testtest de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497369 GSM RSSI -87dBm 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030016990 Défaut communication Lerne depuis le 14 octobre 
2018

16/10/18 16/10/2018 18:48:21-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 version 20.2 avec reconfiguration complète avec 
testtest de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497369 GSM RSSI -87dBm 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030016990 Défaut communication Lerne depuis le 14 octobre 
2018

16/10/18 16/10/2018 18:48:21-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 version 20.2 avec reconfiguration complète avec 
testtest de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497369 GSM RSSI -87dBm 

USE12 cres mazes Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030016990 Défaut communication Lerne depuis le 14 octobre 
2018

16/10/18 16/10/2018 18:48:21-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004006 version 20.2 avec reconfiguration complète avec 
testtest de récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497369 GSM RSSI -87dBm 

USE12 cres mazes 1030398797 Problème donnees 26/11/18 26/11/2018 16:21:17-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. Contrôle 
fonctionnement. 

USE12 cres mazes 1030398797 Problème donnees 26/11/18 26/11/2018 16:21:17-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. Contrôle 
fonctionnement. 

USE13 cres rn113 1029170544 Depannage. Plus de com 14/06/18 14/06/2018 16:42:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004005 avec remplacement de la batterie et test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497374 GSM RSSI SFR-81dBm version 20.2 

USE13 cres rn113 1029170544 Depannage. Plus de com 14/06/18 14/06/2018 16:42:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004005 avec remplacement de la batterie et test de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497374 GSM RSSI SFR-81dBm version 20.2 

USE14 montferrier lironde 1030396604 Problème donnée 26/11/18 26/11/2018 15:21:07-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. Envoie 
des données toute les 6h. Contrôle fonctionnement 

USE14 montferrier lironde 1030396604 Problème donnée 26/11/18 26/11/2018 15:21:07-CANTO CLEMENT-Remplacement batterie. Envoie 
des données toute les 6h. Contrôle fonctionnement 

USE15 MTP becquerel Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028986416 Modification de la filtration des echos 26/04/18

USE15 MTP becquerel Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028986416 Modification de la filtration des echos 26/04/18

USE15 MTP becquerel Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029820706 Défaut communication Lerne depuis le 11 Septembre 
2018

19/09/18 19/09/2018 13:46:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004014 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497395 GSM RSSI -67dBm  version 
20.2 

USE15 MTP becquerel Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029820706 Défaut communication Lerne depuis le 11 Septembre 
2018

19/09/18 19/09/2018 13:46:52-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004014 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497395 GSM RSSI -67dBm  version 
20.2 

USE15 MTP becquerel 1030069110 Démontage P2 sigaliès et P3 Ariane 2 et P1 mas de 
Matour

23/10/18 23/10/2018 21:01:40-GEOFFROY Florent-Démontage P2 sigaliès et P3 
Ariane 2 et P1 mas de Matour 

USE15 MTP becquerel 1030069110 Démontage P2 sigaliès et P3 Ariane 2 et P1 mas de 
Matour

23/10/18 23/10/2018 21:01:40-GEOFFROY Florent-Démontage P2 sigaliès et P3 
Ariane 2 et P1 mas de Matour 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389374 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJA0101-
00004038 avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497396 GSM RSSI -75dBm 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389374 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJA0101-
00004038 avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497396 GSM RSSI -75dBm 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389374 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJA0101-
00004038 avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497396 GSM RSSI -75dBm 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389374 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:31-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJA0101-
00004038 avec mise à jour du firmware étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497396 GSM RSSI -75dBm 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028934409 Pb écho ? sur les mesures 19/04/18 19/04/2018 14:52:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004038 étalonnage filtre automatique et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33603497396 GSM RSSI SFR-77dBm 

USE16 MTP causse/Paris Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028934409 Pb écho ? sur les mesures 19/04/18 19/04/2018 14:52:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004038 étalonnage filtre automatique et test envoie SMS et 
PC carte SIM +33603497396 GSM RSSI SFR-77dBm 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389011 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:47:59-GICQUEL PATRICK-Pose d une antenne extérieure 
avec perçage dans bitume et saignée étalonnage et récupération des 
données et test envoie SMS et PC Ok 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389011 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:47:59-GICQUEL PATRICK-Pose d une antenne extérieure 
avec perçage dans bitume et saignée étalonnage et récupération des 
données et test envoie SMS et PC Ok 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389011 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:47:59-GICQUEL PATRICK-Pose d une antenne extérieure 
avec perçage dans bitume et saignée étalonnage et récupération des 
données et test envoie SMS et PC Ok 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028389011 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:47:59-GICQUEL PATRICK-Pose d une antenne extérieure 
avec perçage dans bitume et saignée étalonnage et récupération des 
données et test envoie SMS et PC Ok 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430531 Défaut communication Lerne depuis le 10 Novembre 
2017

06/02/18 06/02/2018 12:47:56-GICQUEL PATRICK-Modification du numero d appel 
Lerne erreur de chiffre test envoie SMS et PC confirmation réussite  par 
Mr Navone  G 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430531 Défaut communication Lerne depuis le 10 Novembre 
2017

06/02/18 06/02/2018 12:47:56-GICQUEL PATRICK-Modification du numero d appel 
Lerne erreur de chiffre test envoie SMS et PC confirmation réussite  par 
Mr Navone  G 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430531 Défaut communication Lerne depuis le 10 Novembre 
2017

06/02/18 06/02/2018 12:47:56-GICQUEL PATRICK-Modification du numero d appel 
Lerne erreur de chiffre test envoie SMS et PC confirmation réussite  par 
Mr Navone  G 

USE17 MTP chengdu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028430531 Défaut communication Lerne depuis le 10 Novembre 
2017

06/02/18 06/02/2018 12:47:56-GICQUEL PATRICK-Modification du numero d appel 
Lerne erreur de chiffre test envoie SMS et PC confirmation réussite  par 
Mr Navone  G 

USE19 MTP darwin 1029410561 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497415 GSM RSSI SFR -105dBm pb 
couverture réseaux GSM prévoir carte multi opérateur 

USE19 MTP darwin 1029410561 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497415 GSM RSSI SFR -105dBm pb 
couverture réseaux GSM prévoir carte multi opérateur 



USE19 MTP darwin 1029410561 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497415 GSM RSSI SFR -105dBm pb 
couverture réseaux GSM prévoir carte multi opérateur 

USE19 MTP darwin 1029410561 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:10-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33603497415 GSM RSSI SFR -105dBm pb 
couverture réseaux GSM prévoir carte multi opérateur 

USE19 MTP darwin Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029850520 Défaut communication Lerne depuis le 20 Septembre 
2018

24/09/18 24/09/2018 16:52:09-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901011 GSM RSSI -101dBm 
version 20.2 

USE19 MTP darwin Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029850520 Défaut communication Lerne depuis le 20 Septembre 
2018

24/09/18 24/09/2018 16:52:09-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004031 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927901011 GSM RSSI -101dBm 
version 20.2 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524204 Défaut communication Lerne depuis le 02 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 16:47:56-GICQUEL PATRICK-Sonde en stand by batterie trop 
faible nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00004024 avec 
remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497405 GSM RSSI SFR -53dBm mise à jour du firmware 20.03 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524204 Défaut communication Lerne depuis le 02 Février 2018 16/02/18 16/02/2018 16:47:56-GICQUEL PATRICK-Sonde en stand by batterie trop 
faible nettoyage de la sonde IJINUS IJA0101-00004024 avec 
remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497405 GSM RSSI SFR -53dBm mise à jour du firmware 20.03 

USE20 MTP dauphins 1029256595 Plus d'envoi des données au lerne 19/06/18 19/06/2018 18:52:11-BOUDET Jean philippe-Changement de batterie 

USE20 MTP dauphins 1029256595 Plus d'envoi des données au lerne 19/06/18 19/06/2018 18:52:11-BOUDET Jean philippe-Changement de batterie 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029496132 Défaut communication Lerne depuis 21 Juin 2018 19/07/18 19/07/2018 16:57:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004024 avec pose d une antenne extérieure renouvellent de la 
batterie. Etelonnage complet et mise à jour du firmware 20.3 et test 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497407 Pr¿ 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029496132 Défaut communication Lerne depuis 21 Juin 2018 19/07/18 19/07/2018 16:57:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004024 avec pose d une antenne extérieure renouvellent de la 
batterie. Etelonnage complet et mise à jour du firmware 20.3 et test 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497407 Pr¿ 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662135 Défaut communication Lerne depuis 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:27-GICQUEL PATRICK-Capot cassé de la sonde 
remplacement par une sonde de secours IJA0101-00004008 mise à jour 
du firmware 20.4 étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901018 GSM RSSI SFR -85dBm  Batterie neuve 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662135 Défaut communication Lerne depuis 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:27-GICQUEL PATRICK-Capot cassé de la sonde 
remplacement par une sonde de secours IJA0101-00004008 mise à jour 
du firmware 20.4 étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901018 GSM RSSI SFR -85dBm  Batterie neuve 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662135 Défaut communication Lerne depuis 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:27-GICQUEL PATRICK-Capot cassé de la sonde 
remplacement par une sonde de secours IJA0101-00004008 mise à jour 
du firmware 20.4 étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901018 GSM RSSI SFR -85dBm  Batterie neuve 

USE20 MTP dauphins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029662135 Défaut communication Lerne depuis 19 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 16:48:27-GICQUEL PATRICK-Capot cassé de la sonde 
remplacement par une sonde de secours IJA0101-00004008 mise à jour 
du firmware 20.4 étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901018 GSM RSSI SFR -85dBm  Batterie neuve 

USE21 MTP jussieu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028385551 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003377 et test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC Pas de reseau GSM Prevoir une carte multi operateur 

USE21 MTP jussieu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028385551 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003377 et test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC Pas de reseau GSM Prevoir une carte multi operateur 

USE21 MTP jussieu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028385551 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003377 et test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC Pas de reseau GSM Prevoir une carte multi operateur 

USE21 MTP jussieu Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028385551 Défaut communication Lerne mesures données 
incohérentes 

30/01/18 30/01/2018 17:01:17-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003377 et test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC Pas de reseau GSM Prevoir une carte multi operateur 

USE21 MTP jussieu 1028672522 Défaut communication Lerne depuis 01 Mars 2018 07/03/18 07/03/2018 16:12:05-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00003377 Vers 
20.02 Remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497423 GSM RSSI -107dBm Reseau GSM très faible 
.Prevoir une carte multi opérateur 

USE21 MTP jussieu 1028672522 Défaut communication Lerne depuis 01 Mars 2018 07/03/18 07/03/2018 16:12:05-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00003377 Vers 
20.02 Remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 
carte SIM +33603497423 GSM RSSI -107dBm Reseau GSM très faible 
.Prevoir une carte multi opérateur 

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029658887 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 13:02:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003999 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM SFR +33603497420 GSM RSSI SFR-81dBm 
 version 20.2 

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029658887 Défaut communication Lerne depuis 15 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 13:02:57-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003999 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM SFR +33603497420 GSM RSSI SFR-81dBm 
 version 20.2 

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE22 MTP leclerc Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE23 MTP martelle 1028672514 Défaut communication Lerne depuis 01 Mars 2018 07/03/18 07/03/2018 16:12:03-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004026 de 
secours Récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497433 GSM RSSI SFR -99dBm tampon ouvert et GSM RSSI SFR -
107dBm tampon fermé.Reseau GSM très faible. Prévoir carte multi 
opérateur 

USE23 MTP martelle 1028672514 Défaut communication Lerne depuis 01 Mars 2018 07/03/18 07/03/2018 16:12:03-GICQUEL PATRICK-Sonde IJA0101-00004026 de 
secours Récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM 
+33603497433 GSM RSSI SFR -99dBm tampon ouvert et GSM RSSI SFR -
107dBm tampon fermé.Reseau GSM très faible. Prévoir carte multi 
opérateur 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028934408 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 14:52:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004026 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33603497403 Pas de communication GSM avec 
tampon fermé. Ptevpir carte SIM Rowing et antenne ext voir photos 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028934408 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 14:52:36-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004026 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC carte SIM +33603497403 Pas de communication GSM avec 
tampon fermé. Ptevpir carte SIM Rowing et antenne ext voir photos 

USE23 MTP martelle 1029256556 Mauvaise réception 19/06/18 19/06/2018 18:51:49-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une antenne 
déportée 

USE23 MTP martelle 1029256556 Mauvaise réception 19/06/18 19/06/2018 18:51:49-BOUDET Jean philippe-Mise en place d'une antenne 
déportée 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029844754 Défaut communication Lerne depuis 19 Septembre 
2018

24/09/18 24/09/2018 14:41:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0004026 avec remplacement de la batterie et étalonnage 
complet test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927144387 GSM 
RSSI -93dBm Version 20.3 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029844754 Défaut communication Lerne depuis 19 Septembre 
2018

24/09/18 24/09/2018 14:41:42-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0004026 avec remplacement de la batterie et étalonnage 
complet test envoie SMS et PC carte SIM Rowing +351927144387 GSM 
RSSI -93dBm Version 20.3 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030306918 Pas d'envoi de données au lerne 16/11/18 16/11/2018 16:26:46-BOUDET Jean philippe-Purge de la mémoire 
Humidité au niveau du connecteur de l'antenne Test ok 

USE23 MTP martelle Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030306918 Pas d'envoi de données au lerne 16/11/18 16/11/2018 16:26:46-BOUDET Jean philippe-Purge de la mémoire 
Humidité au niveau du connecteur de l'antenne Test ok 

USE27 MTP mosson1 1029625598 Problème remontée d'informations 14/08/18 14/08/2018 14:42:35-CLASTRES SYLVAIN-Rajout d'une entente 
déportée. Réinitialisation sondé. Paramétrage et essais 

USE27 MTP mosson1 1029625598 Problème remontée d'informations 14/08/18 14/08/2018 14:42:35-CLASTRES SYLVAIN-Rajout d'une entente 
déportée. Réinitialisation sondé. Paramétrage et essais 

USE27 MTP mosson1 1029625598 Problème remontée d'informations 14/08/18 14/08/2018 14:42:35-CLASTRES SYLVAIN-Rajout d'une entente 
déportée. Réinitialisation sondé. Paramétrage et essais 

USE27 MTP mosson1 1029625598 Problème remontée d'informations 14/08/18 14/08/2018 14:42:35-CLASTRES SYLVAIN-Rajout d'une entente 
déportée. Réinitialisation sondé. Paramétrage et essais 

USE29 MTP navacelles Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524193 Défaut communication Lerne depuis le 15 Novembre 
2017

16/02/18 16/02/2018 16:47:53-GICQUEL PATRICK-Démontage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0002026 0à 6m sonde hauteur présence énormément d eau et 
antenne cassée impossibilité de remplacement pas de sonde 0-6m en 
stock.Prevoir un renouvellement de la sonde 

USE29 MTP navacelles Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028524193 Défaut communication Lerne depuis le 15 Novembre 
2017

16/02/18 16/02/2018 16:47:53-GICQUEL PATRICK-Démontage de la sonde IJINUS 
IJA0101-0002026 0à 6m sonde hauteur présence énormément d eau et 
antenne cassée impossibilité de remplacement pas de sonde 0-6m en 
stock.Prevoir un renouvellement de la sonde 

USE29 MTP navacelles 1029625442 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 12:47:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde. 
Paramétrage et essais ok 

USE29 MTP navacelles 1029625442 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 12:47:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde. 
Paramétrage et essais ok 

USE29 MTP navacelles 1029625442 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 12:47:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde. 
Paramétrage et essais ok 

USE29 MTP navacelles 1029625442 Sonde hs 14/08/18 14/08/2018 12:47:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde. 
Paramétrage et essais ok 

USE31 MTP pas du loup 1028389019 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:48:01-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-004029 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC ID SITE 274 carte SIM +33603497477 GSM RSSI -79dBm 

USE31 MTP pas du loup 1028389019 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:48:01-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-004029 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC ID SITE 274 carte SIM +33603497477 GSM RSSI -79dBm 

USE31 MTP pas du loup 1028389019 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:48:01-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-004029 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC ID SITE 274 carte SIM +33603497477 GSM RSSI -79dBm 



USE31 MTP pas du loup 1028389019 Défaut communication Lerne depuis le 15 Décembre 
2017

31/01/18 31/01/2018 12:48:01-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-004029 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC ID SITE 274 carte SIM +33603497477 GSM RSSI -79dBm 

USE31 MTP pas du loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE31 MTP pas du loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE31 MTP pas du loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE31 MTP pas du loup Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 04/09/18

USE32 MTP père soulas 1 1028389414 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
et remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 

USE32 MTP père soulas 1 1028389414 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
et remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 

USE32 MTP père soulas 1 1028389414 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
et remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 

USE32 MTP père soulas 1 1028389414 Défaut communication Lerne 31/01/18 31/01/2018 14:37:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
et remplacement de la batterie étalonnage test envoie SMS et PC 

USE32 MTP père soulas 1 1029410554 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI SFR -91dBM 

USE32 MTP père soulas 1 1029410554 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI SFR -91dBM 

USE32 MTP père soulas 1 1029410554 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI SFR -91dBM 

USE32 MTP père soulas 1 1029410554 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 12:50:06-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 avec remplacement de la batterie étalonnage complet 
test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI SFR -91dBM 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664529 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018 24/08/18 24/08/2018 14:49:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 et remplacement de la batterie par batterie Soffrels 
étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI 
SFR -101dBm mise a jours du firmware 20.3 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664529 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018 24/08/18 24/08/2018 14:49:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 et remplacement de la batterie par batterie Soffrels 
étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI 
SFR -101dBm mise a jours du firmware 20.3 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664529 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018 24/08/18 24/08/2018 14:49:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 et remplacement de la batterie par batterie Soffrels 
étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI 
SFR -101dBm mise a jours du firmware 20.3 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029664529 Défaut communication Lerne depuis 08 Août 2018 24/08/18 24/08/2018 14:49:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00004032 et remplacement de la batterie par batterie Soffrels 
étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497486 GSM RSSI 
SFR -101dBm mise a jours du firmware 20.3 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029796218 Défaut communication Lerne depuis le 07 Septembre 
2018

14/09/18 14/09/2018 12:52:41-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004032 par une sonde de secours IJA0101-00001892 
et batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901012 GSM RSSI -65dBm 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029796218 Défaut communication Lerne depuis le 07 Septembre 
2018

14/09/18 14/09/2018 12:52:41-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004032 par une sonde de secours IJA0101-00001892 
et batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901012 GSM RSSI -65dBm 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029796218 Défaut communication Lerne depuis le 07 Septembre 
2018

14/09/18 14/09/2018 12:52:41-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004032 par une sonde de secours IJA0101-00001892 
et batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901012 GSM RSSI -65dBm 

USE32 MTP père soulas 1 Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029796218 Défaut communication Lerne depuis le 07 Septembre 
2018

14/09/18 14/09/2018 12:52:41-GICQUEL PATRICK-Remplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004032 par une sonde de secours IJA0101-00001892 
et batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901012 GSM RSSI -65dBm 

USE33 MTP père soulas 2 1028430443 Défaut communication Lerne et pb pour interpréter la 
courbe de mesure 

06/02/18 06/02/2018 12:47:32-GICQUEL PATRICK-Réseau en charge sonde sous l 
eau 

USE33 MTP père soulas 2 1028430443 Défaut communication Lerne et pb pour interpréter la 
courbe de mesure 

06/02/18 06/02/2018 12:47:32-GICQUEL PATRICK-Réseau en charge sonde sous l 
eau 

USE33 MTP père soulas 2 1028430443 Défaut communication Lerne et pb pour interpréter la 
courbe de mesure 

06/02/18 06/02/2018 12:47:32-GICQUEL PATRICK-Réseau en charge sonde sous l 
eau 

USE33 MTP père soulas 2 1028430443 Défaut communication Lerne et pb pour interpréter la 
courbe de mesure 

06/02/18 06/02/2018 12:47:32-GICQUEL PATRICK-Réseau en charge sonde sous l 
eau 

USE33 MTP père soulas 2 1028935022 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 16:51:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003977 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC.Impossibilite communication du modem démontage de la 
sonde présence d'eau retour au bureau pour SAV 

USE33 MTP père soulas 2 1028935022 Défaut communication Lerne 19/04/18 19/04/2018 16:51:27-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003977 avec test de récupération des données et test envoie 
SMS et PC.Impossibilite communication du modem démontage de la 
sonde présence d'eau retour au bureau pour SAV 

USE33 MTP père soulas 2 1029411491 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 14:50:21-GICQUEL PATRICK-Sonde en SAV en attente de 
retour de la part d IJINUS 

USE33 MTP père soulas 2 1029411491 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 14:50:21-GICQUEL PATRICK-Sonde en SAV en attente de 
retour de la part d IJINUS 

USE33 MTP père soulas 2 1029411491 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 14:50:21-GICQUEL PATRICK-Sonde en SAV en attente de 
retour de la part d IJINUS 

USE33 MTP père soulas 2 1029411491 Défaut communication Lerne 06/07/18 06/07/2018 14:50:21-GICQUEL PATRICK-Sonde en SAV en attente de 
retour de la part d IJINUS 

USE33 MTP père soulas 2 1029616817 Sonde hs 10/08/18 10/08/2018 16:48:55-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement. reglage et 
essais ok 

USE33 MTP père soulas 2 1029616817 Sonde hs 10/08/18 10/08/2018 16:48:55-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement. reglage et 
essais ok 

USE34 MTP peridier 1029069319 Modification emplacement vers residence les roses 
pres de rte de laverune

17/05/18

USE34 MTP peridier 1029069319 Modification emplacement vers residence les roses 
pres de rte de laverune

17/05/18

USE34 MTP peridier 1029105966 Pb transmission 24/05/18 24/05/2018 16:56:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement antenne par 
antenne déportée 

USE34 MTP peridier 1029105966 Pb transmission 24/05/18 24/05/2018 16:56:52-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement antenne par 
antenne déportée 

USE34 MTP peridier 1029496139 Defaut communication Lerne depuis 03 Juillet 2018 
sonde route de Laverune

19/07/18 19/07/2018 16:57:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003986 avec un paramétrage complet et remplacement de la 
batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497498 GSM 
RSSI -77dBm version 20.2.Prévoir carte multi opérateur mauvaise 
couverture GSM en 

USE34 MTP peridier 1029496139 Defaut communication Lerne depuis 03 Juillet 2018 
sonde route de Laverune

19/07/18 19/07/2018 16:57:49-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003986 avec un paramétrage complet et remplacement de la 
batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM +33603497498 GSM 
RSSI -77dBm version 20.2.Prévoir carte multi opérateur mauvaise 
couverture GSM en 

USE35 MTP pic st loup 1029069324 Deplacement vers rue des comportes 17/05/18

USE35 MTP pic st loup 1029069324 Deplacement vers rue des comportes 17/05/18

USE35 MTP pic st loup 1029105964 Pb transmission 24/05/18

USE35 MTP pic st loup 1029105964 Pb transmission 24/05/18

USE35 MTP pic st loup 1029616822 Sonde hs. Changement d'emplacement 10/08/18 10/08/2018 16:48:58-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde et 
réglage. Installation chemin des comportes. Essais ok 

USE35 MTP pic st loup 1029616822 Sonde hs. Changement d'emplacement 10/08/18 10/08/2018 16:48:58-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde et 
réglage. Installation chemin des comportes. Essais ok 

USE35 MTP pic st loup 1029616822 Sonde hs. Changement d'emplacement 10/08/18 10/08/2018 16:48:58-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde et 
réglage. Installation chemin des comportes. Essais ok 

USE35 MTP pic st loup 1029616822 Sonde hs. Changement d'emplacement 10/08/18 10/08/2018 16:48:58-CLASTRES SYLVAIN-Remplacement sonde et 
réglage. Installation chemin des comportes. Essais ok 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623793 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003992 avec mise à jour du firmware 20.3 Remplacement de 
la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901028 GSM RSSI SFR -85dBm Et pose d une antenne 
extérieure 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623793 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003992 avec mise à jour du firmware 20.3 Remplacement de 
la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901028 GSM RSSI SFR -85dBm Et pose d une antenne 
extérieure 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623793 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003992 avec mise à jour du firmware 20.3 Remplacement de 
la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901028 GSM RSSI SFR -85dBm Et pose d une antenne 
extérieure 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029623793 Défaut communication Lerne 13/08/18 13/08/2018 16:52:33-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003992 avec mise à jour du firmware 20.3 Remplacement de 
la batterie étalonnage test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
+351927901028 GSM RSSI SFR -85dBm Et pose d une antenne 
extérieure 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098181 Défaut communication Lerne depuis le 16 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:23-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00003992 version 20.3 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
 +351927901028 GSM RSSI -79dBm 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098181 Défaut communication Lerne depuis le 16 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:23-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00003992 version 20.3 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
 +351927901028 GSM RSSI -79dBm 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098181 Défaut communication Lerne depuis le 16 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:23-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00003992 version 20.3 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
 +351927901028 GSM RSSI -79dBm 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030098181 Défaut communication Lerne depuis le 16 Octobre 
2018

26/10/18 26/10/2018 16:57:23-GICQUEL PATRICK-Reconfiguration complète de la 
sonde IJINUS IJA0101-00003992 version 20.3 avec test complet de 
récupération des données et test envoie SMS et PC carte SIM Rowing 
 +351927901028 GSM RSSI -79dBm 



USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030302837 Pas de communication 16/11/18 16/11/2018 14:21:43-BOUDET Jean philippe-Reset du modem Humidité 
au niveau du connecteur de  l'antenne Mise en place d'un joint 

USE39 MTP toulouse Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1030302837 Pas de communication 16/11/18 16/11/2018 14:21:43-BOUDET Jean philippe-Reset du modem Humidité 
au niveau du connecteur de  l'antenne Mise en place d'un joint 

USE39 MTP toulouse 1030343497 Pas d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:46-CLASTRES SYLVAIN-Redémarrage installation. 
Contrôle batterie et modem ok. Test ok 

USE39 MTP toulouse 1030343497 Pas d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:46-CLASTRES SYLVAIN-Redémarrage installation. 
Contrôle batterie et modem ok. Test ok 

USE41 Prades cayrol Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028672331 Défaut communication Lerne 07/03/18 07/03/2018 15:07:48-GICQUEL PATRICK-Sonde inactive IJA0101-
00004036 vers 20.02 remplacement de la batterie étalonnage 
reconfiguration complète Avec test d envoie SMS et PC carte SIM 
+33604510374 GSM RSSI SFR-79dBm 

USE41 Prades cayrol Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1028672331 Défaut communication Lerne 07/03/18 07/03/2018 15:07:48-GICQUEL PATRICK-Sonde inactive IJA0101-
00004036 vers 20.02 remplacement de la batterie étalonnage 
reconfiguration complète Avec test d envoie SMS et PC carte SIM 
+33604510374 GSM RSSI SFR-79dBm 

USE42 MTP saunerie St jean Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029658758 Défaut communication Lerne depuis 18 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 13:01:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003984 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33604511635 GSM RSSI SFR -73dBm et 
mise à jour firmware 20.3 

USE42 MTP saunerie St jean Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029658758 Défaut communication Lerne depuis 18 Août 2018 23/08/18 23/08/2018 13:01:46-GICQUEL PATRICK-Nettoyage de la sonde IJINUS 
IJA0101-00003984 avec remplacement de la batterie étalonnage test 
envoie SMS et PC carte SIM +33604511635 GSM RSSI SFR -73dBm et 
mise à jour firmware 20.3 

USE44 MTP saunerie laissac 1030343534 Pas d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:56-CLASTRES SYLVAIN-Mise à jour firmware. Contrôle 
batterie et test modem. Remise en route et test ok 

USE44 MTP saunerie laissac 1030343534 Pas d'infos sur le lerne 19/11/18 21/11/2018 12:02:56-CLASTRES SYLVAIN-Mise à jour firmware. Contrôle 
batterie et test modem. Remise en route et test ok 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029640246 Défaut communication Lerne depuis 02 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 12:58:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004039 derrière le portail bac de rétention au n32 34 
Rue Jacques Yves Cousteau étalonnage complet test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927144357 GSM RSSI SFR-85dBm  version 20.3 
pose antenne extéri 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029640246 Défaut communication Lerne depuis 02 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 12:58:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004039 derrière le portail bac de rétention au n32 34 
Rue Jacques Yves Cousteau étalonnage complet test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927144357 GSM RSSI SFR-85dBm  version 20.3 
pose antenne extéri 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642676 Pas de données au lerne 17/08/18 17/08/2018 19:00:28-BOUDET Jean philippe-Initialisation usine du 
capteur Reprogrammation 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029642676 Pas de données au lerne 17/08/18 17/08/2018 19:00:28-BOUDET Jean philippe-Initialisation usine du 
capteur Reprogrammation 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029640246 Défaut communication Lerne depuis 02 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 12:58:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004039 derrière le portail bac de rétention au n32 34 
Rue Jacques Yves Cousteau étalonnage complet test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927144357 GSM RSSI SFR-85dBm  version 20.3 
pose antenne extéri 

USE46 vendargues pins Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029640246 Défaut communication Lerne depuis 02 Août 2018 17/08/18 17/08/2018 12:58:11-GICQUEL PATRICK-Déplacement de la sonde 
IJINUS IJA0101-00004039 derrière le portail bac de rétention au n32 34 
Rue Jacques Yves Cousteau étalonnage complet test envoie SMS et PC 
carte SIM Rowing +351927144357 GSM RSSI SFR-85dBm  version 20.3 
pose antenne extéri 

USE47 vendargues ZI marb Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486537 Défaut communication Lerne depuis 08 Juillet 2018 18/07/18 18/07/2018 16:48:40-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde IJINUS IJA0101-000003373 version 20.3 mais impossibilité d 
étalonnage démontage pour SAV Bureau 

USE47 vendargues ZI marb Appareil de mesure physique Mesure de Niveau par Ultrasons 1029486537 Défaut communication Lerne depuis 08 Juillet 2018 18/07/18 18/07/2018 16:48:40-GICQUEL PATRICK-Paramétrage complet de la 
sonde IJINUS IJA0101-000003373 version 20.3 mais impossibilité d 
étalonnage démontage pour SAV Bureau 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028159931 dépannage défaut P2 suite orage 08/01/18 08/01/2018 18:42:37-LAYDET KEVIN-Thermique remonté. 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028159931 dépannage défaut P2 suite orage 08/01/18 08/01/2018 18:42:37-LAYDET KEVIN-Thermique remonté. 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028342873 dépannage P2 en défaut 26/01/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1028342873 dépannage P2 en défaut 26/01/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029225389 dépannage P2 en défaut 14/06/18 14/06/2018 18:42:30-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 pour 
réamorçage 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029225389 dépannage P2 en défaut 14/06/18 14/06/2018 18:42:30-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 pour 
réamorçage 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029225389 dépannage P2 en défaut 14/06/18 14/06/2018 18:42:30-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 pour 
réamorçage 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029225389 dépannage P2 en défaut 14/06/18 14/06/2018 18:42:30-GATTOUSSI EDDY-Démontage clapet P2 pour 
réamorçage 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029586924 Paramétrage 03/08/18 03/08/2018 18:57:56-GATTOUSSI EDDY-Récupération configuration 
SOFREL Via Domitia. Intégration paramétrage dans Lerne. Prévoir 
installation modem gsm 3 ainsi qu'une carte IP car pas de ligne RTC sur 
site 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029586924 Paramétrage 03/08/18 03/08/2018 18:57:56-GATTOUSSI EDDY-Récupération configuration 
SOFREL Via Domitia. Intégration paramétrage dans Lerne. Prévoir 
installation modem gsm 3 ainsi qu'une carte IP car pas de ligne RTC sur 
site 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029617219 Intégration 10/08/18 10/08/2018 18:56:33-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage Sofrel mise en 
place modem GSM 3 pour communication IP paramétrage et fr 1000 et 
paramétrage Lerne 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029617219 Intégration 10/08/18 10/08/2018 18:56:33-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage Sofrel mise en 
place modem GSM 3 pour communication IP paramétrage et fr 1000 et 
paramétrage Lerne 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029624610 défaut thermique P2 13/08/18 13/08/2018 18:58:18-DEHOUCH JEROME-réenclenchement point des 
équipements 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 06/09/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 06/09/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029774651 Nettoyage pr 11/09/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029774651 Nettoyage pr 11/09/18

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775522 Pompe2 11/09/18 11/09/2018 18:48:12-LABEAUME THIERRY-Renouvellement pompe 2 
nettoyage cuve 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775535 Déchargement camion 11/09/18 11/09/2018 18:48:14-LABEAUME THIERRY-Déchargement camion suite à 
chantier crépuscule 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1029775535 Déchargement camion 11/09/18 11/09/2018 18:48:14-LABEAUME THIERRY-Déchargement camion suite à 
chantier crépuscule 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Armoire de Commande Armoire de Commande 1029838776 achat et préparation chantier 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Achat matériel pour futur 
chantier 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Armoire de Commande Armoire de Commande 1029838776 achat et préparation chantier 21/09/18 21/09/2018 20:49:36-LABEAUME THIERRY-Achat matériel pour futur 
chantier 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806732 tirage câble ipso,GV à changer sur P2,regard acier à 
démonter dangereux,cimenter

26/09/18 26/09/2018 14:47:50-DUQUESNE CHRISTOPHE-Interv faite ok 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Ouvrage de Stockage Cuve béton 1029806734 découpe regards acier cuve et chambre de vanne 26/09/18 26/09/2018 14:47:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Inter faite ok 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806731 tirage câble ipso,GV à changer sur P2,regard acier à 
démonter dangereux,cimenter

26/09/18 26/09/2018 17:08:25-LABEAUME THIERRY-Découpe ancien tampon dans 
chambre de Vannes reprise branchement pompes Changement de la boîte 
Plexo dans Chambre de Vannes obturation trou avec ciment chambre de 
Vannes 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806731 tirage câble ipso,GV à changer sur P2,regard acier à 
démonter dangereux,cimenter

26/09/18 26/09/2018 17:08:25-LABEAUME THIERRY-Découpe ancien tampon dans 
chambre de Vannes reprise branchement pompes Changement de la boîte 
Plexo dans Chambre de Vannes obturation trou avec ciment chambre de 
Vannes 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE Pompe 2 Motopompe Submersible 1029806731 tirage câble ipso,GV à changer sur P2,regard acier à 
démonter dangereux,cimenter

26/09/18 26/09/2018 17:08:25-LABEAUME THIERRY-Découpe ancien tampon dans 
chambre de Vannes reprise branchement pompes Changement de la boîte 
Plexo dans Chambre de Vannes obturation trou avec ciment chambre de 
Vannes 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1030068855 Contrôle poste avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 18:47:32-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

VENDARGUES - PR DU CREPUSCULE 1030068855 Contrôle poste avec organisme Apave 23/10/18 23/10/2018 18:47:32-LABEAUME THIERRY-Contrôle avec organisme 
Apave 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1028136885 Compte tout seul, de 1 à  13 m3/j. 04/01/18 04/01/2018 12:37:27-MATHIEU GUILHEM-Vérification liste défaut, aucun. 
Programmation OK. À voir sur la semaine si défaut revient. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1028136885 Compte tout seul, de 1 à  13 m3/j. 04/01/18 04/01/2018 12:37:27-MATHIEU GUILHEM-Vérification liste défaut, aucun. 
Programmation OK. À voir sur la semaine si défaut revient. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement Débitmètre refoulement 1028136877 Vérification débitmètre mag 5000. Programmation et 
voir si défaut.

04/01/18 04/01/2018 12:37:23-MATHIEU GUILHEM-Pas de présence défaut. 
Gamme de mesure 0. 3000 m3/h. Sortie 4.20 ma. Faire appel à 
 technicien Siemens. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement Débitmètre refoulement 1028136877 Vérification débitmètre mag 5000. Programmation et 
voir si défaut.

04/01/18 04/01/2018 12:37:23-MATHIEU GUILHEM-Pas de présence défaut. 
Gamme de mesure 0. 3000 m3/h. Sortie 4.20 ma. Faire appel à 
 technicien Siemens. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1028136885 Compte tout seul, de 1 à  13 m3/j. 04/01/18 04/01/2018 12:37:27-MATHIEU GUILHEM-Vérification liste défaut, aucun. 
Programmation OK. À voir sur la semaine si défaut revient. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1028136885 Compte tout seul, de 1 à  13 m3/j. 04/01/18 04/01/2018 12:37:27-MATHIEU GUILHEM-Vérification liste défaut, aucun. 
Programmation OK. À voir sur la semaine si défaut revient. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement Débitmètre refoulement 1028136877 Vérification débitmètre mag 5000. Programmation et 
voir si défaut.

04/01/18 04/01/2018 12:37:23-MATHIEU GUILHEM-Pas de présence défaut. 
Gamme de mesure 0. 3000 m3/h. Sortie 4.20 ma. Faire appel à 
 technicien Siemens. 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement Débitmètre refoulement 1028136877 Vérification débitmètre mag 5000. Programmation et 
voir si défaut.

04/01/18 04/01/2018 12:37:23-MATHIEU GUILHEM-Pas de présence défaut. 
Gamme de mesure 0. 3000 m3/h. Sortie 4.20 ma. Faire appel à 
 technicien Siemens. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028165237  Réenclenchement 08/01/18 08/01/2018 16:38:29-LAYDET KEVIN-Aquit défaut logique p 3.clim en 
sécurité prévoir maintenance 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028165237  Réenclenchement 08/01/18 08/01/2018 16:38:29-LAYDET KEVIN-Aquit défaut logique p 3.clim en 
sécurité prévoir maintenance 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement 1028196908 Métrage du câble debitmetre à  l afficheur SIEMENS 11/01/18 11/01/2018 14:32:13-GICQUEL PATRICK-Prise de mesuré longueur du 
câble du debitmetre refoulement SIEMENS à son afficheur.Prévoir 15m de 
renouvellement de cable 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement 1028196908 Métrage du câble debitmetre à  l afficheur SIEMENS 11/01/18 11/01/2018 14:32:13-GICQUEL PATRICK-Prise de mesuré longueur du 
câble du debitmetre refoulement SIEMENS à son afficheur.Prévoir 15m de 
renouvellement de cable 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement 1028196908 Métrage du câble debitmetre à  l afficheur SIEMENS 11/01/18 11/01/2018 14:32:13-GICQUEL PATRICK-Prise de mesuré longueur du 
câble du debitmetre refoulement SIEMENS à son afficheur.Prévoir 15m de 
renouvellement de cable 



VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre refoulement 1028196908 Métrage du câble debitmetre à  l afficheur SIEMENS 11/01/18 11/01/2018 14:32:13-GICQUEL PATRICK-Prise de mesuré longueur du 
câble du debitmetre refoulement SIEMENS à son afficheur.Prévoir 15m de 
renouvellement de cable 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028199701 Dépannage défaut niv appel cuve 1 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Controle poire=ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028199701 Dépannage défaut niv appel cuve 1 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Controle poire=ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028199701 Dépannage défaut niv appel cuve 1 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Controle poire=ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028199701 Dépannage défaut niv appel cuve 1 12/01/18 15/01/2018 08:49:51-LABEAUME THIERRY-Controle poire=ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028229658 dépannage défaut poire niv appel cuve 1 depuis orage 
du 14/01

17/01/18 17/01/2018 20:52:28-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire n.appel cuve 
1. 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1028229658 dépannage défaut poire niv appel cuve 1 depuis orage 
du 14/01

17/01/18 17/01/2018 20:52:28-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire n.appel cuve 
1. 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1028379990 Livraison 12T de nutriox avec yara 31/01/18

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1028379990 Livraison 12T de nutriox avec yara 31/01/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1028428081 Contrôle du niveau côté pompe 05/02/18 06/02/2018 08:36:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle regulier du 
niveau car alarme innondation du poste present. Diminution du niveau 
très lent cause débit important. temps de pluie. 2 pompes en marche. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028651785 contrôle suite niv inondation 02/03/18 02/03/2018 20:56:50-DEHOUCH JEROME-niveau à 8,67m pas de 
débordement dans local pompes, beaucoup d'entrée d'eau par gaines élec 
sur équipements centrale de gaz 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028657694 Acquittement défaut P2 et point suite niv inondation 
astreinte Eddy

04/03/18 05/03/2018 20:46:12-DEHOUCH JEROME-acquittement défaut log P2, niv 
8.67m mai pas de débordement vers local pompes, relevés débits de 
chaque pompe, point état des locaux, véhicule prestige car garé devant 
sur allée accès portail, flitre grille ventilation haute armoire élec ¿ 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028657680 Contrôle après remise en service 2ème pompe à 
 Vendargues

05/03/18 05/03/2018 20:46:09-DEHOUCH JEROME-OK bypass mais pas de niveau 
inondation 

VENDARGUES - PR SALAISON Centrale d'Alarme gaz Centrale d'Alarme gaz 1028657443 Dépannage défauts centrale de gaz 06/03/18 05/04/2018 18:03:21-GATTOUSSI EDDY-Ras 

VENDARGUES - PR SALAISON Centrale d'Alarme gaz Centrale d'Alarme gaz 1028657446 arrivées d'eau par gaine élec sur détecteurs de gaz et 
PC

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028657449 manque filtres sous grilles ventilation haute armoire 
élec

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028657449 manque filtres sous grilles ventilation haute armoire 
élec

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1028657597 nettoyage évacuation eau pluviale 06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1028667483  Réenclenchement 06/03/18 07/03/2018 08:11:10-GATTOUSSI EDDY-Interv condamine + salaison 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028667483  Réenclenchement 06/03/18 07/03/2018 08:11:10-GATTOUSSI EDDY-Interv condamine + salaison 

VENDARGUES - PR SALAISON Centrale d'Alarme gaz Centrale d'Alarme gaz 1028657443 Dépannage défauts centrale de gaz 06/03/18 05/04/2018 18:03:21-GATTOUSSI EDDY-Ras 

VENDARGUES - PR SALAISON Centrale d'Alarme gaz Centrale d'Alarme gaz 1028657446 arrivées d'eau par gaine élec sur détecteurs de gaz et 
PC

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028657449 manque filtres sous grilles ventilation haute armoire 
élec

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1028657449 manque filtres sous grilles ventilation haute armoire 
élec

06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1028657597 nettoyage évacuation eau pluviale 06/03/18

VENDARGUES - PR SALAISON Support de Télétransmission Poste telegestion autonome RTC GSM 1028673418 rectifier le pb du non fonctionnement de P3 lorsque P2 
en défaut logigue

08/03/18 05/04/2018 19:00:13-GATTOUSSI EDDY-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Support de Télétransmission Poste telegestion autonome RTC GSM 1028673418 rectifier le pb du non fonctionnement de P3 lorsque P2 
en défaut logigue

08/03/18 05/04/2018 19:00:13-GATTOUSSI EDDY-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Support de Télétransmission Poste telegestion autonome RTC GSM 1028673418 rectifier le pb du non fonctionnement de P3 lorsque P2 
en défaut logigue

08/03/18 05/04/2018 19:00:13-GATTOUSSI EDDY-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Support de Télétransmission Poste telegestion autonome RTC GSM 1028673418 rectifier le pb du non fonctionnement de P3 lorsque P2 
en défaut logigue

08/03/18 05/04/2018 19:00:13-GATTOUSSI EDDY-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028685510 ressouder la patte fixation cadenas trappe accès cuves 
nutriox

09/03/18 05/04/2018 18:06:11-LAYDET KEVIN-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028685510 ressouder la patte fixation cadenas trappe accès cuves 
nutriox

09/03/18 05/04/2018 18:06:11-LAYDET KEVIN-Ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028707970 Essai programmation 13/03/18 13/03/2018 20:16:46-GATTOUSSI EDDY-Essai programmation 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028707970 Essai programmation 13/03/18 13/03/2018 20:16:46-GATTOUSSI EDDY-Essai programmation 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028707970 Essai programmation 13/03/18 13/03/2018 20:16:46-GATTOUSSI EDDY-Essai programmation 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028707970 Essai programmation 13/03/18 13/03/2018 20:16:46-GATTOUSSI EDDY-Essai programmation 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028799272 Contrôle et prise mesure pour future plaque 
d'isolement vanne liaison cuves

26/03/18 28/03/2018 12:40:58-DEHOUCH JEROME-Maintenir le marnage très bas 
pour mise ne place , prévoir camion SOMES 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028799158 Nettoyage controle fonctionnement marnage bas 26/03/18 28/03/2018 12:40:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Faible marnage pour 
eviter trop d eau a la vanne de separation 

VENDARGUES - PR SALAISON 1027631731 A- Nettoyage PR Sous/Traité 30/03/18 05/04/2018 19:27:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

VENDARGUES - PR SALAISON 1027631731 A- Nettoyage PR Sous/Traité 30/03/18 05/04/2018 19:27:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

VENDARGUES - PR SALAISON 1027631731 A- Nettoyage PR Sous/Traité 30/03/18 05/04/2018 19:27:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

VENDARGUES - PR SALAISON 1027631731 A- Nettoyage PR Sous/Traité 30/03/18 05/04/2018 19:27:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Deja traité 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028896442 préparation plaque contre plaqué marine pour test 
reprise étanchéité vanne liais

12/04/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1028924225 nettoyage cuves avec SOMES , mise en place panneau 
de contre-plaquémarine côt¿

17/04/18 18/04/2018 08:36:21-DEHOUCH JEROME-pose panneau mais fuite en fin 
d'intervention, contrôle vanne fuyante, manque des pièces et joints 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028924225 nettoyage cuves avec SOMES , mise en place panneau 
de contre-plaquémarine côt¿

17/04/18 18/04/2018 08:36:21-DEHOUCH JEROME-pose panneau mais fuite en fin 
d'intervention, contrôle vanne fuyante, manque des pièces et joints 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1028916586 CATEC nettoyage cuve avec SOMES prendre photo de 
leur permis de pénétrer

17/04/18 17/04/2018 20:50:58-DUQUESNE CHRISTOPHE-Operation sur la journee 
. Maintient du debit au mini pour intervention surveillance catec 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1028930240 Nettoyage des 2 cuves 17/04/18 19/04/2018 08:51:05-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 2 cuves  avec 
entr Somes. Mise en place plaque côté cuve 2 en attente reparation vanne 
laison. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028916827 CATEC (permis de pénétrer) fiche TAVI Mettre en 
place plaque contre plaqué marin

19/04/18 19/04/2018 16:41:52-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028916827 CATEC (permis de pénétrer) fiche TAVI Mettre en 
place plaque contre plaqué marin

19/04/18 19/04/2018 16:41:52-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028916827 CATEC (permis de pénétrer) fiche TAVI Mettre en 
place plaque contre plaqué marin

19/04/18 19/04/2018 16:41:52-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028916827 CATEC (permis de pénétrer) fiche TAVI Mettre en 
place plaque contre plaqué marin

19/04/18 19/04/2018 16:41:52-LABEAUME THIERRY-Déjà remplie 

VENDARGUES - PR SALAISON Clapet P1 Clapet P1 1028930204 refixer équerres sous clapet N°1 20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 

VENDARGUES - PR SALAISON Clapet P1 Clapet P1 1028930204 refixer équerres sous clapet N°1 20/04/18 20/04/2018 18:59:28-LABEAUME THIERRY-Non fait 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1028995851 livraison de 17T de Nutriox avec Yara 03/05/18 05/05/2018 15:00:30-DUQUESNE CHRISTOPHE-17 t 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 2 Cuve 2 1028995933 enlèvement de la plaque contre plaqué liaison cuve 03/05/18 04/05/2018 18:49:04-LABEAUME THIERRY-Enlevement plaque bois 
vanne liaison cuve. 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1029016525 réparation châssis P3 et mise en service 11/05/18 14/05/2018 21:52:07-LAYDET KEVIN-Reprise soudure support pompe 3 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1029074828 acquit niveau d'appel 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poires 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1029074828 acquit niveau d'appel 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poires 

VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1029074828 acquit niveau d'appel 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poires 



VENDARGUES - PR SALAISON Poires de niveau Jeu de poires 1029074828 acquit niveau d'appel 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poires 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029157744 tester les façades variateurs et remplacer par neuves 01/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029157744 tester les façades variateurs et remplacer par neuves 01/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029157744 tester les façades variateurs et remplacer par neuves 01/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029157744 tester les façades variateurs et remplacer par neuves 01/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1029175474 alarme défaut secteur le lundi 04 juin 2018 21H20 05/06/18 05/06/2018 18:54:47-DEHOUCH JEROME-réenclenchement disjoncteur 
principal , contrôle sur tout le site, Ras 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029181222 le mardi 05/06/18 coupure secteur toujours vers 
21h18

06/06/18 07/06/2018 08:37:07-DEHOUCH JEROME-le disjoncteur principal à 
disjoncté une nouvelle fois après hier soir à la même heure, 
réenclenchement contrôle ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029168059 Rdv avec Arnaud Batoge Eindress pour remplacement 
debitmetre refoulement 

08/06/18 08/06/2018 14:37:28-NAVONE GUILHEM-Salaison et artis 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029168059 Rdv avec Arnaud Batoge Eindress pour remplacement 
debitmetre refoulement 

08/06/18 08/06/2018 14:37:28-NAVONE GUILHEM-Salaison et artis 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1029234159 Livraison de 25T de nutriox avec yara 15/06/18 15/06/2018 14:39:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok fait en ri. 
Intervention reussi. Bureau pour bilan 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1029242453 Replissage cuve 1 complete 15/06/18 15/06/2018 13:01:31-DUQUESNE CHRISTOPHE-25 t 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029120596 A- Nettoyage PR 18/06/18 18/06/2018 19:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage des 2 cuves 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029351948 équerre support clapet P1 HS 21/06/18 28/06/2018 12:46:53-DEHOUCH JEROME-complètement fissurée P1 sur 
arrêt 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344061  Démontage Remontage 22/06/18 27/06/2018 21:53:01-LAYDET KEVIN-Reprise soudure du support vanne 
et clapet pompe 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029341817 défaut secteur 25/06/18 27/06/2018 20:24:44-DEHOUCH JEROME-inter du dimanche 24/06 , 
disjonction principale, début de bypass , relance contrôle ok,à voir 
pourquoi disjonction toujours vers 21h20? 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344205 Nettoyage pr 27/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1029344205 Nettoyage pr 27/06/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1029422812 Renouvellement du Pluviometre 09/07/18 09/07/2018 18:54:46-GICQUEL PATRICK-Remplacement du Pluviometre 
démontage remontage de l équipement câblage et test de calibrage mise 
en service consultation sur Sofrel S550. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029422812 Renouvellement du Pluviometre 09/07/18 09/07/2018 18:54:46-GICQUEL PATRICK-Remplacement du Pluviometre 
démontage remontage de l équipement câblage et test de calibrage mise 
en service consultation sur Sofrel S550. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029422812 Renouvellement du Pluviometre 09/07/18 09/07/2018 18:54:46-GICQUEL PATRICK-Remplacement du Pluviometre 
démontage remontage de l équipement câblage et test de calibrage mise 
en service consultation sur Sofrel S550. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029422812 Renouvellement du Pluviometre 09/07/18 09/07/2018 18:54:46-GICQUEL PATRICK-Remplacement du Pluviometre 
démontage remontage de l équipement câblage et test de calibrage mise 
en service consultation sur Sofrel S550. 

VENDARGUES - PR SALAISON Sécheur d'Air Sécheur d'Air 1029438001 dépannage défaut centrale d'air 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Reserrage des connection et test 
des contact à voir quand defaut 

VENDARGUES - PR SALAISON Sécheur d'Air Sécheur d'Air 1029438001 dépannage défaut centrale d'air 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Reserrage des connection et test 
des contact à voir quand defaut 

VENDARGUES - PR SALAISON Sécheur d'Air Sécheur d'Air 1029438001 dépannage défaut centrale d'air 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Reserrage des connection et test 
des contact à voir quand defaut 

VENDARGUES - PR SALAISON Sécheur d'Air Sécheur d'Air 1029438001 dépannage défaut centrale d'air 11/07/18 11/07/2018 18:36:53-LAYDET KEVIN-Reserrage des connection et test 
des contact à voir quand defaut 

VENDARGUES - PR SALAISON Variateur de Fréquence 1 Variateur de Fréquence P1 1029438008 mettre en place coffret pour pockets variateurs 12/07/18

VENDARGUES - PR SALAISON Variateur de Fréquence 1 Variateur de Fréquence P1 1029438008 mettre en place coffret pour pockets variateurs 12/07/18

VENDARGUES - PR SALAISON Variateur de Fréquence 1 Variateur de Fréquence P1 1029438008 mettre en place coffret pour pockets variateurs 12/07/18

VENDARGUES - PR SALAISON Variateur de Fréquence 1 Variateur de Fréquence P1 1029438008 mettre en place coffret pour pockets variateurs 12/07/18

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029473378 Defaut secteur 16/07/18 17/07/2018 14:47:35-LABEAUME THIERRY-Disjonction Générale 
réenclenchement disjoncteur vidange poste 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029473378 Defaut secteur 16/07/18 17/07/2018 14:47:35-LABEAUME THIERRY-Disjonction Générale 
réenclenchement disjoncteur vidange poste 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029494045 Défaut pompage 19/07/18 19/07/2018 14:51:46-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle pompage ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1029494045 Défaut pompage 19/07/18 19/07/2018 14:51:46-LABEAUME THIERRY-Réenclenchement disjoncteur 
contrôle pompage ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029521462  Réenclenchement 24/07/18 25/07/2018 16:47:54-GATTOUSSI EDDY-Remise en service pr suite 
disjonction 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029521462  Réenclenchement 24/07/18 25/07/2018 16:47:54-GATTOUSSI EDDY-Remise en service pr suite 
disjonction 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029534505  Réenclenchement 26/07/18 27/07/2018 18:52:50-GATTOUSSI EDDY-Disjoncteur disjoncteur général 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029534505  Réenclenchement 26/07/18 27/07/2018 18:52:50-GATTOUSSI EDDY-Disjoncteur disjoncteur général 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1029549896 livraison 25T de nutriox avec yara 03/08/18 03/08/2018 18:45:54-LAYDET KEVIN-Livraison 25t 

VENDARGUES - PR SALAISON Cuve 1 Cuve 1 1029549896 livraison 25T de nutriox avec yara 03/08/18 03/08/2018 18:45:54-LAYDET KEVIN-Livraison 25t 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029725646 Defaut centrale air 31/08/18 31/08/2018 19:13:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Defaut remonté sur rack 
s500 déporté.  Quand touchée fil le rack c est mis en defaut ainsi que le 
poste avec toute sorti eana defaut  resserage de connectique afin de pas 
plus reproduire 

VENDARGUES - PR SALAISON 06/09/18

VENDARGUES - PR SALAISON 06/09/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1029904555 Livraison nitrate 28/09/18 28/09/2018 14:51:33-DUQUESNE CHRISTOPHE-24 t livré  ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949758  Réenclenchement 03/10/18 04/10/2018 14:41:57-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite disjonction 
Générale. Après analyse disjoncteur général défaillant commande 
nouveau disjoncteur 400 ampères 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949758  Réenclenchement 03/10/18 04/10/2018 14:41:57-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite disjonction 
Générale. Après analyse disjoncteur général défaillant commande 
nouveau disjoncteur 400 ampères 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949758  Réenclenchement 03/10/18 04/10/2018 14:41:57-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite disjonction 
Générale. Après analyse disjoncteur général défaillant commande 
nouveau disjoncteur 400 ampères 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949763  Remplacement 03/10/18 04/10/2018 14:41:58-GATTOUSSI EDDY-Arrêt du PR Castries ainsi que 
du PR Vendargues pour dépose et pose nouveau disjoncteur 400A 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949763  Remplacement 03/10/18 04/10/2018 14:41:58-GATTOUSSI EDDY-Arrêt du PR Castries ainsi que 
du PR Vendargues pour dépose et pose nouveau disjoncteur 400A 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029939121 Disjonction generale 03/10/18 03/10/2018 18:48:14-LABEAUME THIERRY-Recherche cause 
disjonction=problème disjoncteur 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029939121 Disjonction generale 03/10/18 03/10/2018 18:48:14-LABEAUME THIERRY-Recherche cause 
disjonction=problème disjoncteur 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029939121 Disjonction generale 03/10/18 03/10/2018 18:48:14-LABEAUME THIERRY-Recherche cause 
disjonction=problème disjoncteur 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949763  Remplacement 03/10/18 04/10/2018 14:41:58-GATTOUSSI EDDY-Arrêt du PR Castries ainsi que 
du PR Vendargues pour dépose et pose nouveau disjoncteur 400A 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029949763  Remplacement 03/10/18 04/10/2018 14:41:58-GATTOUSSI EDDY-Arrêt du PR Castries ainsi que 
du PR Vendargues pour dépose et pose nouveau disjoncteur 400A 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029956940  Remplacement disjoncteur diff sortie edf 04/10/18 05/10/2018 14:47:43-LAYDET KEVIN-Fait 

VENDARGUES - PR SALAISON 1029956940  Remplacement disjoncteur diff sortie edf 04/10/18 05/10/2018 14:47:43-LAYDET KEVIN-Fait 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030069105  Dépotage de 12 tonnes et demi de nutriox rien à 
signaler

23/10/18 23/10/2018 21:01:39-GEOFFROY Florent-Dépotage de 12 tonnes et demi 
de nutriox rien à signaler 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030069105  Dépotage de 12 tonnes et demi de nutriox rien à 
signaler

23/10/18 23/10/2018 21:01:39-GEOFFROY Florent-Dépotage de 12 tonnes et demi 
de nutriox rien à signaler 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030076690 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 24/10/2018 21:01:37-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030076690 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 24/10/2018 21:01:37-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030098184 Poire niveau d'appel cuve 26/10/18 26/10/2018 16:57:23-LABEAUME THIERRY-Déblocage poire niveau 
d'appel cuve 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030098184 Poire niveau d'appel cuve 26/10/18 26/10/2018 16:57:23-LABEAUME THIERRY-Déblocage poire niveau 
d'appel cuve 1 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030122640 Nettoyage 31/10/18 31/10/2018 17:46:42-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage avec somes 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030122640 Nettoyage 31/10/18 31/10/2018 17:46:42-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage avec somes 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030122640 Nettoyage 31/10/18 31/10/2018 17:46:42-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage avec somes 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030122640 Nettoyage 31/10/18 31/10/2018 17:46:42-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage avec somes 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030183593  Réenclenchement 07/11/18 07/11/2018 19:51:29-GATTOUSSI EDDY-Pr via domitia intervention suite 
problème sur sonde et Sofrel réinitialisation du Sofrel et paramétrage de 
la sonde 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030183593  Réenclenchement 07/11/18 07/11/2018 19:51:29-GATTOUSSI EDDY-Pr via domitia intervention suite 
problème sur sonde et Sofrel réinitialisation du Sofrel et paramétrage de 
la sonde 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030236709 gestion niv inondation 09/11/18 12/11/2018 19:36:34-DEHOUCH JEROME-acquit défaut log P1, contrôle 
de tous les équipements et du bypass 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030236709 gestion niv inondation 09/11/18 12/11/2018 19:36:34-DEHOUCH JEROME-acquit défaut log P1, contrôle 
de tous les équipements et du bypass 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030210993 Debouchage p2 09/11/18 09/11/2018 17:48:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-Debouchage intensite ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030214071 Remise en route pompe P2 contrôle du niveau des 
cuves

09/11/18 10/11/2018 15:18:27-GEOFFROY Florent-Remise en route pompe deux 
contrôle niveau cuve dépose des 2 vessie pour remplacement 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030214071 Remise en route pompe P2 contrôle du niveau des 
cuves

09/11/18 10/11/2018 15:18:27-GEOFFROY Florent-Remise en route pompe deux 
contrôle niveau cuve dépose des 2 vessie pour remplacement 



VENDARGUES - PR SALAISON 1030275366 inter de mercredi point démontage ballon pour vérif et 
remplacement APAVE ET E

15/11/18 15/11/2018 09:21:24-DEHOUCH JEROME-présence de gaz H2S et 
explosimétrie,vessie découpé, laisse document DREAL pour APAVE, paroie 
propre ,  prise photos, contrôle des équipements 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030301986 Visite poste avec agglomération de Montpellier pour 
éventuelle modification

16/11/18 16/11/2018 13:21:29-LABEAUME THIERRY-Visite poste avec agglo de 
Montpellier plus puit salaison pour éventuelle modification 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030301986 Visite poste avec agglomération de Montpellier pour 
éventuelle modification

16/11/18 16/11/2018 13:21:29-LABEAUME THIERRY-Visite poste avec agglo de 
Montpellier plus puit salaison pour éventuelle modification 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030344328 Mise en place bâche de protection pour les moteurs 19/11/18 21/11/2018 12:06:18-GEOFFROY Florent-Mise en place bâche de 
protection sur les moteurs des pompes 1 2 3 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030344328 Mise en place bâche de protection pour les moteurs 19/11/18 21/11/2018 12:06:18-GEOFFROY Florent-Mise en place bâche de 
protection sur les moteurs des pompes 1 2 3 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030344143 Mise en place bâche de protection 19/11/18 21/11/2018 12:05:40-LAYDET KEVIN-Fait 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030344143 Mise en place bâche de protection 19/11/18 21/11/2018 12:05:40-LAYDET KEVIN-Fait 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030345186 Visite de chantier 20/11/18 21/11/2018 12:09:16-LAYDET KEVIN-Capteur oxygène HS prise de côtes 
pour support sous ballon qui tremble 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030345186 Visite de chantier 20/11/18 21/11/2018 12:09:16-LAYDET KEVIN-Capteur oxygène HS prise de côtes 
pour support sous ballon qui tremble 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030345186 Visite de chantier 20/11/18 21/11/2018 12:09:16-LAYDET KEVIN-Capteur oxygène HS prise de côtes 
pour support sous ballon qui tremble 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030345186 Visite de chantier 20/11/18 21/11/2018 12:09:16-LAYDET KEVIN-Capteur oxygène HS prise de côtes 
pour support sous ballon qui tremble 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030370109 Controle point levage catec 22/11/18 22/11/2018 18:16:49-DUQUESNE CHRISTOPHE-7 points potence bleu 
sur place 250kg. Point sur 5 portiques fixe rapport détaillé par apave dans 
local humide 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030421661 Pb de comptage de la part du debitmetre 
électromagnétique by pass 

28/11/18 28/11/2018 17:17:03-GICQUEL PATRICK-Vérification du debitmetre by 
pass RAS sur afficheur SIEMENS presence d eau et de corps etrangers 
dans la conduite, pas d écoulement au niveau clapet 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030421661 Pb de comptage de la part du debitmetre 
électromagnétique by pass 

28/11/18 28/11/2018 17:17:03-GICQUEL PATRICK-Vérification du debitmetre by 
pass RAS sur afficheur SIEMENS presence d eau et de corps etrangers 
dans la conduite, pas d écoulement au niveau clapet 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030421661 Pb de comptage de la part du debitmetre 
électromagnétique by pass 

28/11/18 28/11/2018 17:17:03-GICQUEL PATRICK-Vérification du debitmetre by 
pass RAS sur afficheur SIEMENS presence d eau et de corps etrangers 
dans la conduite, pas d écoulement au niveau clapet 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030421661 Pb de comptage de la part du debitmetre 
électromagnétique by pass 

28/11/18 28/11/2018 17:17:03-GICQUEL PATRICK-Vérification du debitmetre by 
pass RAS sur afficheur SIEMENS presence d eau et de corps etrangers 
dans la conduite, pas d écoulement au niveau clapet 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030441586 Poire niveau d'appel cuve 1 30/11/18 30/11/2018 17:23:18-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire niveau 
d'appel contrôle OK 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030441586 Poire niveau d'appel cuve 1 30/11/18 30/11/2018 17:23:18-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire niveau 
d'appel contrôle OK 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030441586 Poire niveau d'appel cuve 1 30/11/18 30/11/2018 17:23:18-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire niveau 
d'appel contrôle OK 

VENDARGUES - PR SALAISON Armoire de Commande Armoire Electrique BT 1030441586 Poire niveau d'appel cuve 1 30/11/18 30/11/2018 17:23:18-LABEAUME THIERRY-Nettoyage poire niveau 
d'appel contrôle OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030465635 Enlevement vessis 04/12/18 04/12/2018 17:17:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vessis jeté 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030465635 Enlevement vessis 04/12/18 04/12/2018 17:17:08-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vessis jeté 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030489244  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:03-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut central 
d'air remplacement GV2 et contact auxiliaire 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030489244  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:03-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut central 
d'air remplacement GV2 et contact auxiliaire 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030489244  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:03-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut central 
d'air remplacement GV2 et contact auxiliaire 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030489244  Démontage Remontage 06/12/18 06/12/2018 17:17:03-GATTOUSSI EDDY-Intervention suite défaut central 
d'air remplacement GV2 et contact auxiliaire 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030495877 Test so de nutriox 07/12/18 07/12/2018 17:17:30-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde. Voir avec Yara car la 
mesure des sondes passe par leur coffret. Installation contact auxiliaire 
défaut centrale traitement d'air ok 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030495877 Test so de nutriox 07/12/18 07/12/2018 17:17:30-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde. Voir avec Yara car la 
mesure des sondes passe par leur coffret. Installation contact auxiliaire 
défaut centrale traitement d'air ok 

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1030603471 Vérification du débimètre bypass Inhibition des débits 
< à 2 m3/h

20/12/18

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1030603471 Vérification du débimètre bypass Inhibition des débits 
< à 2 m3/h

20/12/18

VENDARGUES - PR SALAISON Débitmètre bypass Débitmètre bypass 1030603471 Vérification du débimètre bypass Inhibition des débits 
< à 2 m3/h

20/12/18

VENDARGUES - PR SALAISON 1030603815 Ouverture preparation chantier somes 20/12/18 20/12/2018 16:16:35-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ouverture preparation 
electrique somes. Remise en service agitateur nettoyage clapet bypass et 
bypass cuve. Decablage electrique 380 somes . Consigniation du 
disjoncteur 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1030626360 Nettoyage surface cuve 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage surface cuve 

VENDARGUES - PR SALAISON Ouvrage de Stockage 1 Cuve 1 1030626360 Nettoyage surface cuve 20/12/18 21/12/2018 15:16:33-LABEAUME THIERRY-Nettoyage surface cuve 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030603115 Mise en place SOMES 20/12/18 20/12/2018 12:21:34-MALNIS Médéric-Raccordement prise Tetra pour air 
comprimé de la SOMES. Prévoir départ Tetra 16 ampères plus prise. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030603115 Mise en place SOMES 20/12/18 20/12/2018 12:21:34-MALNIS Médéric-Raccordement prise Tetra pour air 
comprimé de la SOMES. Prévoir départ Tetra 16 ampères plus prise. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030689807 Nettoyage et modif 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des cuves avec 
somes remise en service agitateurs 1 réglage des sons de radar avec les 
différents seuil niveau d'appel niveau débordement test OK 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030603115 Mise en place SOMES 20/12/18 20/12/2018 12:21:34-MALNIS Médéric-Raccordement prise Tetra pour air 
comprimé de la SOMES. Prévoir départ Tetra 16 ampères plus prise. 

VENDARGUES - PR SALAISON 1030603115 Mise en place SOMES 20/12/18 20/12/2018 12:21:34-MALNIS Médéric-Raccordement prise Tetra pour air 
comprimé de la SOMES. Prévoir départ Tetra 16 ampères plus prise. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028130529 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:48:32-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028130529 Simulation 250 ml. 03/01/18 03/01/2018 14:48:32-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028136876 Test calibration mesures pluviometre 04/01/18 04/01/2018 12:37:23-GICQUEL PATRICK-Test de mesures 250mml eau 
correspondant 12.5mm vérification dans Soffrels550 cahier de vie 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028136876 Test calibration mesures pluviometre 04/01/18 04/01/2018 12:37:23-GICQUEL PATRICK-Test de mesures 250mml eau 
correspondant 12.5mm vérification dans Soffrels550 cahier de vie 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028135789 Test simulation 250 ml pour 12,5 mm. Suite à un test 
non conf. en prés. de ven

04/01/18 04/01/2018 11:31:38-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1028135789 Test simulation 250 ml pour 12,5 mm. Suite à un test 
non conf. en prés. de ven

04/01/18 04/01/2018 11:31:38-MATHIEU GUILHEM-Ok. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Automate Automate 1028161050  Démontage Remontage batterie sofrel 08/01/18 08/01/2018 11:08:01-LAYDET KEVIN-Remplacement 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Automate Automate 1028161050  Démontage Remontage batterie sofrel 08/01/18 08/01/2018 11:08:01-LAYDET KEVIN-Remplacement 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028350372 dépannage P3 en défaut 29/01/18 29/01/2018 15:03:35-GATTOUSSI EDDY-Remplacement pompe 3 
contrôle après mise en service OK 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028350372 dépannage P3 en défaut 29/01/18 29/01/2018 15:03:35-GATTOUSSI EDDY-Remplacement pompe 3 
contrôle après mise en service OK 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028395632 point avec EGIS et Hydrolia sur dernières remarques 31/01/18 31/01/2018 21:01:43-DEHOUCH JEROME-fuite sur nourrice réparée , 
manque trappes à refaire et bareaudage 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1028379795 Livraison 13T de nutriox avec yara 31/01/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1028379795 Livraison 13T de nutriox avec yara 31/01/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028386270 Contrôle si vanne eau sur la route (bouche à clé) est 
ouverte

31/01/18 31/01/2018 19:03:24-GEOFFROY Florent-Bouche à clé fermer 
réouverture du réseau 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028428071 Arrêt p2 p3 inondation salaison 05/02/18 06/02/2018 08:36:32-DUQUESNE CHRISTOPHE-Arrêt des pompes 2 et 3 
pour moins de débit station salaison. Débit p1 200 m3 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028440548 Remise en service pompe 07/02/18 07/02/2018 11:36:00-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remise en service 
pompe 2 pompe 3 accrochage de 3 cadenas 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028555916 point hauteurs de démarrage et débits pompes 19/02/18 19/02/2018 20:56:28-DEHOUCH JEROME-prise hauteurs plans et 
sofrel+débits pompes, étonnement de trouver l'entreprise hydrolia sur 
site pour remplacer bareaudage et trappes sans être avertis 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028609316 point nouvelles trappes et bareaudages 23/02/18 23/02/2018 20:56:51-DEHOUCH JEROME-fixation poignées en galva et 
bareaudage ne permettant pas à relever les pompes sans les relever ces 
derniers en position haute! 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028657687 relance 2ème pompe suite arrêt hier soir cause orage 
vers 18h30

05/03/18 05/03/2018 20:46:10-DEHOUCH JEROME-point à faire sur bypass par 
élément et déblocage clapet bypass à réaliser 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028657598 déblocage clapet bypass 06/03/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028657598 déblocage clapet bypass 06/03/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028727081 Nettoyage cuve 15/03/18 15/03/2018 21:46:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Équipe avec somes 
nettoyage ok reamorcage pompes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028727081 Nettoyage cuve 15/03/18 15/03/2018 21:46:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Équipe avec somes 
nettoyage ok reamorcage pompes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028727081 Nettoyage cuve 15/03/18 15/03/2018 21:46:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Équipe avec somes 
nettoyage ok reamorcage pompes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028727081 Nettoyage cuve 15/03/18 15/03/2018 21:46:36-DUQUESNE CHRISTOPHE-Équipe avec somes 
nettoyage ok reamorcage pompes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028965926 Point sur nouvelles trappes et PR 24/04/18 24/04/2018 19:28:31-DEHOUCH JEROME-La boulonnerie des poignées 
trappes est bien inox, la 2ème traverse bareaudage a été supprimée pour 
permettre le levage des pompes, visserie à reprendre,nettoyage ch de 
vannes à prévoir,vidange ch débitmètre refoulement à prévoir,nettoyag 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028991173 Modification tarif edf par edf 30/04/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028991173 Modification tarif edf par edf 30/04/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028991173 Modification tarif edf par edf 30/04/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028991173 Modification tarif edf par edf 30/04/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1028995819 rdv 8h15 livraison de 17T de nutriox avec yara 03/05/18 05/05/2018 15:00:28-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livraison ok 8t 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1028995871 rdv 8h15 livraison de 8T de nutriox avec yara 03/05/18 04/05/2018 18:49:01-DUQUESNE CHRISTOPHE-8t 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029006863 Nettoyage 03/05/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029006863 Nettoyage 03/05/18



VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029109306 Arrêt poste pour ne pas inonder pr salaison. 13/05/18 28/05/2018 09:58:57-NAVONE GUILHEM-Contrôle salaison. Remise en 
route ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029109306 Arrêt poste pour ne pas inonder pr salaison. 13/05/18 28/05/2018 09:58:57-NAVONE GUILHEM-Contrôle salaison. Remise en 
route ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029074984 relance injection nutriox 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Tuyau refoulement nutriox à 
changer.mise sur arrét. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029074984 relance injection nutriox 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Tuyau refoulement nutriox à 
changer.mise sur arrét. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029074984 relance injection nutriox 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Tuyau refoulement nutriox à 
changer.mise sur arrét. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029074984 relance injection nutriox 18/05/18 19/05/2018 08:37:20-LABEAUME THIERRY-Tuyau refoulement nutriox à 
changer.mise sur arrét. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1029157749 remplacement tuyau tricoflex cuve nutriox 01/06/18 01/06/2018 17:46:15-LABEAUME THIERRY-Installation nouveau tuyau 
injection nutriox amorçage pompe ok pompe sur arrêt en attente fixation 
tuyau 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1029157749 remplacement tuyau tricoflex cuve nutriox 01/06/18 01/06/2018 17:46:15-LABEAUME THIERRY-Installation nouveau tuyau 
injection nutriox amorçage pompe ok pompe sur arrêt en attente fixation 
tuyau 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1029157749 remplacement tuyau tricoflex cuve nutriox 01/06/18 01/06/2018 17:46:15-LABEAUME THIERRY-Installation nouveau tuyau 
injection nutriox amorçage pompe ok pompe sur arrêt en attente fixation 
tuyau 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1029157749 remplacement tuyau tricoflex cuve nutriox 01/06/18 01/06/2018 17:46:15-LABEAUME THIERRY-Installation nouveau tuyau 
injection nutriox amorçage pompe ok pompe sur arrêt en attente fixation 
tuyau 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029188265 réception travaux échelle cuve,trappes,anti 
chute,hydraulique

07/06/18 08/06/2018 08:36:56-DEHOUCH JEROME-ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1029206624 Contrôle et nettoyage 12/06/18 12/06/2018 19:02:22-BOUDET Jean philippe-RAS 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1029206624 Contrôle et nettoyage 12/06/18 12/06/2018 19:02:22-BOUDET Jean philippe-RAS 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029206571 Essais 12/06/18 12/06/2018 19:01:53-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage Sofrel 
programmation en St 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029206571 Essais 12/06/18 12/06/2018 19:01:53-GATTOUSSI EDDY-Paramétrage Sofrel 
programmation en St 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1029251977 Le pluviométre indiquait une pluviométrie journalière 
même par temps sec

18/06/18 18/06/2018 17:42:34-BOUDET Jean philippe-Un gekko se cachait dans le 
compartiment de la balance. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pluviomètre Pluviomètre 1029251977 Le pluviométre indiquait une pluviométrie journalière 
même par temps sec

18/06/18 18/06/2018 17:42:34-BOUDET Jean philippe-Un gekko se cachait dans le 
compartiment de la balance. 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029351993 Fuite sur refoulements pompes 21/06/18 28/06/2018 12:47:18-DEHOUCH JEROME-fuite sur chaque bride de 
refoulement et peut-être colliers sur refoulement principal 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029120597 A- Nettoyage PR 21/06/18 22/06/2018 21:01:56-LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1 et cuve 2 
contrôle chambre de Vannes fuite sur bride pompe 1 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029342779 Point des différentes fuites dans chambre de vannes 25/06/18 27/06/2018 20:47:36-DEHOUCH JEROME-mêmes fuites brides soudures, 
supports sur collecteur principal et collier, derrière mousse expansée 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029344396 expertise équipements cuves 27/06/18 27/06/2018 22:04:50-DEHOUCH JEROME-manques écrous sur rail et 
refoulements légèrement aplatis 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029344396 expertise équipements cuves 27/06/18 27/06/2018 22:04:50-DEHOUCH JEROME-manques écrous sur rail et 
refoulements légèrement aplatis 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe de Relèvement 1 Pompe 1 1029358205 Nettoyage cuve 1 et cuve 2 27/06/18 28/06/2018 18:56:30-LABEAUME THIERRY-Nettoyage  cuve 1 et cuve 2. 
Inspection des tuyaux refoulement plus support remise en place écrou 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe de Relèvement 1 Pompe 1 1029358205 Nettoyage cuve 1 et cuve 2 27/06/18 28/06/2018 18:56:30-LABEAUME THIERRY-Nettoyage  cuve 1 et cuve 2. 
Inspection des tuyaux refoulement plus support remise en place écrou 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029409614 remplacement pompe doseuse 1 06/07/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 1 Pompe doseuse 1 1029409614 remplacement pompe doseuse 1 06/07/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 2 Pompe doseuse 2 1029409661 remplacement pompe doseuse 2 06/07/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe Doseuse 2 Pompe doseuse 2 1029409661 remplacement pompe doseuse 2 06/07/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES Cuve Cuve 1029656096 livraison 11T de nutriox avec yara 22/08/18 22/08/2018 19:58:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Livré 11t 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029656679 Cuve nutriox 22/08/18 22/08/2018 17:31:48-DUQUESNE CHRISTOPHE-Remplissage 11t 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1029684752 Pompe doseuse 27/08/18 27/08/2018 19:52:59-DUQUESNE CHRISTOPHE-Rectification pompe 
doseuse du manu en 70 l/h en auto 7 l/h controle debit injection 
125ml/min 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 05/09/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030066476  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste gens 
du voyage installés à côté du poste tuyau d'eau et câble électrique sur 
votre compteur 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030066476  Démontage Remontage 09/10/18 23/10/2018 16:47:00-GEOFFROY Florent-Débroussaillage du poste gens 
du voyage installés à côté du poste tuyau d'eau et câble électrique sur 
votre compteur 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Clapet P3 Clapet P3 1029993108 Problème de clapet fermeture 10/10/18 12/10/2018 14:32:22-LAYDET KEVIN-Reprendre l'axe du clapet car 
problème de fermeture à l'arrêt filasse se trouvant entre l'axe et le presse-
étoupe 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Clapet P3 Clapet P3 1029993108 Problème de clapet fermeture 10/10/18 12/10/2018 14:32:22-LAYDET KEVIN-Reprendre l'axe du clapet car 
problème de fermeture à l'arrêt filasse se trouvant entre l'axe et le presse-
étoupe 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1030034267 dépannage P3 en défaut,si débouchage P3 faire une 
photo sous la volute

18/10/18 18/10/2018 16:42:47-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028398409 A- Nettoyage PR 18/10/18 18/10/2018 16:42:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030037159 Nettoyage dem rem p3 18/10/18 18/10/2018 16:51:25-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage ok p3 ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1030034273 dépannage P3 en défaut,si débouchage P3 faire une 
photo sous la volute

18/10/18 19/10/2018 08:38:17-GEOFFROY Florent- nettoyage poste contrôle des 3 
pompes pas d'obstacle dans les volutes essai rien à signaler 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Pompe de Relèvement 3 Pompe 3 1030034273 dépannage P3 en défaut,si débouchage P3 faire une 
photo sous la volute

18/10/18 19/10/2018 08:38:17-GEOFFROY Florent- nettoyage poste contrôle des 3 
pompes pas d'obstacle dans les volutes essai rien à signaler 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1028398409 A- Nettoyage PR 18/10/18 18/10/2018 16:42:52-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030076688 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 24/10/2018 21:01:37-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030076688 Contrôle poste avec organisme Apave 24/10/18 24/10/2018 21:01:37-LABEAUME THIERRY-Contrôle poste avec 
organisme Apave 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030076577 Ajout 6.5 tonnes 24/10/18 24/10/2018 18:48:10-LAYDET KEVIN-Appoint réactif et mise en place 
palan 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030076577 Ajout 6.5 tonnes 24/10/18 24/10/2018 18:48:10-LAYDET KEVIN-Appoint réactif et mise en place 
palan 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030076577 Ajout 6.5 tonnes 24/10/18 24/10/2018 18:48:10-LAYDET KEVIN-Appoint réactif et mise en place 
palan 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030199853 Ouverture du poste pour que l'entreprise change la 
vessie du balle anti bélier 

08/11/18 08/11/2018 20:51:20-GEOFFROY Florent-Ouverture du poste pour que 
l'entreprise puisse changer la vessie du ballon anti-bélier fuite sur pompe 
doseuse nutriox à réparer ainsi fuite sur refoulement contrôler par 
Monsieur dehouch Jérôme mise en place des capot chambre de Vannes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030199853 Ouverture du poste pour que l'entreprise change la 
vessie du balle anti bélier 

08/11/18 08/11/2018 20:51:20-GEOFFROY Florent-Ouverture du poste pour que 
l'entreprise puisse changer la vessie du ballon anti-bélier fuite sur pompe 
doseuse nutriox à réparer ainsi fuite sur refoulement contrôler par 
Monsieur dehouch Jérôme mise en place des capot chambre de Vannes 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236710 gestion mode dégradé suite orage 09/11/18 12/11/2018 19:36:34-DEHOUCH JEROME-remis en mode auto avec P1 
en marche car P1 Vendargues + P1 et P2 Salaison ça passe 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236710 gestion mode dégradé suite orage 09/11/18 12/11/2018 19:36:34-DEHOUCH JEROME-remis en mode auto avec P1 
en marche car P1 Vendargues + P1 et P2 Salaison ça passe 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030213901 Defaut pompage poste arreté 10/11/18 10/11/2018 15:17:50-NAVONE GUILHEM-défaut sonde, recherche panne, 
passage ne mode degradé 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030213901 Defaut pompage poste arreté 10/11/18 10/11/2018 15:17:50-NAVONE GUILHEM-défaut sonde, recherche panne, 
passage ne mode degradé 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236006 Paramétrage 12/11/18 12/11/2018 17:16:56-GATTOUSSI EDDY-Remise en service du Sofrel un 
550 en mode normal suite astreinte navone. Nettoyage pompe doseuse 
nutriox démontage des limiteur de pression encrassé injection toujours à 
l'arrêt prévoir déboucher tuyau refoulement 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236006 Paramétrage 12/11/18 12/11/2018 17:16:56-GATTOUSSI EDDY-Remise en service du Sofrel un 
550 en mode normal suite astreinte navone. Nettoyage pompe doseuse 
nutriox démontage des limiteur de pression encrassé injection toujours à 
l'arrêt prévoir déboucher tuyau refoulement 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236011  Réenclenchement mode sonde 12/11/18 12/11/2018 17:16:57-LAYDET KEVIN-Problème d automatisme 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030236011  Réenclenchement mode sonde 12/11/18 12/11/2018 17:16:57-LAYDET KEVIN-Problème d automatisme 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030412360 test courant au bout du refoulement avec 2 pompes 
en service, point chambre dev 

27/11/18 28/11/2018 08:21:16-DEHOUCH JEROME-courant rapide et correct , 
chambre de vanne signalée sale pour la visite du technicien mercredi 
après-midi ~ 356m3/h P1+P2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030421914 Ouverture poste pour visite 28/11/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030421914 Ouverture poste pour visite 28/11/18

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030465630 Enlevement vessis 04/12/18 04/12/2018 17:17:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vessis jetée 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030465630 Enlevement vessis 04/12/18 04/12/2018 17:17:07-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vessis jetée 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030468419 Ouverture 05/12/18 05/12/2018 13:16:28-GATTOUSSI EDDY-Ouverture de l'eau. Coupure 
suite à un impayé 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030468419 Ouverture 05/12/18 05/12/2018 13:16:28-GATTOUSSI EDDY-Ouverture de l'eau. Coupure 
suite à un impayé 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030495870 Test sonde nutriox 07/12/18 07/12/2018 17:17:29-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030495870 Test sonde nutriox 07/12/18 07/12/2018 17:17:29-GATTOUSSI EDDY-Vérification concordance de 
auteurs physique de nutriox et la valeur de la sonde ok 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030499805 Remise en service nutriox 07/12/18 10/12/2018 09:26:17-LAYDET KEVIN-Débauchage nutriox 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030499805 Remise en service nutriox 07/12/18 10/12/2018 09:26:17-LAYDET KEVIN-Débauchage nutriox 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030499805 Remise en service nutriox 07/12/18 10/12/2018 09:26:17-LAYDET KEVIN-Débauchage nutriox 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030499805 Remise en service nutriox 07/12/18 10/12/2018 09:26:17-LAYDET KEVIN-Débauchage nutriox 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030505836 Visite chantier réparation chambre de Vannes 10/12/18 10/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Visite chantier chambre de 
Vannes mise au point avec entreprise 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030505836 Visite chantier réparation chambre de Vannes 10/12/18 10/12/2018 20:41:12-LABEAUME THIERRY-Visite chantier chambre de 
Vannes mise au point avec entreprise 



VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030515480 Point réparation fuite soudures refoulement P1,P2 et 
P3 et refoulement principa

11/12/18 11/12/2018 20:41:12-DEHOUCH JEROME-l'équipe de soudeurs travaille 
dans la merde, il y a toujours de l'eau dans les tuyaux où les soudures 
sont reprises, la pièce sera finie demain 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030523977 déconsignation P1 et P2 pour remise en service avec 
hydrolia

12/12/18 12/12/2018 19:16:25-DEHOUCH JEROME-remise en marche suite 
remplacement pièce collier refoulement avec fuite ok, inspection photos 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030603825 Nettoyage pr 20/12/18 20/12/2018 16:16:37-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ouverture fermeture 
Vannes câblage électrique pour somes. nettoyage chambre de Vanne. 
Consignation des consignations des pompes problème fermeture vanne 
de liaison et cuve 2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030689808 Nettoyage 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des deux cuves 
remise en service injection nutriox. Intervention à prévoir vanne d'arriver 
cuve 1 hs 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030689808 Nettoyage 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des deux cuves 
remise en service injection nutriox. Intervention à prévoir vanne d'arriver 
cuve 1 hs 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030689808 Nettoyage 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des deux cuves 
remise en service injection nutriox. Intervention à prévoir vanne d'arriver 
cuve 1 hs 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030689808 Nettoyage 20/12/18 27/12/2018 17:21:19-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage des deux cuves 
remise en service injection nutriox. Intervention à prévoir vanne d'arriver 
cuve 1 hs 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Vanne arrivée 2 Vanne arrivée 2 1030628656 Vanne d'arrivée bassin 2 cassée 21/12/18 21/12/2018 17:22:15-LABEAUME THIERRY-Reprise vanne d'arrivée 
bassin 2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Vanne arrivée 2 Vanne arrivée 2 1030628656 Vanne d'arrivée bassin 2 cassée 21/12/18 21/12/2018 17:22:15-LABEAUME THIERRY-Reprise vanne d'arrivée 
bassin 2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Vanne arrivée 2 Vanne arrivée 2 1030628656 Vanne d'arrivée bassin 2 cassée 21/12/18 21/12/2018 17:22:15-LABEAUME THIERRY-Reprise vanne d'arrivée 
bassin 2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES Vanne arrivée 2 Vanne arrivée 2 1030628656 Vanne d'arrivée bassin 2 cassée 21/12/18 21/12/2018 17:22:15-LABEAUME THIERRY-Reprise vanne d'arrivée 
bassin 2 

VENDARGUES - PR VENDARGUES 1030712424 Remise en service nutriox 31/12/18 31/12/2018 17:16:54-DUQUESNE CHRISTOPHE-Controle du poste, 
ouverture de la vanne d arrive du nutriox. Injection ok 


