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¢ Systeme Lez = ensemble des communes de la Métropole alimentées pour tout
ou partie par la source du Lez + autres collectivités desservies (Pic-Saint-Loup
+ Saint-Aunés)

<+ Le SDAEP, approuvé en 2013 , prévoit dans le cadre de la sécurisation du
systeme Lez, la création d’'une nouvelle usine de production d’eau potable a
Valedeau

Conclusions de la phase 1 de I'étude de faisabilité :

1. Une seule ressource principale + une seule usine de traitement

» Vulnerabilité face aux risques de pollution a la source du Lez, de rupture de
canalisations d’adduction ou de dysfonctionnement sur I'usine de production
d’eau potable d’Arago

» Sécurisation impérative

2. Bilan besoins-ressources déficitaire a horizon 2030 en période de pointe
de consommation et de niveau bas a la source du Lez

» Renforcement de la ressource impérative (180 I/s)
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Obijectifs de la sécurisation :

1. Sécuriser 80% des besoins de pointe en eau potable des
communes du systéme Lez

> Besoins de pointe = 1 437 |/s
> Besoins en sécurisation =1 150 I/s

2. Réaliser les opérations de maintenance et d’entretien nécessaires a la
pérennité de l'usine d’Arago

3. Réaliser les essais de pompages a la source du Lez

» 3 scénarios de sécurisation étudiés en étude faisabilité
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: - La filiere de production
La filiere de productlcﬁ ( " \ (

issue de la source du Lez - La filiere de production
ne fonctionne pas issue de la source du Lez
ne fonctionne pas

issue de la source du Lez

ne fonctionne pas -
’ - La filiere de production
- La filiere de production

. it a partir deau BRL - La filiere de production
: p.artnr Bhoikia B.Rl,' fonctionne en mode a partir d’eau BRL ne
DNESIRING 2 30 capaciieg dégradé a hauteur de fonctionne pas

K maximale, soit 800 I/s j K 400 I/s / \ J

¥ ¥ \ ¢

Valedeau : 350 I/s Valedeau : 750 /s Valedeau : 1 150 /s
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Capacité de l'usine :

% 750 l/s (scénario 2 intermédiaire), soit une sécurisation de :

- 80% des besoins de pointe lorsque la file Lez ne fonctionne pas et la
file BRL d’Arago fonctionne en mode dégradé

- > 50% des besoins lorsque 'usine d’Arago est complétement a I'arrét

Alimentation de l'usine :

*» Eau BRL, depuis la station de pompage de la Méjanelle

» Seule ressource disponible en quantité suffisante
» Ameénagements a prévoir sur le réseau BRL
» Concertation a mener entre la Régie, 3M, BRL et la Région
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Mode de fonctionnement :

% 3 files de fonctionnement identiques de 250 I/s

* Rotation sur les 3 files

% Fonctionnement permanent a un débit sanitaire entre 100 et 200 I/s
» Garantir une montée en puissance rapide jusqu’a 750 l/s

Filiere de traitement :

< Objectif : garantir la distribution d’une eau de qualité aux consommateurs
» Principes de traitement :

L)

- Mise en place d’'une filiere de traitement compléte : prétraitements, filtration
sur sable, interozonation, filtration sur charbon actif, désinfection

- Mise en place d’'une protection multi-barriéres (ozone/UV/Chlore) permettant

un large spectre d’abattement des polluants, notamment des polluants
bactériens

- Couplage ozone/charbon actif pour I'élimination des pesticides
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Implantatlon S|te de Valedeau — Commune de Montpellier

| 1: Batiment d'exploitation
2 Locauxtechniqm(pmpags, réactifs)

9 : Aire de stockage des bennes

STATION DE POMPAGE DE
LA MEJANELLE
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] pour la réalisation d'une nouvelle usine d' able sur la commune de
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< Colt total de I'opération (hors travaux BRL) : 27 ME H.T
< Estimation des colts d’aménagement du réseau BRL : 4 ME H.T
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Montant des investissement stade faisabilité

Travaux 25900 000
Travaux usine 22 000 000
Travaux de racc’ordement réseau BRL vers Valedeau / travaux 300 000
raccordement réseau AEP
Aléas pour prise en compte des contraintes géotechniques et
aménagements connexes (acces, pluvial, alimentation 3 300 000
électrique,... : 15
Rémunération des candidats 300 000
Dossiers réglementaires 185 000
Dossier CSP 20 000
Dossier loi sur I'eau avec étude d'impact 50 000
Dossier ICPE 25 000
Mission PC 70 000
Diversl(déclargtion archéo, servitudes, faune-flore 20 000
complémentaire,...)
Etudes et missions connexes 900 000
AMO conception-réalisation 700 000
Topo/Géotech/CSPS/CT/étude bruit/essais garantie 200 000
ESTIMATIF € H.T 26 985 000
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2017-2018

* Etudes techniques * Consultation des entreprises * Notification du marché de
*  Etudes environnementales et * Instruction des dossiers e e
réglementaires réglementaires * Etudes d’exécution
* Travaux

Démarrage du marché de travaux : 2020

Conduite d’opération :
» Maitre d’'Ouvrage : Régie des Eaux

> Maitre d’Ouvrage déléguée : DEA / 3M (convention de maitrise d’ouvrage
déléguée)
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